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CUPRINS
ConepxaHue

o HOTARIRE ANRE R.M. Nr. 394 din 01.11.2019 privind
aprobarea documentului normativ-tehnic in domeniul energeticii

NEI1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice”
(Publicat : 31.01.2020 in Monitorul Oficial Nr. 24-34 art. 91)................ 1
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HOTARARE
privind aprobarea documentului normativ-tehnic in domeniul
energeticii NE1-02:2019 ,,Norme de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice”

nr. 394/2019 din 01.11.2019

Monitorul Oficial nr.24-34/91 din 31.01.2020

% sk %k

INREGISTRAT:

Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
nr.1524 din 13 ianuarie 2020

Ministru Fadei NAGACEVSCHI

In temeiul art.14 alin.(1) lit.a) din Legea nr.174 din 21.09.2017 cu privire la energetica
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, art.620), Consiliul de administratie
al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica

HOTARASTE:

1. Se aproba documentul normativ-tehnic in domeniul energeticii: NE1-02:2019 ,,Norme de
securitate la exploatarea instalatiilor electrice”, se anexeaza.

2. Controlul asupra executarii prezentei hotarari se pune in sarcina Departamentului
Supraveghere Energetica al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica.

3. Documentul normativ-tehnic: NE1-02:2019 ,Norme de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice” se pune in aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

4. In termen de 6 luni de la data publicirii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
operatorii de retea si utilizatorii retelelor electrice:

- vor instrui personalul si vor realiza verificarea neordinara a cunostintelor personalului;

- vor asigura implementarea formelor cadru prestabilite conform prevederilor documentului

normativ-tehnic NE1-02:2019 ,,Normele de securitate la exploatarea instalatiilor electrice”.

DIRECTORUL GENERAL Veaceslav UNTILA
Directori Stefan CREANGA
Eugen CARPOV

Nr.394/2019. Chisinau, 1 noiembrie 2019.



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

Anexa
la Hotararea Consiliului de administratic al ANRE
nr.394/2019 din 01.11.2019
NE1-02:2019
»NORME DE SECURITATE
LA EXPLOATAREA INSTALATIILOR ELECTRICE”

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Sectiunea 1
Domeniul de aplicare

1. NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice” (in continuare -
Norme) cuprind prevederi minime de bazd pentru desfasurarea in conditii de securitate a
activitatilor in instalatiile electrice si sunt obligatorii pentru executantii de lucrari 1n instalatii
electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum si pentru angajatori (persoane fizice si
juridice, indiferent de forma de proprietate si formele juridice de organizare), care desfasoara
activitati de proiectare, mentenantd a instalatiilor electrice existente, care executd manevre
operative in aceste instalatii, organizeaza si executd lucrari de constructie, montare, reglare,
reparatie, incercari s1 masurari, i pentru specialistii din cadrul organului supravegherii energetice
de stat.

2. Cerintele de securitate la exploatarea instalatiilor electrice speciale, inclusiv a retelelor de
contact a transportului electric, trebuie sd corespunda prevederilor prezentelor Norme, cu luarea
in considerare a specificului exploatarii si constructiei acestora.

3. In sensul prezentelor Norme se aplicd notiunile definite in Legea cu privire la energetica
nr.174/2017, Legea cu privire la energia electricd nr.107/2016, precum si notiunile dupa cum
urmeaza:

admitent — lucrator din categoria personalului electrotehnic, care pregateste locurile de
munca si/sau evalueaza existenta masurilor suficiente de securitate Intreprinse pentru pregatirea
lor, care instruieste membrii formatiei de lucru cu admiterea ei la executarea lucrarilor;

admiterea primara la lucriari — admitere la lucrdri, conform dispozitiei de lucru sau
autorizatiei de lucru, efectuata primar;

admiterea repetatd la lucrari — admiterea la lucrari, executate anterior in baza unei
autorizatii de lucru, precum si dupa expirarea unor pauze in lucru;

aparat de comutatie — aparat electric destinat conectdrii si deconectarii curentului in unul
sau mai multe circuite electrice (intrerupator, intrerupdtor de sarcind, separator, Intrerupator
automat, intrerupator cu parghie, siguranta fuzibila etc.);

autorizatie de lucru — sarcina pentru executarea unei lucrari, inscrisa pe un formular special
potrivit unei forme stabilite, care include continutul, locul executarii lucrarii, data si durata
lucrarii, masurile de securitate la pregatirea locului de munca si la executarea lucrarilor,
componenta formatiei de lucru si persoanele responsabile de executarea in securitate a lucrarilor;

conditii nefavorabile deosebite — conditii in care pericolul de electrocutare se intensifica
datorita spatiului redus, pozitiei incomode in care se afld lucratorul, contactului cu suprafete
metalice mari legate la priza de pamant (de exemplu, lucrul in interiorul cazanelor);

conductor de garda — conductor destinat pentru protectia liniei electrice aeriene (in
continuare — LEA) impotriva loviturilor directe de trasnet;

conductor de protectie (PE) — conductor prevazut in scopuri de securitate, de exemplu,
protectia impotriva socurilor electrice;

conductor neutru (N) — conductor conectat electric la punctul neutru al sursei si care poate
contribui la distributia energiei electrice;

conductor PEN — conductor care asigura atat functiile de conductor de protectie (PE), cat
si de conductor neutru (N);
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conducitor al subdiviziunii speciale — lucrator care a incheiat un contract de munca cu
angajatorul si care a fost desemnat pentru gestionarea activitatii unei subdiviziuni speciale din
cadrul agentului economic;

conducator al subdiviziunii structurale — lucrator care a incheiat un contract de munca cu
conducdtorul agentului economic (angajatorul) sau desemnat de angajator pentru gestionarea
activitatii unei subdiviziuni structurale (sef, manager etc.) si adjunctii sai;

conexiune — circuit electric (echipament si bare) cu aceeasi destinatie, denumire §i tensiune,
conectat la barele instalatiei de distributie (in continuare — ID), generatorului, tabloului, asamblarii
si care se afla In perimetrul centralei electrice, statiei electrice etc. Circuitele electrice de diferite
nivele de tensiune a unui transformator de putere (indiferent de numarul de infasurari), a unui
motor electric cu doud viteze, se considerd o singurd conexiune. In schemele poligonale,
caracteristice tensiunilor mai mari de 110 kV, cu sistem dublu de bare colectoare, in configuratie
cu 1,5 intrerupatoare pe circuit de linie, transformatorului i se atribuie i toate aparatele de
comutatie, inclusiv barele, prin intermediul carora linia sau transformatorul este conectat la ID;

conexiuni (circuite) secundare — ansamblul de cleme, cabluri si conductoare electrice, care
conecteaza aparatele si dispozitivele de comanda, circuitele automatizarilor electrice, blocajelor,
masurdrilor, protectiei prin relee, telemecanicii, telesemnalizarii, teledirijarii, controlului si
semnalizarii;

deservirea operativa a instalatiei electrice — complex de lucrari pentru:

gestionarea regimului solicitat de lucru al instalatiei electrice;

executarea manevrelor, inspectarea vizuala a echipamentului;

pregatirea pentru executarea lucrarilor de reparatie (pregatirea locului de munca si admiterea

formatiei(lor) de lucru la executarea lucrarilor);

mentenanta echipamentului, prevazuta de fisele de post si de instructiunile de serviciu ale

personalului operativ si personalului operativ de reparatii,

dispozitie de lucru — sarcina pentru executarea lucrarii, care stabileste continutul ei, locul,
timpul, masurile de securitate (daca sunt necesare) si lucrdtorii, carora le este pus in sarcina
executarea ei, cu indicarea grupei de securitate electrica;

dublare — gestionarea instalatiei electrice sau executarea altor functii la locul de munca sub
supravegherea unei persoane responsabile pentru pregatirea dublorului;

electrocutare - soc electric mortal;

formatie de lucru — grup format din doua sau mai multe persoane, inclusiv seful de lucrari
sau supraveghetorul,;

grupa de securitate electrica — sistem de cerinte de calificare, care include instruirea cu
verificarea ulterioard a cunostintelor in domeniul executarii lucrarilor la locurile de munca unde
existad riscuri de natura electrica si cu Tnmanarea talonului de autorizare, care determina dreptul
lor de a fi admisi la lucrari in instalatiile electrice;

ID — instalatie electrica de curent alternativ, destinata distributiei energiei electrice si care
contine aparate de comutatie, bare colectoare si conexiuni, dispozitive auxiliare (compresoare,
acumulatoare etc.), precum si dispozitive de protectie, automatizari si aparate de masurare;

ID de tip deschis (in continuare — IDD) — ID in care tot utilajul sau o parte din el este
amplasat in aer liber;

ID de tip inchis (in continuare — IDT) — ID in care utilajul este amplasat in incdpere;

ID prefabricata (in continuare - IDP) — ID, care contine dulapuri si module inchise partial
sau total, dotatd cu aparate, sisteme de protectie si automatizari electrice, livrata in stare asamblata
sau in stare pregatita pentru asamblare;

incident — perturbatie accidentala care apare in instalatiile de producere a energiei electrice,
in retelele de transport si de distributie a energiei electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, care
se manifesta prin modificarea starii anterioare a ansamblurilor functionale, prin abateri ale
parametrilor functionali ai acestora, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrald sau
pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor si indiferent de momentul in
care se produc;
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indicator de securitate — indicator destinat prevenirii persoanei despre un pericol potential,
interzicerea sau impunerea savarsirii unor anumite actiuni, precum §i informarea despre
amplasarea obiectelor, utilizarea carora tine de excluderea sau diminuarea consecintelor actiunii
factorilor de risc;

inspectare vizuald — determinarea si evaluarea vizuald a starii tehnice a instalatiilor
electrice;

instalatie electricd cu schema vizuald simpla — toate LEA, liniile electrice in cablu (in
continuare — LEC), instalatii electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, precum si ID cu tensiunea
mai mare de 1000 V cu un sistem de bare sectionat sau nesectionat, lipsita de sistem de bare de
ocolire;

instalatie electrica in functiune — instalatie electrica sau o parte a ei, care se afld integral
sau partial sub tensiune sau la care in orice moment poate fi aplicatd tensiunea prin manevre de
comutatie sau prin fenomenul inductiei electromagnetice;

instruire periodica — instruire privind executarea in condifii de securitate a lucrarilor
concrete in instalatia electricd si care cuprinde efectivul formatiilor de lucru incluse in
autorizatiile, dispozitiile de lucru, inclusiv emitentii autorizatiilor, dispozitiilor de lucru, cat si
executantii de lucrari;

intensitatea campului electric nedistorsionat — intensitatea campului electric,
nedistorsionat de prezenta lucratorului si a aparatului de masurare, determinatd in zona in care
lucratorul se va afla in procesul de lucru;

incapere electrica — Incapere, sau parti ale unei incaperi ingradite cu ajutorul panourilor cu
plasa, in care sunt amplasate instalatiile electrice, si sunt accesibile doar personalului de deservire
calificat;

laciat mecanic — lacat, care se inchide cu ajutorul cheii sau manerului detasabil;

LEA — instalatie pentru transmiterea prin conductoare a energiei electrice, amplasate in aer
liber si fixata cu ajutorul izolatoarelor si armaturilor de stalpi sau de scoabe si suporturi montate
pe instalatiile ingineresti. In calitate de inceput si sfarsit al liniei electrice aeriene se iau portalurile
liniare sau racordurile liniare ale ID, iar pentru derivate de linie se considera stalpul de derivatie,
portalul de linie sau racordul de linie la ID;

linie electrica cablu-aeriana (in continuare — LECA) — linie destinata transmiterii energiei
electrice, compusa din sectoare cu linii electrice aeriene si in cablu, conectate intre ele;

LEC - linie pentru transportul ori distribugia energiei electrice sau a unor impulsuri separate,
compusa din unul sau mai multe cabluri instalate paralel cu mansoane de legatura, de oprire si
terminale cu elemente de fixare, iar pentru liniile electrice in cablu cu ulei, suplimentar, si aparate
de alimentare a uleiului, cat si sisteme de semnalizare a presiunii uleiului;

LEA sub tensiune indusa — LEA deconectata, sectoare ale LEAC, precum si liniile aeriene
de telecomunicatii (in continuare — LAT), amplasate pe toatd lungimea lor sau pe anumite portiuni
cu o lungime totala nu mai mica de 2 km 1n apropierea LEA cu tensiunea de 6 kV si mai mare, pe
conductoare, conductoarele de garda ale carora, in diferite scheme de legare la pamant (dar si in
lipsa legaturii la pamant), in cazul curentul maxim de lucru al LEA influente se induce tensiune
mai mare de 42 V. Toate LEA cu dublu circuit montate pe stalpi la care cel putin un circuit este
conectat la tensiunea de 6 kV si mai mult;

legare la pAmant — conectare electrica intentionata a unui element al instalatiei electrice cu
instalatia de legare la pamant;

legare la pamant de protectie — legarea la pamant a partilor instalatiei electrice, executata
in scopul asigurarii securitatii electrice;

loc de muncad automatizat al personalului operativ — loc de muncd ce permite
personalului operativ, executarea deservirii operative a instalatiilor electrice, prin manipulari de
la distantd cu aparatele de comutatie, cutitele comutatoarelor de legare la pamant si determinarea
pozitiei lor, utilizarea schemelor electrice de conexiune a instalatiilor electrice afisate pe monitorul
computerului, cu indicarea parametrilor electrici (tensiunea, intensitatea curentului, puterea), cat
si monitorizarea semnalelor de avarie i de avertizare receptionate;
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loc de munca la executarea lucrarilor in instalatiile electrice — sector al instalatiei
electrice, unde sunt admisi lucratorii pentru executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru,
dispozitiei de lucru, sau in ordinea exploatarii curente;

lucrari de escaladare — se considera lucrarile, executate la o indltime mai mare de 5 m de
la suprafata solului, planseului sau esafodajului de lucru, deasupra cérora se executd lucrari
nemijlocit de pe constructii sau a utilajelor la montarea sau reparatia acestora. In acest caz
principala metoda, care protejeaza lucratorii de cadere, este cea de prevenire;

lucrari executate in ordinea exploatarii curente — volumul lucrarilor de reparatie si de
mentenantd a instalatiilor electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, conform listei lucrarilor
aprobate de administratorul agentului economic (subdiviziunii separate) si executate de personalul
operativ, operativ de reparatii la echipamentul (sectorul) din gestiune si cel mult pe o durata de
timp care nu depaseste o tura;

lucriri cu scoaterea tensiunii — lucrari in timpul carora este scoasd tensiunea de pe partile
active ale instalatiei electrice, la care se vor executa lucrari de decuplare cu aparate de comutatie,
barelor, cablurilor, conductoarelor si sunt Intreprinse masuri in vederea evitarii aparitiei tensiunii
la partile active la locul de munca;

lucrari in instalatiile electrice fara scoaterea tensiunii de pe partile active sau in
apropierea lor (lucru sub tensiune) — lucrari executate in instalatiile electrice cu atingerea
partilor active sub tensiunea de lucru, sau la o distanta de la acestea mai mica decat cea minima
admisibila, indicata in Tabelul nr.1;

lucrari sub tensiune indusa — lucrari executate cu scoaterea tensiunii de lucru de pe
instalatia electrica sau de pe o parte a ei, cu atingerea partilor active care se afla sub tensiune
indusa mai mare de 42 V la locul de munca sau la o distantd de la aceste parti active, mai mica
decat cea admisibila, indicatd in Tabelul nr.1;

lucrari urgente — lucrari executate pentru a preveni actiunea asupra persoanei a unui factor
de risc, care poate cauza traume sau alte agravari a starii de sanatate, precum si lucrarile de
inlaturare a defectiunilor, care pot duce la incdlcarea regimului normal de functionare a
echipamentelor, structurilor, dispozitivelor automatizarilor termice, masurarilor si protectiilor
termotehnice (in continuare — DATM), sistemelor de gestiune tehnologica dispecerizatd (in
continuare — SGTD), retelelor de alimentare cu energie electrica si termica a consumatorilor;

lucritor cu experienta — lucrdtor, a carui experientd profesionald in domeniul incercarilor
si masurarilor echipamentelor electrice este de cel pufin 1 an;

manevra operativa — actiune de conectare sau comutare a alimentarii cu energie electrica
a unei instalatii electrice sau a partilor ei in scopul asigurarii functionarii normale;

masina electricd manuala — masina actionatd de un motor electric sau electromagnetic,
parte componenta a acestei masini, destinata pentru executarea operatiunilor tehnologice;

mentenanta — combinatia tuturor actiunilor tehnice si administrative, inclusiv actiunilor de
supraveghere cu scopul de a mentine un element intr-o stare sau a readuce un element la o stare
in care acesta poate sa realizeze o functie ceruta;

mijloc de protectie electrica — mijloc de protectie destinat pentru asigurarea securitatii
electrice a personalului;

parte activa — parte conductoare a instalatiei electrice, care in regim normal de functionare
se afla sub tensiunea de lucru, inclusiv conductorul neutru N (cu exceptia conductorului PEN);

parte conductoare — parte a instalatiei electrice care are capacitatea de a conduce curentul
electric;

personal administrativ-tehnic — conducatori si specialisti care au obligatia de a organiza
mentenanta si deservirea operativa, executarea lucrarilor de reparatii, montaj si ajustare In
instalatiile electrice;

personal de conducere al agentului economic — personal numit, in ordinea stabilita, in
calitate de loctiitori al administratorului agentului economic, cu functii administrative determinate
(inginer-sef, vice-presedinte, director tehnic, director adjunct etc.);
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personal delegat — personal care nu apartine proprietarului instalatiei electrice, dar urmeaza
sa execute lucrari in aceasta instalatie;

personal de reparatii — personal care executd mentenanta, reparatia, montarea, ajustarea si
incercarea echipamentului electric. Aceastd categorie de personal include, de asemenea,
personalul serviciilor specializate (laboratoarele electrotehnice, serviciul automatizare, serviciul
aparate de masura si control etc.) care este responsabil de efectuarea masurarilor si incercarilor,
ajustdrii si reglarii echipamentelor etc;

personal electrotehnic — personal administrativ-tehnic, operativ, operativ de reparatii, de
reparatii, care organizeaza si executd montarea, ajustarea, mentenanta, reparatia, incercarea,
masurarea, diagnosticarea, gestiunea regimului de lucru al instalatiilor electrice;

personal electrotehnologic — personal care in procesul tehnologic gestionat de ei,
componenta de baza este energia electrica, utilizeazd masini electrice manuale, receptoare
electrice portabile si mobile, scule electrice portabile si detin grupa de securitate electrica nu mai
micad de II. Drepturile si obligatiile personalului electrotehnologic in procesul exploatarii
instalatiilor electrotehnologice sunt echivalente cu cele ale personalului electrotehnic;

personal neelectrotehnic — lucrdtori care nu sunt inclusi in categoria ,,personalului
electrotehnic” sau ,,personalului electrotehnologic”;

personal operativ — lucratori care executd dirijarea operativa si deservirea instalatiilor
electrice (inspectarea vizuald, manevre operative, pregatirea locului de muncd, admiterea la
executarea lucrarilor si supravegherea executantilor, lucrari executate in ordinea exploatarii
curente);

personal operativ de reparatii — personal de reparatii, instruit si pregatit special pentru
deservirea operativa, a instalatiilor electrice aflate in gestiunea sa;

post de transformare (in continuare — PT) — statie electricd destinatd pentru transformarea
energiei electrice de la un nivel de tensiune la alt nivel de tensiune cu ajutorul transformatoarelor
de forta;

post de transformare prefabricat (in continuare — PTP) — PT, care contine dulapuri,
module cu transformator incorporat si echipament de distributie, livrata in stare asamblata;

pregatirea locului de munca — executarea masurilor tehnice pana la inceputul lucrarilor cu
scopul de a evita actiunea factorilor de risc asupra personalului la locul de munca;

registru operativ — document operativ, In care se inregistreaza, in ordine cronologica,
evenimentele si actiunile de modificare a regimului de exploatare a echipamentului instalatiilor
electrice; ordinele, dispozitiile emise si primite; lucrarile executate conform autorizatiilor de lucru,
dispozitiilor de lucru, lucrarile executate in ordinea de exploatare curentd; primirea — predarea
turei;

responsabil de gospodaria electrica — persoana din categoria personalului administrativ-
tehnic desemnata pentru organizarea deservirii in conditii de securitate a instalatiilor electrice;

securitate electrica — totalitatea masurilor organizatorice si tehnice, precum si a mijloacelor
respective, care asigura protectia oamenilor contra actiunii periculoase a curentului electric,
arcului electric, cAmpului electromagnetic si a curentilor statici;

sistem anticadere in gol — un sistem de protectie individuald impotriva caderii in gol de la
inaltime, alcatuit dintr-un ham care acopera intregul corp, proiectat pentru prinderea din caderea
in gol, 1n subsistem de conectare §i un punct de ancorare;

sistem IT — sistem cu punctul neutru al transformatorului izolat fata de pamant sau care este
legat la pamant prin aparate sau dispozitive cu rezistentd de valoare foarte mare, iar partile
conductoare accesibile sunt legate la pamant;

sistem TN — sistem 1n care punctul neutru al sursei de curent este legat la pamant, iar partile
conductoare accesibile (deschise) ale instalatiei electrice sunt conectate la punctul neutru al sursei
prin intermediul conductorilor de protectie;

sistem TN-S — sistem 1n care conductorul de protectie si conductorul neutru sunt separate
pe intreaga retea;
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sistem TN-C — sistem TN in care functiile conductorului neutru si conductorul de protectie
sunt combinate intr-un singur conductor pentru intreaga retea;

sistem TN-C-S — sistem TN in care functiile conductorului neutru si conductorului de
protectie sunt combinate Intr-un singur conductor pe o portiune a refelei incepand de la sursa de
alimentare;

statie electrica — instalatie electrica destinatd receptionarii, transformarii si distributiei
energiei electrice, constituitd din transformatoare de forta si alte dispozitive de transformare a
energiei electrice, dispozitive de comanda, instalatii de distributie etc.;

supraveghetor — persoand din cadrul personalului electrotehnic, care supravegheaza
formatia de lucru si care pe parcursul supravegherii nu are dreptul sa efectueze lucrari in
instalatiile electrice;

soc electric — efect fiziologic care rezulta din trecerea unui curent electric prin corpul unui
om sau al unui animal;

tablou de distributie — ansamblu care cuprinde diferite tipuri de aparataj asociate cu unul
sau mai multe circuite electrice de plecare, alimentate de unul sau mai multe circuite de intrare,
precum si borne pentru conductoarele neutre de protectie;

talon de autorizare — document de stricta evidenta, nominal, netransmisibil, cu termen de
valabilitate care contine: denumirea emitentului talonului de autorizare; numarul si data eliberarii;
numele si prenumele titularului; termenul de valabilitate; grupa de securitate electricd (cu
mentionarea lucrarilor admise pentru executare in instalatiile electrice ale agentilor economici,
semndtura si stampila emitentului);

tensiune indusa — diferenta de potential dintre partile conductoare ale instalatiilor electrice
(LEA sau statii electrice) si punctul cu potential zero, care apare in rezultatul actiunii cAmpurilor
electrice si magnetice, generate de instalatiile electrice amplasate in apropiere si aflate sub
tensiune;

zona de actiune a campului electric — spatiu in care intensitatea campului electric
depaseste 5 kV/m;

zona de actiune a campului magnetic — spatiu in care intensitatea campului magnetic
depaseste 80 A/m;

4. Obligatiile privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca sunt puse in sarcina
angajatorului.

5. Angajatorul, in functie de conditiile de munca si specificul instalatiilor electrice din
posesie, poate sa prevada cerinte suplimentare de securitate si sdnatate in munca, care nu contravin
prevederilor prezentelor Norme.

6. Cerintele securitdtii $i sandtdtii in muncd se expun obligatoriu in instructiunile privind
securitatea si sandatatea in munca si se aduc la cunostinta lucratorilor sub forma de dispozitii,
indicatii, instruiri.

7. La executarea lucrarilor de construire si amenajare in instalatiile electrice trebuie sa fie
respectate prevederile NCM A.08.02:2014 ,,Securitatea si sanatatea muncii in constructii”.

8. Instalatiile electrice trebuie menginute in stare tehnicd functionald, cu asigurarea
conditiilor de exploatare sigura si in conditii de securitate.

9. Se interzice utilizarea instalatiilor sau a echipamentelor electrice deteriorate,
echipamentelor electrice de productie artizanald sau care nu sunt omologate pe teritoriul
Republicii Moldova.

10. Instalatiile electrice, deservite de catre personalul operativ local, trebuie sa fie dotate cu
seturi de mijloace de protectie Incercate, trusd medicala pentru acordarea primului ajutor
personalului si cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu.

11. In cazul in care instalatiile electrice sunt deservite de citre agentii economici ce
presteaza servicii de deservire, se vor utiliza mijloacele de protectie din dotarea acestor agenti
economici, cu indicarea acestui fapt in contractul de prestare a serviciilor.

12. Angajatorul trebuie sd monitorizeze respectarea de cdtre angajati a prevederilor
prezentelor Norme si instructiunilor privind securitatea si sanatatea in munca.
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13. Persoanele care se fac vinovate de nerespectarea cerintelor prezentelor Norme poarta
raspundere disciplinara, administrativa, penald, civila in modul stabilit de legislatie.

Sectiunea 2
Cerinte fata de personal

14. Deservirea instalatiilor electrice in functiune, efectuarea manevrelor operative in
instalatiile electrice, organizarea si executarea lucrarilor de reparatii, montare, ajustare, incercari,
masurari si diagnostic, este pusa in sarcina personalului electrotehnic.

15. Persoanele angajate in vederea executdrii lucrarilor in instalatiile electrice, trebuie sa
posede pregatire profesionala corespunzatoare caracterului lucrarilor.

16. In lipsa pregatirii profesionale, lucritorii trebuie sa fie instruiti, pana la admiterea lor la
efectuarea lucrarilor de sine statdtor, in centre specializate de pregatire a personalului.

17. La efectuarea activitatilor independente in instalatiile electrice aflate in functiune, se
admit persoanele care au atins varsta de 18 ani.

18. Studentilor, practicantilor din institutiile de iInvatamant li se permite aflarea in instalatiile
electrice In functiune, doar sub supravegherea permanentd a unei persoane din categoria
personalului electrotehnic, cu grupa de securitate electricd nu mai mica de III in cazul instalatiilor
electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V si cu grupa de securitate electricd nu mai mica de IV
in cazul instalatiilor electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V.

19. Pregatirea profesionala a lucratorilor, ridicarea calificarii, evaluarea cunostintelor si
instruirile se efectueaza in conformitate cu actele normative.

20. Examenul medical al personalului se face pana la angajare, precum si periodic dupa
angajare, in ordinea stabilitd de Hotardrea Guvernului nr.1025/2016 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind supravegherea sanatatii persoanelor expuse actiunii factorilor
profesionali de risc.

21. Instruirea privind acordarea primului ajutor, se efectueaza pana la admiterea la lucru de
sine statator.

22. In afara instruirii, privind acordarea primului ajutor persoanelor accidentate in
producere, personalul electrotehnic trebuie sa fie instruit si Tn materia cunoasterii cerintelor
privind eliberarea de sub actiunea curentului electric a persoanei accidentate, in dependenta de
specificul instalatiilor electrice deservite (exploatate).

23. Personalul trebuie sa fie supus evaluarii cunostintelor privind insusirea prezentelor
Norme, in limitele competentelor corespunzatoare functiei pe care o detine, cu acordarea grupei
corespunzatoare de securitate electrica, conform cerintelor stabilite in Anexele nr.1 si 2.

24. Personalul este obligat sa respecte cerintele prezentelor Norme, instructiunilor privind
securitatea i sanatatea Tn munca, indicatiilor primite la instruirile periodice.

25. La efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice, in functie de caracterul lucrarilor,
personalul electrotehnic trebuie sa fie asigurat cu mijloace de protectie electrica, contra campurilor
electrice cu intensitate sporita.

26. Lucratorului care a sustinut evaluarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in
muncd la exploatarea instalatiilor electrice i se inméneazd talonul de autorizare, conform
modelului stabilit in Anexa nr.5. Efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice in cadrul programului
de lucru fara talonul de autorizare este interzisa.

27. Rezultatele verificarii cunostintelor in domeniul securitatii la exploatarea instalatiilor
electrice a personalului consumatorilor noncasnici, se inregistreaza in registrul de evidentd a
verificarii cunostintelor, conform modelului stabilit in Anexa nr.9.

28. Rezultatele verificarii cunostintelor personalului electrotehnic al intreprinderilor
electroenergetice in domeniul securitatii la exploatarea instalatiilor electrice, se expun in procesul
verbal de verificare a cunostintelor si se inregistreaza in registrul de evidentd a verificarii
cunostintelor personalului electrotehnic al intreprinderilor electroenergetice, conform modelelor
stabilite in Anexele nr.10 si 11.
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29. Dreptul personalului electrotehnic de a executa lucrari speciale trebuie sa fie indicat in
talonul de autorizare.

30. in calitate de lucrari speciale, se considera:

1) lucrari de escaladare;

2) lucrari ca personal delegat;

3) lucrari sub tensiune pe partile active;

4) incercari $i masurdri (cu exceptia lucrarilor cu megohmmetrul);

5) lucrari sub tensiune indusa.

31. Lucratorul care efectueaza stagiu sau dublarea, in baza dispozitiei interne a agentului
economic sau a subdiviziunii specializate, trebuie sa fie supravegheat de un lucrator cu vechimea
in munca nu mai mica de 3 ani in domeniu.

32. Admiterea la lucru de sine statator a lucratorului care a trecut stagiul sau dublarea se
efectueaza 1n baza dispozitiei interne a agentului economic sau a subdiviziunii specializate.

33. In cazul in care lucritorul nu poate intreprinde masurile necesare pentru inliturarea
incalcarilor cerintelor prezentelor Norme, a defectiunilor depistate 1n instalatii electrice, masini,
mecanisme, dispozitive, scule, mijloace de protectie etc., care prezinta pericol pentru personal, el
este obligat s comunice despre acest lucru conducatorului sau direct.

Sectiunea 3
Deservirea operativa. Inspectarea vizuala a instalatiilor electrice.

34. Manevrele operative trebuie sa fie executate de cétre personalul operativ sau personalul
operativ de reparatii, admis la lucrari prin ordinul agentului economic sau al subdiviziunii
specializate.

35. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, lucritorii din categoria
personalului operativ si personalului operativ de reparatie, care deservesc de sine statdtor
instalatiile electrice, precum si sefii de tura, trebuie sa detind grupa de securitate electrica nu mai
micd de IV, iar celalalt personal de turd — grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

36. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mici de 1000 V, personalul operativ si
personalul operativ de reparatie, care deserveste de sine statator instalatiile electrice, trebuie sa
detina grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

37. Tipul deservirii operative a instalatiei electrice, numarul personalului operativ si operativ
de reparatie, necesar pentru o turd, se stabileste prin ordinul agentului economic sau al
subdiviziunii specializate.

38. In procesul efectudrii deservirii operative, inspectirii vizuale, lucrarilor in instalatiile
electrice, se interzice apropierea personalului, mecanismelor si maginilor de ridicat, de partile
conductoare active neingradite, la o distantd mai mica decat cea indicata in Tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Distantele minime admisibile pana la partile active ale instalatiilor
electrice aflate sub tensiune

Tensiunea instalatiei electrice, KV Distanta | Distanta de
pana la
la personal,| mecanisme
scule si si
dispozitive | masini de
utilizate de | ridicat in
ei, pozitie de
de la lucru si in
barierele pozitie de
de transportare,
protectie |elementele de
provizorii, legare si
m prindere a
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sarcinii,
dispozitivelor
de ridicare a
greutitilor,
m
Péandla 1 LEA 0,6 1,0
Alte instalatii electrice Nu se 1,0
normeaza
(fara
atingere)
1-35 0,6 1,0
60*-110 1,0 1,5
150 1,5 2,0
220 2,0 2,5
330 2,5 3,5
400%*- 500 3,5 4,5

<*> Curent continuu

39. Inspectarea vizuald a instalatiilor electrice, a partii electrotehnice a utilajului tehnologic
o poate efectua de sine statator:

1) personalul administrativ-tehnic cu grupa de securitate electricd V - in instalatiile cu
tensiunea mai mare de 1000 V, si cu grupa de securitate electrica nu mai mica de IV - in instalatiile
cu tensiunea mai mica de 1000 V inclusiv;

2) personalul operativ si operativ de reparatie, care deserveste instalatia electrica respectiva
in timpul de munca sau care se afla in turd, cu grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

40. Lista personalului cu dreptul de a inspecta vizual, de sine statator, instalatiile electrice
este stabilitd prin ordinul administratorului agentului economic.

41. Inspectarea vizuala a LEA trebuie efectuatd in conformitate cu cerintele pct.193, 736-
738.

42. Lucratorii care nu deservesc instalatiile electrice, pot fi admisi in incinta acesteia, fiind
insotiti de personalul cu drept de inspectare vizuala de sine statatoare. Personalul insotitor trebuie
sd asigure securitatea celor admisi in instalatia electrica si este obligat sa-i avertizeze despre
interdictia apropierii de partile active.

43. Pe parcursul inspectarii vizuale a instalatiilor electrice se permite de deschis usile
tablourilor, asamblarilor, panourilor de comanda si a altor dispozitive.

44. La efectuarea inspectarii vizuale a instalatiilor electrice cu tensiunea mai mare de 1000
V se interzice de intrat in Tncdperi, camere care nu sunt echipate cu bariere sau obstacole de
protectie care limiteaza apropierea de partile active la distante mai mici decat cele indicate in
Tabelul nr.1. In cazul echipirii incaperilor si camerelor cu bariere sau obstacole de protectie,
trecerea peste ele este interzisa.

45. In timpul inspectarii vizuale se interzice executarea oricarei lucrari.

46. Rezultatele inspectarii vizuale se noteaza in registrul operativ.

47. In cazul punerii la pimant in instalatiile electrice cu tensiunea 3-35 kV, se permite
apropierea de locul punerii la pamant la o distantd mai mica de 4 m — in IDI si mai mica de 8 m —
in IDD si apropierea de LEA, doar pentru efectuarea manevrelor operative cu scopul lichidarii
punerii la pAmant si eliberarea personalului care a nimerit sub tensiune. In acest caz este necesar
de utilizat mijloace de protectie.

48. Deconectarea si conectarea aparatelor de comutatie (separatoare, Intrerupatoare s.a.) si
a prizelor la pamant (cutite de legare la pamant, separatoare de legare la pamant) cu tensiunea mai
mare de 1000 V cu actionare manuald, este necesar de a fi executatd in manusi electroizolante,
stand cu picioarele pe un covor electroizolant sau pe o platforma electroizolanta, sau fiind incaltat
in cizme electroizolante.

49. Sigurantele fuzibile se demonteaza si se instaleaza cand tensiunea este scoasa.
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50. Se permite demontarea si instalarea sigurantelor fuzibile, care se afla sub tensiune, dar
fard sarcind, n cazul posturilor de transformare aeriene (in continuare — PTA), precum si in
instalatiile electrice in schemele carora lipsesc aparatele de comutatie care permit deconectarea
tensiunii.

51. Sub tensiune si sub sarcind se permite inlocuirea: sigurantelor fuzibile In conexiunile
(circuitele) secundare, sigurantelor transformatoarelor de tensiune si a sigurantelor fuzibile cu
filet.

52. La demontarea si instalarea sub tensiune a sigurantelor fuzibile este necesar de utilizat:

1) in instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V - cleste (prdjind) electroizolant
cu utilizarea manusilor electroizolante si a mijloacelor de protectie a ochilor si fetei de actiuni
mecanice si termice generate de arcul electric;

2) in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V - cleste electroizolant sau manusi
electroizolante, precum si mijloace de protectie a fetei si ochilor de actiuni mecanice si termice
generate de arcul electric.

53. Usile incaperilor instalatiilor electrice, camerelor, tablourilor si grupurilor de utilaje etc.,
trebuie sa fie permanent incuiate cu lacat mecanic.

54. Ordinea de pastrare si de eliberare a cheilor de la instalatiile electrice si incaperile
electrice este stabilitd prin ordinul administratorului agentului economic (subdiviziunii
specializate).

55. Cheile de la incaperile sau tablourile electrice trebuie sa fie la evidenta personalului
operativ si/sau operativ de reparatii. In instalatiile electrice fara personal operativ local, cheile se
afla la evidenta personalului administrativ-tehnic.

56. Cheile de la instalatiile electrice trebuie sd fie numerotate si pastrate in dulap incuiat.
Trebuie s existe un set de chei de rezerva.

57. Eliberarea cheilor trebuie sa fie confirmatd prin semnatura lucratorului responsabil de
pastrarea cheilor, precum si prin semnatura celui care a primit cheia.

58. Cheile de la instalatiile electrice trebuie sa fie eliberate:

1) personalului care are dreptul de a efectua de sine statator inspectarea vizuala - de la toate
incaperile si instalatiile electrice ale agentului economic;

2) admitentului, conducatorului de lucrari si sefului lucrarilor, supravegheatorului la
executarea lucrarilor conform autorizatiei, dispozitiei de lucru — de la incaperile si instalatiile
electrice in care se vor desfasura lucrarile;

3) personalului operativ sau operativ de reparatii in cazul lucrarilor executate in ordinea
exploatarii curente de la incaperile si instalatiile electrice in care se vor desfasura lucrarile.

59. Cheile trebuie returnate zilnic, la finalizarea inspectarii vizuale sau a lucrarii.

60. La executarea lucrarilor in instalatiile electrice care nu dispun de personal operativ local,
cheile de la instalatiile electrice trebuie returnate nu mai tarziu de ziua urmatoare de lucru, dupa
inspectare vizuala sau finalizarea definitiva a lucrarilor.

61. Angajatorul trebuie sa asigure evidenta eliberarii i returndrii cheilor de la instalatiile
electrice.

62. Evidenta eliberarii si returndrii cheilor trebuie sd fie dusa intr-un registru special de
forma arbitrara sau in registrul operativ.

63. In caz de accidente, pentru eliberarea victimei de sub actiunea curentului electric,
intreruperea tensiunii trebuie sa fie efectuata imediat, fard o preintampinare prealabila.

Sectiunea 4
Modul si prevederile de executare a lucrarilor in conditii de securitate
64. Lucrarile in instalatiile electrice in functiune se executa:
1) in baza autorizatiei de lucru pentru lucrdri in instalatiile electrice, conform modelului
stabilit in Anexa nr.6;
2) in baza dispozitiei de lucru;
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3) in baza listei de lucrari executate In ordinea exploatdrii curente, conform modelului
stabilit In Anexa nr.12.

65. Se interzice orice interventie si/sau executare neautorizata a lucrarilor in instalatiile
electrice, precum si extinderea locului de munca si a sarcinilor fatd de prevederile stabilite in
autorizatia de lucru, sau dispozitia de lucru, sau lista de lucrari executate in ordinea exploatarii
curente aprobata de angajator.

66. Executarea lucrarilor la locul de munca in care se desfasoard activitati, conform altei
autorizatii de lucru, trebuie sa fie coordonata cu emitentul primei autorizatii de lucru (conducatorul
de lucrari sau seful de lucrari). Coordonarea se efectueaza Inainte de a incepe pregatirea locului
de munca, conform celei de-a doua autorizatii de lucru, cu consemnarea ,,Coordonat” in coltul
stang al primei pagini a celei de-a doua autorizatii de lucru, cu semndtura persoanelor care
coordoneaza documentul.

67. Reparatia capitald a echipamentului electric cu tensiunea mai mare de 1000 V, efectuarea
lucrarilor la partile active executate fara scoaterea tensiunii in instalatiile electrice cu tensiunea
mai mare de 1000 V, reparatia LEA, indiferent de nivelul de tensiune, lucrarile la LEA sub
tensiune indusa se executa conform fiselor tehnologice (in continuare — FT) sau proiectului de
executie a lucrarilor (in continuare — PEL), aprobat de administratorul agentului economic.

68. La executarea lucrarilor sub tensiune in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de
1000 V urmeaza a fi respectate cerintele ce {in de:

1) ingradirea partilor active ramase sub tensiune amplasate in apropierea locului de munca
si care ar putea fi atinse din intamplare;

2) efectuarea lucrarilor in galosi electroizolanti sau cu aflarea pe platforma sau covoras
electroizolant;

3) utilizarea sculelor electroizolante cu partile metalice (conductoare) acoperite integral cu
materiale izolante sau utilizarea manusilor electroizolante;

4) interzicerea desfasurarii lucrarilor in imbracadminte cu maneca scurta sau cu manecile
suflecate, precum si de a utiliza fierastraie, pile, rulete metalice etc.

69. Se interzice efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice in pozitie indoitd, daca la
indreptarea corpului, distanta de la corpul lucratorului pana la partile active, este mai micd decat
cea prevazuta in Tabelul nr.1.

70. In timpul efectudrii lucrarilor in apropierea partilor active neingradite, se interzice
pozitionarea lucratorului astfel incat aceste parti active sa se afle in spatele lucratorului sau din
partile laterale.

71. Se interzice atingerea izolatoarelor, partilor izolante ale echipamentelor care se afla sub
tensiune, fara utilizarea mijloacelor electroizolante.

72. In cazul inlocuirii conductoarelor, conductoarelor de garda, precum si a izolatoarelor si
armaturilor aferente, amplasate mai jos in deschiderile intersectiilor in IDD si LEA, de
conductoarele aflate sub tensiune, pentru a evita contactul cu conductoare amplasate mai sus,
trebuie aruncate franghii din fibre vegetale sau sintetice peste conductoarele LEA, conductoarele
de garda ale LEA care urmeaza sa fie inlocuite. Franghiile trebuie aruncate in doua locuri - in
ambele parti ale locului intersectiei, capetele trebuie sa fie intarite de ancore, constructii etc.
Ridicarea conductorului, conductorului de garda trebuie de efectuat lent, fara graba.

73. Lucrdrile efectuate in IDD la conductoare, conductoare de gardd precum si la
izolatoarele, armaturile aferente, amplasate mai sus de conductoarele aflate sub tensiune, se
desfasoara in conformitate cu PEL, aprobat de citre administratorul agentului economic. in PEL
se vor prevedea masuri pentru prevenirea coborarii conductoarelor, conductoarelor de garda si
pentru asigurarea protectiei contra tensiunii induse. La executarea acestor lucrdri se interzice
inlocuirea conductoarelor, conductoarelor de garda fara scoaterea tensiunii de pe conductoarele
intersectate.

74. Lucratorii trebuie sa ia in considerare faptul, ca dupa disparitia tensiunii la instalatia
electricd, aceasta poate aparea din nou, pe neasteptate. Executarea lucrarilor, in regim de urgenta,
nu prezinta justificare pentru nerespectarea cerintelor prezentelor Norme.
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75. Se interzice executarea lucrarilor in locuri neiluminate. Iluminarea locurilor de munca,
sectoarelor de munca, pasajelor si trecerilor spre ele, trebuie sa fie uniforma, fara ca corpurile de
iluminat sa afecteze personalul.

76. In cazul posibilititii intervenirii unei furtuni, ploi etc., trebuie si fie stopate toate
lucririle la LEA, LAT, IDD, la racordurile si aparatele de comutatie din IDI conectate nemijlocit
la LEA, LEC, derivatiile de LEA, precum si la racordurile LAT din incaperile centrelor de
comunicatii i turnurilor de antena.

77. Lucrarile in incaperile dotate cu echipament electric (cu exceptia panourilor de comanda,
panourilor de relee si alte similare), in IDI si IDD, in constructiile subterane, fantani, santuri si
gropi, precum si cei care participa la deservirea si reparatia LEA, se vor desfasura de catre personal
cu utilizarea castilor de protectie.

78. Se permite deplasarea personalului pe conductoare cu sectiunea nu mai mica de 240
mm? si pe conductoarele de garda cu sectiunea nu mai micd de 70 mm? a LEA, indiferent de clasa
de tensiune, cu conditia ca conductoarele, conductoarele de garda se afla in stare tehnica
satisfacatoare, fara defectiuni cauzate de vibratie, coroziune etc.

79. La deplasarea pe conductoarele scindate si pe conductoarele de garda, coarda centurii
de siguranta trebuie fixata de ele, iar In cazul utilizarii unui carucior special - de carucior.

80. Lucrarile de mentenanta a corpurilor de iluminat instalate pe tavanele salilor de magini
si sectiilor de producere trebuie sa fie efectuate cu aflarea pe caruciorul podului rulant si in baza
autorizatiei de lucru, de cel putin doud persoane. Executarea lucrarii se va pune in sarcina
persoanei care posedd grupa de securitate electricad nu mai mica de III, cu conditia supravegherii
desfasurarii lucrarilor si respectarii masurilor de securitate de catre a doua persoana, care se va
afla in preajma executantului.

81. Amplasarea unor postamente provizorii, scari etc., pe podeaua caruciorului podului
rulant este interzisa.

82. Lucrarile trebuie sa fie efectuate nemijlocit de pe podeaua caruciorului sau de pe
postamentele stationare, instalate pe podea.

83. Inainte de urcare in carucior trebuie si fie scoasi tensiunea de pe conductoarele electrice
de troleu. In timpul lucrului, este necesar de respectat prevederile NCM A.08.02:2014 ,,Securitatea
si sanatatea muncii In constructii”.

84. Macaragiul trebuie sa deplaseze podul rulant sau caruciorul doar la comanda sefului de
lucrari.

85. La deplasarea podului rulant, lucratorii trebuie sa se afle in cabina podului rulant sau pe
pardoseala podului.

86. In cazul in care lucritorii se afla in ciruciorul podului rulant, deplasarea macaralei si a
caruciorului este interzisa.

87. La executarea lucrarilor de terasament este necesar de respectat cerintele NCM
A.08.02:2014 ,,Securitatea si sanatatea muncii in constructii”.

Capitolul 11
MASURI ORGANIZATORICE CARE ASIGURA SECURITATEA LUCRARILOR

Sectiunea 1

Persoanele responsabile de securitatea lucrarilor, drepturile si obligatiunile lor

88. Masurile organizatorice care asigura securitatea lucrarilor in instalatiile electrice sunt:

1) desemnarea persoanelor responsabile de executarea lucrarilor in instalatiile electrice;

2) emiterea autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru sau a listei lucrdrilor executate in
ordinea exploatarii curente;

3) emiterea permisiunii pentru pregatirea locului de munca si pentru admiterea la lucrari in
cazurile enumerate in pct.122;

4) admiterea la executarea lucrarii;

5) supravegherea 1n timpul executarii lucrarii;

13



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

6) inregistrarea pauzelor de lucru, transferarea la alt loc de munca si finalizarea lucrarii.

89. Responsabilitatea pentru executarea in conditii de securitate a lucrarilor in instalatiile
electrice o poarta:

1) emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru, persoana care aproba lista lucrarilor
executate Tn ordinea exploatdrii curente a instalatiilor electrice;

2) persoana care emite permisiunea pentru pregatirea locului de munca si pentru admiterea
la lucréri 1n cazurile prevazute in pct.122;

3) conducatorul de lucrari;

4) admitentul;

5) personalul care pregateste locul de munca;

6) seful de lucrari;

7) supraveghetorul;

8) membrii formatiei de lucru.

90. Emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru, stabileste necesitatea, volumul si
posibilitatea indeplinirii lucrarilor in conditii de securitate.

91. Emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru, poartd responsabilitate pentru:

1) suficienta si corectitudinea masurilor de securitate indicate n autorizatia (dispozitia) de
lucru;

2) corespunderea nivelului de calificare a executantilor;

3) corespunderea grupei de securitate electricd a executantilor cu caracterul lucrarilor care
urmeaza a fi executate;

4) numarul de executanti antrenati in formatia de lucru;

5) desemnarea persoanelor responsabile de executarea lucrarilor in conditii de securitate;

6) calitatea instruirii periodice a conducatorului de lucrare (sefului de lucrare,
supraveghetorului).

92. Dreptul de a emite autorizatii de lucru si dispozitii de lucru se acorda personalului
administrativ-tehnic al agentului economic si subdiviziunilor structurale, care detine grupa de
securitate electrica V pentru efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice cu tensiune mai mare de
1000 V si grupa de securitate electricad nu mai mica de IV- pentru instalatii electrice cu tensiune
mai mica de 1000 V.

93. In absenta personalului imputernicit cu dreptul de a emite autorizatii de lucru, dispozitii
de lucru, pentru efectuarea lucrarilor de prevenire a avariilor sau de lichidare a consecintelor
acestora, emiterea autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru se efectueaza de catre personalul
operativ si operativ de reparatie, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de I'V.

94. Imputernicirea personalului operativ si operativ de reparatie cu dreptul de a emite
autorizatii de lucru si dispozitii de lucru, se confirma prin ordinul administratorului agentului
economic.

95. Persoana care emite permisiunea pentru pregatirea locului de munca si pentru admiterea
la lucrari in instalatii electrice, este responsabila pentru:

1) corectitudinea indicatiilor de deconectare si legare la pamant a echipamentului si de
primire a confirmarii executarii lor;

2) efectuarea actiunilor, desfagurate de sine statator, de deconectare si de legare la pamant a
echipamentului in conformitate cu masurile de pregatire a locului de munca, indicate in autorizatia
(dispozitia) de lucru, tinand cont de schema reala a instalatiei si a retelei electrice;

3) efectuarea in conditii de securitate a deconectarii, conectarii si legarii la pamant a
echipamentului aflat in gestiunea sa;

4) coordonarea timpului si locului de munca a formatiilor de lucru admise la lucréri in
instalatiile electrice, inclusiv evidenta formatiilor de lucru, receptionarea informatiei de la ele cu
privire la finalizarea lucrarilor si posibilitatea punerii In functiune a instalatiei;

5) corectitudinea indicatiilor date, a actiunilor efectuate de sine statiator de conectare a

munca la care au fost admise formatiile de lucru.
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96. Dreptul de a emite permisiunea de pregatire a locului de munca si de admitere la lucrari
in instalatiile electrice ale intreprinderilor din sectorul electroenergetic, se acorda personalului
administrativ-tehnic care detine grupa de securitate electrica V, personalului operativ si operativ
de reparatie cu grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, in conformitate cu fisele de post
si repartizarea echipamentului conform metodelor de administrare operativa.

97. Dreptul de emitere a permisiunii pentru pregatirea locului de munca si pentru admitere
la lucrari in instalatiile electrice a operatorului de sistem, se conferd lucratorilor din randul
personalul administrativ-tehnic, in conformitate cu indicatia emisa in scris de catre administratorul
intreprinderii de exploatare (subdiviziunea specializatd), in procesul exploatdrii instalatiilor
electrice aflate in conducerea operativa a altor subiecti ai sectorului electroenergetic.

98. Conducatorul de lucrari este responsabil pentru:

1) indeplinirea tuturor masurilor de pregatire a locului de munca, indicate in autorizatia de
lucru si de suficienta acestora;

2) aplicarea masurilor suplimentare de securitate, necesare conform conditiilor de executare
a lucrarilor;

3) calitatea instruirii periodice a formatiei de lucru, inclusiv de instruirea efectuata de catre
admitent si seful de lucrari;

4) organizarea lucrarilor in conditii de securitate.

99, In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, in calitate de conducitor de
lucrari se desemneaza personalul administrativ-tehnic cu grupa de securitate electrica V si cu
grupa de securitate electrica I'V in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V.

100. In cazul in care este necesar de executat diferite lucrari (diferite etape ale lucririi) sub
supravegherea permanentd si sub conducerea conducatorului de lucrari, emitentul autorizatiei
trebuie sa indice acest fapt in rubrica ,,Indicatii specifice” ale autorizatiei de lucru.

101. Conducidtor de lucrari se desemneazd in cazul executdrii lucrarilor intr-o singurad
instalatie electrica (IDD, ID]):

1) cu utilizarea mecanismelor si maginilor de ridicat;

2) cu deconectarea instalatiei electrice. Exceptie constituie lucrarile in instalatiile electrice
la care a fost scoasd tensiunea de pe toate partile active conform pct.141, 142, in instalatiile
electrice cu schema vizuala simpla, la motoarele electrice si la conexiunile acestora in ID;

3)laLECsila LTC;

4) la reamplasarea cablurilor aflate sub tensiune;

5) la executarea lucréarilor in constructiile subterane de cablu;

6) la taierea cablurilor si deschiderea mangoanelor;

7) cu utilizarea mecanismelor si a masinilor de ridicare in zona de protectie a LEA;

8) la instalarea si demontarea stalpilor de orice tip, Inlocuirea elementelor stalpilor LEA;

9) la efectuarea lucrarilor in locurile de intersectie a LEA cu alte LEA si cu liniile de
transport a energiei electrice, in deschiderile de intersectie a conductoarelor in IDD;

10) la conectarea LEA noi construite;

11) la modificarea schemei de conexiune a conductorului de garda si a conductoarelor LEA;

12) la circuit deconectat al unei LEA cu mai multe circuite, cand unul sau toate celelalte
circuite raman sub tensiune;

13) la executarea simultana a lucrarilor in instalatia electrica de catre doua sau mai multe
formatii de lucru;

14) la efectuarea lucrarilor pe faze separate ale LEA;

15) la lucrari sub tensiune indusa;

16) la efectuarea lucrarilor sub tensiune la partile active, cu izolarea omului fatd de pamant;

17) sub tensiune, cu izolarea temporara a partilor active, pe perioada executarii lucrarii, fara
izolarea omului de pamant si cu utilizarea sculelor si dispozitivelor speciale pentru lucréri sub
tensiune, cu exceptia lucrarilor la circuitele secundare de comanda;

18) la efectuarea lucrarilor la echipamentele si instalatiile de telecomunicatii, SGTD pentru
amenajarea trecerilor peste albiile raurilor, incercarea LTC, la lucrarile cu utilajul punctelor de
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amplificare care nu se deserveste in mod planic (in continuare - PAN) sau punctelor de regenerare
care nu se deserveste in mod planic (in continuare - PRN), la filtrele conexiunilor la care nu este
conectat cutitul de legare la padmant al condensatorului circuitelor de telecomunicatii.

102. Necesitatea desemnarii conducatorului de lucrari o stabileste emitentul autorizatiei de
lucru, care are permisiunea de a desemna conducatorul de lucrari i pentru alte lucrari in instalatii
electrice, in afara de cele mentionate in pct.101.

103. Admitentul este responsabil pentru:

1) corectitudinea si suficienta masurilor de securitate necesare pentru pregatirea locului de
munca si conformitatea acestora cu masurile indicate n autorizatia de lucru sau dispozitia de lucru,
caracterul si locul munca;

2) corectitudinea admiterii la lucru a formatiei de lucru;

3) calitatea instruirii periodice efectuata de el.

104. Admitentul se desemneaza din randul personalului operativ sau operativ de reparatie,
cu exceptia admiterii la lucrari la LEA, dispozitivele SGTD, instalatiile de protectie prin relee si
automatizari ( In continuare — PRA), cu respectarea conditiilor mentionate in pct.118-121.

105. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, admitentul trebuie si detina
grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, iar in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica
de 1000 V - grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

106. Seful de lucrari se desemneaza din categoria personalului electrotehnic.

107. Seful de lucrari este responsabil pentru:

1) corespunderea locului de muncd pregatit masurilor necesare pentru pregatirea locurilor
de munca si indicatiilor specifice mentionate in autorizatia de lucru;

2) calitatea instruirii periodice a membrilor formatiei de lucru;

3) prezenta, integritatea si aplicarea corectd a mijloacelor de protectie, sculelor,
echipamentelor si dispozitivelor;

4) pastrarea la locul de munca a barierelor de protectie, indicatoarelor de securitate,
dispozitivelor pentru legare la pdmant si in scurtcircuit, dispozitivelor de incuiere;

5) executarea lucrarilor in conditii de securitate si respectarea cerintelor prezentelor Norme
atat de el, cat si de membrii formatiei de lucru;

6) exercitarea controlului permanent asupra membrilor formatiei de lucru pe parcursul
executarii lucrarilor.

108. Seful de lucrari este obligat sa suspende de la executarea lucrarilor membrii formatiei
de lucru care se afld 1n stare de ebrietate, membrii formatiei de lucru a caror stare provocata de
boala impiedica executarea lucrarilor si membrii formatiei de lucru care incalca disciplina de
munca.

109. La executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru in instalatiile electrice cu tensiunea
mai mare de 1000 V, seful de lucrari trebuie sa detind grupa de securitate electricd nu mai mica
de IV, iar in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V — grupa de securitate electrica
nu mai mica de III. La executarea lucrarilor 1n instalatii subterane, in care pot aparea emisii nocive,
la lucrarile sub tensiune, la lucrarile de intindere si de inlocuire a conductoarelor LEA cu tensiunea
mai micd de 1000 V suspendate in comun pe stalpii LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V, seful
de lucrari trebuie sa detina grupa de securitate electricd nu mai mica de IV.

110. La executarea lucrarilor in baza dispozitiei de lucru, seful de lucrari trebuie sa detind
grupa de securitate electrica nu mai mica de III, cu exceptia cazurilor mentionate in pct.184, 191,
193, 207, 409, 790.

111. Supraveghetorul trebuie sa fie desemnat pentru supravegherea formatiilor de lucru, care
nu au dreptul de a lucra de sine statator In instalatiile electrice.

112. Supraveghetorul este responsabil pentru:

1) corespunderea locului de munca pregatit masurilor necesare pentru pregatirea locurilor
de munca si indicatiilor specifice indicate in autorizatia de lucru;

2) calitatea instruirii membrilor formatiei de lucru;
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3) prezenta si pastrarea dispozitivelor de legare la pamant, barierelor de protectie,
indicatoarelor de securitate, mecanismelor de incuiat dispozitivelor de actionare instalate la locul
de munca;

4) asigurarea securitatii membrilor formatiei de lucru contra riscurilor de natura electrica.

113. Supraveghetor poate fi desemnat lucratorul care detine grupa de securitate electrica nu
mai mica de III.

114. Responsabilitatea pentru efectuarea lucrarilor in conditii de securitate, in cazurile cand
riscurile de munca sunt conditionate de procesul tehnologic la executarea lucrarilor, o poarta seful
de lucrare, care este membru al formatiei de lucru si trebuie sa se afle permanent la locul de munca.
Numele de familie a acestuia se indica in rubrica ,,Indicatii specifice” ale autorizatiei de lucru.

115. Supraveghetorului 1i este interzis sd cumuleze supravegherea cu executarea oricaror
lucrari.

116. Membrul formatiei de lucru poartd rdspundere pentru nerespectarea cerintelor
prezentelor Norme, instructiunilor de securitate si sandtate in muncd corespunzatoare si
indicatiilor primite la admiterea la loculul de munca, precum si in timpul executarii lucrarii.

117. Administratorul agentului economic (subdiviziunii specializate) prin ordin trebuie sa
acorde anumitor persoane din cadrul personalului electrotehnic urmatoarele drepturi:

1) de a emite autorizatii de lucru, dispozitii de lucru;

2) de emitere a permisiunii pentru pregatirea locului de munca si admiterea formatiilor de
lucru in cazurile stabilite in pct.122.

3) de admitent, conducator de lucrari, sef de lucrari, supraveghetor, precum si de inspectare
vizuald de sine stdtdtoare.

118. Este permisa una din cumularile obligatiilor persoanelor responsabile pentru executarea
in conditii de securitate a lucrarilor in instalatii electrice, in conformitate cu cele indicate in
Tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Cumularea functiilor persoanelor responsabile pentru executarea in conditii de
securitate a lucririlor in instalatiile electrice

Persoana responsabila Cumularea functiilor
Emitentul autorizatiei de lucru, Conducator de lucrari, sef de lucrari, admitent (in
dispozitiei de lucru instalatiile electrice fara personal de serviciu)
Conducator de lucrari Sef de lucrari, admitent (in instalatiile electrice

fara personal de serviciu)

Sef de lucrari din randul personalului | Admitent 1n instalatiile electrice cu schema simpla
operativ si operativ de reparatii si vizibila

Sef de lucrari cu grupa de securitate Admitent, in cazurile enumerate in pct.893
electrica IV

119. Se permite cumularea obligatiilor admitentului cu lucratorul care emite permisiunea
pentru pregdtirea locului de munca si admiterea la lucrari, in cazul in care admitentul are dreptul
de gestiune operativa a echipamentului care necesita de a fi deconectat si legat la pamant in
conformitate cu masurile de securitate prevazute pentru executarea lucrdrilor, si are dreptul de a
intretine convorbiri operative cu lucrdtorii care executd deconectdrile si legarile la pamant
necesare ale echipamentelor la obiectele care nu se afld in gestiunea operativa a admitentului.

120. Admitentul din categoria personalului operativ sau personalului operativ de reparatii
poate indeplini si obligatiunile membrului formatiei de lucru.

121. La executarea lucrarilor la LEA cu orice nivel de tensiune se permite cumularea
functiilor conducatorului de lucrdri sau ale sefului de lucrdri din categoria personalului de
reparatii, cu functia de admitent n cazurile in care pentru pregatirea locului de munca se cere doar
de verificat lipsa tensiunii si de montat dispozitivul mobil de legare la pamant si in scurtcircuit la
locul de munca, fara efectuarea operarilor cu aparatele de comutatie.
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122. Emiterea permisiunii pentru pregatirea locului de munca si admiterea formatiei de lucru
la efectuarea lucrarilor se realizeaza in cazul necesitatii de efectuare a manevrelor de conectare
si/sau deconectare si legare la pdmant a instalatiilor electrice, care fac parte din gospodaria
electricd a operatorilor de sistem, intreprinderilor electroenergetice sau a altor proprietari de
instalatii electrice, prin intermediul cérora se distribuie energia electrica altor consumatori finali,
pentru a nu periclita gestionarea operativa prin dispecerat a acestora si pastrarea serviciului fiabil
si in mod continuu de distributie a energiei electrice consumatorilor finali.

Sectiunea 2
Organizarea executirii lucririlor in baza autorizatiei de lucru

123. Autorizatia de lucru se emite in doud exemplare, iar in cazul transmiterii continutului
el prin telefon, radio, fax sau posta electronica — in trei exemplare.

124. In cazul transmiterii continutului autorizatiei de lucru prin telefon, radio, fax sau posta
electronica, emitentul autorizatiei emite un exemplar, iar persoana care receptioneaza textul sub
forma de mesaj telefonic, telegrama, fax sau scrisoare electronica, completeaza doua exemplare
ale autorizatiei, si dupa verificare indica in rubrica destinatd semnaturii emitentului de autorizatie
prenumele, numele si patronimicul sdu, confirmand corectitudinea continutului autorizatiei de
lucru prin semnatura sa.

125. In cazurile cand seful de lucriri este desemnat si in calitate de admitent, indiferent de
metoda de transmitere, autorizatia de lucru se completeaza in doua exemplare, iar unul din ele
ramane la emitentul autorizatiei de lucru.

126. In functie de conditiile locale (locatia punctului de dispecerat), un exemplar al
autorizatiei de lucru poate ramane la persoana care permite pregitirea locului de munca
(dispecerul).

127. In toate cazurile, un exemplar al autorizatiei de lucru se inmaneaza sefului de lucrari.

128. Numarul autorizatiilor de lucru, emise pe numele unui conducator de lucrari, stabileste
emitentul autorizatiei de lucru.

129. Admitentului si sefului de lucrari (supraveghetorului) li se pot emite simultan cateva
autorizatii de lucru si dispozitii de lucru pentru admiterea consecutiva la lucrari in baza acestora.

130. Nu se permite emiterea autorizatiei de lucru pentru o duratd de timp mai mare de 15
zile calendaristice de la ziua inceperii lucrarii.

131. Autorizatia de lucru poate fi prelungita o singura data, pe o perioadd nu mai mare de
15 zile calendaristice.

132. In timpul pauzelor in lucru autorizatia de lucru rimane valabila.

133. Dreptul de a prelungi autorizatia de lucru il detine emitentul autorizatiei de lucru sau o
alta persoana care are dreptul de a emite autorizatii de lucru in instalatia electrica data.

134. Permisiunea de a prelungi autorizatia de lucru poate fi transmisa prin telefon, radio sau
prin curier, admitentului, conducatorului sau sefului de lucrari, care in acest caz, prin semnatura
sa, indica in autorizatia de lucru: prenumele, numele si patronimicul persoanei care a prelungit
autorizatia de lucru.

135. Autorizatiile de lucru, lucrarile carora au fost finalizate definitiv, se pastreaza pentru o
perioada de 30 de zile calendaristice, dupa care pot fi nimicite. Daca la executarea lucrarilor, in
baza autorizatiei de lucru, au avut loc avarii, incidente sau accidente de munca, aceste autorizatii
de lucru trebuie sa fie pastrate in arhiva agentului economic (impreund cu materialele de
investigatie) in conformitate cu prevederile Indicatorului documentelor-tip si a termenelor lor de
pastrare pentru organele administratiei publice, pentru institutiile, organizatiile i intreprinderile
Republicii Moldova.

136. Evidenta lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru, se
inregistreaza 1n registrul de evidentd a autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru, conform
modelului stabilit in Anexa nr.7.

137. Emiterea si completarea autorizatiei de lucru, administrarea registrului de evidenta a
lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru, poate fi realizatd si in forma
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electronica cu utilizarea sistemelor automate §i a semnaturii digitale, iIn conformitate cu Legea
nr.91/2014 privind semnatura electronica si documentul electronic.

138. Indiferent de modul de evidentd a lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru si
dispozitiilor de lucru, adoptat la agentul economic, admiterea la efectuarea lucrarilor trebuie sa fie
inregistrata in registrul operativ.

139. La executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru, in registrul operativ se
inregistreaza atat admiterile primare la lucrari, cat si admiterile zilnice.

Sectiunea 3
Organizarea executarii lucrarilor in baza unei singure autorizatii de lucru la cateva
locuri de munca, conexiuni, statii electrice

140. Se permite emiterea autorizatiei de lucru pentru unul sau mai multe locuri de munca al
unei conexiuni, cu conditia respectarii cerintelor indicate Tn pct.141-144, 146, 147, 152-156.

141. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, unde tensiunea este scoasa de
pe toate partile active, inclusiv de pe racordurile LEA si LEC si este blocat accesul 1n instalatiile
invecinate (asamblarile si tablourile de distributie cu tensiunea mai mica de 1000 V pot ramane
sub tensiune), se permite emiterea unei singure autorizatii de lucru pentru executarea simultana a
lucrarilor la barele colectoare si toate conexiunile.

142. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, unde tensiunea este scoasi de
pe toate partile active, se admite emiterea unei singure autorizatii de lucru pentru executarea
simultand a lucrarilor la barele colectoare ale ID, tablourilor de distributie, precum si la toate
conexiunile.

143. La initierea reparatiei agregatelor (cazanelor, turbinelor, generatoarelor) si a unor
instalatii tehnologice (sistemelor de evacuare a zgurii, incalzitoarelor de retea, schimbatoarelor de
caldura, sistemelor de zdrobire s.a.), se permite emiterea unei singure autorizatii de lucru la toate
(sau la o parte din) motoarele acestor agregate (instalatii) si o singura autorizatie de lucru in ID la
toate (sau la o parte din) conexiunile care alimenteaza motoarele acestor agregate (instalatii).

144. Pentru executarea lucrarilor la motoarele alimentate cu aceeasi tensiune si la
conexiunile unei si aceleiasi ID, se emite o singurd autorizatie de lucru.

145. In cazul executirii lucrarilor in baza unei singure autorizatii de lucru la motoarele
electrice si la conexiunile lor in IDP, nu este necesard inregistrarea transferului membrilor
formatiei de lucru de la un loc de munca la altul, fiind permisa repartizarea lor la diferite locuri de
muncd. Admiterea §i executarea lucrarilor la conexiunile motoarelor electrice in ID, de alte tipuri
din punct de vedere constructiv, se efectueaza cu inregistrarea transferului formatiei de lucru de
la un loc de munca la altul.

146. In ID cu tensiunea 3-110 kV cu o singura sistema de bare, indiferent de numarul
sectiilor, 1n cazul scoaterii 1n reparatie a unei sectii cu toate conexiunile, se permite de a emite o
singurd autorizatie de lucru pentru desfasurarea lucrarilor la bare si la toate (sau la o parte din)
conexiunile conectate la aceasta sectie. Se permite repartizarea membrilor formatiei de lucru la
diferite locuri de munca numai in cadrul sectiei respective.

147. Se permite emiterea unei singure autorizatii de lucru pentru executarea simultand sau
consecutiva a lucrarilor in diferite locuri de munca a unei instalatii electrice, in urmatoarele cazuri:

1) la pozarea si permutarea cablurilor de fortd si de control, la efectuarea masurarilor si
incercarilor echipamentului electric, la verificarea dispozitivelor de protectie, masurari, blocare,
automatizari electrice, telemecanica, comunicatii;

2) la reparatia aparatelor de comutatie ale unei singure conexiuni, inclusiv si in cazul cand
dispozitivele de actionare se afla 1n altd incdpere;

3) la reparatia unui cablu separat, pozat in tunelul de cablu, galerie edilitara, fantana, sant,
groapa;

4) la reparatia cablurilor (la cel mult doud) executatd in doua santuri sau ID si un sant aflat
in apropiere, cand amplasarea locurilor de muncd permite sefului de lucrdri sd supravegheze
membrii formatiei de lucru.
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In aceste cazuri se permite repartizarea membrilor formatiei de lucru la diferite locuri de
munca. Transferul de la un loc de munca la altul nu se inregistreaza in autorizatia de lucru.

148. In cazul executdrii lucrdrilor in conditiile pct.141-144, 146, 147, toate locurile de
munca trebuie sa fie pregatite pana la admiterea formatiei de lucru la primul loc de munca.

149. Pana la finalizarea definitiva a lucrarilor indicate in autorizatia de lucru nu se permite
pregatirea spre conectare a oricarei conexiuni, inclusiv efectuarea probelor motoarelor electrice.

150. In cazul repartizirii membrilor formatiei de lucru la diferite locuri de munci, se permite
aflarea, separat de seful de lucrari, a unuia sau a mai multor membri ai formatiei de lucru, care
detin cel putin grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

151. Membrii formatiei de lucru, care urmeaza sa se afle separat de seful de lucrari, vor fi
insotiti de seful de lucrari la locul de munca si vor fi instruiti de catre acesta cu privire la masurile
de securitate care urmeaza a fi respectate la executarea lucrarii.

152. La executarea consecutiva a unor lucrari de acelasi tip la cateva statii electrice sau la
cateva conexiuni ale unei statii electrice, se permite emiterea unei singure autorizatii de lucru.

153. Lucrérile de acelasi tip la cateva statii electrice sau la cateva conexiuni ale unei statii
electrice includ: curatarea izolatoarelor; strangerea contactelor de conexiune; preluarea probelor
si addugarea uleiului in transformator; comutarea derivatelor infasurarilor transformatorului;
verificarea instalatiillor de protectie prin relee, dispozitivelor de automatizari electrice,
echipamentelor de masurare; incercarea cu tensiune maritd de la o sursa separatd de curent;
verificarea izolatoarelor cu prajina electroizolantd operativa; stabilirea locului de deteriorare a
LEC.

154. Termenul de valabilitate a autorizatii de lucru mengionate in pct.152 este de 24 ore.

155. Admiterea pentru lucrdri la fiecare statie electricd si la fiecare conexiune se
inregistreaza in spatiul corespunzator din autorizatia de lucru.

156. Se permite punerea sub tensiune a statiei electrice doar dupa finalizarea definitiva a
lucrarilor.

Sectiunea 4
Organizarea executarii lucrarilor in instalatiile de distributie, sectoarele liniilor electrice
aeriene, liniilor electrice in cablu si la sistemele de gestiune
tehnologica dispecerizata

157. Lucrarile la sectoarele LEA amplasate pe teritoriul ID trebuie sa fie executate in baza
autorizatiilor de lucru emise de personalul care deserveste LEA. In cazul executarii lucrarilor la
stalpul terminal, personalul operativ sau operativ de reparatie local care deserveste ID, trebuie sa
instruiasca formatia de lucru si si o conduci la acest stalp. In instalatiile electrice fard personal
operativ local, seful de lucrari al formatiei de lucru are dreptul de a primi cheia de acces in ID si
de a se apropia de sine statator de stalpul terminal.

158. In cazul executirii lucrarilor la portalurile IDD, cladirile IDI, pe acoperisul instalatiilor
de distributie cu echipamente prefabricate pentru uz extern (in continuare - IDPE), admiterea
formatiei de lucru, cu inregistrarea necesara in autorizatia de lucru, se executa de catre admitentul
din categoria personalului operativ sau operativ de reparatie care deserveste aceasta ID.

159. Seful de lucrari, impreuna cu membrii formatiei de lucru pot parasi ID de sine statator,
iar membrii formatiei de lucru, in lipsa sefului de lucrari - doar in ordinea prevazuta de pct.236-
2309.

160. Lucrarile la mansoanele terminale si la etansarile LEC amplasate in ID trebuie
executate Tn baza autorizatiei de lucru emisa de personalul care deserveste aceasta ID.

161. Daca ID si LEC apartin diferitilor agenti economici, atunci lucrdrile la mansoanele
terminale si la etansarile LEC in ID trebuie sa fie executate in conformitate cu cerintele specificate
in Capitolul XII. Admiterea la lucrarile executate la LEC in cazurile mentionate se efectueaza de
catre personalul care deserveste ID.

162. Lucrarile la LEC, care trec prin teritoriul si prin constructiile de cablu ale ID, trebuie
sa fie executate in baza autorizatiei de lucru emise de personalul care deserveste LEC. Admiterea
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la lucréri se efectueaza de catre personalul care deserveste LEC, doar dupd obtinerea permisiunii
respective din partea personalului operativ sau operativ de reparatie care deserveste ID.

163. Lucrarile la echipamentele de telecomunicatii amplasate pe teritoriul ID, se executa in
baza autorizatiilor de lucru emise de personalul SGTD. Aceste autorizatii de lucru pot fi emise si
de catre personalul care deserveste ID. Exceptie constituie lucrarile executate la condensatoarele
de cuplaj si la filtrele-separatoare de frecventd inaltd, care trebuie efectuate doar in baza
autorizatiilor de lucru emise de catre personalul care deserveste ID.

164. Pregatirea locului de lucru si admiterea la lucrari in instalatiile SGTD, amplasate in ID,
trebuie sa o realizeze personalul care deserveste ID.

Sectiunea 5
Organizarea executarii lucririlor in baza autorizatiei de lucru la liniile electrice aeriene
cu mai multe circuite, la intersectiile liniilor electrice aeriene, la diferite
sectoare ale liniei electrice aeriene

165. Autorizatia de lucru distincta se emite pentru fiecare LEA, precum si pentru fiecare
circuit al LEA cu mai multe circuite.

166. Se permite de a emite o singura autorizatie de lucru pentru efectuarea lucrarilor la mai
multe LEA (circuite), in urmatoarele cazuri:

1) la executarea lucrarilor cu scoaterea tensiunii de pe toate circuitele sau la executarea
lucrarilor sub tensiune, cand tensiunea nu se scoate nici de pe un circuit al LEA cu mai multe
circuite;

2) la executarea lucrarilor in intersectiile LEA;

3) la executarea lucrarilor succesive la LEA cu tensiunea mai mica de 1000 V, daca punctele
de transformare sau PTP de la care se alimenteaza LEA sunt deconectate;

4) la executarea lucrarilor de acelasi tip la partile care nu conduc curentul electric ale catorva
LEA, care nu necesitd deconectarea de la sursa de curent electric.

167. In autorizatia de lucru se indica daci LEA aflati in reparatie este sub tensiune indusa,
precum si LEA care intersecteaza LEA aflata in reparatie urmeaza a fi deconectate si legate la
pamant cu respectarea cerintelor prevazute in Sectiunea 6, Capitolul III. O astfel de indicatie
trebuie introdusa si in autorizatia de lucru pentru LEA din vecinatatea LEA aflatd in reparatie,
dacd deconectarea este necesard pentru respectarea conditiilor de securitate la executarea
lucrarilor. In acest caz, legarea la pamant a LEA, care intersecteazd LEA aflati in reparatie sau in
vecindtate, trebuie sd fie realizatd pand la admiterea la lucrari. Se interzice demontarea
dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit de pe LEA pana la finalizarea definitiva
a lucrarilor.

168. Daca LEA apartin altor agenfi economici, deconectarea acestora trebuie sa fie
confirmata de catre personalul operativ sau operativ de reparatie al proprietarului LEA.

169. In cazul executrii lucrarilor de reparatie a fazelor separate a LEA, autorizatia de lucru
trebuie emisa doar pentru sectorul unui pas de transpozitie.

170. La LEA deconectate se permite dislocarea membrilor formatiei de lucru pe un sector
cu o lungime nu mai mare de 2 km, cu exceptia cazurilor efectudrii lucrarilor de montare si
demontare a conductoarelor, conductoarelor de garda in limitele unei deschideri. In acest caz,
lungimea sectorului de lucru al unei formatii este determinata de emitentul autorizatiei de lucru.

171. In timpul executarii lucrarilor la partile active a LEA aflate sub tensiune, formatia de
lucru trebuie sa se afle pe acelasi stalp (intr-o deschidere intermediard) sau pe doi stalpi adiacenti.

172. In cazul executdrii lucrdrilor in baza unei singure autorizatii de lucru pe diferite
sectoare, la diferiti stalpi a LEA, in autorizatia de lucru nu se inregistreaza transferul formatiei de
lucru de la un loc de munci la altul.

Sectiunea 6
Organizarea executarii lucririlor in baza dispozitiei de lucru
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173. Dispozitia de lucru are caracter de aplicare unicd, iar termenul de valabilitate este
determinat de durata zilei de munca sau a turei. Dispozitia de lucru se emite din nou in cazul
prelungirii termenului de efectuare a lucrarii, modificarii conditiilor de lucru sau a componentei
formatiei de lucru.

174. In cazul pauzelor in lucru, pe durata unei zile de lucru, admiterea repetati se realizeaza
de catre seful de lucrari.

175. Dispozitia de lucru poate fi transmisa prin telefon, radio, telefonograma, fax sau posta
electronica.

176. Dispozitia de lucru se inregistreaza in registrul de evidenta a lucrarilor efectuate in baza
autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru.

177. Dupa primirea si verificarea textului dispozitiei de lucru, lucratorul care a receptionat-
0, 1n rubrica ,,Emitentul dispozitiei de lucru” va inregistra numele, prenumele si patronimicul
emitentului dispozitiei de lucru, confirmand astfel corectitudinea continutului dispozitiei de lucru
prin semnatura sa, cu notificarea sefului de lucrari si admitentului.

178. In instalatiile electrice care nu dispun de personal operativ permanent, in situatiile cand
nu este necesara indeplinirea formalitagilor pentru admiterea la locul de munca, dispozitia de lucru
poate fi datd nemijlocit executantului lucrarilor.

179. La initiativa emitentului dispozitiei de lucru, lucrarile care sunt prevazute de a fi
executate Tn baza dispozitiei de lucru, pot fi executate In baza autorizatiei de lucru.

180. Pentru efectuarea succesiva a lucrarilor la cateva instalatii electrice (conexiuni) se
emite o singura dispozitie de lucru.

181. Admiterea la lucrari in temeiul dispozitiei de lucru se inregistreaza in registrul de
evidenta a lucrarilor efectuate in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru.

182. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, lucririle urgente cu durati nu
mai mare de 1 ord, se efectueaza in baza dispozitiei de lucru, de catre personalul operativ si/sau
personalul operativ de reparatie sau sub supravegherea acestora de catre personalul de reparatie,
fara luarea in considerare a timpului de pregétire a locului de munca.

183. Lucrarile urgente, care urmeaza a fi efectuate pe o perioadd mai mare de o ora sau
participarea mai mult de trei lucratori, inclusiv §i a supraveghetorului, trebuie executate in baza
autorizatiei de lucru, cu respectarea cerintelor prezentelor Norme.

184. La executarea lucrarilor urgente, in instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000
V, seful de lucrari (supraveghetorul), care executd lucrarea sau supravegheaza lucratorii, trebuie
sd detind grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, iar in instalatiile electrice cu tensiunea
mai mica de 1000 V - grupa de securitate electricd nu mai mica de IIl. La executarea lucrarilor
mentionate membrii formatiei de lucru trebuie sd detina grupa de securitate electricd nu mai mica
de III.

185. Pana la admiterea formatiei de lucru la executarea lucrarilor, urmeaza a fi realizate
masurile tehnice de pregatire a locului de munca, stabilite de catre emitentul dispozitiei de lucru.

186. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, in baza dispozitiilor de lucru,
se executa lucrari la:

1) motorul electric de la care este deconectat cablul de alimentare cu energie electrica iar
capetele acestuia sunt scurtcircuitate si legate la pamant;

2) generatorul, de la bornele caruia sunt deconectate barele si cablurile;

3) carucioarele extrase ale IDP, la care sistemul culisant de jaluzele este incuiat cu lacit;

4) partile care nu conduc curentul electric si care nu necesita scoaterea tensiunii si instalarea
barierelor provizorii.

187. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mici de 1000 V, este interzisd executarea
lucrarilor 1n baza dispozitiei de lucru, la barele colectoare ale ID si la conexiunile prin care nu este
exclusda aparitia tensiunii pe barele colectoare, precum si lucrarile la LEA cu utilizarea
mecanismelor si a masinilor de ridicare. Lucrarile de deservire a retelelor iluminatului exterior se
executd in baza dispozitiilor de lucru cu utilizarea mecanismelor, cu respectarea prevederilor
pct.656, 740, 741, 752.
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188. Lucratorul care detine grupa de securitate electricdi nu mai micd de III si este
imputernicit cu dreptul de a fi sef de lucrari, poate executa de sine statator lucrarile in instalatiile
electrice cu tensiunea mai micda de 1000 V, amplasate in Incdperi, cu exceptia incdperilor cu
pericol sporit si cu conditii deosebit de nefavorabile in ceea ce priveste riscul de electrocutare.

189. In cazul executarii lucrarilor de montare, reparatie si exploatare a circuitelor secundare,
instalatiilor de protectie prin relee, aparatelor de masurat, automatizarilor electrice, telemecanicii,
comunicatiilor, inclusiv lucrarile la dispozitivele de actionare a aparatelor de comutatie, indiferent
daca se afld sau nu sub tensiune, seful de lucrari, cu permisiunea personalului operativ sau operativ
de reparatie, este in drept sd conecteze si sd deconecteze aparatele mentionate si sd probeze
dispozitivele de protectie s1 automatizarilor electrice.

190. in instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, lucritorul cu grupa de
securitate electrica nu mai mica de III are dreptul, in baza dispozitiei de lucru, sd execute
urmadtoarele lucrari:

1) amenajarea teritoriului IDD, tunderea ierbii, curatirea zapezii de pe drumuri si treceri;

2) reparatia si deservirea instalatiilor de radio si de telefonie prin cablu, corpurilor de
iluminat si retelelor iluminatului amplasate in afara celulelor ID, la o inaltime nu mai mare de 2,5
m;

3) aplicarea, inclusiv restabilirea denumirilor de dispecerat (sau operative) si a altor
inscriptii in exteriorul celulelor ID;

4) supravegherea procesului de uscare a infasurarilor transformatoarelor, generatoarelor si
a altor dispozitive scoase din lucru;

5) deservirea aparatelor de uscare si filtrare a uleiului, precum si a aparatelor auxiliare;

6) desfasurarea lucrarilor la motoarele electrice si la partea mecanica a ventilatoarelor si
pompelor de ulei a transformatoarelor, compresoarelor;

7) executarea altor lucrari prevazute de prezentele Norme.

191. Lucratorul cu grupa de securitate electrica nu mai mica de II, poate executa de sine
statitor, in baza dispozitiei de lucru, curitenia in coridoarele IDI si in incdperile electrotehnice in
care sunt amplasate echipamente electrice iar partile active sunt ingradite. Curatenia in IDD poate
fi executatd de un lucrator cu grupa de securitate electricd nu mai mica de II1.

192. La partile conductoare ale LEA, pot fi executate, in baza dispozitiei de lucru, lucrari
care nu necesita scoaterea tensiunii, inclusiv:

1) urcarea la indlfimea de pana la 3 m, masuratd de la nivelul solului pana la picioarele
executantului;

2) fara demontarea partilor constructive ale stalpului;

3) cu dezgroparea, la o adancime de 0,5 m, a stalpului;

4) de executare a lucrarilor de curatare a traseului LEA, fara implicarea unor masuri ce ar
impiedica prabusirea copacilor tdiati peste conductoare sau cand taierea crengilor si a cioturilor
nu prezinta pericol pentru oameni, echipamente, mecanisme, instrumente.

193. Lucratorul cu grupa de securitate electricd nu mai micd de II are dreptul sa execute, de
sine statator si in baza dispozitiei de lucru, urmatoarele lucrari:

1) inspectarea vizuald, in timpul orelor de zi, a LEA 1n conditii meteo favorabile, inclusiv
aprecierea starii stalpilor, verificarii gradului de putrefactie a stalpilor din lemn;

2) restabilirea inscriptiilor pe stalp;

3) masurarea gabaritelor cu goniometrul;

4) curatarea suprafetelor in apropierea stalpilor, in scopul asigurarii protectiei contra
incendiilor;

5) vopsirea bandajelor la stalp.

194. In cazul cand lucrarile se executd de catre personalul subordonat din turd, in baza
dispozitiilor de lucru, emise de personalul operativ sau operativ de reparatie, notarile privind
inceputul si finalizarea lucrarilor, masurile pentru pregatirea locului de muncd, caracterul
lucrarilor si componenta formatiei de lucru se fac doar in registrul operativ.
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Sectiunea 7
Organizarea lucrarilor executate in ordinea exploatarii curente

195. Lucrarile de reparatie cu un volum mic si lucrarile de mentenanta, efectuate pe durata
unei ture, executate in ordinea exploatarii curente, trebuie incluse in lista lucrarilor respective.
Lista lucrarilor se elaboreaza si se semneaza de conducdtorul tehnic sau de catre persoana
responsabila de gospodaria electrica, desemnatd de administratorul agentului economic, cu
respectarea urmatoarelor cerinte:

1) lucrarile executate in ordinea exploatarii curente (lista lucrarilor) se extind asupra
instalatiilor electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V;

2) lucrarile se executa de catre personalul operativ sau operativ de reparatie la echipamentele
care sunt Intarite dupd acest personal.

196. Pregatirea locurilor de munca se realizeaza de catre lucratorii care urmeaza sa execute
lucrarile.

197. Lucrarile incluse in lista de lucrari de executare in ordinea exploatarii curente, sunt
permise pentru executare si nu sunt necesare alte indicatii suplimentare, dispozitii si instruiri
periodice.

198. La intocmirea listei lucrarilor executate in ordinea exploatarii curente, trebuie sa se tind
cont de asigurarea conditiilor de securitate, posibilitatea executarii lucrarilor de sine statator,
calificarea personalului, importanta in procesul tehnologic al instalatiei electrice sau a partilor
componente.

199. Lista lucrarilor executate n ordinea exploatarii curente, trebuie sa contind indicatii care
determina tipul lucrarilor permise pentru executare de un singur lucrator sau de catre o formatie
de lucru.

200. In lista lucrarilor executate in ordinea exploatirii curente trebuie indicatd ordinea
inregistrarii lucrarilor executate pentru exploatarea curenta (instiintarea personalului operativ sau
operativ de reparatie ierarhic superior despre locul si caracterul lucrarii, despre inceputul si
finalizarea lucrdrii, inregistrarea lucrarii in registrul operativ etc.).

201. In lista lucrarilor executate in ordinea exploatrii curente, pot fi incluse:

1) lucrarile in instalatiile electrice cu alimentare dintr-o singura directie;

2) decuplarea si cuplarea cablului, conductoarelor motoarelor electrice si a receptoarelor
electrice separate ale utilajului ingineresc din cladiri si edificii;

3) reparatia intrerupatoarelor automate, demaroarelor, separatoarelor, comutatoarelor,
dispozitivelor de protectie la curent diferential rezidual (in continuare — DDR), contactoarelor,
butoanelor de pornire, dar si a altor aparate de demarare si de comutatie, cu conditia instalarii
acestora in afara tablourilor de distributie si asamblarilor;

4) reparatia separata a receptoarelor de energie electrica, a instalatiilor ingineresti din incinta
cladirilor si edificiilor (motoare electrice, calorifere electrice, ventilatoare, pompe, instalatii de
conditionare a aerului s.a.);

5) reparatia statilor magnetice amplasate separat de alte echipamente si a dispozitivelor de
dirijare si ungere a rulmentilor;

6) demontarea si montarea contoarelor electrice, a altor echipamente si mijloace de
masurare;

7) inlocuirea sigurantelor, reparatia corpurilor si a conductoarelor retelelor iluminatului,
inlocuirea becurilor si curatarea corpurilor de iluminat amplasate la o inaltime nu mai mare de 2,5
m;

8) masurarile executate cu megohmmetrul;

9) alte lucrari executate pe teritoriul agentului economic, in incdperile de uz social sau de
serviciu, depozite, ateliere etc.

Lista de lucrdri enumerate poate fi completatd prin ordinul administratorului agentului
economic (subdiviziunii specializate).
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Sectiunea 8
Cerinte fata de componenta formatiei de lucru

202. Numarul si componenta membrilor formatiei de lucru, din punct de vedere al nivelului
de calificare in domeniul securitatii electrice, se determina in functie de conditiile de indeplinire
a lucrarii, precum si de posibilitatea asigurdrii supravegherii permanente a activitdtilor membrilor
formatiei de lucru de catre seful de lucrari, sau dupa caz, supraveghetorul.

203. Membrul formatiei de lucru trebuie sd detina grupa de securitate electricd nu mai mica
de II, iar in cazul executarii lucrarilor la LEA conform pct.662 — nu mai mica de IV.

204. In componenta formatiei de lucru, la fiecare membru, care detine grupa de securitate
electricd nu mai mica de III, se permite includerea unui lucrator care detine grupa de securitate
electrica I, cu conditia ca numarul total de persoane cu grupa de securitate respectiva nu va fi mai
mare de trei lucratori.

205. Personalul operativ sau operativ de reparatie, aflat in turd, poate fi inclus in formatia
de lucru cu permisiunea personalului operativ ierarhic superior, cu notarea in registrul operativ si
in autorizatia de lucru.

Sectiunea 9

Emiterea permisiunii pentru pregatirea locului de munca si admiterea la lucrari

206. Pregatirea locului de munca si admiterea la lucrari a formatiei de lucru pot fi realizate
doar dupa receptionarea permisiunii de la personalul care este imputernicit cu dreptul de a emite
permisiunea pentru pregatirea locului de munca si admiterea la lucrari. Ordinea admiterii la lucrari
la DATM, mijloacele de dirijare de la distantd (in continuare — MDD), dispozitivele de
semnalizare si mijloacele tehnice a sistemelor de dirijare automatd (in continuare — SDA), este
prezentata in Capitolul IX.

207. Permisiunea pentru pregdtirea locului de muncad si admiterea la lucrari poate fi
transmisa individual personalului care executa pregatirea locului de munca si admiterea formatiei
de lucru la lucrari, cat si prin telefon, radio, curier sau prin intermediul personalului operativ sau
operativ de reparatie al statiei electrice intermediare.

208. Admiterea formatiei de lucru la executarea lucrarilor se permite doar In baza unei
singure autorizatii de lucru.

Sectiunea 10
Pregatirea locului de munca si admiterea primara a formatiei de lucru la lucrari in baza
autorizatiei de lucru si dispozitiei de lucru

209. Se interzice modificarea masurilor de pregatire a locului de muncd indicate in
autorizatia de lucru.

210. In cazul aparitiei suspiciunilor privind suficienta si corectitudinea masurilor de
pregatire a locului de munca, precum si posibilitatea executarii lucrarilor cu respectarea cerintelor
de securitate, pregatirea locurilor de munca trebuie sa fie intrerupta, cu reluarea lucrarii dupa
emiterea unei noi autorizatii de lucru, in care urmeaza a fi prevazute masurile tehnice care exclud
suspiciunile privind securitatea desfasurarii lucrarilor.

211. In cazul in care seful de lucriri cumuleaza atributiile admitentului, pregitirea locului
de munca trebuie realizatd In prezenta unui membru al formatiei de lucru, care detine grupa de
securitate electricd nu mai mica de III.

212. Pana la admiterea formatiei de lucru, admitentul trebuie sa verifice masurile tehnice de
pregitire a locului de munca prin inspectare personald vizuald, studierea inregistrarilor din
registrul operativ, schemei operative, precum si informatia receptionata de la personalul operativ,
operativ de reparatii antrenat 1n activitatea agentului economic.

213. Pana la admiterea formatiei de lucru, conducatorul de lucrari si seful de lucrari
(supraveghetorul) va solicita de la admitent o informatie cu privire la masurile intreprinse in
vederea pregatirii locului de munca pentru executarea lucrarilor, verificand in comun pregétirea
locului de munca in cauza. In lipsa la locul executirii lucririlor a personalului operativ sau
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operativ de reparatie, verificarea pregatirii locului de muncad, poate fi efectuata, cu permisiunea
personalului respectiv, de catre conducatorul de lucrari in comun cu seful de lucrari.

214. Admiterea la lucru in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru se realizeaza
nemijlocit la locul de munca. In cazurile cand nu este necesard pregitirea locului de munca,
admiterea la lucru in baza dispozitiei de lucru, nu este obligatorie, iar la LEA, LAT si LEC
admiterea nu este necesara.

215. Admiterea la lucriri se face dupi verificarea pregitirii locului de munca. In acelasi
timp, admitentul trebuie sa verifice, in baza taloanelor de autorizare ale membrilor formatiei de
lucru, corespunderea componentei formatiei de lucru celei indicate in autorizatia de lucru sau
dispozitia de lucru; sa confirme formatiei de lucru despre lipsa tensiunii prin demonstrarea
dispozitivelor instalate pentru legare la pamant si in scurtcircuit, sau prin verificarea lipsei
tensiunii, iar in instalatiile electrice cu tensiunea 35 kV si mai mica (in care este posibil din punct
de vedere constructiv) - atingand cu mana partile active.

216. Pana la inceperea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru se
efectueaza instruirea periodicd, care contine indicatii privind executarea in conditii de securitate
a unei lucrari concrete, in consecutivitate de la emitentul autorizatiei sau dispozitiei de lucru pana
la membrul formatiei de lucru.

217. Admiterea la executarea lucrarilor este interzisa in lipsa instruirii periodice.

218. La executarea lucrdrilor, in baza autorizatiilor de lucru, instruirea periodicd este
efectuata de catre:

1) emitentul autorizatiei de lucru — conducatorului de lucrari. Daca conducatorul de lucrari
nu este desemnat - sefului de lucrari (supraveghetorului);

2) admitentul - conducatorului de lucrari, sefului de lucrari (supraveghetorului) si membrilor
formatiei de lucru;

3) conducatorul de lucrari — sefului de lucrari (supraveghetorului) si membrilor formatiei de
lucru;

4) seful de lucrari (supraveghetorul) — membrilor formatiei de lucru.

219. La executarea lucrarilor in baza dispozitiilor de lucru, instruirea periodica se efectueaza
de catre:

1) lucratorul care emite dispozitia de lucru — admitentului, sefului de lucrari
(supraveghetorului) sau nemijlocit executorului lucrarilor;

2) admitentul — sefului de lucrari (supraveghetorului), membrilor formatiei de lucru
(executantilor lucrarii);

3) seful de lucrari — membrilor formatiei de lucru.

220. Instruirea periodica efectuatd de catre emitentul autorizatiei de lucru sau dispozitiei de
lucru poate fi realizata si prin intermediul telefonului.

221. La transmiterea autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru prin radiograma, fax sau prin
posta electronica, emitentul autorizatiei, dispozitiei de lucru nu efectueaza instruirea periodica.

222. In cazul includerii in componenta formatiei de lucru a unui nou membru, instruirea
periodica se efectueaza de catre seful de lucrari (supraveghetorul).

223. In cadrul instruirii periodice, emitentul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru,
conducatorul de lucrari, seful de lucrari, concomitent cu instruirea asigurarii securitatii electrice,
este obligat sd dea indicatii referitor la tehnologia de efectuare a lucrarii in conditii de securitate,
cu utilizarea masinilor i mecanismelor de ridicare a incarcaturilor, sculelor, mijloacelor de
protectie.

224. Supraveghetorul instruieste membrii formatiei de lucru cu privire la masurile de
electrocutare si socuri electrice, precum si ordinea de deplasare a membrilor formatiei de lucru pe
teritoriul instalatiei electrice.

225. Seful de lucrari instruieste membrii formatiei de lucru privind tehnologia de efectuare
a lucrarii in conditii de securitate, cu utilizarea sculelor, mijloacelor de protectie. In cadrul
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instruirii periodice, seful de lucrari da indicatii membrilor formatiei de lucru care exclud
posibilitatea producerii electrocutarilor si socurilor electrice.

226. Admitentul, in cadrul instruirii periodice, aduce la cunostinta membrilor formatiei de
lucru confinutul autorizatiei de lucru, dispozitiei de lucru, indica hotarele locului de munca,
prezenta tensiunii induse, specificd echipamentele si partile active ale instalatiei supuse reparatiei
si conexiunile din vecinatate, unde este interzisa apropierea, indiferent daca se afla sub tensiune
sau nu.

227. In cazul efectudrii lucrarilor, in baza autorizatiei de lucru, instruirile periodice trebuie
sd fie Inscrise 1n tabelul autorizatiei de lucru si confirmate prin semnatura lucratorilor care au
efectuat si a celora care au fost supusi instruirii.

228. In cazul efectudrii lucrarilor, in baza dispozitiei de lucru, instruirile periodice trebuie
sa fie inscrise si confirmate prin semnatura lucratorilor care au efectuat si a celor care au fost
supusi instruirii, In registrul de evidenta a lucrarilor executate in baza autorizatiilor de lucru si
dispozitiilor de lucru.

229. Admiterea la executarea lucrdrilor se inregistreaza in ambele exemplare ale
autorizatiilor de lucru, dintre care unul ramane la seful de lucrari (supraveghetor), iar al doilea —
la admitent.

230. In cazul, cand seful de lucrdri cumuleazi atributiile admitentului, admiterea se
inregistreaza intr-un singur exemplar al autorizatiei de lucru.

231. Admiterea la lucrari, in baza autorizatiei de lucru si dispozitiei de lucru se inregistreaza
in registrul de evidenta a lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru, cu
consemnarea admiterii §i In registrul operativ.

Sectiunea 11
Supravegherea in timpul executarii lucrarilor, modificarile in componenta formatiei de
lucru

232. Dupa admitere, functia de supraveghere asupra formatiei de lucru privind respectarea
cerintelor de securitate se atribuie sefului de lucrari (supraveghetorului, conducatorului de lucrari),
care trebuie sa organizeze lucrarile in asa mod, Incat sa mentind controlul asupra tuturor membrilor
formatiei de lucru, aflandu-se, dupa posibilitate, la acel sector al locului de munca, unde riscurile
de accidentare sunt majore.

233. Este interzisa cumularea supravegherii cu indeplinirea altor lucrari.

234. In caz de plecare temporari de la locul de munci si de imposibilitate de a transmite
obligatiile sale conducatorului de lucrari, admitentului sau lucratorului care are dreptul de a emite
autorizatii de lucru, seful de lucrari (supraveghetorul) este obligat sa evacueze integral formatia
de lucru de la locul de munca (cu evacuarea ei din ID si incuierea usilor de intrare cu lacat,
coborarea persoanelor de pe stalpii LEA etc.).

235. Se interzice sefului de lucrari (supraveghetorului) sa ramana singur, iar membrilor
formatiei de lucru — fara seful de lucrari (supraveghetor) in instalatiile electrice cu tensiunea mai
mare de 1000 V, cu exceptia efectudrii urmatoarelor tipuri de lucrari:

1) reglarea intrerupatoarelor, separatoarelor a caror dispozitive de actionare sunt instalate in
alte incaperti;

2) montarea si verificarea circuitelor secundare, aparatelor de protectie, automatizarilor
electrice, semnalizarilor, masurarilor, comunicatiilor etc.;

3) amenajarea liniilor de cablu de putere si de control;

4) incercarea cu tensiune marita a echipamentelor electrice, in cazul cand este necesar de a
supraveghea echipamentul supus incercarii si de a preintdmpina persoanele terte despre pericolul
apropierii de acestea.

Lucrarile mentionate se executd in baza autorizatiei de lucru cu respectarea prevederilor
pct.147-151.

236. Plecarea temporara de la locul de munca a unuia sau mai multi membri ai formatiei de
lucru se permite cu acordul sefului de lucrari (supraveghetorului). In acest caz, nu este necesara
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scoaterea acestora din componenta formatiei de lucru. In instalatiile electrice cu tensiunea mai
mare de 1000 V, numarul membrilor formatiei de lucru ramasi la locul de munca trebuie sa fie nu
mai mic de doud persoane, inclusiv seful de lucrari (supraveghetorul).

237. Membrii formatiei de lucru care detin grupa de securitate electrica nu mai mica de III,
pot sa pardseasca de sine statator ID si sa se reintoarca la locul de munca, iar membrii formatiei
de lucru cu grupa de securitate electrica I — doar fiind insotifi de membrul formatiei de lucru care
detine grupa de securitate electricd nu mai micd de III sau de lucratorul care are dreptul de a
inspecta de sine statator instalatiile electrice. Nu se admite parasirea locului de munca de catre
formatie, fara ca usile ID sa fie Incuiate cu lacat.

238. Membrii formatiei de lucru care s-au reintors, pot incepe lucrul numai cu permisiunea
sefului de lucrari (supraveghetorului).

239. Membrii formatiei de lucru, care nu au dreptul sd execute de sine statator lucrari in
instalatiile electrice, pot iesi din ID si se pot Intoarce la locul de munca doar cu insotirea de cétre
lucratorul care are dreptul de inspectare vizuala de sine statatoare a instalatiilor electrice sau de
catre supraveghetor.

240. La depistarea Incalcarii prezentelor Norme sau altor circumstante care prezinta pericol
pentru securitatea lucratorilor, membrii formatiei de lucru trebuie sa fie evacuati de la locul de
munca, cu retragerea de la seful de lucrari (supraveghetor) a autorizatiei de lucru. Formatia de
lucru poate fi admisa din nou la lucru, doar dupa inlaturarea incélcarilor depistate si emiterea altei
autorizatii de lucru.

241. Dreptul de modificare a componentei formatiei de lucru revine doar emitentului
autorizatiei de lucru sau altui personal care are dreptul de a emite autorizatii de lucru in instalatia
electrica respectiva.

242. Indicatiile privind modificarea componentei formatiei de lucru pot fi transmise prin
telefon, radio sau prin curier admitentului, conducétorului de lucrari sau sefului de lucrari
(supraveghetorului), care confirmd prin contrasemnatura in autorizatia de lucru schimbarile,
precum si numele si prenumele lucratorului care a dat aceste indicatii.

243. La modificarea componentei formatiei de lucru trebuie sa fie respectate prevederile
pct.202-204. Seful de lucrari (supraveghetorul) este obligat sd efectueze instruirea lucratorilor
inclusi in formatia de lucru.

244, In cazul inlocuirii conducatorului de lucrari sau sefului de lucrari (supraveghetorului),
modificarii majoritatii componentei formatiei de lucru si a conditiilor de lucru, se emite o
autorizatie de lucru noua.

Sectiunea 12
Transferul la alt loc de munca

245, In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, transferul formatiei de lucru
la alt loc de munca este efectuat de catre admitent.

246. Transferul formatiei de lucru la alt loc de munca poate fi efectuat si de catre
conducatorul de lucrari sau seful de lucrari (supraveghetorul) in conformitate cu indicatiile
emitentului autorizatiei, cu consemnarea in autorizatia de lucru in rubrica ,,Indicatii specifice” si,
totodata, se fine cont de cerintele prevazute de pct.145 si 147.

247. Transferul formatiei de lucru la alt loc de munca se consemneaza in autorizatia de lucru.

248. In cazul in care transferul formatiei de lucru a fost efectuatd de citre admitent - din
randul personalului operativ sau operativ de reparatie, fapt consemnat in ambele exemplare ale
autorizatiei de lucru, cu exceptia cazurilor prevazute in pct.123-127.

249. Executarea lucrarilor in ID cu tensiunea mai mica de 1000 V, precum si la o LEA,
LAT, LEC, transferul la alt loc de munca se efectueaza de catre seful de lucrari (supraveghetor),
fara consemnarea in autorizatia de lucru.

250. La executarea lucrarilor fara deconectarea echipamentelor electrice, consemnarea in
autorizatia de lucru se efectueaza doar la transferul formatiei de lucru de la o ID la alta.
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Sectiunea 13
inregistrarea pauzelor de munci si admiterea repetati la lucriri

251. In cazul pauzelor in timpul zilei de munca, formatia de lucru trebuie si fie evacuati de
la locul de munca, iar usile ID trebuie incuiate cu lacat. Autorizatia de lucru ramane la seful de
lucrari (supraveghetor).

252. Membrii formatiei de lucru nu au dreptul sa se reintoarca la locul de munca in lipsa
sefului de lucrari (supraveghetorului).

253. Admiterea la lucrari dupa pauza se efectueaza de catre seful de lucrari (supraveghetor),
fara consemnare in autorizatia de lucru.

254. In cazul intreruperilor zilnice pe motiv de finalizare a zilei de munca, formatia de lucru
trebuie sa fie evacuata de la locul de munca.

Indicatoarele de securitate, barierele de protectie, dispozitivele de legare la pamant si in
scurtcircuit nu se demonteaza.

Seful de lucrari (supraveghetorul) trebuie sa transmitd autorizatia de lucru admitentului, iar
in lipsa acestuia - sa depuna autorizatia intr-un loc special predestinat (mapa autorizatiilor de lucru
in vigoare etc.) In instalatiile electrice fara personal de serviciu, sefului de lucrari
(supraveghetorului) i se permite, la finalizarea programului de munca, sd pastreze personal
autorizatia. Finalizarea zilnica a lucrarilor se consemneaza, prin contrasemnatura, de catre seful
de lucrari (supraveghetor) in exemplarul sau al autorizatiei de lucru.

255. Admiterea repetatd la lucrare la locul de munca pregatit, in zilele urmatoare este
efectuata de catre admitent sau, cu permisiunea lui — de catre conducatorul de lucrari.

256. Permisiunea pentru admiterea repetatd la lucrare se fixeaza in registrul operativ. In
acest caz, pentru admitere nu este necesara permisiunea personalului operativ sau operativ de
reparatie ierarhic superior.

257. Cu permisiunea admitentului, seful de lucrari (supraveghetorul) are dreptul de a admite
formatia la locul de munca, daca acest lucru a fost indicat in rubrica ,,Indicatii specifice” din
autorizatia de lucru.

258. La reluarea lucrarilor in ziua urmatoare, seful de lucrari (supraveghetorul) trebuie sa
verifice existenta si integritatea tuturor barierelor de protectie, indicatoarelor de securitate, precum
si prezenta legaturii efective dispozitivului de legare la pamant si in scurtcircuit si sa admita
formatia de lucru la executarea lucrarilor.

259. Admiterea la lucrari realizata de catre admitentul din randul personalului operativ sau
operativ de reparatie se consemneaza in doud exemplare ale autorizatiei de lucru.

260. Admiterea la lucrari realizata de catre conducatorul de lucrari sau de catre seful de
lucrari (supraveghetor) se consemneaza in exemplarul de autorizatie de lucru care se afla la seful
de lucrari (supraveghetorul).

Sectiunea 14
Finalizarea lucririi, predarea-primirea locului de munci. incheierea autorizatiei
de lucru, dispozitiei de lucru

261. Dupa finalizarea lucrarii, seful de lucrari (supraveghetorul) trebuie sa:

1) evacueze membrii formatiei de lucru de la locul de munci;

2) asigure inlaturarea tuturor materialelor si sculelor;

3) demonteze barierele de protectie provizorii, indicatoarele mobile de securitate si
dispozitivele de legare la pamant si in scurtcircuit montate de formatia de lucru;

4) inchida cu lacat usile instalatiilor electrice;

5) inregistreze in autorizatia de lucru finalizarea definitiva a lucrarii, aplicand semnatura sa.

262. Dupa verificarea locurilor de munca, conducatorul de lucriri consemneaza in
autorizatia de lucru finalizarea lucrarii.

263. Seful de lucrdri (supraveghetorul) trebuie sd comunice admitentului, personalului
operativ sau operativ de reparatie din turd sau emitentului autorizatiei de lucru despre finalizarea
definitiva a lucrarii si despre indeplinirea de catre el a cerintelor pct.261, 262.
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264. Dupa finalizarea definitivd a lucrarii, seful de lucrari (supraveghetorul) trebuie sa
transmita autorizatia de lucru admitentului, iar in lipsa acestuia trebuie sa depuna autorizatia intr-
un loc special predestinat (mapa de pastrare a autorizatiilor de lucru in vigoare etc).

265. Daca dupa finalizarea definitiva a lucrarilor apar dificultati la transmiterea autorizatiei
de lucru, cu permisiunea admitentului sau a lucrdtorului din randul personalului operativ sau
operativ de reparatie, autorizatia de lucru poate rimane la seful de lucriri (supraveghetor). In acest
caz, precum si in cazul cand seful de lucrari cumuleaza atributiile admitentului, el trebuie sa
transmitd, nu mai tarziu de ziua urmatoare, autorizatia de lucru personalului operativ sau operativ
de reparatie sau emitentului autorizatiei de lucru, iar in sectoarele Indepartate - personalului
administrativ tehnic din sector.

266. Dupa primirea autorizatiei de lucru, in care este consemnata finalizarea definitiva a
lucrarii, admitentul trebuie sa verifice locurile de munca si sa comunice personalului care a emis
permisiunea pentru pregatirea locului de munca si admiterea la lucrari, precum si personalului
operativ sau operativ de reparatie, care are instalatia electrica in gestiune, despre finalizarea
definitiva a lucrarii si posibilitatea punerii sub tensiune a instalatiei electrice respective.

267. Dupa inspectarea vizuala a locului de munca, finalizarea lucrarii executate in baza
autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru, trebuie sa fie Inregistrata in registrul de evidenta a
lucrarilor executate in baza autorizatiei de lucru si dispozitiei de lucru, precum si in registrul
operativ.

Sectiunea 15
Conectarea instalatiei electrice dupa finalizarea definitiva a lucrarii

268. Personalul operativ sau operativ de reparatie, care a receptionat permisiunea pentru
conectarea instalatiei electrice dupa finalizarea definitiva a lucrarilor, inainte de a o conecta,
trebuie sa se convinga de pregatirea instalatiei electrice pentru conectare (sa verifice curatenia la
locul de munca, lipsa materialelor, sculelor de lucru s.a.), sa demonteze barierele de protectie
provizorii, indicatoarele de securitate mobile si dispozitivele pentru legare la pamant si in
scurtcircuit montate Tn procesul de pregatire a locului de munca de cétre personalul operativ sau
operativ de reparatie si sd instaleze barierele de protectie permanente.

269. Admitentului se poate oferi dreptul, dupa finalizarea lucrarii, de a conecta instalatia
electrica, fard permisiuni sau indicatii suplimentare. Acordarea dreptului pentru o astfel de
conectare trebuie sa fie notata in rubrica ,,Indicatii specifice” din autorizatia de lucru. Dreptul
pentru o astfel de conectare poate fi acordatd numai in cazul in care nu sunt admise la lucrari alte
formatii de lucru in instalatia electrica ori la un sector al acesteia.

270. in situatiile de avarie personalul operativ sau operativ de reparatie sau admitentul sunt
in drept sa conecteze pana la finalizarea definitiva a lucrarii, echipamentul sau instalatia electrica
aflate in reparatie, in lipsa formatiei de lucru, cu conditia ca pana la revenirea sefului de lucrari si
intoarcerea de catre el a autorizatiei de lucru, la locurile de munca sunt prezenti lucratori, care au
obligatia sa avertizeze seful de lucrari si membrii formatiei de lucru despre faptul ca instalatia
electrica este conectata, iar reluarea lucrarilor este interzisa.

Capitoul 111
MASURI TEHNICE CARE ASIGURA SECURITATEA LA EXECUTAREA
LUCRARILOR CU SCOATEREA TENSIUNII

Sectiunea 1
Cerinte generale
271. La pregatirea locului de munca pentru executarea lucrarilor cu scoaterea tensiunii
trebuie sa fie indeplinite urmatoarele masuri tehnice:
1) executarea deconectarilor necesare si luarea masurilor ce impiedica aparitia tensiunii la
locul de munca in urma conectarii eronate sau spontane a aparatelor de comutatie;
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2) montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe manivelele
dispozitivelor de actionare manuald ale aparatelor de comutatie si pe cheile dispozitivelor de
telecomanda ;

3) verificarea lipsei tensiunii pe partile active, care urmeaza sa fie legate la pamant pentru
evitarea socurilor electrice si electrocutarilor;

4) montarea dispozitivului pentru legarea la pamant si In scurtcircuit (conectarea cutitelor
de legare la pdmant, iar acolo unde ele lipsesc — montarea dispozitivelor mobile pentru legarea la
pamant si in scurtcircuit);

5) montarea indicatoarelor ,,LEGAT LA PAMANT”, ingradirea, in caz de necesitate, a
locurilor de munca si partilor active ramase sub tensiune, cu montarea indicatoarelor de securitate
cu caracter de avertizare $i prescriere.

Sectiunea 2
Deconectari

272. La pregatirea locului de munca trebuie sa fie deconectate:

1) partile active la care urmeaza a fi executate lucrarile;

2) partile active care nu sunt ingradite, la care este posibila apropierea intamplatoare a
personalului, sculelor si dispozitivelor de lucru, mecanismelor si masinilor de ridicare a greutatilor
la o distanta mai mica de cat cea indicata in Tabelul nr.1;

3) circuitele de comanda si de alimentare a dispozitivelor de actionare, este inchis aerul in
sistemele de comandd a aparatelor de comutatie, sunt detensionate arcurile si greutatile
dispozitivelor de actionare ale intrerupatoarelor si separatoarelor.

273. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie efectuatd o separare
vizibila la fiecare parte a locului de munca, la care prin intermediul aparatelor de comutatie poate
sd apara tensiunea la locul de muncad. Separarea vizibilda se realizeaza prin deconectarea
separatoarelor, intrerupatoarelor automate si intrerupatoarelor de sarcina, demontarea sigurantelor
fuzibile, deconectarea sau demontarea barelor, conductoarelor, cablurilor etc.

274. Separarea vizibila poate lipsi in IDP cu elemente pe carucioare debrosabile, precum si
in instalatiile de distributie prefabricate cu izolatie de hexafluorura de sulf (in continuare - IDPH),
in cazul prezentei indicatorului mecanic al pozitiei garantate a contactelor.

275. In cazul lipsei separirii vizibile in IDP, cu elemente montate pe cirucioare debrosabile,
precum si 1n instalatiile de distributie cu izolatie de hexafluorura de sulf, cu tensiunea de 6 kV si
mai mare, verificarea pozitiei deconectate a aparatului de comutatie poate fi realizatd dupa
indicatorul mecanic, care indica pozitia garantata a contactelor.

276. La efectuarea lucrarilor, in cazul in care transformatoarele de forta si transformatoarele
de tensiune, sunt legate cu sectorul instalatiei electrice unde vor fi executate lucrarile, ele urmeaza
a fi deconectate, iar schemele lor de comutare trebuie sa fie dezasamblate din ambele parti pentru
a exclude posibilitatea transformarii inverse. Decizia privind deconectarea transformatoarelor 6-
10/0,4 kV la executarea lucrarilor la LEA 6-10 kV este adoptatd de cétre emitentul autorizatiei de
lucru.

277. Se interzice aflarea personalului in ID, in care se afla aparatele de comutatie, in cazul
in care ele sunt dirijate de la distantd din locul de munca automatizat (in continuare — LMA) al
personalului operativ.

278. Dupa deconectarea intrerupatoarelor, separatoarelor si intrerupatoarelor de sarcind cu
actionare manuald este necesara verificarea vizuald a deconectarii acestora si lipsa puntilor de
suntare.

279. In cazul controlului de la distantd a aparatelor de comutatie de la LMA, verificarea
pozitiei aparatelor de comutatie (intrerupatoarelor, separatoarelor, cutitelor de legare la pamant)
se efectueaza prin intermediul sistemelor de semnalizare. Controlul general al starii aparatelor de
comutatie se efectueaza cu ajutorul echipamentelor de monitorizare tehnologica video.

280. Inspectarea vizuala a pozitiei aparatelor de comutatie trebuie efectuata dupa finalizarea
tuturor operatiilor, nemijlocit la locul instalarii aparatelor de comutatie.
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281. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, pentru a evita conectarea
spontana sau eronata a aparatelor de comutatie, cu ajutorul carora poate fi conectata tensiunea la
locul de munca, trebuie sa fie intreprinse urmatoarele masuri:

1) dispozitivele de actionare manuald, aflate in pozitie deconectatd, ale separatoarelor,
intrerupatoarelor de sarcina, trebuie sa fie incuiate cu ajutorul unui lacit mecanic. In instalatiile
electrice cu tensiunea 6-10 kV cu separator monopolar, pe cutitele separatorului, in locul lacatelor
mecanice, se pot utiliza capace electroizolante;

2) la separatoarele manipulate cu prajina electroizolantd operativa, barierele de protectie
stationare trebuie incuiate cu lacat mecanic;

3) la dispozitivele de actionare a aparatelor de comutatie, cu comanda de la distanta, trebuie
deconectate circuitele electrice de putere si de comanda, iar la dispozitivele de actionare
pneumatica ale separatoarelor trebuie sa fie inchis robinetul retelei de alimentare cu aer comprimat
si blocat cu lacat mecanic, descarcat de presiune circuitul de dupa robinet a conductei retelei de
alimentare cu aer comprimat, iar supapele de descarcare a presiunii trebuie sa fie In pozitie
deschisa;

4) in cazul dirijjarii de la distanta de la LMA, trebuie sa fie deconectate circuitele de la
bobinele de comandd a dispozitivelor de actionare ale separatoarelor. Cheia pentru alegerea
regimului de lucru din tabloul de dirijare se fixeaza in pozifia ,,dirijare locala”, iar tabloul de
dirijare a separatorului se incuie cu ldcat mecanic;

5) la dispozitivele de actionare cu greutati sau cu arcuri, greutatea sau arcul de conectare se
fixeaza in pozitie inactiva;

6) trebuie sa fie montate indicatoare de securitate cu caracter de interzicere.

282. Masurile pentru evitarea conectarilor eronate a aparatelor de comutatie la efectuarea
lucrarilor in IDP cu carucioare debrosabile trebuie sa fie adoptate in conformitate cu prevederile
pct.475, 476.

283. La efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, de pe
toate partile active urmeaza a fi scoasa tensiunea. Tensiunea se scoate prin deconectarea aparatelor
de comutatie cu actionare manuala, iar in cazul prezentei in schema a sigurantelor fuzibile — prin
demontarea acestora. In lipsa sigurantelor in schema si pentru evitarea conectirii eronate a
aparatelor de comutatie se aplica masuri de blocare a manetelor sau a usilor tabloului de comanda,
inchiderea butoanelor de pornire, aplicarea unor plici de acoperire izolante intre contactele
aparatului de comutatie etc. La scoaterea tensiunii prin intermediul aparatului de comutatie cu
telecomanda este necesard deconectarea circuitului secundar al bobinei de conectare.

Masurile mentionate pot fi inlocuite cu demontarea barelor sau debrangarea cablurilor de la
aparatele de comutatie sau de la echipamentul la care urmeazd a fi desfasurate lucrérile cu
montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere.

284. Pozitia deconectatd a aparatelor de comutatie cu tensiunea mai mica de 1000 V, cu
contactele inaccesibile pentru inspectarea vizuala, se determind prin verificarea lipsei tensiunii la
bornele lor sau la barele de plecare, la conductoarele si bornele echipamentului conectat de aceste
aparate de comutatie.

28S. Verificarea lipsei tensiunii in IDP se va efectua cu folosirea indicatoarelor de tensiune
incorporate in echipamentul IDP.

Sectiunea 3
Montarea indicatoarelor cu caracter de interzicere

286. Pe dispozitivele de actionare (manivelele dispozitivelor) ale aparatelor de comutatie cu
comanda manuala (Intrerupatoare de sarcina, separatoare, comutatoare, Intrerupatoare automate),
in scopul evitarii punerii sub tensiune a locului de munca, trebuie montate indicatoare de securitate
,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”. La separatoarele monopolare, indicatoarele de securitate se
monteaza pe dispozitivul de actionare a polului, iar la separatoarele operate cu ajutorul prajinii
operative - pe barierele de protectie.
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287. Pe clapetele care inchid accesul aerului in dispozitivele de actionare pneumatica ale
separatoarelor se monteaza indicatorul de securitate ,,NU DESCHIDE! SE LUCREAZA!”.

288. La conexiunile cu tensiunea mai micd de 1000 V, care nu sunt echipate cu aparate de
comutatie, indicatorul de securitate ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!” trebuie montat langa
sigurantele demontate, in IDP — conform pct.519, 520.

289. Indicatoarele de securitate trebuie montate pe cheile si butoanele de actionare locala si
de la distanta, precum si pe automatele sau in locurile sigurantelor demontate ale circuitelor de
comanda si ale circuitelor de alimentare a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie.

290. In cazul controlului de la distantd a aparatelor de comutatie de la LMA, indicatoare
similare de securitate trebuie afigate in dreptul pictogramei aparatului de comutatie corespunzator,
pe schema LMA.

291. Pe dispozitivele de actionare a aparatelor de comutatie, prin intermediul carora este
deconectatd LEA si LEC, se monteaza un singur indicator de securitate ,,NU CONECTA! SE
LUCREAZA PE LINIE!”, indiferent de numarul formatiilor de lucru.

292. in cazul controlului de la distanti a aparatelor de comutatie de la LMA, indicatorul cu
caracter de interzicere ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA PE LINIE!” se afiseaza pe schema
alaturi de simbolul aparatului de comutatie, cu ajutorul caruia poate fi pusa sub tensiune LEA sau
LEC. Acest indicator de securitate se monteaza si se scoate la indicatia personalului operativ sau
operativ de reparatie, care tine evidenta numarului formatiilor de lucru ce desfasoara activitati pe
linie.

Sectiunea 4
Verificarea lipsei tensiunii

293. Verificarea lipsei tensiunii se face cu ajutorul indicatorului de tensiune, functionalitatea
caruia trebuie verificatd inainte de utilizare, cu ajutorul unor aparate speciale destinate pentru
astfel de verificari, sau prin apropierea de partile active, in cazul in care se stie despre aflarea lor
sub tensiune.

294. Daca indicatorul de tensiune, verificat prin apropierea de partile active, a cazut sau a
fost lovit, se interzice utilizarea lui fara verificarea repetata.

295. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, indicatorul trebuie si fie
utilizat cu manusi electroizolante.

296. In IDP (inclusiv si in cele cu hexafluorura de sulf), verificarea lipsei tensiunii se va
efectua utilizand indicatoarele de tensiune stationare Incorporate.

297. In instalatiile electrice cu tensiunea de 35 kV si mai mult, pentru verificarea lipsei
tensiunii, poate fi folosita prajina electroizolanti, atingand cu ea de citeva ori partile active. In
cazul dat, lipsa scanteierii si pocnetului specific constituie semn al lipsei tensiunii.

298. Pe liniile cu un singur circuit cu tensiunea de 330 kV si mai mare, in calitate de semn
suficient al lipsei tensiunii constituie lipsa efectului corona.

299. In cazul controlului de la distanta a aparatelor de comutatie si a cutitelor de legare la
pamant de la LMA, se permite verificarea lipsei tensiunii Tnainte de conectare a cutitelor de legare
la pdmant prin confruntarea (verificarea detaliatd) a schemei de pe monitorul LMA. Verificarea
lipsei tensiunii in echipamentele cu hexafluorura de sulf se permite in cazul existentei unui blocaj
operativ cu inscrierea permisiunii respective de uzina producitoare In pasaportul tehnic al
echipamentului dat. Prevederea respectivi se include in instructiunea de exploatare a
echipamentului dat.

300. Verificarea lipsei tensiunii in ID, poate fi realizatd de catre un singur lucridtor din
categoria personalului operativ sau operativ de reparatie, care detine grupa de securitate electrica
nu mai mica de I'V - in instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, si grupa de securitate
electrica nu mai mica de III - in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V.

301. La LEA, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa fie efectuatd de catre 2 lucratori:

1) la LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V - unul cu grupa de securitate electricd nu mai
mica de IV si al doilea cu grupa de securitate electrica nu mai mica de III;
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2) la LEA cu tensiunea mai mica de 1000 V - lucratorii care detin grupa de securitate
electricd nu mai mica de III.

302. Verificarea lipsei tensiunii prin confruntarea schemei in naturd se realizeaza:

1) in IDD, IDP si PTP de tip exterior, precum si pe LEA pe timp de ceata, ploaie, zapada si
in lipsa indicatoarelor speciale de tensiune;

2) in IDD cu tensiunea de 330 kV si mai mare si pe LEA cu 2 circuite cu tensiunea de 330
kV si mai mare.

303. La confruntarea schemei in natura, lipsa tensiunii la iesirile LEA si LEC se confirma
de persoana din turd 1n a carei dirijare operativa se afla liniile.

304. Confruntarea LEA 1n naturd se realizeaza prin verificarea directiei de transmitere a
energiei electrice pe linie de la sursa la locul de munca si semnelor exterioare a liniei deconectate,
precum si a inscriptiilor de pe stalp, care trebuie sa corespundd denumirilor de dispecerat ale
liniilor.

305. In cazul LEA cu conductoarele amplasate la diferite nivele, verificarea lipsei tensiunii
pamant si in scurtcircuit, trebuie efectuatd de jos in sus, incepand cu conductorul de jos. La
amplasarea orizontala a conductoarelor, verificarea se va incepe de la cel mai apropiat conductor.

306. In instalatiile electrice cu sistem TN cu tensiunea mai mica de 1000 V, verificarea lipsei
tensiunii se va efectua intre faze si Intre fiecare faza si carcasa instalatiei legata la pamant sau
conductorul de protectie, inclusiv cu posibilitatea de a utiliza un voltmetru verificat in prealabil,
scara caruia corespunde valorii tensiunii masurate. Se interzice utilizarea lampilor de control.

307. Dispozitivele care semnaleaza pozitia deconectata a aparatului, dispozitivele de blocaj,
voltmetrele permanent conectate si alte dispozitive, constituie mijloace suplimentare care
confirma lipsa tensiunii, si in baza indicatiilor lor nu se poate concluziona despre lipsa tensiunii.

Sectiunea 5
Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit

308. Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit pe partile active si
conectarea cutitelor de legare la pamant stationare se efectueaza nemijlocit dupa verificarea lipsei
tensiunii.

309. Dispozitivul mobil de legare la pamant si in scurtcircuit initial urmeaza a fi conectat la
instalatia de legare la pamant, iar dupa verificarea lipsei tensiunii, trebuie de instalat pe partile
active.

310. Demontarea dispozitivului mobil de legare la pamant si in scurtcircuit se executd in
ordinea inversa: initial se scoate dispozitivul de pe partile active, dupa care se deconecteaza de la
instalatia de legare la pamant.

311. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, instalarea si demontarea
dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit se executa in manusi electroizolante,
cu utilizarea unei prdjini electroizolante. Fixarea clemelor dispozitivelor mobile pentru legare la
pamant si in scurtcircuit se efectueaza cu aceeasi prajina.

312. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, instalarea si demontarea
dispozitivelor mobile pentru legare la pamant si in scurtcircuit se executa n manusi electroizolante

313. La instalarea dispozitivelor mobile de legare la pamant si n scurtcircuit este necesar
de utilizat echipamente de protectie a fetei si a ochilor.

314. La instalarea, demontarea sau in timpul executdrii lucrarilor se interzice atingerea
partilor conductoare ale dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit.

315. Este interzisa utilizarea pentru legarea la pamant a unor conductoare care nu sunt
destinate pentru aceste scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute in pct.446-448.
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Sectiunea 6
Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit
in instalatiile de distributie

316. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie sa fie legate la pamant
partile active ale tuturor fazelor (polurilor) sectorului deconectat, din toate partile din care poate
aparea tensiunea, cu exceptia barelor colectoare ale ID, deconectate pentru executarea lucrarilor,
la care este suficient de instalat un singur dispozitiv pentru legarea la pamant si in scurtcircuit.

317. La executarea lucrarilor la un separator de linie deconectat, pe conductoarele de
coborare din partea LEA, indiferent de prezenta cutitelor de legare la pamant, se instaleaza
suplimentar un dispozitiv pentru legare la pamant si in scurtcircuit, care nu este afectat de
manipularile cu separatorul.

318. Partile active legate la pamant se divizeaza printr-o separare vizibild de partile active
ramase sub tensiune. Se permite lipsa separdrii vizibile in cazurile specificate in pct.273-277.

319. Dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit instalate, pot fi separate de
partile active la care nemijlocit se executa lucrarile prin Intrerupatoare deconectate, separatoare,
separatoare automate sau Intrerupatoare de sarcina, sigurante fuzibile demontate, bare si
conductoare demontate, elementele detasabile ale instalatiilor prefabricate.

320. Nemijlocit la locul de munca, dispozitivul pentru legarea la pamant si in scurtcircuit
trebuie instalat suplimentar pe partile active, in cazurile cand aceste parti pot fi sub tensiune indusa
sau potential indus.

321. In IDI dispozitivele mobile pentru legarea la pimant si in scurtcircuit se instaleazi pe
partile active in locurile special destinate pentru acest scop. Aceste locuri se curdtd de vopsea
(oxidari ale metalelor) si se marcheaza cu linii de culoare neagra.

322. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, in timpul lucrului la barele
colectoare ale ID, ale tablourilor de distributie, asamblarilor, tensiunea de pe bare trebuie sa fie
scoasad, iar barele (cu exceptia barelor executate din conductoare izolate) trebuie sa fie legate la
pamant. Necesitatea si posibilitatea legérii la pdmant a conexiunilor acestor ID, tablouri de
distributie, asamblari si a echipamentului conectat la ele se determinad de emitentul autorizagiei sau
dispozitiei de lucru.

323. Este admisa scoaterea temporara a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, instalate Tn timpul pregatirii locului de munca, daca acest lucru este conditionat de
caracterul lucrarilor executate (masurarea rezistentei izolatiei etc.).

324. Demontarea temporara si instalarea repetatd a dispozitivelor pentru legarea la pamant
si in scurtcircuit se efectueaza de personalul operativ sau operativ de reparatie, admitent sau seful
de lucrari la indicatia emitentului autorizatiei.

325. Permisiunea pentru scoaterea temporara a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, precum si pentru efectuarea acestor operatii de catre seful de lucrari, se noteaza in
randul ,,Indicatii specifice” a autorizatiei de lucru, cu Inscrierea informatiei referitor la scopul si
locul de unde trebuie si fie scoase dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit.

326. In instalatiile electrice, tinAnd cont de constructia lor, instalarea dispozitivelor pentru
legarea la pamant prezinta pericol sau este imposibila (in unele tablouri de distributie, unele tipuri
de IDP, ansambluri cu amplasarea verticala a fazelor), urmeaza a fi elaborate masuri suplimentare
pentru asigurarea securitatii lucrarilor, care includ instalarea capacelor electroizolante pe cutitele
separatoarelor, comutatoarelor, precum si a placilor electroizolante sau deconectarea
conductoarelor, cablurilor si barelor. Lista acestor instalatii electrice se stabilesc prin ordinul
agentului economic sau al subdiviziunii speciale si se aduce la cunostinta lucratorilor.

327. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mici de 1000 V se permite efectuarea
operatiilor de instalare si demontare a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit de
catre un singur lucrator, care are grupa de securitate electricd nu mai micd de III, din categoria
personalului operativ sau operativ de reparatie.

328. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V:

35



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

1) instalarea dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit se efectueaza de doi
lucratori: unul cu grupa de securitate electricd nu mai micad de IV (din categoria personalului
operativ sau operativ de reparatie), si al doilea cu grupa de securitate electrica nu mai mica de III;
lucratorul cu grupa III de securitate electrica poate fi din categoria personalului de reparatii, iar in
cazul executarii lucrarilor de legare la pamant a conexiunilor consumatorilor — din categoria
personalului electrotehnic al consumatorilor. La statiile electrice indepartate, cu acordul
personalului administrativ-tehnic sau personalului operativ sau operativ de reparatie, care
exploateaza aceasta instalatie electrica, la instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit in schema de baza este permisa participarea si celui de al doilea lucrator din categoria
personalului electrotehnic al consumatorilor, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica
de III. Se permite conectarea cutitelor de legare la pamant de catre un singur lucrator, care detine
grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, din categoria personalului operativ sau operativ
de reparatie;

2) dreptul de deconectare, de sine statator, a cufitelor de legare la pamant si de demontare a
dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit se acorda lucratorului din categoria
personalului operativ sau personalului operativ de reparatie, care detine grupa de securitate
electricd nu mai mica de III.

Sectiunea 7
Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit
la linia electrica aeriana

329. LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie sa fie legate la pamant in toate ID si la
aparatele de comutatie si sectionare, de la care este deconectata linia.

330. Este permis ca:

1) La LEA cu tensiunea de 35 kV si mai mare, cu derivatii din statia electricd sa nu fie
realizata legarea la pamant nemijlocit in statie, cu conditia ca LEA este legata la pamant din doua
parti ce cuprind locul de munca, iar la statiile electrice dispozitivele de legare la pamant si in
scurtcircuit sunt instalate dupa separatoarele de linie deconectate;

2) sa fie legate la pdmant LEA cu tensiunea 6-20 kV doar intr-o ID sau la un aparat de
sectionare sau la stalpul cel mai apropiat de aparatul de sectionare sau ID. In celelalte ID de aceeasi
tensiune si la aparatele de sectionare, unde LEA este deconectatd, linia poate sa nu fie legatd la
pamant, cu conditia ca pe LEA se vor instala dispozitive pentru legarea la pamant si in scurtcircuit
intre locul de munca si aceasta ID sau aparatele de sectionare. La LEA dispozitivele pentru legarea
la pamant si in scurtcircuit sus-numite trebuie instalate pe stalpii dotati cu instalatii de legare la
pamant.

331. La LEA cu tensiunea mai mica de 1000 V este suficient de a instala numai la locul de
munca a dispozitivului pentru legare la pamant si In scurtcircuit.

332. In afara de dispozitivele pentru legare la pamant si in scurtcircuit, indicate in pct.329-
331, la locul de munca al fiecarei formatii de lucru suplimentar trebuie sa fie legate la pamant
conductoarele tuturor fazelor si conductoarelor de garda.

333. La montarea conductoarelor in deschiderea dintre stalpii de intindere, precum si dupa
conectarea buclelor pe stilpii de intindere al sectorului LEA montat conductoarele si
conductoarele de garda trebuie sa fie legate la pamant la primul stalp de intindere si la unul din
stalpii de sustinere terminali, Tnainte de stalpul de intindere terminal.

334. Pentru evitarea trecerii potentialului electric de la descarcarile atmosferice si altor
supratensiuni de la conductoarele sectorului de LEA finalizat, la urmatorul sector in proces de
montare, se interzice legarea la pamant a conductoarelor, conductoarelor de garda la stalpul de
intindere terminal al sectorului deschiderii de intindere montate si a sectorului de linie montat.

335. La LEA cu conductoare scindate se permite legarea la pamant a unui singur conductor
de la fiecare fazi. In cazul prezentei unor dispozitive de distantiere electroizolante intre
conductoare, este necesar de legat la pamant toate conductoarele fazei.
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336. La LEA cu un singur circuit, dispozitivul pentru legare la pdmant si in scurtcircuit la
locul de munca urmeaza a fi instalat la stalpul la care se executa lucrarea sau la stalpul adiacent.

337. Se permite instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit din
ambele parti ale sectorului LEA la care lucreaza formatia de lucru, cu conditia ca distanta dintre
dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit nu depaseste 2 km.

338. La executarea lucrarilor la conductorul de garda, izolat de stalp sau pe partile
constructive ale stalpului, In cazul necesitatii apropierii de conductorul respectiv la o distantd mai
mica de 1 m, conductorul de garda trebuie sa fie legat la pamant. Dispozitivul pentru legare la
pamant si n scurtcircuit este necesar de instalat in directia deschiderii in care conductorul de garda
este izolat sau in deschiderea in care se afla locul de munca.

339. Cuplarea si decuplarea conductorului de legare la pdmant la conductorul de garda izolat
de pamant se executd dupa legarea prealabilad la pamant a conductorului de garda.

340. Daca pe conductorul de garda este prevazuta topirea depunerilor de chiciurd, inainte de
inceperea lucrarii, conductorul de garda trebuie sa fie deconectat si legat la pamant din partile din
care la el ar putea fi aplicata tensiunea.

341. Dispozitivele mobile de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie conectate:

1) pe stalpii metalici — la elementele acestora;

2) pe stalpii de beton armat si de lemn cu conductoare de legare la pamant - la conductoarele
de legare la padmant, dupa verificarea integritatii lor.

342. La stalpii de beton armat, care nu au legaturd la pamant, se permite conectarea
dispozitivelor pentru legarea la pdmant si in scurtcircuit la console si la alte elemente metalice ale
stalpului, care au contact cu instalatia de legare la pamant.

343. La LEA cu sistem TN cu tensiunea mai mica de 1000 V, in cazul existentei legaturii
repetate la pamant a conductorului neutru, se permite conectarea dispozitivelor mobile de legare
la pamant si in scurtcircuit la acest conductor neutru.

344. Locurile de conectare a dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit la
conductoarele de legare la pAmant sau la constructii trebuie sa fie curatite de vopsea. Dispozitivul
mobil de legare la pamant si in scurtcircuit la locul de munca poate fi conectat la o priza (electrod)
de pamant, ingropata vertical 1n sol, la 0 adancime nu mai mica de 0,5 m. Este interzisa instalarea
intamplatoare a prizelor in denivelarile de pamant.

345. In timpul desfasuririi lucrarilor la LEA cu tensiunea mai mici de 1000 V, executate cu
aflarea pe stalpi sau pe turnul telescopic fara veriga de izolare, dispozitivul pentru legare la pamant
si in scurtcircuit trebuie sa fie instalat pe conductoarele liniei la care urmeaza a se executa lucrarile
si pe toate conductoarele amplasate pe acesti stalpi, inclusiv si pe conductoarele neizolate ale
liniilor de transmisiuni radio si de telemecanica.

346. La LEA, deconectate pentru reparatii, instalarea si demontarea ulterioard a
dispozitivelor mobile de legare la pdmant si in scurtcircuit si conectarea cutitelor existente de
legare la pamant de pe stalpi, urmeaza a fi executate de catre lucratorii din categoria personalului
operativ sau operativ de reparatii: unul care detine grupa de securitate electricd IV (la LEA cu
tensiunea mai mare de 1000 V) sau grupa de securitate electrica III (la LEA cu tensiunea mai mica
de 1000 V), si al doilea care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de III. Se permite
antrenarea celui de al doilea lucrator, care are grupa de securitate electrica nu mai mica de III, din
categoria personalului de reparatii, iar la LEA care alimenteaza consumatorii noncasnici — din
randul personalului consumatorului noncasnic.

347. Se permite deconectarea cutitelor de legare la padméant de catre un singur lucrator, cu
grupa de securitate electrica nu mai mica de III, din categoria personalului operativ sau operativ
de reparatii.

348. La locurile de munca la LEA, seful de lucrari poate instala dispozitivele mobile de
legare la pamant si Tn scurtcircuit cu participarea unui membru al formatiei de lucru, care detine
grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

349. Lucrarile de demontare a dispozitivelor mobile de legare la pamant si in scurtcircuit, la
dispozitia sefului de lucrari, sunt executate de doi membri ai formatiei de lucru, care detin grupa
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de securitate electricd nu mai mica de I11. In acest caz, la LEA, in timpul verificarii lipsei tensiunii,
instalarii si demontarii dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit, unul din cei doi
lucratori trebuie sa se afle la sol si sd supravegheze actiunile celuilalt.

350. La amplasarea conductoarelor LEA la diferite nivele, dispozitivul pentru legarea la
pamant si In scurtcircuit se instaleazd imediat dupa verificarea lipsei tensiunii de jos in sus,
incepand cu conductorul inferior, iar la amplasarea orizontala — incepand cu conductorul marginal
cel mai apropiat.

351. Cerintele fata de instalarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit la
LEA in timpul lucrarilor in deschiderea intersectarii cu alte LEA, la un circuit deconectat al LEA
cu circuite multiple, la LEA sub tensiune indusa si la reparatia pe faze sunt prevazute la Capitolul
IV, Sectiunea 15.

352. La LEA cu tensiunea de 0,4-6 kV este necesar de verificat, de reguld de la sol, lipsa
tensiunii si instalarea dispozitivului mobil de legare la pamant si In scurtcircuit.

Sectiunea 8
ingridirea locului de munci, montarea indicatoarelor de securitate

353. In instalatiile electrice trebuie si fie montate indicatoarele de securitate ,LEGAT LA
PAMANT” pe dispozitivele de actionare sau pe cheile de comandi a aparatelor de comutatie,
conectarea eronata a cdrora poate duce la aparitia tensiunii la sectorul legat la padmant al instalatiei
electrice, precum si pe cheile si butoanele de comanda de la distanta a aparatelor de comutatie.

354. In cazul controlului de la distantd de la LMA, semnul indicatorului de securitate
L,LEGAT LA PAMANT?” se afiseazi pe schemi langd simbolurile aparatelor de comutatie.

355. Pentru ingradirea temporara a partilor active ramase sub tensiune se utilizeaza panouri
mobile, ecrane etc. din materiale electroizolante.

356. La instalarea barierelor de protectie temporare fara scoaterea tensiunii, distanta de la
ele pana la partile active trebuie sa fie nu mai micd decat cea indicatd in Tabelul nr.1. In instalatiile
electrice cu tensiunea de 6-10 kV se permite reducerea acestei distante pana la 0,35 m.

357. Pe barierele de protectie temporare trebuie sa fie aplicate inscriptii sau montate
indicatoarele de securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.

358. Ingradirea locurilor de munca se face cu ajutorul panourilor mobile, barierelor si
benzilor din materiale cu fibre vegetale sau sintetice, fiind prevazute cai de acces si cu montarea
pe ele a indicatoarelor de securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientate spre
interiorul spatiului ingradit.

359. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 20 kV, in cazurile in care nu este
posibila ingradirea partilor active cu panouri mobile, pot fi utilizate placi izolante plasate intre
partile active deconectate si cele aflate sub tensiune (intre contactele separatorului etc.). Aceste
placi se pot atinge de partile active, raimase sub tensiune.

360. Lucrarile de instalare si scoaterea a placilor izolante pe partile active ale instalatiilor
electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V urmeaza a fi execute de doi lucratori cu grupa IV si 11
de securitate electrica, folosind manusile si prajinile electroizolante (clesti electroizolanti).

361. Lucrarile de instalare si scoatere a placilor izolante in instalatiile electrice cu tensiunea
mai mica de 1000 V, se executa de catre un singur lucrator, cu grupa de securitate electrica nu mai
mica de III, folosind manusile electroizolante.

362. Pe barierele de protectie a camerelor, tablourilor de distributie etc., amplasate langa
locul de munca, trebuie montate indicatoarele de securitate ,,STOP! PERICOL DE
ELECTROCUTARE!”.

363. In IDD, in timpul lucririlor executate de la sol, precum si pe echipamentul instalat pe
fundatii si constructii separate, locul de munca trebuie sa fie ingradit, cu asigurarea caii de acces,
cu ajutorul unei franghii sau a unui cordon din fibre vegetale sau sintetice, cu montarea pe ea a
indicatoarelor de securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientate spre
interiorul spatiului ingradit.
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364. Pentru atarnarea franghiei se permite utilizarea constructiilor neincluse in zona locului
de munca, cu conditia ca ele raman in afara spatiului ingradit.

365. La scoaterea tensiunii de pe toatd IDD, cu exceptia separatoarelor de linie, ultimele
trebuie sd fie ingradite cu un cordon cu indicatoare de securitate ,,STOP! PERICOL DE
ELECTROCUTARE!”, orientat in afara spatiului ingradit.

366. In timpul desfasurarii lucrarilor dispozitiei de lucru in IDD la circuitele secundare,
ingradirea locului de munca nu este necesara.

367. Pe sectoarele constructiilor IDD, care pot fi traversate de la locul de munca spre
sectoarele cu care se margineste acesta, aflate sub tensiune, trebuie sa fie instalate indicatoare de
securitate bine vizibile ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”. Aceste indicatoare de
securitate pot fi instalate de un lucrdtor cu grupa de securitate electricd nu mai mica de III, din
categoria personalului de reparatie, sub conducerea admitentului.

368. Pe constructiile care se marginesc cu cea pe care este permisad urcarea, in partea de jos
a acestora, trebuie sa fie montat indicatorul de securitate ,, NU URCA! PERICOL DE MOARTE!”.

369. Pe scarile stationare si pe constructiile pe care se permite ridicarea pentru efectuarea
lucrarilor trebuie sa fie montat indicatorul de securitate ,,URCATI PE AICI!”.

370. La locurile de munca pregatite in instalatiile electrice (la echipamentele la care se vor
efectua lucrari, precum si in locul de trecere spre interiorul locului de lucru ingradit) trebuie sa fie
montat indicatorul de securitate ,, LUCRATI AICI”.

371. Pana la finalizarea definitivd a lucrarilor se interzice de a inlatura sau de a stramuta
indicatoarele de securitate si barierele de protectie instalate de catre admitent in timpul pregatirii
locurilor de munca, cu exceptia cazurilor descrise in rubrica ,,Indicatii specifice” a autorizatiei de
lucru.

Capitolul IV 5
CERINTE DE SECURITATE LA EXECUTAREA UNOR LUCRARI SPECIFICE

Sectiunea 1
Cerinte de securitate la executarea lucrarilor in zona de actiune
a campurilor electrice si magnetice

372.In IDD si la LEA cu tensiunea de 330 kV si mai mare trebuie si fie asigurata protectia
lucratorilor contra riscurilor legate de prezenta campului electric activ biologic asupra lucratorilor,
care poate provoca descarcari electrice in cazul apropierii de obiectele conductoare de curent
izolate sau legate la pamant, cu respectarea cerintelor prevazute in Hotararea Guvernului
nr.697/2018 privind aprobarea ,,Cerintelor minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice”.

373. In instalatiile electrice trebuie sa fie asigurata protectia lucratorilor contra riscurilor
legate de prezenta campului magnetic activ biologic, capabil sa produca influente negative asupra
organismului uman.

374. Biologic active sunt campurile electrice si magnetice, intensitatea carora depaseste
valoarea admisibila.

375. Nivelul limita admisibil al intensitatii campului electric (in continuare - CE) constituie
25 kV/m.

376. Aflarea in zona de lucru cu CE, la care nivelul intensitatii este egal cu 25 kV/m si mai
mare, fard utilizarea mijloacelor individuale de protectie este interzisa.

377. In cazurile in care nivelul intensitatii CE este intre 20 si 25 kV/m, timpul admisibil de
aflare a lucratorilor in zona CE nu trebuie sa depaseasca 10 minute.

378. In cazul in care nivelul intensitatii CE este intre 5 si 20 kV/m, timpul admisibil de aflare
a lucratorilor in zona CE se calculeaza conform formulei:

T=50/(E-2),
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unde:

E — nivelul intensitatii CE, kV/m:;

T — timpul admisibil de aflare a personalului, ore.

379. In cazul in care nivelul intensitatii CE nu depaseste 5 kV/m, aflarea personalului in CE
se permite pe tot parcursul zilei de munca (8 h).

380. Timpul admisibil de aflare a personalului in zona de lucru in care este prezent CE,
poate fi realizat integral sau distribuit pe parti pe parcursul zilei de lucru. In restul timpului de
munca, lucrarile se executa in zonele cu nivelul intensitatii al CE mai mic de 5 kV/m sau se
utilizeaza mijloace de protectie contra CE.

381. Intensitatea (H) sau inductia (B) admisibild a campului magnetic, in cazul actiunii lor
generale (asupra intregului corp) si locale (asupra partilor corpului), se determind in functie de
durata aflarii personalului in zona campului magnetic, conform Tabelului nr.3.

Tabelul nr.3

Nivelele admisibile ale intensitatii/inductiei cAimpului magnetic

Durata aflarii (ore) | Nivelele admisibile ale cAmpului magnetic intensitétii H(A/m)/
inductiei B(uT) in cazul expunerii
generala locala
<1 1600/2000 6400/8000
2 800/1000 3200/4000
4 400/500 1600/2000
8 80/100 800/1000

382. Nivelul admisibil al intensitatii/inductiei cAmpului magnetic in interiorul intervalelor
de timp de aflare in cAmpul magnetic se determina prin interpolare.

383. In cazul necesitatii aflarii lucritorilor in zone de lucru cu diferite intensitati ale
campului magnetic, timpul total de executare a lucrarilor in zonele respective nu trebuie sa
depaseasca timpul maxim admisibil pentru zona cu cea mai mare intensitate.

384. Timpul admisibil de aflare in raza campului magnetic poate fi utilizat integral sau
partial pe parcursul zilei de munca.

385. La schimbarea regimului de munca si de odihna (lucrul in ture), nivelul maxim
admisibil al intensitatii/inductiei cAmpului magnetic nu poate depasi nivelul stabilit pentru ziua de
munca de 8 ore.

386. Verificarea nivelelor cAmpului magnetic si electric, trebuie efectuata la:

1) admiterea 1n exploatare a instalatiilor electrice noi, extinderea si reconstructia instalatiilor
electrice existente;

2) utilarea Incaperilor pentru aflarea permanenta sau provizorie a lucratorilor, amplasate in
apropierea instalatiilor electrice (numai pentru campul magnetic);

3) evaluarea locurilor de munca in scopul evitdrii riscurilor profesionale de munca.

387. Nivelele campului magnetic si electric trebuie sa fie determinate in zonele in care se
pot afla lucrdtorii in timpul executarii lucrarilor, pe rutele de deplasare catre locurile de munca si
de inspectare vizuala a echipamentelor.

388. Masurarile intensitatii/inductiei CE trebuie sa fie efectuate:

1) in cazul desfasurarii lucrarilor fara urcare pe echipamente si constructii — la inaltimea de
1,8 m de la nivelul solului, capacelor canalelor de cablu (jgheaburilor), terenurilor pentru
deservirea echipamentului sau podeaua incaperii;

2) in cazul desfasurarii lucrarilor cu urcarea pe echipamente si constructii — la indltimea de
0,5, 1,0 s1 1,8 m de la nivelul locului de munca (podeaua platformei ridicatoare etc.) si la distanta
de 0,5 m de la partile active legate la pdmant ale echipamentului.

389. Masurarile intensitatii/inductiei campului magnetic trebuie sa fie efectuate la o Tnaltime
de 0,5, 1,5 si 1,8 m de la nivelul locului de munca, suprafata solului, podeaua incéperii, pardoseala
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podurilor de trecere, iar in cazul amplasarii sursei campului magnetic sub locul de munca —
suplimentar la nivelul locului de munca.

390. Masurarile intensitatii/inductiei cAmpului magnetic trebuie sa fie efectuate in prezenta
curentului maxim de lucru al instalatiei electrice sau valorile masurate trebuie recalculate pentru
valorile curentului maxim (Imax) prin inmultirea valorilor masurate la raportul Imax/I, unde I —
curentul in sursa de cAmp magnetic Tn momentul masurarii.

Intensitatea/inductia cdmpului magnetic se masoara in incaperile de producere cu aflare
permanentd a lucratorilor, amplasate la distante mai mici de 20 m de la partile active ale
instalatiilor electrice, inclusiv si in cazul in care sunt despartite de perete.

391. In calitate de mijloace de protectie contra actiunii CE, trebuie sa fie utilizate mijloacele
de protectie in corespundere cu cerintele Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr.1289/2016
pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind echipamentul individual de protectie.

392. In cabinele legate la pamant si in caroseriile masinilor, mecanismelor, laboratoarelor si
atelierelor mobile, precum si in cladirile din beton armat, in cladirile din caramida cu pardoseli
din beton armat, cu carcase metalice sau podea metalica legata la pamant in care CE lipseste,
utilizarea mijloacelor de protectie nu este necesara.

393. Este interzisa utilizarea echipamentelor de ecranare in cazul executdrii lucrarilor care
nu exclud posibilitatea contactului cu partile active aflate sub tensiunea mai mica de 1000 V,
precum si la efectuarea incercarilor echipamentului (pentru lucrdtorii care executd nemijlocit
incercarile cu tensiune maritd) si la lucrarile de sudare electrica.

394. In timpul executarii lucrarilor pe sectoarele partilor active deconectate ale instalatiilor
electrice, acestea trebuie sd fie legate la pamant in scopul scoaterii potentialului indus. Fara
utilizarea mijloacelor de protectie, se interzice contactul cu partile active deconectate care nu sunt
legate la pamant. Dispozitivele de reparatii, care in procesul lucrarilor pot ramane izolate fata de
pamant, trebuie sa fie legate la pamant.

395. Masinile si mecanismele mobile pe roti pneumatice, care se afla in zona de actiune a
CE, trebuie si fie legate la pamant. In timpul deplasarii lor prin aceasti zona, pentru scoaterea
potentialului indus, este necesar de utilizat un lant metalic, conectat la sasiu sau caroserie si care
trebuie sa se atingd de pamant.

396. In zona de actiune a CE se interzice alimentarea masinilor si mecanismelor cu
combustibil si lubrifianti.

397. In calitate de masuri de protectie contra actiunii cAmpului magnetic trebuie sa fie
utilizate ecranele magnetice stationare sau mobile.

398. Locurile de munca si rutele de deplasare ale lucratorilor, trebuie sa fie distantate de la
sursa de camp magnetic, cu asigurarea respectarii cerintelor pct.381.

399. Zonele instalatiilor electrice cu nivele ale cAmpurilor magnetice mai mari de 80 A/m si
a campurilor electrice mai mari de 5 kV/m, trebuie sd fie marcate cu semne §i inscriptii de
avertizare.

400. Zonele instalatiilor electrice cu nivele ale campurilor electrice si magnetice mai mari
decat valorile admisibile, in care este interzisa aflarea lucratorilor, trebuie sa fie ingradite.

401. Hartile intensitatii cAmpurilor magnetice si electrice, trebuie sa se afle la locurile de
munca ale personalului operativ sau operativ de reparatie, care deserveste instalatia electrica.

402. Masurile suplimentare de securitate in timpul desfasurarii lucrarilor in zona de actiune
a campului magnetic si electric, trebuie sa fie reflectate in rubrica ,,Indicatii specifice” al
autorizatiei de lucru.

Sectiunea 2
Generatoare si compensatoare sincrone
403. Generatorul neexcitat in miscare, cu automatul de stingere a campului deconectat (in
continuare — ASC) se considerd drept utilaj aflat sub tensiune (cu exceptia cazului rotirii cu
ajutorul dispozitivului de rotire a arborelui).
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404. La incercdrile generatorului, actiunile de instalare si demontare a scurtcircuitoarelor
speciale pe sectoarele schemei lui sau a schemei blocului, sunt efectuate dupa legarea lor la
pamant. Se permite instalarea si demontarea scurtcircuitoarelor speciale in cazul turatiei de lucru
doar cu utilizarea mijloacelor de protectie, dupa deexcitarea generatorului si deconectarea ASC.

405. Executarea lucrarilor in schema generatorului de bloc oprit, sunt efectuate fara legarea
la pamant a iesirilor, daca transformatorul de ridicare al blocului este legat la pamant din partea
tensiunii Tnalte, iar transformatorul pentru servicii proprii din derivatie — din partea tensiunii joase,
si este exclusa posibilitatea conectarii tensiunii prin transformatorul de tensiune.

406. La centralele electrice, schemele de legare la pdmant a generatoarelor, se aproba prin
ordinul administratorului agentului economic, luandu-se in considerare tipul sistemelor de
excitatie a generatoarelor, schemele ID la tensiunea generatoare, schema blocului si schema
neutrului generatorului.

407. Trebuie sa fie exclusa conectarea tensiunii la infasurarea rotorului alimentat din schema
de excitare initiala.

408. In circuitele generatorului neexcitat in functiune cu dispozitivul ASC deconectat, se
permite masurarea valorii tensiunii remanente, determinarea succesiunii fazelor etc. Aceste lucrari
se executa de personalul laboratoarelor electrotehnice, agentilor economici care presteaza servicii
de deservire, cu utilizarea mijloacelor de protectie electrica, in conformitate cu autorizatia de lucru
sau dispozitia de lucru, sub supravegherea personalului operativ sau operativ de reparatie.

409. Se permite de a efectua masurarile tensiunii pe arbore si rezistenta izolatiei rotorului
generatorului in functiune, in baza dispozitiei de lucru, de catre doi lucratori cu grupa de securitate
IV si respectiv II1.

410. Strunjirea si slefuirea inelelor rotorului, slefuirea colectorului excitatorului
generatorului scos in reparatie, poate fi efectuata in baza dispozitiei de lucru de catre un lucrator
din categoria personalului neelectrotehnic, sub supravegherea unei persoane cu grupa de securitate
electrica nu mai mica de III. La executarea lucrarilor sunt utilizate echipamente de protectie a fetei
si a ochilor contra actiunilor mecanice.

411. Se permite, in baza dispozitiei de lucru, realizarea de sine statator a lucrarilor de
deservire a aparatului de perii la generator de catre un lucrator instruit special in acest scop, care
detine grupa de securitate electricd nu mai mica de III, daca este exclusa posibilitatea aparitiei
unei puneri la pdmant sau a unui scurtcircuit intre poli cu respectarea urmatoarelor masuri de
securitate:

1) utilizarea castii de protectie si echipamentelor de protectie a ochilor si fetei,
imbracamintei speciale incheiate, cu evitarea captarii imbracamintei de partile rotative ale masinii;

2) utilizarea manusilor, galosilor sau covoraselor electroizolante, pentru evitarea
probabilitafii atingerii intdmplatoare a partilor corpului cu partile legate la pamant;

3) evitarea atingerii simultane cu mainile de partile active de la doud poli sau de partile
active si de partile legate la pamant.

Sectiunea 3
Instalatii de electroliza

412. La exploatarea instalatiei de electroliza se interzice formarea amestecului de hidrogen
Cu oXigen sau cu aer.

413. Se interzice functionarea electrolizoarelor, daca nivelul lichidului nu este vizibil prin
geamurile de supraveghere ale reglatoarelor de presiune.

414. Diferenta maxima a nivelului presiunii intre sistemele de hidrogen si de oxigen nu
trebuie sa depaseasca valoarea de 1961,4 Pa (200 mm col. de apa).

415. Aparatele si conductele instalatiei de electroliza (cu exceptia receiver-lor), inainte de
punerea in functiune, se purjeaza cu azot. Este interzisd purjarea acestor aparate cu bioxid de
carbon.

416. Receiver-le instalatiilor de electroliza sunt purjate cu azot sau bioxid de carbon.
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417. Daca apare necesitatea de inspectare vizuala interioard a unui receiver sau a unui grup
de receivere, este necesar de a le purja cu azot sau bioxid de carbon pentru inlaturarea
hidrogenului, de deconectat de la alte grupuri de receivere prin clapeta de blocare si dopuri
metalice, cu capetele iesite in afara flansei, si ulterior de purjat cu aer curat.

418. Purjarea receiver-ilor cu gaz inert, aer si hidrogen este necesar de efectuat pana la
obtinerea unei concentratii a componentelor, specificate in Tabelul nr.4.

Tabelul nr.4
Ordinea purjarii receiver-lor
Operatia de expulzare Locul colectarii Componentul Continutul
determinat componentului
conform
normei, %
A aerului cu bioxid de Partea superioara a Bioxid de carbon 85
carbon receiver-lui
A aerului cu azot Similar Oxigen 3,0
A bioxidului de carbon cu |Partea inferioara a Bioxid de carbon 1,0
hidrogen receiver-lui Oxigen 0,5
A azotului cu hidrogen Similar Azot Oxigen 1,0
0,5
A hidrogenului cu bioxid |Partea superioara a Bioxid de carbon 95
de carbon receiver-lui
A hidrogenului cu azot Similar Hidrogen 3,0
A bioxidului de carbon cu |Partea inferioara a Bioxid de carbon Lipsa
aer receiver-lui
A azotului cu aer Similar Oxigen 20

419. La utilizarea, pentru purjarea receiver-lor, a bioxidului de carbon tehnic, cu continut de
0,05% de oxid de carbon, el trebuie sa fie pastrat separat de bioxidul de carbon alimentar.

420. La deconectarea instalatiei de electroliza pe o perioada mai mare de 4 ore, purjarea cu
azot a aparatelor si a conductelor instalatiei este obligatorie. In cazul deconectirii pentru un
interval de timp de 1-4 ore, sistemul poate fi lasat sub presiunea hidrogenului sau oxigenului in
limitele (9,807-19,614)-10° Pa (0,1-0,2 kgf/cm?).

421. La deconectarea instalatiei pe o perioada mai mica de o ord, se permite de a lasa
aparatele sub presiunea nominald a gazelor, cu interzicerea deconectarii sistemului de semnalizare
a majorarii diferentei de presiuni in reglatoarele de presiune a hidrogenului si oxigenului.

422. Purjarea cu azot este obligatorie daca deconectarea a fost generatd de nerespectarea
regimului tehnologic sau daca dupa deconectare e necesar de a pompa electrolitul din electrolizor.

423. Lucrdrile de reparatie la conductele de hidrogen, receivere si aparatele instalatiei de
electroliza se executa conform autorizatiei de lucru.

424. Daca pentru executarea lucrdrii nu este necesarda realizarea masurilor tehnice de
pregatire a locurilor de munca, ea poate fi efectuata in baza dispozitiei de lucru, sub supravegherea
personalului operativ sau operativ de reparatie care deserveste instalatia data.

425. Executarea lucrarilor cu foc deschis la receivere, la conductele de intrare si de iesire,
la o distantd mai mica de 10 m de la ele, precum si lucrarile la utilajul din incaperile instalatiei de
electroliza sunt efectuate conform autorizatiei de lucru. In acest caz, respectarea masurilor de
apdrare impotriva incendiilor, ce asigurd securitatea lucrarilor, urmeaza a fi inscrise in rubrica
autorizatiei de lucru ,,Indicatii specifice”. Se interzice de a lucra cu focul, nemijlocit pe carcasele
utilajului i pe conductele cu hidrogen.

426. Executarea lucrarilor de sudare sau a lucrarilor de reparatii cu deschiderea utilajului
instalatiilor de electroliza, sunt efectuate cu purjarea pand la disparitia totala a hidrogenului din
ultimul punct al conductei in directia purjarii.
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427. Lucrdrile cu foc deschis in incaperile instalatiei de electroliza se executa dupa
deconectarea instalatiei, efectuarea analizei aerului privind lipsa hidrogenului si asigurarea
ventildrii neintrerupte.

428. Pentru executarea lucrarilor cu foc deschis la aparatele instalatiei de electroliza
reparate, in cazul prezentei in aceeasi Incapere a altei instalatii de electroliza in functiune, sunt
deconectate conductele instalatiei de electroliza in functiune de conductele instalatiei reparate cu
instalarea dopurilor cu maner. Locul executarii lucrarilor cu foc trebuie delimitat cu panouri
neinflamabile.

429. Se interzic lucrarile de reparatii la aparatele cu hidrogen.

430. Conductele inghetate si robinetele pot fi incalzite doar cu abur sau cu apa fierbinte.
Scurgerile de gaz din conexiuni se depisteaza cu ajutorul aparatelor speciale de depistare a
scurgerilor sau cu utilizarea solutiei de sapun. Utilizarea focului deschis pentru incélzire si pentru
depistarea scurgerilor este interzisa.

431. In incaperile instalatiei de electroliza si in apropierea receiver-lui se interzice fumatul,
utilizarea focului deschis, a aparatelor electrice de incalzire si a lampilor portabile cu tensiunea
mai mare de 12 V.

432. Pentru iluminarea internd a aparatelor n timpul inspectarii vizuale si reparatiei lor sunt
utilizate lampi portabile cu constructie antiexploziva, tensiunea nu mai mare de 12 V, protejate cu
plase metalice.

433. In interiorul instalatiei de electroliza si pe usi trebuie si fie montate indicatoare de
securitate, care interzic utilizarea focului deschis. La receiver-le de hidrogen trebuie sa fie aplicate
inscriptiile ,, HIDROGEN. PERICOL DE EXPLOZIE-INCENDIU!”.

434. Se interzice pastrarea substantelor usor inflamabile si explozibile in incadperea
instalatiei de electroliza.

435. Lucrdrile cu electrolitul sunt desfagurate cu utilizarea imbracamintei speciale de
protectie, echipamentelor de protectie a ochilor, mainilor si picioarelor contra factorilor chimici,
incdltamintei speciale si altor mijloace de protectie individuald. Nu se admite contactul alcaliilor
(solutiilor de baze) lichide sau solide cu pielea, parul si ochii.

436. Prelevarea probei electrolitului pentru masurarea concentratiei se efectueaza doar cu
presiunea scoasa.

437. Este interzisa atingerea electrolizoarelor, in special a placilor terminale, fard mijloace
de protectie. Nu se admite patrunderea alcaliului pe mansoanele izolante ale suruburilor de
strangere si pe izolatoarele de sub placile monopolare. Pe podea, langé electrolizoare, trebuie sa
fie intinse covorase electroizolante.

438. Utilajul si conductele instalatiei de electroliza, receiver-le si conductele receiver-lor,
pana la sala de masini, trebuie sd constituie un circuit electric neintrerupt In ansamblu cu
conectarea la instalatii de legare la pamant. In limitele instalatiei de electroliza, aparatele si
conductele trebuie sa fie legate la pamant in cel putin 2 locuri.

439. Cerintele prezentelor Norme nu se aplica la exploatarea conductelor de aer amplasate
la instalatiile de electroliza pana la posturile de gaze, precum si a conductelor sistemului de racire
cu gaze si ulei a generatoarelor.

440. Pentru verificarea supapelor de sigurantd, instalatia de electroliza trebuie sa fie
deconectatd si purjatd cu azot. Se interzice efectuarea incercarilor a supapelor instalatiei in
functiune.

441. Se interzice strangerea suruburilor si piulitelor aparatelor si armaturii aflate sub
presiune. Furtunurile si niplurile trebuie sa fie fixate cu siguranta.

442. Pornirea instalatiei de electroliza dupd desfasurarea lucrarilor de montare, reparatie
capitald sau stationare Indelungata trebuie efectuatd sub supravegherea unui lucrator responsabil
din categoria personalului ingineresc-tehnic.
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Sectiunea 4
Motoare electrice

443. Daca executarea lucrarilor la motorul electric sau la mecanismul actionat de acesta,
implica atingerea partilor active sau mobile, motorul electric urmeaza a fi deconectat, cu
executarea masurilor tehnice prevazute de prezentele Norme In scopul prevenirii conectarii
eronate a lui. In acest caz, la motorul electric cu doud viteze trebuie si fie deconectate si
dezmembrate ambele circuite de alimentare a infasurarilor statorului.

444, Daca lucrarile nu sunt legate de contactul cu partile active sau cu partile mobile ale
motorului sau mecanismului actionat, se permite executarea lor cu motorul electric in functiune.

448, Se interzice demontarea carcaselor de protectie a partilor rotative ale motorului electric
si mecanismului in functiune.

446. In procesul de executare a lucririlor la motorul electric, urmeazi a fi instalate
dispozitive pentru legarea la pamant si in scurtcircuit pe orice sector al LEC, care conecteaza
motorul electric cu sectia ID, tabloul de distributie etc.

447. Daca lucrarile la motorul electric, planificate pentru o perioadd indelungata de timp, nu
se executd sau sunt intrerupte mai multe zile in sir, LEC care este deconectata trebuie sa fie legata
la pamant si din partea motorului electric.

448. In cazurile in care sectiunea cablurilor nu permite utilizarea dispozitivelor mobile de
legare la pamant si In scurtcircuit, la motoarele electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V, LEC
se leagd la pamant cu un conductor de cupru cu sectiunea nu mai mica decat sectiunea
conductorului cablului sau conductoarele cablului se unesc intre ele si se izoleaza. O astfel de
legare la pamant sau de unire a conductoarelor cablului intre ele trebuie luatd in considerare in
documentatia operativa concomitent cu dispozitivele mobile de legare la pamant si in scurtcircuit.

449. Pana la admiterea la lucrari la motoarele electrice capabile sa se roteasca datorita
mecanismelor cuplate (aspiratoare de fum, ventilatoare, pompe etc.), dispozitivele de blocaj
(supape, ventile, deflectoare etc.) trebuie sa fie incuiate cu lacat. Concomitent, trebuie sa fie luate
masuri pentru franarea rotoarelor motoarelor electrice sau debransarea mufelor de cuplare.

450. Operatiile necesare cu dispozitivele de blocare trebuie sa fie coordonate cu seful de
turd a sectiei tehnologice, sectorului, cu inscrierea in registrul operativ.

451. De pe schemele de comanda manuale la distanta si de comanda automate cu dispozitiv
de actionare a dispozitivelor de blocaj si de pe aparatele de ghidare, trebuie sa fie scoasa tensiunea.
Pe robinete, deflectoare, ventile trebuie sa fie montate indicatoare de securitate ,,NU DESCHIDE!
SE LUCREAZA!”, iar pe cheile, butoanele de comanda cu actiondrile electrice ale dispozitivelor
de blocaj - ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

452. Pe motoarele clectrice adiacente cu motorul electric unde se vor executa lucrarile,
trebuie montate indicatoarele de securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”,
indiferent daca ele sunt in functiune sau in rezerva.

453. Pe motorul electric, unde se executa lucrarea, trebuie sa fie montat indicatorul de
securitate ,, LUCRATI AICT”.

454. Lucrarile desfasurate in baza unei autorizatii de lucru la motoarele electrice de aceeasi
tensiune, agregatele scoase in reparatie, liniile tehnologice, instalatiile, se executa in conditiile
stabilite de pct.143, 144. Admiterea la locurile de munca pregatite prealabil, se permite de efectuat
concomitent, iar inregistrarea transferului de la un loc de munca la altul in acest caz nu este
necesara. In acelasi timp, este interzisa probarea sau punerea in functiune a oricarui din motoarele
electrice enumerate 1n autorizatia de lucru, pand la finalizarea definitiva a lucrarilor pe alte
motoare.

455. Ordinea de punere in functiune a motorului pentru probare este urmatoarea:

1) seful de lucrari inlatura formatia de la locul de munca, inregistreaza finalizarea lucrarii si
transmite autorizatia de lucru personalului operativ sau operativ de reparatie, admitentului;

2) personalul operativ sau operativ de reparatie (admitentul) demonteaza dispozitivele
pentru legarea la padmant si In scurtcircuit instalate, indicatoarele de securitate, executd montarea
schemeli.
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456. Daca, dupa probare, in caz de necesitatea continudrii lucrului la motorul electric,
personalul operativ sau operativ de reparatie (admitentul) pregateste din nou locul de munca, iar
formatia de lucru, in baza autorizatiei de lucru, se admite repetat pentru efectuarea lucrarilor la
motorul electric.

457. Lucrarile la motorul electric in functiune, care se desfasoara fara contactarea partilor
active si partilor mobile, se executa in baza dispozitiei de lucru.

458. Deservirea aparatului de perii la motorul electric in functiune se permite de a fi
efectuata in baza dispozitiei de lucru de catre persoana instruita in acest scop, care detine grupa
de securitate electricd nu mai mica de III, cu respectarea urméatoarelor masuri de securitate:

1) utilizarea echipamentelor de protectie a ochilor si fetei, imbracamintei speciale incheiate,
evitand capturarea Imbracamintei de catre partile motorului aflate in miscare;

2) utilizarea incaltamintei si covoarelor electroizolante;

3) evitarea atingerii simultane cu mainile a partilor active la doi poli sau partilor active si
partilor legate la pamant.

Se permite slefuirea inelelor rotorului motorului electric in functiune, doar utilizand un
dispozitiv special din material izolant.

459. In instructiunile de securitate si sanitate in munca a agentilor economici trebuie sa fie
reflectate detaliat cerintele privind pregatirea locului de munca si organizarea efectuarii lucrarilor
la motoarele electrice in conditii de securitate, cu luarea in considerare a tipurilor masinilor
electrice utilizate, particularitatilor dispozitivelor de pornire si reglare, specificului mecanismelor,
schemelor tehnologice etc.

Sectiunea 5
Aparate de comutatie

460. Admiterea la lucru la aparatul de comutatie se permite dupa indeplinirea masurilor
tehnice prevazute de prezentele Norme, care asigura securitatea executarii lucrarilor, inclusiv si
masurile care impiedicd conectarea eronatd a aparatului de comutatie.

461. Pana la admiterea la executarea lucrarilor la aparatul de comutatie cu comanda de la
distanta trebuie sa fie:

1) deconectate circuitele secundare (de comanda, semnalizare, incalzire etc.) si circuitele de
forta ale dispozitivelor de actionare;

2) inchise si incuiate cu lacat robinetele conductei de livrare a aerului in rezervoarele
intrerupdtoarelor cu aer comprimat sau a dispozitivelor de actionare pneumatica cu evacuarea in
atmosfera a aerului acumulat in ele, robinetele de evacuare ramanand in pozitia deschisa;

3) mutate in pozitie nelucratoare greutatea de cuplare sau arcurile de cuplare din
dispozitivele de actionare a intrerupatoarelor;

4) intreprinse masuri pentru impiedicarea conectarii eronate sau spontane a aparatului de
comutatie;

5) montate indicatoarele de securitate: ,NU CONECTA! SE LUCREAZA!” pe cheile de
comandi de la distantd si indicatoarele ,,NU DESCHIDE! SE LUCREAZA!” - pe robinetele
inchise.

462. Se permite urcarea pe intrerupatorul cu aer comprimat, aflat sub presiune, doar la
executarea lucrdrilor de reglaj si in timpul efectudrii incercdrilor. Se interzice urcarea pe
intrerupatorul cu aer comprimat deconectat, cu separator incarcat cu aer, in cazul cand separatorul
se afld sub presiunea de lucru.

463. Inainte de urcarea pe intrerupitor pentru efectuarea incercirilor sau reglajului este
necesar:

1) de deconectat circuitele de comanda;

2) de blocat butonul de comanda locala sau supapele de pornire prin instalarea unor capace
speciale sau de inchis tablourile si a pune in sarcina unui membru instruit al formatiei de lucru sa
se afle langa intrerupator, care va admite operarea cu intrerupatorul (dupa conectarea curentului
operativ), unui singur lucrator nominalizat de seful de lucrari.
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In timpul aflarii lucratorilor pe intrerupatorul cu aer comprimat, sub presiune, e necesar de
a inceta toate lucririle in panourile de comanda si de distributie. In scopul scoaterii tensiunii
induse, bornele intrerupatorului cu tensiunea 220 kV si mai mare din statiile electrice in functiune
trebuie sa fie legate la pamant.

464. Inainte de admiterea la lucrarile executate cu aflarea personalului in colectoarele de aer
este necesar:

1) de inchis robinetele tuturor conductelor de aer, prin care este prevdzuta alimentarea cu
aer, de Incuiat dispozitivele de actionare (carma) cu lacat, utilizand un lant metalic, cu montarea
pe dispozitivele de actionare a robinetelor a indicatorului de securitate ,,NU DESCHIDE! SE
LUCREAZA!™;

2) de evacuat din colectoarele de aer, aerul ramas sub presiune excesiva, lasand deschis
robinetul, capacul sau ventilul de evacuare;

3) de decuplat de la colectoarele de aer conductele de alimentare cu aer si de instalat pe ele
dopuri.

465. Indicatiile zero ale manometrelor intrerupatoarelor si colectoarelor de aer nu pot servi
drept indiciu sigur al lipsei presiunii aerului comprimat.

466. Pana la desurubarea piulitelor si suruburilor la trapele si deschiderile de acces ale
colectoarelor de aer, in scopul stabilirii exacte a lipsei aerului comprimat este necesar de verificat
personal ca robinetele, capacele si ventilele de evacuare se afla in pozitia deschisa.

Se permite inchiderea clapetelor de evacuare, capacelor (supapele), doar dupa strangerea
tuturor suruburilor si piulitelor care fixeaza trapele si capacele deschiderilor de acces.

467. La conectarea si deconectarea Intrerupatoarelor cu aer in timpul incercarilor, ajustarilor
si testarilor, se interzice aflarea lucratorilor in apropierea intrerupatoarelor.

468. Seful de lucrari poate dispune executarea operatiilor cu intrerupatorul doar dupa ce toti
membrii formatiei de lucru au fost inlaturati de la intrerupator la o distantd sigurd sau intr-un
adapost.

469. Pentru conectdrile si deconectarile de proba ale aparatului de comutatie in timpul
reglajului si ajustarilor, se permite fara predarea autorizatiei de lucru, conectarea temporara a
tensiunii in circuitul de curent operativ, circuitele de forta ale dispozitivului de actionare, precum
si alimentarea cu aer a intrerupatorului.

470. Instalarea sigurantelor demontate, conectarea automatelor deconectate si deschiderea
robinetelor alimentarii cu aer, precum si demontarea indicatoarelor de securitate in timpul
probelor, se executd de catre personalul operativ sau operativ de reparatie.

471. Operatiile de proba a aparatului de comutatie sunt executate de catre seful de lucrari,
daca pentru efectuarea lor a fost obtinutd permisiunea de la emitentul autorizatiei de lucru,
confirmata prin inscrierea in rubrica ,,Indicatii specifice” de pe autorizatia de lucru sau operatiile
in cauza se executd de catre personalul operativ sau operativ de reparatie la solicitarea sefului de
lucrari.

472. Dupa finalizarea probelor, dacd este necesar de a continua lucrarile la aparatul de
comutatie, personalul operativ sau operativ de reparatie realizeaza masurile tehnice necesare
pentru admiterea formatiei de lucru la lucrari.

473. In instalatiile electrice, care nu dispun de personal operativ local, dupa finalizarea
probei aparatului de comutatie, obtinerea permisiunii repetate pentru pregatirea locului de munca
si pentru admiterea formatiei de lucru la executarea lucrarilor nu este necesara pentru seful de
lucrari.

Sectiunea 6
Instalatii de distributie prefabricate
474. La executarea lucrarilor la utilajul montat pe carucioare sau in compartimentul
dulapului IDP, caruciorul cu utilaj urmeaza a fi deplasat in pozitia de reparatie (extras), sistemul
culisant de jaluzele al compartimentului in care partile active au ramas sub tensiune, de incuiat cu
un lacat si de montat indicatorul de securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”. Pe
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carucior sau in compartimentul unde se vor efectua lucrarile, se va monta indicatorul de securitate
,LUCRATI AICT”.

475. La executarea lucrarilor in afara IDP, la echipamentul conectat la aceasta sau la LEA
si LEC de plecare, caruciorul cu intrerupator urmeaza a fi deplasat din dulap in pozitia de reparatie;
jaluzelele sau usile de incuiate cu un lacat cu montarea pe ele a indicatoarelor de securitate ,,NU
CONECTA! SE LUCREAZA!” sau ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA PE LINIE!”.

In acest caz se permite:

1) instalarea caruciorului in pozitia de control (test) dupa conectarea cutitelor de legare la
pamant numai in cazul in care exista blocajul intre aceste cutite si caruciorul intrerupétorului;

2) instalarea in dulapurile IDP a caruciorului in pozifia intermediara, intre pozitia de control
(test) si pozitia de reparatie, cu conditia blocarii lui cu ajutorul lacatului daca acest blocaj lipseste
sau lipsesc cutitele de legare la pamant. Se permite instalarea caruciorului in pozitia intermediara
indiferent de prezenta legarii la pdmant a conexiunii.

476. La instalarea dispozitivelor de legare la pamant si in scurtcircuit in dulapurile IDP, in
cazul efectudrii lucrarilor la LEA de plecare, urmeaza a fi respectate cerintele prevazute de
pct.329-331.

477. Operarea cu caruciorul debrosabil al IDP cu sigurante de putere se efectueazd sub
tensiune, dar fara sarcina.

478. Pentru excluderea socurilor electrice si electrocutarilor in celulele de rezerva ale IDP,
trebuie sa fie Indeplinite masuri care impiedica patrunderea din greseala a lucratorilor in aceste
celule (sunt Incuiate toate compartimentele celulelor si sistemul culisant de jaluzele cu ajutorul
lacatelor mecanice).

479. Instalarea caruciorului cu intrerupdtor in pozitia de control, in scopul efectuarii
probelor si a lucrarilor in circuitele de comanda si protectie, se permite doar in cazurile in care nu
se executd lucrarile in afara IDP, la LEA, LECA si LEC de plecare sau la echipamentul conectat
la ele, inclusiv mecanismele conectate cu electromotoare sau este realizata legarea la pamant in
dulapul IDP.

480. In ID, echipate cu intrerupitoare cu vid, incercarile camerelor de stingere a arcului
electric cu tensiune maritd, cu valoarea de amplitudine mai mare de 20 kV, se executa cu utilizarea
ecranului de protectie a lucratorilor contra radiatiilor Rontgen.

Sectiunea 7
Posturi de transformare aeriene si posturi de transformare prefabricate

481. La executarea lucrarilor la echipamentele PTA si PTP fard deconectarea liniei de
alimentare cu tensiunea mai mare de 1000 V, se permit doar acele reparatii si inspectari vizuale
care pot fi executate 1n picioare pe platforma si cu conditia respectarii distantelor de la partile
active, indicate in Tabelul nr.1. Daca aceste distante sunt mai mici decat cele admise, lucrarile se
executd cu deconectarea si legarea la pamant a partilor active cu tensiunea mai mare de 1000 V.

482. Admiterea la executarea lucrarilor in PTA si PTP de tip ghereta, indiferent de prezenta
sau lipsa tensiunii pe linie, se efectueazd numai dupa deconectarea in prealabil a aparatelor de
comutatie cu tensiunea mai mica de 1000 V, apoi a separatorului de linie cu tensiunea mai mare
de 1000 V si montarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si In scurtcircuit la partile active
ale statiei electrice. In cazul in care este posibila conectarea tensiunii 380/220 V, liniile trebuie si
fie deconectate din partea opusa alimentarii, cu luarea masurilor contra conectdrii lor eronate sau
spontane, iar la statiile electrice pe aceste linii, pand la aparatele de comutatie, trebuie sa fie
montate dispozitive pentru legarea la pdmant si in scurtcircuit.

483. La PTA, punctele de comutatie si alte instalatii care nu au bariere de protectie,
dispozitivele de actionare a separatoarelor, intrerupatoarelor de sarcind, dulapurile cu tensiunea
mai mare de 1000 V si tablourile de distributie mai mica de 1000 V trebuie sa fie incuiate cu lacat.

484. Scarile stationare la platformele de deservire trebuie sa fie interblocate cu separatoare
si incuiate cu lacat.
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Sectiunea 8
Transformatoare de putere, bobine de reactanta cu ulei si bobine de stingere

485. Inspectarea vizuala a transformatoarelor de putere (in continuare — transformatoare), a
bobinelor de reactanta cu ulei si a bobinelor de stingere (in continuare — bobine), trebuie executata
nemijlocit de la sol sau de pe scari stationare cu balustrade, cu respectarea distantelor minime
admisibile pana la partile active, specificate in Tabelul nr.1.

486. Conectarea si deconectarea bobinelor se executa cu utilizarea manusilor si cizmelor
electroizolante.

487. La punerea in functiune a bobinelor, initial se conecteaza transformatorul, dupa care
cu ajutorul separatorului se conecteaza bobina, iar la scoaterea din functiune a bobinelor, operatiile
se executa 1n ordine inversa.

488. Se interzice conectarea sau deconectarea bobinelor in cazul aparitiei in reteaua electrica
a unei puneri la pamant.

489. Comutarea derivatiilor la bobina cu reglajul in trepte a curentului de compensare se
efectueaza numai dupa deconectarea bobinei cu executarea masurilor tehnice si organizatorice de
securitate.

490. La functionarea bobinei in regim de compensare a curentului capacitiv de punere la
pamant, se interzice apropierea de aceasta la o distanta mai mica de 8 m fara cizme electroizolante.

491. Inspectarea vizuala a releului de gaze dupa functionarea la semnal si preluarea probelor
de gaze din releul de gaze al transformatorului (bobinei) in functiune trebuie executatd numai dupa
scoaterea sarcinii si deconectarea transformatorului (bobinei).

492. Se interzice urcarea pe capacul cuvei transformatorului in functiune, precum si
apropierea de transformatorul aflat sub tensiune, care are semne evidente de defectiune.

493. Lucrarile legate de scoaterea partii active din cuva transformatorului (bobinei) sau
ridicarea carcasei se executd conform unui PEL, special elaborat pentru conditiile locale.

494. Executarea lucrarilor in interiorul cuvei transformatorului (bobinei) poate fi pus in
sarcina doar a personalului si specialistilor pregatiti special, ce cunosc caile de deplasare, care
exclud caderea si traumatizarea n timpul executarii lucrarilor sau a inspectarii vizuale a partii
active a transformatorului (bobinei).

495. Tmbraciamintea speciala a personalului trebuie sa fie curatd si comodi pentru miscare,
nu trebuie sd posede incheietori metalice si trebuie sa protejeze corpul de supraincilzire si de
murddrire cu ulei.

496. Lucrarile 1n interiorul transformatorului (bobinei) se executa in casca de protectie si
manusi.

497. In calitate de inciltiminte este necesar de utilizat cizmele speciale de cauciuc.

498. Pana la patrunderea in interiorul transformatorului este necesar de verificat daca din
cuvd au fost evacuate totalmente azotul si alte gaze precum si a fost efectuata ventilarea suficienta
a cuvei cu aer cu continut de oxigen In cuva nu mai putin de 20%.

499. Lucrarile in interiorul transformatorului se executa in baza autorizatiei de lucru de catre
trei lucratori, inclusiv doi avand sarcina de supraveghere. Ultimii trebuie sa se afle Tn apropierea
deschiderii de observare, sau daca aceasta nu exista, ei trebuie sa se afle la gaura destinata pentru
instalarea racordului Tnzestrati cu franghia centurii de sigurantd a executantului care lucreaza in
interiorul transformatorului, cu care trebuie de mentinut permanent legatura. Executantul
lucrarilor in interiorul transformatorului trebuie asigurat cu masca de gaze dotatd cu furtun de
alimentare cu aer.

500. La executarea lucrarilor 1n interiorul transformatorului, seful de lucrari trebuie sa detina
grupa de securitate electricd nu mai mica de I'V.

501. La executarea lucrarilor in interiorul transformatorului, iluminatul trebuie sa fie
asigurat de 1ampi electrice portabile cu tensiunea nu mai mare de 12 V dotate cu plasa de protectie
fabricate la uzini sau cu lanterne cu acumulatoare. In acelasi timp, transformatorul de separare
utilizat pentru alimentarea lampii portabile trebuie instalat in afara cuvei transformatorului.
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502. In cazul in care, in procesul de lucru in cuva este pompat aer uscat (cu punctul de roua
nu mai mare de 40 °C), atunci timpul total de aflare al fiecarui lucrator in interiorul
transformatorului nu trebuie sa depaseasca 4 ore pe zi.

503. Lucrarile de regenerare a uleiului de transformator, uscare, curatire, degazare, trebuie
executate cu utilizarea imbracamintei si incaltamintei de protectie.

504. In procesul de eliminare si de alimentare cu ulei de transformator a transformatoarelor
de putere cu tensiunea 110 kV si mai mare, racordurile transformatoarelor trebuie sa fie legate la
pamant pentru a evita aparitia pe ele a sarcinii electrostatice.

Sectiunea 9
Transformatoare de masura de curent

505. Se interzice utilizarea barelor din circuitul infagurarii primare a transformatoarelor de
curent in calitate de parti conductoare la executarea lucrarilor de monta;j si de sudare.

506. Pana la finalizarea montarii circuitelor secundare, aparatelor de masurare electrica,
instalatiilor de protectie prin relee si automatizari, circuitele secundare ale transformatoarelor de
curent se scurtcircuiteaza.

507. La verificarea polaritatii infasurarilor secundare, aparatul care indica polaritatea se
conecteaza la clemele infasurarii secundare pana la aplicarea impulsului in Infagurarea primara a
transformatoarelor de curent.

Sectiunea 10
Cazane electrice

508. Este interzisa executarea lucrarilor la conductele cazanelor electrice in functiune, care
pot deteriora legatura la pamant de protectie.

509. Pand la executarea lucrdrilor de separare a conductelor (inlocuirea robinetelor,
sectoarelor de teava), este necesar de efectuat prin sudare electrica o legatura electrica fiabila a
partilor separate ale conductei. In cazul existentei unui bypass a locului separarii, o astfel de
legatura nu este necesara.

510. Mantaua cazanului electric cu carcasd izolatd trebuie sd fie Incuiatd cu lacat.
Deschiderea mantalei cazanului electric cu carcasa izolata, este permisa doar dupd scoaterea
tensiunii de la cazan.

511. Cerintele prezentelor Norme nu se aplica la exploatarea cazanele electrice cu abur cu
presiunea de lucru mai mare de 0,07 MPa si cazanele de apd cu temperatura de incalzire a apei
mai mare de 115 °C.

Sectiunea 11
Electrofiltre

512. In baza autorizatiei de lucru se executa lucrarile la electrofiltre (filtrele electrostatice),
la instalatiile electrice ale mecanismelor de vibrare-scuturare si alte lucrari in interiorul
electrofiltrelor si ale conductelor de gaze.

513. Inspectarile vizuale si mentenanta electrofiltrelor trebuie sd fie organizate in baza
instructiunilor de securitate si sdndtate Tn munca elaborate si aprobate de catre agentul economic
care exploateaza aceste echipamente, in corespundere cu prevederile prezentelor Norme si luarea
in considerare a particularitatilor instalatiei concrete de captare a cenusii. Instructiunile trebuie sa
reglementeze procedura de emitere a autorizatiilor de lucru si admiterea la executarea lucrarilor
in electrofiltre, in functie de divizarea obligatiilor intre subdiviziunile agentului economic.

514. In procesul exploatirii electrofiltrelor se interzice:

1) conectarea mecanismelor de scuturare pentru efectuarea probelor si reglajului in timpul
aflarii lucratorilor in electrofiltru, in cazul in care acest lucru nu este specificat in rubrica ,,Indicatii
specifice” a autorizatiei de lucru;

2) efectuarea simultana a lucrarilor in buncare si in sectiile electrofiltrelor;
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3) aplicarea tensiunii pe electrofiltre sau pe cablurile de alimentare in cazul defectelor la
agregatele de alimentare, lipsei sau defectiunii zavoarelor deschiderilor si orificiilor sectiilor
electrofiltrelor, cutiilor de izolare etc.

Indiferent de prezenta instalatiilor de legare la pamant de blocare, a cutitelor de legare la
pamant ale bornelor de Tnalta tensiune a agregatelor de ridicare-redresare, la executarea lucrarilor
in electrofiltre trebuie montate dispozitive mobile pentru legare la pamant si in scurtcircuit.

515. La executarea lucrarilor in interiorul electrofiltrelor si cosurilor de fum se utilizeaza
lampi electrice portabile cu tensiunea nu mai mare de 12 V, iar transformatorul de coborare trebuie
amplasat in exteriorul electrofiltrului.

516. Pana la admiterea lucratorilor in sectiile electrofiltrului, ultimele trebuie sa fie ventilate,
iar din buncare trebuie sa fie evacuata toata cenusa. Temperatura nu trebuie sa depaseasca 45 °C.

517. La executarea lucrarilor la una din sectiile electrofiltrului, pe bara de rezerva sau la
unul din cablurile de alimentare a sectiei, trebuie sa fie deconectate si legate la pdmant toate
agregatele de alimentare si cablurile celorlalte sectii.

518. Dupa deconectarea electrofiltrului, de pe electrofiltru si de pe cablurile de alimentare
trebuie sa fie scoasd sarcina statica prin legarea la pamant a agregatelor electrice. Se interzice
atingerea partilor electrofiltrului care nu sunt legate la pAmant.

Sectiunea 12
Baterii de acumulatoare

519. Incaperea de acumulatoare trebuie sa fie incuiata cu lacit. Lucratorii care inspecteazi
vizual aceste incaperi si executa lucrari in ele, primesc cheile In conditiile stabilite in Sectiunea 3,
Capitolul I.

520. Se interzice fumatul in incaperea de acumulatoare, intrarea cu foc deschis in incapere,
folosirea incdlzitoarelor electrice, aparatelor si sculelor care pot genera scantei, cu exceptia
lucrarilor specificate in pct.535.

521. Pe usile incaperilor de acumulatoare trebuie sa fie aplicate inscriptiile: ,,INCAPERE
DE ACUMULATOARE”, ,,PERICOL DE INCENDIU”, , FUMATUL INTERZIS” sau montate
indicatoare de securitate corespunzatoare cu privire la interdictia de a folosi focul deschis si de a
fuma.

522. In inciperile de acumulatoare, ventilarea prin refulare si aspiratie trebuie conectata
inainte de inceperea incarcarii acumulatoarelor si deconectata nu mai devreme de 1,5 ore dupa
finalizarea procesului de Incarcare.

523. In fiecare incipere de acumulatoare trebuie sa fie:

1) o cana din sticla sau portelan (polietilend) cu cioc (sau un ulcior) cu volumul de 1,5-2 1
pentru prepararea electrolitului si adaugarea lui in vase;

2) solutie de neutralizare de 2,5% de bicarbonat de sodiu pentru bateriile cu acid si solutie
de 9% de acid boric sau acid acetic pentru bateriile alcaline;

3) apa pentru spalarea mainilor;

4) stergar.

524. Pe toate vasele cu electrolit, apa distilata si solutii de neutralizare se indica denumirile
substantelor.

525. Acidul trebuie pastrat in butelii de sticld cu dopuri ajustate, cu etichete pe care este
imprimata denumirea acidului.

526. Acidul pentru Incarcarea acumulatoarelor trebuie pastrat intr-o incapere separata, unde
se permite pastrarea si apei distilate inclusiv a buteliilor de acid goale.

527. Buteliile de acid trebuie plasate pe podea in cosuri sau grile de lemn.

528. Toate lucrarile cu acid, alcalii si plumb trebuie executate de personalul instruit in mod
special.

529. Buteliile de sticla cu acizi trebuie sa fie mutate de doi lucratori. Butelia impreuna cu
cosul se transporta intr-o lada speciald de lemn cu manere sau pe o targd speciald cu o gaura la
mijloc si cu o grila, in care butelia incape cu tot cu cos la 2/3 din inaltimea sa.
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530. La pregatirea electrolitului, acidul trebuie turnat lent (pentru a evita incalzirea intensiva
a solutiei), cu o suvita subtire, din cana intr-un vas de portelan (sau din alt material termorezistent)
cu apa distilata. In acelasi timp, electrolitul trebuie amestecat cu o tija din sticla sau un tub, sau
agitator din plastic rezistent la acid.

531. Este interzisa prepararea electrolitului prin turnarea apei in acid.

532. In electrolitul pregitit, in functie de nivelul necesar al concentratiei, poate fi adaugati
apa distilata.

533. Lucrarile cu acizi si alcalii se efectueaza in imbracaminte speciala de protectie, cu
utilizarea echipamentelor de protectie a ochilor, mainilor si picioarelor de la factorii chimici.

534. Bucatile de alcalii active trebuie sa fie faramitate Intr-un loc special rezervat, invelindu-
le in prealabil in panza de sac.

535. La desfasurarea lucrarilor de lipire a placilor in incaperile de acumulatoare urmeaza a
fi respectate urmatoarele conditii:

1) lipirea placilor se permite de efectuat nu mai devreme de 2 ore dupa finalizarea procesului
de incarcare. Bateriile care functioneaza prin metoda reincércarii permanente trebuie transferate
in regim de descarcare cu doua ore Tnainte de inceperea lucrarilor;

2) pana la inceperea lucrarilor, incaperea trebuie sa fie ventilata timp de o ord;

3) in procesul de lipire a placilor trebuie efectuata ventilarea continua a incaperii;

4) locul lipirii placilor trebuie sa fie Ingradit de restul bateriei cu placi neinflamabile;

5) pentru a evita intoxicarea cu plumb si compusii acestuia trebuie sa fie intreprinse masuri
speciale de precautie si determinat regimul zilei in conformitate cu instructiunile de exploatare si
de reparatie a bateriilor de acumulatoare.

536. Lucrarile de lipire a placilor in incdperile de acumulatoare se executd conform
autorizatiei de lucru.

537. Deservirea bateriilor de acumulatoare si a instalatiilor de incarcare se efectucaza de
catre personal instruit special, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

Sectiunea 13
Instalatii de condensatoare

538. La executarea lucrarilor, dupa deconectarea de la sursa de curent, inainte de atingerea
condensatoarelor si partilor active ale lor, condensatoarele trebuie sa fie descarcate indiferent de
existenta dispozitivelor de descarcare conectate la bare sau incorporate in condensatoare.

539. Descarcarea condensatoarelor (reducerea tensiunii remanente pana la zero) se
efectueaza prin scurtcircuitarea bornelor si legarea lor la carcasa printr-o bara metalica cu
conductor de legare la pamant, fixata pe o prajina electroizolanta.

540. Bornele condensatoarelor, care nu sunt conectate la schemele electrice, dar se afla in
zona de actiune a CE (de tensiune indusd), trebuie sa fie scurtcircuitate.

541. Pana la descarcarea condensatoarelor, se interzice atingerea bornelor infasurarii
motorului asincron deconectat de la retea, dotat cu compensare individuala a puterii reactive.

542. Se interzise atingerea cu mainile goale a condensatoarelor imbibate cu trihlordifenil (in
continuare — TCD) si care au scurgeri. In cazul contactului TCD cu pielea, este necesar de a spila
pielea cu apa si sapun, iar in cazul contactului cu ochii — este necesar de spalat ochii cu o solutie
diluata de acid boric sau cu solutie de bicarbonat de sodiu (o lingurita de soda de mancare la un
pahar cu apa).

Sectiunea 14
Linii electrice in cablu

Subsectiunea 1
Lucrari de terasament
543. Lucrarile de terasament pe teritoriul agentilor economici sau localitatilor, precum si in
zonele de protectie a comunicatiilor subterane (cabluri electrice, cabluri de telecomunicatii,

52



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

gazoducte etc.), se Incep doar dupa acceptarea scrisa a administratorului agentului economic sau
administratia publica locala, si, respectiv, de la proprietarul acestor comunicatii. Acceptarea
urmeaza a fi Insotitd de planul (schema) de amplasare si adancimea de instalare a comunicatiilor
(n continuare — planul comunicatiilor). Amplasarea comunicatiilor subterane trebuie sa fie notata
cu semne corespunzatoare sau cu inscriptii atat pe plan (schemad), cat si la locul executarii
lucrarilor.

544. La depistarea cablurilor, conductelor si constructiilor subterane, care nu sunt insemnate
pe planul comunicatiilor, lucrarile de terasament trebuie sa fie stopate pana la clarificarea situatiei
si primirea acceptarii de la proprietarii cablurilor, conductelor, constructiilor subterane, cu privire
la continuarea lucrarilor.

545. La depistarea armamentelor sau munitiilor, lucrarile de terasament trebuie sa fie stopate
pana la clarificarea situatiei si acceptul Serviciului National pentru Apelurile de Urgenta 112 cu
privire la continuarea lucrarilor.

546. Se interzice efectuarea lucrarilor de excavare a pamantului cu ajutorul masinilor la o
distanta mai mica de 1 m, iar cu mecanismele cu percutie — mai mica de 5 m de la traseul cablului,
daca aceste lucrari nu tin de dezgroparea cablului.

547. Utilizarea magsinilor de sdpat, a ciocanelor pneumatice, rangilor si tirndcoapelor, pentru
afanarea solului deasupra cablului, se admite in cazul efectuarii lucrarilor cu conditia ca pana la
cablu va ramane un strat de sol nu mai mic de 30 cm. Acest strat de sol trebuie sa fie inlaturat
manual, cu ajutorul lopetilor.

548. Pana la inceperea dezgroparii LEC trebuie sa fie executatd o decopertare de control a
liniei, sub supravegherea personalului agentului economic — proprietar al LEC.

549. In conditiile de iarna, inlaturarea solului cu ajutorul lopetilor este permisa numai dupa
incalzirea solului. La efectuarea acestor operatii este permisa apropierea sursei de caldura de
cabluri la o distantd nu mai mica de 15 cm.

550. Locul lucrarilor de excavare a gropilor de fundatii, santurilor, trebuie sa fie ingradit,
ludnd in considerare cerintele NCM B.01.05:2019 ,,Urbanism. Sistematizarea si regimul de
construire a localitatilor urbane si rurale”.

551. Pe barierele de protectie, obligatoriu, trebuie amplasate indicatoare si inscriptii de
avertizare, iar pe timp de noapte — iluminare de semnalizare.

552. La saparea trangeelor in solul umed si cu pericol de prabusire, peretii trangeelor trebuie
sa fie Intariti.

553. In solurile nisipoase, lucririle pot fi executate firi consolidarea peretilor, dar cu
amenajarea taluzurilor care corespund unghiului natural de taluz al solului respectiv.

554. Solul scos din groapa de fundatie sau trangee trebuie sa fie amplasat la o distantd nu
mai mica de 0,5 m de la marginea debleului.

555. Explorarea si intdrirea solului in debleuri cu adancimea mai mare de 2 m trebuie
efectuata in baza PEL.

556. In solurile cu umiditate naturala, in lipsa apelor subterane si in lipsa constructiilor
subterane, amplasate in apropiere, saparea gropilor de fundatie si trangeelor cu pereti verticali fara
intarire, se permite la 0 adancime nu mai mare de 1 m — in cazul solurilor de umplutura nisipoase
sau calcaroase, 1,25 m — in solurile argiloase si 1,5 m — in solurile lutoase.

557. In solurile dense, compactate, se permite siparea transeelor cu pereti verticali cu
ajutorul excavatoarelor cu rotor sau excavatoarelor de transee, la 0 adancime nu mai mare de 3 m.
In aceste cazuri coborarea muncitorilor in trangee este interzisa. in locurile transeei, unde este
necesara aflarea muncitorilor, trebuie sa fie amenajate intariri sau executate taluzuri.

558. Explorarea solurilor inghetate, cu exceptia celor nisipoase, se permite fara intarire, pana
la adancimea de inghet.

559. In conditiile care diferd de cele specificate in pct.556-558, gropile de fundatie si
trangeele trebuie sa fie exploatate cu taluzuri fara intariri sau cu pereti verticali, intarifi pe toata
inaltimea.
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560. Intirirea gropilor de fundatie si a transeelor cu adancimea pana la 3 m trebuie sa fie
executate 1n baza proiectelor-tip sau PEL.

561. Deplasarea, instalarea si functionarea masinilor de constructie si a transportului auto,
amplasarea troliurilor, utilajului, materialelor etc. in apropierea debleurilor (gropi de fundatie,
transee, santuri) cu taluzuri neintarite, se permite numai in afara prismei de prabusire a solului, la
o distanta stabilita de PEL sau la o distanta pe orizontald de la baza taluzului debleului pana la
cele mai apropiate parti de reper a masinilor sus-numite, utilajului, troliurilor, materialelor, nu mai
putin de cea indicata in Tabelul nr.5.

Tabelul nr.5

Distanta pe orizontala de la baza taluzului debleului pan: la cea mai apropiata
parte de reper a masinii

Adancime debleu, m Sol
nisipos argilos-nisipos argilos lutos
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2.0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Subsectiunea 2
Suspendarea si fixarea cablurilor si a mansoanelor

562. Mansoanele deschise trebuie fixate pe o scandura suspendatd cu ajutorul unei sarme
metalice sau a unei funii de otel, de grinzile amplasate peste trangee si acoperite cu un jgheab.
Unul din peretii jgheabului trebuie sa fie demontabil si fixat fara utilizarea cuielor.

563. Pentru suspendarea cablurilor este interzisa utilizarea conductelor, altor cabluri din
apropiere etc.

564. Cablurile trebuie sa fie suspendate astfel incat sa nu se produca deplasarea lor.

565. Pe jgheaburile care acopera cablurile dezgropate trebuie montate indicatoare de
securitate ,,STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.

Subsectiunea 3
Taierea cablului, deschiderea mansoanelor

566. Pana la taierea cablului sau deschiderea mansoanclor este necesar de verificat daca
lucrarea va fi executata la cablul care necesita reparatie, cu conditia ca cablul este deconectat si
sunt indeplinite masurile tehnice de securitate.

567. La locul de munca, pentru cablul care urmeaza a fi reparat, este necesar de identificat:

1) in cazul amplasarii in tunel, galerie edilitara, canal - prin observare, compararea situatiei
din teren cu schitele si planurile, verificarea etichetelor;

2) in cazul amplasarii cablurilor in pamant — prin verificarea amplasarii lor cu planurile de
amplasare.

In acest scop trebuie sa fie sipata in prealabil o transee de control transversal amplasa de-a
curmezisul cablurilor, care permite vizualizarea fluxului de cabluri.

568. in cazurile, cand defectiunea cablului nu este vizibila, este necesar de a utiliza
dispozitive de depistare a locurilor defectiunilor in liniile de cablu.

569. Pana la taierea cablului sau la deschiderea mangonului de legatura este necesar de
verificat lipsa tensiunii cu ajutorul unui dispozitiv special, format dintr-o prdjina electroizolanta
si un ac de otel sau un tais de metal ascutit. La LEC alimentate din doua parti, lipsa tensiunii se
verifica prin strdpungerea de la distantd, din doud parti ale locului defectiunii, a cablului sau a
mangonului de legatura.
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In tunelurile, fantanile, galeriile edilitare etc., in care sunt amplasate cateva cabluri, si in alte
constructii de cablu, dispozitivul de verificare a lipsei tensiunii trebuie sa fie dotat cu comanda de
la distanta. Dispozitivul trebuie sd asigure strapungerea sau tdierea mantalei pand la partea
conductoare si scurtcircuitarea firelor conductorului intre ele si legarea la pamant.

In locul striapungerii, cablul trebuie sa fie acoperit in prealabil cu un ecran.

570. La strapungerea cablului trebuie de utilizat manusile electroizolante si mijloacele de
protectie contra riscurilor termice ale arcului electric (imbracaminte speciald, echipamente de
protectie a ochilor si fetei) cu pozifionarea pe un suport izolat deasupra transeei la o distanta
maxima de la cablul verificat.

571. Strapungerea cablului este executata de doi lucratori: admitentul si seful de lucrari sau
seful de lucrari si conducatorul de lucrari. Strapungerea este efectuatd de lucratorul instruit special,
in conditia supravegherii de catre cel de-al doilea lucrator.

572. In cazul defectiunilor cablului, cind toate firele conductorului s-au dezgolit, lipsa
tensiunii se verifica nemijlocit cu indicatorul de tensiune, fara strapungerea cablului.

573. Pentru legarea la pamant a dispozitivului de strapungere, se utilizeaza o priza de pamant
ingropata la o adancime nu mai mica de 0,5 m sau mantaua cablului. Conectarea conductorului de
legare la pamant la manta trebuie realizata cu ajutorul clemei de prindere; mantaua trebuie sa fie
curatata Tnainte de montarea clemei de prindere.

574. La LEC ale centralelor si statiilor electrice, unde lungimea si modul de pozare a
cablurilor, utilizand schitele, etichetele, aparatele de cautare a locului defectiunii in liniile de cablu
permit depistarea exactd a cablului care urmeaza a fi reparat, la discretia emitentului autorizatiei
de lucru, se admite taierea cablului sau deschiderea mansonului fara strapungerea prealabilad a
acestuia.

575. Deschiderea mansoanelor de legatura si taierea cablului, in cazul in care strapungerea
prealabild nu s-a efectuat, trebuie sa fie executatd cu scule legate la pamant, utilizand manusile
electroizolante, mijloacele de protectie a fetei si ochilor de riscurile termice ale arcului electric si
de actiuni mecanice, stand pe un suport izolat. Dupa strdpungerea prealabild, aceleasi operatii la
cablu pot fi efectuate fara masurile suplimentare de securitate mentionate mai sus.

Subsectiunea 4
incilzirea masei electroizolante si incarcarea mansoanelor

576. Pentru incarcarea mansoanclor, masa electroizolanta trebuie incalzitd intr-un vas
special de metal cu capac si cioc.

577. Masa electroizolantd se scoate din vasul deschis cu ajutorul unui cutit incalzit, in
perioada calda a anului, sau se sparge, In perioada rece.

578. Este interzisa incalzirea vasului inchis cu masa electroizolanta.

579. La incarcarea mansoanelor cu masa electroizolanta, lucratorul trebuie sa fie imbracat
in Tmbracaminte speciald, manusi din panza termorezistenta si ochelari de protectie.

580. incalzirea, scoaterea si permutarea vasului cu aliaj de lipit, precum si a vasului cu masa
electroizolanta fierbinte, trebuie efectuatd in manusi din material termorezistent si ochelari de
protectie.

581. Se interzice transmiterea vasului cu aliaj de lipit sau vasului cu masa electroizolanta
din mana in mana. Procesul de transmitere se efectueaza cu plasarea acestor vase pe sol.

582. Amestecarea masei electroizolante topite se face cu un agitator metalic, iar colectarea
zgurii de pe suprafata aliajului de lipit in stare topitd — cu o lingurd metalica uscata. Agitatorul si
lingura trebuie sa fie Incalzite pana la utilizarea lor.

583. In perioada rece a anului, mansoanele de legiturd si cele terminale trebuie sa fie
incalzite inainte de incarcare cu substanta fierbinte.

584. Incilzirea masei electroizolante in fantanile de cabluri, tuneluri, constructii de cablu,
este interzisa.
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Subsectiunea 5
Pozarea si deplasarea cablurilor, permutarea mansoanelor

58S. La rostogolirea tamburului cu cablu este necesar de intreprins masuri pentru evitarea
agatarii hainelor de partile tamburului.

586. Pana la inceperea lucrarilor de rostogolire, trebuie fixate capetele cablului si inlaturate
toate cuiele iesite in afara tamburului.

587. Se permite rostogolirea tamburului cu cablu numai pe suprafete orizontale, pe suprafete
tari ale terenului sau pe o pardoseala.

588. La pozarea manuald a cablului, numarul de lucratori implicati se determina cu conditia
ca portiunea de cablu pentru fiecare lucrator nu trebuie sa depaseasca greutatea de 35 kg.

589. Lucrarile de pozare manuald a cablului trebuie sa fie executate Tn manusi cu protectie
mecanica.

590. In timpul pozirii cablurilor este interzisa aflarea in interiorul unghiurilor de cotire si
sustinerea manuala a cablurilor la cotiturile traseului. In acest scop trebuie si fie instalate role de
cotitura.

591. La incalzirea cablului este interzisa utilizarea transformatoarelor cu tensiunea mai mare
de 380 V.

592. Deplasarea cablurilor si permutarea mangoanelor trebuie efectuatd numai dupa
deconectarea cablului.

593. Deplasarea cablului, aflat sub tensiune poate fi realizatd in urmatoarele cazuri:

1) cand cablul deplasat are o temperaturd nu mai mica de 5 °C;

2) cand mansoanele de pe sectorul deplasat sunt fixate pe scanduri cu ajutorul bratarilor de
fixare;

3) cand lucrarea se executd in manusi electroizolante, deasupra carora se imbraca manusi cu
protectie mecanica,

4) cand lucrdrile se executd de lucrdtori care au experientd in pozarea cablurilor, sub
supravegherea conducatorului de lucrari, care detine grupa de securitate electrica V, 1n instalatiile
electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, si a sefului de lucrari, care detine grupa de securitate
electricd nu mai mica de IV, in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V.

Subsectiunea 6
Desfasurarea lucrarilor la liniile electrice in cablu, amplasate in constructii subterane

594. Lucrarile la LEC, amplasate in constructiile subterane, precum si inspectarile lor
vizuale cu coborare, se desfasoara in baza autorizatiei de lucru, de cel putin 3 lucratori, inclusiv
doi avand sarcina de supraveghere, cu existenta legaturii vizuale si (sau) vocale intre lucratorii
care executa lucrarea si cei ce supravegheaza.

595. Seful de lucrari trebuie sa detind grupa de securitate electricd nu mai mica de I'V.

596. Sectiile si zonele trebuie sa dispuna de lista constructiilor subterane in care persista
pericol de scurgeri de gaze, aprobata de cdtre administratorul agentului economic. Lista se aduce
la cunostinta personalului operativ sau operativ de reparatie.

597. Toate constructiile subterane, cu pericol de scurgeri de gaze, trebuie sa fie marcate in
planul general cu reprezentarea cladirilor, edificiilor si comunicatiilor electrotehnice subterane.

598. Trapele si usile incdperilor cu pericol de gaze trebuie incuiate sigur si dotate cu semnele
prevazute conform cerintelor stabilite prin Hotararea Guvernului privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca.

599. Pana la inceperea lucrarilor in constructia subterana, trebuie sa fie asigurata ventilarea
naturala sau fortata cu preluarea analizei continutului de oxigen in aer, care trebuie sa fie nu mai
mic de 20%.

600. Ventilarea naturald se face prin deschiderea a cel putin doud trape, cu instalarea in
apropierea lor a unor copertine speciale, care directioneazi fluxurile de aer. Inainte de inceperea
lucrarii, durata ventilarii naturale trebuie sa fie de cel putin 20 minute.
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601. Ventilarea fortatd se asigurd de un ventilator sau compresor timp de 10-15 minute,
utilizand un furtun coborat in constructie la o distanta de 0,25 m de la podea, pana la schimbarea
totald a aerului in constructia subterana.

602. Este interzisa utilizarea buteliilor cu aer comprimat pentru ventilarea constructiei
subterane.

603. Daca ventilarea naturald sau fortata nu asigura inlaturarea totald a substantelor nocive,
coborarea 1n constructia subterana se efectueaza doar cu utilizarea mijloacelor de izolare a cailor
respiratorii, inclusiv a mastilor antigaz cu furtun.

604. Se interzice Inceperea lucrdrilor fara verificarea constructiilor subterane privind
prezenta de gaze. Verificarea este efectuata de catre lucratori instruiti in utilizarea dispozitivelor
respective. Lista acestor lucratori se aproba de administratorul agentului economic (subdiviziunii
specializate).

605. Este interzisa verificarea lipsei gazelor cu ajutorul focului deschis.

606. Pana la Inceperea lucrarilor in galeriile edilitare si tunele, echipate cu sistem de
ventilare cu refulare si aspiratie, sistemul trebuie sa fie pus in functiune pe o perioadd determinata
tinand cont de conditiile locale. In acest caz, se permite de a nu efectua verificarea lipsei gazelor.

607. La executarea lucrarilor in galeriile edilitare, tuneluri etc., trebuie sa fie deschise doua
trape sau doua usi, astfel incat lucratorii sa se afle intre ele. La trapa deschisa trebuie sa fie montat
un indicator de avertizare sau amenajata o bariera de protectie.

608. Pana la inceperea lucrarii, membrii formatiei de lucru trebuie sa fie familiarizati cu
planul de evacuare din constructia subterand in cazul unor situatii neprevazute.

609. La deschiderea fantanilor este necesar de utilizat scule care nu pot provoca formarea
scanteilor si de evitat loviturile capacului de gatul trapei. La trapa deschisd a fantanii trebuie sa
fie instalat un indicator de avertizare si amenajata o bariera de protectie.

610. In fantani se permite aflarea si executarea lucririlor de citre un lucritor cu grupa de
securitate electricd nu mai mica de III, cu utilizarea sistemului anti-cadere in gol si a franghiei de
siguranta. Celalalt capat al franghiei trebuie sa tind unul din lucratorii care asigura securitatea.

611. In timpul desfisurarii lucrarilor in fintani se interzice aprindea lampilor de lipit,
instalarea buteliilor cu propan-butan, Incalzirea masei izolante pentru umplerea mansoanelor.

612. Coborarea 1n fantani a aliajului de lipire si a masei electroizolante topite se efectueaza
in vase speciale inchise, suspendate cu o carabind de un cablu metalic.

613. La executarea lucrdrilor cu foc deschis, trebuie utilizate panouri din material
neinflamabil, care limiteaza raspandirea flacarii cu intreprinderea masurilor pentru prevenirea
incendiilor.

614. In galerii edilitare, tuneluri, semi-nivelele de cablu si alte inciperi in care sunt pozate
cablurile, in timpul executarii lucrarilor cu utilizarea propan-butanului, capacitatea sumara a
rezervoarelor aflate in incapere nu trebuie sa depaseasca 5 litri.

615. Dupa finalizarea lucrarilor, buteliile cu gaz trebuie sa fie evacuate, iar incaperea -
ventilata.

616. La executarea arderii defectelor pe cabluri este interzisa aflarea in fantani, iar in
tunelele sau galeriile edilitare se permite aflarea doar pe sectoarele intre doua intrari deschise.

617. Se interzice efectuarea lucrarilor la cabluri in timpul arderii lor.

618. Pentru evitarea incendiilor, dupa terminarea arderii cablurilor, este necesar de inspectat
vizual cablurile arse.

619. Pana la admiterea la lucrari si efectuarea inspectdrii vizuale in tuneluri, modul de
actionare a dispozitivelor de protectie contra incendiilor din aceste locatii trebuie sa fie schimbat
de la actionare automata la actionare de la distantd, iar pe cheile de comanda trebuie sa fie montat
indicatorul de securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”.

620. Este interzis fumatul in fantani, galerii edilitare si tuneluri etc, precum si la o distanta
mai mica de 5 m de la trapele deschise.
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621. In cazul lucrarilor de lunga durata in fantani, galerii edilitare si tuneluri, timpul de aflare
a lucratorilor in ele urmeaza a fi stabilit de catre emitentul autorizatiei de lucru, in functie de
conditiile de executare a lucrarii.

622. In cazul aparitiei gazelor, lucrarile in fantani, galeriile edilitare, tuneluri etc. trebuie sa
fie suspendate, iar lucratorii evacuati din zona periculoasa pana la depistarea sursei de aparifie a
gazelor si lichidarea acesteia. Pentru eliminarea gazelor este necesar de utilizat ventilarea fortata.

623. Pentru iluminarea locurilor de muncd, in fantani si tuneluri trebuie utilizate lampi
electrice cu tensiunea de 12 V sau lanterne cu acumulatoare antiexplozive.

624. Transformatorul pentru lampile cu tensiunea de 12 V trebuie amplasat n afara fantanii
sau tunelului.

Sectiunea 15
Linii electrice aeriene

Subsectiunea 1
Lucrarile efectuate pe/si la stalpi

625. Lucrarile de Inlocuire a elementelor stilpului, montarea si demontarea stalpului si
conductoarelor, inlocuirea lanturilor de izolatoare a LEA, trebuie executate in baza FT sau PEL
in prezenta conducdtorului de lucrari.

626. Urcarea si executarea lucrarilor pe stalp se permite doar dupa verificarea suficientei de
stabilitate si durabilitate a stalpului, in special a bazei acestuia.

627. Durabilitatea stalpului din lemn se verifica prin masurarea gradului de putrefactie a
lemnului, cu dezgroparea stalpului la o adancime nu mai mica de 0,5 m.

628. Pentru determinarea durabilitdfii stalpilor din beton armat si a popilor din beton se
verificd lipsa fisurilor inadmisibile In beton, tasarea sau infoierea solului in jurul stalpului,
distrugerea betonului stalpului (a popului), prin dezgroparea stalpului la 0 adancime nu mai mica
de 0,5 m si verificarea starii betonului.

629. La stalpii metalici se verificd lipsa deteriorarilor fundatiei, prezenta tuturor
diagonalelor si a piulitelor la suruburile de ancora, starea ancorelor de sustinere si a conductoarelor
de legare la pamant.

630. Necesitatea si metodele de fortificare a stalpului, durabilitatea caruia trezeste suspiciuni
(nu este ingropat destul de adanc, infoierea solului, putrezirea lemnului, fisuri inadmisibile in
beton etc.), trebuie stabilite pe loc de catre seful de lucrari sau conducatorul de lucrari.

631. Lucrarile de fortificare a stalpului cu ajutorul ancorelor de sustinere se executa fara
urcarea pe stalp, de pe turnul telescopic sau de pe alt mecanism de ridicare a lucratorilor, de pe un
stalp adiacent sau utilizand dispozitive speciale de ancorare, pentru instalarea carora nu este
necesara urcarea pe stalp. Urcarea pe stalp se permite doar dupa fortificarea acestuia.

632. Stalpii care nu au fost prevazuti sa suporte tractiunea unidirectionald a conductoarelor,
conductoarelor de garda, dar care sunt temporar supusi unor astfel de sarcini, trebuie sa fie
fortificati in prealabil pentru a evita caderea lor.

633. Pentru fortificarea stalpilor, se interzice incdlcarea integritatii conductoarelor si
demontarea legaturilor de pe stalpi.

634. Se permite urcarea pe stalpi a membrilor formatiei de lucru, admisi pentru executarea
lucrarilor de escaladare si care au urmatoarele grupe de securitate electrica:

1) nu mai mica de III — pentru toate tipurile de lucrari efectuate pand in varful stalpului;

2) nu mai micd de II — pentru lucrarile executate cu deconectarea LEA, pana in varful
stalpului, iar la lucrarile pe partile neconductoare a LEA aflate sub tensiune — nu mai sus de nivelul
la care de la capul executantului de lucrari pana la nivelul conductoarelor inferioare ale LEA
ramane o distanta de 2 m.

Exceptie fac lucrarile de vopsire a stalpilor care se efectueaza in conformitate cu pct.652.

635. In timpul urcarii pe stalpul de lemn sau de beton armat, cordonul centurii de siguranta
trebuie sa Inconjoare stalpul.
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636. Se interzice urcarea si lucrul din partea unghiului interior la stalpii de colf cu izolatoare
de suport.

637. La executarea lucrarilor pe stalp trebuie de utilizat un sistem de protectie individuala
impotriva caderii in gol de la indlfime si de sprijinit pe ambele gheare de urcare-coborare, in cazul
utilizarii acestora.

638. La efectuarea lucrarilor pe stalp, executantul de lucrari trebuie sa se afle astfel incat
conductoarele din apropiere aflate sub tensiune sa se afle permanent la vederea executantului.

639. La inlocuirea elementelor stalpului trebuie sa fie Intreprinse masuri privind
imposibilitatea deplasarii sau caderii stalpului.

640. Este interzis de a dezgropa simultan ambii stalpi la inlocuirea popilor singulari sau
dubli ale stalpilor de tip portal sau de tip ,,AP”. Este necesar de a Tnlocui mai intai popul la unul
din stalpi, de a fixa bandajele si de a indesa solul si numai dupa aceasta de a incepe inlocuirea
popului la cel de al doilea stalp.

641. Inlocuirea popilor dubli se efectueaza consecutiv.

642. Este interzisd aflarea in groapa de fundatie in momentul extragerii sau plantarii
stalpului.

643. Metodele de extragere si de plantare a stalpului, necesitatea si metodele de fortificare
a lui pentru a evita inclinarea, sunt stabilite de catre conducitorul de lucrari. In cazul utilizarii
ancorelor cu carlige, ultimele trebuie sa fie dotate cu lacate de siguranta.

644. La executarea lucrarilor la lanturile de izolatoare se permite deplasarea pe lanturile de
sustinere simple, duble etc. (format din doua sau mai multe lanturi de izolatoare) si pe lanturile de
izolatoare de intindere.

645. Lucrarile pe lantul de izolatoare de intindere se desfasoara cu utilizarea dispozitivelor
speciale de fixare a pozitiei corpului.

646. La executarea lucrdrilor la un lant de izolatoare de sustinere, fringhia centurii de
siguranta trebuie sa fie fixata de traversa. Daca lungimea franghiei centurii de sigurantd nu este
suficientd, este necesar de utilizat doud franghii de sigurantd legate de centurd. Una din franghii
se leaga de traversa, iar a doua, plasata in prealabil dupa traversa, fiind controlata si eliberata dupa
necesitate de membrul formatiei de lucru, responsabil de siguranta.

647. La executarea lucrarilor la lantul de izolatoare de intindere, franghia centurii de
siguranta trebuie sa fie fixata de traversa sau de alte dispozitive destinate pentru aceasta.

648. Pe lanturile de izolatoare de sustinere duble, triple etc. franghia de siguranta se fixeaza
de unul sau mai multe lanturi cu izolatoare la care nu se executa lucrari. Se interzice fixarea
franghiei de lantul la care se executa lucrarile.

649. La depistarea unei defectiuni, care poate duce la decuplarea lantului de izolatoare,
lucrul trebuie sa fie oprit.

650. La ridicarea sau coborarea conductoarelor, conductoarelor de garda pe traverse, precum
si la intinderea acestora, se interzice aflarea executantilor de lucrari pe aceste traverse sau pe
suporturile de sub ele.

651. Alegerea modului de ridicare a greutatilor si amplasarii blocurilor de ridicare trebuie
efectuatd astfel incat sd nu apara forte care ar putea cauza defectarea stalpului.

652. Vopsirea stalpului, cu urcarea pana in varful lui, se efectueaza, cu respectarea cerintelor
pct.634, de catre personalul cu grupa de securitate electricd nu mai mica de II.

653. La vopsirea stalpului trebuie sa fie intreprinse masuri pentru a preveni caderea vopselei
pe izolatoare si conductoare.

654. La masurarea rezistentei prizelor de pamant a stalpilor, deconectarea si conectarea
legéturii la pamant a conductorului de coborare a conductorului de garda, izolat de pamant, este
necesar de efectuat numai dupa legarea la pamant, in prealabil, a conductorului de garda.

Subsectiunea 2

Lucrul la stalpii cu suspendéri comune a mai multor linii,
la bransamentele caselor de locuit
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655. La executarea lucrarilor de pe stalp, din turnul telescopic al liftului hidraulic, fara
element izolator sau alt mecanism pentru ridicarea oamenilor, distanta de la executant, scule,
dispozitive, franghii, suspensii pand la conductoarele (electrice, de transmisiune radio,
telemecanica) aflate sub tensiune mai mica de 1000 V, trebuie sa fie nu mai mica de 0,6 m.

656. La executarea lucrarilor, in timpul cdrora nu este exclusa posibilitatea apropierii de
conductoare (electrice, de comunicatii, de transmisiune radio, telemecanica s.a.) la o distanta mai
mica de 0,6 m, aceste conductoare trebuie sa fie deconectate si legate la pamant in locul de
executare a lucrarilor.

657. Lucrarile de intindere si de inlocuire a conductoarelor LEA cu tensiunea mai mica de
1000 V trebuie executate cu deconectarea tuturor liniilor si cu legarea la pamant din ambele parti
ale locului de munca.

658. Lucrarile de intindere si de inlocuire a conductoarelor LEA cu tensiunea mai mica de
1000 V se executa in baza autorizatiei de lucru de o formatie de lucru in componenta de cel putin
doi lucratori, iar seful de lucrari trebuie sa detind grupa de securitate electrica nu mai mica de IV.

Subsectiunea 3
Lucrarile sub tensiune la partile active sau in apropierea lor

659. Lucrarile sub tensiune la partile active sau in apropierea lor se executa de catre formatia
de lucru in baza autorizatiei de lucru.

660. La executarea lucrarilor la LEA sub tensiune, securitatea personalului se asigura prin
utilizarea unei metode, din cele doua specificate.

Metoda I.

Conductorul sub tensiune-izolatia-lucratorul-pamantul. Metoda se realizeaza prin doud
variante:

1) lucrul in contact, cand mijloacele de protectie de baza sunt manusile si sculele
electroizolante. Prin aceastd modalitate se executa lucrarile la LEA cu tensiunea mai mica de 1000
\B

2) lucrul de la distanta, cand activitatile sunt executate cu utilizarea mijloacelor de protectie
de baza (prjini, cleste electroizolante) si suplimentare (manusi, cizme, placi electroizolante).
Aceasta modalitate se aplica la LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V.

Metoda II.

Conductorul sub tensiune-lucratorul-izolatia-pamantul. Lucrarile conform acestei metode se
admit in urmatoarele conditii:

1) izolarea executantului de pamant prin dispozitive speciale de tensiunea corespunzatoare;

2) aplicarea unui set de ecranare;

3) controlul repartitiei de potential al setului de ecranare, platformei de lucru si a
conductorului cu ajutorul unei prajini de transfer a potentialului. Distanta de la lucrator pana la
partile legate la pamant si elementele utilajului in timpul lucrului trebuie sa fie nu mai mici decat
distantele specificate in Tabelul nr.1.

661. Tipurile concrete de lucrari efectuate sub potentialul conductorului se executa conform
instructiunilor speciale sau conform FT, proiectelor de organizare a lucrarilor, PEL.

662. Executantii de lucrari, care au dreptul de realizare a lucrarilor sub potentialul
conductorului (cu atingerea nemijlocitd a partilor active) al LEA cu tensiunea mai mare de 1000
V, trebuie sa detina grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, iar ceilalti executanti, care
fac parte din efectivul formatiei de lucru — grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

663. La executarea lucrarilor de pe o platforma a unui dispozitiv izolant, care se afla sub
potentialul conductorului, se interzice de a atinge izolatoarele si armaturile lanturilor cu izolatoare,
care au un alt potential decat cel al conductorului, precum si de a transmite i a primi scule sau
accesorii de la lucratorii care nu se afld pe aceeasi platforma de lucru.

664. Pana la inceperea lucrarilor la lanturile de izolatoare, este necesar de a verifica cu
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clemei de prindere, aceasta trebuie blocata pe stalpul pe care se executd lucrarile, precum si pe
stalpii adiacenti, daca acest lucru este necesar, conform reliefului traseului.

665. Lucrarile de recuplare a lantului de izolatoare, de inlocuire a unor izolatoare din lant, a
armaturilor, executate de montori de pe dispozitivele izolante sau de pe traverse, se admit in cazul
in care izolatoarele integre din lant constituie nu mai putin de 70% din numarul total.

666. La recuplarea lanturilor de izolatoare ale LEA cu tensiunea de 330 kV si mai mare,
executata de pe traverse, instalarea si demontarea de la traversa a dispozitivelor necesare trebuie
sa fie executate in manusi electroizolante si cu utilizarea setului de ecranare.

667. La LEA cu tensiunea de 35 kV se permite de a atinge primul izolator, in cazul in care
cel putin doud izolatoare din lant sunt integre, iar la LEA cu tensiunea 110 kV si mai mare — a
primului si celui de al doilea izolator. Izolatoarele se numara de la traversa.

668. Instalarea sub tensiune a descarcatoarelor tubulare la LEA cu tensiunea 35-110 kV se
poate realiza cu conditia utilizarii dispozitivelor de apropiere izolate suspendate, care exclud
posibilitatea apropierii electrodului exterior al descarcatorului de conductor, la o distantd mai mica
de cea stabilita.

669. Se interzice aflarea in zona posibila de evacuare a gazelor, la apropierea electrodului
exterior al descarcatorului de conductor sau la indepartarea electrodului in timpul demontarii
descarcatorului. Apropierea sau indepartarea electrodului exterior al descarcatorului trebuie

670. Se interzice apropierea la o distan{d mai mica de 1 m de conductorul de garda, care este
izolat de stalp.

671. La utilizarea conductorului de garda in schema de topire a chiciurii, distanta admisibila
de apropiere de conductorul de garda trebuie determinata in functie de tensiunea necesara pentru
topirea chiciurii.

672. La executarea lucrarilor sub tensiune pe un teritoriu deschis, este necesar, nemijlocit
inainte de inceperea lucrarilor, de a fi determinate conditiile atmosferice care influenteaza
executarea in sigurantd al lucrarilor, iar In procesul de lucru — de verificat posibilele schimbari ale
conditiilor climaterice.

673. Posibilitatea de executare a lucrarilor sub tensiune, in functie de conditiile atmosferice,
se determina de conducatorul de lucrari, admitent sau seful de lucrari in conformitate cu
prevederile Tabelului nr.6.

674. Este interzis de a lucra la LEA si LAT, aflate sub tensiune, pe timp de ceata, ploaie,
ninsoare, in timpul noptii, precum si pe vant, care complica lucrul pe stalpi.

Subsectiunea 4
Lucrarile in deschiderile de intersectare cu linii electrice aeriene in functiune

675. La montarea si Inlocuirea conductoarelor si conductoarelor de garda, derularea lor de
pe tambure se face lent, fara izbituri, otgoanele de tractiune trebuie indreptate astfel, incat sa se
evite agitarea si apropierea de conductoarele aflate sub tensiune. In calitate de ancora si contrafisa
pentru tractarea si sustinerea conductorului instalat trebuie utilizate franghii din fibre sintetice sau
vegetale.

676. Troliurile si funiile metalice utilizate in timpul lucrarilor trebuie sa fie legate la pamant.

677. Conductorul sau conductorul de garda de pe fiecare tambur, inainte de derulare, trebuie
legat la pamant.

678. Inainte de inceperea lucririlor de montaj (stabilirea sagetii, intinderea, transferarea din
role si cleme), la conductorul, conductorul de garda derulat trebuie sa fie legat la pamant in doua
locuri: la primul stilp de ancora 1n apropiere la clema de Intindere si la stalpul terminal, peste care
se executd intinderea. In afard de aceasta, dispozitivele pentru legarea la pimant si in scurtcircuit
trebuie sd fie montate la conductor, conductorul de garda si la fiecare stalp intermediar de pe
sectorul in care se petrec lucrarile.

679. Pentru conductorul sau conductorul de garda amplasat in rolele metalice sau in clemele
de desfasurare, este suficienta legarea la pamant a corpului acestor role (cleme). In cazul in care
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existd un contact metalic normal intre corpul metalic al rolei (clemei) si corpul stalpului metalic
sau din beton armat, nu sunt necesare de realizat masuri suplimentare de legare la pamant a rolei
metalice (clemei).

680. La executarea lucrarilor la conductoare, efectuate de pe turnul telescopic (dispozitivul
de ridicare), platforma de lucru a turnului (dispozitivului), trebuie s fie conectata la conductorul
liniei cu ajutorul unui conductor de cupru cu sectiunea nu mai mici de 10 mm?, iar turnul
(dispozitivul) trebuie legat la pamant. Totodata, conductorul trebuie sa fie legat la padmant la cel
mai apropiat stalp sau in deschidere.

681. Dupa conectarea platformei de lucru a turnului telescopic cu conductorul este interzisa
intrarea si iesirea din cabina turnului, precum si atingerea carcasei turnului, stind pe pamant.

682. Se interzice utilizarea funiei de otel in calitate de franghie infinita.

683. Magsinistul (conducatorul) care conduce dispozitivul de ridicare de la pamant, trebuie
sd fie in cizme electroizolante $i manusi electroizolante.

684. Buclele amplasate pe stalpul de intindere, trebuie conectate doar dupa finalizarea
lucrarilor de montare la deschiderile de intindere adiacente cu acest stalp.

685. La stalpii de intindere ai LEA cu tensiunea de 110 kV si mai mare, pana la conectare,
buclele urmeaza a fi fixate de conductoare sau de lanturile de izolatoare de intindere, dar nu mai
aproape decat de al patrulea izolator, numarand de la traversa, iar la LEA cu tensiunea 35 kV si
mai micad — numai de conductoare.

686. La executarea lucrarilor la conductoarele LEA in deschiderea de intersectare cu o alta
LEA aflata sub tensiune, legarea la pamant trebuie efectuatd la stlpul unde se executa lucrarile.
Daca 1n aceastd deschidere sunt suspendate sau se inlocuiesc conductoarele, atunci legarea la
pamant atat a conductorului care se suspenda, cat si cel care se inlocuieste se efectueaza din
ambele parti ale locului de intersectare.

687. In cazul inlocuirii conductoarelor, conductoarelor de gardi, precum si a izolatoarelor
si armaturilor aferente, amplasate mai jos in deschiderile intersectiilor, de conductoarele aflate sub
tensiune, pentru a evita contactul cu conductoare amplasate mai sus, trebuie plasate franghii din
fibre vegetale sau sintetice peste conductoarele, conductoarele de garda care vor fi inlocuite.
Franghiile trebuie plasate in doua locuri - in ambele parti ale locului intersectiei, capetele trebuie
sa fie Intarite de ancore, constructii etc. Ridicarea conductorului, conductorului de garda trebuie
efectuatd lent, fara graba.

688. Lucrarile efectuate la conductoare, conductoarele de garda, precum si la izolatoarele,
armaturile aferente, amplasate mai sus de conductoarele sau cablurile aflate sub tensiune, se
desfisoara in conformitate cu PEL, aprobat de citre administratorul agentului economic. In PEL
se vor prevedea masuri pentru prevenirea coborarii conductoarelor, conductoarelor de garda si
pentru asigurarea protectiei contra tensiunii induse.

689. Lucrarile de inlocuire a conductoarelor, conductoarelor de garda mentionate la pct.688,
se executa cu scoaterea de sub tensiune a conductoarelor intersectate, cu exceptia cazurilor de
executare a lucrarilor cu utilizarea tehnologiilor de reparatie, in instalatiile electrice cu tensiunea
de 220 kV si mai mare, care exclud apropierea conductorului, conductorului de garda inlocuit de
conductoarele LEA intersectate, care se afld sub tensiune, la o distantd mai mica decat cea
admisibila.
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Tabelul nr.6

Posibilitatea executérii lucrarilor sub tensiune in functie de conditiile atmosferice

Conditiile Posibilitatea executérii lucrarilor sub tensiune in instalatiile cu tensiunea nominala de
atmosferice Mai mica de 1 kV curent Mai mare de 1 KV curent 110 KV si mai mult
alternativ sau 1,5 KV curent | alternativ sau 1,5 kV curent
continuu continuu si mai mica de 35 kV
in minusi La Sub in manusi La Sub in minusi La Sub
electroizolan | distant | potenti | electroizolan | distant | potenti | electroizolan | distant | potenti
te cu scule a al te cu scule a al te cu scule a al
manuale manuale manuale
Burnita, b b - b b b - b b
zapada umeda
Ploaie c c - c c c - c c
puternica,
zapada umeda
Ceata, at at - b+ b+ b+ - b+ b+
ninsoare
puternica
Vant moderat a a - b b b - b b
(mai putin de
9,5 m/s)
Vant puternic a a - b b b - c c
sau cu rafale
(mai mult de
9,5 m/s)
Se observa c c - c c c - c c
fulgere/trasnet
e, se aud
tunete
Nota:

a — se permite de a incepe si de a finaliza lucrarea sub tensiune;

b — se permite de a finaliza lucrarea sub tensiune inceputd; nu se permite Inceperea unei lucrari noi;

¢ — se interzice de a incepe lucrarea sub tensiune; lucrarea inceputa trebuie stopata imediat;

,, - — lucrarea sub tensiune nu este admisa;

,, T 7 —1n cazul contactului vizual intre membrii formatiei de lucru. Daca conditiile la locul de munca nu
asigura cerintele de securitate a lucratorului (de exemplu, cind pe conductoare este depusa chiciurd), lucrarea sub
tensiune este interzisa.

Subsectiunea 5
Lucrari la linia electrica aeriana sub tensiunea indusa, cu un circuit deconectat al
liniei electrice aeriene cu mai multe circuite

690. Lucratorii care deservesc LEA trebuie sa dispuna si sa cunoasca lista liniilor, care dupa
deconectare se afla sub tensiunea indusa mai mare de 42 V. In lista trebuie sa fie indicate valorile
tensiunii induse pe conductoarele deconectate ale LEA, precum si pe conductoare in cazul
utilizarii diferitelor scheme de legare la pdmant a LEA efectuate cu ajutorul prizelor stationare de
legare la pamant (separatoare de legare la pamant, cutite de legare la pamant) din ID.

691. Valoarea tensiunii induse la locul de munca (sectorul LEA sau echipamentul statiei
electrice la care este conectatd LEA), in functie de schema de legare la paméant a LEA in ID si de
prezenta legaturii electrice intre dispozitivul pentru legarea la pamant si in scurtcircuit din ID si
locul de munca, urmeaza a fi consemnate in rubrica ,,Indicatii specifice” din autorizatia de lucru.

692. Masurarile (calculele) valorilor tensiunii induse in LEA (sectoarele LEA) se efectueaza
in locurile unde poate sa apara valoarea maxima posibila a tensiunii induse (intersectii, apropieri,
ramificatii ale LEA, amplasarea paralela etc.).
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693. Toate tipurile de lucrari la LEA (sectoarele liniei) sub tensiune indusa mai mare de 42
V, efectuate cu legarea la pamant a LEA in ID sau, in cazul lipsei legaturii electrice a locului de
lucru cu ID si executate cu atingerea de conductor, conductorul de garda a partilor conductoare
ale masinilor, mecanismelor, tachelajului, trebuie executate conform FT sau PEL, care prevad
deconectarea §i legarea la pamant a LEA 1n toate ID si la aparatele de comutatie de sectionare,
unde este deconectata linia cu legarea la pamant a conductoarelor tuturor fazelor, conductoarelor
de garda la locurile de munca a fiecarei formatii de lucru, si executarea unei sau a catorva din
urmatoarelor masuri care asigura desfasurarea in securitate a lucrarilor:

1) legatura de echipotentialitate prin legarea la pamant a conductoarelor, conductoarelor de
garda, precum si a masinilor, tachelajului, dispozitivelor si mecanismelor, inclusiv a platformelor
de lucru ale dispozitivelor de ridicare (turnurilor), utilizate la lucrari, la o singura priza de padmant;

2) utilizarea mijloacelor de protectie electrica in dependenta de marimea tensiunii induse
(méanusile electroizolante, prajinile electroizolante, dispozitive si scule cu manere izolante speciale
etc.);

3) utilizarea echipamentelor speciale pentru protectie contra tensiunii induse.

694. Instalarea si demontarea dispozitivelor pentru legare la pamant si in scurtcircuit la locul
de munca pe LEA sub tensiune indusd, se efectueaza dupa legarea ei la pdmant in ID prin
intermediul cutitelor stationare de legare la pamant, iar pe sectoarele LEA care nu au legatura
electrica cu ID (in cazul montarii, demontarii conductoarelor, executarii lucrarilor in deschiderea
de intindere dintre stalpii de ancorare cu decuplarea buclelor de ancora etc.) — dupa instalarea
dispozitivelor pentru legare la pamant si in scurtcircuit din toate partile a locului de munca in
locurile legate electric cu locurile de munca si care sunt indepartate de la locul de indeplinire a
lucrarilor pentru a evita demontarea eronata sau intdmplatoare a acestor dispozitive pentru legarea
la pamant si In scurtcircuit, slabirea contactelor de conectare a dispozitivelor pentru legare la
pamant si in scurtcircuit.
pct.690, la efectuarea lucrarilor se vor executa urmatoarele masuri:

1) LEA scoasa in reparatie nu se leaga la pamant din partea 1D,

2) LEA (sectorul) se leaga la pamant numai intr-un loc (la locul de munca al formatiei de
lucru) sau la doi stalpi adiacenti. La demontarea dispozitivelor mobile pentru legare la pamant si
in scurtcircuit, dupa finalizarea lucrarilor, initial este necesar de deconectat clema de legare la
conductorul, conductorul de garda LEA al dispozitivului pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, ulterior de la priza de legare la pamant. Lucrarile se vor efectua doar de pe stalpul la
care este instalat dispozitivul pentru legare la pamant si in scurtcircuit sau in deschiderea dintre
doi stalpi adiacenti, legati la pamant;

3) instalarea (demontarea) dispozitivelor mobile pentru legare la pamant si in scurtcircuit la
arcului sau dupa realizarea temporara a legaturii la pamant a LEA in una din ID. Cutitele de legare
la pdmant la capatul LEA in ID trebuie sa fie deconectate doar dupa instalarea (demontarea)
legaturii la pamant la locul de munca;

4) lucrarile se executa cu utilizarea mijloacelor de protectie contra tensiunii induse.

696. Inainte de conectarea sau intreruperea sectoarelor, conductoarelor, conductoarelor de
garda cuplate electric, este necesar de executat legatura de echipotentialitate a acestor sectoare.

697. Legatura de echipotentialitate se realizeaza prin conectarea cu un conductor a acestor
sectoare Intre ele sau prin montarea dispozitivelor pentru legare la padmant si in scurtcircuit din
ambele parti ale rupturii (rupturii presupuse), cu conectarea la o singura priza de pamant (instalatie
de legare la pamant).

698. La LEA, unde la locurile de munca tensiunea indusa este mai mare de 42 V, lucrarile
de la sol, precum si lucrdrile de pe masinile si mecanismele, constructiile metalice si alte
constructii conductoare cu legare la pamant, inclusiv stalpii LEA, executate cu atingerea
conductorului, conductorului de garda cobordt de pe stalp, trebuie executate cu utilizarea
mijloacelor de protectie electroizolante corespunzatoare marimii tensiunii induse (manusi, cizme,
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galosi, prajini electroizolante, dispozitive si scule electroizolante speciale etc.) sau de pe o
platforma metalica conectata pentru legatura de echipotentialitate cu conductorul, conductorul de
garda la care se lucreaza sau cu utilizarea setului de protectie contra tensiunii induse.

699. Conectarea platformei metalice cu conductorul, conductorul de garda se realizeaza
printr-un conductor cu sectiunea nu mai micid de 25 mm?, utilizind mijloacele de protectie
electroizolante, numai dupa amplasarea lucratorului pe platforma.

Se interzice:

1) apropierea de platforma fara utilizarea mijloacelor de protectie contra tensiunii de pas;

2) intrarea/iesirea din/in cabina mecanismului, precum si atingerea carcasei acesteia, cu
aflarea pe pamant, dupa conectarea platformei de lucru a mecanismului cu conductorul;

3) efectuarea lucrdrilor la sol fard utilizarea mijloacelor de protectie electricd sau fara
platforma metalicad sau set de protectie contra tensiunii induse.

700. Funiile metalice de tractiune utilizate se fixeaza initial de mecanismul de tractiune, si
pentru legatura de echipotentialitate se leaga la aceeasi priza de pamant la care este legat la pamant
si conductorul. Dupa efectuarea actiunilor mentionate se permite fixarea funiei de tractiune de
conductor.

701. Deconectarea conductorului si a funiei de tractiune se permite doar dupd legatura de
echipotentialitate a acestora, adica dupa conectarea fiecaruia la priza de pamant comuna.

702. Se interzice utilizarea n calitate de ,,franghii infinite” cabluri si funii din materiale
conductoare de curent electric.

703. La lucrarile de montare la LEA, aflate sub tensiune indusa (urcarea, fixarea sagetii,
transferarea conductoarelor din rolele de derulare pe cleme s.a.), conductorul trebuie sa fie legat
la padmant la stalpul de intindere de la care se executd derularea conductorului de pe tambur, la
stalpul terminal de intindere, peste care se executd intinderea, si la fiecare stalp intermediar pe
care se ridicd conductorul.

704. La finalizarea lucrarii la stalpul intermediar se permite demontarea dispozitivului
pentru legare la pimant si in scurtcircuit de pe conductorul de la acest stalp. in cazul reludrii
lucrarii la stalpul intermediar, executate cu atingerea conductorului, conductorul trebuie sa fie
legat din nou la pdmant la acelasi stalp.

705. La LEA sub tensiune indusa, transferarea conductoarelor din rolele de desfasurare in
clemele de sustinere se efectueaza in directia inversa directiei de derulare a conductorului. Pana
la inceputul transferarii, conductoarele de pe stalpul de intindere in directia caruia se va efectua
transferul trebuie lasate legate la pamant cu demontarea dispozitivului pentru legare la pamant si
in scurtcircuit de pe conductoarele stalpului de intindere de la care se incepe transferarea.

706. La montarea conductoarelor LEA sub tensiunea indusa, dispozitivele pentru legare la
pamant si 1n scurtcircuit, pot fi demontate de pe ele numai dupa transferarea conductoarelor in
clemele de sustinere si finalizarea lucrarilor la stalpul dat.

707. In timpul transferarii conductoarelor in clemele de sustinere, stalpul de intindere
adiacent, la care transferul a fost finalizat, trebuie considerat ca fiind sub tensiune indusa.
Executarea lucrarilor pe stalp cu atingerea conductoarelor este posibila doar dupa legarea la
pamant a conductoarelor la locul de munca.

708. Se permite efectuarea lucrarilor la un circuit deconectat al LEA cu mai multe circuite,
la care circuitele sunt amplasate unul supra altuia, cu conditia c@ circuitul deconectat este
suspendat mai jos de circuitele ramase sub tensiune. Este interzisd inlocuirea si reglarea
conductoarelor circuitului deconectat.

709. La executarea lucrarilor la un circuit deconectat al LEA cu mai multe circuite, cu
amplasarea lor orizontala, pe stalpi trebuie sa fie instalate stegulete rosii din partea circuitelor
ramase sub tensiune. Steguletele sunt instalate la o inaltime de 2-3 m de la pamant de catre seful
de lucrari impreund cu un membru al formatiei de lucru, care detine grupa de securitate electrica
nu mai mica de III.

710. Se interzice urcarea pe stilp din partea circuitului aflat sub tensiune §i trecerea pe
sectoarele traversei, care sustin acest circuit. Daca stalpul are suruburi de pas, urcarea pe ele este
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permisa indiferent sub care circuit sunt amplasate. La amplasarea suruburilor de pas din partea
circuitelor ramase sub tensiune, urcarea pe stalp trebuie efectuata sub supravegherea sefului de
lucrari aflat la sol sau a unui membru al formatiei de lucru, care detine grupa de securitate electrica
nu mai mica de III. Urcarea pe astfel de stalpi se efectueaza cu utilizarea centurii de siguranta de
tip ham cu mijloc de legatura in Y (sistem de ancorare cu doua carlige).

711. La executarea lucrarilor pe stalp la conductoarele circuitului deconectat al LEA cu mai
multe circuite, in cazul in care celelalte circuite au ramas sub tensiune, dispozitivul pentru legare
la pamant si in scurtcircuit se monteaza la fiecare stalp la care se executa lucrarile.

Subsectiunea 6
Reparatia pe faze separate

712. La executarea lucrarilor de reparatie a LEA pe faze separate, este interzis de a lega la
pamant conductorul fazei deconectate in ID. Conductorul trebuie sa fie legat la pamant numai la
locul de munca.

713. La LEA cu tensiunea de 35 kV si mai mare, in timpul efectudrii lucrarilor la conductorul
unei faze sau consecutiv la conductoarele fiecarei faze, se va realiza legarea la pamant la locul de
lucru doar a conductorului fazei la care se executa lucrarea. In acelasi timp, se interzice apropierea
de conductoarele celorlalte faze, care nu sunt legate la pamant, la o distantd mai mica decat cea
indicatd in Tabelul nr.1.

714. La reparatia pe faze separate, pentru sporirea fiabilitatii legarii la pamant, trebuie sa fie
montate in paralel doud dispozitive pentru legare la pamant si in scurtcircuit. Executarea lucrarilor
pe conductor se permite de efectuat nu mai departe de 20 m de la locul instalarii dispozitivului
pentru legare la padmant si n scurtcircuit.

715. La executarea lucrarilor de mai multe formatii de lucru, conductorul deconectat trebuie
sd fie decuplat pe sectoare care nu sunt legate electric. Fiecarei formatii se atribuie un sector
separat, la care se realizeaza legare dubla la pamant.

716. La reparatiile pe faze separate la LEA cu tensiunea 110 kV si mai mare, pentru
localizarea descarcarii prin arc, pana la instalarea sau demontarea dispozitivului pentru legarea la

prealabil la priza de pamant. Aceasta prajina trebuie sa fie demontata doar dupa montarea (sau
demontarea) dispozitivului mobil pentru legare la pamant si in scurtcircuit.

718. La executarea lucrarilor de reparatie pe faze separate la LEA cu amplasarea orizontala
a circuitelor, este interzisd trecerea pe sectoarele traversei, care sustin conductoarele fazelor
ramase sub tensiune.

719. Conditiile de executare a lucrarilor la reparatia pe faze separate a LEA cu tensiunea de
35 kV si mai mare, trebuie sa fie consemnate in rubrica ,,Indicatii specifice” din autorizatia de
lucru.

Subsectiunea 7
Curatarea traseului liniei electrice aeriene de arbori

720. Lucrdrile de curatare a traseului LEA de arbori se indeplinesc ludnd In considerare
normele securitatii aplicabile la lucrarile de taiere a padurii, prelucrarea lemnului si la efectuarea
lucrarilor de gospodarire silvica.

721. Lucrarile de curatare a traseului LEA de arbori taierea arborilor, care prezintd pericol
de cadere pe conductorii LEA, se executd in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru si
in conformitate cu FT pentru unele lucrari de tdiere a padurii.

722. Retezarea arborilor si a crengilor din apropierea LEA 0,4-10 kV se executa de catre o
formatie de lucru. Necesitatea desemndrii conducatorului de lucrari este stabilitd de catre
emitentul autorizatiei de lucru.

66



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

723. Admiterea lucratorilor, care nu sunt angajati la proprietarul LEA in functiune, la
lucrarile de retezare a crengilor si cioturilor pe arbori, se efectueaza in conformitate cu prevederile
Capitolului XII.

724. Retezarea arborilor si a crengilor la inaltimea mai mare de 5 m se efectueaza prioritar
de pe platforma de ridicare mobild, inclusiv cu veriga de izolare (cos electroizolant).

725. Pana la inceputul doborarii arborilor, locul de munca trebuie sa fie curatat.

726. Pe timp de iarnd, pentru evacuarea rapida din calea copacului in cadere, trebuie
amenajate Tn zdpada doua carari cu lungimea de 5-6 m sub unghi fatd de linia de cadere a
copacului, 1n partea opusa directiei de cadere. Se interzice urcarea pe arborii taiati partial.

727. Pana la inceperea lucrului, seful de lucrari trebuie sa previna tofi membrii formatiei de
lucru despre pericolul apropierii arborilor doborati, a franghiilor etc. de conductoarele LEA.

728. Pentru a evita caderea arborilor pe conductoare, pana la inceperea doborarii trebuie sa
fie utilizate franghii de sustinere.

729. Se interzice doborarea arborilor fara aplicarea taieturii de doborare, precum si de a
efectua taieturi orizontale pe toatd sectiunea copacului.

730. Arborii inclinati trebuie doborati in directia inclinarii, dar daca exista pericolul de
cadere peste conductoare, doborarea lor este interzisa pana la deconectarea LEA.

731. In cazul probabilititii caderii copacului peste conductoare, pani la scoaterea tensiunii
de la LEA, se interzice apropierea de copac la o distantd mai mica de 8 m.

732. Taietorii trebuie sa anunte ceilalfi lucrdtori despre eventuala cadere a copacului
doborat. Se interzice aflarea in partea caderii copacului, precum si in partea opusa.

733. Lucrarile de initiere privind taierea si doborarea copacului urmeaza a fi finalizate pana
la aflarea lucratorilor in pauza, precum si n timpul transferdrii la lucrdrile de doborare a altor
arbori.

734. Inainte de a dobori arborii putrezi si uscati este necesar de a verifica duritatea lor, apoi
de executat tdierea de coborare. Este interzis de a tdia acesti arbori cu toporul.

735. Este interzisd doborarea in grup a arborilor, cu tdierea prealabila si doborarea prin
utilizarea cdderii unui arbore peste altul. In primul rand trebuie doborati arborii putrezi si arsi.

Subsectiunea 8
Inspectarea vizuala a liniei electrice aeriene

736. Pentru inspectarea vizuald a LEA nu este obligatoriu de a desemna seful de lucrari.

La executarea inspectarii LEA se interzice orice lucrare de reparatie si de restabilire, precum
si urcarea pe stalpi sau pe elementele lui constructive. Se permite urcarea pe stalp in scopul
inspectarii LEA de la Tndltime. Instruirea periodica a personalului, in acest caz, este obligatorie.

737. In locurile greu accesibile (mlastini, bazine acvatice, munti, desisuri de padure etc.) si
in conditii meteorologice nefavorabile (ploi, ninsori, ger puternic etc.), precum si pe timp de
noapte, inspectarea LEA trebuie efectuata de cel putin doi lucratori, care detin grupa de securitate
electricd nu mai mica de II, unul din care este desemnat superior. In celelalte cazuri, inspectarea
LEA o poate efectua un lucrator cu grupa de securitate electrica nu mai mica de II.

Se interzice mersul sub conductoare in cazul inspectarii LEA pe timp de noapte.

La identificarea locului defectiunilor, persoanele care inspecteazd LEA trebuie sa detina
indicatoare de avertizare.

La efectuarea inspectarilor, trebuie asiguratd posibilitatea de comunicare permanentd cu
dispecerul.

738. In cazul prezentei unor indicii de scurgere a curentului de punere la paimant (defectarea
izolatoarelor, atingerea conductorului de corpul stalpului, evaporarea umezelii din sol, aparitia
arcului electric pe stalpi si in locurile plantarii stalpilor in sol etc.), se interzice apropierea la o
distantd mai mica de 8 m de conductorul LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V cazut la pamant,
si de stalpii din beton armat aflate sub tensiune ai LEA cu tensiunea 6-35 kV. In aceste situatii, in
apropierea conductorului sau a stalpului trebuie organizata paza pentru a evita apropierea de locul
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punerii la pdmant a persoanelor si animalelor, dupa posibilitate trebuie de instalat indicatoare de
avertizare, de anuntat proprietarul LEA despre incident.

Subsectiunea 9
Lucriérile in intersectiile si apropierile liniei electrice aeriene de drumuri

739. Lucrarile la sectoarele de intersectie a LEA cu magistralele de transport (cai ferate,
rauri etc.), cu oprirea temporara a circulatiei transportului sau de suspendare a lucrarilor la LEA
pentru perioada de deplasare a transportului, se efectueaza in prezenta reprezentantului serviciilor
responsabile de circulatie pe magistrala de transport, invitat in acest scop de catre emitentul
autorizatiei de lucru. Acest reprezentant trebuie sa asigure oprirea circulatiei transportului pentru
perioada necesard sau sd prevind formatia de lucru despre apropierea transportului. Pentru a
permite trecerea transportului, conductoarele care impiedica circulatia trebuie sa fie ridicate la o
inaltime sigura de la sol.

740. La efectuarea lucrdrilor la sectoarele de intersectie sau apropiere a LEA cu caile de
comunicatie sau drumuri de tara, pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport sau
pentru oprirea circulatiei, dupa coordonarea cu Inspectoratul National de Patrulare, seful de lucrari
trebuie sa amplaseze pe caile/drumurile respective semnalatori.

741. Semnalatorii trebuie sa se afle la o distantd de 100 m pe ambele parti de la locul
intersectarii sau apropierii LEA cu drumurile si trebuie dotati ziua cu stegulete rosii, iar noaptea -
cu felinare cu lumina rosie.

Subsectiunea 10
Deservirea retelelor de iluminare stradala

742. Desfasurarea lucrdrilor, in baza dispozitiei de lucru, fard deconectarea retelei de
iluminat, se permite in urmatoarele cazuri:

1) la utilizarea turnului telescopic cu element izolant;

2) la amplasarea corpurilor de iluminat mai jos de conductoare, la o distan{d nu mai mica de
0,6 m, pe stalpi din lemn fara conductor de legare la pamant coborat de pe stalp sau de pe o scara
mobila izolanta.

743. In cazul desfisurdrii altor lucriri decat cele previzute la pct.742 urmeazi a fi
deconectate si legate la pamant toate conductoarele amenajate pe stalp si de executat lucrarile in
baza autorizatiei de lucru.

744. Pentru desfasurarea lucrarilor la aparatura de dirijare a lampilor cu descarcari in gaze,
pana la deconectarea utilajului respectiv de la schema de alimentare comuna, trebuie de deconectat
in prealabil de la retea, conductoarcle de alimentare si descarcate condensatoarele statice
(indiferent de prezenta rezistoarelor de descarcare).

Subsectiunea 11
Lucrarile la linia electrica aeriana cu tensiunea 6-20 kV
cu conductoare acoperite cu manta de protectie

745. Lucrarile la conductoarele liniei electrice aeriene cu conductoare acoperite cu manta
de protectie (in continuare - LEAP) 6-20 kV trebuie executate cu deconectarea ei.

746. Distanta de la lucratori pana la conductoarele LEAP si alte elemente conectate cu
conductoare, distanta de la conductoarele LEAP pana la mecanismele si masinile de ridicare a
incarcaturilor, trebuie sa fie nu mai mica decat cea indicata in Tabelul nr.1.

747. Distanta de la conductorul cu manta de protectie pana la arbori, trebuie sa fie nu mai
mica de 2 m.

748. La nldturarea arborilor cazuti pe conductoarele LEAP, linia trebuie sa fie deconectata
si legata la pamant.
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749. La LEAP care nu este deconectatd, se vor executa lucrari de inlaturare a obiectelor
straine aruncate si a crengilor de copaci, cu utilizarea prdjinilor electroizolante. La executarea
acestor lucrari fara mijloace de protectie, linia trebuie sa fie deconectata si legata la pamant.

Subsectiunea 12
Lucrarile la linia electrica aeriana cu tensiunea de 0,38 kV cu conductoare izolate

750. Lucrarile la linia electrica aeriana cu conductoare izolate (in continuare — LEAT) 0,38
kV pot fi executate cu sau fard deconectarea LEA.

751. Lucrarile cu deconectarea LEAI 0,38 kV se executd in caz de necesitate a inlocuirii
cordonului in totalitate, la decuplarea sau cuplarea conductoarelor (unuia sau a catorva) pe liniile
care traverseazd zonele cu pericol de explozie sau de incendiu (in apropierea statiilor de alimentare
cu petrol, statiilor de distributie a gazelor etc.). Nu este obligatoriu de a deconecta linia in
intregime, ci doar conductoarele la care se vor executa lucrarile. Conductorul, dupa identificarea
lui dupa marcaj si verificarea lipsei tensiunii, trebuie sa fie deconectat din toate partile, din care
ar exista posibilitatea conectarii tensiunii §i trebuie legat la pamant la locul de munca.

752. Fara scoaterea tensiunii la LEATI 0,38 kV se permite executarea urmatoarelor lucrari:

1) inlocuirea stalpilor si elementelor lor, armaturilor de linie;

2) intinderea conductoarelor;

3) inlocuirea clemelor de conexiune, de derivatie si de intindere;

4) conectarea sau deconectarea derivatiilor spre receptoarele electrice;

5) inlocuirea unui sector sau restabilirea izolatiei unui conductor de faza, separat.

Pentru executarea lucrarilor de conectare sau deconectare a derivatiilor spre receptoarele
electrice trebuie sa fie utilizate urmatoare mijloace de protectie:

1) manusi dielectrice;

2) chei electroizolante;

3) casca cu ecran de protectie faciala.

La executarea lucrarilor trebuie sa fie luate In considerare si cartile tehnologice ale
producatorilor accesoriilor pentru LEAL

753. Pentru executarea lucrdrilor, fara scoaterea tensiunii la conductoarele izolate, portante
cu conductor nul neizolat, este necesar de izolat conductorul nul de lucru si armaturile metalice
cu ajutorul unor capace de acoperire si placi izolante.

754. Se interzice lucrul la LEAI 0,38 kV fara scoaterea tensiunii In urmatoarele cazuri:

1) deconectarea LEA, generatd de o eroare a formatiei de lucru;

2) depistarea defectiunii LEA, lichidarea careia cere incédlcarea prevederilor tehnologiei
lucrarilor;

3) lipsa sau defectiunea mijloacelor tehnice si a mijloacelor de protectie;

4) conditii atmosferice specificate in Tabelul nr.6;

5) alte circumstante, care prezinta pericol pentru executarea in siguranta a lucrarii.

755. Lucrarile la LEAT 0,38 kV fara scoaterea tensiunii trebuie executate in baza autorizatiei
de lucru.

756. Formatia de lucru, care executa lucrari fara scoaterea tensiunii, trebuie sa fie alcatuita
din cel putin doi electricieni — seful lucrarii, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica
de IV, si membrul formatiei de lucru - grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

757. Seful de lucrari si membrul formatiei de lucru trebuie sa obtind dreptul de a executa
lucrari fara scoaterea tensiunii la LEAI 0,38 kV, precum si dreptul de a executa lucrari de
escaladare, fapt care trebuie sa fie inregistrat in pagina ,,Executare a lucrarilor speciale” din talonul
de autorizare.

Capitolul V 5
INCERCARI SI MASURARI

Sectiunea 1

69



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

incercirile instalatiei electrice cu aplicarea tensiunii mirite de la sursi alternativi

758. La efectuarea incercarilor echipamentului electric se admite personalul electrotehnic
care a trecut pregatirea speciald cu verificarea cunostintelor, inclusiv a cerintelor din prezentul
Capitol, de catre comisia in componenta careia sunt inclusi specialisti autorizati pentru incercarile
instalatiilor, care detin grupa de securitate electrica V — in instalatiile electrice cu tensiunea mai
mare de 1000 V si grupa de securitate electricd nu mai mica de IV — in instalatiile electrice cu
tensiunea mai mica de 1000 V.

759. Dreptul de a efectua incercarile este confirmat prin inscrierea in rubrica ,,Executare a
lucrarilor speciale” din talonul de autorizare.

760. Pana la obtinerea dreptului de a efectua incercari si masurari in instalatiile electrice,
seful de lucrari, membrii formatiei de lucru antrenati in aceste lucrari si lucratorii, care nemijlocit
efectueaza incercarile de sine statator, utilizand instalatiile de Incercare stationare, portabile si
mobile, trebuie sa treacd stagierea cu o duratd de o luna sub controlul unui lucrator cu experienta.

761. Incercirile echipamentului electric, inclusiv si in afara instalatiilor electrice, efectuate
cu utilizarea instalatiilor mobile de incercari, trebuie executate in baza autorizatiei de lucru.

762. Admiterea la executarea incercarii echipamentului electric in instalatiile electrice in
functiune, este efectuatd de catre personalul operativ sau operativ de reparatie in corespundere cu
Sectiunea 7 din Capitolul II, iar in afara instalatiilor electrice — de catre conducatorul de lucrari
sau, daca acesta nu a fost desemnat — de cétre seful de lucrari.

763. Executarea incercarilor in procesul lucrarilor de montare sau reparatie a echipamentelor
trebuie specificata in autorizatia de lucru.

764. Incerciarile echipamentului electric se executi de formatia de lucru in care seful de
lucrari trebuie sa detina grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, membrul formatiei de
lucru — grupa de securitate electrica nu mai mica de III, iar membrul formatiei de lucru responsabil
pentru paza — grupa de securitate electrica nu mai mica de II.

765. In componenta formatiei de lucru care efectueaza incercarea echipamentului, pentru
executarea lucrarilor de pregatire si supraveghere a echipamentului, se permite de inclus lucratori
din categoria personalului de reparatii, care nu sunt autorizati pentru efectuarea lucrarilor de
masurdri si incercari.

766. Incercirile in masa a materialelor si obiectelor (mijloace de protectie, diferite piese
izolante, ulei etc.) cu utilizarea instalatiilor stationare de incercare, la care partile active sunt
inchise cu bariere de protectie cu plasa sau panouri inchise, iar usile sunt echipate cu sisteme de
blocare, se admit a fi efectuate de sine statator de catre lucratorul, care detine grupa de securitate
electricd nu mai mica de III, in baza listei lucrarilor executate in ordinea exploatarii curente,
utilizdnd metodele tipice de incercare.

767. Locul de munca al operatorului instalatiei de incercare trebuie sa fie separat de partea
instalatiei cu tensiunea mai mare de 1000 V. Usa cu acces la partea instalatiei de incercare cu
tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie sa fie echipata cu dispozitiv de blocare, ce asigura scoaterea
tensiunii de la schema de Incercare in cazul deschiderii usii si imposibilitatea de conectare a
tensiunii, in cazul cand usile sunt deschise. La locul de munca al operatorului instalatiei de
incercare trebuie sa fie prevazutd o semnalizare luminoasd separatd, care semnaleazd despre
conectarea tensiunii §i semnalizare sonora, care semnaleazd despre conectarea tensiunii de
incercare. La conectarea tensiunii de Incercare, operatorul instalatiei de incercare trebuie sa
utilizeze manusile si covorasele electroizolante.

768. Instalatiile de Incercare mobile, trebuie sa fie dotate cu semnalizare luminoasa externa,
care se cupleaza automat la prezenta tensiunii pe bornele de iesire a instalatiei de incercare, si
semnalizare sonord, care avertizeaza printr-un semnal scurt despre conectarea tensiunii de
incercare.

769. Admiterea la lucrari, In baza autorizatiei de lucru emise pentru efectuarea incercarilor
si pregatirea locului de munca, trebuie sa fie efectuatd numai dupa inlaturarea de la locul de munca
a altor formatii de lucru, care lucreaza la echipamentul supus incercarii, $i inmanarea de catre ei a
autorizatiilor de lucru admitentului. In instalatiile electrice, care nu dispun de personal de serviciu,
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sefului de lucrari 1 se permite, dupa plecarea formatiei de lucru, sd pastreze autorizatia de lucru,
inregistrand pauza in lucrari.

770. Echipamentul supus incercarii, instalatia de incercare si conductoarele de legatura intre
ele trebuie sa fie ingradite cu panouri, benzi etc. pe care este montat indicatorul de securitate,
informativ, ,,INCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”, orientat spre exterior. Bariera
de protectie trebuie instalata de catre lucratorii care efectueaza incercarile.

771. In caz de necesitate, se instituie pazi din rAndul membrilor formatiei de lucru, care
detin grupa de securitate electricd nu mai mica de II, pentru a preveni apropierea persoanelor
strdine de instalatia de incercare, de conductoarele de legaturd si echipamentul supus incercarii.
Membrii formatiei de lucru, care asigura paza, trebuie sa se afle in afara barierelor de protectie, si
se considere echipamentul supus incercarii ca fiind sub tensiune. Acesti lucratori pot parasi postul
numai cu permisiunea sefului de lucrari.

772. La incercarile unei LEC, dacd capatul opus al acesteia se afla intr-o camera inchisa, in
compartimentul IDP ori in incdpere, pe usi sau pe bariera de protectie, trebuie sa fie montat
indicatorul de securitate de avertizare ,,INCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!”.
Daca usile si barierele de protectie nu sunt inchise sau linia in reparatie cu firele cablului sectionate
pe traseu este supusa incercarii, in afard de montarea indicatoarelor de securitate 1anga usi, bariere
de protectie si cablurile sectionate, se instituie paza alcatuitda din membrii formatiei de lucru, care
detin grupa de securitate electrica nu mai mica de II, sau din categoria personalului operativ sau
operativ de reparatie din tura.

773. La amplasarea instalatiei de incercare si a echipamentului supus Incercdrii in diferite
incaperi sau pe diferite sectoare ale ID, se permite aflarea membrilor formatiei de lucru, care detin
grupa de securitate electricd nu mai mica de III si care supravegheaza starea izolatiei, separat de
seful de lucrari. Acesti membri ai formatiei de lucru trebuie sa se afle in afara barierei de protectie
si pana la Inceperea incercarilor trebuie sd fie supusi instruirii periodice de catre seful de lucrari.

774. Demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit, instalate in
procesul pregatirii locului de munca, care impiedica efectuarea incercarilor, si montarea lor
repetatd se permite de executat numai la indicatia sefului de lucrari, dupa legarea la pamant a
racordului de tensiune 1nalta a instalatiei de Incercare.

775. Permisiunea pentru scoaterea temporara a dispozitivului pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit trebuie sa fie indicata 1n rubrica ,,Indicatiile specifice” a autorizatiei de lucru.

776. La asamblarea schemei de incercare, in primul rand, trebuie sa fie efectuata legarea la
pamant de protectie si de lucru a instalatiei de incercare. Carcasa instalatiei mobile de incercare
trebuie sa fie legata la pdmant prin intermediul unui conductor de legare la pamant separat, flexibil,
din cupru, cu sectiunea de cel putin 10 mm?. Inainte de incercari este necesar de verificat
fiabilitatea legaturii la pamant a carcasei.

Pana la conectarea instalatiei de incercare la reteaua cu tensiunea de 380/220 V, borna de
tensiune Tnalta a acesteia trebuie sa fie legata la pamant.

Sectiunea conductorului din cupru, folosit in schemele de incercare pentru legarea la
pamant, trebuie si fie nu mai mici de 4 mm?.

777. Conectarea instalatiei de incercare la reteaua de tensiune de 380/220 V trebuie efectuata
printr-un aparat de comutatie cu separare vizibila a circuitului sau printr-un stecher de curent,
amplasat la locul de comanda a instalatiei.

778. Aparatul de comutatie trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv care impiedica conectarea
spontand sau Intre contactele mobile si fixe ale aparatului de comutatie trebuie sa fie instalate placi
izolante.

779. Conductorul sau cablul utilizat pentru alimentarea instalatiei electrice de incercare de
la reteaua cu tensiunea 380/220 V, trebuie sa fie protejat de sigurante fuzibile sau Intrerupatoare
automate instalate in aceasta retea.

780. Conectarca la retea a instalatici mobile de incercare trebuie efectuata de catre
reprezentantii agentului economic care exploateaza acesta retea.
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781. Conductorul de conexiune intre echipamentul supus incercarii si instalatia de incercare,
in prealabil se conecteaza la borna de tensiune Tnalta legata la pamant a instalatiei de incercare.
Acest conductor trebuie fixat, in asa mod, ca sd fie exclusa apropierea (intersectarea) partilor
active aflate sub tensiune, la o distanta mai mica decat cea indicata in Tabelul nr.1.

782. Conectarea conductorului de conexiune la faza, polul echipamentului supus incercarii
sau la conductorul cablului, cat si deconectarea lui, este permisa doar la indicatia sefului de lucrari,
care efectueaza incercarile, si numai dupa legarea lor la pamant, care se efectueaza prin conectarea
cutitelor de legare la pamant sau prin intermediul dispozitivului mobil pentru legare la pamant si
in scurtcircuit.

783. Pana la aplicarea de fiecare data a tensiunii de incercare, seful de lucrari trebuie:

1) sa verifice corectitudinea asamblarii schemei si fiabilitatea legérilor la pamant de lucru si
de protectie;

2) sa verifice daca toti membrii formatiei de lucru si lucratorii numiti pentru paza se afla la
locurile lor indicate, daca sunt eliminate persoanele straine si daca se poate de conectat tensiunea
de Incercare a echipamentului;

3) sa preintampine membrii formatiei de lucru si lucrdtorii numifi pentru paza despre
conectarea la retea a instalatiei de incercare cu cuvintele ,,APLIC TENSIUNE!” si dupa ce se
asigurd ca preintdmpinarea a fost receptionatd de catre toti membrii formatiei de lucru, sa
demonteze dispozitivul pentru legare la pamant si 1n scurtcircuit de la borna de iesire a instalatiei
de incercare si sd aplice tensiunea de 380/220 V la instalatie.

784. Din momentul demontarii dispozitivului pentru legare la pamant si in scurtcircuit de la
borna de tensiune inaltd a instalatiei de incercare, toatd instalatia de incercare, inclusiv
echipamentul supus incercarii si conductoarele de legaturd, se considera sub tensiune §i este
interzisa efectuarea oricaror conexiuni in schema de incercare si la echipamentul supus Incercarii.

785. Din momentul aplicarii tensiunii la bornele instalatiei de Incercare, se interzice:

1) aflarea pe echipamentul supus Incercarii,

2) atingerea de carcasa instalatiei de Incercare aflandu-se pe pamant;

3) de intrat si de iesit din autolaborator;

4) de atins caroseria autolaboratorului.

786. Incercarea sau arderea defectelor cablurilor trebuie efectuata din partea punctelor care
au instalatii de legare la pamant.

787. Dupa finalizarea incercarilor, seful de lucrari trebuie sa reduca tensiunea instalatiei de
incercare pana la zero, sa o deconecteze de la reteaua de alimentare 380/220 V, sa lege la pamant
borna de iesire a instalatiei, sa aduca la cunostinta membrilor formatiei de lucru despre scoaterea
ei de sub tensiune prin cuvintele ,, TENSIUNEA ESTE SCOASA”. Numai dupi aceasta se permite
de reconectat conductoarele sau, in cazul finalizarii definitive a incercarilor - decuplarea lor de la
instalatia de incercare si scoaterea barierelor de protectie.

788. Dupa incercarea echipamentului cu capacitate sporita (cabluri, generatoare) trebuie sa
fie descarcata sarcina capacitiva de pe acesta, utilizand prajina speciald de descarcare.

Sectiunea 2
Lucrari desfasurate cu clestele ampermetric si prajinile de masurare

789. In instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V lucririle cu clestele
ampermetric se executd de doi lucratori: primul lucrator — cu grupa de securitate electrica nu mai
mica de IV, din categoria personalului operativ sau operativ de reparatie, al doilea lucrdtor — cu
grupa de securitate electrica nu mai mica de III, poate sa fie din categoria personalului de reparatii.
La efectuarea masurdrii cu clestele ampermetric se utilizeazd manusile electroizolante. Nu se
permite aplecarea trunchiului spre aparat pentru citirea indicatiilor.

Lucrérile cu clestele ampermetric se executa in baza dispozitiei de lucru.

790. in instalatiile electrice cu tensiunea mai mici de 1000 V, lucririle cu clestele
ampermetric pot fi executate de un singur lucrator, care detine grupa de securitate electrica nu mai
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mica de III. Lucrarile respective se executa 1n baza dispozitiei de lucru sau 1n ordinea exploatarii
curente.

791. Se interzice executarea lucrarilor cu clestele ampermetric de pe stalpul LEA.

792. Lucrarile cu prajinile de masurare se executa de cel putin doi lucratori: unul — detine
grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, ceilalti - grupa de securitate electricd nu mai mica
de III. Urcarea pe constructii sau pe turnul telescopic, precum si coborarea de pe acestea se
realizeaza fard prajina.

Lucrarile cu prajina de masurare se efectueaza in baza autorizatiei de lucru, inclusiv in cazul
cand se executd o singurd masurare cu utilizarea constructiilor de suport sau a turnului telescopic.

Sectiunea 3
Lucrari desfasurate cu locatorul de defect

793. Locatorul de defect se cupleazd la LEA deconectata si legata la pamant.

794. Cuplarea locatorului de defect se efectueaza in ordinea urmatoare:

1) se cupleaza conductorul de conexiune la borna de legare la pamant al locatorului de defect
(care pleaca de la dispozitivul de protectie), ulterior cu ajutorul prajinilor electroizolante — la
conductorul LEA. In timpul masuririlor, prajinile cu care este cuplat conductorul de conexiune la
LEA, trebuie sa ramana pe conductorul liniei. Lucrarile cu prajinile se efectueaza in manusi
electroizolante;

2) se demonteaza dispozitivul pentru legarea la pamant si in scurtcircuit al LEA de la capatul
la care este conectat locatorul de defect. In caz de necesitate, se permite demontarea dispozitivelor
pentru legarea la pamant si in scurtcircuit si de la alte capete ale LEA supuse masurarilor. Dupa
demontarea dispozitivului pentru legarea la pamant si in scurtcircuit de la LEA, conductorul de
conexiune, instalatia de protectie si conexiunile locatorului de defect se considera aflate sub
tensiune si atingerea lor este interzisa;

3) se demonteaza dispozitivul pentru legarea la pamant si in scurtcircuit de la conexiunile
locatorului de defect.

795. Cuplarea cablajului locatorului de defect la LEA cu ajutorul prajinilor electroizolante
se realizeaza de catre personalul operativ sau operativ de reparatie, care detine grupa de securitate
electrica nu mai mica de I'V sau de catre personalul laboratorului electrotehnic sub supravegherea
personalului operativ sau operativ de reparatie.

Cuplarea locatorului de defect, prin intermediul aparatelor de comutatie stationare, la LEA
care a fost cuplata la cablaj stationar, precum si masurarile pot fi efectuate de sine statator de catre
personalul operativ sau operativ de reparatie sau, in baza dispozitiei de lucru, de catre un lucrator
din cadrul personalului laboratorului electrotehnic, care detine grupa de securitate electrica nu mai
mica de IV.

796. Dupa finalizarea masurdrilor, LEA trebuie si fie legatd repetat la padmant, si doar dupa
aceasta se permite demontarea prajinilor electroizolante cu conductoarele de conexiune, inifial de
pe LEA, iar apoi de la borna locatorului de defect.

797. Se permite efectuarea masurarilor cu locatorul de defect, care nu este dotat cu generator
de impulsuri de inalta tensiune, fara evacuarea formatiilor de lucru de pe LEA.

Sectiunea 4
Lucrari desfasurate cu megohmmetrul

798. Lucrérile privind efectuarea masurarilor cu megohmmetrul, in procesul exploatarii, se
permit de a fi executate de catre lucratorii instruiti din randul personalului electrotehnic.

799. n instalatiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, masurrile cu megohmmetrul
se efectueaza 1n baza autorizatiei de lucru, cu exceptia lucrarilor indicate la pct.182, 183, 187, iar
in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V si in circuitele secundare - in conformitate
cu lista lucrarilor executate in ordinea exploatarii curente.

800. In cazurile in care masurarile cu megohmmetrul sunt incluse in continutul lucrarilor,
nu este necesara mentionarea acestor masurari in autorizatia de lucru sau dispozitia de lucru.
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801. Se permite efectuarea masurdrilor cu megohmmetrul a rezistentei izolatiei
echipamentului electric cu tensiunea mai mare de 1000 V, pus in functiune dupa reparatie de catre
doi lucratori din randul personalului operativ sau operativ de reparatie, care detin grupa IV si III
de securitate electrica, cu conditia indeplinirii masurilor tehnice, care asigura securitatea lucrarilor
cu scoaterea tensiunii.

802. Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru se efectueaza pe partile active
deconectate, de pe care este scoasa sarcina prin legare la pamant.

803. Dispozitivul pentru legare la pamant si In scurtcircuit se demonteaza de pe partile active
numai dupd conectarea megohmmetrului.

804. La efectuarea masurarilor rezistentei izolatiei partilor active cu ajutorul
megohmmetrului, conductoarele de conexiune se cupleaza la aceste parti active cu ajutorul unor
suporturi electroizolante (prdjini), cu utilizarea manusilor electroizolante.

805. La executarea lucrarilor cu megohmmetrul, se interzice atingerea partilor active, la care
este cuplat acesta.

806. Dupa finalizarea lucrarilor, de pe partile active urmeaza a fi scoasa sarcina reziduala
prin legarea la pamant de scurta durata.

Capitolul VI
CURATAREA SI SPALAREA IZOLATOARELOR SUB TENSIUNE
807. In instalatiile electrice, spalarea lanturilor de izolatoare, izolatoarelor de sustinere si
izolatiei din portelan a echipamentului, se permite de efectuat fara scoaterea tensiunii de pe partile
active, conform prevederilor PEL sau instructiunilor de securitate si sdndtate in munca ale
agentului economic. Lungimea jetului de apa trebuie sa fie nu mai mica de cele indicate in Tabelul
nr.7.

Tabelul nr.7

Distantele minime admisibile intre duzai si izolatorul spalat in functie de jetul de apa

Diametrul orificiului de |Distanta minima admisibila, in functie de jetul de apa, m,
iesire a duzei, mm la tensiunea instalatiei electrice, kV
<10 35 110-150 220 330 500
10 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
12 3,5 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0
14 4,0 5,0 6,5 8,5 9,5 11,0
16 4,0 6,0 7,0 9,0 10,0 12,0

808. In timpul efectudrii spalarii, teava, turnul telescopic si cisterna cu api trebuie sa fie
legate la pamant.

809. La efectuarea spalarii de pe turnul telescopic, teava cu duza trebuie sa fie conectata la
cosul turnului §i carcasa autocisternei prin intermediul unui conductor flexibil din cupru, cu
sectiunea nu mai mici de 25 mm?.

810. La efectuarea spalarii de la sol, de pe turnul telescopic sau de pe platforma metalica
speciald, lucratorul trebuie sa utilizeze cizme si manusi electroizolante.

811. In procesul spalarii, de pe pamant, se interzice atingerea masinii sau mecanismului,
antrenate la spalare, de intrat/iesit in/din cabina sau caroserie. Trebuie sa fie intreprinse masuri de
limitare a apropierii persoanelor strdine de masinile sau mecanismele antrenate la spalare.

Transportarea furtunului cu apa se permite de efectuat numai dupa intreruperea spalarii.

812. In IDI se permite, fard scoaterea tensiunii de pe partile active, efectuarea curatirii
izolatoarelor cu ajutorul unor perii speciale fixate pe prajinile electroizolante sau cu aspiratorul in
set cu prajini electroizolante tubulare echipate cu accesorii speciale.

813. Curitirea se efectueaza de pe podea sau de pe platforme rigide. In timpul curitirii se
utilizeaza cizme si manusi electroizolante.
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814. Pana la inceperea lucrarilor, suprafetele izolante ale prdjinilor trebuie sa fie sterse de
praf. In procesul executarii lucrarilor, partea interioard a prajinilor trebuie curitati sistematic de
praf.

815. Accesoriile montate pe prdjinile electroizolante ale aspiratoarelor, trebuie sa fie
fabricate din material izolant in scopul evitarii scurtcircuitarii fazelor vecine ale instalatiei
electrice in procesul efectuarii curatirii izolatiei.

816. Curatirea izolatiei fard scoaterea tensiunii, prin orice metoda, se executd in baza
autorizatiei de lucru de catre doi lucratori. Lucrarile se executa de catre membrul formatiei de
lucru care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de III, sub controlul sefului de lucrari,
care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de IV. Lucratorii trebuie sa obtina dreptul
pentru executarea acestor lucrari, cu inscrierea in rubrica ,,Executarea lucrarilor speciale” a
talonului de autorizare.

817. Curatirea izolatiei in IDI, fira scoaterea tensiunii, poate fi efectuati in cazul prezentei
trecerilor de o latime suficienta, care permit operarea libera cu mijloacele de inlaturare a prafului
si se executd doar de pe podea sau de pe platforme rigide.

Capitolul VII 5
MIJLOACE DE TELECOMUNICATII, DE DIRIJARE TEHNOLOGICA SI DE
DISPECERAT

Sectiunea 1
Cerinte generale

818. Cerintele prevazute in acest capitol trebuie respectate la efectuarea lucrarilor la LEC si
LAT, la echipamentele si instalatiile SGTD, amplasate in salile de aparate, cross-uri, noduri de
comunicatie si incaperi ale intreprinderilor electroenergetice, in instalatiile de comunicatie, la
instalatiile de comunicatie de inaltd frecventa prin LEA, protectiei prin relee si telemecanica, in
instalatiile de televiziune industriala si in instalatiile de calcul.

819. Conducatorul de lucrari se desemneaza pentru desfasurarea lucrdrilor executate
conform pct.95, precum si la executarea urmatoarelor lucrari:

1) amenajarea trecerilor, inlocuirea stalpilor terminali de colt;

2) incercare a LTC;

3) cu aparatajul PAN sau PRN;

4) la filtrele de cuplare fara conectarea cutitului de legare la pdmant, excluzand inspectarea
vizuald a filtrelor fara deschiderea lor.

820. Emitentul autorizatiei de lucru este in drept se desemneze conducétorul de lucrari si
pentru desfasurarea altor lucrari, in afara de cele mentionate la pct.819.

821. Se permite cumularea de catre conducatorul de lucrari sau seful de lucrari, a atributiilor
admitentului in instalatiile SGTD, daca pentru pregatirea locului de munca nu este necesara
operarea cu aparatele de comutatie. In acest caz, admitentului i se permite si demonteze
sigurantele fuzibile si Tn comun cu membrul formatiei de lucru, sa instaleze dispozitive mobile de
legare la pamant si in scurtcircuit.

822. In instalatiile SGTD, in baza dispozitiei de lucru, se vor executa lucrarile stabilite la
Capitolul II, Sectiunea 3, precum si executarea urmatoarelor lucrari:

1) la LAT si LTC, care nu sunt influentate de liniile electrice de transport si liniile de
transmisiuni radio de clasa I;

2) de reparatie, montare si ajustare a dispozitivelor SGTD, cu exceptia aparatelor de legatura
de frecventa inalta, amplasate in ID, inclusiv elementele de prelucrare si de conectare a canalelor
de legatura cu frecventa inalta.

823. Lucrarile la dispozitivele SGTD, amplasate pe teritoriul ID, trebuie sa fie organizate in
conformitate cu pct.163, 164.

824. Lucrarile la bobinele de frecventa, instalate pe LEA in afara teritoriului ID, se executa
in baza autorizatiei de lucru, emisa de personalul care deserveste LEA.
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Sectiunea 2
Linii de telecomunicatii in cablu

825. La incercarea LTC cu tensiune marita, sectorul testat trebuie sa fie delimitat.

826. In scopul evitarii aparitiei tensiunii de incercare pe sectoarele LTC care nu sunt supuse
incercarii, toate conexiunile intre ele trebuie sa fie deconectate.

827. Intre lucratorii care, in timpul incercarii rezistentei electrice a izolatiei se afld la
capetele opuse ale LTC, trebuie sa existe comunicare verbala.

828. Aparatul telefonic amplasat la capatul indepartat al LTC trebuie sa fie conectat, pana
la executarea incercarilor, prin condensatoare de separare, cu capacitatea 0,1 uF si tensiunea de
lucru 5-6 kV, conectate in fiecare fir al LTC destinate pentru aparatul de telefon. Aparatul telefonic
si condensatoarele trebuie sa fie amplasate in afara gropii de fundatie sau fantanii, pe un suport de
lemn acoperit cu covor electroizolant. Convorbirile telefonice trebuie efectuate in lipsa tensiunii
de incercare in cablu si numai dupa primirea chemarii de la conducatorul de lucrari. Se interzice
de atins aparatul telefonic si conductoarele de conexiune la efectuarea incercarilor.

829. La executarea incercarilor, aparatul telefonic al conducatorului de lucrari trebuie sa fie
deconectat, cu conectarea lui dupa finalizarea incercarilor si descarcarea sarcinii de pe cablu.

830. Pana la punerea cablului sub tensiunea de incercare, conducatorul de lucrari trebuie sa
preintampine prin telefon membrii formatiei de lucru despre inceputul incercarilor.

831. Se interzice efectuarea oricaror manevre la cutiile si capetele sectionate ale cablului,
precum si atingerea cablului n timpul incercarilor.

832. Carcasele metalice ale aparatelor si dispozitivelor de masurat trebuie sa fie legate la
pamant pana la Inceputul lucrarilor, iar scoaterea dispozitivului pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit trebuie sa fie efectuatd dupa finalizarea lucrarilor cu aparatele si dispozitivele
respective, 1n calitate de operatie de incheiere a lucrarilor.

833. Masurarile electrice ale LTC, supuse influentei liniilor electrice de transport, trebuie
executate cu utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante.

834. Conectarea cablurilor la dispozitivele de protectie contra coroziunii, a dispozitivelor de
protectie la sursa de curenti de dispersie (vagabonzi), precum si lucrarile la instalatiile de protectie
catodica, executate fara scoaterea tensiunii de pe instalatie, trebuie efectuate cu utilizarea
manusilor electroizolante.

835. Reparatia instalatiei de drenaj se executa dupa deconectarea ei de la reteaua electrica
din avalul retelei de contact, a cablului si legarii lui la pdmant din directia retelei de contact a
liniilor de transport electrificate.

836. Exploatarea echipamentului, care asigurd mentinerea cablului sub presiune ridicatd a
aerului, trebuie sa corespunda NRS 35-03-67:2003 ,,Reguli de construire si exploatare inofensiva
a recipientelor sub presiune”. Lucrarile la aceste echipamente se executd in baza dispozitiei de
lucru, dupa deconectarea cablului si pregatirea locului de munca. Scoaterea panourilor blocului
de uscare si automaticd si Inceperea lucrdrilor se permite nu mai devreme de 15 minute dupa
scoaterea tensiunii de pe echipament. La executarea lucrarilor trebuie utilizate cizme
electroizolante sau covor electroizolant.

837. Alimentarea de la distantd a PAN cu curent alternativ sau continuu, trebuie sistata in
timpul urmatoarelor lucrari la LTC:

1) montarea, demontarea si mutarea cablurilor;

2) reparatia legdturii telefonice defectate;

3) efectuarea masurarilor la cablu.

838. Alimentarea de la distanta a PAN (PRN) trebuie sistatd la solicitarea persoanei de
serviciu de la SGTD, care se depune pe numele persoanei de serviciu sau sefului al punctului de
amplificare cu deservire (in continuare — PAD). In solicitare se indici denumirea magistralei,
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numarul circuitului de alimentare de la distanta, sectorul si caracterul lucrarii, timpul inceperii si
finalizarii lucrarii, tipul alimentarii de la distanta, numele conducatorului de lucrari.

839. Alimentarea de la distantda a PAN (PRN) trebuie sistatd la punctul de amplificare de
alimentare de catre persoana de serviciu sau seful PAD dupa primirea permisiunii de la o persoana
imputernicita.

840. In circuitul de transmitere a alimentirii de la distanta trebuie efectuate separari prin
scoaterea contactelor corespunzatoare, sigurantelor fuzibile sau a altor elemente, in functie de
constructia aparatelor. Pentru efectuarea acestor lucrari trebuie utilizate manusile electroizolante.

841. Dupa receptionarea permisiunii pentru efectuarea lucrarilor in PAN, conducétorul de
lucrari trebuie sa identifice cablul care urmeaza a fi reparat, sa verifice lipsa tensiunii pe el si sa-1
descarce de sarcind. Aceste operatiuni trebuie executate in ochelari de protectie si manusi
electroizolante.

842. Pentru asigurarea securitdtii lucrarilor cu cablurile In PAN (PRN), trebuie sa fie
efectuate separari suplimentare ale circuitelor de receptie a alimentarii de la distanta.

843. Admiterea formatiei de lucru pentru desfasurarea lucrarilor la cablul PAN (PRN), se
realizeaza de catre conducatorul de lucrari, dupa indeplinirea tuturor masurilor de securitate.

844. Agentii economici trebuie sa dispuna de lista instalatiilor alimentate de la distanta, cu
aducerea ei la cunostinta lucratorilor. care deservesc aceste instalatii.

845. Lucrarile in constructiile subterane ale LTC trebuie sa fie executate conform cerintelor
pct.594-624.

Sectiunea 3
Aparatajul punctelor de amplificare nedeservite

846. Lucrarile in PAN (PRN) se executa in baza autorizatiei de lucru sau dispozitiei de lucru
de cétre o formatie de lucru, in care seful de lucréri detine grupa de securitate electrica nu mai
mica de IV, iar membrii formatiei de lucru - grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

847. Camerele PAN (PRN), fara ventilare permanentd, pand la inceperea si in timpul
desfasurarii lucrarilor, trebuie si fie aerisite. In timpul executarii lucrarilor camera PAN (PRN)
trebuie sa fie deschisa.

848. La executarea lucrarilor in PAN (PRN) echipate cu sisteme de ventilare, canalele de
ventilare trebuie sa fie deschise.

849. Tnainte de efectuarea incercarilor aparatajului de alimentare de la distant, se asigura
legatura telefonica intre PAN (PRN) si PAD care le alimenteaza.

850. Scoaterea din aparate a unor placi separate se permite numai cu acordul conducatorului
de lucrari, dupa scoaterea tensiunii alimentarii de la distanta. Se interzice reparatia aparatelor
aflate sub tensiune.

Sectiunea 4
Linii aeriene de telecomunicatii

851. Amenajarea intersectiilor si reparaia conductoarelor LAT, care intersecteaza
conductoarele retelei de contact a troleibuzelor, se executa in baza PEL si autorizatiei de lucru, cu
deconectarea si legarea la pamant, la locul de munca, a retelei de contact, in prezenta
reprezentatului agentului economic proprietar al retelei de contact.

852. La intinderea conductoarelor pe strazile localitatilor este necesar de plasat, pentru
semnalizare, persoane echipate cu stegulete, pentru avertizarea trecatorilor si transportului.

853. La intinderea si ajustarea conductoarelor LAT, care trec peste sau sub LEA, trebuie
respectate cerintele prevazute in pct.686, cu respectarea prevederilor Sectiunii 15 din Capitolul
IV.

854. Pand la inceperea lucrdrilor, se verificd dacd tensiunea nu depaseste 42 V pe
conductoarele LAT (intre conductoare si pamant). Dacd pe conductoarele LAT s-a depistat
tensiune mai mare de 42 V, se interzice Inceperea lucrarilor pana la stabilirea cauzelor aparitiei
tensiunii i reducerea acesteia la o valoare mai mica de 42 V.
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855. Lucrarile la LAT, aflate sub tensiune indusa, se executd cu respectarea cerintelor
prevazute la pct.690-711, referitoare la executarea lucrarilor sub tensiune indusa.

856. Legarea la pamant a conductoarelor LAT, aflate sub tensiune, se realizeaza prin
la pamant §i in scurtcircuit.

857. La executarea lucrarilor la LAT, aflate sub tensiune indusa, conductoarele desfasurate
pentru montare trebuie sa fie legate la pdmant la inceputul deschiderii si nemijlocit 1anga locul de
munca. Conductorul, aflat pe pamant, nu trebuie sa atinga conductoarele de linie si conductoarele
desfasurate pe sectoarele urmatoare.

858. Reglarea sagetii si fixarea conductorului pe sector se realizeaza pana la cuplarea lui cu
conductorul sectorului precedent. Pand la conectarea sectoarelor separate, conductoarele la locul
de munca trebuie legate la pamant din ambele parti de la locul cuplarii.

Sectiunea 5
Linii de radio si radiorelee

859. Lucrarile la aparatajul radio pot fi executate in baza dispozitiei de lucru. Deservirea
aparatajului radio poate fi executatd de catre un singur lucrator, care detine grupa de securitate
electrica nu mai mica de III, fara dreptul de a executa lucrari de reparatie, cu exceptia lucrarilor
de reparatie la aparatele alimentate cu tensiunea mai mica de 25 V.

860. Lucrarile in campurile electromagnetice cu frecvente in intervalul de 60 kHz — 300
kHz, se executd cu respectarea Hotararii Guvernului nr.697/2018 privind aprobarea Cerintelor
minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate
de campuri electromagnetice.

861. In procesul ajustrii si incercarii aparatajului de frecventa inalti se utilizeaza mijloacele
de protectie contra socului electric, electrocutarii si radiatiei electromagnetice marite. Ochelarii
de protectie utilizati trebuie sa aiba un strat metalizat de protectie.

862. Lichidarea defectelor, efectuarea modificarilor in scheme, asamblarea si dezasamblarea
dispozitivelor de antena si de linie, se efectueaza dupa scoaterea tensiunii de pe ele.

863. Se interzice:

1) stabilirea prezentei radiatiei electromagnetice dupa efectul termic asupra manii sau altor
parti ale corpului;

2) aflarea in zona de radiatie cu intensitatea fluxului energetic mai mare decat cea permisa,
fara mijloace de protectie;

3) deteriorarea ecranului sursei de radiatii electromagnetice;

4) aflarea in fata instalatiei deschise de antena-feeder in functiune.

864. Lucrarile de montare si deservire a instalatiilor antena-feeder externe, amplasate pe
turnuri si stalpi, trebuie executate de catre o formatie de lucru cu personal, care detin grupa de
securitate electrica IV si III. Pana la inceperea lucrarilor trebuie deconectate aparatele de frecventa
inalta.

865. La efectuarea lucrdrilor pe constructiile unde sunt amplasate antenele, trebuie
respectate urmatoarele cerinte:

1) lucratorii care se urca pe aceste constructii, trebuie sa fie admisi la lucrarile de escaladare;

2) pana la executarea lucrdrilor, urmeaza a fi deconectate aparatele de iluminare si de
semnalizare ale turnului si dispozitivele de incalzire a antenelor si montat indicatorului de
securitate ,,NU CONECTA! SE LUCREAZA!”;

3) la schimbarea becurilor de semnalizare pe turnuri trebuie respectate cerintele pct.742-
744.

Sectiunea 6
Telecomunicatii de frecventa inalta prin liniile electrice aeriene si conductoarele de garda
866. Deservirea, ajustarea si reparatia echipamentului instalatiilor de frecventd inalta,
amplasate n ID sau pe LEA cu tensiunea mai mare de 1000 V, trebuie sa execute cel putin doi
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lucratori, unul din care trebuie sd detina grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, luand in
considerare ca conductoarele deconectate ale bobinelor de frecventa pot fi sub tensiune indusa.

867. Persoana care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de 111, efectueaza lucrari
la aparate aflate in functiune, cu deschiderea blocurilor, cu utilizarea mijloacelor de protectie.
Panad la inceperea lucrarilor, este necesar de verificat lipsa tensiunii pe linia de legatura de
frecventa Tnalta. Se interzice efectuarea lucrarilor cu tensiunea mai mare de 42 V.

868. Efectuarea modificarilor in scheme, dezasamblarea si asamblarea canalului de
frecventa inaltd precum si lichidarea defectelor in ele, se vor executa numai dupa scoaterea
tensiunii de pe elementele de prelucrare si conexiune LEA. La executarea lucrarilor la cabluri si
filtre este suficient de conectat cutitele de legare la pamant la partea inferioara a condensatorului
de cuplaj.

869. Se interzice deconectarea conductoarelor de legare la pamant de la instalatiile de
protectie, aparatelor, si de la alte elemente ale echipamentului de frecventa inalta, conectat la LEA,
fara legarea la pamant a partii inferioare a condensatorului de cupla;.

870. Conectarea si deconectarea aparatelor 1n circuitele dintre condensatoarele de cuplaj si
filtrul de conexiune se executda numai daca partile inferioare ale condensatorului de cuplaj sunt
legate la pamant cu ajutorul cutitului de legare la pamant. in cazul conexiunilor multiple ale
aparatelor in procesul masurarilor, partile inferioare ale condensatorului de cuplaj trebuie legate
la pamant, de fiecare data.

871. Masurarile cu durata nu mai mare de o ora pot fi efectuate in baza dispozitiei de lucru
de un singur executant, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, sub
supravegherea unui lucrator din randul personalului operativ sau operativ de reparatie cu grupa de
securitate electrica nu mai mica de I'V. Aceste masurari se executd numai in interiorul filtrului de
conexiune, fara deconectarea descarcatorului, cu cutitul de legare la pamant a partii inferioare a
condensatorului de cuplaj deconectat. In acelasi timp, aparatele trebuie s fie legate la pamant;
masurarile trebuie efectuate cu utilizarea mijloacelor de protectie electrica (cizme §i manusi
electroizolante, scule cu manere electroizolante). Masurarile cu durata mai mare de o ora trebuie
efectuate in baza autorizatiei de lucru.

Sectiunea 7
Telecomunicatii provizorii de frecventa inalta

872. Montarea si demontarea posturilor mobile (portabile) de telecomunicatii de frecventa
inalta se efectueaza de catre o formatie de lucru in componenta céreia sunt cel putin doi lucratori,
primul trebuie sa detina grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, iar al doilea - grupa de
securitate electrica nu mai mica de III.

873. Antena se fixeaza pe stalp la o distantd nu mai mica de 3 m de la nivelul amplasarii
conductoarelor inferioare a LEA cu tensiunea mai mica de 110 kV inclusiv si nu mai mica de 4 m
— in cazul LEA cu tensiunea de 150 si 220 kV. Sageata conductorului antenei trebuie sa fie mai
mare decat sdgeata conductoarelor LEA.

874. Pana la suspendarea antenei, postul cu bobina de antena se fixeaza pe stalp la o inalfime
de 1-1,5 m si se leagd la pamant.

Capatul antenei, care intra in post, se leaga la pamant printr-un drosel, montat in interiorul
postului, si printr-un cutit de legare la pamant, conectat paralel cu droselul. Paralel cu droselul
trebuie conectat un descarcator la tensiunea de 1000 V.

Antena trebuie Intinsd cu precautie, fara graba.

875. La ridicarea si coborarea antenei, un lucrator care se afla in mijlocul deschiderii la o
parte de traseu, urmareste ca antena sa nu se apropie de conductoarele LEA, aflate sub tensiune la
o distantd mai micd decat cea indicatd in pct.873. Se interzice aflarea personalului sub
conductoarele antenei.

876. Pana la coborare, antena trebuie legatd la pamant cu ajutorul cutitului de legare la
pamant sau dispozitivului mobil pentru legarea la pamant si in scurtcircuit.
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Sectiunea 8
Aparatajul de gestiune tehnologica si de dispecerat

877. Executarea lucrarilor la instalatiile amplasate in sdlile de aparate, conectarea si
deconectarea, precum si reparatia aparatajului de legatura telefonica, transmisiuni radio etc., poate
realiza un singur lucrdtor, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

878. Pe podea, in fata panourilor de racord si de incercari a LEC si LAT, panourilor de
alimentare de la distantd, panourilor reglatoarelor automate de tensiune si panourilor
distribuitoarelor de curent, trebuie sa fie covorase sau suporturi electroizolante.

879. Pe husele echipamentului, la care se aplica tensiunea de alimentare de la distantd, se
monteaza indicatoare de securitate cu caracter de avertizare despre prezenta tensiunii.

880. Spalarea contactelor (spatiilor de contact) ale detectoarelor si releelor se efectueaza
dupa scoaterea lor de sub tensiune.

881. In cazul aparitiei a tensiunii induse mai mare de 42 V (de la linia electrici, aparatajul
de alimentare de la distanta etc.), pe linia de telecomunicatii conectata la un panou de racordare-
incercare sau pe banda de protectie a cross-lui, personalul de serviciu trebuie sa o deconecteze si
sd o 1zoleze, utilizand mijloacele de protectie. Despre existenta tensiunii induse mai mari de 42 V,
trebuie informat personalul operativ sau operativ de reparatie al obiectului, iar in lipsa acestuia —
personalului operativ ierarhic superior. Schimbarea descarcatoarelor si sigurantelor fuzibile se
permite de executat numai in lipsa tensiunii induse.

882. La executarea lucrarilor la aparatajul liniilor de comunicatii, supuse actiunii liniilor
electrice de transport, inlocuirea dispozitivelor de protectie de linie trebuie efectuatd Tn manusi
electroizolante (sau cu ajutorul clestelui cu manere electroizolate) si in ochelari de protectie cu
utilizarea covorasului electroizolant.

883. Locurile de munca ale telefonistilor de la comutatoare si panourile de transmisie ale
statiilor telefonice automate, trebuie si fie protejate prin limitatoare de soc acustic. In timpul
furtunii, telefonistii trebuie sa utilizeze receptoarele micro telefonice in schimbul garniturilor
micro telefonice.

884. La curatirea echipamentului se interzice folosirea periilor cu baza metalica deschisa,
precum si furtunurilor aspiratoarelor cu duze metalice.

885. Inlocuirea lampilor in aparataj se realizeaza dupa scoaterea lor de sub tensiune. Se
permite inlocuirea lampilor sub tensiune mai mica de 250 V cu utilizarea mijloacelor de protectie.

Sectiunea 9
Cablurile de fibra optica

886. La executarea lucrarilor de pozare si montare a cablurilor de fibra opticd se admit
lucratorii care au experienta de executare a lucrarilor cu LTC.

887. La executarea lucrarilor cu instalatia de sudare a fibrelor optice se respecta urmatoarele
cerinte de securitate:

1) efectuarea conectarii si deconectarii dispozitivelor, care necesitd intreruperea circuitului
electric, sau a conexiunii cu circuitele de tensiune inalta a instalatiei, se realizeaza cu scoaterea
totala a tensiunii;

2) legarea la pamant a instalatiei la care se executa lucrarile;

3) se interzice exploatarea dispozitivelor cu demontarea carcasei de protectie a blocului cu
electrozi;

4) lucratorii care monteazad cablurile de fibra optica, trebuie sa detind grupa de securitate
electrica nu mai mica de II1.

888. Lucrarile la cablul de fibra opticd, Incorporat in conductorul de garda al LEA, se
executd, cu deconectarea LEA, 1n baza autorizatiilor de lucru emise de catre reprezentantul
agentului economic care exploateaza LEA.

Capitolul VIII 5
INSTALATII DE PROTECTIE PRIN RELEE SI AUTOMATIZARI ELECTRICE,
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MIJLOACE DE MASURARE SI ECHIPAMENTE DE MASURARE A
ENERGIEI ELECTRICE, CIRCUITE SECUNDARE

889. Pentru asigurarea securitatii lucrarilor efectuate in circuitele echipamentelor de
masurare, instalatiilor PRA, circuitele secundare (infasurarile) ale transformatoarelor de masurare,
curent si tensiune, trebuie sa fie realizate legituri permanente la pimant. In schemele complicate
de protectie prin relee, pentru un grup de infasurari secundare ale transformatoarelor de masurare,
conectate electric, este permisd legarea la pamant intr-un singur punct. Toate lucrarile in schemele
dispozitivelor protectiilor complicate se executd conform programelor in care se indica si masurile
de securitate.

890. In cazul necesititii intreruperii circuitului de curent a aparatelor de masurare,
instalatiilor PRA, circuitul infasurarii secundare a transformatorului de curent, in prealabil, se
scurtcircuiteazi la clemele speciale sau cu ajutorul unor blocuri de incercare. In circuitul secundar,
intre transformatoarele de curent si scurtcircuitorul instalat, se interzice executarea lucrarilor care
pot duce la debransarea circuitului.

891. In timpul lucrarilor in instalatiile secundare si circuitele transformatoarelor de tensiune
cu conectarea tensiunii de la o altd sursa, trebuie intreprinse masuri care exclud transformarea
inversa.

892. Verificarea, probarea functionarii instalatiilor PRA, inclusiv cu realizarea deconectarii
sau conectarii aparatelor de comutatie, se efectueaza in conform prevederilor pct.189.

893. Seful de lucrari, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, din
categoria personalului care deserveste instalatiile PRA etc., este in drept sa cumuleze functiile
admitentului. Seful de lucrari determind masurile de securitate necesare pentru pregatirea locului
de munca. Aceastd cumulare a functiilor se permite dacd pentru pregatirea locului de munca nu
este necesard efectuarea deconectdrilor, legarii la pamant, instalarea barierelor de protectii
provizorii in partea instalatiei electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V.

894. Sefului de lucrari, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de I'V, de sine
statator si membrilor formatiei de lucru care detin grupa de securitate electrica nu mai mica de III,
in conditiile prevazute de pct.148-151, i se permite sa lucreze in circuitele secundare si instalatiile
PRA, separat de alti membri ai formatiei de lucru, in cazul cand aceste circuite si instalatii sunt
amplasate Tn ID si 1n incaperile in care partile active cu tensiunea mai mare de 1000 V lipsesc,
sunt ingradite in totalitate sau sunt situate la o ndl{ime care nu necesita ingradire.

895. Personalul intreprinderilor electroenergetice executa lucrari cu echipamente de
masurare ale consumatorilor in calitate de personal delegat. Aceste lucrari se executd de o formatie
de lucru alcatuita din cel putin doi lucratori.

896. In incaperile ID se permite citirea indicatiilor contoarelor electrice de personalul
intreprinderii electroenergetice, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de III, in
prezenta reprezentantului consumatorului.

897. In instalatiile electrice ale consumatorilor cu tensiunea mai mica de 1000 V, cu personal
de deservire care lucreaza prin cumul sau in baza unui contract (gradinite, magazine, policlinici,
biblioteci etc.), pregatirea locului de munca si admiterea la lucrari cu echipamentele de masurare
a energiei electrice, o poate face personalul operativ sau operativ de reparatie a operatorilor de
sistem conform listei aprobate de lucrari executate in ordinea exploatarii curente, de catre o
formatie de lucru compusa din doi lucratori, care detin grupele de securitate electrica III si IV.
Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentantului consumatorului.

898. Lucrdrile cu echipamentele de masurare a energiei electrice se executa cu scoaterea
tensiunii. In circuitele contoarelor electrice, conectate la transformatoare de masurare, in cazul
existentei cutiilor de incercare, trebuie scoasa tensiunea de pe schema contorului electric in cutiile
indicate.

899. Lucrarile cu contoarele monofazate, pot fi executate de sine statator de catre personalul
operativ sau operativ de reparatie al operatorilor de sistem, care detine grupa de securitate electrica
nu mai mica de III, cu scoaterea tensiunii, in baza listei aprobate de lucrari executate in ordinea
exploatirii curente. In cazul lipsei aparatului de comutatie pana la contorul electric, in casele de
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lemn, in Incdperile fard pericol sporit, aceste lucrari pot fi efectuate fard scoaterea tensiunii, cu
sarcind deconectata.

900. Lucrarile prevazute in pct.897, 899 pot fi puse in sarcina personalului sectoarelor
teritoriale (raion, municipiu, sector etc.) prin ordinul intern al operatorilor de sistem. In
formularele sarcinilor de lucru, personalul operativ sau operativ de reparatie, trebuie sa
consemneze masurile tehnice efectuate pentru asigurarea securitatii lucrarilor in instalatiile
electrice.

901. Pentru executarea in conditii de securitate a lucrarilor la echipamentele de masurare,
operatorii de sistem trebuie sa elaboreze instructiuni sau FT pentru fiecare tip de lucrare.

Capitolul IX
PARTEA ELECTRICA A DISPOZITIVELOR AUTOMATIZARILOR TERMICE,
MASURARILOR SI PROTECTIILOR TERMOTEHNICE

902. Deservirea partii electrice a dispozitivelor de automatizari termice, de masurari
termotehnice, protectii si mijloace tehnice ale SDA se executd cu respectarea masurilor de
securitate electricd, prevazute de prezentele Norme.

903. Operarile cu aparatele de comutatie de la panourile de comanda, tablourile de
distributie si asamblarile DATM pot fi efectuate de catre personalul operativ sau operativ de
reparatie sau seful de lucrari in baza autorizatiei de lucru, n cazul cand permisiunea pentru aceste
lucrari este confirmatd prin consemnarea in rubrica ,,Indicatii specifice” a autorizatiei de lucru,
sau in baza dispozitiei de lucru, cu inregistrarea in rubrica nr.7 a registrului de evidenta a lucrarilor
efectuate n baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru.

904. Pregatirea sectorului utilajului tehnologic, pana la admiterea la lucrarile in
echipamentele DATM, trebuie sa efectueze personalul operativ sau operativ de reparatie al sectiei,
sectorului, in gestiunea caruia se afla utilajul tehnologic.

905. Probarea si verificarea sub tensiune, conectarea de proba a elementelor si sectoarelor
separate din schemd sau a nodurilor DATM in timpul reparatiei, reglajului, se executd cu
permisiunea sefului de tura (personalului operativ sau operativ de reparatie) a sectiei tehnologice,
sectorului, cu respectarea urmatoarelor conditii: lucrarile trebuie sa fie stopate, formatia de lucru
trebuie 1nlaturatd de la dispozitivul supus probei, trebuie sa fie demontate dispozitivele pentru
legarea la pamant si in scurtcircuit de protectie, barierele de protectie si indicatoarele de securitate.

906. Lucrarile legate de deconectari si conectari multiple ale echipamentului electric
executate Tn procesul de probare, se permit a fi efectuate fara inregistrarea pauzelor in autorizatia
de lucru, dar cu executarea de fiecare data a masurilor tehnice necesare.

907. In baza dispozitiei de lucru pot fi executate lucrari la dispozitivele DATM, la care nu
este necesara modificarea schemei tehnologice sau a regimului de lucru a utilajului.

908. in DATM, lucritorul care detine grupa de securitate electrici nu mai mici de III, poate
executa de sine statator, in baza dispozitiei de lucru, urmatoarele lucrari:

1) reglajul registratoarelor aparatelor;

2) inlocuirea manometrelor (cu exceptia celor cu contacte electrice), manometrelor
diferentiale, termocuplurilor, termometrelor cu rezistentd electrica;

3) inlaturarea defectelor in aparatele de control termotehnic la panourile de comanda de bloc
si de grup;

4) profilactica comutatoarelor punctelor de masurare a temperaturii;

5) reparatia complexului de mijloace tehnice si a tehnicii de calcul a SDA;

6) reglajul si verificarea parametrilor de reglaj a blocurilor electronice ale reglatoarelor
automate;

7) etansarea cutiilor de borne;

8) aplicarea inscriptiilor, marcajelor standurilor, senzorilor, mecanismelor de executie,
panourilor etc.;

9) curdtirea cu aer comprimat a tablourilor, panourilor.
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909. Toate lucrarile la DATM, amplasate in diferite sectii, sectoare, trebuie efectuate cu
acordul sefului de tura (personalului operativ sau operativ de reparatie) al sectiei in care se vor
executa lucrarile.

910. In cazul executirii lucrérilor la asamblarile, dispozitivele de actionare ale vanelor si a
reglatoarelor etc., trebuie respectate cerintele Sectiunii 4 din Capitolul I si Sectiunii 4 din Capitolul
IV.

911. Admitent la lucrarile efectuate in baza dispozitiei de lucru sau a autorizatiei de lucru in
DATM este personalul operativ sau operativ de reparatie al sectiei, al sectorului obiectivului
tehnologic, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de III.

Sefului de lucrari, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de IV, din categoria
personalului electrotehnic, se permite sa cumuleze atributiile admitentului si sd determine, in
timpul pregatirii locului de lucru, masurile de securitate, ce tin de partea electricd a DATM, fapt
consemnat in rubrica ,,Indicatii specifice” a autorizatiei de lucru.

Capitolul X
SCULE ELECTRICE SI LAMPI ELECTRICE PORTABILE, MASINI ELECTRICE
MANUALE, TRANSFORMATOARE DE SEPARARE

912. Sculele electrice si lampile portabile, masinile electrice manuale, transformatoarele de
separare si alt echipament auxiliar se utilizeaza la executarea lucrarilor cu respectarea prezentelor
Norme.

913. La executarea lucrarilor cu utilizarea sculelor electrice si masinilor electrice manuale
cu clasa de protectie 0 si I, in incaperile cu pericol sporit, trebuie sa fie admis personalul care
detine grupa de securitate electricd nu mai mica de II.

914. Conectarea echipamentelor auxiliare (transformatoare, convertoare de frecventa,
dispozitive de protectie diferentiala etc.) la reteaua electricd si deconectarea lor de la instalatia
electrica, se executa de catre personalul electrotehnic, care define grupa de securitate electrica nu
mai mica de 11, si care exploateaza aceasta instalatie electrica.

915. Clasa de protectie a sculelor electrice portabile si a masinilor electrice manuale, trebuie
sd corespunda categoriei de securitate electricd a incaperii si a conditiilor in care se executa
lucrarile cu utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante, conform cerintelor stabilite in
Tabelul nr.8.

916. In incaperile cu pericol sporit si deosebit de sporit, limpile electrice portabile trebuie
sd fie alimentate cu tensiune nu mai mare de 25 V.

In cazul executirii lucririlor in conditii deosebit de nefavorabile, din punct de vedere al
riscurilor (fAntanile Intrerupatoarelor, sectiile IDP, tamburele cazanelor, rezervoare metalice, etc.),
lampile electrice portabile trebuie sa fie alimentate cu tensiune nu mai mare de 12 V.

917. Pana la inceperea lucrarilor cu masinile electrice, sculele electrice si lampile portabile,
trebuie:

1) de stabilit, conform pasaportului, clasa de protectie a masinii sau a sculelor;

2) de verificat setul de livrare si fiabilitatea fixarii detaliilor;

3) de efectuat inspectarea vizuala exterioard pentru a stabili integritatea cablului, tubul lui
de protectie si a stecherului, integritatea detaliilor izolante ale carcasei, manerului i capacelor
mecanismului de perii, a carcaselor de protectie;

4) de verificat functionalitatea Intrerupatorului;

5) de testat (dupa necesitate) DDR;

6) de verificat lucrul sculei electrice sau masinii electrice n regimul de mers in gol;

7) de verificat la masina de clasa I de protectie, integritatea circuitului de legare la pamant
(carcasa masinii-borna de legare la pimant a stecherului).

918. Se interzice utilizarea in lucru a masinilor electrice manuale, sculelor electrice si
lampilor portabile cu dispozitivele aferente lor, care au defecte si nu au trecut verificarea periodica
(incercarile).
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919. La utilizarea sculelor electrice, masinilor electrice manuale, lampilor portabile,
cablurile si conductoarele acestora, dupa posibilitate, trebuie sa fie in pozitie suspendata.

920. Se interzice contactul nemijlocit al cablurilor si conductoarelor cu suprafetele si cu
obiectele fierbinti, umede si uleioase.

921. Cablul sculei electrice trebuie sa fie protejat de deteriorari mecanice intamplatoare si
de contactul cu suprafetele fierbinti, umede si murdare de ulei.

922. Se interzice de intins, de rasucit, de presat si de indoit cablul, de plasat pe el greutati,
precum si de admis intersectarea lui cu cabluri, otgoane, furtunul aparatului de sudare cu gaz.

923. La depistarea unor defectiuni, lucrul cu masinile electrice manuale, sculele electrice,
lampile portabile, trebuie sa fie stopat imediat.

Tabelul nr.8

Conditiile de utilizare in lucru a sculelor electrice si a masinilor electrice
manuale cu diferite clase de protectie

Locul lucrarii Clasa de | Conditiile de utilizare a mijloacelor de protectie
protectie electrica
a
sculelor
sia
maysinilor
electrice

Incdperi fara pericol sporit I in cazul sistemului TN-S — fara utilizarea
mijloacelor de protectie electricd in cazul conectarii
prin DDR sau cu utilizarea a cel putin a unui mijloc
de protectie. In cazul sistemului TN-C — cu
utilizarea a cel putin a unui mijloc de protectie.

11 Fara utilizarea mijloacelor de protectie
I Fara utilizarea mijloacelor de protectie
Incaperi cu pericol sporit I in cazul sistemului TN-S — fara utilizarea

mijloacelor de protectie electrica in cazul conectarii
prin DDR sau in cazul alimentéarii unui singur
receptor electric (masina, sculd) de la o sursa
separata (transformator de separare, generator,
convertor). In cazul sistemului TN-C — cu utilizarea
cel putin a unui mijloc de protectie electrica.

11 Fara utilizarea mijloacelor de protectie electrica

I Fara utilizarea mijloacelor de protectie electrica
Incaperi deosebit de I Cu utilizarea DDR sau cu utilizarea cel putin a unui
periculoase mijloc de protectie electrica

II Fara utilizarea mijloacelor de protectie electrica

111 Fara utilizarea mijloacelor de protectie electrica
In prezenta unor conditii I Se interzice utilizarea
deosebit de nefavorabile 11 Cu utilizarea a cel putin unui mijloc de protectie.
(in vase, aparate si alte Fara utilizarea mijloacelor de protectie in cazul
spatii metalice cu conectdrii prin DDR sau la alimentarea unui singur
posibilitai limitate de receptor electric de la o sursd separata.
deplasare si de iesite) 111 Fara utilizarea mijloacelor de protectie electrica

924. Masinile electrice, sculele electrice si lampile portabile, care au fost distribuite si
utilizate la lucrari, trebuie sa fie luate la evidentd de catre agentul economic (subdiviziunea
specializatd), sa treaca verificarea si incercdrile in termenele si volumele stabilite de conditiile
tehnice a acestor dispozitive, de producatorul acestora.

925. Pentru mentinerea starii functionale, efectuarea incercarilor periodice si verificarilor
maginilor electrice manuale, sculelor electrice si lampilor portabile, a echipamentelor auxiliare,
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prin ordinul administratorului agentului economic, trebuie s fie desemnat un lucrator responsabil
care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

926. La disparitia tensiunii sau la Intreruperea in lucru, sculele si magsinile electrice trebuie
deconectate de la reteaua electrica.

927. Lucratorilor care utilizeaza sculele electrice si masinile electrice manuale, le este
interzis:

1) sa transmitd masinile electrice manuale si sculele electrice, chiar si pentru un timp scurt,
altor lucratori;

2) sa dezasambleze masinile electrice manuale si sculele electrice si sa efectueze orice
reparatii ale lor;

3) sa tind in mana cablul de alimentare a masinii, sculei electrice, sa atinga partile rotative
sau sa inlature rumegusul pana la oprirea definitiva a sculei sau a masinii,

4) sa instaleze scula in mandrina de strangere a uneltei, masinii §i sd o extragd, precum si sa
regleze scula fara deconectarea ei de la retea;

5) sa lucreze pe scari rezemate;

6) sa introduca transformatoare portabile si convertoare de frecventa in tamburul cazanelor,
rezervoarelor metalice etc.

928. La utilizarea unui transformator de separare trebuie respectate urmatoarele cerinte:

1) de la transformatorul de separare se permite alimentarea doar a unui receptor electric;

2) se interzice legarea la pamant a infasurarii secundare a transformatorului de separare;

3) carcasa transformatorului, in functie de regimul neutrului liniei electrice de alimentare,
trebuie legat la pamant sau la conductorul nul de protectie. In acest caz, nu este necesara legarea
la pamant a carcasei receptorului electric, conectat la transformatorul de separare.

Capitolul XI
LUCRARI iN INSTALATIILE ELECTRICE CU UTILIZAREA AUTOMOBILELOR,
MASINILOR DE RIDICAT, MECANISMELOR SI SCARILOR

929. In instalatiile electrice, lucrarile cu utilizarea masinilor de ridicare si a mecanismelor,
se executa 1n baza autorizatiei de lucru.

930. Conducatorii auto, macaragiii, masinistii, agatatorii, care lucreazad in instalatiile
electrice in functiune sau in zona de protectie a LEA, trebuie sd detind grupa de securitate electrica
nu mai mica de II.

931. Deplasarea automobilelor, macaralelor si mecanismelor pe teritoriul IDD si in zona de
protectie a LEA, se efectueaza sub supravegherea lucratorului care detine dreptul de inspectare
vizuala (din categoria personalului operativ sau operativ de reparatie, emitentului autorizatiei de
lucru, conducatorului de lucrari), iar in instalatiile electrice cu tensiunea mai mica de 1000 V —
sub supravegherea sefului de lucrari care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de IV.
In timpul lucririlor de constructie-montaj in zona de protectie LEA, deplasarea automobilelor,
macaralelor si mecanismelor se efectueaza sub supravegherea conducatorului de lucrari sau a
sefului de lucrari, care detine grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

932. Instalarea si functionarea masinilor si mecanismelor de ridicat in instalatiile electrice,
se efectueaza sub conducerea si sub supravegherea permanenta a lucratorului responsabil pentru
securitatea lucrarilor cu macarale (nacele, turle), care detine grupa de securitate electrica nu mai
mica de IV. In rubrica ,,Indicatii specifice” a autorizatiei de lucru, se consemneaza desemnarea
lucratorului responsabil de lucrdrile executate cu macarale (nacele, turle etc.) in conditii de
securitate, cu indicarea functiei, numelui, prenumelui, patronimicului si lucrarilor executate sub
conducerea lui.

933. In timpul deplasirii pe teritoriul IDD si sub LEA, partile extensibile si de ridicare ale
masinilor si mecanismelor de ridicat, trebuie sa se afle in pozitie de transportare.

934. Pe teren neted, in limitele locului de munca, in cazul cand nu este necesara deplasarea
pe sub barele si conductoarele LEA aflate sub tensiune, se permite deplasarea masinilor de ridicat,
cu mecanismul de lucru ridicat, fara incarcatura si persoane pe partea ridicatoare sau pe partea
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extensibild a masinii, In cazul in care o astfel de deplasare este prevazuta in instructiunile uzinei
producatoare.

935. Pe teritoriul IDD, viteza de deplasare a masinilor si a mecanismelor de ridicat este
determinata de conditiile locale, dar nu trebuie sa depaseasca 10 km/h.

936. Automobilele, masinile si mecanismele de ridicat trebuie sa se deplaseze sub LEA, in
locurile unde este sageata minima a conductoarelor (in apropierea stalpilor).

937. La instalarea macaralei la locul de munca, de catre conducatorul de lucrari in comun
cu admitentul, trebuie sa fie stabilit sectorul eventual de miscare a bratului macaralei. Pana la
inceperea lucrarilor, acest sector trebuie sa fie delimitat prin dispozitive de protectie a macaralei
sau prin bare cu stegulete, iar pe timp de noapte prin lumini de semnalizare.

938. Sub conductoarele, aflate sub tensiune ale LEA, cu tensiunea mai mica de 35 kV
inclusiv, se interzice instalarea si executarea lucrarilor cu masini $i mecanisme de ridicat.
Instalarea masginii de ridicat (mecanismului) pe pilonii de suport si aducerea dispozitivului ei
functional din starea de transport in stare de lucru, se executd de catre masinistul care opereaza
masina de ridicare. Se interzice antrenarea altor lucratori pentru efectuarea acestei lucrari.

939. In timpul deplasarii, instalarii si lucrului automobilelor, masinilor si mecanismelor de
ridicat, distanta de la greutati, partile de ridicare si extensibile, cablurile de agatare, dispozitivele
de prindere a sarcinii pana la partile active aflate sub tensiune, trebuie sa fie nu mai mica decat
cea indicata in Tabelul nr.1.

940. La turnurile telescopice si nacelele hidraulice, pana la inceperea lucrarilor, trebuie sa
fie verificate n actiune partile extensibile si de ridicare, iar la turnurile telescopice, in afard de
acestea - partea de ridicare trebuie sa fie instalatd vertical si fixatd in pozitia data.

941. In cazul executdrii lucririlor pe stalpii de colf, aferente inlocuirii izolatoarelor,
conductoarelor sau reparatiei armaturii, se interzice instalarea turnurilor telescopice (nacelei
hidraulice) in interiorul unghiului format de conductoare.

942. In timpul executarii lucrarilor in IDD si in limitele zonei de protectie a LEA, fara
scoaterea tensiunii, mecanismele si masinile de ridicat trebuie sa fie legate la pamant.

943. Masinile de ridicat pe senile, in cazul instalarii pe sol, nu necesita a fi legate la pamant.

944. Daca 1n rezultatul contactului cu partile active sau producerii unei descarcari electrice,
mecanismul sau masina de ridicat va nimeri sub tensiune, coborarea, urcarea sau atingerea
acestora se interzice pand la scoaterea tensiunii. Soferul (masinistul) este obligat sa avertizeze
lucratorii din preajma despre faptul ca masina, mecanismul de ridicat sau autovehiculul se afla
sub tensiune.

In cazul incendierii masinii, mecanismului de ridicat sau transportului auto aflat sub
tensiune, soferul (masinistul) trebuie sa sara pe pamant, impreunand picioarele fara a se atinge de
magsind. Ulterior, soferul (masinistul) trebuie sa se indeparteze de la masina la o distantd nu mai
mica de 8 m, deplasandu-se cu ,,pas de gasca” (apropiind calcaiul unui picior de degetele celuilalt
fara a desprinde talpile de pamant).

945, In timpul lucrului masinilor de ridicat, se interzice aflarea persoanelor sub greutitile
ridicate, sub cosul turnului telescopic, precum si la o distantd mai mica de 5 m de conductoarele,
conductoarele de garda tractate, suporturi, dispozitive de fixare si mecanisme in functiune.

946. In timpul executirii lucrarilor de pe turnul telescopic (nacela hidraulica), trebuie sa fie
asiguratd o comunicare vizuald permanentd, intre membrul formatiei de lucru care se afla in cos
(platforma) si sofer. In cazul lipsei acestei comunicari, 1anga naceli trebuie si se afle un membru
al formatiei de lucru, care transmite soferului comanda de ridicare sau coborare a cosului
(platformei).

947. Lucrérile de pe turnuri telescopice (nacelele hidraulice) se executd din picioare, pe
podeaua cosului (platformei), cu utilizarea centurii de sigurantd complexe de tip ham si cu fixare
prin blocajul unei franghii cu absorbitor de energie a centurii de siguranta.

948. Deplasarea din cos (platforma) pe stalp sau echipament si Tnapoi, se realizeaza numai
cu permisiunea sefului de lucrari.
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949, Tn cazul contactului bratului macaralei sau cosului nacelei (platformei) cu partile active
aflate sub tensiune, masinistul trebuie sd intreprindd masuri pentru intreruperea urgentd a
contactului format §i pentru indepdrtarea partii mobile a mecanismului de la partile active la
distanta nu mai mica de cea indicata in Tabelul nr.1, cu avertizarea lucratorilor din preajma despre
faptul ca mecanismul se afla sub tensiune.

950. Se interzice utilizarea scarilor metalice portabile in ID cu tensiunea de 220 kV si mai
micd, precum si in cladirile si edificiile instalatiilor electrice, atribuite Incaperilor cu pericol sporit
si a celor deosebit de periculoase.

951. In IDD cu tensiunea de 330 kV si mai mare, utilizarea scirilor metalice portabile se
permite cu respectarea urmatoarelor condifii:

1) scara se transporta in pozitie orizontala, sub supravegherea continud a sefului de lucrari,
sau a lucratorului, care detine grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, din categoria
personalului operativ sau operativ de reparatie;

2) pentru scoaterea potentialului indus de pe scara portabila, la ea trebuie conectat un lant
metalic, care se atinge de pamant.

952. Este interzis lucrul masinilor de ridicat in conditii de vant, care pot provoca apropierea
la o distantd inadmisibila de partile active sub tensiune a greutatilor sau cablurilor si cablurilor de
agatare a incarcaturii.

Capitolul XII
ORGANIZAREA LUCRULUI PERSONALULUI DELEGAT

953. Personalul delegat include personalul agentilor economici, delegati pentru executarea
lucrarilor in instalatiile electrice in functiune, in constructie, In proces de retehnologizare,
reconstructie si care nu apartine intreprinderilor — proprietari ai instalatiilor electrice.

954. Obtinerea permisiunii si admiterea la executarea lucrarilor de cétre personalul delegat
se efectueaza In conformitate cu prezentele Norme.

955. Personalul delegat trebuie sa dispund in permanenta de talonul de autorizare, conform
modelului stabilit de prezentele Norme.

956. Agentul economic care a delegat personalul, trebuie sd indice in scrisoarea de insotire
scopul delegarii, persoanele carora li se acorda dreptul de emitere a autorizatiilor de lucru,
persoanele imputernicite cu dreptul de a fi conducatori de lucrari, sefi de lucrari, membri ai
formatiei de lucru si sa confirme grupele de securitate electrica a acestui personal.

957. La sosirea la locul destinatiei, personalul delegat este obligat sa fie supus instruirilor
cu privire la securitatea si sandtatea in munca, in conformitate cu cerintele Legii nr.186/2008
securittii si sanatatii Tn munca, sd faca cunostinta cu schema electrica si particularititile instalatiei
electrice la care urmeaza a fi executate lucrari, iar personalului caruia i se ofera dreptul de a emite
autorizatii de lucru, de a indeplini atributiile conducatorului de lucrari si sefului de lucrari fiind
obligati sa fie supusi instruirii cu privire la schema de alimentare cu energie electrica a instalatiei
electrice.

958. Angajatorul beneficiar de servicii, trebuie sa asigure instruirea lucratorilor cu privire la
activitatile specifice unitatii respective, riscurile pentru securitate si sdnatate in munca si masurile
de protectie si prevenire la nivelul unitatii, care se consemneaza in fisa colectiva de instruire in
domeniul securitatii §i sanatatii in munca.

959. Fisa colectiva de instruire in domeniul securitatii si sanatatii In munca se intocmeste in
doud exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la angajator/lucratorul desemnat/serviciu
intern de prevenire §i protectie, care a efectuat instruirea, iar al doilea — la angajatorul lucratorilor
instruiti.

960. Acordarea personalului delegat a dreptului de executare a lucrarilor in instalatiile
electrice existente in calitate de emitenti de autorizatii de lucru, conducatori de lucrari si sefi de
lucrari, supraveghetori, membri ai formatiei de lucru de lucru, poate fi confirmat de catre
administratorul agentului economic (subdiviziunii specializate) — proprietarul instalatiei electrice,
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prin rezolutia consemnata pe scrisoarea intreprinderii care a delegat personalul sau prin ordinul
agentului economic (subdiviziunii specializate).

961. Instruirea personalului delegat se efectueaza la locul de munca de catre personalul
agentului economic — proprietar al instalatiei electrice, din categoria personalului administrativ-
tehnic, care detine grupa de securitate electrica V, in cazul executdrii lucrarilor in instalatiile
electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, iar la efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice cu
tensiunea mai micd de 1000 V — grupa de securitate electricd nu mai mica de IV.

962. Continutul instruirii trebuie sa fie stabilit de catre persoana care instruieste, in functie
de caracterul si complexitatea lucrarilor, in functie de schema si specificul instalatiei electrice.
Faptul instruirii la locul de munca se notifica 1n autorizatia de lucru de catre emitentul autorizatiei
de lucru.

963. Agentul economic care a delegat personalul este responsabil pentru corespunderea
grupelor de securitate electricd si a drepturilor atribuite personalului delegat, acordate conform
pct.956.

964. Agentul economic, in instalatiile electrice ale caruia se executd lucrdri de catre
personalul delegat, poarta responsabilitate pentru respectarea masurilor de securitate, care asigura
protectia lucratorilor contra socurilor electrice si electrocutarilor cauzate de tensiunea de lucru si
indusa a instalatiei electrice, precum si pentru corectitudinea admiterii personalului la executarea
lucrarilor.

965. Pregatirea locului de munca si admiterea personalului delegat la lucrari in instalatiile
electrice se efectueazd in conformitate cu prezentele Norme de catre personalul agentului
economic, in instalatiile electrice ale caruia se executa lucrarile.

966. La LEA de toate nivelele de tensiune este posibild cumularea de catre conducatorul de
lucrari sau seful de lucrari, din randul personalului delegat, a obligatiilor de admitent in cazurile
in care pentru pregatirea locului de munca este necesar doar de verificat lipsa tensiunii si de
instalat dispozitivele mobile pentru legarea la pamant la locul de munca, fara operarea aparatelor
de comutatie.

967. Agentilor economici, a caror instalatii electrice sunt deservite permanent de catre
lucratorii agentilor economici care presteaza servicii de deservire, li se permite sd acorde acestor
lucratori drepturile personalului operativ de reparatii, dupad o instruire corespunzatoare si
evaluarea cunostintelor de catre comisia de la locul de munca permanent.

968. Lucrarile la instalatiile electrice existente sunt executate de catre personalul delegat in
baza autorizatiilor de lucru si dispozitiilor de lucru, iar daca personalului delegat i se acorda
dreptul personalului operativ de reparatii, lucrarile pot fi executate si in ordinea exploatarii
curente, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 din Capitolul II.

Capitolul XIII
ADMITEREA PERSONALULUI INTREPRINDERILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ
SI DE
PROIECTARI LA LUCRARI iN INSTALATIILE ELECTRICE iN FUNCTIUNE SI
iN ZONA DE PROTECTIE A LINIILOR ELECTRICE

Sectiunea 1
Prevederi generale

969. Lucrarile de constructii-montaj, de reparatii si reglare pe teritoriul agentului economic
— proprietar al instalatiilor electrice, trebuie executate in temeiul unui contract sau acord incheiat
in scris cu intreprinderea de constructii-montaj (in continuare — ICM), in care trebuie si fie
mentionate informatiile despre continutul, volumul §i termenul de indeplinire a lucrarilor,
mecanismele utilizate si, In caz de necesitate, timpul pregatirii pentru starea de urgenta. Personalul
ICM se consideri ca personal delegat.

970. Pana la inceperea lucririlor ICM trebuie si prezinte lista personalului care detine
dreptul de a emite autorizatii de lucru si dreptul de a exercita functiile de conducatori de lucrari,
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cu indicarea numelor, prenumelor si patronimicelor, functiilor pe care le detin, grupelor de
securitate electrica.

971. Pana la inceperea lucrarilor, conducatorul sau persoana Imputernicitd a agentului
economic (subdiviziunii specializate), in comun cu reprezentantul ICM, trebuie si elaboreze actul
de admitere la executarea lucrarilor pe teritoriul agentului economic in functiune, conform formei
stabilite Tn Anexa nr.8.

972. In actul de admitere la executarea lucririlor se stabilesc:

1) locurile separarilor vizibile ale schemei electrice, formate cu scopul separarii sectorului
destinat pentru lucrul ICM de instalatia electrica in functiune, si locul instalarii dispozitivului
pentru legarea la padmant si in scurtcircuit de protectie;

2) locul si tipul barierelor de protectie, care exclud posibilitatea patrunderii eronate a
personalului ICM in afara zonei de lucru;

3) locul intrarilor (iesirilor) in zona de lucru;

4) existenta factorilor nocivi si periculosi.

973. In actul de admitere sau in ordinul al agentului economic (subdiviziunii specializate) —
proprietar al instalatiilor electrice, se indica personalul care detine dreptul de admitere la lucrari a
personalului ICM si dreptul semnarii autorlzaglel de lucru. In acest caz, un exemplar al autorizatiei
de lucru se elibereaza reprezentantului ICM.

974. Responsabilitatea pentru respectarea masurilor, care asigurd securitatea executarii
lucrarilor, previzute in actul de admitere, o poarti conducatorii ICM si ai agentului economic —
proprietar al instalatiilor electrice.

975. La sosirea la locul executarii lucrérilor, personalul ICM este obligat si fie supus
instruirilor cu privire la securitatea s sénétatea in munca, in conformitate cu cerint;ele Legii
umta‘;n respective, riscurile pentru securltate si sdndtate in munca si masurlle de protectie si
prevenire la nivelul unitatii cu consemnarea in fisa colectiva de instruire in domeniul securitatii si
sanatatii in munca. Personalul ICM trebuie sa fie supusi suplimentar instruirii cu privire la
schemele instalatiilor electrice.

976. Faptul instruirii la locul de munca se notifica in autorizatia de lucru de catre emitentul
autorizatiei de lucru.

977. Lucrarile de constructie-montaj, de reparatie si de reglare pe teritoriul agentului
economic, se executd in baza autorizatiei de lucru, emise de citre angajatii responsabili ai ICM
conform formei-cadru stabilite de NCM A.08.02:2014 “Securitatea si sandtatea muncii in
constructii”.

978. Locul de muncd pentru executarea lucrdrilor de constructie-montaj se pregateste, la
solicitarea ICM, de catre personalul agentului economic — proprietar al instalatiilor electrice.

Sectiunea 2
Admiterea la lucrari in instalatiile de distributie

979. Zona de lucru, alocatd ICM, trebuie si posede barierd de protectie pentru a evita
patrunderea eronati a personalului ICM 1in instalatiile electrice in functiune.

980. Caile de acces a personalului, masinilor si mecanismelor ICM la zona de lucru ingradita
si destinatd pentru executarea lucrarilor, nu trebuie sd traverseze teritoriul sau incdperile cu
instalatii electrice in functiune.

981. Admiterea primara la lucrari pe teritoriul agentului economic este efectuatd de catre
admitentul din cadrul personalului agentului economic — proprietar al instalatiilor electrice.
Admitentul se semneaza in autorizatia de lucru, emisa de catre angajatul ICM, responsabil pentru
emiterea autorizatiei de lucru. Ulterior, conducitorul de lucriri al ICM permite inceperea
lucrarilor.

982. in cazul in care zona de lucru nu este ingraditd sau traseul de deplasare a lucritorilor
ICM 1la zona de lucru alocati, traverseaza teritoriul sau incaperile ID in functiune, admiterea
zilnica la lucriri a personalului ICM se face de citre admitent in baza autorizatiei de lucru emise
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pentru supraveghetor din randul personalului agentului economic — proprietar al instalatiilor
electrice, iar lucrarile trebuie executate sub controlul supraveghetorului din randul angajatilor
agentului economic — proprietar al instalatiilor electrice.

983. Supraveghetorul si conducitorul (executorul) de lucrari al ICM, poarta responsabilitate
pentru:

1) corespunderea masurilor luate la pregatirea locului de munca cu indicatiile stabilite in
autorizatia de lucru;

2) prezenta si integritatea la locul de munca a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, a barierelor de protectie, indicatoarelor de securitate etc.;

3) prezenta mecanismelor de blocare a dispozitivelor de actionare;

4) securitatea lucritorilor ICM contra socurilor electrice si electrocutirilor.

Sectiunea 3
Admiterea la lucrari in zona de protectie a liniilor electrice

984. Admiterea personalului ICM la lucririle in zona de protectie a liniei electrice aflate sub
tensiune, precum si in deschiderea intersectiei cu LEA 1n functiune, se efectueaza de catre
admitentul din randul angajatilor agentului economic, care exploateaza linia electrica, si
conducitorul de lucrdri al ICM. Admitentul executd admiterea conducatorului de lucriri si a
executantului din fiecare formatie de lucru a ICM.

985. La lucrarile in zona de protectie a liniilor electrice deconectate inclusiv nemijlocit la
liniile electrice deconectate, admitentului i se permite sd admitd doar conducatorul de lucrari al
ICM, care ulterior efectueaza de sine stititor admiterea pentru celalalt personal al ICM.

986. Executarea lucrarilor in zona de protectie a liniilor electrice aflate sub tensiune se
efectueazi cu permisiunea conducatorului de lucrari al ICM si sub controlul supraveghetorului
din personalul agentului economic care exploateaza aceste linii electrice.

987. Executarea lucrarilor in zona de protectie a liniei electrice deconectate si pe linia
electrica deconectatd se executd cu permisiunea admitentului al agentului economic care
exploateaza linia electrica, dupa montarea dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, executatd in conformitate cu cerintele Sectiunii 6 din Capitolul II1.

988. Executarea lucrarilor de citre ICM in zonele de protectie a LEA, cu utilizarea masinilor
si mecanismelor de ridicat, a mecanismelor cu parti extensibile, se permite cu respectarea
cerintelor pct.939, si doar in cazul 1n care distanta in aer de la masind (mecanism) sau partea ei
extensibila sau de ridicare, de la dispozitivul de lucru sau de la incarcatura ridicata in orice pozitie
a ei, pana la cel mai apropiat conductor aflat sub tensiune, va fi nu mai mica decat cea indicata in
Tabelul nr.9.

Tabelul nr.9

Distantele minime admisibile pana la partile conductoare active ale instalatiilor
electrice
aflate sub tensiune la executarea lucririlor in zona de protectie
a liniilor electrice

Tensiunea LEA, kV Distanta,
m
Mai mica de 1 1,5
mai mare de 1 si mai mica de 35 2,0
mai mare de 35 si mai mica de 110 4,0
mai mare de 110 si mai mica de 220 5,0
mai mare de 220 si mai mica de 400 7,0
mai mare de 400 si mai mica de 750 10,0
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989. In permisiunea de executare a lucrarilor de terasament in zona de protectie a LEC si in
actul de admitere la lucrari, trebuie sa fie mentionat locul si adancimea de pozare a LEC.

990. Pand la inceperea lucrdrilor de terasament In zona de protectie a LEC, sub
supravegherea personalului agentului economic care exploateaza LEC, e necesar de efectuat o
sapaturd de control 1n sol, pentru a preciza amplasarea si adancimea instalarii precedente a liniilor
de cablu, precum si de montat o bariera de protectie temporara, care delimiteaza zona de lucru a
masinilor de excavare.

991. Strapungerea cablului trebuie executat de angajatii agentului economic care
exploateazd LEC, in conformitate cu pct.570, 571.

992. Valorile numerice adoptate in prezentele Norme cu indicarea sintagmei ,,nu mai mic
de®, sunt cele mai mici valori ale indicelui de referinta, iar valorile numerice indicate cu sintagma
,,mai mica de* se considera inclusiv valoarea indicelui de referinta.

Anexa nr.1

la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

GRUPELE DE SECURITATE ELECTRICA A PERSONALULUI ELECTROTEHNIC
(ELECTROTEHNOLOGIC) SI CONDITIILE DE ATRIBUIRE A LOR

Grupa de Vechimea in munci minima in instalatiile electrice, luni Cerintele fata
securitate de personal
electrica Personalul agentului economic, care are: Practicantii
Studii Studii Studii Studii Scolilor | Colegiilor,
gimnaziale| liceale |profesional-| superioarein |[profesionale| centrelor
tehnice sau domeniul de
studii electroenergetic excelenta si
superioare institutiilor
cu profil de
tehnic inviatamant
superior
1 2 3 4 5 6 7 8
II Nu este Nu este Nu este Nu este necesard [ Nu este necesard 1. Cunostinte
necesara  |necesard |necesard tehnice
elementare
despre
instalatia

electrica si
utilajul ei.

2.
Congtientizarea
pericolului care
il prezinta
curentul
electric,
pericolul
apropierii de
partile active.
3. Cunoasterea
masurilor de
precautie
principale la
efectuarea
lucrarilor in
instalatiile
electrice.

4. Deprinderi
practice de
acordare a
primului ajutor
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victimelor.

5. Lucratorii cu
studii
gimnaziale sau
liceale vor
trece un curs de
instruire de cel
putin 72 ore.

I 6 de 4 de 2 de 1 de activitate in |6 de 3de 1. Cunostinte
activitate |activitate |activitate in |grupa de activitate in |activitate in | generale in
in grupa de [in grupa |grupa de securitate grupa de grupa de electrotehnica.
securitate |de securitate electrica securitate securitate  |2. Cunoasterea
electricd  [securitate |electrica precedenta electrica electrica instalatiei
precedenta |electricd |precedentd precedenta |precedentd |electrice sia
precedenta modului de
mentenanta a
acesteia.
3. Cunoagterea
regulilor
generale cu
privire la

sanatate si
securitate in
munca,
inclusiv a
regulilor de
admitere la
lucrari,
Instructiunii cu
privire la
aplicarea si
efectuarea
incercarilor a
mijloacelor de
protectie
utilizate in
instalatiile
electrice,
cerintelor
speciale
referitoare la
specificul
tehnologiei de
executare a
lucrarilor.

4. Capacitati de
a asigura
executarea in
securitate a
lucrarilor si de
a supraveghea
persoanele care
lucreaza in
instalatiile
electrice.

5. Cunoasterea
regulilor de
eliberare a
victimei de sub
actiunea
curentului
electric, de
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acordare a
primului ajutor
victimelor
accidentelor la
producere si
deprinderi
practice de
acordare a
ajutorului.

6. Capacitatea
de a efectua
instruiri.

v

12 de
activitate
in grupa de
securitate
electrica
precedenta

6 de
activitate
in grupa
de
securitate
electrica
precedenta

3de
activitate In
grupa de
securitate
electrica
precedenta

2 de activitate in
grupa de
securitate
electrica
precedenta

1. Cunostinte
in domeniul
electrotehnice
in volumul
curriculumului
scolii
profesional-
tehnice
specializate.

2.
Constientizarea
deplind a
pericolului in
timpul
lucrarilor in
instalatiile
electrice.

3. Cunoagterea
prezentelor
Norme,
normelor de
exploatare a
instalatiilor
electrice,
Instructiunii cu
privire la
aplicarea si
efectuarea
incercarilor a
mijloacelor de
protectie
utilizate in
instalatiile
electrice,
Normelor de
amenajare a
instalatiilor
electrice, in
limita functiei
detinute.

4. Cunoasterea
schemelor
instalatiilor
electrice si a
utilajului
electric de la
sectorul din
gestiune,
cunoasterea
masurilor
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tehnice de
protectie care
asigurd
securitatea
efectuarii
lucrarilor.

5. Capacitati de
a efectua
instruiri, de a
organiza
executarea in
securitate a
lucrarilor, de a
supraveghea
membrii
formatiei de
lucru.

6. Cunoasterea
regulilor de
eliberare a
victimei de sub
actiunea
curentului
electric, de
acordare a
primului ajutor,
si capacitati
practice de
acordare a
primului ajutor
victimelor.

7. Capacitatea
de a instrui
personalul in
privinta
regulilor de
protectie a
muncii, privind
procedeele
practice de
acordare a
primului ajutor
victimelor la
producere si
capacitati
practice de
acordare a
ajutorului.

A% - - 6 de 3 de activitate 1n 1. Cunoasterea
activitate in |grupa de schemelor
grupa de securitate instalatiilor
securitate electrica electrice,
electrica precedentd componentei
precedenta utilajului
proceselor
tehnologice de
producere.

2. Cunoasterea
prezentelor
Norme,
Instructiunii cu
privire la
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aplicarea si
efectuarea
incercarilor a
mijloacelor de
protectie
utilizate n
instalatiile
electrice,
constientizarea
deplind a
cauzelor care
au stat la baza
unei sau altei
cerinte a
normelor,
regulamentelor,
s.a.

3. Cunoasterea
normelor de
exploatare a
instalatiilor
electrice,
Normelor de
amenajare a
instalatiilor
electrice in
volumul
necesar functiei
pe care o
detine.

4. Capacitatea
de a organiza
efectuarea in
securitate a
lucrarilor si de
a gestiona
nemijlocit
lucrarile in
instalatiile de
orice nivel de
tensiune.

5. Capacitatea
de a evidentia
clarsidea
expune in
timpul
efectuarii
instruirilor
cerintele
privind
masurile de
securitate.

6. Capacitatea
de a instrui
personalul
privind
prezentele
Norme,
procedeelor
practice de
acordare a
primului ajutor
victimelor
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accidentelor la
producere si
capacitatea de
a le aplica
practic.

1. Cerintele fatd de personal, expuse in tabel, referitor la securitatea electrica, sunt minime
si prin decizia conducatorului agentului economic pot fi completate.

2. Grupa de securitate electrica III poate fi atribuitd doar lucratorilor care au atins varsta de
18 ani.

3. Inspectorii de stat, specialistii securitate si sanatate in munca (lucratorii desemnati) care
controleaza instalatiile electrice nu fac parte din personalul electrotehnic (electrotehnologic). Ei
trebuie sa detind grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, cu dreptul de inspectare a
instalatiilor electrice. Vechimea necesara, totald Tn munca la producere (nu neaparat in instalatiile
electrice) — nu trebuie sa fie mai mica de 3 ani. Inspectorii organului supravegherii energetice de
stat, specialistii securitate §i sandtate Tn munca (lucratorii desemnati) ale operatorilor de sistem
trebuie sa detind grupa de securitate electrica V.

Anexa nr.2
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

PROCEDURA DE ACORDARE A GRUPEI DE SECURITATE ELECTRICA

1. Procedura de acordare a grupei de securitate electricd (in continuare — Procedura)
stabileste conditiile de acordare, reperfectare, suspendare a grupei de securitate electrica si
reglementeaza:

1) modalitatea de autorizare la o grupa de securitate electrica, precum si avansarea la o grupa
de securitate electricd superioar;

2) conditiile de suspendare a talonului de autorizare sau verificarilor neordinare ale
cunostintelor pentru confirmarea grupei de securitate electrica;

3) conditiile de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrica, confirmata prin
talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrica pentru persoanele fizice, care
in desfasurarea activitatii executa lucrari de montare, reconstructie, mentenantd/reparatii, reglare
a utilajului si instalatiilor electrice, inclusiv de control (inspectare) (specialisti securitate si
sanatate in munca);

4) modul de supraveghere a activitatii personalului electrotehnic autorizat.

2. Procedura se extinde asupra persoanelor fizice (inclusiv straine) care activeaza in calitate
de:

1) directori tehnici (ingineri sefi); adjuncti ai directorilor tehnici pe probleme de exploatare
si operative; sefilor subdiviziunilor (ingineri) serviciilor interne de protectie si prevenire a
intreprinderilor energetice;

2) directori tehnici (ingineri sefi); adjuncti ai directorilor tehnici pe probleme de exploatare
si operative; sefilor serviciilor interne de protectie si prevenire ale intreprinderilor, care executa
lucrari de reparatii curente si capitale, deservire si Intretinere a instalatiilor electrice din posesia
altor intreprinderi inclusiv electroenergetice (in continuare — intreprinderi prestatori de servicii);

3) personal electrotehnic si/sau responsabili de gospodariile electrice si adjunctii lor in
cadrul intreprinderilor, indiferent de apartenenta lor departamentala si forma lor de proprietate;

4) specialisti securitate si sanatate in munca cu drept de control al instalatiilor electrice;

5) electricieni autorizati;

6) sef sau membru formatiei de lucru al unui laborator electrotehnic;

7) membri ai comisiilor de atestare a personalului electrotehnic din intreprinderi;
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8) personalul electrotehnologic (sudori electrici etc);

9) personalul autorizat, care va organiza si desfasura instruirea personalului neelectrotehnic
la grupa de securitate electrica [;

10) alt personal mentionat in prezentele Norme.

Procedura se extinde si asupra absolventilor institutiilor si centrelor de instruire din
domeniul electroenergetic.

4. Scopul autorizdrii constd in verificarea capacitatilor profesionale ale solicitantilor,
aprecierea cunoasterii de catre ei a prevederilor documentelor normativ-tehnice, legilor, normelor,
regulamentelor, instructiunilor cu privire la securitatea si sanatatea in muncd, exploatarea tehnica
a instalatiilor electroenergetice, precum si aptitudinii lor de a le aplica in practica.

5. Functia de supraveghere generald a activitatii personalului electrotehnic, privind
respectarea cerintelor ce {in de grupa de securitate electrica, precum si monitorizarea procesului
de instruire a personalului neelectrotehnic, se va executa de cétre personalul organului
supravegherii energetice de stat, inclusiv in procesul controlului tehnic.

6. Administratorii Intreprinderilor, organizatiilor si institutiilor, precum si a subdiviziunilor,
poartd raspundere pentru organizarea atestarii periodice a personalului electrotehnic din
subordine.

7. Acordarea grupei de securitate electrica este confirmata prin talonul de autorizare, eliberat
de organul supravegherii energetice de stat sau de comisiile agentilor economici.

8. Grupa de securitate electrica se acorda persoanelor fizice, care desfasoara activitati de
montare, reconstructie, mentenanta, reparatie, reglare a echipamentelor si instalatiilor electrice,
activeaza ca personal electrotehnologic sau participa la executarea lucrarilor in instalatiile
electrice sau in zona de protectie a retelelor electrice si au sustinut cu rezultat satisfacator sesiunea
de examinare a capacitatilor profesionale ale solicitantilor, aprecierea cunoasterii de catre ei a
prevederilor documentelor normativ-tehnice, legilor, normelor, regulamentelor, instructiunilor cu
privire la securitatea si sandtatea in munca, exploatarea tehnica a instalatiilor electroenergetice,
apararii impotriva incendiilor, precum si aptitudinii lor de a le aplica In practica.

9. Acordarea grupei de securitate electrica, se face pe baza de examen, care se desfasoara
prin intrebari i raspunsuri verbale.

Autorizarea personalului

10. Acordarea grupei de securitate electrica se efectueaza de catre Comisiile teritoriale de
examinare ale Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (in continuare — Agentia) si
comisiile din cadrul agentilor economici.

11. Comisiile intreprinderilor electroenergetice/termoenergetice si ale agentilor economici,
care presteaza servicii de deservire a obiectelor energetice din cadrul intreprinderilor din
complexul energetic, sunt autorizate de catre Comisia de examinare a Agentiei.

12. Membrii comisiilor din cadrul agentilor economici sunt autorizati de catre comisiile
teritoriale ale Agentiei.

13. Componenta comisiilor se determina in cazul:

1) Comisiei de examinare, comisiilor teritoriale — prin ordinul Directorului general al
Agentiei;

2) comisiilor intreprinderilor electroenergetice/termoenergetice si ale agentilor economici
care presteazd servicii de deservire a obiectelor energetice din posesia intreprinderilor din
complexul energetic — prin ordinul administratorilor acestor Intreprinderi;

3) comisiile agentilor economici — prin ordinul administratorilor acestor agen{i economici.

14. Comisiile sunt deliberative, daca la sedintd sunt prezenti cel putin 3 membri, inclusiv
presedintele sau vicepresedintele comisiei, autorizati in conditiile prezentei Proceduri.

15. Persoanele responsabile de gospodaria electrica, adjunctii lor si specialistii de securitate
si sandtate in munca, admisi la inspectarea instalatiilor electrice, vor fi supuse verificarii
cunostintelor de catre comisia teritoriala a organului supravegherii energetice de stat.
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16. La lucrarile comisiilor ale agentilor economici este in drept sd participe reprezentatul
organului de supraveghere energetica de stat, la solicitarea in scris a administratorului agentului
economic.

17. In calitate de presedinte al comisiei se desemneaza:

1) pentru Comisiile agentilor economici cu statut de consumator noncasnic de energie
electrica — persoana responsabild de gospodaria electrica;

2) pentru intreprinderile electroenergetice si prestatorii de servicii in sectorul energetic —
inginerul-sef sau directorul tehnic.

18. Presedintele comisiei agentului economic trebuie sa detind grupa de securitate electrica
V in cazul cand la balanta agentului economic sunt prezente instalatii electrice cu tensiunea peste
1000 V si grupa de securitate electricd nu mai mica de IV, cand la balantd sunt prezente instalatii
electrice cu tensiunea pana la 1000 V.

19. Presedintele comisiei din cadrul intreprinderilor electroenergetice si agentilor economici
care presteaza servicii in sectorul electroenergetic trebuie sa detind grupa de securitate electrica
V.

20. Pentru toti membrii comisiei, cu exceptia reprezentantilor comitetelor sindicale, este
obligatorie detinerea grupei de securitate electricd. Lista nominativa a membrilor de comisie se
verifica anual si se aproba de catre administratorul agentului economic.

21. Administratorul agentului economic poate crea comisii in subdiviziuni structurale.

22. In cazul imposibilitatii agentului economic de a crea o comisie in corespundere cu
prevederile prezentei Proceduri, verificarea cunostintelor personalului se va efectua in Comisia
teritoriald de examinare a organului de supraveghere energetica de stat din raza de activitate a
agentului economic.

23. Acordarea grupei de securitate electrica in comisiile organului supravegherii energetice
de stat prevede urmatoarele etape:

1) Inaintarea cererii din partea agentului economic privind acordarea grupei de securitate
electrica, conform modelului stabilit in Anexa nr.3;

2) admiterea solicitantului la examenul de verificare a cunostintelor in calitate de candidat;

3) verificarea cunostintelor candidatilor la sesiuni si adoptarea deciziilor respective referitor
la rezultate;

4) emiterea si eliberarea talonului de autorizare;

5) evidenta valabilitatii taloanelor de autorizare.

24. Comisiile organului supravegherii energetice de stat indeplinesc urméatoarele atributii:

1) asigura organizarea si desfasurarea examenului;

2) aproba lista intrebarilor pentru examen;

3) apreciaza raspunsurile candidatilor;

4) decid asupra rezultatelor examenului cu inscrierile respective In registre speciale;

25. Sesiunea de examinare pentru acordarea grupei de securitate electrica se desfasoara in
urmatoarele conditii:

1) admiterea la data si ora programata a candidatilor in baza actului de identitate si actului
de confirmare a studiilor in domeniu;

2) durata examenului de verificare a cunostintelor constituie nu mai mult de o ord pentru
fiecare candidat;

3) stabilirea subiectelor pentru sesiunea de examinare de catre comisii in conformitate cu
grupa de securitate electrica pretinsa de candidat;

4) aprecierea raspunsurilor cu calificativul ,,satisfacator” sau ,,nesatisfacator”.

26. Se considera ca au promovat examenul de verificare a cunostintelor, candidatii care au
dat raspunsuri corecte si au obtinut calificativul “satisfacator” la cel putin 80% din subiectele
incluse de comisie. Rezultatul sesiunii de examinare se comunica solicitantului in ziua si la locul
de desfasurare a sesiunii de examinare.

27. Pentru candidatii respinsi la examen, calitatea raspunsurilor carora se apreciaza cu
calificativul ,,nesatisfacator”, se completeaza procesul-verbal.
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28. Candidatii respinsi la examen pot fi admisi pentru o noud examinare, dar nu mai devreme
de 2 saptamani.

Atribuirea grupei de securitate electrica. Verificarea neordinara a cunostintelor

29. Specialistilor in domeniul securittii si sandtatii in munca, care au sustinut examenul de
verificare a cunostintelor in volumul grupei IV de securitate electrica, li se elibereaza talonul de
autorizare cu drept de inspectare a instalatiilor electrice ale agentului economic.

30. Termenul urmatoarei examinari se stabileste in conformitate cu data verificarii actuale
a cunostintelor. In cazul expirdrii termenului valabilitatii in perioada concediului anual sau
medical, se permite prelungirea termenului cu o lund din ziua reluarii lucrului, fara decizii
suplimentare.

31. Procedura de avansare la o grupa de securitate electricd superioard este similara
autorizdrii primare, dar numai cu respectarea stagiului minim de lucru in instalatiile electrice
pentru grupa de securitate electrica precedentd, in conformitate cu cerintele in Anexa nr.1.

32. Pentru inscrierea la examenul de verificare a cunostintelor, din partea agentului
economic in cadrul caruia activeaza solicitantul/solicitantii, se va prezenta o solicitare conform
modelului stabilit la Anexa nr.3, catre comisiile organului supravegherii energetice de stat.

33. Solicitarea prezentata catre comisiile organului supravegherii energetice de stat se
inregistreaza si se comunica solicitantului despre data, locul si ora convocarii sedintei de verificare
a cunostintelor.

34. Solicitarea pentru inscrierea la sesiunea de verificare a cunostintelor poate fi expediata
prin posta electronica la adresa organului supravegherii energetice, cu prezentarea ulterioara a
originalelor documentelor in ziua verificarii cunostintelor.

35. In cazul cand agentul economic nu dispune de comisii proprii dar are locuri de consum
amplasate in razele de activitate a comisiilor teritoriale ale organului supravegherii energetice de
stat, atunci verificarea cunostintelor personalului electrotehnic si electrotehnologic de la fiecare
loc de consum vor fi examinate In comisiile teritoriale respective.

36. Verificarea neordinard a cunostintelor personalului electrotehnic se va desfasura
indiferent de termenul verificarii anterioare in urmatoarele cazuri:

1) la modificarea sau introducerea unor noi documente normativ-tehnice in domeniul
electroenergetic;

2) in cazul instalarii unui echipament nou, modificarea schemelor electrice si/sau
tehnologice;

3) in cazul angajarii sau transferului la alt loc de munca cu cerinte noi ale documentelor
normativ-tehnice;

4) in cazul depistarii Incalcarilor cerintelor de securitate electrica ale prezentelor Norme;

5) la cererea organului de supraveghere energetica;

6) in cazul necesitatii majorarii grupei de securitate electrica;

7) in cazul Intreruperii activitatii pe un termen de peste 6 luni.

37. Verificarea neordinara a cunostintelor, nu anuleaza termenul stabilit pentru examinarea
ordinara si poate fi efectuatd de catre comisia organului de supraveghere energetica de stat sau cu
participarea reprezentantului organului de supraveghere energetica de stat in comisia agentului
economic.

Atribuirea grupei de securitate electrica I

38. Grupa de securitate electrica I se acordd personalului neelectrotehnic al agentului
economic.

39. Personalului neelectrotehnic, care efectueaza lucrari, in procesul carora poate aparea
pericol de electrocutare, se acorda anual grupa de securitate electricd I dupa instruire si verificarea
cunostintelor.

40. Instruirea personalului neelectrotehnic va fi efectuata de personal electrotehnic cu grupa
de securitate electricd nu mai mica de III.
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41. Rezultatele verificarii cunostintelor personalului neelectrotehnic se Inregistreaza contra
semnatura in registrul de evidenta a verificarii cunostintelor personalului la grupa de securitate
electrica I conform modelului stabilit in Anexa nr.4, care se afld la sediul agentului economic,
care a realizat nemijlocit instruirea si verificarea cunostintelor.

42. La acordarea grupei de securitate electrica I nu se elibereaza talon de autorizare.

43. Atribuirea grupei I de securitate electrica se efectueaza:

1) in intreprinderile (agentii economici, institutii) care dispun de personal electrotehnic
autorizat — instruirea §i verificarea cunostintelor personalului neelectrotehnic al aceste
intreprinderi se efectueaza de cétre un lucrator din randul personalului electrotehnic, care detine
grupa de securitate electrica nu mai mica de III.

2) la agentii economici care nu dispun de personal electrotehnic autorizat — instruirea si
verificarea cunostintelor personalului neelectrotehnic se efectueaza in baza de contract de catre
personalul electrotehnic autorizat al altei intreprinderi ce detine grupa de securitate electrica nu
mai mica de III, acordata de catre organul supravegherii energetice;

3) de catre personalul electrotehnic al altui agent economic, care deserveste prin contract
instalatiile electrice ale acestei institutii, intreprinderi si care detine grupa de securitate electrica
nu mai mica de III acordata de cétre organul supravegherii energetice.

44. Registrul de evidenta a verificarii cunostintelor personalului la grupa de securitate
electrica I de la fiecare agent economic, trebuie sa fie sigilat, semnat si cu paginile numerotate.

45. La registrul de evidenta a verificarii cunostintelor personalului la grupa de securitate
electrica I se anexeaza copia talonului de autorizare a persoanei, care a efectuat instruirea.

Atribuirea grupei de securitate electrica absolventilor institutiilor si centrelor
de instruire din domeniul electroenergetic

47. Pentru absolventii institutiilor si centrelor de instruire din domeniul electroenergetic
sesiunea de examinare in vederea acordarii grupei de securitate electrica se va desfasura:

1) la solicitare, in Comisia de examinare a organului supravegherii energetice de stat, in
modul expus in prezenta Procedura, in cazul cand institutia sau centrul de instruire nu dispune de
comisie autorizata §i nominalizata prin ordin pe intreprindere;

2) in cadrul comisiei institutiei, centrului de instruire daca acesta dispune de comisie
autorizata de cdtre organul de supraveghere energetica de stat.

48. In componenta comisiei de verificare a cunostintelor din cadrul institutiei sau centrului
de instruire a personalului la grupa de securitate electrica obligatoriu va fi inclus reprezentantul
organului supravegherii energetice de stat.

49. Absolventilor li se va acorda grupa de securitate electrica nu mai mare de II.

50. In cazul detinerii anterioare a unei grupe de securitate superioare grupei II si cu termen
valabil, acest absolvent are dreptul de a confirma grupa de securitate electricd detinutd la
sustinerea reusita a sesiunii de examinare.

51. Este interzisd admiterea la lucru, de sine statitor, si acordarea grupei de securitate
electricd mai mare de II practicantilor institutiilor de invatamant cu varsta de pana la 18 ani. Ei se
vor afla in instalatiile electrice in functiune numai sub supravegherea personalului electrotehnic
care deservesc aceste instalatii electrice ti dispun de grupa de securitate electricd nu mai mica de
III 1n instalatii electrice cu tensiunea pana la 1000 V si nu mai mica de I'V in instalatii electrice cu
tensiunea peste 1000 V.

Talonul de autorizare
52. Candidatului care a promovat “satisfacator” examenul, in temeiul deciziei comisiei, i se
acorda grupa de securitate electrica si i se elibereaza talonul de autorizare.
53. Talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrica este valabil pe un
termen de un an, iar pentru personalul administrativ-tehnic, care nu organizeaza si nu executd
lucrari in instalatiile electrice — trei ani.
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54. Talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrica, conform modelului
stabilit Tn Anexa nr.5 este un document de strictd evidentd, nominal, netransmisibil, valabil pe
perioada stabilita si contine urmatoarele date:

1) denumirea emitentului i numarul talonului de autorizare;

2) numele si prenumele titularului;

3) denumirea si adresa juridica a agentului economic unde activeaza titularul;

4) data verificarii cunostintelor;

5) grupa de securitate electrica acordata;

6) denumirea lucrarilor permise si tensiunea instalatiei electrice;

7) termenul de valabilitate;

8) semnatura si numele, prenumele presedintelui comisiei.

55. Talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electricd eliberat se
inregistreaza in registru, cu rezultatele examindrii candidatilor, care se pastreazd la emitentul
talonului de autorizare.

Suspendarea talonului de autorizare

56. Personalul electrotehnic la care a expirat termenul de valabilitate a grupei de securitate
electrica (II-V) sau nu au sustinut sesiunea de examinare in termen, se considera ca define grupa
de securitate electricad I, cu suspendarea dreptului de a efectua lucrari in conformitate cu
prevederile grupei de securitate electrica definute anterior, pana la promovarea reusita a unui nou
examen.

57. In cazul deteriorarii sau pierderii talonului de autorizare pentru acordarea grupei de
securitate electricd, duplicatul poate fi eliberat de emitent, la cererea argumentata in forma scrisa
a titularului, cu Inscrierea in Registrul respectiv.

58. Suspendarea talonului de autorizare poate avea loc la solicitarea responsabilului pentru
gospodaria electrica, Tn cazul cand personalul incalca prezentele Norme.

59. Suspendarea talonului de autorizare poate avea loc la solicitarea organului de
supraveghere energetica de stat, care in cadrul controlului tehnic al instalatiei electrice a depistat,
ca personalul incalcd prezentele Norme.

Anexa nr.3
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

MODEL DE CERERE PRIVIND ACORDAREA
GRUPEI DE SECURITATE ELECTRICA

Denumirea agentului economic

adresa, telefon fix, mobil, adresa electronica

nr. din” 20

Catre:

Prin prezenta solicitd verificarea cunostintelor pentru acordarea
(denumirea agentului economic)

grupei de securitate electrica a urmatoarelor persoane:

1. — grupa de securitate electrica 1n instalatii electrice cu
numele, prenumele-functia
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tensiunea 1000 V;

(mai mica sau mai mare de)

2. — grupa de securitate electrica 1n instalatii electrice cu
numele, prenumele-functia

tensiunea 1000 V;
(mai mica sau mai mare de)

3. — grupa de securitate electrica 1n instalatii electrice cu
numele, prenumele-functia

tensiunea 1000 V;

(mai mica sau mai mare de)

deserveste instalatii electrice proprii/presteaza servicii de

(denumirea agentului economic)
deservire a obiectelor energetice.

Administrator
(semnatura) (numele, prenumele)

Anexa nr.4
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

REGISTRUL
DE EVIDENTA A VERIFICARII CUNOSTINTELOR PERSONALULUI LA GRUPA
DE SECURITATE ELECTRICA I

Nr.| Numele |Denumirea|Functia Data Data Aprecierea Semnatura
d/o|prenumele| sectiei, si verificarii | verificarii | cunostintelor | jnstructo- | persoanei
sectorului | stagiul |precedente| actuale si rului | verificate
unde de motivul
activeazd | munca
persoana in
verificata | functia
dati
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anexanr.5

la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

MODEL TALON DE AUTORIZARE LA GRUPA DE SECURITATE ELECTRICA

Partea din fata
”Stema” TALON DE AUTORIZARE Nivel de tensiune
Nr. , grupa de securitate | <1000V | ” | >1000V | »
electrica » »
/ 202

Nume, Prenume

Functia

Agent Economic

Administratorul agentului |(numele, prenumele, semnéatura, stampila)
economic

Vize anuale
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Comisia de autorizare Comisia de autorizare Comisia de autorizare
Valabil pana la
/ 202 / /202 / /202
Semnatura, numele, Semnatura, numele, prenumele Semnatura, numele,
prenumele presedintelui | presedintelui Comisiei prenumele presedintelui
Comisiei Comisiei

Note: Talonul de autorizare emis de Agentie va contine si stema Agentiei.

In cazul eliberarii talonului de autorizare cdtre Agentie, se exclude rdindul
., Administratorul agentului economic”, iar semndtura presedintelui Comisiei se confirma
prin stampild.

Partea verso

Tip personal

Administrativ - tehnic 9 99
Operativ 5 9
Reparatii 5 9
Electrotehnologic 9 9
Specialist securitate i sandtate In munca ”

Lucriri Speciale

Incercari i masurari »»

Personal delegat 99 %
Lucréri sub tensiune 9 9
Lucriri sub tensiune indusa 2
Lucrari de escaladare 9 %

Mentiuni ale Comisiei de autorizare

DA simbolizeaza autorizarea pentru categoria respectivd
,NU” simbolizeaza lipsa autorizarii pentru categoria respectiva

Anexa nr.6
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

AUTORIZATIE DE LUCRU PENTRU LUCRARI iN INSTALATIILE ELECTRICE

Partea din fata
Agentul economic
Subdiviziunea

AUTORIZATIE DE LUCRU nr.

pentru lucrari n instalatiile electrice

conducatorului de lucrari ,
(numele, prenumele, patronimicul, grupa de securitate electrica)

admitentului

(numele, prenumele, patronimicul, grupa de securitate electrica)

Sefului de lucrar ,
(numele, prenumele, patronimicul, grupa de securitate electrica)

supraveghetorului

(numele, prenumele, patronimicul, grupa de securitate electrica)
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Impreund cu membrii formatiei de lucru

(numele, prenumele, patronimicul, grupa de securitate electric[)

Se pune in sarcind
Lucrarea se va desfasura de la : data ora
Lucrarea se va finaliza la : data ora

Tabelul nr.1

MASURILE DE PREGATIRE A LOCURILOR DE MUNCA

Denumirea instalatiilor electrice, Ce trebuie sa fie Executat
in care vor fi efectuate deconectiri deconectat si unde | (data, ora, semnatura)
si se vor instala dispozitivele se va realiza
pentru legarea la pAmant legarea la piméant
si in scurtcircuit

1 2 3

Indicatii

specifice

Autorizatia de lucru a fost emisa: data
ora

Semnatura numele, prenumele, patronimicul

Autorizatia de lucru a fost prelungitd pana la: data ora

Semnatura numele, prenumele, patronimicul

Data ora

Tabelul nr.2

INREGISTRAREA PERMISIUNII PENTRU PREGATIREA LOCURILOR DE
MUNCA )
SI PENTRU ADMITERE LA EXECUTAREA LUCRARILOR

Permisiunea la pregitirea Data, Semnitura lucratorului,
locurilor de munca si ora care a primit permisiunea
pentru admitere la pentru pregéatirea locurilor
executarea lucrarilor a de munca si pentru
emis (functia, numele admiterea formatiei de
de familie, semnitura) lucru la executarea
lucrarilor
1 2 3

Partea verso
Locurile de munca sunt pregatite. Raman sub tensiune:

Admitentul
(semnatura)
A verificat executarea masurilor de pregatire a locurilor de munca
Conducétorul de lucrari

(seful de lucrari sau supraveghetorul)
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Tabelul nr.3

ADMITEREA ZILNICA LA LUCRARI SI TIMPUL FINISARII ACESTORA

Formatia a primit instruirea periodica si este admisa la
pregatirea locului de lucru

Lucrarea este finalizata,
formatia este inlaturata

Denumirea | Data, Semnaturile (semnatura, Data, | Semnitura sefului de
locului ora numele, prenumele) ora lucrari
de munca Admitentului | Sefului de lucriri (supraveghetorului)
(supraveghetorului) (semnatura, numele,
prenumele)
1 2 3 4 5 6
Tabelul nr.4

MODIFICARI iN COMPONENTA FORMATIEI DE LUCRU

Inclus in componenta | Exclus din componenta | Data, ora | A permis (semnitura)
formatiei de lucru formatiei de lucru (data, ora) | (numele, prenumele,
(Numele, prenumele, (numele, prenumele, patronimicul)
patronimicul, grupa patronimicul, grupa
de securitate electricii) | de securitate electrici)
1 2 4
Tabelul nr.5

INREGISTRAREA INSTRUIRILOR PERIODICE

Instruirea a efectuat

succint ale instruirii
periodice

Programul si continutul

Instruirea a primit

(Nume, prenume)
(semnatura)

Emitentul autorizatiei de lucru

Conducitorul de lucrari
(Numele, prenume)
(Semnatura)

Seful de lucrari
(Supraveghetor) (Numele,
prenume)

(Semnatura)

Admitentul
(Nume, prenume)
(semnatura)

Conducatorul de lucrari
(Numele, prenume)
(semndtura)

Seful de lucrari
(Supraveghetor) (Numele,
prenume)

(semndtura)

Membrii formatiei de lucru:
(Nume, prenume, semndtura)
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Conducator de lucrari Seful de lucrari (Nume,
(Nume, prenume) prenume) (semndtura)
(semndtura) Membrii formatiei de lucru
(Nume, prenume, semndtura)
Seful de lucrari Membrii formatiei de lucru
(Supraveghetor) (Nume, prenume, semndtura)
(Nume, prenume)
(semndtura)

Lucrarea a fost finalizata definitiv, formatia de lucru a fost inlaturata, dispozitivele
pentru legarea la pAmant §i in scurtcircuit instalate de formatia de lucru au fost demontate, a
fost Instiintat (cine)

(numele, prenumele, patronimicul)

Data ora

Seful de lucrari (supraveghetorul)

(semnatura, numele, prenumele, patronimicul)

Conducatorul de lucrari

(semnatura, numele, prenumele, patronimicul)

Formular suplimentar la autorizatie de lucru Nr.
(data

Schema retelei electrice la executarea lucrarilor

(denumirea statiei electrice, LEA, instalatiei electrice etc.)

Pe schema se indica aparatele care trebuie sa fie deconectate si unde trebuie sa fie montate
dispozitivele pentru legarea la paimant si in scurtcircuit.

Numele, initialele si semnatura emitentului autorizatiei de lucru

Indicatii privind completarea autorizatiei de lucru pentru lucrari in instalatiile
electrice

1. Inscrierile in autorizatia de lucru pentru lucriri in instalatiile electrice trebuie si fie citete.
Completarea autorizatiei de lucru cu creionul si corectarea textului nu este admisa.

2. Sistemul de numerotare a autorizatiilor se stabileste de administratorul agentului
economic.

3. La indicarea datei se inscrie ziua, luna si ultimele doua cifre ale anului, de exemplu:
29.09.00, 12.12.01, 30.01.02, 15.10.12.

4. In afara de numele lucratorilor, indicati in autorizatia de lucru, se mai inscriu si prenumele
lor, si grupa de securitate electrica.

5. In autorizatia de lucru se indicd denumirea de dispecerat (marcajul) al instalatiilor
electrice, conexiunilor, echipamentelor.

6. In cazul insuficientei de randuri in tabelele autorizatiei de lucru, se permite de a anexa la
ea un formular suplimentar, cu acelagi numar, cu indicarea numelui de familie, prenumelui si
patronimicului lucritorului care a emis autorizatia de lucru pentru continuarea inscrierilor. in
acelasi timp, in ultimele randuri ale tabelului respectiv de pe formularul de baza trebuie de scris:
,Vezi formularul suplimentar”. Formularul suplimentar trebuie sd fie semnat de lucratorul care a
emis autorizatia de lucru.
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7. La completarea partii din fata a autorizatiei de lucru:

1) in randul ,,Subdiviziunea” se indica subdiviziunea structurala (sectia, serviciul, sectorul
etc.) al agentului economic, 1n instalatiile electrice ale céreia se vor petrece lucrarile;

2) in cazurile in care conducatorul de lucrari nu este desemnat, in randul ,,conducdatorului
de lucrari” se face inscrierea ,,Nu se desemneaza’;

3) in randul ,,admitentului la lucrari” se indica numele de familie al admitentului la lucrari,
desemnat din categoria personalului operativ sau operativ de reparatie, sau sefului
(conducatorului) de lucrari din categoria personalului de reparatii, care cumuleaza atributiile
admitentului la lucrari. La efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice, unde admitent la lucrari
este lucratorul din categoria personalului operativ sau operativ de reparatie, aflat in tura, in rand
se inscrie ,,personalului operativ” fara a indica numele de familie.

4) In randul ,,cu membrii formatiei de lucru” se indica toti membrii formatiei de lucru, care
executd lucrari in instalatiile electrice. La executarea lucrarilor cu utilizarea automobilelor,
mecanismelor §i macaralelor autopropulsate, se indica cine din membrii formatiei de lucru este
conducdtor auto, macaragiu, agatator, si tipul mecanismului sau macaralei autopropulsate cu care
lucreaza.

5) In randurile ,,se pune in sarcind”:

a) pentru instalatiile electrice ale ID si LEC se indica denumirea instalatiei electrice si a
conexiunilor acesteia, in care se vor petrece lucrarile, continutul lucrarii;

b) pentru LEA se indica denumirile liniei si hotarele sectorului in care se va lucra (numerele
stalpilor, la care, sau 1n intervalul cdrora, inclusiv acesti stalpi, se vor petrece lucrarile, deschideri
separate), precum si continutul lucrarii. Pentru LEA cu circuite multiple se indica denumirea
circuitului, iar n cazul reparatiei pe faze separate — amplasarea fazei pe stalp.

6) In randurile ,, 4 incepe lucrarea” si ,, A finaliza lucrarea” se indica data si ora de inceput
si de sfarsit a lucrarii conform autorizatiei de lucru.

7) In tabelul ,, Mdasurile de pregitire a locului de muncd” se indica:

a) in cazul lucrarilor in instalatiile electrice ale ID si la LEC:

1) in rubrica 1 — denumirea instalatiilor electrice, in care este necesar de a petrece manevre
cu aparatele de comutatie si de a instala dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit;

2) in rubrica 2 - denumirea aparatelor de comutatie, conexiunilor, echipamentului cu care se
petrec manevrele si locurile unde trebuie sa fie montate dispozitivele pentru legarea la pdmant si
in scurtcircuit.

b) In cazul lucrarilor la LEA:

1) in rubrica 1 — denumirea liniei, circuitelor, conductorilor inscrise in randul ,,se pune in
sarcind” a dispozitiei de lucru si denumirile altor LEA sau circuite care vor fi deconectate si legate
la pamant din cauza petrecerii lucrarilor pe LEA sau circuitului supus reparatiei (de exemplu LEA
care intersecteaza linia supusa reparatiei sau aflate in apropiere de aceasta, alte circuite ale LEA
cu mai multe circuite etc.).

2) in rubrica 2 — pentru LEA, deconectate si legate la pamant de admitentul din categoria
personalului operativ sau operativ de reparatie, denumirile aparatelor de comutatie din ID si la
LEA cu care se petrec manevrele, si numerele stalpilor, pe care trebuie sa fie instalate dispozitivele
pentru legarea la pamant si in scurtcircuit.

In aceeasi rubrica trebuie sa fie indicate numerele stalpilor sau deschiderile, unde seful de
lucrari trebuie sa instaleze dispozitive pentru legarea la pamant si in scurtcircuit la conductoare,
conductoare de garda de la locul de munca, in conformitate cu pct.332, 337, 341-344, 346-348,
351 din prezentele Norme.

Daca locurile de instalare a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit la
emiterea autorizatiei de lucru nu pot fi stabilite sau lucrdrile se vor petrece cu mutarea
dispozitivelor pentru legarea la pamant si in scurtcircuit, in rubrica se indicd ,,De legat la pamant
la locurile de munca”.

In rubrica 2 — locurile, unde seful de lucriri trebuie sa instaleze dispozitivele pentru legarea
la pamant si in scurtcircuit la LEA, care intersecteaza sau trece prin apropierea liniei reparate.
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Daca aceste LEA sunt exploatate de alti agenti economici, in rAndul autorizatiei de lucru ,,Indicatii
specifice” trebuie sa se indice despre necesitatea verificarii dispozitivelor pentru legarea la pamant
si in scurtcircuit instalate de catre personalul acestui agent economic.

In tabelul ,Masurile de pregitire a locului de munca” se includ acele operatii cu aparatele
de comutatie, care sunt necesare pentru pregdtirea nemijlocita a locului de munca. Comutatiile,
executate Tn procesul de pregatire a locului de munca, legate de modificarea schemelor (de
exemplu transferul conexiunilor de la un sistem de bare la altul, transferul alimentarii sectorului
de retea de la o sursa la alta), nu se inregistreaza in tabel.

La lucrarile care nu necesita pregatirea locului de munca, in rubricile tabelului se Inscrie
,,]NUu este necesar’”’.

8) In randul ,,Indicatii specifice” se indica:

a) masurile suplimentare, care asigura securitatea lucratorilor (instalarea barierelor de
protectie, verificarea aerului la lipsa hidrogenului, masuri de aparare impotriva incendiilor);

b) etapele lucrarii si operatiile separate, care trebuie sa se execute sub conducerea continua
a conducatorului de lucrari conform pct.98-101 din prezentele Norme;

¢) in cazul intocmirii autorizatiei de lucru pe supraveghetor — numele de familie, prenumele
si patronimicul lucrdtorului responsabil care conduce formatia, conform pct.111-115 din
prezentele Norme;

d) permisiunea acordatd conducatorul de lucrari si seful de lucrari de a efectua transferul
lucratorilor la alt loc de munca conform pct.245, 246 din prezentele Norme;

e) permisiunea acordatd sefului de lucrari (supraveghetorului) de a efectua admiterea
repetatd conform pct.255-260 din prezentele Norme;

f) permisiunea de a conecta instalatia electrica sau o parte din ea (unele aparate de comutatie)
fard permisiunea sau dispozitia personalului operativ sau operativ de reparatie conform pct.269
din prezentele Norme;

g) permisiunea pentru scoaterea temporard a dispozitivelor pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit, conform pct.323-325, 774, 775 din prezentele Norme;

h) permisiunea acordata sefului de lucrari de a opera aparatele de comutatie conform
Sectiunii 2 din Capitolul IX al prezentelor Norme;

1) lucratorii responsabili pentru securitatea efectudrii lucrarilor cu macaralele (mecanisme
de ridicat) conform Sectiunii 3 din Capitolul XI al prezentelor Norme;

j) indicatia referitor la faptul ca linia reparata se afla in zona de tensiune indusa de la alta
LEA, conform pct.688, 689 din prezentele Norme;

k) cerinte suplimentare fata de masurile de securitate in timpul lucrarilor in zona de influenta
a campului electric si magnetic, conform pct.402 din prezentele Norme;

1) indicatia privind necesitatea verificarii dispozitivului pentru legarea la pamant si in
scurtcircuit LEA a altor agenti economici (pct. 7) din prezenta Anexa;

m) indicatia despre faptul ca echipamentul statiei electrice (se indica denumirile de
dispecerat) se afla in zona tensiunii induse;

n) permisiunea acordata sefului de lucrari pentru efectuarea probelor aparatelor de comutatie
conform pct.469-473 din prezentele Norme;

o) numerele FT, PEL, conform carora se executa lucrarile;

Emitentului autorizatiei de lucru i se permite de inclus, la discretia sa, alte inscrieri, legate
de lucrarea executata.

9) in randul ,,A emis autorizatia de lucru” si ,,A prelungit autorizatia de lucru”, emitentul
autorizatiei de lucru indica data si ora semnarii ei.

Lucratorii care emit si prelungesc autorizatia de lucru, in afara de semnatura trebuie sa indice
si numele de familie ale lor;

10) In tabelul ,,Permisiunea la pregitirea locurilor de muncd si pentru admiterea la
executarea lucrdrilor”, completatd la primirea permisiunii la pregatirea locului de munca si
admiterea primara la lucrari, se indica:
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a) in rubrica 1 — lucrdtorii care pregatesc locurile de munca si admitentul, inscriu functiile
si numele de familie a lucratorilor care au emis permisiunea la pregatirea locurilor de munca si
admiterea la executarea lucrdrilor (in continuare - permisiune). La transmiterea permisiunilor, in
rubrica 1 semneaza lucratorii care au emis permisiunea, cu indicarea functiilor sale;

b) in rubrica 2 — data §i ora emiterii permisiunii;

¢) in rubrica 3 — semneaza lucritorii care au primit permisiunea. in cazul pregatirii locurilor
de munca de mai multi lucratori sau de lucratorii al diferitor sectii, in rubrica 3 semneaza toti cei
care au pregatit locurile de munca.

Daca permisiunile nu sunt solicitate simultan, atunci in tabelul ,,Permisiunea pentru
pregatirea locurilor de munca si pentru admitere la executarea lucrarilor” se completeaza
doud randuri: unul — privind permisiunea la pregatirea locului de munca, altul — privind
permisiunea pentru admiterea la lucrari.

8. La completarea partii verso a autorizatiei de lucru:

1) pentru lucrarile in ID sau la LEC, in rubrica ,,Locurile de munca sunt pregatite. Au ramas
sub tensiune”, admitentul indicd denumirile partilor active care au ramas sub tensiune ale
conexiunii instalatiei reparate si a celor invecinate (sau echipamentul conexiunilor invecinate),
cele mai apropiate de locul de munca. In cazul lucririlor la LEA in aceste randuri se inscriu
denumirile partilor active, indicate de emitentul autorizatiei de lucru, in randul ,,Indicatii
specifice” de pe partea din fata a autorizatiei de lucru, iar dupa necesitate si denumirile altor parti
active. Admitentul si conducatorul de lucrari (seful de lucrari, supraveghetorul, daca conducatorul
de lucrdri nu a fost desemnat) semneaza mai jos de randul ,,Locurile de munca au fost pregatite.
Au ramas sub tensiune” numai la admiterea primara la executarea lucrarilor.

2) In tabelul ,,Admiterea zilnica la lucrari si timpul finisrii acestora” se indica datele despre
admiterea zilnica la lucrare si data si ora finisarii acesteia, inclusiv admiterea la transferul la alt
loc de munca. Daca seful de lucrari cumuleaza atributiile admitentului, precum si daca sefului de
lucrari 1 se permite de efectuat admiterea repetata a formatiei de lucru la executarea lucrarilor, el
semneaza in rubricile 3 si 4. Cand conducatorului de lucréri i se permite sa efectueze admiterea
repetatd a formatiei de lucru la lucrari, el semneaza in rubrica 3. Finalizarea lucrarilor la sfarsitul
zilei de munca, o Inregistreaza seful de lucrari (supraveghetorul) in rubricile 5 si 6.

3) In tabelul ,,Modificari in componenta formatiei de lucru” se indica numele de familie,
prenumele, patronimicul, grupele de securitate electricd a membrilor formatiei de lucru, inclusi
sau exclusi din componenta acesteia; numele de familie, prenumele si patronimicul lucratorului
care a permis modificarea componentei formatiei de lucru, confirmata prin semnatura acestuia. La
includerea in componenta formatiei de lucru sau excluderea din componenta ei a soferului sau a
maginistului mecanismului, macaragiului, se indica la fel si tipul automobilului, mecanismului sau
macaralei autopropulsate intarite dupa el. La transmiterea permisiunii prin telefon, radio, seful de
lucrari indica in rubrica 4 numele de familie a lucratorului. in rubrica ,,Lucrarea a fost finalizata
definitiv, formatia a fost inlaturatd, dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit
montate de formatie au fost scoase, a fost instiintat ” se indica functia, numele de
familie, prenumele si patronimicul persoanei care a receptionat informatia.

4) Dupa finalizarea definitiva a lucrarilor, seful de lucrari (supraveghetorul) si conducatorul
de lucrari semneaza in randurile corespunzatoare ale autorizatiei de lucru, indicand in acelasi timp
data si ora finalizarii definitive a lucrarilor. Daca conducatorul de lucrari nu a fost desemnat, atunci
semnatura 1n randul ,,Conducatorul de lucrdri” nu se aplicd. Dacd in timpul inregistrarii in
autorizatia de lucru a finalizarii definitive a lucrarii lipseste personalul operativ sau operativ de
reparatie sau admitentul din randul personalului operativ, sau seful de lucrari cumuleaza atributiile
admitentului, seful de lucrari sau supraveghetorul inregistreaza finalizarea definitiva a lucrarii
doar in exemplarul sdu de autorizatie de lucru, indicand functia si numele de familie a lucratorului,
carui i-a comunicat despre finalizarea definitiva a lucrarilor, precum si data si ora comunicarii.
Daca in timpul inregistrarii in autorizatia de lucru a finalizarii definitive a lucrarii este prezent
personalul operativ sau operativ de reparatie sau admitentul din rAndul personalului operativ, seful
de lucrari sau supraveghetorul inregistreaza finalizarea definitiva a lucrarii n ambele exemplare
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ale autorizatiei de lucru. Daca formatia nu a instalat dispozitive pentru legarea la pamant si n
scurtcircuit, atunci cuvintele ,,dispozitivele pentru legarea la pamant si in scurtcircuit, instalate de
formatie, au fost scoase” se taie din textul mesajului.

9. Pana la inregistrarea admiterii formatiei de lucru la lucrari conform autorizatiei de lucru,
trebuie de efectuat instruirea periodica de catre emitentul autorizatiei de lucru si admitent, iar pana
la inceperea lucrarilor — de catre conducatorul de lucrari (seful de lucrari, supraveghetor), cu
inscrierea in tabelul corespunzator de inregistrare a instruirii periodice, efectuata de emitentul
autorizatiei de lucru, in formularul autorizatiei de lucru. Efectuarea instruirilor periodice trebuie
sd cuprinda toti participantii la lucrari conform autorizatiei de lucru — de la emitentul autorizatiei
de lucru pana la membrii formatiei de lucru. Semnaturile lucratorilor in tabelele de inregistrare a
instruirii periodice servesc drept confirmare a efectudrii §i primirii instruirii.

Anexa nr.7
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

FORMA - CADRU

A REGISTRULUI PENTRU EVIDENTA LUCRARILOR EXECUTATE iN INSTALATIILE
ELECTRICE IN BAZA AUTORIZATIILOR SI DISPOZITIILOR DE LUCRU

Numéru | Numéru | Locul Seful Membrii |Lucratorul| Masurile | Semnituril Au Lucrare
1 1 de de formatiei care a tehnice e inceputu a
dispo- | autori- | munca| lucriri, | delucru emis de lucrito- 1 a fost
zitiei zatiei si suprave- | delucru |autorizatia| asigurare rilor lucrarile | finalizat
de de denu- | ghetorul | (numele, , a care au (data, a
lucru lucru | mirea | (numele, | prenumele a dat securitatii| efectuat ora) (data,
lucrari | prenumele , dispozitia (lucririlor,| instruirea ora)

i , patroni- | (numele, cu periodica
patroni- | miculsi |prenumele | indicarea | si care au
micul grupa de , deconecta | fost celor
si grupa | securitate | patroni- - instruiti.
de electrica) | micul si rilor
securitate grupa de | necesare,
electrica) securitate | locurilor
electrica) de
montare
a
legaturilo
r
de
pamant
etc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La executarea lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru, in registru se nscrie numai faptul
admiterii primare la lucrari si se indica numarul autorizatiei de lucru, locul de munca si denumirea
lucrarii, data si timpul de incepere si de finalizare definitiva a lucrarii (se completeaza coloanele
2,3,9,10).

La executarea lucrarilor in baza dispozitiei de lucru trebuie sa fie completate toate coloanele
registrului, cu exceptia coloanei 2 (numarul autorizatiei de lucru).

La executarea lucrarilor in baza dispozitiei de lucru, efectuarea instruirii periodice se
inregistreaza 1n coloana 8 a registrului, cu semnatura lucrdtorilor care au efectuat instruirea
periodica si a celor care au fost instruifi. Daca instruirea se efectueaza cu utilizarea mijloacelor de
comunicare, faptul instruirii se fixeaza in doud registre de evidentd a lucrdrilor in baza
autorizatiilor si dispozitiilor de lucru — in registrul lucratorului care a dat dispozitia de lucru, si in
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registrul lucratorilor care au fost instruiti, cu semnaturile respective de confirmare in ambele
registre.

Termenul de pastrare a registrului — un an de la inregistrarea in rubrica 10 a registrului de
finalizare definitiva a lucrarii conform ultimei autorizatii sau ultimei dispozitii de lucru

inregistrate.

Anexa nr.8

la Normele de securitate

la exploatarea instalatiilor electrice

Act de admitere
pentru realizarea lucrarilor pe teritoriul intreprinderilor electroenergetice
(sector, subdiviziune)
Or. « » 20 anul.

Denumirea intreprinderii (ori obiectivului supus constructiei sau reconstructiei)

Noi subsemnatii, reprezentantii intreprinderii

(nume, prenume, functia)

Reprezentantii antreprenorului (subantreprenor)

(nume, prenume, functia)

Am elaborat Actul cu scopul:

Intreprinderea (antreprenorul) prezinti sectorul (teritoriul), delimitat prin coordonatele

(denumirea axelor, nivelelor si nr.desenului)

Pentru realizarea lucrarilor

(denumirea lucrarilor)

Sub conducerea personalului tehnic—reprezentant al antreprenorului general (subantreprenor) pentru perioada de timp:

@ 9 [T

inceput an. sfarsit an.

Conditii si factori periculosi in procesul de producere, care influenteaza ori pot sa apara la locul de munca, indiferent de
tipul lucrarii:

Inceput « » 20 an; sfarsit « » 20 an.

Péna la inceperea lucrarilor este necesar de a asigura urmatoarele masuri, pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate

Nr Denumirea masurii Termen de realizare Executor
ord.

Reprezentantul intreprinderii (antreprenorului general)
(semndtura)
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Reprezentantul antreprenorului general (subantreprenorului)
(semndtura)

In cazul prelungirii lucrarilor dupa expirarea termenului indicat in Actul de admitere pentru realizarea lucririlor pe teritoriul
intreprinderilor electroenergetice

Anexa nr.9
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

REGISTRUL DE EVIDENTA A VERIFICARII CUNOSTINTELOR
PERSONALULUI
ELECTROTEHNIC SI ELECTROTEHNOLOGIC

Nr. Numele, Data Data Nota Semnatura Data
d/o| prenumele, verificarii | verificirii | generald, | persoanei | verificarii
patronimicul, | precedente, | actualesi | grupa de | examinate | urmitoare
functia grupa de motivul | securitate (ordinara)
securitate electrica
acordata
1 2 3 4 5 6 7
Presedintele comisiei:
Functia, semnatura, Numele, prenumele
Membrii comisiei:

Functia, semnatura, Numele, prenumele

Paginile registrului de evidenta a verificarii cunostintelor personalului electrotehnic
trebuie sa fie numerotate si cusute cu fire de atd, iar pe capetele firelor - sa fie aplicata sigila
de hartie stampilatd, cu numele, prenumele si semndtura persoanei responsabile de
integritatea si evidenta registrului.

Anexa nr.10
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

5 _REGISTRUL
DE EVIDENTA A VERIFICARITI CUNOSTINTELOR PERSONALULUI
ELECTROTEHNIC AL INTREPRINDERILOR

ELECTROENERGETICE
(denumirea intreprinderii) (subdiviziunea structurala)
REGISTRUL
DE EVIDENTA A VERIFICARII CUNOSTINTELOR
Inceput”__”» 20
Finalizat” _ ” 20

Paginile urmatoare:

Nr. Numele, prenumele, Numiirul procesului-verbal, familia |Data Nota Grupa de
patronimicul, functia presedintelui comisiei pentru generala securitate
(profesia) verificarea cunostintelor electrica
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1. Paginile registrului trebuie sa fie numerotate si protejate de sustragere sau substituire.

2. Verificarea cunostintelor personalului intreprinderilor electroenergetice privind cunoasterea Normelor si
regulamentelor de exploatare a instalatiilor electrice se inscrie 1n registru in baza procesului-verbal de verificare a
cunostintelor.

Anexanr.11
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

PROCESUL-VERBAL
DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR NORMELOR DE SECURITATE LA
EXPLOATAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

Data verificarii cunostintelor
Cauza verificarii cunostintelor
Comisia

(denumirea comisiei)

In componenta:
Presedintele comisiei

(functia, numele, prenumele si patronimicul)

Membrii comisiei (functia, numele, prenumele si patronimicul):

a efectuat verificarea cunostintelor actelor normative, instructiunilor (de indicat denumirea lor)
Persoana supusa verificarii:

Numele de familie, prenumele, patronimicul
Locul de munca
Functia (profesia)
Data verificarii precedente a cunostintelor
Nota, grupa de securitate electrica
Rezultatele verificarii cunostintelor:

Normelor de amenajare a instalatiilor electrice

Norme tehnice de exploatarea centralelor si retelelor electrice
Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice
Alte norme si instructiuni elaborate de catre organul supravegherii energetice de
sta

(denumirea normelor, instructiunilor)

Concluzia comisiei:
Nota generala
Grupa de securitatea electrica
Durata dublarii<*>

Este admis la lucrari in calitate de
Data urmatoarei verificari
Semnaturile:
Presedintele comisiei

(semnatura, numele, prenumele si patronimicul)

Membrii comisiel

(semnatura, numele, prenumele i patronimicul)

Reprezentantul (reprezentantii) organului supravegherii energetice de stat <**>
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(semnatura, numele, prenumele si patronimicul)

Am luat cunostinta de concluzia comisiei

(semnatura, numele, prenumele si patronimicul)

<*> se indica pentru conducatorul operativ, personalul operativ si operativ de reparatii;
<**> semneaza daca participa la lucrul comisiei

Anexanr.12
la Normele de securitate
la exploatarea instalatiilor electrice

LISTA LUCRARILOR EXECUTATE iN ORDINEA EXPLOATARII CURENTE

APROB

(functia)

(denumirea agentului economic)

(semnatura, numele, prenumele, patronimicul)

20
Nr.|Denumirea| Locul si Functiile si | Componenta | Masurile de Ordinea
lucrarilor | caracterul grupele numerica a asigurare a | inregistrarii
lucrarilor de formatiei de securitatii lucrarilor
executate | securitate lucru personalului
electrica
necesare
Conducitor tehnic/Persoana responsabila de gospodaria electrica
semnatura
numele,
prenumele
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IHOCTAHOBJIEHUE
00 yTBepK/IeHHH HOPMATHBHO-TEXHMYECKOI0 JOKYMEHTa B 00/1acTH
nepreruxu NE1-02:2019 ,,IIpaBuna 6e3onacHoCTH NpH
IKCILUIYATALUHM IJIEKTPOYCTAHOBOK”

Ne 394/2019 or 01.11.2019

Monumopyn Oguuuan Ne 24-34/91 om 31.01.2020

% %k ok

3APETHCTPUPOBAHO:

MuUHHCTEPCTBO FOCTULIUHU

No 1524 ot 13 suBaps 2020 r.

MHHUCTP daneit HAI'TAYEBCKHN

Ha ocnoBanuu m.a) u.(1) cr.14 3akoma Ne 174 ot 21.09.2017 o0 »sHepreTruxe
(Oduumanpupiii  mMonutop  PecnmyOmukum  Monnmoa, 2017, Ne  364-370, cr1.620)
AJIMUHUCTpATUBHBIN cOBeT HalmoHaapHOIO areHTCTBA MO PErYJUPOBAHUIO B SHEPTETUKE

ITIOCTAHOBJISIET:

1. YTBepauTh B KauecTBE HOPMATUBHO-TEXHUUECKOIO IOKYMEHTA B 00JIaCTU 3HEPIETUKHU:
NE1-02:2019 ,,IIpaBuna 6e300aCHOCTH MPH IKCILUTyaTaI[H SJIEKTPOYCTAaHOBOK ™ (TIPUIIaraeTcs).

2. KOHTpOHB CO6JHO,Z[GHI/I${ HACTOALICTO ITOCTAHOBJICHHA BO3JIOXKUTH Ha ACTIAPTAMCHT
OHEPICTUYCCKOTIO HAA30pa HAIMOHAJIBHOI'O arHTCTBA 110 PEryJIMpOBaHUIO B SHECPTCTUKCE.

3. HopmaruHo-TexHuuyeckuit nokymMeHT NE1-02:2019 ,IlpaBuna Oe3omacHOCTH Hpu
HKCIUTyaTalliil 3JIEKTPOYCTAaHOBOK~ BCTyMHaeT B JEMCTBUE MO UCTEUYECHHH 6 MECSLEB C OaThl
omyonukoBanus B Odunmansaom MoruTope PecrryOmmkn Momnaosa.

4. B 6-MecsuHBIN CPOK C AaThl onyOimkoBanus B OpunmaasHOM MOHUTOpE PecryOmmku
MoiioBa CHCTEMHBIM ONEpPaToOpaM M M0JIb30BATEISAM IEKTPOCETEH:

- 00y4HUTh MEPCOHAI ¥ TPOBECTH BHEOUEPEHYIO IPOBEPKY 3HAHUIN MEpCOHAIA;

- ofOecneunTh BHEIPEHUE YCTAHOBIEHHBIX ()OPM B COOTBETCTBHHM C IOJIOKEHUSIMH
HOpMaTHBHO-TeXHUYecKoro jgokymeHTa NEI1-02:2019 |, IlpaBuia  0€30MacHOCTH  IIPH

AKCIUTyaTallMy JIEKTPOYCTaHOBOK .

TEHEPAJIBHBIN TUPEKTOP HAPD Bsiuecaap YHTHJIA

JUPEKTOPA IItedpan KPSIHID
Eyn:ken KAPIIOB

Ne 394/2019. Kumnndy, 1 Hosaopst 2019 r.
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[Ipunoxxenue

K [loctanoBnennto AnmMuHucTpaTuBHoro coera HAPO
Ne 394/2019 ot 1 HostOpst 2019 .

NE1-02:2019
ITPABUJIA BE3OITACHOCTH
IIPU DKCIIVIYATALIUHU IJIEKTPOYCTAHOBOK

T'nasal
OBIIMUE ITOJOXEHUS

Yacts 1
OobsacTh NPUMEHEHUA

1. NE1-02:2019 ,,ITpaBuiia 6€301macHOCTH MPH SKCILTyaTallUU JIEKTPOYCTaHOBOK ™ (faJiee -
[IpaBuna) comepkar OCHOBHbIE MUHHMMAJbHBIC TPeOOBaHHUS Js1 O€30MaCHOrO MPOM3BOJCTBA
paboT B DJIEKTPOYCTAHOBKAX M SBISAIOTCA O00s3aTeNbHBIMU JUIS MCIOJHUTENEH paboT B
JIEKTPOYCTAaHOBKAX, HE3aBUCMMO OT YPOBHS HANpsDKEHUs, a Takxke s paboTronarernei
(pu3nyeckux U IOPUINYECKHUX JIMII, HE3aBUCUMO OT (POPM COOCTBEHHOCTH M OPraHU3AILlMOHHO-
MIPaBOBBIX (HOPM), KOTOPBIE OCYILIECTBISIOT ACATEIBHOCTD 110 MPOSKTUPOBAHUIO, TEXHUYECKOMY
00CITyKUBaHUIO JEHCTBYIOIIMX 3JIEKTPOYCTAHOBOK, BBIIIOJHSIOT ONIEPATUBHbIE MEPEKIIIOUEHUS B
9THX YCTAaHOBKAaX, OPraHU3YIOT M BBINOJHAIOT CTPOUTENIbHBIC, MOHTAXKHBIC, HaJaJOYHbIE,
PEMOHTHBIE Pa0OThI, UCIIBITAHUS U U3MEPEHUS, U AJIs CIIELUAINCTOB OpraHa rocyAapCcTBEHHOTO
9HEPreTUYECKOro HaaA30pa.

2. TpeOoBaHus 6€30M1aCHOCTHU MPH IKCILTyaTalluK CIIEUAIBHBIX IEKTPOYCTaHOBOK, B TOM
yyciae KOHTAKTHBIX CETed 3JIEKTPOTPAHCHOPTa, JOJKHBI COOTBETCTBOBATH HACTOSILIMM
[IpaBunam, ¢ yueToM 0COOEHHOCTEH MX IKCIUTyaTaIllii U YCTPOIMCTBA.

3. B Hactosmmx IIpaBunax npumMeHsoTcs NOHATHS, onpeaesieHHble B 3akoHe Ne 174/2017
00 suepreruke, 3akoHe Ne 107/2016 00 »IeKTpOIHEPTHH, a TAKKE CICAYIOIINE TTOHITHS:

AOMYCKAKIIMIA — paOOTHUK M3 YHUCIIA DJIEKTPOTEXHUUYECKOTO MEPCOHaNa, IPOU3BOIAIINN
MOJITOTOBKY pabOYMX MECT M/MJIM OLIEHKY JOCTaTOYHOCTH Mep O€30MaCHOCTH, MPUHSATHIX IS UX
MOJITOTOBKH, 00YYaroIuii YIeHOB OpHUraibl ¢ €e JOIyCKOM K IPOU3BOJICTBY padoT;

NepBUYHBIH A0MyCcK K padoTam — J0MyCK K paboTam 10 Hapsay-A0IycKy (J1anee — Hapsin)
WM pacopsKEHUIO, OCYLIECTBIIIEMbII BIIEPBLIE;

NOBTOPHBIH A0NMYCK K padoTaM — J0IyCK K paboTaM, paHee BIMOIHSIBIIUMCS 10 Hapsiay,
a TaKk)Ke 10 OKOHYAHUH MIEPEPHIBOB B padoTe;

KOMMYTALMOHHBIN amnmapar — D>JEKTPUYECKMM anmapar, IpeAHa3HAYeHHbIM s
BKJIIOYCHUSI WJIM OTKIIOYEHHS TOKA B OJHOM WJIM HECKOJNBKUX OJIEKTPUUECKUX LEMsIX
(BBIKJIFOUATEIb, BBIKIIOYATENb HArpy3KH, pa3beAUHUTENb, ABTOMATHYECKHHM BBIKIIIOYATEIb,
PYOWIIBHUK, MJIAaBKUH MPEIOXPAHUTEIND U T.1.);

HApsil — 3aJjaHue Ha TMPOU3BOACTBO pabOTHl, OOPMIIEHHOE Ha CHEIUaIbHOM OJaHKe
YCTQHOBJICHHON (POPMBI, Ompejessomee CoaepKaHue, MECTO BBIIOJHEHHS paloThl, AaTy H
MIPOJOJKUTEILHOCTh pabOThl, MEpbl O€30MacHOCTH IMpPH MOJArOTOBKE paboyero mMecra U Mpu
MIPOU3BOJICTBE paboT, cocTaB Opurajabl M JIUI, OTBETCTBEHHBIX 3a 0€30MaCHOE BBIMOJIHEHHUE
paboTHI;

0c000 HeOJaronpusiTHble YCJIOBHSI — YCJIOBHUS, B KOTOPBIX ONACHOCTh CMEpPTEIbHOIO
ANEKTPONOPAXKEHUSI ~ YCYryOJsieTcsi TEeCHOTOM, HEyJOOHBIM MOJIOXKEHHEM pabOTHHKa,
COIIPUKOCHOBEHUEM C OOJBIIMMHM METAJUIMYECKUMHM, XOPOILO 3a3€MJICHHBIMH MOBEPXHOCTSIMU
(Hanpumep, paboTa B KOTJIax);

rPo303aLUMTHBIN TPOC — IPOBOJHMK, MPEIHA3ZHAYECHHBIN JUI 3alUThl BO3AYLIHOMN JIMHUU
anekTponepenayu (naisee — BJI) oT mpsmoro nomnaganus MOJTHUY;

3amMTHBbIN npooaHuk (PE) — npoBoaHuUK, MpeayCMOTpPEHHBIN B 1iensiXx 0e30MacHOCTH,
HaIpHUMep, 3alIUThI OT MOPAKEHUS AIEKTPUUECKUM TOKOM;
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HyJ1eBOil padounii mpoBogHMK (N) — NPOBOJHUK, DJIEKTPUUECKHU IOJCOECIUHEHHBIH K
HEUTpaAJIM UICTOYHHMKA U COJCUCTBYIOIINMA pacpeIeSICHUIO AJIEKTPOIHEPTHUY;

npoBoaHuk PEN — mnpoBomHuMK, KOTOpbIi oOecrieuyuBaeT Kak (YHKIMH 3alIUTHOTO
npoBoauuka (PE), Tak u HyneBoro padodero npoBogauka (N);

PYKOBOIMTEIb CHENHATU3MPOBAHHOIO MNOAPa3JeJeHHsA — PaOOTHUK, 3aKIIOYMBIIUI
TPYJIOBOM JIOTOBOp ¢ paboTojaTesieM M Ha3HAUYEHHBIM 71 yNpaBiCHUS JAEATEeIbHOCTBHIO
CTELUATM3UPOBAHHOTO MOPA3ICIICHUS B COCTaBE XO3IUCTBYIOLIETO CyOBEKTa,

PYKOBOAUTEIb CTPYKTYPHOIr0 MoApa3iejeHuss — paOOTHUK, 3aKIIOUYMBIIUNA TPYIOBOU
JIOTOBOpP C PYKOBOIMTENEM XO3SHCTBYIOLIETO0 cyObekTa (paboTonmaTeneM) WIM Ha3HAYCHHBIH
paboTtonaTeneM JUIsl YIpaBJIEHUS JESTENbHOCTbIO CTPYKTYpHOTO MOJpa3jeieHus (HayaJlbHUK,
MEHEKEP U T.J.) U €r0 3aMECTUTENIH;

NpucoeNHEHNEe — IICKTPUUECKas 1enb (000pya0BaHWE W IIMHBI) OJHOTO HA3HAYCHUS,
HAaUMEHOBAHMs U HAIIPSDKEHUS, NIPUCOEAVHEHHAs K IIMHAM PACIpEeAEIUTENILHOTO YCTPONUCTBA
(mamee — PYVY), reHeparopa, muTa, COOpPKH, HaxXONAMIAsACS B Tpeaesiax JJICKTPOCTAHIINH,
MOJACTAHIMM U T.JA. OJEKTPUYECKUE LENU Pa3HOro HANpsKEHUS OJHOIO  CHUJIOBOIO
TpanchopmaTopa (He3aBUCUMO OT YUCJIa 0OMOTOK), OJTHOTO IBYXCKOPOCTHOTO 3JIEKTPOABUTATEIIS
CUMTAIOTCA OJHUM IPUCOEIUHEHHEM. B cXeMax MHOIOyroJIbHUKOB, XapaKTEpHbIX MJIs
HarnpspbkeHuid cBeimie 110 kB, ¢ gBoitHON cucTeMol COOpHBIX IIMH, B KOH(UTYpaIuu ¢
MOJIyTOPHBIM BBIKJIIOYATENIeM Ha JMHEHHOW LEeNnH, K MPUCOSANHEHHUIO JTUHUM TpaHchopMaTopa
OTHOCSITCSI U BCE KOMMYTAIIOHHBIE aIlllapaThbl, BKIIOYAasi IIUHBI, TOCPEACTBOM KOTOPBIX JIMHUS
WX TpaHC(HOPMATOp NPUCOETUHEHBI K PY;

BTOPHUYHBbIE cOeJUHeHHs (LleMH) — COBOKYITHOCTD 3aKHMOB, 3JIEKTPHUYECKUX MMPOBOJIOB U
Kabenel, COeAMHSIONIMX MPHOOPBI M YCTPOIHCTBA YIpPaBICHHs, LENEH 3JIEKTPOABTOMATHKH,
OJIOKUPOBKHM,  WU3MEpPEHHUs, pENeHHOW  3alluThl, TEJIeMEXaHUKH,  TeJIEeCUTHAIN3ALNH,
TeJeyIpaBJIeHNs, KOHTPOJI U CUTHAIN3ALUY;

onepaTHuBHOE 00CIYyKUBAHME YJIEKTPOYCTAHOBKHU — KOMILIEKC padoT 1o:

BEJICHUIO TPeOyeMOoro pexxuma paboThl 3JIEKTPOYCTaHOBKHY;

MIPOU3BOJICTBY MEPEKIIOUECHUN, OCMOTPOB 000PY10BaHUS;

MOJITOTOBKE K MTPOU3BOJICTBY PEMOHTHBIX paboT (ITOArOTOBKE pabouero Mecra u J0MyCcKy

Opurazsl (Opuraja) K IpOU3BOJICTBY padoT);

TEXHUYECKOMY OOCIIy)KHBaHUIO OOOPYIOBaHUS, MPEIyCMOTPEHHOMY TOJDKHOCTHBIMU M
MIPOU3BOJCTBEHHBIMA HHCTPYKLIHUSAMH OINEPAaTUBHOTO IMEpCOHala U ONEepaTUBHO-PEMOHTHOIO
[IEPCOHAIA;

pacnopsi;’keHMe — 3aJaHUE Ha BBIIOJHEHUE pabOThl, KOTOPOE YCTaHABJIMBAECT €€
coJiep>KaHue, MECTO, BpeMsi, Mepbl 0€30MacHOCTH (TIPH HEOOXOAMMOCTH ) U PAOOTHHKOB, KOTOPHIM
MOPYYEHO €€ BHIIIOJHEHHE, C YKa3aHUEM TPYIIIHI 110 3JIEKTPOoOe30MacHOCTH;

AyO0IMpoBaHMe — YIIPABICHHUE JIEKTPOYCTAHOBKOM MIIM BBIITOJHEHNUE APYTUX (QYHKIMNA HA
paboueM MecTe 1o HaOJII0ICHUEM JIUIa, OTBETCTBEHHOTO 3a MOATOTOBKY AyOsepa;

cMepTeJIbHOe 3JIeKTPONOpaKeHHe — CMEPTEIbHOE IOPAXKEHHUE NIEKTPUUECKUM TOKOM;

Opuraga — rpymmna B cOCTaBe JIByX WU OoJiee JiMil, BKJItoYasi IpOU3BOAUTENS padoT;

rpynna mno 3J1eKTpo0e30NacHOCTH — CUCTeMa KBaTH(PHUKAIIMOHHBIX TPEOOBAaHU, KOTOPbIE
BKJIFOYAIOT OOyYEHHE C MOCIESAYIONICH TPOBEPKOM 3HAHMI TTO TTPOU3BOACTBY pabOT Ha paboumx
MeCTax, II€ CyLIECTBYIOT PUCKH 3JIEKTPUUECKOIO XapaKTepa, U ¢ BpyYEHUEM pa3peIUTENbHOIO
TaJ0Ha, KOTOPOE OTNpEAEIsAeT UX MPAaBO Ha JIOMYCK K paboTaM B AJIEKTPOYCTAaHOBKAX;

PY — sjexTpoycTaHOBKa MEPEMEHHOr0 TOKa, MpeIHa3HAaYeHHas AJs pacrpeaeneHus
AJIEKTPORHEPTUU U COJEprKallasi KOMMYTAllMOHHBIE anmnaparbl, COOpHbIE U COEAUHMUTEIbHBIC
IIMHBI, BCIIOMOTaTeJIbHbIE yCTPOMCTBA (KOMIIPECCOPHBIE, aKKyMYJSTOPHBIE U Jp.), a TaKke
YCTpOICTBA 3aIUThI, aBTOMATUKU U U3MEPUTEIbHBIE IPUOOPHI;

otkpbIToe PY (nanee — OPY) — PV, rae Bce 060pya0BaHNE WM €r0 4acTh Pacloyio’KeHa
Ha OTKPBITOM BO3/YXE;

3akpbiToe PY (nanee — 3PY) — PY, o6opynoBanue KOTOpoi pactookKeHO B IOMELICHUH;
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koMIuiekTHOe PY (manee — KPVY) — PV, cocrosiiee MOMHOCTbIO WM YAaCTUYHO U3
3aKpBITHIX IIKapoB WIM OJIOKOB, OCHAIIEHHOE amnmnapaTaMd, CHCTEMaMU 3allluThl U
AJNIEKTPOABTOMATHKH, IOCTABIIEMOE B COOPAHHOM WM B IOJHOCTHIO MOJITOTOBICHHOM ISt
cOOpKH BHJIE;

npoucliecTBMEe - CIydYailHass HEUCHPABHOCTb, BO3HUKAIOIIAs B YCTaHOBKax IIO
IIPOU3BOJCTBY IIEKTPUUECKON IHEPIUH, B NIEPEAIOIINX U PACIPEACIUTEIbHBIX JIEKTPUUECKUX
ceTsx HamnpspbkeHueM Boilie 1000 B, xkotopas BelpakaeTcs B M3MEHEHUU IPEKHETO COCTOSHUS
(GyHKIMOHATBHBIX COOPOK, B OTKJIOHEHHAX HMX pabouux MapamMeTpoB, WM B COKpallleHUU
ANEKTPUYECKOM MOIIHOCTH, TPOM3BEACHHONW CTAaHIMEH WM DSHEPreTUYeCKHUMH OJOKaMH,
HE3aBHCHUMO OT €€ BIHUSHUA Ha OTpeOuTenei 1 He3aBUCHMO OT MOMEHTA BO3HUKHOBEHHUS;

IUIAKAT 0€30MaCHOCTH — 3HAK, MPEJAHA3HAYEHHBIM aJis MpeaynpexxIeHUss 4YeloBeKa O
BO3MOKHOM ONACHOCTH, 3aIPEIICHUH WIM NPEANUCAHUY ONPEACICHHBIX JEHCTBUN, a TAKXKe AJIs
nH(pOpPMAIIUK O PACIOJIOKEHUU OOBEKTOB, MCIOIH30BAHUE KOTOPHIX CBSI3aHO C MCKIIOYCHHUEM
WIM CHUKEHHEM IOCIIEICTBUI BO3/I€HCTBUS OMACHBIX (PAKTOPOB;

OCMOTP — BHU3YaJlbHOE OIpEACICHHE U  OIEHKa TEXHUYECKOTO  COCTOSIHUS
3JIEKTPOYCTaHOBOK;

3JIEKTPOYCTAHOBKA € MPOCTOH HArasaHoil cxemoii — Bce BJI, kaOenbHbIE JNTHHUU
anekTponepenaun (manee — KJI), anexrpoycranoBku Hampspkernwem ao 1000 B, a taxxe PY
HanpspkeHueM Bbime 1000 B ¢ oaquHOYHONM CEKIIMOHMPOBAHHOM WJIM HECEKLMOHMPOBAaHHOU
CHCTEMOM IIIMH, HE UMEIOIIEH 00X0MHON CHUCTEMBI IIIMH;

AeHCTBYHOIIAS 3JIEKTPOYCTAHOBKA — JJICKTPOYCTAHOBKA WM €€ YYacTOK, KOTOpbIe
MOJIHOCTBIO MJIM YaCTUYHO HAXOMAATCA O] HANpsDKEHHWEM, WM Ha KOTOpbIe B JIIOOOM MOMEHT
MOXKET OBITh TOJAaHO HANpsHKEHUE IMyTeM TMEPEKIIOYCHU WM 32 CYeT SBIICHUS
3JEKTPOMArHUTHON UHAYKIUU;

nepuoanvecKoe o0yyeHue — o0ydeHrue 6e301MacHOMY BBIIIOJHEHHUIO KOHKPETHBIX paldoT B
ANIEKTPOYCTAaHOBKE,  OXBaThIBAaIOIlEe IMEpcoHan  Opuraj, ONpENeNCHHbI  HapsaamH,
paclopsHDKCHHSIMH, BKJTIOYash pPaOOTHUKOB, BBIIAIOIIMX HAPSABI, PACIIOPSDKEHHUS, a TaKXKe
WCIIOTHUTEIICH padorT;

HANPS)KEHHOCTh  HEHCKAKEHHOr0 JJIEKTPHUYECKOr0 TMOoJs —  HanpsHKeHHOCTD
ANEKTPUYECKOTO TOJISI, He UCKAKEHHOT'O MPUCYTCTBUEM paOOTHUKA U U3MEPUTENHLHOTO MpUdopa,
orpezenseMasl B 30He, I/Ie IPEICTOUT HAXOIUThCsSI paOOTHUKY B Tporiecce paboThl;

3JIEKTPONOMelleHHe — TOMEIIEHNE WM YaCcTU MOMEIICHUS, OTTOPOKEHHBIE ¢ MTOMOILBIO
CETYATHIX IIUTOB, B KOTOPBIX Pa3MEILECHbI 3JIEKTPOYCTAHOBKHU U KOTOPBIE JOCTYITHBI TOJIBKO JIJIs
KBATU(HUITMPOBAHHOTO 00CTYKMBAIOIIETO MTEPCOHAIA;

MeXaHMYeCKHI 3aMOK — 3aMOK, 3alIMPAKOLIUNCS KIIFOUOM WIIH CbEMHOM PYUYKOM;

BJI — ycTpoiicTBO Mg mepeayu 3JIEKTPOIHEPrUU IO MPOBOJAM, PACHOJIOKEHHAsT Ha
OTKPBITOM BO3AYX€ U MPUKPEIUICHHAs] C MOMOIIbI0 HU30JATOPOB M apMaTypbl K OmopaM WU
KPOHILTEITHAM U CTOMKAaM Ha MH)KEHEPHBIX COOPYKEHHUSAX. 32 Hayajao U OKOHYAHUE BO3TYyIITHON
JIMHUU 3JIEKTPOIlepeayd IPUHUMAIOTCA JIMHEWHBIE NTOPTallbl WIN JIMHEHHbIE BBOALI PY, a mid
OTBETBJICHUM JIMHUM — OTBETBUTEIbHAS OMIOPA, TMHEWUHBIN NOPTAJ UIIN JTMHEWHBIN BBOJ PY;

Ka0ebHO-BO3AYIIHASL JIMHHMSA JJiekTpomnepenaum (gaiee — KBJI) — nuHus,
MpelHa3HauYeHHas JJIs Mepeadul 3JIeKTPOIHEPTUH, COCTOsIAs U3 COCTUHEHHBIX MEXIy cOOOU
y4aCTKOB BO3/YIIHBIX ¥ KaOETbHBIX JIMHUH 3JIEKTPOIIepeIayun;

KJI — nuuus nns mepenayd Wid PaclpelesIeHUs] AJICKTPOSHEPTHH WM OTAEIbHBIX
UMITyJIbCOB, COCTOSIIIass W3 OJHOTO WM HECKOJNbKHX TMapajuleNbHBIX Kalemei ¢
COCIMHUTEIIbHBIMU, CTOMOPHBIMA M KOHILIEBBIMH My(TaMU M KPEMEKHBIMHU JETaIsIMHU, a s
MacCJIOHATIOJHEHHBIX KaOENbHBIX JIMHUN 3JEKTpoIepeiadyd, KpOMe TOTO, C MOIMUTHIBAIOIIUMU
amnmapaTamu, a TaK)Ke CUCTEMOM CUTHAJIU3alluK JTABJICHUS Macla;

BJI mox HaBeneHHbIM HampsikeHHem — oTkiatoueHHas BJI, yuactku KBJI, a taxxke
BO3JyIIHBIC TUHUU cBs3U (nanee — BJIC), koTopble mMpoXoasT 10 BCEH JJIMHE WU HA OTIIEIBHBIX
ydacTkax oOriei niauHoi He MeHee 2 kM BOnu3u BJI Hanpsikenunem 6 kB u Beile, Ha MpoBoIax,
Tpocax KOTOPBIX MPHU PA3IMUHBIX CUCTEMAX 3a3eMJICHUS (2 TaKKe MPU OTCYTCTBUH 3a3E€MJICHUS)
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npu HambonblieM paboyem Toke Biustonmx BJI maBomutcs Hampspbkenue Bbime 42 B. Bee
nByxuensele BJI, coopyxeHHbIe Ha onopax, Iie XoTs Obl OJJHA LIeTb MOAKIIIOYEHA K HAPSKECHUIO
6 xB u BhIIIIC;

3a3eMJIeHH e — IPEIHAMEPEHHOE JJIEKTPUUECKOE COEMHEHHE DJIEMEHTA JJIEKTPOY CTaHOBKU
C 3a3¢MJISIIOLUM YCTPONCTBOM;

3alIMTHOE 3a3eMJIeHHe — 3a3€MJICHHE YacTell AJIEKTPOYCTAHOBKH C LIEJIbI0 00ecreueHust
ANEKTPOOE30MaACHOCTH;

aBTOMATH3UPOBAHHOE pafoyee MeCTO ONEPATHBHOIO IMepPCoOHAa]a — pabouee MecTo,
MO3BOJISIONIEE ONEPAaTHBHOMY MEPCOHANY OCYLIECTBISATH ONEPATUBHOE OOCIy>KHBaHUE
JNEKTPOYCTAHOBOK, ITyTEM JUCTAHLIMOHHOIO YIIPABJICHUS KOMMYTAllMOHHBIMM amlapaTamH,
3a3€MJIIOIIMMU  HOKaMU Pa3bEeIMHUTENEH, W ONpEAeNATh HUX I0JI0KEHHE, HCIO0Jb30BaTh
BBIBOJIMMBIE HA MOHHUTOP KOMIIBIOTEPA CXEMBI DJJICKTPUUYECKHX COCOUHCHHMM, C yKa3aHHEM
ANEKTPUYECKUX IapaMeTPOB (HANpsOKEHHE, CUila TOKA, MOIIHOCTH), a TaKXKE CUUTHIBATH
MIOCTYyNAIOUINE aBAPUIHBIC U NIPENYTIPEAUTEIbHBIC CUTHAIBL

paGoyee MeCTO NPH BBINOJHEHHH PpadoT B JJIEKTPOYCTAHOBKAX — Y4YacTOK
JIEKTPOYCTAHOBKM, KyJa JAONYCKalOTCS pPaOOTHUKH JUIsl BBINOJHEHUS paboT IO Hapsny,
PacopsKEHUIO MIIU B TIOPSAKE TEKYIEH SKCIUTyaTally;

BepXxoJia3Hble padoThl — paboThI, BHIIOJIHSIEMbIE HA BBICOTE O0siee 5 M OT IOBEPXHOCTH
3eMJIM, TIEPEKpPHITUS WM pabodyero HaCcTHIA, HaJX KOTOPHIMH MPOU3BOIATCS PAaOOTHI
HEMOCPEJCTBEHHO C KOHCTPYKIMHA M 000pynOBaHMA, MPU UX MOHTa)Xe WJIM peMoHTe. B aTom
cllyya€, OCHOBHBIM  METOJIOM, 3alllMIIAIOIMM pabOTHMKA OT TaJeHUs, sBISAETCA
MPEIOXPAHUTETBHBII;

PadoThl, BbINOJIHsAEMbIE B IOPSIAKe TeKYLIeH IKCIUTyaTaluu — 00bEM paboT 1o peMOHTY
U TEXHUYECKOMY OOCITY)KHBAHHMIO JJICKTPOYCTaHOBOK HampsbkeHueM a0 1000 B, cormacHo
NEPeYHI0 padoT, YTBEPKACHHOMY YIPABISAIOMIMM XO3SHCTBYIOIIETO CyOBheKkTa (000C00IEHHOTO
NOJPA3/eNeHUs1), M BBINOJHAEMBIX OINEPAaTUBHBIM IEPCOHAIOM, ONEPATUBHO-PEMOHTHBIM
MIEPCOHAJIOM Ha 3aKpeIUIEHHOM 000pYy/J0BaHUH (YUacTKe) U B T€UCHUE HE O0jiee OJHON CMEHHBI,

padoThI CO CHATHEM HANPSKeHUs — PadoThl, BO BPEMsl KOTOPBIX CHATO HANpsKEHUE C
TOKOBEIYUIMX YacTe JJIEKTPOYCTAaHOBKH, Ha KOTOpPOW OYIyT NpOBOAMTHCS pabOTHI, C
OTKJIIOYEHHEM OT KOMMYTAILMOHHBIX allapaToB, OTCOEIMHEHWEM LIMH, Kalesed, IpoBOJOB, U
MIPUHATHI MEPBI, IPENATCTBYIOIINE [10/1a4€ HAMTPSDKEHUS HA TOKOBEAYIIINE YacTH K MECTY PabOThI;

Pa0oTHI B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX 0€3 CHATHS HANIPSIZKEHUSI HA TOKOBEAYIINX YACTAX MU
BOJIN3M HUX (PadoTa MoJa HAMpsizKeHHeM) — paOOThI, BBHIMIOIHSAEMbIC B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX, C
IIPUKOCHOBEHUEM K TOKOBEIYIIUM YaCTAM, HAXOJAIIMMCS 110l pab0o4ruM HalpsKECHUEM, WM Ha
pPacCTOSIHUU OT HUX MEHEE MUHUMAJIBHO JI0MyCTUMOTO0, YKa3anHoro B Tabmume Ne 1;

PadoThI 10 HABEJEHHBIM HANPSZKEHHeM — Pa0OThI, BHIIOIHSIEMbIE CO CHATHEM pabouero
HaIpPsDKEHUS € AJIEKTPOYCTAHOBKU WIIM €€ 4acTH, C IPUKOCHOBEHUEM K TOKOBEIYIIMM YacTsIM,
HaxXoJAUIMMCs II0J] HaBEJECHHbIM HampsbkeHueM Bbille 42 B, Ha pabodeM MecTe Win Ha
PacCTOSHUM OT 3TUX TOKOBEAYIIMX YacTe, MEHEE MUHUMAJBHO JIOIyCTUMOIO, YKa3aHHOTO B
Tabmuie Ne 1;

HEOTJI0:KHbIe PadoThbl — pabOTHI, BBIMOJIHAEMBIC I MPEIOTBPAIECHUS BO3ACUCTBUS Ha
yejoBeKka (pakTopa pHCKa, KOTOPBIH MOXET MPHUBECTH K TpPaBMaM WIN APYTUM YXYILIECHHUSIM
COCTOSIHUSI 3JI0pOBBs, a Takke paboThl MO YCTPAaHEHHIO HEHCIPABHOCTEH, KOTOPBIE MOTYT
NPUBECTH K HAPYIICHUIO HOPMAJIBHOTO pabdoyero pexuMa o0OpyNOBaHHSA, COOPYKECHUH,
YCTPOMCTB TEIJIOBOW aBTOMATUKHU, TEIUIOTEXHUYECKUX M3MepeHwil u 3amut (nanee — TAN),
CHUCTEM AMCIETUYEPCKOro TexXHoJiornueckoro ympasieHust (mamee — CHATY), cereit snexktpo- u
TeIIOCHAOXKEHUs TOTpeOuTeneil;

ONBITHBI Pa00THUK — paOOTHHK, CTaXX pabOTHI KOTOPOTO TIO UCTIBITAHUSM H U3MEPEHUSIM
3JIEKTPOOOOPYIOBAHHUS COCTABIIET HE MEHEE OJTHOTO T0/1a;

onepaTHBHOE MepeKJIIYeHne — IeHCTBUE 110 BKIIIOUEHUIO WIN MEPEKIIOYEHHUIO TUTAaHUS
JIEKTPUUYECKON SHEPTUEH AJIEKTPOYCTAaHOBKH WIIM €€ YacTel B LiessIX 00ecreueHus] HOpMaJIbHOTO
(GYHKIIMOHHPOBAHUS;
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pPy4YHasi JIeKTpHYecKass MallMHA — MallMHAa C IPHUBOJOM OT 3JIEKTPUYECKOIO WIU
JJNIEKTPOMAarHUTHOIO ~ JBUTATENs,  ABJLIOIIErOCSd  HEOTBEMJIEMOM  4YacThl0  MAIlWHBI,
IIpeIHa3HauEHHasl 17151 BBIIIOJIHEHUS TEXHOIOTMUECKUX Ollepalyii;

TeXHHYeCKoe 00C/Iy:KHBAHHE — COYETAHME BCEX TCXHHYECKUX M aJIMUHUCTPATUBHBIX
MEpPOIPUATHI, B TOM 4YMCIE HAI30PHBIX MEPOIPHUATHH, B LENSIX NOAACpKaHMUs JJIEMEHTa B
COCTOSIHUYM WJIM BO3BpaTa 3JEMEHTa B COCTOSIHUE, B KOTOPOM OH MOJKET BBIIOJHATH TPEOYyEeMYIO
byHKIHIO;

3J1eKTPO3ALIUTHOE CPEACTBO— CPEJICTBO 3alllUTHI, MPEAHA3HAYEHHOE Ul 0OecredeHus
3JIEKTPOOE30MIaCHOCTH MIEPCOHAIA;

TOKOBeAYIasi 4YacTh — NPOBOJAILAS YacTh IEKTPOYCTAHOBKHM, KOTOpas B HOPMaJIbHOM
pexxume paboThl HAXOAWUTCS TOJ pabouyuMM HampsHKEHHEM, B TOM YHCIE HyJeBOW pabouuit
npoBoHUK N (3a uckitoueHueM npoBoaauka PEN);

NPOBOASIIAS YACTh — YaCTh JIEKTPOYCTAHOBKH, CIIOCOOHAsI MPOBOAMUTH AJIEKTPUUYCCKHUM
TOK;

AIMHHUCTPATUBHO-TeXHUYECKHH NMEePCOHAJ — PYKOBOAUTEIb U CHELMAIUCTBI, KOTOPHIE
00s13aHBl OpPraHU30BBIBATH TEXHUUYECKOE OOCITYyKMBAHHE M ONEPaTHBHOE OOCIyKUBaHHE,
MIPOBE/ICHUE PEMOHTHBIX, MOHTaKHBIX U HAJIAJOYHBIX pa0dOT B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX;

PYKOBOISAIIMI NEPCOHAT XO3AMCTBYIOUIEro Cy0ObeKTa — MEpCOoHall, HAa3HAYEHHBIH B
YCTQHOBJICHHOM TMOPSAKE 3aMECTHTEISIMH YIIPABIISAIOUIETO XO3AHUCTBYIOLIETO CyOBEKTa, ¢
OIIpE/IeJICHHbIE ~ AAMUHUCTPATUBHBIMM  (YHKUMAMHU  (TVIaBHBIM  MHXKEHEp, 3aMECTUTEIIb
npenceaaresns, TEXHUUECKU TUPEKTOpP, 3aMECTUTENb IUPEKTOPA U T.11.);

KOMAHIMPOBAHHBII NMEPCOHAT — IEPCOHAN, KOTOPbIM HE NMPHUHAUIEKUT COOCTBEHHUKY
AJIEKTPOYCTAHOBKH, HO JOJDKEH MPOU3BOAUTE PAOOTHI B 3TOM yCTaHOBKE;

PEMOHTHBI MEPCOHAJ — IIE€PCOHAJ, BBINOJHAIOUIMA TEXHUYECKOe O0OCITyKUBAaHUE,
PEMOHT, MOHTaX, HAJAJAKy M HCIBITAaHUE 3JIEKTPOOOOPYIOBaHHUS. JTa KaTeropus MepcoHasia
BKJIIOYAET TAK)Ke NEPCOHAN CHEIHUAIM3UPOBAHHBIX CITYKO (JIEKTPOTEXHUYECKUE JIaOOpaToOpuH,
ciry>)k0a aBTOMAaTHU3allMH, CIyK0a KOHTPOJBbHO-U3MEPHUTENbHBIX MPUOOPOB MU T.J.), KOTOPBIHA
OTBEYAET 3a MPOBEJICHNE N3MEPEHUH U NCIIBITAHUN, HAJIAIKU U PEryJIMPOBaHUs 000PYIOBaHUS U
T.1.;

JIEKTPOTEXHHYECKNH TMEePCOHAJ — aJMUHUCTPATUBHO-TEXHUYECKUW, OINEPATHUBHBIM,
OIIEPAaTUBHO-PEMOHTHBIN, PEMOHTHBIN IIEPCOHAN, OPTAHU3YIOLIUN U OCYILECTBISIOIINN MOHTAXK,
HaJIAAKy, TEXHUYECKoe OOCIIy)KUBaHUE, PEMOHT, WCIBbITaHUS, H3MEPEHHs], UarHOCTHUKY,
yIpaBJIEHUE PEKUMOM PaOOTHI AIEKTPOYCTaHOBOK;

3JIEKTPOTEXHOJIOTMYECKHI MEePCOHAJ — IEPCOHAN, y KOTOPOrO B YIPAaBIIEMOM UM
TEXHOJOTMYECKOM  IIPOLIECCE  OCHOBHOM  COCTABIISAIOIEH  SABJIAETCA  BJIEKTPOIHEPIHs,
UCHOJB3YIOIIUN  PY4YHBIE  DJIEKTPUYECKHE  MAIIMHBI, IIEPEHOCHBIE M  IEPEIBUKHBIC
ANEKTPONPUEMHUKH, TEPEHOCHBIE AIIEKTPUUYECKUE HHCTPYMEHTHI, U HMMEIOLUN Ipynmy Io
anekTpoOe3omacHoct He Huke II. B cBomx mpaBax W O0S3aHHOCTAX TPH SKCIUTyaTallUH
ANEKTPOTEXHOJOTUYECKUX YCTAHOBOK AJIEKTPOTEXHOJOTUYECKUI TEPCOHAT IPUPABHUBAETCS K
ANEKTPOTEXHUYECKOMY IIEPCOHAILY;

HEYIeKTPOTeXHUYECKHIl MepcoHal — pabOTHUKH, HE OTHOCAILIMECS K paspsny
«QIEKTPOTEXHUYECKOTO0» WM «JIEKTPOTEXHOJIOTHYECKOI0» MEPCOHANIA;

onepaTHUBHBIA MepcoHa] — PaOOTHUKH, OCYILECTBIISIONINE ONEPAaTUBHOE yNpaBICHUE U
00CITy’)KUBaHHE DIIEKTPOYCTAaHOBOK (OCMOTp, OIEPATUBHBIC TIEPEKIIOYCHHS, ITOATOTOBKY
pabouero MecTa, I0MyCK K BBIIOJIHEHHUIO PAa0OT U HaJ[30p 3a UCTIOJIHUTENSAMU, BBIITOJHEHHE paboT
B MOPSAJIKE TEKYIIEH IKCIUTyaTalun);

onepaTUBHO-PEMOHTHBIN MEePCOHA — PEMOHTHBIN MEPCOHAN, CIIELMATbHO 00yUEHHBIH U
MIOATOTOBJIEHHBIH JIJIs1 ONIEPaTUBHOIO OOCITYKUBAHUS 3aKPEIUIEHHBIX 32 HUM 3JIEKTPOYCTaHOBOK;

TpancpopmaTopHass mnoactaHuus (namee — TII) — siexkTpudyeckas MOJICTaHLUA,
IpelHa3HayeHHass s  1peoOpa3oBaHUsl  AJIEKTPOSHEPTUM  OJHOTO  HANpsIKEHUs B
3JIEKTPOIHEPTUIO APYTOro HANPSKEHHUs, C MOMOIIBIO CHIIOBBIX TPaHC(HOPMATOPOB;
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KOMILIeKTHasA TpaHcpopmaTopHasi noacranuus (nainee — KTII) — TIIL, cocrosimas u3
mkadoB, OJOKOB €O BCTPOGHHBIM B HHUX TpaHCHOPMATOPOM H  pPaCIpPEICTUTEIHHBIM
00opyI0BaHUE, MTOCTaBIsIeMasi B COOpaHHOM BUJIE;

MOJAT0TOBKA pado4yero MecTa — BHIIOJIHEHKE 10 Hauaja paboT TEXHUYECKUX MEPOTIPUATUI
ISl IPEAOTBPALLCHUS BO3ICHCTBHSI OMACHBIX (PaKTOPOB Ha MEPCOHAT HAa paboYeM MeECTe;

ONEepPATUBHBIN KYpPHAJT — ONEPATUBHBIM JOKYMEHT, B KOTOPOM B XPOHOJIOTMYECKOM
nopsiake o(QOpMIISIOTCS COOBITUS H JCWCTBUA 1O WM3MEHEHHIO pPEKHMMa OSKCIUTyaTaluu
000py10BaHUs 3JIEKTPOYCTAHOBOK; BbIJAHHBIE U MOyUYE€HHBIEC IPUKA3bl, pACIIOPSKEHUS; pabOThI,
BBINOJIHSIEMBIE TI0 HapslaM, PacHopsDKEHUSM; paboThl, B TMOPSJKE TEKyIIeH HKCIUTyaTalllH;
MpUEMKa-c/laya CMEHBI;

OTBETCTBEHHBIN 32 JJIEKTPOXO3MMCTBO — JMIO M3 4YUCIa aJAMUHUCTPATUBHO-
TEXHUYECKOI0 IIepCOHANa, HA3HA4YE€HHOE /Uil OpraHM3aluu O0e30IacHOro O0O0CITyKUBaHMS
3JIEKTPOYCTaHOBOK;

3JIEKTP00E30MaCHOCTh — COBOKYITHOCTh OPTaHMU3ALMOHHBIX U TEXHUYECKUX MEp, a TaKKe
COOTBETCTBYIOIIMX CPEJCTB, OOECHEUMBAIONIMX 3AIIUTYy JIOAEH OT OMACHOTO BO3JACHCTBUSA
JNEKTPUYECKOTO TOKA, JJIEKTPUYECKOW IyTH, DJJICKTPOMAarHUTHOTO IOJIA M CTaTHYECKOIO
ANIEKTPUYECTBA;

CHCTEMA 3alIUThI OT MAJCHHSA € BBICOTBI — CUCTEMA WHIMBUIYAJIBHOW 3aILUTHI OT
MAJEHUS C BBICOTHI, COCTOSLIAs U3 JISIMOK, ITOKPBIBAIOIIUX BCE TEJIO, CIPOEKTUPOBAHHBIX AJIS
3axBaTa pHU MaJleHUH C BBICOTBI, CyOCHCTEMBI COEJMHEHUS U @aHKEPHOM TOUKHU;

cucrema IT — cucrema ¢ HeliTpanpio TpaHchopMaTOpa, U30JIMPOBAHHON OT 3E€MIIM HITU
3a3eMJICHHOM 4epe3 npuOOpbl WIM YCTPOMCTBA C OYEHb BBICOKUM CONPOTUBIIEHUEM, C
3a36MJIEHHBIMH JOCTYIIHBIMU TOKOBEIYIIIMMHU YacTSIMU;

cucrema TN — cucrema, B KOTOpOM HEUTpaJib UICTOYHMKA TOKA 3a3€MJICHA, a JOCTYITHbIC
(OTKpBITBIE) MPOBOISALINE YACTH AIEKTPOYCTAHOBKH MOJKIIIOUEHBI K HEMTpaIu UCTOYHHUKA YEpe3
3aIUTHBIEC IPOBOAA;

cucreMa TN-S — cucrema, B KOTOPOIl 3alIUTHBIM NPOBOJ M PabOYMii HyJIEBOW MPOBOA
pa3JesIeHbl Ha BCEM NPOTSHKCHUH CETH;

cucteMa TN-C — cucrema TN, B KoTOpoil (yHKIMH HyJIEBOTO pabouero mnpoBojaa M
3aIUTHOTO MTPOBOJA COYETAIOTCA B OHOM MPOBOJIE AJIS BCEU CETH;

cucreMa TN-C-S — cucrema TN, B KOTOpoil (pyHKIMH HyJIEBOro paboyero mpoBojaa H
3alUTHOTO NPOBOJA COBMEINAIOTCA B OJHOM IPOBOJE HA OJHOM YYacTKE CETH, HauyuHass OT
VCTOYHUKA TUTAHMUS;

3JIEKTPHYECKasd MOACTAHLMA — DJIEKTPOYCTAHOBKA, NpPEJHA3HA4YCHHAs [UId IIPHEMA,
npeoOpa3oBaHus M paclpeieleHUs SIEKTPOIHEPTUH, COCTOSILAS U3 CUIIOBBIX TPAaHC(POPMATOPOB
U nipeoOpa3oBaTeneil 3JIeKTPOIHEPTHH, YCTPONCTB yIPABICHUS, PACIPEACIUTEIbHBIX YCTaHOBOK
U T.J.;

HA0JII0AAK0IIMIl — JIMII0 U3 COCTAaBa IEKTPOTEXHUYECKOIO MEPCOHANA, OCYLIECTBIAIONIEE
Ha/130p 3a OpUragHON U HE UMEIOIIIee MTPABO MPOU3BOACTBA PA0OT B AJIEKTPOYCTAaHOBKAX BO BpeMs
HaZ30pa;

NnopakeHHe 3JIEKTPUYECKHMM TOKOM — (usnonornyeckuii 3¢Q(GexT MpoX0oxKICHHS
ANEKTPUYECKOTO TOKA Yepe3 TENO YEJI0BEKA N KUBOTHOTO;

pacnpeneuTeIbHbINH HIAT — KOMIUIEKT KOTOPBIM BKIIOYAET pa3Iu4HbIE BUBI alllIapaToB
CBSI3aHHBIX C OJJHUM WJIM HECKOJIBKUMHM OTXOIALIUMHU AIEKTPUUECKUMU JTUHUSAMHU, TUTAEMBIMU OT
OJTHOM WM HECKOJBKUX BXONAIIMX JIMHHUM, & TaKXKe KIEMMBbI JUIsl 3alUUTHBIX HYJIEBBIX
MIPOBOJHUKOB;

paspeliuTebHbIA TAJMOH — JOKYMEHT CTPOrOM OTYETHOCTH, HOMHHAJIbHBINA, HE
MOJJICXKAIUI Tepefaye, cO CpPOKOM JEHCTBHS, COAEp)KALMN: HaNMMEHOBaHUE CYyObEKTa,
BBIJIABIIETO YJOCTOBEPEHHE; HOMEpP M JAaTy BblIauM; (GaMHIUI0 U UMs oOnajgaTens; Cpok
JEeNCTBUS; TPYIITY IO JIEKTPOOE30MaCHOCTH (C yKa3aHueM padoT, JOMYIIEHHbBIX K IPOU3BOACTBY
B 3JIEKTPOYCTAaHOBKAX XO35IICTBYIOIINX CyOBEKTOB, OMMCH U N€YaTh BbIJABIIEr0 CyObeKTa);
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HaBeJleHHOe HANpPsSKeHHe — Pa3HOCTb IOTEHLMAJIOB MEXIy IPOBOASIIMMHU YacTIMU
anekTpoyctaHoBok (BJI mnm moacraniuii) M TOYKOH HYJIEBOTO MOTEHIIMAJA, BO3HUKAIOMIAS B
pe3ynbTare BO3ACHCTBUS 3JIEKTPUUECKUX U MAarHUTHBIX I0JIEH, CO3/1aBAEMBIX PACIIO0KEHHBIMU
BOJIM3H JIEKTPOYCTAaHOBKaMH, HAXOJSIIMMHUCS MTOJ1 HANIPSKEHUEM;

30Ha BJIMSIHUSI JIEKTPHYECKOro IOJIsI — IPOCTPAHCTBO, B KOTOPOM HampsKEHHOCTb
AIEKTPUIECKOTO TOJIS MPEBhITIaeT 5 kB/M;

30HAa BJHMSHAUS MATrHUTHOTO MOJS — IIPOCTPAaHCTBO, B KOTOPOM HAalpsSKEHHOCTb
MarHuTHOTO T0JIs npeBbIiaeT 80 A/M;

4. O0s3aHHOCTH TIO 0OECTICYEHUIO OXPAHbI 37I0POBbs U 0€30MACHOCTH TPYAa BO3JIAraloTCs
Ha paboTromarens.

5. Pabortonarens, B 3aBUCHUMOCTH OT YCIIOBHHM pabOTBI M OCOOCHHOCTEH HMEIOIIUXCS
ANIEKTPOYCTAaHOBOK, MOXKET IMpeaycMaTpuBaTh JIOMOJHUTENIbHBIE TpPeOOBaHUS IO OXpaHe
3I0pOBbs U 0€30IIaCHOCTH TPY/1a, HE MPOTUBOPEYAIIUE MTOJ0KEHHUSIM HacTosmux [Ipasui.

6. TpeboBanms 1O OXpaHe 370POBbs U O€30MACHOCTH TPY/la U3JIATalOTCs B 00s3aTEIIHHOM
MOPS/IKE B MHCTPYKIMAX MO OXPaHe 3A0POBbs M 0€30MaCHOCTH TPYJIa, U JOBOJASATCS /10 CBEJICHHS
PabOTHHUKOB B BUJIC PACTIOPSDKEHUMN, YKa3aHUH, 00yYeHHH.

7. IIpu nmpou3BoACTBE pabOT MO CTPOUTEIBCTBY U OJaroyCTpOUCTBY B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX
ToJDKHBI cobmonatbest TpeboBanusit NCM A.08.02:2014 «Oxpana 310poBbsi U 0€30MacCHOCTH
TpyJa B CTPOUTEILCTBEN.

8. DnexTpoycTaHOBKU TOJKHBI MOJJIEPKUBATHCS B TEXHUYECKU MCIIPABHOM COCTOSTHUH, C
obecrieueHneM yCIOBUI HaIe)KHON 1 0€30MacHOM IKCILTyaTaIiu.

9. 3ampemaercss HCMONb30BaTh MOBPEKICHHbIE O3JEKTPUUECKUE YCTAHOBKU WU
000pyI0BaHUE, U3TOTOBICHHOE CAMOJIEIIEHBIM CIIOCOOOM MM O(PHIIMATIBHO HE YTBEPKIECHHOE Ha
tepputopuun Pecry6nukn Mososa.

10. D1eKTpOyCTaHOBKH, 00CITYKHUBaeMble MECTHBIM ONEPATUBHBIM IEPCOHAIOM, JIOJKHBI
OBITh YKOMIUIEKTOBAHbI MCIBITAHHBIMHM CPEJCTBAMU 3alllUThI, allTE€YKOM JJIs OKa3aHHs MEpBOU
IIOMOUIY NEPCOHATY U NEPBUYHBIMU CPEICTBAMHU MOKAPOTYILIEHUS.

11. B caydae o0OCIyXUBaHHUS DJEKTPOYCTAHOBOK XO3SIMCTBYIOIIUMU CYOBEKTaMU,
IIPEIOCTABIIAIOIIMMHU CEPBUCHBIE YCIIYTH, JOJDKHBI MCIIOJB30BAaThCs 3aLUTHBIE CPEACTBA ITHX
XO3SICTBYIOIIUX CYOBEKTOB, C YKa3aHUEM 3TOTO B IOTOBOPE MPEIOCTABICHUS YCIIYT.

12. PaGoronmatens MODKEH CJIEIUTh 3a COOMIOACHHEM pPAOOTHUKAMHU MOJOXKCHUN
HacTosauux [IpaBun v HHCTPYKUKH IO OXpaHe 310pOBbs U OE30MACHOCTH TPY/a.

13. Jluna, BUHOBHBIE B HECOONMIOJCHMM TpeOoBaHUi HacTosummx IlpaBuin, HecyT
TUCHMIUTMHAPHYIO, aJIMUHUCTPAaTUBHYIO, YTOJOBHYIO, TPaXKIaHCKYIO OTBETCTBEHHOCTb, B
MOPSAJIKE, YCTAHOBJIIEHHOM 3aKOHOJATEIbCTBOM.

Yacts 2
TpebOoBanus k nepconaxy

14. OOGcnyxuBaHME JEHCTBYIOIIMX DSJEKTPOYCTAHOBOK, IPOBEJCHHE OIEPATUBHBIX
MIEPEKIIIOYEHUN B DJIEKTPOYCTAHOBKAX, OpPraHU3alysl U BBIIIOJHEHUE PEMOHTHBIX, MOHTAXHBbIX,
HQJIAJOYHbIX  padOT, UCHBITAaHWH, W3MEPEHHWH W  JWArHOCTUKM  BO3Jaraercs  Ha
NEKTPOTEXHUYECKUH NIEPCOHAIL.

15. Jluma, HaHATBIE Ui BBINOJHEHHS PAabOT B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX, JOJDKHBI MMETh
npodeccroHaNbHY0 MOArO0TOBKY, COOTBETCTBYIOIIYIO XapaKTepy padoT.

16. Ilpu oTcyTcTBUM NpOdecCHOHATBHOM MOATOTOBKH, pAOOTHUKH JOJKHBI OBITH 00yUEHBI
nepesl uX J0MyCKOM K CaMOCTOSITEIbBHOMY ITPOBECHUIO padoT, B ClIEUATN3UPOBAHHBIX LIEHTPaX
MIOATOTOBKH IIEPCOHAA.

17. K mpou3BOACTBY CaMOCTOSITENBHBIX pabOT B JAEHCTBYIOUIMX AIIEKTPOYCTAHOBKAX
JOITyCKAOTCs JIMLA, JOoCTUrIune 18-meTHero Bo3pacra.

18. Cryaenram, npakTUKaHTaM 00pa30BaTEIbHBIX YUPEKICHUN pa3peliaercs npeObBaHue
B JCUCTBYIOIIMX JJIEKTPOYCTAHOBKAaX TOJIBKO IIOJ IOCTOSHHBIM HaJ30pOM JIMIAa M3 YHUCIIa
AJIEKTPOTEXHUYECKOTO TepcoHanga, C TPYNImoil mo anekTpodezonacHoctd He Hiwke [II B
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3JIEKTpOycTaHOBKax HampspkeHueM 10 1000 B, u ¢ rpynmoit mo 31ekTpo0e30nacHOCTH HEe HUXKE
IV — B anektpoycranoBkax HanpspbkeHueM Boime 1000 B.

19. TlpodeccuonanpHas MOATOTOBKAa PaOOTHUKOB, MOBBIMICHUE KBAIU(DHUKAINH, OIEHKA
3HaHUU U 00yUYeHHUE MPOBOJISATCS B COOTBETCTBUU C HOPMATUBHBIMH JIOKyMEHTAMHU.

20. MemumuHCKUNA OCMOTpP TEpCOHAla IMPOBOAMUTCS 1O TNpHeMa Ha paboTy, a Takxke
NMepUOANYECKH Ioclie TMpuemMa Ha paboTy, B Mopsake, ycTaHoBlieHHOM I[loctaHoBneHuem
[TpaBurensctBa Ne 1025/2016 «O6 yrBepkaeHun CaHMTApHOTO pEryiaMEHTa IO HaA30py 3a
3/I0pPOBBEM JIHII, TOJIBEP>)KEHHBIX BO3JCHCTBHIO ()aKTOPOB MPO(ECCHOHATIBHOTO PUCKAY.

21. OOyyeHue OKa3aHUIO TIEPBOM TMOMOINM TPOBOAMTCA TEpea JOMYCKOM K
CaMOCTOSITEIIbHON paboTe.

22. Kpome 00yuyeHHs OKa3aHUIO EPBOM MOMOIIH JIMIIaM, TOCTPAJABIINM Ha TPOU3BOJICTBE,
AIIEKTPOTEXHUYECKHUM TIEPCOHAIT IOJDKEH OBITh 00YYEH 1 3HAHUIO TPEOOBAHMI 11O OCBOOOKICHHUIO
MOCTPAJABIINX JIUI] OT JIEHCTBUA JIEKTPUUECKOTO TOKA, C YUETOM CIEIU(PHUKH 00CITyKUBACMBIX
(3KCIITyaTUPYEMBIX ) JIEKTPOYCTAaHOBOK.

23. IlepcoHan AOKEH NMPOXOAWUTH OLEHKY 3HaHMU Hacrosmux IlpaBwi, B mpenenax
KOMIIETEHIIMHM,  COOTBETCTBYIOLIEH  3aHMMaeMOl MM  JIOJDKHOCTH, C  IPHCBOCHHUEM
COOTBETCTBYIOLIEH IPyMIIBI IO AIEKTPOOE30MACHOCTH, COTJIACHO TPEOOBAHUAM, YCTAHOBICHHBIM
B [Ipunoxxenusix Ne 1 u 2.

24, Tlepconain 06s13aH cobtoaaTh TpeboBanus HacTosAnwx [IpaBui, HHCTPYKLIKH IO OXpaHe
3/10pOBbs U 0€30MIaCHOCTHU TPYJa, YKa3aHU, TOJYyUYEHHBIX MPU NEPUOANYECKOM O0yUEHUI.

25. Ilpu npoBeneHnu padOT B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX, B 3aBUCUMOCTH OT XapakTepa pador,
ANEKTPOTEXHUYECKUI TepCcoHall JOHKEH OBbITh OOecleueH 3JIEKTPO3AIIUTHBIMH CpEICTBaMH,
CPEICTBAMHU 3AIIUTHI OT 3JIEKTPUUECKUX T0JIEH BBICOKOM HAIIPSHKEHHOCTH.

26. PaGoTHHKY, MpoIIeANIEeMy OIIEHKY 3HAHUI 10 OXpaHEe 3JI0POBhs U OE30IaCHOCTH TPYAa
IOpU DKCIUTyaTallud d3JIEKTPOYCTAHOBOK, BpYYaeTCs pPa3pelIMTENIbHBIA TaJIOH MO o0pasily,
ycranoBiaeHHOMY B [Ipunoxxennn Ne 5. 3ampeniaeTcst BBIMTOTHEHUE PA0OT B AJIEKTPOYCTAHOBKAX
B pabouee BpeMst 03 pa3pernuTeN-HOrO TaOHA.

27. Pe3ynbTaThl MPOBEPKH 3HAHHM TT0 OE30ITACHOCTH MTPH AKCILTyaTaIluH SJIEKTPOYCTAaHOBOK
nepcoHaga HeOBITOBBIX MOTpeduTenel opOpPMIISIOTCS B KypHAJe ydeTa MPOBEpPKH 3HAHHM, IO
oOpasiry, ycranoBieHHOMY B [Ipmnoxenuun Ne 9.

28. Pe3ynbpTaThl NpOBepKU 3HAHUH 110 0€30MACHOCTH MTPU SKCILTYaTallU 3IEKTPOYCTAaHOBOK
ANEKTPOTEXHUUYECKOTO TIepCOHAlIA IEKTPOIHEPTeTUUECKUX MPEINPHUITHI BHOCATCSA B IPOTOKOJI
IIPOBEPKHU 3HAHUI U PETUCTPUPYIOTCA B )KypHAJIE yUueTa IPOBEPKHU 3HAHUN 3JIEKTPOTEXHUUECKOTO
MepCcoHaNa IEKTPOIHEPTeTUUECKUX MPEINPUITHIA, COINIaCHO 00pasliaM, MPeayCMOTPEHHBIM B
ITpunoxxennsax Ne 10 u 11.

29. IIpaBo IEKTPOTEXHUYECKOTO TIEPCOHAJIA Ha BBHITTOJTHEHUE CIICIIMAIBHBIX PA0OT JOIKHO
OBITh YKa3aHO B PAa3pEIINTEIILHOM TaJIOHE.

30. CneruanbHBIMH pabOTaMH CUUTAFOTCS:

1) Bepxona3Hbie paboTHI;

2) paboTHI B Ka4e€CTBE KOMaHIUPOBAHHOTO MEPCOHAA;

3) paboThI IO/ HANIPSKEHUEM Ha TOKOBEIYIINX YaCTsIX;

4) UCTIBITAHUS U U3MEPEHHUS (32 UCKITIOUCHUEM PadO0T C METaOMMETPOM);

5) paboTBI MO HABEACHHBIM HANPSHKEHUEM.

31. PaGoTHUK, MPOXOJALINI CTa)KUPOBKY WM AyOJIMpPOBaHME, HA OCHOBE BHYTPEHHEIO
pacnopsHKeHUSI XO3MCTBYIOLIETO CyOBEKTa HITH CIIeHUATU3UPOBAHHOTO MOIpa3eNieH s, TOKEeH
HaXOJUThCS TOJ HAA30pOM pabOTHUKA CO CTa)keM paboOThl B COOTBETCTBYIOLIEH o0nacTu He
MeHee Tpex JieT.

32. Jlomyck K caMOCTOSTENBbHOH paboTe pabOTHHKA, MPOIIEANIETO CTAKUPOBKY HITH
nyOnIupoBaHUE, OCYIIECTBISETCS Ha OCHOBE BHYTPEHHEIO PACHOPSIKEHHS XO3SCTBYIOIIETO
cyOBeKTa WK CHEUATN3UPOBAHHOTO TOpa3ACICHUS.

33. B ciyuae, koraa pabOTHUK HE MOXET MPUHATH HEOOXOJUMbIE MEPHI IO YCTPAHEHUIO
HapylmieHnii  TpeOoBaHuii  Hacrosimux  [lpaBuii, HEHWCHpPaBHOCTEW, BBIIBICHHBIX B
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ANEKTPOYCTAHOBKAX, MAIIMHAX, MEXaHU3MaX, yCTPOMCTBAX, MHCTPYMEHTaX, CPEJCTBAX 3alUTHI
W T.J., ONACHBIX JUIs TEpCOHaNa, OH 00s13aH COOOIIUTh 00 3TOM CBOEMY HEMOCPEICTBEHHOMY
PYKOBOJUTEITIO.

Yacts 3
OneparusHoe o0cayxuBanue. OcMOTp 2JIEKTPOYCTAHOBOK

34. OnepaTuBHBIE NEPEKIIOYEHHS JOJDKHBI BBIIIOJIHATHCS ONEPATUBHBIM IIEPCOHAIIOM WIN
OIIEPATUBHO-PEMOHTHBIM IE€PCOHAJIOM, JOMYIIEHHBIM K padoTaM IpPUKa30M XO3SICTBYIOIIETO
CyObEKTa WIN CIIeHUAIN3UPOBAHHOTO TOPA3ICIICHHS.

35. B oanekrpoycraHoBkax HanpspkeHuem Bbime 1000 B, paGoTHukm u3 yucia
ONEpaTUBHOIO  IEPCOHAJa M  ONEPATUBHO-PEMOHTHOIO  IMEPCOHANA,  CaMOCTOSATEIBHO
00CITy’)KUBAIOIIME 3JIEKTPOYCTAHOBKH, a TAK)KE CTaplLIMe 110 CMEHE JOJDKHBI MMETh IpyMIly IO
3JIeKTpOOe30macHOCTH He Hmwke [V, a ocTadbHOH NepcoHan CMEHBI rpynmy Io
anekTpode3omacHocTu He Huxe 1.

36. B osnexkrtpoycraHoBkax HanpsbkeHueM 1o 1000 B, omnepaTtuBHBIA nepcoHan u
OIIEPATUBHO-PEMOHTHBIA IIEPCOHAN, CAMOCTOSTENBHO OOCIIY>KUBAIOUIMNA 3JIEKTPOYCTAaHOBKH,
JOJKEH UMETh TPYIITY 10 AieKTpobde3onacHocTu He Hinke I11.

37. Buza onepaTUBHOIO 00CIIy>KMBaHUS 3JIEKTPOYCTAaHOBKH, YMCICHHOCTh OIIEPAaTUBHOTO U
OINEPAaTUBHO-PEMOHTHOTO TEPCOHANa, HEOOXOJUMOIOo Ha OJHY CMEHY, YCTaHABJIMBAIOTCS
IIPUKA30M XO3SHCTBYIOLIETO CyOBEKTA WM CIELUATU3UPOBAHHOTO NOAPA3/IEIICHUS.

38. B mporecce oCyIIeCTBICHHS ONEPATHBHOIO OOCITYXHBaHHS, OCMOTpa, padoT B
JIEKTPOYCTAHOBKAX, 3aIPEIICHO MPUOIMKEHUE MEePCOHANIA, TPY30HOIbEMHBIX MEXaHU3MOB U
MAIlIMH K HEOTpakJJCHHBIM TOKOBEIYIIIUM YacTSIM Ha pacCTOsIHHE, MeHee yKa3zaHHOTo B Tabmuie
Ne 1.

Tab6muma Ne 1

MuHuMaabHO AOIIYCTUMBIC PACCTOAHUSA 10 TOKOBECAYIIHX qacrei
JJIEKTPOYCTAHOBOK, HAXOAAIIUXCH IO HAIIPAKCHUEM

HanpsiaxeHnne 3JIeKTpOyCTaHOBKHU, KB Paccrosinue 1o Paccrosinue ot
NepcoHaJa, MeXaHU3MOB
NpUMeHsIeMbIX "
HMH TPpy3010AbEMHBIX
HHCTPYMEHTOB U MAIIUH B
NpHUCIOCO0ICHHUIA, padouem
OT BpEMEHHBIX | M TPAHCIIOPTHOM
Orpa:KIeHuii, M | IOJI0:KEeHUH, OT
CTPOIOB,
rpy303axBaTHBIX
NpucnocodIeHni,
M
Jo1 BJI 0,6 1,0
Jpyrue 31eKTpOyCTaHOBKH He HOpMupyertcs 1,0
(0e3
MIPUKOCHOBEHUS)
1-35 0,6 1,0
60*-110 1,0 1,5
150 1,5 2,0
220 2,0 2,5
330 2,5 3,5
400%, 500 3,5 4,5

<*> [ToCTOSIHHBIN TOK
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39. OcMOTp DBJIEKTPOYCTAHOBOK, AJIEKTPOTEXHUYECKOW YacTH TEXHOJOTHYECKOTO
000pYIOBaHUS MOXKET €AUHOIUYHO MTPOBOIUTH:

1) aAMUHUCTPATUBHO-TEXHUYECKHUI MTEPCOHAI C TPYIIION MO JIEKTPOOE30MacHOCTH V — B
ycranoBkax HamnpspkenueMm Boime 1000 B, u ¢ rpymnmoii o snektpobezonacHoctu He Hike [V — B
yCTaHOBKax noj HanpsbkenueM 10 1000 B BkitounTensHO;

2) omepaTUBHBIA TMEPCOHAN M ONEPAaTHBHO-PEMOHTHBIN IepcoHal, OOCITyKHBAIOIIUI
JAHHYIO AJIEKTPOYCTAHOBKY B pabodee BpeMsl WM HaXOISIIMNCS Ha JIEKYPCTBE, C TPYNION 1O
anekTpobe3onacHoctu He Hinke 111

40. Cmmcok paOOTHUKOB € TIPAaBOM E€IWHOJIMYHOTO OCMOTpa dJEKTPOYCTaHOBOK
YCTaHABIIMBACTCS IPUKA30M YIPABIISIONIETO XO3SICTBYIOMIETO CyOBEKTa.

41. OcmoTtp BJI nomkeH BBIMOTHATHCSA B COOTBETCTBUHU ¢ TpeboBanusmu 11.193, 736-738.

42. PaboTHUKH, KOTOPhIE HE OOCITY>KUBAIOT JJIEKTPOYCTAHOBKY, MOTYT JOMYCKAThCS B €€
[IOMENIEHUE B  CONPOBOXKACHUM IMEPCOHajga C MPaBOM  EIWHOJIMYHOIO  OCMOTpA.
ConpoBoXKIaronuii  MepcoHal JOMKEH o0ecreuuBaTh OE30MACHOCTh JIOMYIIEHHBIX B
ANIEKTPOYCTAHOBKY JIHMII W 00s3aH Mpeaynpexiarb UX O 3alpelieHdud MNpUOTMKEeHUs K
TOKOBEIYIIUM YaCTSIM.

43. Bo BpeMs 0cMOTpa 3JIEKTPOYCTAaHOBOK Pa3pelnaeTcsi OTKPHIBAThH ABEPH IIUTOB, COOPOK,
MyJIbTOB YIIPABJIEHUS U APYTUX YCTPOUCTB.

44. Ilpu npoBenEeHUM OCMOTpa »dJIEKTPOYCTAaHOBOK HampsbkenueM Boime 1000 B
3afpemniaeTcs BXOIUTh B TOMEIIEHUS, KaMepbl, HE OOOpYIOBaHHBIC OTPAKICHUSIMHU WIU
Oapbepami, NMPENsATCTBYIOMUMU MPUOIMKEHUIO K TOKOBEIYIIUM YacTsM Ha PacCTOSHUS, MEHEE
ykazaHHbIX B Tabmume Ne 1. B ciyuae 060py0BaHUS IOMEIIEHUH M KaMep Orpa)ICHUSIMH UITH
OapbepaMu, IPOHUKHOBEHUE 32 HUX 3aIPEIEHO.

45. Bo BpeMs 0CMOTpa 3ampeniaeTcs BRIOTHEHUE TI000i paboThI.

46. Pe3ynpraTel ocMoTpa GUKCUPYIOTCS B OTIEPATUBHOM XKypHAaJIe.

47. Ilpm 3aMblkaHMHM Ha 3€MJII0 B DJIEKTPOYCTaHOBKax HampsbkeHuem 3-35 kB,
MPUOIIKATHCS K MECTY 3a3eMJICHUs Ha paccTosiHue meHee 4 M — B 3PY u menee 8 M — B OPY, u
npubmkatees kK BJI momyckaercss TONBKO JJISE BBITIOJHEHUS OMEPATHBHBIX MEPEKITIOYCHUN C
LeNbI0 JIMKBUAAIMK 3aMbIKaHHUsI U OCBOOOXICHUS MOMNABIIEro MoJ HampsbkeHue nepcoHana. B
3TOM CiTy4ae HeOOXO0IMMO TOJTh30BATHCS AJCKTPO3ANTUTHBIMU CPEICTBAMHU.

48. OrTkaoueHWe © BKIIOYCHHE KOMMYTAIMOHHBIX —ammapatoB (pa3beIWHUTENH,
BBIKJIIOUATENM U JIp.) U 3a3eMJIUTENeH (3a3eMIISIIONINE HOXKH, 3a3eMIISIIOLIUE Pa3beIUHUTEIN)
HanpsbkeHrueM Boimie 1000 B ¢ pydHbIM IprBO1I0M, HEOOXOIUMO BBITIOIHAT B AUJICKTPUUECKUX
repyaTKax, CTos Ha JAMAJIEKTPUYECKOM KOBpPE WM HA 3JIEKTPOU3OIMPYIOUIEH MOJICTAaBKE, WIH
HAXOSICh B IUAJIEKTPUUYECKUX OOTaX.

49. [1naBKue NpeI0XpaHUTETU CHUMAIOTCS U YCTAHABIIUBAIOTCS MIPU CHATOM HANPSKEHUH.

50. Pa3zpemaercs CHATME WM YCTAHOBKA IUIABKUX MPEIOXPaHUTENCH, HAXOASAIIUXCS MO
HaNpsDKEHUEM, HO 0e3 Harpy3KH, Ha MauTOBBIX U CTOJIOOBBIX TPaHC(HOPMATOPHBIX MOJICTAHITUIX
(mamee — MTII), a Takke B DIIIEKTPOYCTAHOBKAX, B CXEME KOTOPBIX OTCYTCTBYIOT
KOMMYTAILIMOHHBIE anmnaparhl, HO3BOJISIONINE CHATh HAIPSKEHUE.

51. Iloa HanpsKEeHUEM M IO/ HArpy3KOM 0y CKAeTCs 3aMEHATh: IJIABKUE TPEAOXPAHUTEIIH
HA BTOPUYHBIX MPHUCOSAUHEHHSX (LEMAX), MPEAOXPAHUTENN TPAaHCHOPMATOPOB HANPSHKEHUS U
IUTaBKUE TPEJOXPAHUTENEH MTPOOOYHOr0 THIIA.

52. Ilpu cHATUU U yCTaHOBKE IJIABKUX MPEJOXPAHUTENCH MO HaMpsHKEHHEM HEOOX0AUMO
10JIb30BATHCS:

1) B snekTpoyctaHoBkax HampsbkeHueMm Bbimie 1000 B — u3onupyromuMmu Kiemamu
(IwTaHrof) ¢ MPUMEHEHUEM JUAIEKTPUUYECKUX IEPUYATOK M CPEJCTB 3alUTHI IJIa3 U JHUIa OT
MEXaHUYECKUX U TEPMHUUECKUX BO3ACHCTBUIN ANEKTPUUECKOMN T1yTH;

2) B aneKTpoycTaHoBKax HampsbkeHueM a0 1000 B — snexkTpouszonupyronmmm KieaMu
WM JUBJIEKTPUYECKHMMH MepyaTKaMHM, a TakKkKe CpeACTBAMU 3alllUThl TIJa3 W JuOa oT
MEXaHUYECKHX U TEPMUYECKHX BO3AEHUCTBUM AIEKTPUUECKON AYTH.
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53. JIBepu momeIieHuit AIeKTPOYCTaHOBOK, KaMep, IIIUTOB M COOPOK H T.II., JOJKHBI OBITh
MOCTOSIHHO 3aKPbIThl HA MEXaHUYECKUH 3aMOK.

54. ITopsanok XpaHEHHUS W BBLAAYM KIIIOUEH OT 3JEKTPOYCTAHOBOK U 3JIEKTPONOMEIEHUN
YCTaHABJIMBAETCS MPUKA30M YIPABIISIOLIETO X035IICTBYIONIEr0 CyObeKTa (CreUaIN3UPOBAHHOTO
MoApa3ieyICHuUs ).

55. Kntoun OT 5JIEKTPONOMENIEHWM WJIM IIUTOB JOJKHBI HAXOIMThCA Ha YyYeTe Yy
OTIePaTHUBHOTO W/WUJTU ONIEPATHBHO-PEMOHTHOIO MepcoHana. B ajekTpoycTaHoBkax 6€3 MECTHOTO
ONEepaTHUBHOTO MEpCOHaNa KIIOYM HAaXOAATCA Ha YYeTe y aJIMUHUCTPATUBHO-TEXHHUYECKOIO
nepcoHara.

56. Kiroun OT 37€KTPOYyCTaHOBKH JOJKHBI OBITh MPOHYMEPOBAaHBI U XPAHUTHCA B
3ampaemMoM mkady. OUH KOMIUIEKT KITF0UeH TOKEH OBITh 3aIIacHBIM.

57. Brigaua KiIro4ed OJDKHA 3aBEPSTHCS TMOANMHUCHI0 paOOTHUKA, OTBETCTBEHHOIO 3a
XpaHEeHHE KJII0YEH, a TaKXKe MOJMUCHIO JIUIIA, MOJTYYUBIIETO KIIFOUH.

58. Kitouu OT 351€KTpOyCTaHOBOK JIOJIKHBI BBIAABATHCS:

1) mepconamy, uMEIOIIEMY @pPaBO EIWUHOJIMYHO MPOU3BOAUTH OCMOTpP — OT BCEX
ANEKTPONIOMEIICHH U AJIEKTPOYCTAHOBOK XO3SUCTBYIOIIETO CyOBEKTa;

2) nomycKaoemMy, pyKOBOJUTEII0 pPadOT U MPOU3BOJUTENIO pabOT, HAOIIOJAIOIIEMY TTPH
BBITIOJTHEHUIO pa0oT MO HAPSY, PACTIOPSKEHUIO — OT 3JIEKTPOIIOMEIICHHU U AJIEKTPOYCTaHOBOK,
rje OyayT MPOBOAUTHCS PAOOTHI;

3) onepaTHBHOMY WJIM PEMOHTHO-OIIEPATUBHOMY MEPCOHAITY MPHU pabOTax, BHIMOIHIEMBIX
B TIOpSAJKE TEKYIIeH OSKCIUTyaTallud — OT JJICKTPONOMENICHHUH U YCTaHOBOK, IJie OyayT
MIPOBOJIUTHCS pabOTHI.

59. Knroun moamnexar BO3BpaTy €XKeJIHEBHO, IO OKOHYaHUH OCMOTpPA WU pabOTHI.

60. [Tpu BeITOTHEHUY pabOT B 3JEKTPOYCTAHOBKAX, HE UMEIOIIMX MECTHOTO OTIEPAaTUBHOTO
MepcoHalla, KIIOYM OT BJIEKTPOYCTAHOBKHM JIOJKHBI BO3BPAILLATHCS HE MO3[HEE CJIEAYIOIIEro
pabouero JTHS MOCJIe OCMOTpa WX MTOJTHOTO OKOHYaHUs padoT.

61. PaGoronmarenp MODKEH OOECHEYMTh Y4Y€T BBIJAYM W BO3BpaTa KIIOYEH OT
AJIEKTPOYCTAHOBOK.

62. Yuer BbIIauu M BO3BpaTa KIIOYEH [OJDKEH BECTUCh B CIELHMAIBHOM >KypHase
MIPOU3BOJIBHON (DOPMBI HIIH B OTIEPATUBHOM YKypHAJIE.

63. Ilpu HecyacTHBIX CiIy4asiX, JUIsl OCBOOOXKIEHUS TIOCTPAJABIIETO OT JEHCTBHUS
ANEKTPUYECKOT0 TOKA, HANPSDKEHUE JOHKHO OBITH CHSATO HEMEUIEHHO, 0e3 MpeaBapuTeIbHOIO
MpEeAYTPEKACHUS.

Yacrs 4
Ilopsinok u ycinoBus 06e30MaCHOrO MPOU3BOACTBA PadoT

64. PaGoThI B 1EHCTBYIONINX 3JIEKTPOYCTAHOBKAX MPOBOAATCS:

1) mo Hapsmy mius paboOThI B AJEKTPOYCTaHOBKAaX, MO 00pasily, MPeayCMOTPEHHOMY B
ITpunoxxennn Ne 6;

2) 1Mo pacnopsHKEHUIO;

3) Ha OCHOBaHHHM IEpeyHs paboT, BHIMOIHAEMBIX B MOPSAIKE TEKyILIeH SKCIUTyaTaluH, Mo
oOpasiry, mpexycMoTpeHHoMy B [Ipunoskenun Ne 12.

65. 3anpemaercs m000€ CaMOBOJBHOE BMEIIATENBCTBO W/WIM TpOBeneHUE paboT B
AJIEKTPOYCTAHOBKAX, a TaK)Ke paciIupeHue pabouero Mecta U oobema 3aJaHus, ONpeeICHHBIX
HapsAOM WIM paclopsHKEHUEM, WIM YTBEP)KICHHBIM paboTojaTeneM IepeuyHeM pabor,
BBITIOJTHSAEMBIX B MOPSAKE TEKYIIEH SKCILTyaTalluH.

66. BrimonHeHnue paboT B MecTe MPOU3BOACTBAa padOT MO APYroMy Hapsay JODKHO
COTJIACOBBIBAThCA C PAOOTHUKOM, BBIJABIIMM TEPBBIA Hapsa (PyKOBOAMTENEM pPadOT WA
npousBoauTeneM pabdor). CoriaacoBanue oGopMisieTcst 10 Hayaua IMOArOTOBKU paboyero Mecra
110 BTOPOMY Hapsiy 3anuchio «CoriacoBaHo» B JIEBOM YTITy MIEPBOI CTPaHHUIIBI BTOPOTO Haps/a,
C MOJAIUCHIO JIUL], KOTOPbIE COITIACOBBIBAIOT JOKYMEHT.
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67. KanmutanbHbIi peMOHT 3J1eKTpooOopynoBanus HanpspkeHueM Beie 1000 B, paboTer Ha
TOKOBEIIYIIMX YacTsAX 0€3 CHATUS HAMPSOKCHUS B DJICKTPOYCTaHOBKAX HarpshkeHueM Boite 1000
B, pemont BJI, He3aBucuMO OT HampsikeHus, pabotel Ha BJI moa HaBeaeHHBIM HaINpsKEHUEM
BBINOJIHAOTCS 110 TEXHOJIOTHYeCKUM KapTaM (nanee — TK) nim mo npoekTy npou3BoJCTBa padoT
(manee — I1ITP), yrBep>KACHHOMY YIPaBJISIOIINM XO3SHCTBYIOIIETO CyOBEKTa.

68. IIpu pon3BoACTBE pabOT MO HANPSHKEHUEM B DJIEKTPOYCTAHOBKAX HAMPSKEHHEM JI0
1000 B 1omxHbI BBINOTHATHCS TPEOOBAHUS:

1) orpaxaeHue TOKOBEAYIIUX YacTeH, OCTABIIMXCS O] HANPSKEHHUEM, PACIOI0KEHHBIX
BOJIM3M paboYero MecTa u K KOTOPhIM BO3MOXKHO CIIydaifHOE PUKOCHOBEHHUE;

2) BBIIOJIHEHUE Pa0O0T B AMAIEKTPUUECKUX TaJIOIIAX WK CTOSI HA U30JUPYIOIIEH MOICTaBKe
WIH JUDJIEKTPUYECKOM KOBPHKE;

3) IpUMEHEHHE H30JIMPOBAHHBIX HHCTPYMEHTOB C METAUIMYECKMMHU (TOKOBEAYILUMHU)
4acTsIMM, IIOJHOCTBbIO IOKPBITBIMH M30JUPYIOLIMMHU MaTepualaMH, WIH I[0JIb30BAThCA
IUBJIEKTPUYECKUMHU IT€PYATKAMU;

4) 3ampeniaercs BBITOTHATH pabOTHI B OACKAE C KOPOTKMMHU WIIM 3aCyYEHHBIMH PYKaBaMH,
a TaKKe UCIOJIb30BaTh HOKOBKHU, HAIIMJIBHUKH, METAITINYECKUE METPBI U T. 1.

69. 3anpemaeTcst NPOBOANUTH PaOOTHI B AJIEKTPOYCTAHOBKAX B COTHYTOM TOJIOXKEHUH, €CITH
IPU BBIIPAMIICHUH pPACCTOSHUE OT Tela pabOTHHKA [0 TOKOBEAYIIMX YacTel MeHbIIe
paccrosiHus, mpeaycMoTpeHHoro B Tabmume Ne 1.

70. Bo Bpems poBeieHUs pabOT OKOJI0 HEOTPAXKICHHBIX TOKOBEYIIINX YaCTeH, pAOOTHUKY
3alpeIlaeTcs 3aHUMaTh MOJIOKEHUE, NP KOTOPOM 3TH TOKOBEIYIIHME YacTH HAaXOJATCS C3aau
pabOTHHKA WM C IBYX OOKOBBIX CTOPOH.

71. 3ampemaeTcs NMpUKAcaThCS K M30JIATOpaM, HM30JHUPYIOUIMM YacTsM 00OpYIOBaHUS,
HaXOJALIErocs NoJ| HallpspKeHUeM, 0€3 IPUMEHEHHsI IEKTPOU30JIMPYIOLIUX CPENICTB.

72. B nposerax nepeceuenuss B OPY u na BJI npu 3ameHe npoBOIOB, TPOCOB, a TaKkKe
OTHOCSIIUXCS. K HUM H30JISITOPOB M apMaTyphl, PACIIONO0KEHHBIX HHKE IPOBOAOB, HAXOIAIINXCS
[0/l HaIIpSHKEHUEM, YEPEe3 3aMEHsIEMbIE MPOBOJIA, TPOCHL, B LENAX HPEIYyNPEXKACHUS MOACEUKU
PacIOJIOKEHHBIX BBILIE MPOBOJOB JOJKHBI OBITh MEPEKUHYThl KaHATHl U3 PACTUTENbHBIX WIIH
CHUHTETHYECKUX BOJOKOH. KaHaThl criepyeT nepeKuabBaTh B ABYX MeCTax — 10 00€ CTOPOHBI OT
MeCTa IEPECEUEHU s, 3aKPEIUIss NX KOHIBI 38 AKOPs, KOHCTPYKIMH U T.11. [Iogsem npoBoaa, Tpoca
JOJKEH OCYLIECTBIIATHCA MEUIEHHO U IIJIaBHO.

73. PabGotei, mpoBomumble Ha OPY Ha mpoBogax, Tpocax W OTHOCSAIIUXCS K HUM
U30JIITOpax, apMaType, paclioyIoKEHHBIX BbILIE TPoBOA0B BJI, Haxoasmuxcs o HanpsKeHUeEM,
BBIMOJHAIOTCA B coOoTBeTCTBUM ¢ [IIIP, yTBepKACHHBIM YHPaBISIOMIMM XO3SHUCTBYIOIIETO
cyobekra. B TIIIP nmomxHbI OBITH NPEAYCMOTPEHBI MEPOIPUATHS MO TMPEIOTBPAIICHUIO
OITyCKaHMs MPOBOJOB, TPOCOB, M IO 00ECIIEYEHUIO 3aIIUThI OT HaBEAECHHOro HanpsbkeHus. [Ipu
BBITMOJIHEHUH 3TUX PpabOT 3amperiaercss MpOoU3BOAUTH 3aMEHY IPOBOJOB, TPOCOB 0€3 CHATHS
HAIPSDKEHUS C TIEPECEKAEMBIX ITPOBOOB.

74. PaOOTHHMKM JIOJDKHBI YYHUTHIBaTb, YTO IIOCJIE WCYE3HOBCHHS HAINPSDKEHUS Ha
JNIEKTPOYCTAHOBKE, OHO MOXET BO3HUKHYTh BHOBb, HEOXuZAaHHO. Hukakas cpo4yHOCTB
BBITIOJIHEHUSI pabOT HE SBISETCS OCHOBAaHHEM Ui HECOONIOJCHHMA TPEeOOBAHUN HACTOSIIUX
[IpaBu.

75. 3ampeniaercs BBHIIOTHATH PaOOTHI B HEOCBEUICHHBIX MecTaX. OCBEIIEHHOCTh pabounx
MecT, pabOYuX ydYacTKOB, MPOE3Z0B M MOJIXOJ0B K HUM JIOJDKHA OBITH PaBHOMEpPHOH, Oe3
CJICTIALLETO BIMSHUS OCBETUTEIBHBIX YCTPOUCTB HA NIEPCOHAIL.

76. IIpu BO3MOXXHOM TPHOIMKEHUN TPO3BI, JOXKISA U T.II., HEOOXOAUMO TPEKPATUTH BCE
pabotsl Ha BJI, BJIC, OPY, Ha BBOJIaXx 1 KOMMYTallMOHHBIX anmnaparax 3PY, HenocpeacTBeHHO
noaktoueHHbIX K BJI, KJI, k yaactkam BJI, a Takke Ha Bogax BJIC B moMenieHusx y3ji0B CBSI3H
Y aHTEHHO-MauTOBBIX COOPYKECHHUSIX.

77. PaboTel B MOMEUICHMSIX, OCHALIECHHBIX 3JEKTPOOOOPYJOBAaHMEM (32 MCKIIIOUEHUEM
IIMUTOB YIPAaBJICHUS, PElICHHBIX U UM NOA00HBIX), B 3PY u OPVY, B Moa3eMHBIX COOPYXKEHHUSX,
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KOJIO/ILIAX, TYHHENAX M TPaHIIesX, a Takke paboThl, y4acTBYIONIUE B OOCITYy)KUBAaHUH U PEMOHTE
BJI, npoBonsTCcs mepcoHaioM ¢ MPUMEHEHHEM 3alllUTHBIX KaCOK.

78. JlomyckaeTcs nepeMelleHue IepcoHana 1o NpoBojaM cedeHreM He MeHee 240 Mm? u
o TpocaM ceueHneM He MeHee 70 Mm> BJI, He3aBHCHMO OT KJIacca HANPSKEHMs, TIPU YCIOBHH,
YTO MPOBOJIA, TPOCHI HAXOIATCS B YJOBJIETBOPUTEIBHOM TEXHUYECKOM COCTOSHUM, HE HMEIOT
MTOBPEKICHHM, CBI3aHHBIX C BUOpAIIMEH, KOPPO3HUEH U T.I.

79. Ilpu nepeMenieHMM IO pacIIEIJIEHHBIM IPOBOJAM UM TpOcaM, CTpOI
MPEeIOXPAaHUTENBHOTO Tosica CIeAyeT 3aKpeluiiTh 3a HHUX, a B ClIy4dae HCIOJb30BaHUs
CIELIMAIBHOM TEJIEKKH — 3 TEIEKKY.

80. PaGoTrel 1O TEXHUYECKOMY OOCITY>KMBAaHHUIO OCBETHTEIBHBIX  YCTPOWCTB,
PacroJOKEHHBIX Ha IOTOJIKAaX MAIIMHHBIX 3aJI0B M IPOU3BOJCTBEHHBIX LIEXOB, C TEJIEKKH
MOCTOBOT'O KpaHa JIOJIXKHBI BHITTOJIHATHCS 110 HapsAy, Kak MUHUMYM JBYMs JIHIIaMU. Beinonnenue
paboThl mopyd4aercsi JHIy, UMEIOIIEeMy TPYIIy IO 3yekTpode3onacHocTH He Hiwke III, mpwu
YCJIOBUHM HAOJIONIEHUS 3a TMPOBEACHHUEM padOT M COOJIOJCHHEM Mep 0€30MacHOCTH BTOPBIM
JIUIIOM, KOTOPO€ HAaXOJUTCSI BO3JI€ UCTIOJTHUTEIS.

81. YcTpoiicTBO BpEMEHHBIX MOJIMOCTEH, JIECTHUIl U T.lI. HA MOJY TEJIEKKH MOCTOBOIO
KpaHa 3aIperaeTcs.

82. PaboThl MOKHBI BBIMONHITHCS HEMOCPEICTBEHHO C HACTHJA TEJIEKKU WIU C
YCTaHOBJIEHHBIX HAa HACTWJIE CTALIMOHAPHBIX MTOJAMOCTEM.

83. Ilepen mocankoi B TENEKKY CIAEAYET CHATH HANPSYKEHHE ¢ TOKOMPUEMHBIX MPOBOJIOB.
Bo Bpems paboTel HeoOxoaumo cobmoaats nonoxkeHust NCM A.08.02:2014 «Oxpana 310poBbs
1 6€30MacHOCTh TPY/Ia B CTPOUTEILCTBEY.

84. KpaHOBIIMK AODKEH NEpEIBUraTh MOCTOBOM KpaH WJIM TEJEXKKY TOJIBKO 10 KOMAaHJE
MIPOU3BOAUTEISI padOT.

85. Ilpu mepenBHKEHUHM MOCTOBOTO KpaHa, paOOTHHKH JOJDKHBI HaXOIUThCS B KaOuHe
MOCTOBOTO KpaHa WJIM Ha HACTHJIE MOCTA.

86. B cnyuae HaxoxneHUs paOOTHHKOB Ha TENE)KKE MOCTOBOTO KpaHa, MEpeBIKEHHUE
MOCTa U TEJIEKKHU 3aMpeIiaeTcs.

87. Ilpun mpoBeneHMM 3eMJSIHBIX paboT HeoOXxoauMmo cobmronats TpeboBanuss NCM
A.08.02:2014 «Oxpana 310pOBbs U O€30MACHOCTH TPYAA B CTPOUTEIHCTBEY.

T'nasa Il
OPI'AHU3AIINMOHHBIE MEPOIIPUATHUS, OBECIIEUNBAIOIINE
BE3OITACHOCTD PABOT

Yacrs 1
JIuna, oTBeTCTBEHHbIE 32 0€30MACHOCTH PadoT, X
npaBa v 00A3aHHOCTH

88. OpranuzanioHHBIMH MEpOIPHUATUSAMH, 00ECIECUYHMBAIOUIMMU 0€30MacHOCTh paboT B
ANEKTPOYCTAHOBKAX, SBISIOTCS:

1) Ha3HAuEHHE JIMILI, OTBETCTBEHHBIX 3a MMPOBEACHUE PabOT B AIEKTPOYCTAHOBKAX;

2) BbIOaYa Hapsga, pacHopsHKEHHUS WIM COCTaBJICHHME MEpPEYHs padoT, BBHIMNOIHSIEMBIX B
MOps/IKe TEKYIEeH SKCIuTyaTalluu;

3) BbIjaua pa3penieHus Ha MOATOTOBKY pad0overo MecTa U Ha JIOMyCK K paboTaM B ciiydasx,
MEPEUYMCIICHHBIX B 1.122;

4) MomycK K MPOU3BOCTBY pabOTHI;

5) Haa30p BO BpeMsi MPOU3BOACTBA PAOOTHI;

6) oopmiieHHE TIEpEepPBIBOB B paboTe, IMepeBoia Ha JApyroe padbodyee MECTO U OKOHYAHUS
paboThL.

89. OTBeTcTBEHHOCTH 32 0€30MacCHOE BHIMOIHEHUE paboT B AJIEKTPOYCTAaHOBKAX HECET:

1) nmumo, BBIOAroliee Hapsl, pacHopsbKeHHe, JUI0, YTBEpXKIarollee MepeueHb paldor,
BBITIOJTHSAEMBIX B MOPSAKE TEKYIIEH SKCILTyaTalluy dJIEKTPOYCTaHOBOK;
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2) U110, BRIAAONIEE pa3pelieHre Ha MOArO0TOBKY padoyero Mecra M Ha JOIycK K paboTam
B ClIy4asx, MPeayCMOTPEHHBIX M.122;

3) pykoBoauTeh padoT;

4) momyCKaroIInii,

5) npousBoauTeNb padoT;

6) HaOJIIOTAIOTIINIA;

7) mepcoHal1, TOArOTOBIISIOIMINN pabouee MeCTo;

8) wieHbl OpUTraIbl.

90. Pa0GoTHMK, BBIAIOUIMA HapsA, OTHAIOIMIMKA  paclOpsHKEHHE, YCTAHABIMBACT
HEO0OXOIMMOCTh, 00HEM M BO3MOKHOCTh 0€301TaCHOTO BBHITTOTHEHHS PaboT.

91. PaGOTHHK, BBLAAIOLINIA HAPSA, OTIAIOIINN paCIOPsHKEHUE, HECET OTBETCTBEHHOCTD!

1) 3a [OCTaTOYHOCTh W MPABUIBLHOCTH Mep O€30MacHOCTH, YKa3aHHBIX B Hapsae
(pacnopsiKeHHUH);

2) 3a COOTBETCTBHE YPOBHS KBATH(PUKAIIMHI UCTIOTHUTENICH;

3) 3a COOTBETCTBHME TPYMIBI MO 3IEKTPOOE30NACHOCTH HCHOJHUTENEH XapakTepy
MPEACTOSAIMUX PadoT;

4) 3a KOTMYECTBO UCIIOTHHUTENCH, 3a/1eHCTBOBAHHBIX B OpHUTrae;

5) 3a Ha3HAYCHHE JIUII, OTBETCTBEHHBIX 3a O€30TaCHOE BBITOJIHEHUE PabdOT;

6) 3a KadecTBO MEPHOAMYECKOrO0 OOYYEHHUS PYKOBOIUTENs paboThl (MPOU3BOIAMTEINS
paboThI, HAOJIIOTAFOIIIETO).

92. IlpaBo BBIJAYM HAPSAOB M PACHOPSIKCHHHN TMPEJOCTaBISETCS aJIMHHHUCTPATHBHO-
TEXHUYECKOMY TIEpCOHANTy XO3SHCTBYIOIIETO CYObEKTa M CTPYKTYPHBIX MOJpa3aeicHui,
UMEIOIEMY TPYIINY 110 3JIEeKTPOOe30MacHOCTH V Ui BBIIOJIHEHUS pabOT B 3JIEKTPOYCTaHOBKAX
HanpspbkeHueM Bbime 1000 B, m rpynmy mo snekrpobe3omacHocTr He Hke IV — s
ANIEKTPOYCTAaHOBOK HampsipkeHueM 10 1000 B.

93. B orcyTcTBHE NEepcoHAla, HAJIEIEHHOTO MPAaBOM BbIJJAUM HAPSI0B, PACIOPSAKEHUN HA
BBITIOJTHEHHE PadOT MO MPEIOTBPALICHUIO aBAPHIA WM 110 JIMKBUAINY UX TTOCIIEICTBUH, BbIJA4Ya
Hapsizia, paclopsHKEHUS OCYIIECTBIISETCS ONIEPATUBHBIM U OTIEPATUBHO-PEMOHTHBIM IIEPCOHAIIOM,
MMEIOIINM TPYIIIY HO 3JIeKTpoOe30nacHoCTH He Huxe [V.

94. IIpenocraBneHue onepaTUBHOMY M ONIEPATUBHO-PEMOHTHOMY NIEPCOHATY IIpaBa BbIAA4YH
HapsAJ0B U PAaCHOPsDKEHUH 0QOpMIISETCS IPUKA30M YIIPABISIONIETO X03IUCTBYIOMIETO CyOBEKTA.

95. JIumo, BeIIatoIIIEeE pa3peIieHre Ha MOATOTOBKY pabodero MecTa U Ha JJOMyCK K paboTam
B JIEKTPOYCTAHOBKAaX, HECET OTBETCTBEHHOCTD:

1) 3a mpaBUIBLHOCTH yKa3aHWW IO OTKIIOYEHHUIO W 3a3€MIICHHIO O0OpYyIOBaHUS, M 3a
MOJTyYEeHUE TIOJITBEPIKICHUS X BHITIOTHCHHUS,

2) 3a BBINOJHEHHE CAMOCTOSITENIbHBIX JEMCTBHM MO OTKIIOYEHHIO U 3a3eMJICHUIO
00OpyJOBaHUS B COOTBETCTBHM C MEPONPUATHSMH [0 TOATOTOBKE pabodyero MecTa,
onpeAenEéHHbIMU HapAI0M (PaclopsKEHUEM ), C YIETOM (PaKTHUECKON CXEMBI AIEKTPOYCTaHOBKU
U BJIEKTPUYECKOM CETH;

3) 3a OGe3omacHOE BBHIMOJIHEHNE OTKIIOYEHHS], TOJIKIIOUEHUS U 3a3eMJICHUS YIIPABIIIEMOTO
UM 000pyOBaHMUS;

4) 3a KOOpPAMHAIIMIO BPEMEHW H MecTa pabOThl JOMyCKaeMbIX K paboTam B
3JIEKTPOYCTAHOBKaxX OpHraj, B TOM YHCIIE 32 y4eT Opuraj, nmojyueHre oT HUX MHpopManuu oo
OKOHYAHHH pabOT U BO3MOKHOCTH BBOJIa YCTAaHOBKHU B padoTy;

5) 3a mpaBUIBLHOCTH BBIAABAEMBIX YKa3aHUH, CAMOCTOSTENbHBIX JEHCTBHUI MO BKIIOYCHUIO
KOMMYTAlIMUOHHBIX aNlapaToB B LEISAX HCKIIOYEHUS BO3MOXKHOCTH IOJIaYM HAINpPSKEHMs Ha
pabourie MecTa, K KOTOPBIM JOMYIIEHbI OpUTabl.

96. IIpaBo BbLAauM paspeleHUil Ha MOATOTOBKY pabO4yero MecTa W JIOMycK K padoTam B
ANEKTPOYCTAHOBKAX TMPEANPHUATUN  DIEKTPOIHEPTreTHUYECKOrO0  CEKTOpa  IMPelIOoCTaBIISAETCS
aJIMMHHUCTPATUBHO-TEXHUYECKOMY MEPCOHAILY, UMEIOIIEMY I'PYIIY 10 IEKTpoOe301acHOCTH V,
OTepaTUBHOMY U OTNEPATUBHO-PEMOHTHOMY MEPCOHANY C TPYIIION MO 3JeKTPoOe30nacHOCTH He
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Hwke [V, B COOTBETCTBUU € JTOHKHOCTHBIMU MHCTPYKIMSIMU M pacipeaeeHneM 000py10BaHHs
o croco0am OMepaTUBHOTO yIPaBICHHUS.

97. IIpaBo BbIa4yM pa3pelIeHUs Ha MMOATOTOBKY pabouero Mecra M Ha JIOMycK K paboTam B
ANIEKTPOYCTAHOBKAaX CHUCTEMHOIO oOlleparopa MpeaocTaBisieTcss pabOTHUKaM M3 4YHUCIa
aJIMHHHUCTPATHUBHO-TEXHUYECKOTO TIEPCOHANIA, B COOTBETCTBUM C YyKa3aHHEM, BBIIAHHBIM B
MUCbMEHHOM BHJIE YNPABJISIONIMM SKCILTyaTallMOHHOTO MPENNpHITHs (CHENUaIN3HPOBAHHOTO
MOJIPA3/IeJIeHus ), B MPOLIECCE AKCIUTYaTAI[H AJIEKTPOYCTAHOBOK, HAXOAAIIUXCS B OTIEPATUBHOM
YIPaBJIEHUU JIPYTUX CYOBEKTOB 3JIEKTPOIHEPTETUUECKOTO CEKTOPA.

98. PykoBoauTens pabOT HECET OTBETCTBEHHOCTD:

1) 3a BBINOJIHEHHE U AOCTATOYHOCThH BCEX MEP MO MOJArOTOBKE paboyero Mecra, yKa3aHHBIX
B Haps/e;

2) 3a TNPUMEHEHHE JOMOJHUTEIBHBIX Mep OE€30MaCHOCTH, HEOOXOIUMBIX COTJIACHO
YCIIOBUSIM BBITIOJTHEHHSI padoT;

3) 3a KauyecTBO TMEPUOJUYECKOr0 OOydeHHsi Opuraapl, B TOM YHCIIE IMPOBOJIUMOTO
JIOMY CKAIOIIUM U IPOU3BOIUTENIEM PadoT;

4) 3a opraHu3anuio padoT B 6€30MaCHBIX yCIOBUSIX.

99. B »nektpoycraHoBKax HampspbkeHuem Bboime 1000 B, pykoBomutenem paboT
Ha3HA4YaeTCs a/IMUHUCTPATUBHO-TEXHUYECKUN MTePCOHAN ¢ V TPYNIION MO 3JIeKTpoOe30macHOCTH
u ¢ IV rpynmnoii no 31ekTpo0e30macHOCTH — B 3JIEKTPOYyCTaHOBKaxX HanpsbkenueM 1o 1000 B.

100. ITpu HE0oOXOAMMOCTH BBHITIOJIHEHHS pPa3HBIX PAaOOT (pa3HBIX 3TANOB pabOTHI) TOJ
MOCTOSIHHBIM HaOJIIOJICHUEM W PYKOBOJCTBOM DPYKOBOIUTENSI pabOT, paOOTHHK, BBIIAIOLIHIA
Hapsa JOJDKEH yKaszaTh 3To B rpade «OTnenbHble yKazaHus» Hapsaa.

101. PyxoBoaurens pabOT Ha3HAYaeTCsl TNPU  BHINOJIHEHUH pabOT B OJHOHU
anekTpoycranoBke (OPY, 3PVY):

1) c ucronp30BaHUEM MEXAHU3MOB U IPY30IOAbEMHBIX MAIIIHH;

2) Cc OTKIIOYEHUEM OHJIEKTPOyCTaHOBKU. COCTaBISIOT HUCKIIOYEHHE paboThl B
3JIEKTPOYCTAHOBKAX, TJI€ HAPSHKEHUE CHATO CO BCEX TOKOBEAYIIMX YacTel, COrNIaCHO MyHKTaM
141, 142 nacrosimux IlpaBui, B 3JIE€KTPOYCTAaHOBKAX C MPOCTOM M HAIVISIAHOM CXEMOW, Ha
JIIEKTPUYECKUX JBUTATEN U UX IPUCOETUHEHUSX K PV

3) na KJI u na KJIC;

4) npu nepeKIaAbIBaHUN Kabenel, HaX O IAIINX MO/ HAIPSHKEHUEM;

5) pu BBIMIOJTHEHUHN PAOOT B MOA3EMHBIX KAOCIBHBIX COOPYKEHUSX;

6) ipu pa3pe3aHuu Kabeneil 1 BCKPBITHH COSAMHUTEIBHBIX My (DT;

7) ¢ UCTIOTB30BAaHWEM MEXAaHHU3MOB M TPY30I0IbEMHBIX MAIIIMH B OXpaHHOU 30He a BJI;

8) mpu yCTaHOBKE M JIEMOHTaXe OIOp JH0O0T0 TUIIA, 3aMeHe 3JeMeHToB ornop BJI;

9) ipu npoBeneHun padbot B Mectax nepecedenuit BJI ¢ npyrumu BJI u TpaHciopTHRIME
MarucTpaisiMi, B IIPOJIeTax nepecedeHus nposoaos B OPY;

10) mpu MOAKIIOYEHUH BHOBL COOPY>KEeHHBIX BJI;

11) npu u3MeHeHnU CXeMbl COEAMHEHNUS I'PO303aIUTHOTO Tpoca U poBoAos BJI;

12) Ha OTKIIOYEHHOW memu MHorouemnHoW BJI, korma omHa Wiy Bce OCTadbHBIE IIETIH
OCTAIOTCSI MOJ1 HANPSHKEHUEM;

13) mpu OJHOBPEMEHHOM BBITIOJHEHUU PAOOT B DJIEKTPOYCTAHOBKE ABYMsS WM OoJee
Opuranamus;

14) npu ipoBeeHnu padoT o nodazHomy pemoHty BJI;

15) npu paboTtax moja HaBeIEHHBIM HAMPSKEHUEM;

16) npu npoBeaeHuH padOT MOJ HANPSHKEHUEM HA TOKOBEAYIIMX YacCTIX, C M30JsALUEH
YeloBeKa OT 3eMIIH;

17) monm HampshKEHUEM, C BPEMEHHOM H3OJSLHUEH TOKOBEOYIIMX YacTel Ha BpeMs
poBeeHUsT padoThl, 06e3 H3O0ALMK YeNOBEKa OT 3€MJIM U C HCIOJB30BaHHUEM CIEIUAIbHBIX
WHCTPYMEHTOB W TIPUCIIOCOOJICHUH Ui pa0dOT MO HANpsHKEHHEM, 32 MCKIIOYCHHEM padoT B
LENsX BTOPUYHON KOMMYTAIIHH;
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18) npu mpoBeaeHnu paboT Ha 0O0OPYAOBaHMM M ycTaHOBKax cpeactB cBs3u, CATY mo
YCTPOMCTBY MAauTOBBIX TEPEXOJOB uUepe3 pycia pek, nmo ucnbitanuto KJIC, mpu paborax c
anmnaparypoi He 00CIyKHBaeMbIX B IIJITAHOBOM MOPS/IKE YCUIUTEIbHBIX MyHKTOB (1anee — HYII)
WK He OOCITYKUBAaEMBIX B IJIAHOBOM MOPSJIKE pereHepalnoHHbIX nmyHKTax (ganee — HPII), Ha
¢buIbTpax nprcoeInHEHUH 6€3 BKIIOUSHHS 3a3eMJISIOIIET0 HOXKa KOHACHCATOPA JIMHUH CBSI3H.

102. HeoOxoauMocTh Ha3HAUYCHUS PYKOBOIUTENST pabOT ompenemnsercs paOOTHUKOM,
BBIJIAIOIINM Hapsi/l, KOTOPOMY pa3pelIaeTcsl Ha3Ha4aTh PyKOBOAUTENS paboT U [ist IpyTrux padoT
B DJIEKTPOYCTAaHOBKaX, MIOMUMO yKa3aHHbIX B I1.101.

103. Jomyckarouuii HeCeT OTBETCTBEHHOCTh:

1) 3a mpaBWJIBHOCTD U OCTATOYHOCTH Mep O€30MaCHOCTU, HEOOXOIUMBIX ISl IOJATOTOBKU
pabouero mecrta, ¥ UX COOTBETCTBUE MEPONPUATHIM, YKa3aHHBIM B HapsJie WIN PACTIOPSIKEHHUH,
XapaKkTepy U MeCTy paboThI;

2) 3a IpaBMWJIBHOCTH JI0IyCKa K paboTre Opuraisr,

3) 3a Ka4YECTBO MPOBOAUMOTO UM NIEPHOTUIECKOTO O0YUCHUSI.

104. [lonyckaromuii Ha3HAYaeTCsl W3 YMCIa ONEPATUBHOIO NEPCOHANA WM ONEPATUBHO-
PEMOHTHOTO TIEpCOHAJIA, 32 MCKIIOUEHHEM Jomycka Kk paboram Ha BJI, ycrpoiictBax CHATY,
CpeICTBaX pelerHON 3amuThl U aBToMaTuku (mamee — P3A), ¢ coOnrofeHHEM YCIOBHIA,
yKa3zaHHbIX B 1.118-121.

105. B snexrpoycraHoBkax HanpsbkeHueM Bbie 1000 B, nomyckaromuii JOJIKEH UMETh
TPYIITY 1O AJIeKTpoOe3onacHocTH He Hike [V, a B anekTpoycraHoBkax Hanpsokenuem 1o 1000 B
— rpynimy 1o s5aekTpodezonacuoctu He Huxe 111

106. [Tpou3BoauTens pabOT Ha3HAYACTCS U3 YUCIIA SJEKTPOTEXHUUECKOTO IMepCcoHaa.

107. IlpouzBoauTens pabOT HECET OTBETCTBEHHOCTH:

1) 3a COOTBETCTBHE MOATOTOBICHHOIO paboyero MecTa MepOpUITUIM, HEOOXOAUMBIM IS
MOJTOTOBKH PabOYMX MECT, M OTJEIbHBIM yKa3aHUsIM Haps/a;

2) 3a Ka4eCTBO MEPUOINYECKOTO 00YUEHHUS YICHOB OpUTaIbI;

3) 3a HanMuue, LIETOCTHOCTh U IPABUJIBHOE IPUMEHEHHUE CPENICTB 3aLIUThl, THCTPYMEHTOB,
WHBEHTapsI U MPUCIIOCOOIICHHI;

4) 3a COXpaHHOCTh Ha paboyeM MecTe OrpakJeHHI, 3HAKOB 0€30MMaCHOCTH, 3a3eMJICHUH U
KOpPOTKO3aMbIKaTEJIEH, 3alUPAIOIIUX YCTPOICTB;

5) 3a 6e3omacHoe npoBeaeHne paboT U coOIoIeHne TpeOoBaHi HacTosAmX [IpaBui, Kak
UM CaMHM, TaK U 4JeHaMu OpUTrajsl;

6) 3a OCyLIECTBIICHHE MOCTOSHHOTO KOHTPOJIS HaJ 4WiCHaMU OpUrasbl MPHU BHIIOJIHEHUH
pabor.

108. ITpousBoauTens paboT 0043aH OTCTPAHUTH OT BBIOJHEHHUS PA0OT YICHOB OpUTallbl,
HAXOJSIIUXCS B COCTOSIHUU OTbSIHEHUS, @ TAK)KE B COCTOSIHUU, CBSI3aHHOM C 00JI€3HBIO, KOTOPOE
MPETSATCTBYET BHIIOJIHEHUIO Pa0OT, U WICHOB OpUrajibl HAPYIIAIOIIUX TPYAOBYIO TUCIUTUINHY.

109. IIpu BeITOTHEHUH pabOT MO HAPSTY B SIEKTPOYCTAaHOBKAX HampspkeHueM Boimre 1000
B, npousBoaurens paboT AOIKEH UMETh TPYMITYy IO 3JIEKTpoOe3onacHocTH He Huxke IV, a B
aneKTpoycTaHoBkax HampsbkeHuem 10 1000 B — rpynmy mo anektpo6e3zonacHocT He Hke 111,
[Tpu BeIOTHEHUN pabOT B MOA3EMHBIX COOPYKEHHSX, TJI€ BOZMOKHO TOSBJICHUE BPEIHBIX ra30B,
pu paboTax MoJ HampsKeHUEM, paboTax Mo MepeTsbKKe U 3aMeHe mpoBoaoB BJI HampspkeHneM
no 1000 B, coBmecTtHO mnonaBemieHHbIX Ha onopax BJI nHanpsbkenuem Bbime 1000 B,
MIPOU3BOIUTEINb PAa0OT TOJIKEH UMETh IPYIILY MO 3J1eKTpoOe30mnacHocTH He Huxke [V.

110. ITpu BeIMONHEHUU PabOT MO PACHOPSHKEHUIO, TPOU3BOAUTEND PabOT MOMKEH UMETh
rpynmy 1o anekrpode3onacHocty He Huxke [I1, 3a uckiroueHneM cirydyaeB, OroBOPEHHBIX B I1. 184,
191, 193, 207, 409, 790.

111. HaGnrogarommii JODKEH Ha3HAYAThCS JUISI HAJ30pa 3a OpuranaMu, HE UMEIOIIIMHE
MpaBa CaMOCTOATEIHHO PaboTaTh B AJEKTPOYCTAHOBKAX.

112. Habmroaromnuii HeceT OTBETCTBEHHOCTD:

1) 3a COOTBETCTBHE MOATOTOBICHHOTO pab0Yero MecTa MEPONPUATHSIM, HEOOXOAUMBIM IS
MOATOTOBKU pabo4MX MECT, U OTJEJIbHBIM YKa3aHUSIM Hapsi/a;
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2) 3a Ka4eCTBO MEPUOINIECKOT0 00yUEeHHUsT OpUTaIbl;

3) 3a HamuM4YMe€ U COXPAaHHOCTh YCTAHOBJIEHHBIX Ha paboueM MecTe 3a3eMIICHUH,
OTPaKICHUI, 3HAKOB 0€30ITaCHOCTH, 3aITMPAIOIIUX YCTPONCTB, MPUBOJIOB;

4) 3a o0OecrieueHre 3anThl YWICHOB OpUTabl OT PUCKOB JICKTPUUECKOTO XapaKTepa.

113. HaGmiogaromuMm MoXeT ObIThb Ha3HaueH pabOTHUK, HUMEIOLUN Tpynmy Io
anekTpode3omacHocTy He Huxe 1.

114. OTBeTCTBEHHOCTH 32 O€30MaCHOE BHITIOTHEHHE pa0oT B CIIyYasiX, KOria pabo4ue pucKu
00yCIIOBJIEHbI TEXHOJIOTHYECKUM IMPOLIECCOM BBIMOJIHEHHs paboT, HECET MPOU3BOIUTENb paboT,
KOTOPBI SIBJISIETCS YJICHOM OpHTrajbl U TOJDKEH MOCTOSHHO HaXOIUThCs Ha pabodem mecte. Ero
dbamunus ykasbiBaercs B rpade «OTaenbHble yKazaHUs Hapsaa.

115. HabnromaromeMmy 3ampeinieHO COBMEINaTh HAOMIOJCHHE C BBIMOJHEHHUEM JIFOOBIX
IPYyTUX pador.

116. YUnen Opuraapl HECET OTBETCTBEHHOCTh 3a HECOOIIOJEHHE TPeOOBAHHMI HACTOSIINX
[IpaBmi, COOTBETCTBYIOIIMX HHCTPYKIUI MO OXpaHE 3I0pOBbS W OE30MAaCHOCTH TpyHa, U
YKa3aHHiA, MOJYYSHHBIX P JOMTYCKEe K paboueMy MECTY, a TAK)Ke BO BPEMsI BBITIOJTHEHHSI paOOTEHI.

117. YnpaBasromuii X03SMCTBYIONIETO CYObEeKTa (CIEIUaTU3UPOBAHHOTO TOAPA3ICIICHNUS)
MPUKA30M JOJDKEH MPEIOCTaBUThH OMPEACIICHHBIM JUIAM U3 COCTaBa JJIEKTPOTEXHHUYECKOTO
MepcoHaa cieayoue npana:

1) BbIIaBaTh HApsAbI, PACHIOPSKEHUS;

2) BbIIaBaTh pas3pelieHus Ha MOATOTOBKY pabo4yero mMecrta W JOMYCK OpHraz B Ciydasx,
YCTaHOBJIEHHBIX 11.122;

3) nomycKaromero, pyKoBOUTENS paboT, TPOU3BOAUTEINS pa0d0T, HAOJFOTAIOIIETO, a TAKKE
€MHOJIMYHOTO OCMOTpA.

118. [lomyckaeTcss OJHO W3 COBMEHIICHWH OO0S3aHHOCTEH JIWIl, OTBETCTBEHHBIX 3a
0e30MmacHOe IPOBEICHIE PadOT B AJIEKTPOYCTAHOBKAX, B COOTBETCTBUU C YKa3aHUSAMHU TaOmuIlsl
Ne 2.

Ta6muma Ne 2

CoBMelnenne 00s13aHHOCTEI JIHII, OTBETCTBEHHBIX 32 fe30macHoe
npoBeeHue PadoT B JIEKTPOYCTAHOBKAX

OTBeTCTBEHHOE JIMI0 CoBMelieHne 00si3aHHOCTEH
Brrgaromuii Hapsi, OTIAOIINI PykxoBoauTenb paboT, MPOU3BOAUTENH PadOT,
pacrnopsbkeHue JIOITYCKAIOIINH (B JIEKTPOYCTAaHOBKAX 0e3
JIS)KYPHOT'O TIepcoHaa)

PykoBoauTens pabot [IpousBoautens paboT, NomycKaroImuii (B
3JIEKTPOYCTAaHOBKax 0e3 JIe)KypHOTO
TniepcoHa’a)

[IpoussomuTens padbOT U3 YKcia Jlonmyckaromuii B 3JIEKTpOyCTaHOBKAX C

OIIEpaTUBHOIO U OIIEPATUBHO- MPOCTOM U HATJISAHOU CXeMOM

PEMOHTHOTrO IepcoHaa

IIponsBoanTens paboT ¢ TPYMIION TO Jonyckaromuii, B cilydasix, IEpeUUCICHHbIX B

anekrpobesonacHocT [V nyHkte 893

119. Jlomyckaercs coBMeEIICHHE OOS3aHHOCTEH OMYCKAIOMIEr0 C O0S3aHHOCTSIMH
pabOTHUKA, BBIJIAIOIIETO PAa3peLICHUE Ha MOATOTOBKY pabodero Mecra u JA0MycK K paboTam, npu
HAJIMYUHU Y JOMYCKAaIOIIEro MpaBa ONEPAaTUBHOTO YIpPaBIEHUS 00OpYyIOBaHHEM, TPeOYIOIIUM
OTKJIFOUEHUS M 3a3€MJICHUS B COOTBETCTBUU C MepamMu 0€30MacCHOCTH, MPETyCMOTPEHHBIMU JIJIst
MPOM3BOJCTBA paboT, M TMpaBa BEACHHUS OMNEPATUBHBIX NIEPETOBOPOB C pPaOOTHHUKAMH,
BBIINTOJIHAOIINMUA H€06XO[[I/IMI)I€ OTKJIIFOUCHHUSA M 3a3€MJICHUA O60p}I[[OBaHI/I$I Ha 06T)CKT3X,
KOTOpPbIE€ HE HAXOJATCA B ONEPATUBHOM YNPABICHUH JIOITY CKAIOILETO.

120. Jlonmyckaroomuii U3 4uciaa OMEPATUBHOTO WM OMEPATUBHO-PEMOHTHOTO TEpCOHAa
MOJKET BBITIOJIHATH U 00S3aHHOCTH YJieHa OpHUTabl.
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121. Tlpu BeimonHenuu pabotr Ha BJI mo0oro ypoBHS HampsOKEHHS OIyCKaeTcs
COBMEIIECHUE OO0S3aHHOCTEH PYKOBOJIUTENS pabOT WM MPOU3BOIUTENS palbOThl M3 YHCIIA
PEMOHTHOTO IIEpCOHAaNa, ¢ 0053aHHOCTSIMHU JIOITYCKAIOIIETO B TEX CIIydasiK, KOT/ia JUIs TOATOTOBKH
pabouero Mecrta TpeOyeTcs TOJBKO HPOBEPUTh OTCYTCTBUE HANPSIKEHUS M YCTAHOBUTH
NIEPEHOCHBIC 3a3eMJICHHS Ha MecTe PaboThl, O3 BBINOJHEHUS ONepanuii KOMMYTAIlMOHHBIMH
anmnaparamu.

122. Beimaua paspemieHuss Ha MOJATOTOBKY pabodero Mecra W JOMyCK Opuraiasl K
IIPOU3BOJICTBY PabOT OCYILECTBIIAETCS NMPU HEOOXOAMMOCTH BBIINOJIHEHUS BKIIIOUCHUH W/HIIH
OTKJIFOYEHUH U 3a36MIICHUM AJIEKTPOYCTAHOBOK, OTHOCSIIUXCS K JIEKTPOXO3IUCTBY CUCTEMHBIX
OIIEpPaTOpPOB,  JJEKTPOIHEPreTUUYECKUX  HPEANpPUATHA  MIM  JAPYTMX  COOCTBEHHHMKOB
ANIEKTPOYCTAHOBOK, 4YEpe3 KOTOPbIE 3JEKTPOIHEPTUSl PpaACHPENENsIeTcs APYTUM KOHEUYHBIM
NOTPEOUTENAM, YTOOBI HE CO34aBATh YIPO3bl ISl UX ONEPATUBHO-AUCIETYEPCKOTO YIPABICHUS U
HAJEKHO U HENIPEPBIBHO MOEPKUBATH YCIYTY [0 PACIPEAEICHUIO 3IEKTPOIHEPI MY KOHEUHBIM
MOTPEOUTEIISIM.

Yacrs 2
Opranuszanusi Npou3BOJACTBA PadOT M0 HAPSALY

123. Hapsi BIIUCHIBAECTCS B IBYX DK3EMILUISIPAX, a B CIydae Mepeaadyu ero CoAepKaHus mo
tenedoHy, paano, Gakcy WiIH Mo HIEKTPOHHOU MOYTe — B TPEX HK3EMIUIIpax.

124. B cinywae mepemaud conepkaHHs Hapsjga mo TtenedoHy, paawo, (gakcy WM 1O
AJIGKTPOHHON TMOYTE, BBLAAIONIIMA Hapsia paObOTHHUK BBIMUCHIBACT OJHMH SK3EMIULIp, a JHIIO,
MIPUHHUMAIOIIIEE TEKCT B BHJIE TEIE(POHHOTO COOOIIEHUS, TelerpaMMBbl, (pakca WK ANEKTPOHHOTO
IIMChbMa, 3allOJIHSIET ABa SK3EMIUIApa HapsiAa U IOCNe MPOBEPKH yKa3bIBa€T B MECTE IMOANUCU
BBIIAIOIIET0 Hapsia ero (pamMuinio, UMs U OTYECTBO, MOATBEPXkAas MPABUIBHOCTh COJIEPIKaHUS
Hapsja CBOECH IMOIIHUCHIO.

125. B Tex ciywasx, KOrJia MPOU3BOIUTENh PAOOT Ha3HAYAETCS TaKXKE JOIYCKAIOIIUM,
HapsJ, HE3aBUCHMO OT CIIOCc00a ero nepeaayu, 3arnoyiHAeTCs B ABYX IK3EMIUIIpax, a OIMH U3 HUX
octaercsl y paOOTHHKA, BBIAIOIIETO HAPS.

126. B 3aBUCHMOCTH OT MECTHBIX YCJIOBHH (pacloI0KEHUs TUCIIETYEPCKOrO MyHKTA), OAUH
SK3EMILUISP HapsAda MOXKET OCTaBaThCs Y JIMIlA, Pa3peIlarollero MOATrOTOBKY pabodero mecra
(nucnetuepa).

127. Bo Bcex ciyuasx, OJIMH SK3EMIUISP Hapsia Bpy4aeTcsl MPOU3BOIUTEIIO PadoT.

128. Yucno Hapsm0B, BBIIABAEMbIX Ha MMs OJAHOTO PYKOBOIUTENS PaboOT, ONpeneriser
pabOTHUK, BBIIAIOLIUI HAPS].

129. JlomyckaromieMy U MPOU3BOIUTENIO PabOT (HAOMIOAAIOIIEMY) MOKET OBITh BBIIAHO
Cpa3y HECKOJIbKO HapsI0B U PaCIOpsKEHUH 71 TOOUEPEAHOT0 0MycKa K paboTaM Mo HUM.

130. He pa3pemaercs Bbijaua Hapsiia Ha Cpok Oosee 15 KaneHIapHBIX JHEH Co JHS Havaia
paboTHI.

131. Hapsin MoxeT ObITh MPOJICH OAMH pa3 Ha CPOK He Oosiee 15 KaneHIapHBIX THEH.

132. [Ipu nepepriBax B paboTe HAPsIA OCTACTCS JCHCTBUTEIBHBIM.

133. [IpaBom npojieBaTh Haps I 001aAaeT pabOTHUK, BBIJABIINN HAPSI, I APYTOE JIUIIO,
MMeIolIee MPaBO BbIJAUM Hapsiia Ha paboTy B TaHHOM 3J1EKTPOYCTaHOBKE.

134. Pazpemienue Ha MpoAsiCHHE HapsAa MOXKET ObITh EPEAaHo Mo Tesie(OoHy, paguo Ui C
HapOYHBIM, JOMYCKAIOLIEMY, PYKOBOJUTENIO WU IMPOU3BOJUTENIO padOT, KOTOPBHIM B 3TOM
CJIydae 3a CBOEH MOJIMUCKHIO YKa3bIBaeT B Hapsiie: PaMHIINIO, UMsI M OTYECTBO JIULIA, TPOJUIUBILIETO
Hapsi.

135. Hapsinel, paGoTel 10 KOTOPBIM MOJHOCTBIO 3aKOHYEHBI, XpaHATca B TeueHue 30
KaJICHJAPHBIX JHEH, TIOCJIe Yero MOTYT OBITh YHHYTOXXKEHBI. ECIIM mpH BBITIOJTHEHUH PadOT IO
Hapsly MUMEIH MECTO aBapHH, MHIIMJICHTHI UM HECUACTHBIC CIyuyad Ha MPOU3BOJICTBE, TO 3TU
Hapsiibl OJKHBI XPaHUTHCSI B apXUBE XO3AWCTBYIOLIETO CyObEKTa (BMECTE C MaTepualaMu
pacclieJoBaHHs) B COOTBETCTBUU C TOJIOKEHUsIMU [lepedHsi TUIOBBIX JOKYMEHTOB U CPOKOB UX
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XpaHeHUs Uil OPraHOB MyOJIMYHOTO YNPaBJICHHS, YIPEKACHUN, OpTraHU3aUil U TIPEIIPUITHN
Pecny6imuku Momnnosa.

136. Yuer paboT mo HapsgaM M pPacHOpsDKEHUSIM BEAETCS B KypHale ydera palor,
BBITIOJTHSAEMBIX 110 HapsaM U paclopsKEHUsIM, 1o 00pasily, peaycMoTpeHHoMY B [Ipunoskenun
Ne 7.

137. Beimaua w 3amojHEHWE Hapsga, BEICHHE JKypHaia ydera padoT 1Mo Hapsaam u
pacropsHKeHUAM JIOIYCKAeTCsl U B AJIEKTPOHHON (opMe C MPUMEHEHHEM aBTOMAaTU3MPOBAHHBIX
cucTeM W IM(GPOBOM TMOAMUCH, B COOTBETCTBHH C 3aKOHOM OO0 D3JIGKTPOHHOW TOINUCH U
3JIEKTPOHHOM JIoKymeHTe Ne 91/2014.

138. He3aBucuMoO OT MPUHATOTO y XO35SHUCTBYIOIMIETO CyOBEKTa MOpsaKa ydera padoT 1Mo
HapsAgaM M PacHopsDKEHUSM, JOMYCK K MPOBEACHUIO paboT J0IDKEH ObITh 3aperucTpUpPOBaH B
OTepaTUBHOM XYypHaJIe.

139. I1pu BeImoIHEHUU pabOT MO HApsAy, B ONEPATHBHOM XYpHAJle PETUCTPUPYIOTCS KakK
MEepBUYHBIE TOMYCKH K paboTaM, TaK U €KEeTHEBHbIE IOy CKH.

Yacrs 3
Oprasuzanus Npou3BoACTBA PadoT M0 OTHOMY HAPAAY B HECKOJIbKHX
pado4yux MecTax, NPUCOeIMHEHHUSX, NOACTAHIMAX

140. Paspemaercst Bblaya Hapsga Ha OAHO WJIM HECKOJIBKO pabOYMX MECT OJHOTO
MIPUCOCTMHEHMS, TIPH YCIIOBUU COOTIOICHUS TpeOOBaHUH, yKa3aHHBIX B 11.141-144, 146, 147, 152-
156.

141. B snekrpoycranoBkax HamnpsbkeHreM Beiie 1000 B, rie HanpskeHue CHATO €O BCeX
TOKOBEAYLIMX YacTel, B ToM uucie ¢ BBogoB BJI u KJI, u 3anepTt BXox B coceHNE yCTAaHOBKU
(coopku u pacrnpenenuTeNbHbIe MUTH HampspkeHuem 1o 1000 B Moryt ocraBatbesi mon
HaNpsHKEHHUEM ), pa3pelraeTcs Bblgadya 0THOTO Hapsiia JAJisi OJTHOBPEMEHHOT'O BBIIIOJHEHUs padoT
Ha COOPHBIX HIMHAX U BCEX MPUCOEANHEHHUSX.

142. B snextpoyctaHoBkax HamnpsbkeHuem 1o 1000 B, rae HampsbkeHue CHATO cO BCEX
TOKOBEAYIIMX 4YacTeH, MOMyCKaeTCsl BblJada OJHOTO Hapsla Ha OJHOBPEMEHHOE BBIMOJIHEHHE
pabot Ha cOopHbIX mHMHAX PY, pacnpenenuTenbHbIX IMUTOB, @ TAKXKE HAa BCEX MPUCOCTMHEHUSX.

143. Tlpu BBIBOJIE B PEMOHT arperatoB (KOTJOB, TyYpOWH, T€HEPAaTOPOB) M OTIEIHHBIX
TEXHOJOTMYECKMX  YCTAHOBOK  (CHCTEM  30JI0YJAJI€HHs, CETEBBIX  IOJOrpEBaTENEi,
TETITIO0OMEHHHUKOB, TPOOUIIBLHBIX CUCTEM H JIP.), pa3peliaeTcs BbIIaBaTh OJUH HAPST I PAOOTHI
Ha BCeX (WM YaCTH) JIEKTPOJIBUTATENSIX 3TUX arperaToB (YCTAaHOBOK) U OJMH HapsI i padoT B
PY na Bcex (WM yYacTH) NMPUCOECTUHEHHSX, MUTAIOMIMX AJIEKTPOJBUraTeNId ITHX arperaTroB
(YcTaHOBOK).

144. Jlns mnpoumsBojacTBa pabOT HA JIJIEKTPOABUTATENSIX OJHOTO HAMPSOKCHUS U
MPUCOEIUHEHUAX OAHOr0 PV, BeItaeTcss oauH Haps.

145. Tlpu npoum3BoicTBE pabOT MO OAHOMY HApSAy Ha DIICKTPOIABUTATEISIX M HX
npucoenuHeHusix B KPY, He Tpebyercst odopmieHue mnepeBofa 4JICHOB OpuUraabl C OJHOTO
paboyero MecTta Ha JIpyroe, a pa3peraeTcsi UX paccpeJOTOUYCHUE M0 Pa3HbIM paboYMM MecTaM.
Jlomyck W TpOM3BOACTBO pPAadOT HAa NPUCOCAMHEHUSX OJIIeKTpoaBurareneii B PY apyrux
KOHCTPYKTHUBHBIX THIIOB OCYHIECTBISIETCS € O(OpPMIIEHHEM IepeBoja Opuraasl € OIHOTO
pabodero mecra Ha JIpyroe.

146. B PV nanpsixenuem 3-110 kB ¢ oguHO4YHOM CHUCTEMOH IIKMH, HE3aBUCUMO OT YHUCIIA
CEKILIMH, MPHU BBIBOJE B PEMOHT OJIHOM M3 CEKIMi CO BCEMHU MPHUCOSAMHEHUSIMHU, pa3peIIaeTcs
BBIJIaBaTh OJMH HapsiJ] Ha IPOBeIeHUE paboT Ha IMHAX M HA BCeX (WM YaCTH) PUCOSIMHEHUSIX
3TOU cekuuu. PazpemaeTrcst paccpeoTOUeHHE YJICHOB OpUTajbl MO Pa3HBIM pabOYyuM MecTaM
TOJIBKO B IIpeieax ITON CEKILUU.

147. Pa3pemaetcst Bblaya OJHOTO Hapsiia IJs OJAHOBPEMEHHOTO WIIU IOOYEPETHOTO
BBINIOJTHEHUSI pabOT Ha pa3HbIX pabodyMx MecTaX OJHOM 3JIEKTPOYCTAaHOBKH, B CJEIYIOLINX
CIIyJasix:
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1) mpu mpoxiagke W MEpeKNIa ke CUIOBBIX U KOHTPOJIBHBIX KaOenei, mpu MpOBEICHUU
W3MEPEHUN M HMCTIBITAHUHA 3JIEKTPOOOOPYIOBAHUS, MTPOBEPKE YCTPOWCTB 3aIUTHI, U3MEPECHHM,
OJIOKUPOBKH, IIIEKTPOABTOMATUKH, TEIIEMEXaHUKH, CBSI3U;

2) mpu peMOHTE KOMMYTAI[MOHHBIX alnapaToB OJAHOIO MPUCOEIWHEHUS, B TOM YHUCIE B
ciy4ae, KOTJla MX MPUBOIBI HAXOSATCS B IPYTOM ITOMEIICHUN;

3) npu peMOHTE OTIENbHOrO Kabess, MPOJIOKEHHOTO B TYHHEJE, KOJUJIEKTOpe, KOJOIIIE,
TpaHiee, KOTJIOBaHE,

4) nmpu peMmoHTe Kabeseil (He OoJiee IBYX), BHIMOTHIEMOM B JIBYX KOTJIOBaHax win PY, u
HAaXOJAIIMMCS PAIOM KOTJIOBAaHE, KOTJa paclojoKeHHe pabodymx MeCT IMO3BOJISIET
MIPOU3BOIUTEINIO PAabOT OCYIIECTBIATH HAJI30p 3a YWICHAMU OpUrabl.

B aTux ciydasix paspermaercs paccpeIoTOYSHUE WICHOB OpUTajbl MO pa3HbIM paboduuM
Mectam. [lepeBon ¢ ogHOro paboyero Mecra Ha Ipyroe He opopMIIIeTCs B Hapsizie.

148. B ciyvae BeimonmHeHUs: pabot coriacHo m.141-144, 146, 147, Bce paboune mecra
JOJDKHBI OBITH TIOITOTOBJICHKI /10 JAOITyCcKa Opuraabl Ha TIepBoe pabouee MecTo.

149. Jlo nonHOro OKOH4YaHUs paboT, yKa3aHHBIX B Hapse, HE pa3pelaeTcs MoAroToBka K
BKJIFOUEHUIO JTI000T0 U3 MPUCOEANHEHU, B TOM YHCIIe OTPOOOBaHHUE IEKTPOABUTATEICH.

150. B ciywae paccpedOTOYCHHMS UJICHOB OpHUTraibl MO pa3HbIM pPabOYUM MeCTaM,
JIOITyCKaeTcsl NpeObIBaHUE OTAEIBHO OT MPOU3BOAUTENS PadOT, OHOTO WIIM HECKOIBKUX YJICHOB
Opurazpl, UMEIOIIMX TPYIILY 1O 3JekTpodezonacHoctu He Huxke 111

151. UnenoB Opuragpl, KOTOpPbIE OYIyT HAXOAUTHCA OTIAEIBHO OT TPOU3BOJIUTEIS
MIPOU3BOIUTENH PaOOT IOJKEH MPOBOJUTH Ha pabodee MeCTO U O0YUYHUTh O Mepax 0e30MacHOCTH,
KOTOpBIE JOJIKHBI COOTIOAATHCS MIPU BBHIOJHEHUHN PaOOTHI.

152. [Ipu mooyepeHOM BBIMOJHEHUN OJHOTUITHBIX PabOT HAa HECKOJIBKUX MOJICTAHITHIX
WM Ha HECKOJIbKUX IPUCOEIUHEHUAX OAHOM MOJACTaHIIUU, JOMYCKAEeTCs Bbladya OJTHOTO Hapsa.

153. OgpuotumHble pPaOOTBI Ha HECKONBKHUX MOJACTAHIUSAX WJIM HAa HECKOJBKUX
MPUCOEANMHEHUAX OJHOM MOJICTAHIIMH BKIIIOYAIOT: IPOTUPKY U30JIATOPOB; MOATSKKY KOHTAKTHBIX
COeZMHEHUi; 0TOOp MpoO M AOIMBKY Macia B TpaHC(hOpMATop; NEepeKIroueHUe OTBETBICHHUN
00MOTOK TpaHC(OpMATOpPOB; MPOBEPKY YCTPOMCTB PEIICHHON 3aIlUThI, AJIECKTPOABTOMATHKH,
U3MEPUTENIbHBIX MPUOOPOB; UCIBITAHUE TMOBBIMICHHBIM HANPSIKCHHEM OT IMOCTOPOHHETO
HWCTOYHHUKA TOKA; MPOBEPKY M30JATOPOB OINEPATUBHOM SJIEKTPOU3OIUPYIOIIECH IITAHTOM;
oThICKaHue MecTa noBpexacaus KJI.

154. Cpok neiicTBUA Hapsiaa, YKa3aHHOTO B MyHKTE 152, cocTaBisieT OAHU CyTKH.

155. Jlonmyck k paboTam Ha KaKIOW MOJCTAHIIMM M Ha KAXKIOM MPUCOCIUHEHHUH
odopMIIsieTCsS B COOTBETCTBYIOIIEH Irpade Hapsiaa.

156. Pa3zpemaercs mogava HanmpsH»KEHMs Ha MOICTAHITUIO TOJIBKO MOCIE TIOTHOTO OKOHYAHHUS
paboT Ha HEw.

Yacrs 4
Opranusanusi NpoU3BOJACTBA PadoT B pacnpeaeuTeJbHbIX YCTPOCTBAX, HA y4aCTKAaX
BO3YLIHBIX JUHHUH YJIEKTpoInepeaayu, KadeJbHbIX JHHUIH dJIeKTponepeIayu
U B CHCTEMaX JMCIEeTYEPCKOro TeXHOJOrH4eCKOro ynpasjJeHus

157. PaGoTsl Ha yuacTkax BJI, pacrioyioxeHHBIX Ha TeppuTOpuu PY, MOIKHBI IPOBOIUTHCS
10 HapsaM, BbIIaBaeMbIM IEPCOHANIOM, KOTOPBIN obOciyxuBaet BJI. Ilpu npousBoacTee padot
Ha KOHIIEBOM OIIOPE, MECTHBIA OIIEPATUBHBIN NIEPCOHAII WU ONEPATUBHO-PEMOHTHBIN IIEPCOHAI,
obciyxxuBatomuii  PY, nomxen oOyuuTh Opuragy ©u TpoBeCTM ee K 3Tod omope. B
AJIEKTPOYCTAHOBKAaX 0€3 MECTHOTO ONEePaTHBHOTO IMEPCOHANA, MPOU3BOAUTEIh PadOT OpHTabl
HMEET MPaBo MOIYYUTh KJIt04Y 0T PY 1 caMOoCTOSTENbHO IPOXOANTD K KOHIIEBOM OIOpE.

158. B cnyuae mpoBenenus pabor Ha moprtanax OPY, B 3manumsx 3PY, wa xpsime
KOMIUIEKTHBIX pacHpeeuTeIbHbIX YCTPOICTB HapyxkHO#M yctaHoBKH (nanee — KPYH), nomyck
Opurazpl, C HEOOXOIUMBIM O(POPMIICHHEM B Haps/Ie, OCYIIECTBIISICTCS JOMYCKAIOUINM JIUIIOM U3
qucia ONepaTUBHOTO WM ONEpaTUBHO-PEMOHTHOTI'O MepCOHalIa, 00cIyKuBaroero 3ty PY.
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159. IlpousBoaurens paboT, BMECTE € YWieHAMH OpHUraJbl MOTYT CAMOCTOSATEIBHO BBIXOAUTh
u3 PY, a unensl Opuraapl, Ipu OTCYTCTBUU INPOU3BOAUTENS] pabOT, — TOJIBKO B MOPSJKE,
IIPeyCMOTPEHHOM 11.236-239.

160. PaGotel Ha koHIEBBIX My(dTax m 3amenkax KJI, pacmonoxxkeHHbIx B PY, momkHbI
BBIMOJIHATHCS 110 HApsILy, BbIIABAEMOMY IIEPCOHATIOM, OOCITYKHUBAIOIIUM 3TO PY.

161. Eciu PY u KJI npunaamexaT pa3HbIM XO3SUCTBYIOIIMM CyObEeKTaM, TO pabOThl Ha
KOHIIEBBIX My(hTax u 3afenkax KJI B PY 10KHBI BBITOTHITHCS] B COOTBETCTBUHU C TPEOOBAHHSIMH,
ykazanubiMu B ['maBe XII. Jlomyck k paGoTam, BeimonHsieMbiM Ha KJI B yka3zaHHBIX cCiiydasx,
OCYIIECTBIISIETCS IEPCOHAIOM, 00CTy>KuBaromuM PY.

162. Pa6oter Ha KJI, mpoxomsnmumx mo TEPPUTOPUH M B KaOENBHBIX COOpPYXeHUsX PV,
JIOJKHBI BBITIOJTHATHCS IO HAPSAY, BBIJaBaEMOMY TIepcoHaIOM, 00cmyskuBaromuM BJL. [lomyck k
paboTam ocCylIecTBISETCS MepcoHanoM, obOcayxuBatomuMm KJI, Toapko mmocie MoiydeHus
COOTBETCTBYIOILEIO Pa3pelIeHUs] OT ONEPATUBHOIO WM ONEPATHBHO-PEMOHTHOIO IEPCOHAIA,
obcmysxuBaromero PY.

163. PaGoThl B yCTpOICTBaX CBSI3U, PAcIOIOKEHHBIX Ha TeppuTopun PY, mpoBoasatcs no
HapsaaMm, Bei1aBaeMbiM niepcorasioM CTY. Jlomyckaercs Bbladya 3TUX HAPSAIOB U NIEPCOHAIIOM,
obciyxkuBatoiiuM PY. Hckiroduenue cocTaBiisiioT paOoThl, BBIMOTHSAEMbIE Ha KOHJEHCATOpax
CBSI3HM M BBICOKOYACTOTHBIX 3arPaJAUTEIbHBIX (QUIBTPAX, KOTOPHIE JOKHBI IPOBOJUTHCS TOJIBKO
10 HapsAIaM, BbIJIaBa€MbIM IIEPCOHAIOM, o0OcIyxuBatoum PY.

164. ITloarotoBka pabodero Mecta W JOMycK K padoram B ycrpoiictBax CJTY,
pacrosiokeHHbIX B PV, BBINIOHSIET HIepcoHal, oOcmyskuBatomii PY.

Yacts 5

Opranuzaiiys TpOU3BOACTBA pabOT MO HApSIy HAa MHOTOICTHBIX BO3IYIIHBIX JIMHHUSX
3JIEKTPOIIepeauu, Ha IEPECEUCHHIX BO3 Iy IIHBIX JINHUM AJIEKTPOIIepEaut, Ha pa3HbIX y4yacTKax
BO3YILIHOM JJMHUM 3JIEKTPONEPEIAUH

165. OtnenbHBIN Hapsia BbIIAETCS Ha Kaxayto BJI, a Takke Ha KaKIyro [Ielb MHOTOLIETTHOM
BJL

166. JlommyckaeTcst BbIlada OJHOTO Haps/ia Ha MPOU3BOJICTBO pabOT HAa HecKoJbkuX BJI
(uensix), B CAEAYIOMINX CIyYasx:

1) mpu BBIMIOJIHEHUH PabOT CO CHATHEM HaIPsDKEHUS CO BCEX LENel WK MPU BBITOJTHEHUU
paboT Mo HanpsHKEHUEM, KOT/1a HapsDKEHNE He CHUMAETCS! HU C OJTHOM 1ienu MHoTo1enHon BJI,

2) mpu BBITIOJIHEHUH paboT Ha nepecedeHusx BJI;

3) npu BBINOMHEHMH ToouepenHbix pabor Ha BJI Hampsbkenuem nmo 1000 B, ecnm
tpanchopmaTopubie myHKTH win KTII, oT koTophix nmonyuyaer nutanue BJI, oTkimrodeHsr;

4) mpu BBITIOJIHEHUU OJHOTHITHBIX Pa0OT HA HETOKOBEIAYIUX YaCTAX HECKONbKuX BJI,
KOTOpBIE HE TPEOYIOT OTKIIOYEHHSI OT HICTOYHUKA 3JIEKTPUUYECTBA.

167. B Hapspe yka3blBaeTcs, HaxoAMTci JU peMoHTHpyemass BJI mon HaBeneHHBIM
HamnpsDKeHUEeM, a Takxke noipkHa Ju BJI, xoTopas mepecekaer pemoHTHpyemyio BJI, ObITh
OTKJIIOYEHA U 3a3eMJIeHa C cOOMI0ieHneM TpeboBaHmid, mpeaycMoTpeHHbIX B Yactu 6, ['mase I11.
Takoe xe ykazaHue AOHKHO OBITh BHECEHO W B Hapsan Ha BJI, mpoxopmsme BOIHM3M
pemontupyemoit BJI, ecnm ©X OTKIIOYEHHWE HEOOXOAMMO Ui COONIOJCHUS YCIOBHMA
0€30macHOCTH TPHU BBIMOJHEHUU paboT. B aTtom ciydae, 3azemnenue BJI, mepecekarommx
pemonTHpyemyto BJI unu npoxoasmux Bo3ie Hee, J0JKHO ObITh BBIIOJIHEHO Mepel JOIMYCKOM K
pabotaM. 3anperniaercsi CHUMaTh MEePEHOCHBIE 3a3eMieHus ¢ BJI 10 moimHOTrOo okoHUaHus padoT.

168. Ecnu BJI mpunHamnexat APYTUM XO3SIMCTBYIOIIMM CYOBEKTaM, HUX OTKIIOYCHHE
JOJDKHO OBITh TMOATBEP)KIACHO ONEPAaTUBHBIM WM OINEPATUBHO-PEMOHTHBIM I1E€PCOHATIOM
cooctBenHuka BJIL.

169. B ciryuae BemosHeHus padot o nodasnomy pemonty BJI, Hapsia mommkeH ObITh BRIIaH
TOJIBKO Ha YYaCTOK OJHOIO 1lI1ara TPaHCIIO3HUIINH.

170. Ha otxmouyennsix BJI mormyckaercsi paccpeqoTOUEHHE WIEHOB OpHUTabl HA y4acTKe
MPOTSKEHHOCTHIO HE Oosiee 2 KM, 32 UCKIIFOUEHUEM CITy4aeB BBITOJHEHHs pa0OT MO MOHTAXY U
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JEMOHTaXy MPOBOJOB, TPOCOB B MpeJieiax OAHOro IMpoJiera. B 3ToM ciydae MNpOTSHKEHHOCTD
yJacTKka paboT OJTHOM OpHTrajbl ONpeaeseTcss paOOTHHKOM, BBIIAIOIINM HAPSI/I.

171. Bo BpeMs BBITIONHEHUS pa0OT HAa TOKOBEQymIUX dacTsax BJI, Haxomsmuxcs mon
HampspKeHUeM, Opuraja JI0JDKHA HAXOAMThCS Ha OJIHOM omope (B OJHOM MPOMEKYTOYHOM
MPOJIETE) WIIK HA IBYX CMEXHBIX OMOpax.

172. B ciaydae BBIOTHEHUST padOT MO OJHOMY HApsIy Ha Pa3HBIX ydacTKaxX, Ha Pa3HBIX
ornopax BJI, B Hapsine He ohopmirsieTcst mepeBo OpHUraabl ¢ OJHOrO pabovyero MecTa Ha JpyTroe.

Yactb 6
Opranun3anus Npou3BoACTBA PadoT MO PacNopPsIKEHUIO

173. PacnopspkeHMEe HOCHUT pa3OBbIM XapakTep, a CpPOK €ro JEHCTBHUS OIPENeiseTcs
IIPOJOJDKUTEIBHOCTBIO pabouero IHSA MM CMeHbl. PacnopsbkeHue OTHaeTcsl 3aHOBO B Cllyyae
MIPOJICHUH CPOKA BBITIOJIHEHUS pabO0ThI, TPU U3MEHEHHUH YCIIOBH pabOTHI MIIM cOCTaBa OpHUTrabl.

174. Tlpu mepepriBax B pabOTe B TEUCHHE OJHOTO paboyero JHs, MOBTOPHBIN TOMYCK
OCYILIECTBIISICTCS TPOU3BOAUTENIEM PAOOT.

175. PacnopsikeHue MOXKET TepeaaBaThes 1Mo TenedoHy, paauo, TeiaedoHOrpaMMOH, MO
(akcy M 1o 3IEKTPOHHOH MouTe.

176. Pactiopspkerre ohopMIIsieTcs B )KypHaje ydeTra paboT, BBITOIHIEMBIX 0 HapsiaaM U
PacopsKEHUSIM.

177. Tlocne moy4deHus: ¥ MPOBEPKU TEKCTA PACTIOPSHKEHUS, MPUHUMAOIINI €ro pabOTHHUK
B Tpade «PaboTHUK, OTHABIIMI pacHOPSDKEHHE» 3alHChIBaeT (aMHINIO, UMS U OTYECTBO
paOOTHHKA, OTAABIIErO paclopsKEHHE, NOATBEPAKIAs TEM CaMbIM IPAaBUIBHOCTb COAEPIKAHMS
pacropshKeHHs CBOEH MOJHCHIO, C YBEAOMIIEHHEM MTPOU3BOAUTEINS PaOOT M JOITY CKAIOILETO.

178. B niekTpoyCTaHOBKax, HE UMEIOIIUX MOCTOSIHHOTO ONEPATUBHOTO MEPCOHANa, B TEX
cllydasix, Korja He TpeOyeTcsl BBIOJHeHHE (popManbHOCTEH Ui JIolycka K pabouemy MecTy,
pacropsKeHHe MOXKET ObITh OTaHO HEMOCPEICTBEHHO UCTIOIHUTEINIO PadoT.

179. Ilo ycmoTrpeHuio pabOTHHKA, OTHNAIOIIETO pacHOpsDKEHHE, paboThl, BBITOJHEHHE
KOTOPBIX IPESYCMOTPEHO PACIOPSIKEHUEM, MOT'YT IPOU3BOAUTHCS 110 HAPSIAY.

180. /Ins moouepenHOro BBIMONHEHUS pabOT Ha HECKOJBKUX AIIEKTPOYCTaHOBKAaX
(TIpuUCOeTMHEHNUSX ) BBIIACTCS OHO PACTIOPSIKCHHE.

181. Jlomyck k paboTam MO pacropsikeHHI0 opopMIIIeTCsl B KypHaje ydera palort,
BBINOJIHSAEMBIX 110 HapsilaM U PACIOPSKEHUSM.

182. B »nnekrpoycraHoBkax HampspkeHuem Bbimie 1000 B, HeoTnoxHble paboOTHI
IIPOOJKUTEIBHOCTBIO 00JIee OTHOTO Yaca OCYIIECTBISIOTCS M0 PacOpPsKEHUIO, ONIEpaTUBHBIM
MIEPCOHAJIOM HM/MJIM OTIEPaTUBHO-PEMOHTHBIM MEPCOHAIIOM, MJIHM MOJ €r0 HaJ{30pOM PEMOHTHBIM
MepcoHaJIOM, 06€3 yueTa BpeMEHHU MOATOTOBKH pabouero Mecra.

183. Heotnoxubie paboThl, KOTOPBIE TOJIKHBI BHIIOTHATHCSA B TeUEHHE O0JIee 0JTHOrO yaca
WIN IIPU yyacTUHu Oosee Tpex paOOTHUKOB, BKIIOUYask HAOIIOAIOLIET0, JOJKHBI IPOBOUTHCS 110
Hapsy, ¢ colnroenueM TpedoBanuil HacToAmmx [IpaBui.

184. Tlpu mpoBeneHUN HEOTJIOKHBIX PAa0dOT B AJIEKTPOYCTAHOBKAX HAIMPSHKEHUEM BBIIIES
1000 B, mnpousBogutens paboT (HAOMIOMArOMIMII), KOTOPBIM BBIMONHIET padOTy WIH
OCYILECTBIIICT HAA30p 32 PAOOTHUKAMH, JOJDKEH UMETh IPYIILY IO 3JEKTPOOe30MacHOCTU HE
Hwke IV, a B oanexTpoycraHoBkax HampspbkeHneM Hwke 1000 B — rpynmy 1o
anekrpobe3onacHocTr He Hiwke III. Ilpu BBIMOTHEHWM yKa3aHHBIX pPa0OT WIECHBI OpHUTabI
JOJKHBI UMETh TPYIITY 10 3JeKTpode3onacHocTH He Huke 11

185. Ilepem normyckom Opuraabl K BBITIOJHCHHIO PA0OT JIOJDKHBI OBITH BBITOJHEHBI
TEXHUYECKHE MEpONpHUATHS IO MOATrOTOBKE pabodyero Mecrta, OmpesenseMble paOOTHHKOM,
BBIIAIOIINM PACTIOPSIKEHUE.

186. B »snextpoycraHoBkax HampspbkeHuem Bblmie 1000 B, no pacnopspkeHUsM
BBITIOJIHSIFOTCSL paOOTHI:

1) Ha snmekTpoABHUraTene, oT KOTOPOro kabeib MoJauyu 3JIEKTPOIHEPTUU OTKIIOUEH, a €ro
HAKOHEYHUKH 3aMKHYTbl HAKOPOTKO U 3a3€MJICHBI;
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2) Ha reHepaTope, OT BBIBOJIOB KOTOPOTO OTCOCTUHEHBI ITMHBI U KaOeny;

3) Ha BrIKaueHHBIX Tenekkax KPY, y KOTOpBIX IITOPKK OTCEKOB 3amnepThl Ha 3aMOK;

4) Ha HETOKOBEAYIIMX YaCTSIX, HE TPEOYIOIIMX CHATHUA HANpPSOKEHHsS, U YCTaHOBKHU
BPEMEHHBIX OTPAXKICHUM.

187. B snextpoycranoBkax HanpspkeHreM 10 1000 B, 3ampemaercst BBITOTHATH pabOTHI IO
pacropsKeHHI0 Ha COOpHBIX IIMHAX PY W Ha npucoequHEHusX, Mo KOTOPBIM HE HCKIIOUEHa
nojaya HampspKeHUsT Ha cOOpHBbIE MIMHBI, a Takke pabotsl Ha BJI ¢ umcnonb3oBanuem
Ipy30MOJBEMHBIX MAlIMH M MeXaHU3MOB. PaboTel MO 00CIyXHBaHHMIO CETE€H Hapy>KHOTO
OCBEIICHHUS BBIMOJIHSAIOTCS MO PACTIOPSHKEHUSIM C IPUMEHEHHEM MEXaHH3MOB, C COOJIIOJICHHEM
ycnosuii 1.656, 740, 741, 752.

188. PaGoTHuk, umeromuii rpynmy mno snekrpode3onacHoctd He Huxke Il u mpaBo ObITH
IPOU3BOUTENEM DPAOOT, MOXKET €IMHOJIMYHO BBINOJHATH pabOThl B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX
HanpspkeHreM 10 1000 B, pacnionoskeHHBIX B MOMEIIEHUSX, 32 UCKIIFOUEHHEM 0CO00 OMACHBIX
IIOMELICHUH U B 0CO00 HEOJAronpusATHBIX YCIOBHUSAX C TOYKHM 3PEHHUS PUCKA CMEPTEIBHOTO
ANEKTPONOPAKEHUS.

189. Ilpu mpoBeneHnn pabOT MO MOHTAXY, PEMOHTY, SKCIUTyaTallMK BTOPHYHBIX IETICH,
YCTPOUCTB pEJCHHON 3alluThl, HU3MEPUTENBHBIX NPUOOPOB, CPEACTB 3JIEKTPOABTOMATHUKHU,
TEJIEMEXaHUKH, CBS3H, BKIII0Yas pabOThl B IPUBOIAX KOMMYTAI[MOHHBIX allapaTOB, HE3aBUCUMO
OT TOTO, HAXOJATCS OHH IOJ HANpPsHKCHHEM WINM HET, MPOU3BOIUTENh PabOT, C pa3peuieHus
OIIEpaTMBHOTO WM OIEPAaTHBHO-PEMOHTHOIO IIEPCOHANA, BIIPAaBE BKIKYATh M OTKIJIIOYATh
yKa3zaHHbIE YCTPOCTBA 1 OpOOOBAaTh YCTPOHCTBA 3ALIUTHI U JIEKTPOABTOMATHKH.

190. B nsnexrpoycraHoBkax HampspkeHneMm Beime 1000 B paGoTHuK ¢ rpynmoi mo
anekTpobe3onacHocTH He Huke Il umeer mpaBo, MO pacopsHKEHUIO, BHITIOIHATE CIIEIYIOINE
paboTHI:

1) 6maroycrpoiictBo Tepputopun OPY, ckammBaHue TpaBbl, pACUUCTKY OT CHETa JOpOr U
IIPOXO/IOB;

2) peMOHT U O0OCIy>XHBaHHE YCTPOWCTB IPOBOAHOM paano- U TeleOHHOHN CBS3H,
OCBETHUTEIBbHOU AIIEKTPONPOBOJKH U apMaTypbl, paCIOJIOKEHHBIX BHE Kamep PY Ha BwicOoTE He
ooiee 2,5 m;

3) HaHeceHWe, B TOM YHCJIE BOCCTAHOBIICHHE JUCIETUYEPCKUX (WM OIEepPATHBHBIX)
HaMMEHOBAHMN U IPYTUX Haanucei BHe kamep PY;

4) HaOmro/leHHe 3a TPOIECCOM CYIIKM W OOMOTKH TpaHC(OpMaTopoB, T€HEPATOPOB M
JPYTUX BbIBEICHHBIX U3 PA0OTHI yCTPOMCTB;

5) oOciyXMBaHWE MACIIOOYHUCTUTEILHON W TMPOYeH BCIOMOTATEIBHOW ammaparypsl MpU
OUHMCTKE U CYLIKE Macla;

6) npoBezieHHEe pabOT Ha AIIEKTPOABUraTeNsAX M HA MEXaHUYECKOM 4acTH BEHTHISATOPOB U
MAacJIOHaCOCOB TpaHC(POPMATOPOB, KOMIIPECCOPOB;

7) BBINIOJIHEHHE APYTUX padOT, MPeyCMOTPEHHBIX HacTosuMu [IpaBuiamu.

191. PaGoTHuK c rpynmnoii mo 3nekrpode30macHocTy He Hipke 11 MoxkeT caMocTosSTeNnsHO
BBINOJIHATH, [0 PAaCHOPSDKEHUI0, yOOpKy B Kopuaopax 3PY u asekTponoMenieHusx, B KOTOPbIX
PAacIIoNIOKEHO IEKTPOOOOPYIOBaHUE, a TOKOBEAYIINE YACTH OrpaxkIeHbl. Y 00pky B OPY moxeT
BBITIOJTHSITH OJIMH PAOOTHUK C TPYIION 10 3JIeKTpode3onacHocT He Hinke I11.

192. Ha npoBoasmux vactsax BJI MOTYT BBINOJHATHCS, MO PACHOPSDKEHUIO, PabOTHI, HE
TpeOyIOIIUe CHATHS HAPSHKEHHS, B TOM YHUCIIE:

1) c morbeMOM Ha BBICOTY 10 3 M, CUMTAast OT YPOBHS 3€MJIU JI0 HOT MCIIOJTHUTEIIS;

2) 6e3 pa300pKU KOHCTPYKTHUBHBIX YaCTEH OMOPHI;

3) c oTKanbIBaHUEM OIOpPHI Ha riryouny 0,5 Mm;

4) BpimoaHeHHe paboT 1o pacuucTke Tpacchl BJI, korna He TpeOyeTcsl NpuHUMAaTh MEpHI,
IIpeJOTBpallaloIlye MaJieHne Ha IPOBO/ia BEIPYOIEHHBIX 1epeBbEB, TM00 Korjaa oopyOKka BETOK U
CY4YbE€B HE CO3/1a€T OMACHOCTHU Jisl JII0AeH, 000pyA0BaHNs, MEXAaHU3MOB, UHCTPYMEHTOB.

193. PaGoTHuK ¢ rpynmnoii no snekrpode3onacHocTy He Huxke Il uMeeT npaBo BBIOIHATD,
€IMHOJIMYHO U TI0 PACHOPSDKEHUIO, CIeIyIoIne padoThI:
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1) ocmotp BJI, B cBeTnoe BpeMsi CyTOK MpHU OJArONpHUATHBIX MOTOAHBIX YCIOBHUSX, B TOM
YHCJIe ¢ OLIEHKOM COCTOSIHUS OIOp, MPOBEPKOM CTENEHU 3aTHUBAHMSI JEPEBSIHHBIX OIOD;

2) BOCCTaHOBJICHHE HAJIIMCEN HA OMOPE;

3) u3mMepeHue rabapuToB YIIIOMEPHBIM PUOOPOM;

4) NpOTUBONOXKAPHYIO OUNCTKY IUIOIIAJ0K BOKPYT OIOpP;

5) okpacky OaHmaKei Ha OTopax.

194. Ilpu BbImONHEHUH pabOT NOJYUHEHHBIM TIEPCOHATIOM CMEHbBI, Ha OCHOBE
pacropsKeHUH, OTAaBaeMbIX ONEPAaTHBHBIM IIEPCOHAIOM WM  ONEPaTHUBHO-PEMOHTHBIM
NIEPCOHAJIOM, 3allUCH O Hayaje M OKOHYAHUHM pabOT, MEPONPHUATHUAX IO MOATOTOBKE paboyero
MECTa, XapakTepe padoT U cOCTaBe OpUrajibl BBITOIHAIOTCS TOJBKO B OIIEPAaTUBHOM JKypHalle.

Yacrts 7
Opranusanusi padoT, BHINOJIHSAEMbIX B NOPSIIKe TEKYIIEH IKCIIyaTalluU

195.HeGonbime mo 06beMy peMOHTHBIE PA0OTHI M pAOOTHI 110 TEXHUYECKON IKCIUTyaTalllu,
BBINOJIHSAEMBIE B T€UEHUE pabovell CMEHBI, B MOPSJIKE TEKYLIEH 3KCIUTyaTalluu, JOJKHBI OBITH
BKJIIOYEHbl B IIEpEeYEHb COOTBETCTBYIOIIMX paboT. IlepeueHp paboT cocTaBiseTcss WU
MOJNKMCHIBACTCA ~ TEXHUYECKUM  PYKOBOAWUTENIEM  HMJIM  JIMIIOM, OTBETCTBEHHBIM  3a
IEKTPOXO3AUCTBO, HA3HAYEHHBIM YIIPABIAIONIMM XO3SHCTBYIOLIETO CyObeKTa, ¢ COOMI0IEHUEM
CJICAYIOUINX TPeOOBaHUA:

1) pabGoThl, BBHIMIOJHAEMBIC B TMOPSAKE TEKyIIEH OHKcIUTyaTanuu (MepedeHsb pador),
pacnpoCTpaHAIOTCS Ha 3JIEKTPOYCTaHOBKH HarpsbkeHueM 10 1000 B;

2) paboThl BBINOJHSIOTCA ONEPATUBHBIM IE€PCOHAIIOM WM ONEPAaTUBHO-PEMOHTHBIM
NIEPCOHATIOM Ha 000pyI0BaHUHU, KOTOPOE 3aKPETIICHO 33 3TUM IIEPCOHAIIOM.

196. IloaroroBka paboO4YuMX MECT OCYIIECTBISACTCS PAOOTHHKAMHU, KOTOPBIE OJKHBI
BBITOJIHATH paOOTHI.

197. PaGoTel B mopsake TEKyIIeW SKCIUTyaTallud, BKJIIOYEHHBIE B IEpedYeHb padoT,
pas3pelieHbl K BHIMOJIHEHUIO, U Ha HUX HE TpeOyercs o(opMieHHE IPYTHX JOMOJHUTEIBHBIX
yKa3aHUi, pacropsKeHUH WU IPOBEJCHUS IEPUOIUIECKOT0 00yUEHUs.

198. ITpu cocTaBneHnH nepevHs padboT, BBIMOIHAEMBIX B IOPSIIKE TEKYLIeH SKCIUTyaTall|H,
JOJDKHO YYMTBIBaThCs oOecriedeHne Oe30MacHbIX YCIOBUH, BO3MOXHOCTh CaMOCTOSATEIBHOTO
BBITOJIHEHUS paboT, KBaTH(UKaLKs MEPCOHAA, BAKHOCTh AJIEKTPOYCTAHOBKH MJIM COCTaBHBIX
qacTeil B TEXHOJIOTMYECKOM IPOLECCE.

199. Ilepeuenr paOoOT, BHINONHAEMBIX B MOPAAKE TEKyIIEH HKCIUTyaTalluH, IOJIKEH
COJZIepKaTh YKa3aHUs, ONpEAessIolue TUI padoT, KOTOpbIE pa3pelaeTcsi BBIIOIHITH OJHOMY
paOoOTHUKY UiH Opuraze.

200. B nepeune paboT, BBHIMOTHAEMBIX B TIOPSJIKE TEKYIIEH YKCILTyaTaIluH, IOJDKEH OBITh
yKa3aH MOPSAJI0K PErHCTPALUU BBIOIHIEMBIX paboT MO TEKyLIeH 3KCIuTyaTaluu (yBeIOMIICHUE
BBIILIECTOSIIEr0 ONEPATUBHOIO MM ONEPATUBHO-PEMOHTHOIO IEPCOHANA O MECTE U XapaKTepe
paboThI, 0 HaYaje 1 OKOHYaHUU PAOOTHI, 0OOpMIICHHE paOOTHI 3aMTUCHIO B ONIEPATUBHOM XKypHaJe
U T.IL.).

201.B nepeueHb paboT, BBIMOJHAEMBIX B MOPSIKE TEKYIIEH SKCIUTyaTallld, MOTYT OBITH
BKJIFOYEHBI:

1) paGoTHI B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX C OJTHOCTOPOHHUM IMUTAaHHEM;

2) OTCOEIMHEHNE U MPUCOEANHEHNE Kabelis, IPOBOJIOB 3JIEKTPOABUTATENEH U OTAEIBHBIX
3JIEKTPONPUEMHHUKOB HHXEHEPHOT0 000py10BaHMS 3JaHUI U COOPY KEHHIA;

3) peMOHT aBTOMAaTUYECKUX BBIKJIIOYATENEH, MycKaTenel, pyOruIbHUKOB, IEpeKIItoyaTenieH,
YCTPOMCTB 3alIUTHOrO OTKItOUeHHd (nanee — Y30), KOHTaKTOPOB, IyCKOBBIX KHOIOK, a TaKXkKe
JIpyrod IMyCKOBOM M KOMMYTAllUOHHOW amnmapaTypbl, HpPU YCIOBUU €€ YCTAaHOBKM BHE
pacrpeeNnuTeNbHBIX IUTOB U COOPOK;

4) peMOHT OTIENbHBIX 3JEKTPOINPUEMHHUKOB BHYTPEHHETO MHXKEHEPHOIO 00OpYyAOBaHUs
30aHUH M COOpY’KEHHMH (3JIeKTpoJBUraTeNiel, 3MEKTPUYECKHX KaJopu(epoB, BEHTUISATOPOB,
HACOCOB, YCTAHOBOK KOHJIMIITMOHUPOBAHMS BO3/lyXa U T.[1.);
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5) pEMOHT MarHUTHBIX CTAHIMH, PACTIOJIOKEHHBIX OTACIBHO OT 000PYI0BAHUS, YCTPOICTB
YIpaBJIEHUS U CMa3Ka MOJIIIUITHUKOB;

6) CHATHE M yCTaHOBKA 3JIEKTPOCYETUYMKOB, APYTUX MPUOOPOB U CPENICTB U3MEPEHHS;

7) 3amMeHa TpeNOXpaHUTECH, PEMOHT OCBETHUTEIHHOW AJIEKTPONPOBOAKUA W apMaTyphl,
3aMEHa JIaMIT U YHCTKAa CBETHIILHUKOB, PACIIOIOKEHHBIX Ha BBICOTE HE Oomee 2,5 M;

8) n3MepeHus, MpOBOAUMBIE C UCIIOIb30BAHHUEM METAaOMMETPA;

9) npyrue paboThl, BHIIOJIHAEMbIC HA TEPPUTOPUH XO3SHCTBYIOMIETO CyObEKTa, B OBITOBBIX
WIH CITY>KeOHBIX TIOMEIICHUSX, CKJIaaX, MACTEPCKUX U T.1.

[lepeyeHb nepevMCICHHBIX pPabOT MOXKET OBITh JOMOJHEH NPUKA30M YIPABISIOIIETO
XO03SIUCTBYIOMIETO CYOBhEKTa (CIEIUATM3UPOBAHHOTO TIOIpa3ICICHU).

Yacrts 8
TpeboBanus K cocTaBy OpHUraabl

202.YncneHHOCTh U COCTaB OpUTaIbl, C TOYKU 3PEHUS YPOBHEHW KBAIM(PUKAIIMK B 00JIaCTH
AJIEKTPOOE30MaCHOCTH, OIPENESIeTCS UCXOJs W3 YCIOBHUH BBIMOJHEHHS pabOTHI, a TakKxke
BO3MOXXHOCTH O0O€CIEeUYeHHs MOCTOSIHHOTO HaJ30pa 3a ACSTEeIbHOCTBIO UYJIEHOB OpHUTralbl CO
CTOPOHBI MPOU3BOJUTENS paboT, WK, TPH HEOOXOAMMOCTH, HAOIIIOIAIOIIETO.

203. Ynen Opuraasl MOJDKEH MMETh TPYMIY IO 3JIEKTpoOe3omacHocTH He Huxke I, a B
cirydae BbIOJHEeHUs1 pabot Ha BJI cornacHo nmyHKTY 662 — He Huxe [V.

204. B cocTaB Opurajipl, Ha KaKI0TO WICHA, UMEIOIIEMY T'PYIITY O 3JIEKTPOOEe30IacCHOCTH
He Huwxke 111, pazpemaercs BKIIOUNTh paOOTHHKA, UIMEIOIIETO TPYIILY 110 3IeKTpoOe30mnacHocTH I,
IIPU YCIIOBUM, YTO OOIas YUCICHHOCTH JIMI[ C JAHHOM Ipynmoi Mo 3JeKTpoOe30MacHOCTH He
OyZAeT npeBbIaTh TpeX pabOTHUKOB.

205.0nepaTUBHBIA WM ONEPATUBHO-PEMOHTHBIN MEPCOHAI, HAXOISIIMIICSA Ha JIEKYPCTBE,
MOJKET OBITh BKJIIOUEH B OpUraay C pa3pelieHHs BBIIIECTOSAIIETO ONEPAaTUBHOIO MEpcoHala, C
3aMKChIO B ONIEPATHBHOM KypHaJie U 0(hOpMIICHUEM B Hapse.

Yactp 9
Brinaya paspenienusi Ha MOATOTOBKY pado4ero MecTa M JI0NyCcK K padoram
206.ITonroToBka paboyero mMecra W AOMYCK Opuraabl K paboTaM MOTYT IMPOBOJUTHCS
TOJIBKO TIOCJIE TIOJTYUYESHHS pa3pelieHus OT MepCOHala, UMEIOIIETO TPAaBO BBIAABAThH Pa3pelICHIE
Ha TOJITOTOBKY pabouero mMecra M Momyck Kk padotam. Ilopsaok momycka k padotam B TAMU,
CpeICTBaX AUCTAHIIMOHHOTO yipaBieHus (nanee — CY), curHanu3anuu ¥ TEXHUYECKUX CPENICTB
aBTOMATU3MPOBAHHBIX cHCTEeM yrpasiieHus (nanee — ACY), uznoxed B ['mase [X.

207. PaspemieHre Ha TOATOTOBKY pabodero mMecta M JOMYyCK K paboTaM MOXKET OBITh
nepeiaHo MepcoHaly, KOTOPbIH OCYIIECTBIISET MOATOTOBKY paboyero MecTa u JOIMyCcK OpHUrajsl
K paboTaM, JIMYHO, a TaKkKe Mo TenedoHy, paano, ¢ HAPOUHBIM HIIM Yepe3 ONMEpPATHBHBIN, WIN
OTepaTUBHO-PEMOHTHBIN MEPCOHAN TPOMEKYTOUHOMN MOCTAHIINH.

208. Jlomyck 6puraapl K MpOU3BOACTBY pabOT pa3zpeniaeTcsi TOIBKO IO OJHOMY HapsIy.

Yacts 10
IToaroroBka paGouyero mecra ¥ NepBUYHBIN JONMYCK OpUraabl K padoram
110 HAPSAAY M PACHOPSAKEHUI0

209. 3ampemaercs U3MEHATh MPEAYCMOTPEHHBIE HAPSAIOM MEPONPUATHS IO MOJATOTOBKE
paboyero mecra.

210. IIpy BOZBHUKHOBEHUU COMHEHHMH B JOCTATOYHOCTHU U MPABUJIBHOCTH MEPONPUATUH I10
MOJrOTOBKE pabodero MecTa, a TakkKe B BO3MOXHOCTHM BBIIOJIHEHUS padOT ¢ coOIroeHUEM
TpeboBaHMIT 0€301MacHOCTH, IOATOTOBKAa pabodmx MecT MAOJDKHA ObITh MpeKpalieHa, ¢
BO300HOBJIEHHMEM paboThl IMOCJE€ BBIJAYM HOBOI'O Hapsijia, B KOTOPOM JIOJDKHBI OBITH
MPEYCMOTPEHBI TEXHHYECKHUE MEPOIPHATHS, YCTPAHSIOUIME COMHEHHUS B 0€30MacHOCTH
IpOBeAEHUs padoT.
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211. B cmyuae, Korja mpoM3BOAUTENb PadOT COBMEIIAET OOS3aHHOCTH JOIYCKAIOIIETO,
MOJArOTOBKAa paboyero Mecra JO0JDKHA IPOBOJUTHCS WM B TMPUCYTCTBUU 4YJIeHAa Opurajisl,
MMEIOIIETO TPYIITy 1O AekTpobe3onacHocTu He Hinke I11.

212. TIlepen pomyckoM Opuranbl, TOMYCKAIOMWKA JOJKEH TPOBEPUTH BBHITIOJIHCHHE
TEXHUYECKUX MEpONPHUATUN MO TOATOTOBKE pabO4Yero Mecra IyTeM JIMYHOTO OCMOTpa, IO
3amucsaM B OMNEPATHBHOM >KypHaje, IO ONEpaTHMBHOM cXeMe, a Takke M0 HHpOopMaluH,
MOJYYEeHHOM  OT  ONEpaTMBHOTO  IEpPCOHalla,  ONEpPaTHBHO-PEMOHTHOTO  IE€PCOHAa,
3a/ICICTBOBAHHOTO B Pa0OTE XO3SMCTBYIOMIETO CYObEKTa.

213. Tlepen pmomyckoMm OpHraabl, pPyKOBOAMTENb pabOT M TNPOU3ZBOAMUTENb paboOT
(Habmromaromuii) TpeOYIOT OT JAOMYCKAIOMIETO JMIa WHPOPMAIMIO O MPOBEIACHHBIX
MEPONPUATHIX MO MOATOTOBKE pabovero mMecra K BBIOJHEHHIO PabOT, COBMECTHO IMPOBEPS
MOJATOTOBKY JaHHOTO pabouyero wmecta. [Ipu OTCYyTCTBMM B MecCTe€ BBINOJHEHUS paboT
OIEPATUBHOTO WJIM ONIEPATUBHO-PEMOHTHOI'O IIEPCOHAIIA, TPOBEPKA MOJTOTOBKH paboyero MecTa
MOJKET BBINOJHATHCS C pa3pelleHHs] COOTBETCTBYIOLIErO MEpCOHANa, PYKOBOAMTEIEM paboT
COBMECTHO C ITPOU3BOUTENIEM PaOOT.

214. Jlorryck k paboTe 1Mo HapsgaM U PactopsDKEHUSIM OCYIIECTBIISIETCS HETIOCPEACTBEHHO
Ha paboueM mecrte. B ciydasx, korma He TpeOyeTcs MOJArOTOBKAa paboyero MecTa, AOMYCK K
pabore 1o pacrnopsbkeHuto He oos3areneH, a Ha BJI, BJIC u KJI gomyck He Tpedyercs.

215. Jlomyck k paboTaMm MPOBOAUTCS IMOCIE MPOBEPKH MOATOTOBKH padoyero mecrta. [Ipu
3TOM JOIYCKAIOLIUI JTOJKEH MPOBEPUTH, TIO yIOCTOBEPEHUSIM UYJIEHOB OpUra/bl, COOTBETCTBHE
cocTaBa OpuUrajpl COCTaBy, YKa3aHHOMY B Hapsijie WJIM PACIOPSIKCHUU; MOATBEPAUTH OpHraze
OTCYTCTBHE HANpPSDKEHUS IyTE€M JEMOHCTpAIlMM YCTAHOBJICHHBIX 3a3€MJICHUH, WIM IyTeM
MIPOBEPKH OTCYTCTBUS HANPSDKCHHUS, a B AJIEKTPOYCTaHOBKaX HampspkeHHeM 35 kB u Huxe (e
MO3BOJIIET KOHCTPYKTUBHOE HCTIOIHEHNE) — IPUKOCHOBEHHEM PYKOM K TOKOBEAYIIUM YacCTsIM.

216. Ilepen HayasioM paboOT MO HAPSAAY WU PACTIOPSHKEHUIO MPOBOIUTCS NEPUOTIUUECKOE
oOydeHHue, cojepkaiiee yKa3aHWs IO OE30IacCHOMY BBIMOJHEHUIO KOHKPETHOM paboThI, B
MOCTIeIOBATEIbHOCTH OT Pa0OTHHMKA, BBIJABIIETO HApsA WIM OTAABIIETO PAaCIOpPsHKEHHE, 10
YJieHa OpUTajibl.

217. Jlonyck K BBIMOJIHEHUIO paboT 6e3 MPpOoBEACHUS NEPUOINIECKOTO 00yUSHHS 3alpeIeH.

218. Ilpu BeIOTHEHUHU PabOT MO HApsIaM, IEPHUOINIECKOE O0YICHUE TIPOBOIUT:

1) paGoTHUK, BBIIAIOMINN HapsA — pykoBoauTento pador. Ecnu pykoBogurens paboT He
Ha3HA4YaeTCsl — MPOU3BOAUTEINIO padOT (HAOIIOJAI0IIEMY );

2) nomycKarouyii — pyKOBOJUTENIO paboT, MpOU3BOAUTENIO paboT (HalmionaroneMy) u
YyieHaM OpuTaipl;

3) pyKoBOAHTETh padOT — MPOU3BOIUTENIO paOOT (HAOIIOAAIOIIEMY) U YIeHAM OpUTaIbI;

4) mpou3BoUTETL PabOT (HAOIIOIAIOIINIA) — YJIEHAM OpUTaIbI.

219. Ilpu BBIIOTHEHNUHU PA0OT MO PACHIOPSHKEHUSM, IEPUOINIECKOe 00yUYeHUE TPOBOIUT:

1) paOOTHUK, OTHAIOIMIMK pPaCHOpPSHKEHHE — JOMYCKAIoMEeMy, MPOU3BOIUTENIO padoT
(HaburogaromeMy) Ui HEIOCPEICTBEHHOMY MCTIOHUTEINIO padoT;

2) JOIMyCKaroIMii — TMPOU3BOIUTENI0 paboT (HabOmomarmeMy), wieHamM Opurajbl
(WMcTIOTHUTENSIM PabOTHhI);

3) mpou3BOAUTENH PA0OT — WICHaM OpHTajb.

220. Ilepuoanyeckoe oOyueHHE, MPOBOAUMOE PAOOTHHKOM, BBINAIOIIMM HapsI WIIH
pacropshKeHHe, MOXKET OCYIIECTBIISTHCS U IO TeNeOoHYy.

221. Tlpu mepenaue Hapsia, pacropsDKEHHUS B BUAE PaguOrpaMMmbl, Mo (akcy WU IO
AJIEKTPOHHON TOYTE, PaOOTHHUK, BBIAAIOIIMN HApsA, OTHAIOMMK pabodee pacropsiKeHHE He
MIPOBOAMT MEPHOINUECKOE O0yUeHHE.

222. Tlpu BBOJAE B cOocTaB OpHrajbl HOBOrO 4jeHa OpUTajabl, IEPHOJUUECKOE OOyUCHHE
MIPOBOAMT MPOU3BOIUTEND PabOT (HaOII0Aat0MINH).

223. B xonme mepuoauueckoro oOydeHus, paOOTHMK, BBIJAIOIIMM Hapsja, OTAAIOLIUN
pacrnopsbkeHue, pyKOBOAUTENb paboT, MPOU3BOAUTENb padOT, OMHOBPEMEHHO C O0yYEHHEM IO
00ECTIEYeHHIO AIIEKTPOOE30MaCHOCTH, O00s3aH [aTh yKa3aHHUs IO TEXHOJIOTHH Oe30MacHOro
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MpoBeJeHUsT paboOThl, C HCIOJIB30BAHUEM TPY30MOABEMHBIX MAIIMH ¥ MEXaHH3MOB,
MHCTPYMEHTOB, CPEJICTB 3aLIUTHI.

224. HaGnronaromuii o0ydaeT 4eHOB OpHUrapl 0 Mepax mo 0e30macHoOMYy BEACHHIO padoT,
UCKJTIOYAIOIIMX BO3MOKHOCTh BO3HHKHOBEHHS CIIy4aeB CMEPTENIbHOTO 3JIEKTPOIMOpPAXKEHUS U
MOPaXECHHS AJIEKTPUIECKUM TOKOM, a TaKXkKe O TOPSIAKE MepEeMEIleHUs UYICHOB OpUraisl 1O
TEPPUTOPUU IIIEKTPOYCTAHOBKH.

225. TlpousBoautens paboT oOy4yaeT wieHOB OpHraabpl MO BoIpocaMm Oe30macHOM
TEXHOJIOTUH pabOThI, UCTIOJIb30BAHUIO HHCTPYMEHTOB, CPECTB 3alIUThl. B X0/1€ nepuoanyeckoro
o0y4YeHHs, TNPOU3BOAMTENb pPA0OT H3JAraeT yKa3zaHWs dWieHaM Opurajpl, HCKIIOYAIOIINe
BO3MOYXHOCTh CMEPTEIHHOTO AJIEKTPOIIOPAKEHHUS U TIOPAXKEHUS ANEKTPUIECKUM TOKOM.

226. [lomyckaroomuii B X0Je MePUOAUYECKOTO OOyUeHUsS] JOBOAMT IO CBEICHUS YJICHOB
Opurazpl coJep)kaHue Hapsaa, paclopsKEHHs], YKa3bIBaeT IPaHULbl paboyero MecTa, HaJaudue
HAaBE/ICHHOT'O HANpsKEHUs, YTOUHSIET 000py/lOBaHME M TOKOBEAYIIHWE YaCTH PEMOHTHPYEMOM
YCTaHOBKH U COCEJIHUE MPUCOEANMHEHUS, K KOTOPHIM 3aIPeleH0 MPUOINKATHCS HE3aBUCUMO OT
TOT0, HAXOJIATCSL OHU TIOJT HANIPSDKEHUEM HITH HET.

227. Tlpu mpoBenaeHuU pabOT TO HAPsTY, MEPUOAMYECKHE OOYyUCHHS JODKHBI OBITH
odopmiieHbI B TaONUIlEe HapsAa W TOATBEPKICHBI MOAMUCHI0 PaOOTHUKOB, MPOBOJMBIIUX U
MOJTyYUBIIUX 00yUYEeHHUE.

228. ITpu npoBeneHNH paboT MO PACIOPSHKEHUIO, IEPUOANYECKUE 00YUEHUS TOKHBI OBITh
0o OpMIIEHBI U TOATBEPAKACHBI MOANKUCHI0 PAOOTHUKOB, IPOBOIUBIINX U MMOJYYUBIIUX 00yUEHHE,
B )KypHAaJIe y4eTa paldoT, BHIMOIHIEMBIX 110 HAPSAIaM U PACTIOPSKCHHSIM.

229. Jlommyck K BBITIOJHEHHUIO paboT ohopMIIsIeTCsl B ABYX IK3EMIUIIpAaxX HAPSIOB, OAUH U3
KOTOPBIX OCTAeTCs y MPOU3BOAUTEINS PAOOT (HAOII0JAIOIIEr0), @ BTOPOIl — Y IOy CKAIOIIETO.

230. Korma mpoumsBomuTens pabOT COBMEMIAeT OOS3aHHOCTH JOIYCKAIOIIEro, JOIYCK
oopmIsieTcss B 0JJTHOM 3K3eMIUIIpe Hapsaa.

231. Jlomyck k paboTaMm 1o Hapsay W paclopspKEHHI0 oQopMIIseTCss B KypHAJIe ydeTa
paboT, BBIMONHIEMBIX 1O HapsiiaM U PACHOPSIKEHHSIM, C BHECEHHEM 3alllCH O JOMyCKe U B
OTIEPaTUBHBIN JKypHAJL.

Yacrp 11
Hanzop npu BbInoJiHEeHMH PadoT, U3MEHEHHSI B COCTaBe OpUIraabl

232.ITocnie pomycka, OOSI3aHHOCTH Haa30pa 3a Opurajod Ha MpeaMeT COOJIOICHUS
TpeOoBaHMii 0€30MAaCHOCTM BO3JAraeTcsi Ha MPOU3BOAMTENs paboT  (HaONOJaroIero,
PYKOBOAMTEINS pabOT), KOTOPHIA OJDKEH TaK OpPraHU30BaTh CBOKO PabOTy, U4TOOBI COXPAHATH
KOHTPOJIb HAJl BCEMU WICHaAMU OpHUTajibl, HAXOSICh, IO BO3MOXKHOCTH, HA TOM y4acTKe paboyero
MecCTa, IJie PUCKU HECUACTHBIX CITy4aeB HanboJjiee BEJIUKH.

233. 3anperniaercss COBMEIIATh HaJ30p C BHIMOJIHEHUEM JPYTUX padoT.

234. B ciayuae BpeMEHHOTO yXoja ¢ pabodero Mecra M HEBO3MOXKHOCTH TE€peaTh CBOH
0053aHHOCTH PyKOBOHTEINIO padOT, TOMYCKAIOIIEMY HIIM PaOOTHUKY C IIPAaBOM BBLIaYH pabovero
Hapsija, MPOW3BOIUTENh Pa0OTHl (HAOIIOAIONMINK) 00s3aH TMOJTHOCTHIO YIAIUTh OpuTamy c
pabouero mecrta (c ee BbIBOJOM U3 PY M 3aKkpbhITHEM BXOAHBIX JBEpel Ha 3aMOK, CO CHATHEM
moneii ¢ onop BJI u T.1m.).

235. 3anpemraeTcst MPOM3BOAMTENIO0 PAbOT (HAONIOMAIOIIEMY) OCTaBaThCS OJHOMY, a
yieHaM Opuranel — 0€3 TpoM3BOAMTENST padoT (HAOMIOAAIONIETO) B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX
HanpspkenueM Beimre 1000 B, 3a uckiiroueHreM BBITIOTHEHHS CIEAYIOIUX BUIOB padoT:

1) perynupoBKa BEIKITIOUATENEH, pa3beAMHNTEINCH, TPUBOABI KOTOPBIX BHIHECEHBI B IPYTHE
MTOMEILIEHUS;

2) MOHTaX M TPOBEPKA BTOPUYHBIX IETEH, YCTPOMCTB 3alIUTHI, IIEKTPOABTOMATHKH,
CPEICTB CUTHAIM3AINH, U3MEPEHUH, CBSI3U U Ip.;

3) mpoKIIaKa CUIOBBIX MJIM KOHTPOJBHBIX KaOEIbHBIX JIMHUH;
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4) ucmbpITaHWE 3JIEKTPOOOOPYIOBAHMS C TOJAYeH IMOBBIMICHHOTO HAIPSHKCHUS, KOTIa
HE00X0IUMO OCYIIECTBIISATH HAOIIOACHHE 32 UCTIBITHIBAEMBIM 000PYAOBaHUEM H IIPEIYyPEXKAATH
00 OMacHOCTH MPUOJIMKEHUS K HEMY TIOCTOPOHHHX JIUII.

YkazaHHbIe paOOThI MPOU3BOIATCS IO HAPSIAY € CoOM0IeHneM ycnoBuit m.147-151.

236. [lomyckaeTrcsi BpeMEHHBIN yX0JI ¢ pabodero Mecta OJHOTO WU HECKOJIbKHX YJICHOB
Opurajpl C pa3penieHus: MPou3BoAUTEN padboT (Habmoaaromero). B atom cinydae He TpeOyercs
BBIBOJMTh MX M3 cocTaBa Opuraapl. B smekTpoycraHoBkax HampspkeHueM Beimie 1000 B,
KOJIMYECTBO YJICHOB OpHUTIajbl, OCTaBIIMXCS Ha pabouyeM MecTe, JOJKHO ObITh HE MEHEe JIBYX,
BKJTIOYast TPOU3BOAUTEIIS PA0OT (HAOIIIOJAIOIIETr0).

237. Unensl Opurajapl, HMEIONTUE TPYMIY MO AekTpode3omacHoctu He Hiwke I, moryT
CaMOCTOSITENILHO BBIXOMUTH U3 PY W Bo3Bpamiatbcs Ha pabodee MeCTO, a YIICHBI OpHUrajbl ¢
TPyIIoN 1o 3iekTpobe3omacHocTy Il — TOIBKO B COMPOBOXKACHUH YjieHA OpUTabl, UMEIOIIETO
rpymiy 1o snektpobezonacuoctu He Huxe 111, mm paboTHHKA, IMEIOLIETO PAaBO €AUHOIUYHOTO
OCMOTpa AJIEKTpoycTaHOBKH. He momyckaercst yxoa Opuraapl ¢ pabodero Mecra 0e3 3aKpbITHS
nsepei PY Ha 3amok.

238. Bo3BpaTuBmmecs WieHbl OpUragabl MOTYT IPUCTYITUTH K pab0TE TOJIBKO C pa3peiIeHUs
MIPOU3BOAUTENS paObOT (HAOIIOJAIOIETO).

239. UYnensl Opwrambl, HE HMEIOIIME TMpaBa CaMOCTOSATEIBHON  pabOThl B
ANIEKTPOYCTAHOBKAX, MOTYT BBIXOJIUTh W3 PY U Bo3BpamaThCsi Ha paboyee MECTO TOIBKO B
COIIPOBOXACHUU PaOOTHHKA, UMEIOUIETO MPaBO €AMHOIMYHOTO OCMOTPA JIEKTPOYCTaHOBKHU, WU
HaOJII0AAI0IIIETO.

240. IIpu oOHapy>keHMHM HapyIIEHUs HACTOSIIMX [IpaBui WM Ipyrux OOCTOSATENbCTB,
yrpoXxaromux 0e30macHoCTH pabOTHUKOB, WICHBI OpUTabl TOJIKHBI OBITH yAJIEeHBI C pabo4yero
MeCTa, C U3BATHEM Hapsaa y Mpou3BOAUTENsS paboT (Habmromaromiero). bpuraga MoxxeT OBITH
BHOBb JIOMyIIEHA K paboTe TONBKO TOCIEe YCTpaHEHHs OOHApYXEHHBIX HapyIIEHUH U
o opMJIIEHHS HOBOTO Hapsija.

241. TIpaBo U3MEHATH COCTaB OpUTaJbl UIMEET TOJIHKO PaOOTHUK, BHIIAIOIMINN HAPS, WU
JPYToy NMepCoOHaJ, UMEIOLIMIA MPAaBO BBIIAYM HAPSIAOB B JAHHOU 3JIEKTPOYCTAHOBKE.

242. Yxa3aHus 10 U3MEHEHUIO COCTaBa OpUTaJibl MOTYT OBITh TIepeaHbl 1Mo TesnedoHy, 1mo
paavo WIM C HAPOUYHBIM JIOMYCKAlOIIEMY, PYKOBOAMTENIO pabOT WM MPOU3BOAUTENIO pabOT
(HabmofaromeMy), KOTOPBIH 3aBepsieT U3MEHEHHs CBOEH IOAMUCHIO B Hapsae, a TaKke
yKa3blBaeT GaMUWINIO U UMsl paOOTHHKA, OTAABILIETrO 3TH YKa3aHHUS.

243. Tlpu u3MeHeHUu cocTaBa Opurajbl JOJDKHBI coOmonaThest TpeboBanus 1m.202-204.
[TpousBoguTens pabor (Habmromaromuii) 00s13aH 00y4YHTh PAaOOTHUKOB, BBEJICHHBIX B COCTaB
Opurassl.

244, TTpu 3ameHe pyKOBOIUTENS pabOT UK MTPOU3BOAUTENS pabOT (HAOIIIOIAFOIIETO), TIPH
M3MEHEHUU OCHOBHOW YacCTH cOCTaBa OpUTaJbl U U3MEHEHUHU YCIOBUI paOOThI, BEIIACTCS HOBBIN
HapsiI.

Yacrs 12
IlepeBoa Ha apyroe padodee MecTo

245.B anekTpoycTaHoBkax HampspkeHnem Bboiie 1000 B mepeBon Opuraapl Ha apyroe
pabouee MECTO OCYIIECTBIISETCS IOITYCKAIOIINM.

246. IlepeBoa Opurajsl Ha Ipyroe pabodyee MECTO MOKET ITPOU3BOUTHCS U PYKOBOAUTEIEM
paboT wunu mpou3BoAMTENEM paboT (HAOMIONAIONIMM) B COOTBETCTBUU C TMOPYUYCHHUSIMH
pabOTHHKA, BBIABIIETO HApA[, C 3aMUChIo B rpade «OTaenbHbIe YKa3aHusDy Hapsaa U, B TO XKe
BpEMS, YUUTHIBAIOTCS TPeOOBaHUS, MPEAyCMOTpEHHbIE B 1.145 u 147.

247. TlepeBos Opurael Ha ApyTroe pabodee MecTo 0HOpPMITIETCS B Haps/IE.

248. B cnyuae, korna mepeBoj Opurajsl OblT HMPOM3BEAEH JOIMYCKAIOIUM U3 4YHCIa
OTIEPATUBHOTO WJIM ONIEPATUBHO-PEMOHTHOTO TIEPCOHAA, 3TO OPOPMIISIETCS B IBYX SK3EMIUIIpax
HapsJa, 32 UCKIIFOUEHHUEM CITy4aeB, PEyCMOTPEHHBIX B 1M.123-127.
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249. Bemmonuenue padot B PY nanpsokenuem 1o 1000 B, a Taxxke Ha ogHoit BJI, BJIC, KJI,
MepeBo/] Ha JIpyroe pabouee MECTO OCYIIECTBISET MPOU3BOIUTEND PaboT (Hab 0 Jar0muii), 6e3
oopmienus B Hapsze.

250. TIpu BeIMONIHEHHH PabOT 0€3 OTKIIOYECHHS SJIEKTPOoOOpYyI0BaHUs, OPOPMIICHUIO B
HapsiJe MOIJICKUT TOJIBKO MepeBo Opuraasl u3 ogHoro PY B npyroe.

Yacts 13
Od¢opmieHue nepepbiBOB B padoTe M MOBTOPHBIN A0IYCK K padoTam

251.B ciydae nepepblBOB B paboTe Ha MPOTSHKEHUU paboyero IHs, Opuraaa JomKHA ObITh
yaaneHa ¢ paboudero mecta, a 1sepu PY moipkHBI OBITH 3aKpBITHI HA 3aMOK. Hapsim octaercs y
MIPOU3BOAUTENS pa0bOT (HAOIIOJAIOIETO).

252. Unensl Opuraapl HE UMEIOT TpaBa BO3BpAIIAThCs Ha pabouee MECTO B OTCYTCTBHE
MIPOU3BOAUTENS paObOT (HAOIIOIAIOIIETO).

253. Jlomyck k paboTaM Tmocjie TepepbiBa OCYIIECTBIAECT MPOU3BOAUTENIb pPadOT
(mabmromaromumii) 6e3 ohopmiieHUs B HapsIE.

254. Tlpu niepepbiBe B pabOTE B CBSI3U C OKOHYAHUEM pabouero JaHs, Opuraaa T0JDKHA OBITH
yzajeHa ¢ pabodero Mecra.

3Haku 0€30MacHOCTH, OTPAXKIACHHUS, 3a3€MJICHUS HE CHUMAIOTCSI.

[IpouzBoauTens paboTr (HabMoJaromKii) MOJDKEH IepeiaTh Hapsija IOIMyCKalolieMy, a B
clly4ae ero OTCyTCTBHSI — OCTaBUTh Haps/ B CIIELUATbHO OTBEIEHHOM I ATOr0 MecTe (Mamke
JEUCTBYIOIMX pabounx HapsaoB U T.1.). B anekTpoycTaHoBKax 0e3 JeXypHOro IMepcoHaia,
MIPOM3BOIUTENIO pabOT (HAOIIOJAI0NIEMY) pa3penIaeTcs, 0 OKOHYaHUU pabovero JaHs, OCTaBUTh
Hapsan y ceOs. ExxenHeBHOE OKOHYaHME PabOT OpOpMIISIETCS MOAIKMCHIO MMPOU3BOAUTENS padoT
(HaOJIIOTAFOIIET0) B CBOEM DK3EMILISIPE Hapsa.

255. TloBTOpHBIN AOMYyCK K paboTe Ha MOATOTOBIEHHOE paboyee MECTO B MOCIEAYIOIINE
JTHU OCYILIECTBIISIET JOMYCKAIOIIUI WK, C €T0 pa3pelieHus: — pyKOBOJUTENb paldoT.

256. Pa3pernienne Ha MOBTOPHBIH JIOMYCK K paboTe GUKCUPYETCs B ONIEPATHBHOM >KypHaJe.
B stom ciyuae, mis nmomycka He TpeOyercs pa3pelleHHe BBIIIECTOSIIETr0 ONEPaTUBHOIO WU
OIIEPAaTUBHO-PEMOHTHOTO MIEPCOHATIA.

257. C pa3pemieHus J0MyCKaromero, Ipou3BOAUTENb PaboT (HaOII01al0IIHiA) UMEET IIPABO
JOMYyCTUTH Opuraay Ha pabouee MECTo, €ClIM 3TO ObLIO YKa3aHo B rpade «OTaenbHble yKa3aHus»
Hapsiza.

258. Ilpu BO300HOBIEHMHM pPAOOT Ha CIEAYIOIIMNA JEHb, NPOU3BOJAUTENL paboOT
(HabOmroMaromMii) JTOJDKEH MPOBEPUTh HAIWYHE W IEJOCTHOCTh BCEX OTrPAKICHUN, 3HAKOB
0€30MacHOCTH, a TaKXKe HAJECKHOCTh 3a3€MJICHUH, U IOMyCTUTh OpHUraay K MPOU3BOACTBY padoT.

259. Jlonyck k paboTam, BBITIOJHAEMBIA JOMYCKAIONIUM W3 YHCJIA ONEPATHBHOTO WIIH
OIEePAaTUBHO-PEMOHTHOTO MIEpPCOHAa, 0pOopMIIsIeTCs B ABYX SK3EMIUIIpax Hapsa.

260. Jlormyck k paboTam, OCyIIECTBIISIEMBIN PyKOBOAUTEIEM padOT MW MPOU3BOAUTEIICM
pabor (HabmomaromM), OQOpPMISETCS B SK3EMIULIPE Hapsina, KOTOPBIM HAaXOIUTCA Yy
MIPOU3BOAUTEINS pabOT (HAOIIOAIOMIETO).

Yactp 14
Oxonuyanue padoThl, clavya-npueMKa padodero Mmecra. 3aKpbiTue
HApsi/1a, pacnopsKeHUs1
261.1Tocne okoHuaHusl pabOTHI, MPOU3BOAUTENH PAOOT (HAOTIOAAIOIINIA) TOJKEH:
1) ynanuts 4ieHoB Opurazbl ¢ pabodyero Mecra;
2) obecrieunTh yAaleHUE BCEX MAaTEPUAIOB U HHCTPYMEHTOB;
3) CHATH YCTAHOBJICHHBIC OpUTAIOW BpPEMEHHBIC OTPAXKICHHUS, TEPEHOCHBIC IUIAKATHI
0€30MacHOCTH, 3a3EMJICHUS;

4) 3aKpbITh Ha 3aMOK JIBEPH JIEKTPOYCTAHOBOK;
5) opopmuTh B Hapsie MOJIHOE OKOHYAaHKE PA0OT CBOEH MOAMHCHIO.

144



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

262. [Tocne mpoBepkH pabOYMX MECT, OTBETCTBEHHBIH PYKOBOIUTENL paboT 0hopMIIseT B
HapsiJe OKOHYaHUE PadoT.

263. IlpousBomutens paboOT (HAOMIOAAMOIMINK) MOJDKEH COOOLIUTH JIOMYCKAIOIIEMY,
NEKypPHOMY OINEpPaTUBHOMY WJIM ONEPAaTUBHO-PEMOHTHOMY TIE€pPCOHANy, WU pPabOTHUKY,
BBIJIaBIIEMY HapsiJl, O TIOJTHOM OKOHYaHHH PaOOTHI U O BBIIIOJIHEHUH UM TpeOoBaHui 11.261, 262.

264. Tlocne moJHOTO OKOHYAHHS palbOT, MPOU3BOIUTENH padOT (HAOMIOAAIONTNI) TOKEH
nepeaaTtb Hapsja JOMYyCKAloleMy, a IPU €ro OTCYTCTBUU — OCTaBUTh HApsJ B CIIELUAIBHO
OTBEJIEHHOM JUJIsl 3TOT0 MecTe (Tanke AeUCTBYIONINX HapsI0B U T.1.).

265. Eciiu mocrie mosHOro OKOHYaHHsI padOT BO3HUKAIOT CI0KHOCTH IPH Nepeiaue Hapsa,
TO C pa3pelIeHus OMYyCKAIoIIero Wik paboTHUKA U3 YUCIA ONEPATUBHOTO WM ONEPaTUBHO-
PEMOHTHOTO MEPCOHAJIa, HAPSII MOXKET OCTaThCs y MPOU3BOAMTENS paboT (Habmonatomiero). B
3TOM CJIy4ae, a TAaK’Ke KOr/ia IPOU3BOJUTENh padOT COBMENIAET 00S13aHHOCTH JIOMYCKAOIIEro, OH
JOJDKEH TIepesiaTh, HE IMO3/JHEE CIEAYIOUIero IHS, Hapsij ONEepaTMBHOMY WM OIEpaTHBHO-
PEMOHTHOMY TEpPCOHANy, WU PabOTHHKY, BBIJABLIEMY Hapsi, a Ha yJaJeHHBIX y4acTKax —
aJIMUHUCTPATUBHO-TEXHUYECKOMY MIEPCOHATY y4acTKa.

266. [lomyckaromui, mocJje Mmoxy4eHus Hapsaa, B KOTOPoM 0(OPMIICHO MOTHOE OKOHYAHHE
paboThI, TOMKEH OCMOTPETh paboure MecTa U COOOIINTh paOOTHUKY, BBIIAIOIIEMY Pa3pelicHIe
Ha TMOJrOTOBKY pabo4ynX MECT U JOIMyCK K padoTaM, a TakKe ONepaTUBHOMY WM ONEpPaTUBHO-
PEMOHTHOMY TIEpCOHANly, B UYbEM YIPABICHUUM HAXOJUTCSA DJIEKTPOYCTAaHOBKA, O IIOJHOM
OKOHYaHUM pPabOT W O BO3MOXKHOCTH IIOIaYd HAMpPsDKEHHUS Ha COOTBETCTBYIOIIYIO
3JIEKTPOYCTAHOBKY.

267. ITocne ocmoTpa pabodero Mecta, OKOHYaHHE PaOOTHI, BHITTOJIHEHHOW TI0 HAPSAy WIH
pa3pelIeHuIo, JOKHO OBITh 0POPMIICHO B KypHaJe ydeTa padoT, BBIMOIHAEMBIX TI0 HapsaaM U
pacnopsHKeHUsIM, a TaKXKe B ONIEPaTUBHOM KypHaJe.

Yactsp 15
BruiiioyeHue 371eKTPOYCTAHOBKH MOCJI€e MOJTHOT0 OKOHYAHUS PadoThI

268.0nepaTUBHBINA WM ONEPATUBHO-PEMOHTHBIN MEPCOHAII, MOJYYUBIIHI pa3pelieHue Ha
BKJIIOYCHHE 3JICKTPOYCTAHOBKU IIOCJIE TIOJHOTO OKOHYaHMA pPaboOT, Mepel €€ BKIIYEHUEM
JOJKEH yOEIUTHCS B TOTOBHOCTH JJIEKTPOYCTAHOBKM K BKIIFOUEHHUIO (IPOBEPUTH YUCTOTY Ha
pabouem MecTe, OTCYTCTBHE Pa0OYMX MaTepHajoB, MHCTPYMEHTOB M [p.), CHSATh BPEMEHHBIC
OTpaKJCHUs], TIEPEHOCHbIE TUIaKaThl OE30MaCHOCTH, 3a3€MJICHHMsI, YCTAaHOBJIECHHBIE B Ipoliecce
MOJATOTOBKM pPa0O4Yero MecTa OINEpaTUBHBIM IIEPCOHAIOM WJIM  ONEPaTHBHO-PEMOHTHBIM
MEPCOHAJIOM, i YCTAaHOBUTDH MOCTOSTHHBIE OTPaKICHUSI.

269. JlomyckaromeMy MOXET OBITh MPEJOCTaBICHO MPaBO, MOCIE OKOHYAHUS paloThI,
BKJIIOUUTh  3JIEKTPOYCTAHOBKY 0€3  JOMOJHUTENbHBIX  pa3pelieHuid WM  yKa3aHHi.
[IpenocraBnenue mpaBa Ha TAaKOE BKIIOYEHHUE JOJDKHO OBITH 3alMCaHO B CTpoke «OTaenbHbIE
yKazaHus»» Hapsaa. [IpaBo Ha Takoe BKIIOUEHHE MOXET OBITh NMPEAOCTABICHO TOJIBKO B CiIyyae,
€CITM K paboTaM Ha 3JIEKTPOYCTaHOBKE WIJIM HAa OJTHOM €€ y4acTKe He JIOMYILEHbI Ipyrue Opuraibl.

270. B aBapuifHBIX cily4asix ONepaTUBHBIN NEPCOHAT WM JAOIYCKAOIIMH MOTYT BKJIIOYUTD
B pa0OTy BBIBEJICHHOE B PEMOHT 3JIEKTPOOOOPYI0BAaHHE WM 3JIEKTPOYCTAHOBKY B OTCYTCTBHUE
Opurajbpl 10 MOJTHOTO OKOHYAHUS PadOT MPU YCIOBUH, YTO 0 MPHUOBITHS MPOU3BOIUTENS padboT
¥ BO3BpAlICHHS UM Hapsjaa, Ha pabouumx MecCTax paccTaBlieHbl PAOOTHUKH, OOs3aHHbIC
NPEIYTPEIUTh TTPOU3BOIUTENS PAadOT M BCEX WICHOB OpPHTrasbl O TOM, YTO DJIEKTPOYCTaHOBKA
BKJIIOUEHA ¥ BO30OHOBIIEHHE pa0bOT 3aMperieHo.

T'aasa 111
TEXHHUUYECKHUE MEPOIIPUATUSA, OBECIIEYUUBAIOIINUE BE3OITACHOCTD
IMTPUA BBIITOJTHEHUU PABOT CO CHATHUEM HAIIPSXKXEHUS

Yactp 1
OO0mue TpedoBaHus
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271. Ilpu moaroroBke pabodero Mecta K MPOU3BOACTBY PadOT CO CHATHEM HAIPSHKEHHS
JIOJKHBI OBITh BBITTOJIHEHBI CIEAYIONIUE TEXHUUECKIE MEPOTIPUSTHS:

1) BeIMONIHEHHE HEOOXOAUMBIX OTKIIOUEHUH U MPUHATHE MEp, MPENATCTBYIONINX MOAa4e
HaANpPsSDKEHUs Ha MEeCTO paboThl BCJIEICTBHUE OUITMOOYHOTO MIIM CaMOIIPOU3BOJIBLHOTO BKIIIOUEHHUS
KOMMYTAIIHOHHBIX allapaTos;

2) BBIBELIMBAaHUE 3alpeliaroliyuX IIaKaTOB OE30MacHOCTH Ha MPUBOAAX PYYHOTO M Ha
KITF0YaX JUCTAHIIMOHHOTO YIPaBIEHUS KOMMYTAIMOHHBIX allllapaToB;

3) mpoBepKa OTCYTCTBHUSI HalpsDKEHHS Ha TOKOBEAYIIMX YacTAX, KOTOPbIE JOJHKHBI ObITh
3a3eMJICHBl BO  M30€XaHME TMOPAKEHUH  DIEKTPUYECKMM TOKOM M CMEPTEIbHBIX
AJIEKTPOINOPAKEHUI;

4) ycTaHOBJIEHME 3a3eMJICHUW (BKIIIOUEHHE 3a3eMJISIONIMX HOXEW, a TaMm, TJ€ OHHU
OTCYTCTBYIOT — YCTaHOBKA MIEPEHOCHBIX 3a3€MJICHU);

5) BBIBEIIMBAHUE yKa3aTeIbHBIX M1akaToB Oe3omacHocTH «3A3EMIIEHOY, orpaxieHue, B
cily4ae He0OXOJUMOCTH, padOYUX MECT U OCTABILUXCS MO/ HAIIPSKEHUEM TOKOBEIYIIUX YacTeH,
C BBICTABJICHHEM MPEIYIPEkKAAIONINX U MPEIMUCHIBAIONINX IJIAKATOB 0€30IaCHOCTH.

Yactsp 2
OTkII04YeHust

272. IIpu moAroToBKe pabovyero MecTa JOHKHBI OBITh OTKITIOYCHBI:

1) TokoBenyIIMe YacTy, Ha KOTOPBIX JOJKHBI POU3BOAUTHCS paOOTHI;

2) HeorpaxIeHHbIE TOKOBEAYIINE YaCTH, K KOTOPHIM BO3MOXHO CIIy4aifHOE MPUOIIMKEHNE
nepcoHana, pabounx UHCTPYMEHTOB U yCTPOMCTB, MEXaHU3MOB U I'Py30MOJbEMHBIX MalIMH Ha
paccTosinue, MeHee ykazanHoro B Ta0mwmie Ne 1;

3) uenu ympaBlIeHHS W TUTaHHS TPUBOJAOB, 3aKPHIT BO3IYyX B CHUCTEMaxX yMpaBICHUS
KOMMYTAallMOHHBIMU aIlllapaTaMy, CHAT 3aBOJ C NPY>KUH U I'PYy30B y IPUBOJOB BBIKJIIOUATENIEH U
pa3beAUHUTEIICH.

273. B anekrpoyctaHoBkax HamnpspkeHueM Boiiie 1000 B momkeH ObITh clieliaH BUAUMBIN
pa3pbIB ¢ KaXKJI0M CTOPOHBI, ¢ KOTOPOM KOMMYTAIlMOHHBIM amnmnapaToM Ha pabodyee MecTO MOXKET
ObITh TOJAHO HaNpsDKEHUE. BUAMMBIA pa3pblB  OCYIIECTBIAETCS IyTeM OTKIIOYCHHUS
pa3beIMHUATENECH, OTKJIIOYEHHUS OTIEIUTENEH M BBIKJIIOYATENICH HAarpy3Kd, CHATHS IIJJaBKUX
NpeJOXpaHUTENeH, OTCOSMHEHUS WU CHATHS IINH, IPOBOJOB, Kabemnei u ap.

274. Buaumeiii pa3pelB MOXET OTCyTCTBOBaTh B KPY ¢ snemMeHTamMum Ha BBIKaTHBIX
TEJIEKKAX, @ TAK)KE B KOMIUIEKTHBIX PaCIPEACIUTENbHBIX YCTPOUCTBAX € JIETa30BOM U30JIALMEHT
(mamee — KPYD), mpu Hanuyumu HaJIEKHOTO MEXaHMUYECKOTO yKas3aTellsl TapaHTHUPOBAHHOTO
10JIO’KEHHSI KOHTaKTOB.

275. B cnyuyae orcytctBusi BUAMMOro paspeiBa B KPY, ¢ sjnemMeHTamMu Ha BBIKATHBIX
TEJIEXKKAX, @ TAKXKE B PACIPEACIUTEIbHBIX YCTPOMUCTBAX C MIETa30BOM U30JISLUEH HANPSKEHUEM
6 kB u BbIlIe, TPOBEPKY OTKIFOUEHHOTO MOJIOKEHUSI KOMMYTAallHOHHOTO aIlliapara pa3peraercs
IIPOBEPSATH M0 MEXAHUYECKOMY yKa3aTENI0 FrapaHTUPOBAHHOIO MOJIOKEHUSI KOHTAKTOB.

276. Ilpm mpoBeneHun paboOT, B cly4yae, KOTJIa CHJIOBbIE TpaHCHOPMATOPHI |
TpaHc(hOopMaTOPhl HANPSKEHUSI CBA3AHBI C YYAaCTKOM 3JIEKTPOYCTAHOBKH OYAYT MPOH3BOIUTCS
paboThl, OHM JOJDKHBI OBITh OTKIIOYEHBI, @ HUX KOMMYTAI[MOHHBIE CXEMBbI JOJKHBI OBIThH
pa3zobpaHbl ¢ 00eWX CTOPOH IJsi HCKIIOYEHHUS BO3MOXXHOCTH OOpaTHOW TpaHChOpMaIuu.
Pemenune 06 otkimodennn tpanchopmaropos Ha 6-10/0,4 kB npu BeimonHennn padot Ha BJI 6-
10 kB npunumaeTcst pabOTHUKOM, BBIIAIOIINM HapPSI.

277. 3anpemiaercs Hax0XJIeHUE nepcoHasna B PY, B KOTOPBIX HAXOAATCS KOMMYTallMOHHbBIE
anmapartsl, B cllydae, KOT/ia OHH yIPaBJISIOTCS IUCTAHIIMOHHO C aBTOMAaTU3HUPOBAaHHOTO pabouero
MecTta (nanee — APM) onepaTuBHOrO repcoHania.

278. Ilocne OTKIIOUEHHUs BBIKJIIOYATENIECH, Pa3beAUHUTENECH U BBIKIIOYATEIECH Harpy3KkH C
PYYHBIM YIIpaBJICHHEM, HEOOXOIMMO BH3YaJIbHO TNPOBEPUTH HMX OTKIIOYEHHE M OTCYTCTBHE
IIYHTUPYIOIIUX EPEMbIYEK.
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279. llpu AMCTaHLIMOHHOM YIIPABJIEHWM KOMMYTAlMOHHbIMM annaparamMmu c APM,
MPOBEpPKa TOJOXKEHUS KOMMYTAIIMOHHBIX amnmapaToB (BBIKJIIOYATENEeH, pazbeAUHUTENCH,
3a3eMJISIOIINX HOXKEH) OCYIIECTBIIAETCS Yepe3 CUCTeMbl curHaimu3anuu. OOMmui KOHTPOIb HaJ
COCTOSSHUEM  KOMMYTAllMOHHBIX  alllapaTOB  OCYIIECTBIISIETCS €  IOMOIIBKD  CPEICTB
TEXHOJIOTUYECKOTO BHJICOHAOIIOICHHUSI.

280. BusyanbHas mpoBepka (HaKTHYECKOTO TOJOKEHHS KOMMYTAIMOHHBIX amnmnapaToB
JOJDKHA OBITh BBITIOJHEHA IIOCIE€ OKOHYAHMS BCEX OIepalif, HEMOCPEJICTBEHHO B MeECTe
YCTaHOBKHM KOMMYTAIIMOHHBIX aMapaToB.

281. B osnexrpoycranoBkax HanpspbkeHuem Bbimie 1000 B ngius mpengorBpaieHus
CaMOIIPOU3BOJILHOTO WJIM OIIMOOYHOTO BKJIIOYEHMS] KOMMYTAI[MOHHBIX alllapaTtoB, KOTOPHIMU
MOJKET OBITh MOJAHO HANpSHKEHUE K MECTy pabOThl, JOJDKHBI ObITh MPENNPUHATHI CIEIYIONINe
MEpBHI:

1) y pa3zpeauHuTENEH, OTAEIUTENIEH, BBIKIIOYATENEH HArpy3kd py4dHbIE IPHUBOJBI B
OTKJIFOUEHHOM  TIOJIO)KEHUH JOJKHBI OBbITh 3amepTbl Ha MeXaHW4yeckuil 3amMok. B
ANEKTPOYCTAaHOBKax HampsbkeHueM 6-10 kB ¢ OJZHOIOJIIOCHBIM Pa3beIMHUTENEM BMECTO
MEXaHMYECKOIO 3aMKa JIOIyCKAaeTCs HaJeBaTh HA HOXHU PAZBEAUHUTENS JUDJIECKTPUUYECKHE
KOJITIaKH;

2) y pa3beqUHUTENCH, YIIPABIIEMbIX ONEPATUBHOM MITAHTOM, CTAIIMOHAPHBIC OTPAKICHUS
JIOJKHBI OBITH 3aNIEPThl HA MEXaHUUYECKUN 3aMOK;

3) y npuBOOB KOMMYTAIIMOHHBIX allapaToB C AMUCTAaHLIMOHHBIM YIPABIECHUEM JOJIKHBI
OBITh OTKJIIOUEHBI CHJIOBBIC 3JICKTPUYECKHE IENH W IeTH YNpaBJICHUS, a y IMHEBMAaTHUECKUX
MPUBOJIOB Pa3beAUHUTENECH JODKEH OBITh 3aKpBIT KpaH CETH MOJa4yM C)KaToro BO3AyXa U
3a0JIOKUPOBAaH MEXAaHMUYECKUM 3aMKOM, DPa3pshKeHa OT JaBJICHHs IeNb, PACIOIOKEHHas 3a
KpaHOM TpyOONpoBOJa CETHU MOJa4yM CKATOTO BO3/yXa, a CITyCKHbBIE KJIAlaHbl JTOJDKHBI OBITH
OCTaBJIEHBI B OTKPHITOM I10JIO)KEHUU;

4) B cimyvae AMCTAHIIMOHHOTO yrpaBiieHus ¢ APM, y npuBo10B pa3beIuHUTENEH TOJIKHBI
OBITH OTKJIIOYEHBI cujioBble Henu. Kirou BeiOOpa pabouero pexuma B IKady ympaBieHHS
MEPEBOIUTCS B TOJOXKEHUE «MECTHOE yIMpaBieHHE», a IIKad ympaBleHUS pPa3beIUHUTEIEM
3aMUpaeTCsl HA MEXaHUUYECKUI 3aMOK;

5) y Tpy30BBIX U MPY>KUHHBIX [IPUBOJIOB, BKIIOYAIOUINI I'py3 WM BKIIIOYAIOUIas MPYKUHA
NEPEeBOATCS B Hepabouee MOJI0KEHHE;

6) TOJDKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI 3alpeIIaloye TiaKkaThl 6€30MacHOCTH.

282. Mephl 110 MPEAOTBPAIICHUIO OMIUOOYHBIX BKIFOUEHUH KOMMYTAIMOHHBIX allapaToB
npu npoBeneHun pabor Ha KPY ¢ BBIKATHBIMU TeNEKKaMH JOJDKHBI OBITH MPUHATHL B
COOTBETCTBUH ¢ TpeboBaHusMH 11.475, 476.

283. Ilpu mpoBeneHnn padbOT B AJIEKTpOycTaHOBKaxX HampsbkeHueMm g0 1000 B, co Bcex
TOKOBEAYLIMX YacTel ClIeyeT CHATh HanpshkeHue. HanmpspkeHne cHUMaeTcesl My TeM OTKIIOYEHUS
KOMMYTAllMOHHBIX aIlllapaToB C pPYy4YHBIM IPUBOAOM, a MPHU HAJUYMM B CXEME IIJIaBKUX
IIpeloXpaHuTeneil — nmyTeM ux cHATUA. [Ipu OTCyTCTBUM B cXeMe IpenoXpaHUTENed U A
MPEeIOTBPAIEHHUS OITMO0YHOTO BKIIIOYEHHSI KOMMYTAI[MOHHBIX allapaToB MPUMEHSIOTCS MEphl
[0 3aMMpPaHUI0 PYKOSTOK WM JBepell mkada ymnpaBieHHs], IO 3aKPBITHIO IMyCKOBBIX KHOTIOK,
YCTaHOBKE U30JIMPYIOIINX HAKIJIAJOK MEK/y KOHTAKTAMH KOMMYTallMOHHOT0 annapara u T.4. [Ipu
CHSTHH HAMPSHKEHHUS] KOMMYTAIMOHHBIM alapaToM HEOOXOAMMO Pa30MKHYTh BTOPUYHYIO IIETh
BKJIFOYAIOLIEH KaTYyIIKH.

VYka3aHHbIE MEPBI MOTYT OBITh 3aMEHEHBI PACIIMHOBKON MM OTCOCTUHEHHEM Kaleneil oT
KOMMYTAIIMOHHBIX aIlllapaToB HIIK OT 000pPYI0BaHMUs, HA KOTOPOM JIOJIKHBI IIPOBOJUTHCS PabOTHI,
C BBIBEILIMBAHUEM 3aIPENIAONINX [IaKaTOB 0€30MacHOCTH.

284. OTkIII0UE€HHOE TTOJIOKEHUE KOMMYTAllMOHHBIX aIlapaToB Mo Hanpspkenuem 10 1000
B, ¢ HemocTynHbIMU 11711 OCMOTpa KOHTAaKTaMH, ONPENEISIETCS MyTEeM MPOBEPKU OTCYTCTBHUS
HaNpPsDKEHUS Ha MX 3aKMMax WIKM Ha OTXOSIIMX IMHAX, Ha IPOBOJaX U 3aKKUMax 000py10BaHMs,
BKJIFOYAEMOT'0 3TUMHU KOMMYTallMOHHBIMH aNapaTaMH.
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285. IIpoBepka otcytctBus HampsbkeHUss B KPY ocymiecTBisieTcss ¢ MCMONb30BaHUEM
yKa3zaTeseil HanpsoKeHHsI, BCTPOEHHBIX B o0opyaoBanue KPY.

Yacrts 3
BriBemuBaHue 3anpemaInX IIAKATOB 0€30MaCHOCTH

286.Ha mpuBomax (pykosiTKax MPHUBOJOB) KOMMYTAIIMOHHBIX amNlapatoB C PYYHBIM
yrOpaBieHUEeM (BBIKIIOYATENIM HATPy3KH, pPa3beIUHUTENH, PYOWIBHUKH, aBTOMATHUECKHE
BBIKJIIOYATENN), BO H30€KaHUE TOJayd HaIpsDKEHUs Ha paboyee MeCTO, JOJDKHBI OBITh
BeiBemeHbl Inrakatel «HE BKJIIOUATH! PABOTAIOT JIFOJU!». VY 0IZHOOOMIOCHBIX
pazpeAMHUTENCH IU1aKkaThl O€30MacHOCTH BBIBEIIMBAIOTCS HAa TMPUBOAE TOJtOca, a Yy
pa3beIMHUTENECH, YOPABISIEMBIX C TOMOIIBIO OINEPATUBHOM INTAHTM — Ha 3alIUTHBIX
OTPaKICHUSIX.

287. Ha 3agBmKKax, 3aKpbIBAIOIIMX JOCTYIl BO3JyXa B MHEBMAaTUYECKHE TPUBO/IBI
pasbenuuuteneli, BoiBemmBaeTcs rmiakar OezomacHocTH «HE OTKPBIBATBH! PABOTAIOT
JIFOIN ! ».

288. Ha mnpucoenunenusix HanpsbkeHuem g0 1000 B, kotopele He OCHaIIEHBI
KOMMYTAIlMOHHBIMH anmapaTtamu, miakat OesomacHoctn «HE BKIIFOYATBH! PABOTAIOT
JIKOJIN!» nomxeH ObITH BBIBEIIEH BO3JIE CHATHIX Npeaoxpanuteneit, B KPY — B cooTBeTcTBUH C
nmyHkramu 519, 520.

289. [Tnakatsl 6€30MaCHOCTH AOKHBI OBITH BHIBEIIEHBI HA KITI0YaX WM KHOTKAaX MECTHOTO
WM JUCTAaHIIMOHHOTO YTPABJIEHHUSA, a TaKKe Ha aBToOMaTax WJIM B MECTaX CHSATHIX
MpeloXpaHuTeNel nenel ynpaBieHusl U CHIIOBBIX LieTlel MUTaHUS MPUBOJIOB KOMMYTAIIMOHHBIX
anmnaparos.

290. B ciyyae IUCTaHIIMOHHOIO YIPABICHUS KOMMYTAallMOHHBIMHM amnmnapatamu ¢ APM,
aQHAJIOTUYHBIC TUTAKATHl OE30MACHOCTH JOJKHBI OBITh BBIBEIICHHI HAMPOTHUB TIpauuecKoro
0003HaYCHUS COOTBETCTBYIOIIET0 KOMMYTAIIMOHHOTO arrapara, Ha cxeme APM.

291.Ha npuBomax KOMMYTAallMOHHBIX amnmnaparoB, KOTopeiMH oTkiatodeHa BJI u K,
BeIBemMBaeTcsd oauH Imakat OesomacHoctH «HE BKIIFOYUATL! PABOTA HA JIMHWUUA!»,
HE3aBUCHMO OT KOJIMUYECTBa paboTalouux Opurai.

292. B ciyyae ITUCTaHIIMOHHOIO YIPABJICHUS KOMMYTAallMOHHBIMHM amnmnapatamu ¢ APM,
sanpemarmuii  mwiakar 6e3omacHoctn  «HE BKJIFOYUATH! PABOTA HA JIMHUN!»
pa3MeniaeTcst Ha CXeMe PsiIoM C CHMBOJIOM KOMMYTAllMOHHOIO anmnapara, KOTOPbIM MOXKET ObITh
nonano Hanpspkenue Ha BJI wim KJI. OTot mitakat 6€301acHOCTH BBIBEIIMBACTCS U CHUMAETCS TI0
YKa3aHHUIO OMNEpPAaTUBHOTO WM OINEPAaTUBHO-PEMOHTHOTO IE€pPCOHANa, KOTOPBIA BEAET YYeT
KOJIMYECTBA OpUTal, BBIMOIHSIOMIUX Pa0OTHI HA JTMHHH.

Yacts 4
IIpoBepka oTcyTCTBHS HANIPSIZKEHUSI

293.1TpoBepka OTCYTCTBHSI HAIPSKEHUSI OCYIIECTBIISIETCSI C IOMOIIBIO  yKa3aTelsst
HaMpsKEeHUs1, UCIIPABHOCTb KOTOPOTO IOJKHA OBITh TPOBEPEHA MEpe]] IPUMEHEHHUEM € TIOMOIIIBIO
CIELUANbHBIX NPUOOPOB, MpeIHA3HAUEHHBIX Ui TAaKUX IPOBEPOK, WM NPUOIIKEHHEM K
TOKOBEIYIIMM YacTsM, 3aBEI0MO HAXOAIINMCS 1O/ HAIIPSKEHUEM.

294. Ecnin yka3aTenb HanpsHKeHUs1, IPOBEPEHHBIN MPUOIMKEHNEM K TOKOBEIYIIIUM YacCTsIM,
OBUT YPOHEH WJIH MOJIBEPTAJICA yIapaM, 3alpemaeTcst €ro MPUMEHSTh 0€3 ITOBTOPHOM MPOBEPKH.

295. B osnektpoycraHoBkax HampsbkeHueM Bboimie 1000 B, ykazareneM HanpsbkeHUs
HEOO0XOIMMO TOJTb30BATHCS B IUAIEKTPHUECKUX TIEPUYATKAX.

296. B KPY (B ToM umcie 3J1era3oBbIX), IPOBEpKa OTCYTCTBHUS HANPSKEHUS JOJDKHA
IIPOBOAMTHCS C UCIIOJIB30BAaHNEM BCTPOEHHBIX CTALIMOHAPHBIX yYKa3aTelnel HalpsHKeHUS.

297. B snekTpoycTaHOBKax HampsbkeHueMm 35 kB u Bblle, A1 OPOBEPKH OTCYTCTBHS
HaAIpPSDKEHUS MOXKHO TOJIb30BaThCS M30JIMPYIOLIEH IITAaHTOM, MPUKAcasch €10 HECKOJBKO pa3 K
TOKOBEIYILIUM YacTsM. B 1aHHOM ciiyyae OTCYTCTBUE UCKPEHUS M XapaKTEPHOI'O MOTPECKUBAHUS
SBJIIETCS IPU3HAKOM OTCYTCTBHUS HAIIPSKEHUSI.
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298. Ha onHonensbix nuHUAX HanpspkeHueM 330 kB u Bbllle, 70CTaTOYHBIM MTPU3HAKOM
OTCYTCTBUS HAIIPSKEHUSI ABIISIETCA OTCYTCTBUE KOPOHUPOBAHMUS.

299. B ciyyae [OMCTAaHIIMOHHOIO YIPAaBICHMsS KOMMYTALMOHHBIMHM amnmnapaTaMud U
3a3eMIISIIOIMMU HOkaM ¢ APM, nomyckaeTcss mpoBepKa OTCYTCTBHUSI HAIpPSDKEHUS TEpen
BKJIIOYCHHEM 3a3eMJISIOIIMX HOXEH IyTeM BbIBEpKH (MOJPOOHOI MPOBEPKH) CXEMBI,
otoOpakaemoii Ha MoHutope APM. IlpoBepka OTCYTCTBHSI HANpPSOKEHHS Ha SJIETa30BOM
00OpYJIOBaHUHU JIOMYyCKAeTCs TMpH HAJIMYUM ONEPAaTHBHOH OJOKUPOBKM C BHECCHHEM
COOTBETCTBYIOLLETO pa3pelIeHUs] 3aBOJIOM-U3FOTOBUTENEM B TEXHHYECKHM NAcloOpT JaHHOIO
obopynoBanusi. COOTBETCTBYIOIIEE yCIOBHE OGOPMIIIETCS M B MHCTPYKIMHU IO 3KCILTyaTalluu
JAHHOTO BUJa 000PYA0BaHMSL.

300. IIpoBepka OTCYTCTBHS HampspKeHUS B PY MOXeT oCymecTBISATHCS PaOOTHUKOM M3
qyciaa ONEPaTUBHOIO WM ONEPaTHBHO-PEMOHTHOIO IEpCOHajla, HMMEIOUIMM TIpYyHIy 0
3JIeKTpoOe30macHOCTH He Hike IV — B anekTpoycraHoBkax HampspkeHuem Bbime 1000 B, u
TpyIITy 1o aiekTpode3onacHocTy He Hke 11 — B anekTpoycTanoBkax Hanpspkeruem 1o 1000 B.

301. Ha BJI npoBepKy OTCYTCTBHS HAIPSKEHHUS JOJDKHBI BBIITOTHATH /1B paOOTHHKA:

1) ma BJI wnanpsokenmem Boime 1000 B — oguH paGoOTHMK ¢ Tpynmol 1o
3JIeKTpoOe30macHOCTH He Huke [V 1 BTopoil — ¢ rpynmnoit no anekrpode3onacHocty He Hke 111
2) nwa BJI nanpsokenuem 1o 1000 B — paGoTHUKH, HWMEOIIME TPYyMIy IO

anekTpobe3onacHoctu He Hinke 111

302. [IIpoBepka OTCYTCTBUSI HANpSDKEHUST TMYTEM BBIBEPKM CXEMbl B  HaType
OCYIIECTBIISAETCS:

1) 8 OPY, KPY u KTII HapyxHO# ycTaHOBKH, a Takxke Ha BJI B TyMaHHY10, TOXKUTHBYIO,
CHEXHYIO IIOTO/IY U B ClIydae OTCYTCTBHS CHEIUATBHBIX yKa3aTellel HalpsKEHNUs,;

2) B OPY nanpsukenuem 330 kB u Bbime, n Ha ayxnenHbeix BJI nanpspxkenunem 330 kB u
BBIIIIE.

303. I[Ipu BbIBEpKE CXEMBbI B HaType OTCYyTCTBHE HampsikeHus Ha Bbhixojax BJI m KJI
MOATBEPKIAETCA JI€KYPHBIM, B OTIEPATUBHOM YIIPABICHUN KOTOPOTO HAXOATCS TUHUU.

304. Briepka BJI B Hatype ocyliecTBIs€TCS MyTEM MPOBEPKH HANpPaBICHHS Nepeaadyu
ANIEKTPOIHEPTHH [0 JUHUH OT HCTOYHHMKA K pabdodeMy MeCcTy M BHENIHHX MPU3HAKOB
OTKJIFOUEHHOM JIMHHMHM, a Takke 0003HAUEHHUI Ha Omopax, KOTOpbIe JOKHBI COOTBETCTBOBATH
JUCTIETYEPCKUM HAMMEHOBAHUSIM JIMHUM.

305. Ha BJI mpu mnonaBecke MNpPOBOJOB Ha Pa3HbIX YPOBHAX, MPOBEPKA OTCYTCTBHS
HaIpsOKEHUsI C MOMONIBIO0 yKa3aTelisd WIM WU30JUPYIONIeH INTAaHTH, U YCTAaHOBKA 3a3€MJICHHM
JIOJKHA OCYILIECTBIISIThCSI CHU3Y BBEpPX, HauMHAs C HIDKHEro rnposofa. [Ipu ropusoHTanbHOU
MOJIBECKE MPOBOJIOB MPOBEPKY HAYMHAIOT C OJIMKAKIIIEro MPOBOAA.

306. B »snektpoycraHoBkax ¢ cucremor TN nHanpstokenuem no 1000 B, mposepka
OTCYTCTBUS HAMIPSKCHUS TIPOU3BOAUTCS MEXKTY (ha3aMu ¥ MEXKITY KakI0i (a3oi U 3a3eMICHHBIM
KOPITyCOM YCTaHOBKH WJIM 3alllUTHBIM MPOBOJAHHKOM, BKJIIOYasi BO3MOKHOCTb HCIOJIB30BaHUS
MpEeABAPUTENIBHO MPOBEPEHHOI0 BOJBTMETpPA, LIKaJa KOTOPOTO COOTBETCTBYET H3MEPSIEMOM
BEJIMYMHE HANPSKEHUS. 3anpelaeTcs Moab30BaThCsl KOHTPOJIbHBIMU JTaMITAMH.

307. VYcrpoiicTBa, CHTHAIM3HPYIOMIHE OO0 OTKJIIOYEHHOM TIOJIOKEHUHW  armapara,
OJIOKMPYIOIIUE YCTPOICTBA, MOCTOSHHO BKJIIOYEHHBIE BOJBTMETPHI U TMPOYME YCTPOMCTBA
SIBJISIFOTCS JIOTIOJTHUTENIbHBIMU CPEJICTBAMHM, TTOATBEPKIAIOIMMU OTCYTCTBUE HANPSLKCHUS, U HA
OCHOBAaHMH MX MOKAa3aHUHN HEb34 JIeJaTh BEIBOABI 00 OTCYTCTBUHU HANPSKCHHUS.

Yacrte S
YcTaHoBKa 3a3eMJIeHUM
308.YcraHoBka 3a3eMJIEHMH Ha TOKOBEAYIIME YacTU M BKJIIOYEHHE CTallMOHAPHBIX
3a3eMJISIIOIIMX HOXEH OCYyILECTBIIETCS HEMOCPEJACTBEHHO IIOCIE TIPOBEPKU OTCYTCTBHS
HAIpPsOKCHUA.
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309. IlepeHocHOe 3a3eMJIeHHE CHayajga HEOOXOIMMO MPUCOCIHHUTH K 3a3eMIIIOLIEMY
YCTPOMCTBY, a 3aTe€M, IIOCJIE NMPOBEPKHU OTCYTCTBUS HANPSDHKEHUS, YCTAHOBUTH HA TOKOBEAYLIUE
YacTH.

310. JlemoHTaX MEPEHOCHBIX 3a3€MJICHUH BBITTOIHAETCS B 0OpaTHOM MOCIIEI0BATEILHOCTH:
CHayaja OHM CHUMAIOTCS C TOKOBEAYIIMX YacTel, a 3aTEM OTCOEAMHSIETCS OT 3a3€MJISIOLLErO
YCTpOMCTBA.

311. B anekrpoycraHoBkax HanpskeHueM Boiie 1000 B, ycraHoBKa U CHATHE TEPEHOCHBIX
3a3¢MJICHA BBINIOJIHACTCSA B JUIJIEKTPUYCCKUX NEPUYATKAX, C MCIIOIB30BAHUEM H30JIMPYIOIIEH
LITaHTU. 3aKPEIUIEHNE 3aKMMOB IIEPEHOCHBIX 3a3€MJIEHUI IPOU3BOANUTCS TOM XK€E ILITAHTOM.

312. B snektpoycranoBkax HamnpspkeHuem a0 1000 B, ycTaHOBKa M CHATHE TEPEHOCHBIX
3a36MJICHUI BBINOJIHSETCA B JUAJIEKTPUUECKUX NEpUYaTKax WM ¢ MPUMEHEHUEM H30JIMPYIOIIEH
LITAHTH.

313. IIpu ycTaHOBKE MEPEHOCHBIX 3a3eMJICHUI HEOOXOAMMO IPUMEHSATh CPEICTBA 3aIUTHI
JUIA U TJ1a3.

314. Ilpu ycTaHoBKe, AEMOHTaXX€ WM BO BpPEMsS BBINOJHEHHS pabOT 3amperiaercs
IIPUKACATHCS K TOKOBELYIIUM YacTsAM 3a36MJICHUM.

315. 3anpenieHo Noab30BaTHCS IS 3a3€MIIEHHUS IPOBOAHUKAMHU, HE NTPEAHAa3HAUYEHHBIE AJIs
ATUX LEJEH, 3a UCKIIFOYEHUEM CITy4aeB, MPETyCMOTPEHHbIX 11.446-448.

Yacrtb 6
YcranoBKka 3a3eMJIeHHH B pacnpeaeJuTebHbIX YCTPOHCTBAX

316.B onextpoycraHoBkax HampspbkeHuem Beimie 1000 B, 10mKHBI  3a3eMIISTHCS
TOKOBEAYIIHE YacTh Bcex (a3 (IMOIFOCOB) OTKIIOYEHHOTO y4acTKa, CO BCEX CTOPOH, OTKyAa
MOXKET OBITh MOJAHO HAIpsDKEHHE, 32 MCKIIOUYEHHEM COOpHBIX MHMH PY, OTKIIOYEHHBIX AJIs
BBHITIOJTHEHUS pa0oT, Ha KOTOPBIE TOCTATOYHO YCTAHOBHUTH OJHO 3a3€MJICHUE.

317. Ilpu BbIOTHEHUH PabOT HA OJHOM OTKJIIOYEHHOM JIMHEHHOM pa3zbeAuHUTENE, Ha
MPOBOJAX CIOyCKa cO CTOpoHbl BJI, HE3aBUCMMO OT HaIM4Ms 3a3€MJIOLIMX HOXKEH, Ha
pa3beIMHUTENE JIOMOJHUTENBHO YCTAHABIMBACTCS 3a3€MJIEHHE, HAa KOTOPbIE HE BIUSIOT
MaHUITYJISIUU C Pa3bEAUHUTEIIEM.

318. 3a3emiIeHHBIC TOKOBEAYIIINE YACTH JOJKHBI OBITh OT/ACIICHBI OT TOKOBEAYIIUX YacTeH,
OCTaBIIMXCS TOJl HANPSHKEHUEM, BUAMUMBIM pa3pbiBOM. Pa3zpemiaercsi oTCyTCTBHE BUIUMOTIO
pa3pbiBa B Cliydasix, yKa3aHHbIX B 11.273-277.

319. YcraHOBJICHHBIE 3a3eMJICHUS MOTYT OBITH OTAETCHBI OT TOKOBEIAYIUX YacTei, Ha
KOTOpPBIX HEMOCPEICTBEHHO BBINOJHAETCA pabOThl, OTKIIOYEHHBIMH BBIKJIIOUATEISIMH,
Pa3beIMHUTENSIMU, AaBTOMATUYECKUMH OTJEIUTENSIMU WM BBIKJIIOYATEIIIMU HArpy3KH, CHATBIMU
IJJABKUMU  [PENOXPAHUTENSIMHM, JIEMOHTUPOBAaHHBIMM IIMHAMH W NPOBOJAMH, BBIKATHBIMU
3JI€eMEHTaMU KOMILJIEKTHBIX YCTPOMCTB.

320. HemocpenctBeHHO Ha pabodyeM MecTe, 3a3eMJICHHE Ha TOKOBEAYIHME 4YacTH
JIOTIOJTHUTEIHHO JIOJDKHO OBITh YCTAHOBIICHO B CITy4Yasix, KOT/Ia 3TH YaCTH MOTYT OKa3aThCs MOJ
HaBEJICHHBIM HaIIPSKEHUEM WJIM HABEJEHHBIM MOTEHIIUAIIOM.

321. B 3PV mnepeHocHble 3a3eMJICHHSI YCTAHABJIMBAIOTCS Ha TOKOBEAYIHME YacTU B
CHeIHabHO MPeIHAa3HaYeHHBIX JJI1 3TOT0 MecTax. DTH MEeCTa OUMIIAIOTCS OT KPacku (OKUCIIOB
METaJUIOB) U 0003HAYAIOTCS YEPHBIMU TTOJIOCAMHU.

322. B sanekrpoycranoBkax HanpspkeHuem g0 1000 B, mpu BeimoHeHnN paboT Ha COOPHBIX
mHax PY, pacnpenenuTenbHBIX MUTOB, COOPOK, HAMPSIKEHHE C IIMH JTOJDKHO OBITH CHSATO, a
IIUHBl (32 UCKIIOUYEHHEM IIWH, BBIMOJTHEHHBIX H30JIMPOBAHHBIM MPOBOJOM) IOJKHBI OBITH
3a3emsieHbl. HeoO0XoammMocTh ¥ BO3MOXKHOCTH 3a3€MIICHUS TMPUCOEIUWHEHUH »HTux PV,
pacrpeeNuTeNbHbIX MUTOB, COOPOK M TOMKIIOYEHHOTO K HHUM OOOPYIOBaHHUS OIpPEACISICT
pabOTHUK, BBIIAIOLIUI HAPS UK OTAAIONINIA paciopshKeHUe.

323. JlomyckaeTcsi BPEMEHHOE CHATHE 3a3€MJICHMH, YCTaHOBJIEHHBIX IMpPH IOJIrOTOBKE
paboyero mecrta, €ciii 3TO OOYCIOBJICHO XapaKTePOM BBHIMOTHSAEMBIX palboT (U3MepeHHe
COTIPOTHUBIICHUS N3OSN U T.J1.).
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324. BpeMmeHHOE CHSTHE M TIOBTOpPHas YCTaHOBKA 3a3€MJIEHUM OCYLIECTBISETCS
OIIEpaTUBHBIM WM ONIEPATUBHO-PEMOHTHBIM IIEPCOHAIOM, JOITY CKAIOIIUM WX TPOU3BOJUTEIIEM
paboT mo yka3zaHuio pabOTHHKA, BBIAIOIIETO HAPSIL.

325. PaspelieHre Ha BPEMEHHOE CHSATHE 3a3€MJICHUM, a TAaK)K€ Ha BBIMOJHEHHE 3THX
onepauuii mpou3BoAUTENIEM paboT, BHOCUTCS B CTPOKY «OTaenbHbIe yKa3zaHHs» Hapsia, C
3aIlUCBIO O TOM, II€ U JUIsl KAaKOW IeJTU TOJIKHBI ObITh CHSTHI 3a3€MJICHHSL.

326. B snexTpoycTaHOBKax, I/i€, UCXOJs U3 UX KOHCTPYKLMHU, YCTAHOBKA 3a3€MJIUTENIEH
OllacHa MJIM HEBO3MOXHA (HampuMep, B HEKOTOPBIX PACHPENCINUTENBHBIX LIUTAX, HEKOTOPBIX
Bugax KPVY, cOopkax ¢ BepTHUKaIbHBIM pacIojiokeHHeM ¢a3), JOJDKHBI ObITh pa3paboTaHbI
JOTIOJTHUTEIPHBIE MEPONPHUATHS 10 O00ECTCUCHHIO OE€30MacHOCTH padoT, BKIIOYAOIINE
YCTAHOBKY IHMAJIEKTPUYECKUX KOJIAKOB Ha HOXH DPa3beIUHUTENEH, pyOMIBHUKOB, a TaKxke
IUAJIEKTPUYECKUX HAKJIAJOK MM OTCOEIMHEHHE NMPOBOMAOB, Kabeneil u muH. [lepeyenp Takux
AJIEKTPOYCTaHOBOK olpeaensaeTcs IIPUKA30M XO3SIIICTBYIOILETO cyObeKTa WIH
CIELUAIM3UPOBAHHOTO OPA3/IEJIEHUS, U JOBOJUTCS IO CBEIEHUS pAOOTHHUKOB.

327. B anexrpoycraHoBKkax HanpspkeHneM 10 1000 B pazpemiaeTcs BbIIIOJIHEHUE Oonepaluii
[I0 YCTAaHOBKE U CHATHIO 3a3eMJICHUH OJHOMY paOOTHHMKY, HMEIOIIEMYy TpyHIy II0
anekTpobe3onacHocT He Hwke III, M3 uymcnaa omepaTMBHOTO WM ONEPATUBHO-PEMOHTHOTO
IIepCcoHaIA.

328. B anekrpoycTaHoBKax HanpskeHueM Boie 1000 B:

1) ycTaHOBKA IMEPEHOCHBIX 3a3€MJICHUI OCYIIECTBIISIOT ABA PAOOTHHUKA: OJIUH C TPYTIION O
3JIEKTPOOE30MacCHOCTH He Hike IV (M3 yucia onepaTuBHOIO WIIM OINEPATUBHO-PEMOHTHOTO
TIepCOHAJIa), ¥ BTOPOM ¢ TPYyIIIOi 1Mo 3nekTpodezonacHocTH He Huke [11; paboTauk c 111 rpymnmoii
T10 3JIEKTPOOE30MIaCHOCTH MOXKET OBITh U3 YUCJIa PEMOHTHOTO IIEPCOHAJIA, & B CITy4ae BHITOJIHEHHS
paboT Mo 3a3eMJICHHIO INPHCOCAMHEHMH NOTpeOuTeNneil — M3 4ucia 3JIEKTPOTEXHUYECKOro
nepcoHana norpedureneil. Ha ornaneHHBIX MOACTaHIUAX, 110 Pa3pELICHUIO aIMUHUCTPATUBHO-
TEXHUYECKOI0 MEepCOHajda WM ONEPAaTUBHOIO JHMOO ONEpaTUBHO-PEMOHTHOIO IE€PCOHAIA,
KOTOPBIN JKCILTyaTUPYET AAHHYIO 3JIEKTPOYCTAaHOBKY, IIPU YCTAHOBKE 3a3€MJICHUN B OCHOBHOM
CXEME paspelaercs ydacTBOBaTh M BTOPOMY pPAaOOTHUKY H3 4YHCIA 3JIEKTPOTEXHHUYECKOTO
MepcoHaia NoTpeduTeNeH, UMEIOIIETo TPYIITY 1o dekTpodesonacHocTy He Huke [11. Brirouats
3a3eMJIIOINME  HOXM  paspeliaercss OJHOMY  pabOTHHMKY, MMEIOLIeMy TIpyIlmy o
3JIEKTPOOE30MacHOCTH He Hipke IV, W3 4Ymcina onepaTMBHOIO WM OINEPATUBHO-PEMOHTHOTO
IIEPCOHAIA;

2) mpaBO €IWHOJMYHOIO OTKJIIOUEHHUS 3a3€MIIIOIIMX HOXKEH M CHATHUSA IMEPEHOCHBIX
3a3eMJICHUH NPEOCTaBIIAETCS paOOTHUKY U3 YKCIIa ONEPaTUBHOIO NEPCOHAA UM ONepaTHBHO-
PEMOHTHOTO IepCcoHala, UMEIOIIeMY TpYIITy 10 3JekTpobde3onacHoctu He Huxke 111

Yacrs 7
YcraHoBKa 3a3eMJICHHH HA BO31YLIHOM JIMHUH YJIeKTPOIepeIadyu

329.BJI nanpspkenuem Bbime 1000 B nmomxHbI OBITH 3a3eMiieHBI BO BceX PY u y
CEKLIMOHHUPYIOIIUX KOMMYTAllMOHHBIX aIllIapaToB, TI€ OTKIIOYCHA JINHUS.

330. Pa3pemaercs:

1) BJI nanpspkenuem 35 kB u BbIllIe ¢ OTBETBJICHHSMHU HE 3a3€MJISATh Ha TOJCTAHITUSAX,
MOJIKJIIOUEHHBIX K 3TUM OTBETBJICHUSAM, IIpU ycioBuu, uyTo BJI 3a3emiena ¢ qByXx CTOpOH, a Ha
9TUX  TOJACTAaHLMSX  3a3€MJICHMS  yCTAaHOBJEHBbl 32  OTKJIIOYEHHBIMH  JIMHEHHBIMU
pa3beAMHUTEISAMY;

2) 3azemusate BJI nanpsokenuem 6-20 kB Tompko B omHom PY wnm y opHoro
CEKI[MOHUPYIOILEro ammnapaTa Wid Ha Omwkaimed xk PY wmnm cekumoHupyromemy ammapary
onope. B ocranpHbix PY 3TOro HampsokeHus My CEKUHMOHUPYROIIMX anmapartos, rae BJI
OTKJIIOYEHA, JIONYCKAaeTCs €€ HEe 3a3eMJIATh IpHU YCJIOBUM, 4TO Ha BJI OyayT ycTaHOBIIEHBI
3a3eMJIEHUS MEXKIYy pabouuM MecToM M 3TUM PV mnu ceknponupyomumu annaparamu. Ha BJI
BbIIICYKa3aHHbIE 3a3€MJICHHSI TOJDKHBI OBITh YCTAHOBJICHBI HA OMOPAX, UMEIOIINX 3a3eMIISIOLIHIE
YCTpOMCTBA.
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331. Ha BJI nanpsbkenueM no 1000 B n1ocTaroyHo yCTaHOBHUTH 3a3€MIIEHHE TOJIBKO Ha
paboueM Mecre.

332. [Tomumo 3a3eMJIeHHM, YKa3aHHBIX B 11.329-331, Ha pabodeM MecTe Kaxaoi Opuraisl
JOMOJTHUTEIBHO JTOJIKHBI OBITh 3a3€MJIEHBI ITPOBOJIA BCEX (a3 M rPO303alUTHBIE TPOCHI.

333. IIpn MOHTa)ke MPOBOJIOB B AHKEPHBIX INPOJIETaX, a TAKXKE [1OCIIE COEAUHEHUS NIETEIb
Ha aHKEPHBIX OITOpax CMOHTUPOBAHHOIO yuacTka BJI, mpoBosia 1 rpo303alUTHEIE TPOCHI TOJKHBI
OBITH 3a3¢MJICHBI HAa HAYaJIbHOW aHKEPHOH omope, U Ha OJHON M3 KOHEYHBIX MPOMEKYTOUYHBIX
Orop, Mepe]l KOHEYHOM aHKEPHOU OMOpPOil.

334. Bo u3bexaHue nepexoja IEKTPUUYECKOrO MOTEHLMANa OT T'PO30BBIX paspsioB U
JIpYTUX MEPEHANpPsKEHU ¢ MPOBOJIOB rOTOBOro ydactka BJI Ha ciepyroumuii MOHTHUPYEMBIH
Y4acTOK, 3alpeliaeTcsl 3a3eMJIATh IPOBOJA, IPO303ALIUTHBIE TPOCHl Ha KOHEYHON aHKEpHOU
OIIOpe Yy4acTKa CMOHTHPOBAHHOTO aHKEPHOTO MPOJIETa 1 CMOHTUPOBAHHOI'O Y4aCTKa JINHUM.

335. Ha BJI ¢ pacuiernyieHHbIMU ITPOBOIaMH JOIYCKAETCS B KaXK0U (paze 3a3eMIIATh TOJIBKO
oIuH mpoBoA. [Ipm HanMuuM H30JUPYIOIMIMX pACIOPOK MEXKAY NPOBOAAMU HEOOXOIUMO
3a3eMJIMThH BCE MPOBOAA (hazbl.

336. Ha ognonenabix BJI, 3a3emnurens Ha paboueM MecTe JTOHKEH ObITh YCTaHOBJICH HA
TOM orope, Ha KOTOPOil BeneTcs paboTa, UM Ha COCEIHEH omope.

337. Pa3zpemaercsa ycTaHOBKa 3a3eMJIEHMHA C JBYX CTOpoH ydactka BJI, Ha xoropom
pabotaet Opuraja, mpu yCIOBHH, YTO PACCTOSIHUE MEXKY 3a3€MJICHUSMH HE MPEBBIMIACT 2 KM.

338. [1pu BeImoMHEHNH PaOOT HA U30JIMPOBAHHOM OT OTIOPBI TPO303AIUTHOM TPOCE, UITH HA
KOHCTPYKTHUBHBIX YacTSAX OIOPBI, MPH HEOOXOIUMOCTH MPUOJIMKEHUS K COOTBETCTBYIOILEMY
TPOCY Ha pacCTOSHUE MeHee | M, TpOC NIOJDKEH ObITh 3a3eMJIeH. 3a3eMJIEHHE HEOO0XOAUMO
YCTaHOBUTHb B CTOPOHY IHpOJIETa, B KOTOPOM TPOC H30JUPOBaH, WM B IPOJETE HA MECTE
MpOBEACHUS padoT.

339. IlpucoeauHeHre U OTCOCIMHEHNE 3a3EMJISIOILETO CITyCKa K TPO303alUTHOMY TPOCY,
U30JIMPOBAaHHOMY OT 3€MJIM, BBIIIOJIHAETCS MOCIIE MTPEIBAPUTEIIBHOTO 3a3€MIICHHS TPOCa.

340. Eciu Ha rpo303aliiTHOM TpOCE MPEAYCMOTpEHA IUIaBKa IoJIoJIeAa, Mepe] HavyaioM
paboThI TPOC JOIKEH OBITh OTKIIIOUEH U 3a3€MJIEH C TEX CTOPOH, C KOTOPBIX Ha HETO MOXKET OBbITH
MI0JIaHO HATPSIKEHUE.

341. IlepeHocHbIe 3a3eMJICHUS CJIETYET MPUCOCTUHSITD:

1) Ha METAJUIMUECKUX OIOpPax — K UX JIEMEHTaM;

2) Ha ’KeJe300€TOHHBIX U AEPEBSHHBIX OMNOPAX C 3a3€MIIIOLIMMH CIYCKAMU — K 3TUM
3a3eMJIIOIIMM CITyCcKaM, I10CJI€ IPOBEPKU UX LETOCTHOCTH.

342. Ha >xene300€TOHHBIX OMOpax, HE HMMEIOIIMX 3a3eMJISIONMIUX CITYCKOB, Pa3pemieHo
IIPUCOEAVHATh 3a3€MJIEHMsI K TpaBepcaM M JpPYyTUM METANIMYECKUM 3JEMEHTaM OIOpHI,
HMEIOIINM KOHTAKT C 3a3€MJISIOLIMM yCTPOHCTBOM.

343. Ha BJI c¢ cucremoit TN nanpsoxenunem no 1000 B, mpu Haiuymu NOBTOPHOIO
3a3eMJICHHs HyJIE€BOrO pabodero NpoBoAa, pa3peraeTcs IpUCOSAUHAT IEPEHOCHBIE 3a3EMIICHHS
K 3TOMY HYJIEBOMY IIPOBOJAY.

344. MecTa nprCOeIMHEHUS IEPEHOCHBIX 3a3€MJIEHUH K 3a3€MJISIFOIIIUM ITPOBOJHUKAM WITH
KOHCTPYKIIMSAM JOJDKHBI ObITh OUHMINEHBI OT Kpacku. [lepeHocHOe 3a3eMieHne Ha pabouem MecTe
MOJKHO NPHCOEAUHATh K 3a3€MJIUTENIO (3JIEKTPOAY), MOTPY’KEHHOMY BEPTUKAJIbHO B IPYHT Ha
rnyOuHy He MeHee yeM Ha 0,5 M. 3ampemiaercs yCTaHaBIMBATh 3a3€MIIMTENIM B CIy4ailHble
HaBaJbl TPYHTA.

345. Ilpu paborax Ha BJI nHanpsbkennem 1o 1000 B, BbImonHsEeMBIX C ONOp WIH C
TEJIECKOTIMUECKON BBIIIKH 0€3 N30JUPYIOIIET0 3BeHa, 3a3eMJICHHE JIOJHKHBI OBITh YCTAaHOBJICHO Ha
IIPOBOJIA JIMHUM, HA KOTOPOW JOJKHBI BBIMOJIHATHCS pabOThI, U Ha BCE MOJBELICHHBIE Ha 3TUX
Olopax MpOBOJIA, B TOM YHUCJIE HAa HEU30JUPOBAHHBIE NMPOBOAA JUHUNA PAJUOTPAHCISIIMU U
TeJIeMEXaHUKH.

346. Ha BJI, oTk/1I04€HHBIX 1711 pEMOHTA, YCTAHOBKA U CHATHUE MIEPEHOCHBIX 3a3€MIJICHUH,
Y BKJIIOYEHHE UMEIOIIMXCSl Ha OITopax 3a3eMJISIOLINX HOKEH JOJKHA BBITOJIHATHCS PAOOTHUKAMU
U3 YHCIIa ONEPAaTUBHOTO WM ONIEPATUBHO-PEMOHTHOTO IEPCOHAIA: OJHUM, UMEIOLIUM I'PyIILy 0
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anektpobesonacHoct IV (ma BJI wHampsbkenumem Beime 1000 B) wnmm  rpynmy 1o
anektpodezomacHoctu II1 (ra BJI nanmpsoxkenuem 1o 1000 B), 1 BTOpBIM, UMEIOIIMM TPYIITY IO
anekTpobesonacHocT He Hike III. Pa3pemaercs npuBiekatb BToporo pabOTHHKA, HMEIOIIETO
rpymiy 1o s3JekTpode3onacHocTr He Hike I, m3 umcna pemoHTHOrO mMepconama, Ha BJI,
CHa0KaoNMX HEOBITOBBIX MOTPEOUTENICH — M3 YKCIIa TIepCOHaNa HeOBITOBOTO MOTPEOUTENS.

347. Pa3pemraercsi OTKJIIOYATh 3a3€MIISIONINE HOXKH OJIHOMY PaOOTHUKY C TPYIIION IO
anekTpobe3onacHocT He Hke III, M3 umcnaa omepaTMBHOTO WM ONEPATUBHO-PEMOHTHOTO
IepCcoHaIA.

348. Ha pabounx mectax Ha BJI mpousBoauTenas paboT MOXKET YCTaHABIMBATh IIEPEHOCHBIE
3a3eMJICHUS NIPU YUACTUH YiIeHa OpUTajibl, IMEIOIIET0 TPYIIITY 10 AJIEKTPOoOE30MacHOCTH HE HIKE
I1I.

349. PaGoThl 1O CHATHIO MEPEHOCHBIX 3a3€MJICHUH, MO PACIIOPSHKCHHUIO MPOW3BOIUTEIS
paboT, BHIMOIHIIOTCS ABYMS YWICHAMH OpUrajbl, UMEIOIIMMHU TPYIILY 10 JIEKTPOOE30MacHOCTH
He Huxe III. B atom cnydae Ha BJI, BO BpeMs npoBEpKH OTCYTCTBHUS HAINIPSKEHUS, YCTAHOBKH U
CHATHS 3a3eMJICHUH, OIMH W3 ABYX paOOTHHUKOB JOJKEH HAXOIUThCSA Ha 3eMJie U BECTU
Ha0It0/IeHue 3a ACUCTBUSMH JPYTOro.

350. IIpu nonsecke npoBogoB BJI Ha pa3HBIX YpOBHSX, 3a3€MJIEHHE YCTAaHABIUBAIOTCS
HEIMOCPEICTBEHHO NOCIIE IPOBEPKU OTCYTCTBUS HANPSKEHHS] CHU3Y BBEPX, HAUMHASL C HUYKHETO
MIPOBO/JIA, a IPU TOPU3OHTAIBHOM M0/IBECKE — HAUMHAs ¢ OJIMKalIero KpaitHero mpoBoja.

351. TpeGoBanus k ycTaHOBKE 3a3eMieHuid Ha BJI nmpu paboTax B mposieTax rnepeceueHus ¢
apyrumu BJI, Ha ogHOM oTkiroYeHHOM Henu MHorouenHo BJI, ma BJI mox HaBeneHHBIM
HarpspDKeHHEM 1 TipH moda3znom peMoHTe npeaycmotpens [masoii [V, Yacteio 15.

352. Ha BJI nanpspxkennem 0,4 — 6 kB He00X01MMO MPOBEPSITH OTCYTCTBUE HANPSHKEHUS U
YCTaHABJIMBATh MIEPEHOCHOE 3a3€MJICHHE, KaK ITPaBUJIO, C 3EMIIH.

Yacrs 8
Orpa:xknenue padoyero Mecra, BbIBelIMBAHHE IUVIAKATOB 0€30MaCHOCTH

353. B onekTpoycTaHOBKax JOJDKHBI OBITh BBIBEIICHBI IJIAKATBl  OE30MACHOCTH
«3A3EMJIEHO» Ha mpuBoJax WJIM KJIIOYax YIpPaBJIEHUS KOMMYTAIlMOHHBIX annaparoB, IpU
OLIMOOYHOM BKJIIOYEHHH KOTOPBIX MOKET OBbITh MOJIAHO HANpSIKEHUE Ha 3a3€MJICHHBIN y4acTOK
AJIEKTPOYCTAaHOBKHM, a TaKKe€ Ha KIOYax UM KHOMKAaxX JUCTAaHIMOHHOTO YTMPaBIICHUS
KOMMYTAallMOHHBIMU anmnapaTamu.

354. B cnydae pauctaHuuMoHHOro ynpasieHus ¢ APM, 3Hak miakata 0Oe30MacHOCTH
«3A3EMJIEHO» oTobpaskaeTcs Ha cxeme BO3Jie CHMBOJIOB KOMMYTAIIMOHHBIX amllapaToB.

35S. Jlnst BpeMEHHOTO OrpaKI€HUS TOKOBEIYIIIMX YaCTEN, OCTABIIUXCS T0]1 HAIIPSHKEHUEM,
IIPUMEHSIOTCS. TEPEHOCHBIE IIMTHI, SKPaHbl W T.d., W3TOTOBJICHHBIE W3 HW30JALMOHHBIX
MaTEpUAJIOB.

356. IIpu ycTaHOBKE BpEMEHHBIX OTPAKICHHUMN 0€3 CHATHS HAIIPSKEHUS PACCTOSIHUE OT HUX
710 TOKOBEAYIIUX YacTeil TOHKHO OBITH HE MEHEE PacCTOsHUS, yKazaHHoro B Tabmume Ne 1. B
3JIEKTPOYCTAHOBKaxX HamnpspkeHueM 6-10 kB paspemaercs cokpaiiats 3To pacctosiaue 10 0,35 m.

357. Ha BpemeHHbIE OTpa)KACHUS JOJDKHBI ObITh HAaHECEHbl HAJMUCH WIM BHIBELICHBI
IJIAKAThI 0€e30MacHOCTH «CTOI! OITACHOCTD CMEPTEJIBHOI'O
DJIEKTPOITOPAXEHUA!».

358. BriropaxuBaHue pabo4rx MECT OCYILIECTBISAETCS IEPEHOCHBIMU IIIUTaMU, OapbepaMu
WIH UIHYPOM U3 PACTUTEIBHBIX JTUOO CHHTETUYECKUX BOJIOKOH, MPEAyCMaTpHBasl MPOXOIbI U
BBIBEIIMBAs Ha HUX IUTakatel OesomacHoctn «CTOM! OINACHOCTb CMEPTEJIBHOI'O
SJIEKTPOITOPAKEHUN A !», obparieHHble BHYTPb OTPaskACHHOTO MPOCTPAHCTBA.

359. B snektpoyctaHoBkax HampsibkeHueM 10 20 kB, mpu HEBO3MOXKHOCTH OTPaIUTh
TOKOBEJIYIIME YacCTH MEPEHOCHBIMHU IMUTAMU, MOTYT MPUMEHATHCS HU30JUPYIOUIUNE HAKIAJKH,
MIOMEIIaEMbIE MEX/Iy OTKIIOYEHHBIMU M HAXOISAIIMMUCA TOJ HANpsSHKEHHEM TOKOBEILYIIUMU
gacTsIMH, (MEXIYy KOHTAaKTaMHU OTKIIFOUEHHOTO pPa3beOUHUTENs U T.A.). DTHU HAKIAJAKH MOTYT
KacaTbCsl TOKOBEIYIIMUX YacTel, OCTABIIMXCS O] HAPSKEHUEM.
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360. PaGoThI 10 YCTAaHOBKE M CHATHIO M3OJHPYIOIIMX HAKIAJO0K HAa TOKOBEAYIIHE YAaCTH
AIEKTPOYCTaHOBOK HarpspkeHueM Bbime 1000 B 10mKHBI BHITTOTHATECS ABYMSI PaOOTHUKAMH C
IV u Il rpynnaMu mo 31neKTpo6e30nacHOCTH, ¢ MPUMEHEHHEM JUAJICKTPUYECKUX MEPYaToOK U
M30JUPYIOMIMX MITaHT (KIICHeh ).

361. PaboThl 10 YCTaHOBKE M CHATHUIO M30JIMPYIOLIMX HAKIAJOK B DJIEKTPOYCTAaHOBKAX
HanpspkeHueM 10 1000 B BeimoHsI€TCS 0THUM paOOTHUKOM C TPYIIIOH 10 3JIEKTPOOE30acCHOCTH
He Huke I, ¢ npuMeHeHneM qU3IIEKTPUIECKUX IIepYaTOK.

362. Ha orpaxxaeHusix kKamep, pacipeIeauTeIbHbIX ITUTOB U T.J., TPAHUYAIIUX C Pab0IrM
MECTOM, MOJDKHBI OBITh BBIBEIIEHBI INIAKATEI O€30IIaCHOCTH «CTOM! OITACHOCTH
CMEPTEJIBHOI'O 3JIEKTPOITOPAXKEHU A !».

363. B OPVY, Bo Bpemsi pa0oT, MpPOBOAMMBIX C 3€MJIHM, a TaKke Ha 00OpYyIOBaHHUH,
YCTaHOBJICHHOM Ha (yHIaMEHTaxX W OTIEJIbHBIX KOHCTPYKLHUAX, pabouee MECTO JOJIKHO ObITh
OrpaxJIeHo, ¢ 00ecIeueHueM poXo0/1a, C MOMOIIBIO0 KaHaTa WIH IIHYpa U3 PacTUTENBbHBIX JIH00
CHHTETHYECKHX BOJOKOH, C BBIBENICHHBIMM Ha HHX IUiakaTaMu 6esomacHoctn «CTOM!
OITACHOCTBb CMEPTEJIBHOI'O OJIEKTPOIIOPAXXEHMA!», oOpaiieHHbIME  BHYTpb
OTpa’KJEHHOI'0 IPOCTPAHCTBA.

364. Jlns noaBeCcKU KaHATa pa3peliaeTcs MM0JIb30BaThCd KOHCTPYKIUSAMU, HE BKIIOUEHHBIE
B 30HYy pabo4ero Mecta, pu yCIOBUH, YTO OHM OCTAIOTCSI BHE OIPa)kJI€HHOTO MPOCTPAHCTBA.

365. Ilpu cHarum HanpsbkeHus co Bcero OPY, 3a  uckitodyeHweM JIMHEWHBIX
pazbeAMHUTENICH, TOCTeAHNE AOKHBI OBITh OTPaXKICHBl KAHATOM CO IUTaKaTaMH OE€30MMacHOCTH
«CTOU! OIMACHOCTb CMEPTEJILHOI'O DJIEKTPOIIOPAXEHUS!Y, obpameHHbIMu
HapyXy OTpakJIEHHOTO NMPOCTPAHCTBA.

366. Bo Bpems mpoeneHust pabor mo pacnopsbkeHuto B OPY Ha BTOpHYHBIX IETsIX,
orpakJIicHHe pabouero Mecta He TpeOyeTcs.

367. Ha yuyactkax koHCcTpykimii OPY, 1Mo KOTOpbEIM MOKHO MPOWTH OT paboyero mecra K
rpaHUYalliM C HUM Y4YacTKaM, HaXOJSAIIUMCS MO/ HaNps>KEHUEM, JOJKHBI ObITh YCTaHOBJIEHBI
XOpOLIO BHAMMBIE IUTaKaThl GesomacHoctn «CTOM! OITACHOCTH CMEPTEJIBHOI'O
OJIEKTPOITIOPAXEHUSA!». DOtm  mmakaTtel 0€30MaCHOCTH MOTYT OBITh  yCTaHOBJICHBI
pabOTHUKOM ¢ rpymIoii no 3nexTpobdezonacHoctu He Huxe 111, 13 yrcaa peMOHTHOTO IepcoHaiia,
M0J1 PYKOBOJCTBOM JIOITYCKAIOIIETO.

368. Ha koHCTpyKIHMAX, TPAaHUYALUX C TOW, 10 KOTOPOM pa3pelaeTcst HOJHUMAThCS, BHU3Y
IIOJKEH OBITH BBIBEIlIEH I1akaT OezomnacHoct «HE BJIE3AM! YBLET!».

369. Ha cranuoHapHBIX JIECTHUIIAX W KOHCTPYKLHUSAX, IO KOTOPBIM pPa3pelIeHO
MTOAHUMATKCS 7151 IPOBEICHUS paldoT, T0HKEH OBITh BhIBEIICH T1akat 0e3omacHoct « BJIE3ATDH
3AECDH!».

370. Ha moarotoBieHHBIX pabOYUX MECTaxX B AJIEKTPOYCTaHOBKaxX (Ha 00OpyJIOBaHUH, HA
KOTOPOM IIPEICTOUT MPOU3BOAUTH PAOOTHI, a TAaKXKE B MECTE MPOX0Ja BHYTPh BHITOPOKEHHOTO
pabouero Mecta) qoJKeH ObITh BhiBemIeH makat 6e3onacHoctd «PABOTATD 3/IECh»y.

371. Jlo momHOrOo OKOHYaHUS paboT 3ampemiaercs yOupaTh WIM MEPECTaBIAThH IJIaKaThI
0€30MacCHOCTH W 3alIUTHBIE OTPaKJIEHUS, YCTAHOBJICHHBIC [OMYCKAIOIIMM MpPHU MOJITOTOBKE
pabounx MecT, 3a UCKIIIOUECHHEM CIIy4aeB, YKa3aHHBIX B rpade «OTaebpHble yKa3aHus» Hapsa.

I'maBa IV
TPEBOBAHMSI BE3OIIACHOCTMU ITPU BBINIOJTHEHUU OTAEJIBHBIX PABOT

Yactn 1
TpedoBanus 6€30MaACHOCTH NMPHU BHINOJHEHUN PAadOT B 30He BJIAMSIHUS
3JIeKTPUYECKUX U MATHUTHBIX MoJjei
372.B OPY u na BJI nanpsbkenunem 330 kB u BbIlie nomkHa ObITH oOecriedeHa 3aliuTa
pPabOTHUKOB OT PUCKOB, CBSI3AHHBIX C BIUSHUEM OHMOJIOTMYECKH AaKTHBHOTO JJIEKTPUUECKOTO
MOJIs, CHOCOOHOTO BBI3BIBATH AJIGKTPUYECKHE paspsabl B cllydae NOpUOIIDKEHUS K
M30JIMPOBAHHBIM WJIM 3a3€MJICHHBIM TOKOBEAYIIMM OOBEKTaM, ¢ COOJI0/IeHHeM TpeOOBaHMIA,
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npenycmorpeHHbix I[locranonenuem [lpaBurensctBa Ne 697/2018 «OO0  yTBepkIeHUH
MuHUMaNbHBIX TPEOOBaHWI IO OXpaHE 370pOBbI W 0€30MacHOCTH TpyJaa pPabOTHUKOB,
MOJIBEPraloIIuXCcsl PUCKaM, CBI3aHHBIM C BO3/ICHCTBUEM 3JIEKTPOMATHUTHBIX TTOJICH.

373. B snekTpoycTaHOBKaxX JOJDKHA OBITh oOecriedeHa 3amuTta pabOTHHUKOB OT PHCKOB,
CBSI3aHHBIX C CYIIECTBOBAHWEM OWOJIOTUYECKH AKTUBHOIO MArHUTHOTO IIOJIS, CHOCOOHOTO
OKa3bIBaTh OTPUIIATEIHHOE BIMSHUE Ha OPTraHU3M YeJIOBEKa.

374. buonornyecku aKTUBHBIMU SIBISIFOTCS OJEKTPUYECKWE M MAarHUTHBIE OIS,
HaANPSKEHHOCTh KOTOPBIX MPEBBILIAET JOIMYCTUMOE 3HaUCHHE.

375. IlpenenbHO OONMYCTUMBINA YyPOBEHBb HAINPSLDKEHHOCTH 3JIEKTPUYECKOIo Mo (Janee —
OII) coctaBnsiet 25 kB/wm.

376. IlpebbiBanue B paboueii 30He ¢ D11 ypoBHeM HampsbkeHHOCTH 25 kB/M u Bbime 6e3
MPUMEHEHUS WHANBUAYATbHBIX CPEACTB 3allUTHI, 3aMIPEIICHO.

377. B cnyudasx, xoraa ypoBeHb HampspkeHHocTH OII cocrtaBiser ot 20 mo 25 xB/wm,
JOTYCTUMOE BpeMs MpeObIBaHusT pab0THUKOB B 30HE D11 He q0mkHO npeBbimaTh 10 MUHYT.

378. B ciydae, xorma ypoBeHb HampspkeHHocTH OII coctaBiser ot 5 mo 20 kB/m,
JOTYCTUMOE BpeMs MpeObIBaHus pab0THUKOB B 30HE DI paccunteiBaetcs mo popmye:

T=50/(E-2),

rue:

E — ypoBens nHanpsbxennoctu OI1, kB/wm;

T — nonmyctumoe BpeMs peObIBaHMsI IEPCOHATIA, YACOB.

379. B cnyuae, korga ypoBeHb HanpspbkeHHocTd DIl He mpebimiaer 5 kB/M, npeObiBaHne
nepconaia B DI pa3pemraercs B TeueHne Bcero padodero as (8 ).

380. [lomyctumoe Bpemst mpeObIBaHMA MepcoHana B padoueil 30ue, rae npucyrctryet JI1,
MOJKET OBITh peaJln30BaHO OJHOPA30BO MJIM IO YacTAM B TeueHHe pabouero qHs. B ocranbHoe
pabouee Bpemst pabOTHI BHIMOJIHAIOTCS B 30HAX ¢ YpoBHEM HanpspkeHHOCTH D11 Hike 5 kB/M nmun
C IPUMEHEHUEM cpeJicTBa 3auThl OT OI1.

381. [onycrtumas HanpspbkenHocTs (H) mmm nnaykuus (B) MarHUTHOTO 1Mo, B ciaydae ux
oOmero (Ha BCe TENO) M JIOKAIBHOTO (Ha KOHEYHOCTH) BO3ACHCTBHUSA, OMNMpEACNseTCS B
3aBUCUMOCTH OT MPOJODKUTENILHOCTH TNpeObIBaHUA MEpCOHaja B 30HE MAarHUTHOTO TOJIS,
cortacHo TaOimme Ne 3.

Ta6muma Ne 3

I[OHyCTPIMI)le YpoBHHA HaHpﬂ)KeHHOCTI/I/I/IHIIyKIII/II/I MAarHMTHOI'O IMoJist

IpoaoKuTEIHLHOCTD JonycTumble YPOBHH HANPSIZKEHHOCTH
npedbIBaHUsI (4ACOB) H(A/m)/unayxnuu B(MxT1) MArHUTHOTO MOJISAA IPU
BO3/1eficTBUU
obmmem JIOKAJIbHOM
<1 1600/2000 6400/8000
2 800/1000 3200/4000
4 400/500 1600/2000
8 80/100 800/1000

382. JlomycTumblii ypOBEHBb HAIPSIKEHHOCTH/MHAYKIIMA MArHUTHOTO TIOJS BHYTPH
BPEMEHHBIX HHTEPBAJIIOB OMPECIIICTCS METOIOM UHTEPITOISIIIHH.

383. Ilpu HeoOxomumocTH TpeObIBaHUS PAOOTHUKOB B PabOYMX 30HAX C Pa3IMYHOMN
HANPSDKEHHOCTHIO MAarHUTHOTO TIOJIs, OOIee BpeMs BBIMIOJIHEHUS paboT B JaHHBIX 30HAX He
JOJDKHO — TPEBBIIATh MPENENbHO JOMYyCTMMOE BpeMs JJid 30HBI C MaKCHMaJbHOU
HaANPSKEHHOCTHIO.
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384. Jlomyctumoe Bpemsi MpeObIBaHUS B paJWyCce MArHUTHOTO IO MOXET OBITh
peaTn30BaHO OJTHOPA30BO WIIM IPOOHO B TEUCHHE pabOUero JTHS.

385. IIpu u3MeHeHnt pexxuMa TpyAa U OTAbIXa (CMeHHast paboTa), peeIbHO JOMY CTUMBII
YPOBEHb HAIPSHKEHHOCTH/MHIYKIUHA MarHUTHOTO TOJISI HE IOJKEH MPEBBIIIaTh YCTaHOBICHHBIN
i 8-4acoBOro pabodero JTHS.

386. [IpoBepka ypoBHEH JIEKTPUUECKOTO U MArHUTHOIO MOJIEH JOJKHA OCYIIECTBISTHCS
pH:

1) momycke K SKCIUTyaTalliM HOBBIX 3JIEKTPOYCTAaHOBOK, PACHIMPEHUH U PEKOHCTPYKIUU
JENCTBYIOIUX 3JIEKTPOYCTAHOBOK;

2) oO0opyJIoBaHWW TIOMEIICHUH I TOCTOSHHOTO WM BPEMEHHOTO MPEOBIBAHMS
pabOTHUKOB, HAXOSIIUXCS BOJIM3HU 3JIEKTPOYCTAHOBOK (TOJBKO JJIsI MATHUTHOTO TIOJIS);

3) otieHKe paboYMX MECT B LIETAX UCKIIIOUEHUS PO(ECCUOHATBHBIX TPYIOBBIX PUCKOB.

387. YpoBHU MarHuTHOTO M 3JIEKTPUUECKOIO MOJIEH TOJIKHBI ONPEENIATHCS B MECTaX, I/1e
pabOTHUKM MOTYT HAXOAHUTHCS BO BPEMs BBIMOJIHEHHS pabOT, Ha MaplIpyTax CJlelIOBaHUS K
pabounm MecTaM U OCMOTpa 000pYAOBAHHUS.

388. Mzmepennst HanpsoKeHHOCTH/MHY KK D11 JOMKHBI BHITOTHATHCS

1) npu npoBezieHnn paboT 6e3 noabemMa Ha 000pyJ0BaHHE M KOHCTPYKIIMH — Ha BbIcoTe 1,8
M OT TNOBEPXHOCTH 3€MJM, IUIMT KaOelbHBIX KaHaJoOB, IUIOMAAOK Ui OOCTYy>KUBaHUS
000pYIOBaHUS HITH 110JIa TIOMEIIECHUS;

2) npu npoBeIeHnH PaboT C MOABEMOM Ha 000pyI0BaHNE U KOHCTPYKIMHU — Ha BeicoTe 0,5,
1,0 u 1,8 M oT ypoBHs pabouero MecTa (101a HOJbEMHOM TUIOIAAKH U T.1.) ¥ Ha paccrostauu 0,5
M OT 3a3€MJICHHBIX TOKOBEIYIIHUX YacTeil 000py10BaHUSI.

389. N3mepenus HanpsKEHHOCTH/MHYKIIMA MAarHUTHOTO TOJIS JIOJKHBI IPOU3BOAUTHCS Ha
BeicoTe 0,5, 1,5 u 1,8 M oT ypoBHs pabodero Mecra, MOBEPXHOCTH 3EMIIH, T0JIa TIOMEIICHHUSI,
HACTHWJIa TIEPEXOJIHBIX MOCTHKOB, a B CIlydyae HAaXOXXJEHUS MUCTOYHHKA MATHUTHOTO TOJS TOJ
pabouruM MECTOM — JIOTIOJIHUTEIILHO Ha YPOBHE pabovero mecra.

390. M3mepenus HapsHDKEHHOCTH/MHYKIIMA MAarHUTHOTO TI0JISL TOJKHBI TIPOBOAUTHCS TIPU
MaKCUMaJbHOM pPa0oueM TOKE DJIEKTPOYCTAHOBKH, WJIM HW3MEPEHHbIE 3HAUEHUS JIOJIKHBI
NEPEeCUYUTHIBATHCS Ha 3HAUEHUS MaKCUMalbHOro pabodero Toka (Imax), MyTeM YMHOMKEHHS
U3MEPEHHBIX 3Hau€HUH Ha OTHOWEHHE Imax/I, rme I — TOK B MCTOYHHMKE MArHUTHOIO MOJS B
MOMEHT U3MEPEHUSI.

HanpsokeHHOCTH/MHIAYKIMS ~ MAarHUTHOTO TOJISI  M3MEpSeTCS B MPOU3BOJCTBEHHBIX
MOMEIICHUAX C IOCTOSIHHBIM INpeObIBaHWEM pPAaOOTHHKOB, PACIIOJIOKEHHBIX HA PACCTOSHUSIX
MeHee 20 M OT TOKOBEAYUIMX YacTel 3JIEKTPOYCTaHOBOK, B TOM YHCIIE OTIEICHHBIX OT HHUX
CTEHOM.

391. B xadecTBe CpeACTB 3alIUTHl OT BO3MEeUCTBUS DIl MOMKHBI IPUMEHATHCS CpEICTBa
3alIMThl B COOTBETCTBMM ¢ TpeboBanusmMu IlocranoBinenust IlpaButensctBa PecmyOnuku
Momnmoa Ne 1289/2016 «OO6 yTBepkaeHUH TEXHHYECKOTO pErjiaMeHTa O CpPeAcTBax
WHAVNBUAYATHHON 3aITUTHD).

392. B 3aseMieHHBIX KaOMHAaX U Ky30Bax MallWH, MEXaHU3MOB, TIEPEIBIKHBIX
nabopaTopHii U MACTEPCKUX, a TAKXKE B JKEJIE300€TOHHBIX 3/IaHUSX, B 3laHUSIX C METAITTNUECKUMHU
KapKacaMd WJIM 3a3€MJIEHHBIM MeETaJUIM4ecKuM moijioMm, rae HeT OlIl, mpuMeHeHue cpencts
3alIUTHI HE TpeOyeTcs.

393. 3ampemnieHO NPUMEHEHHE SKPAHUPYIOIIUX KOMIUIEKTOB TPH MPOBEACHUU PAOOT,
KOTOpBIE€ HE UCKITIOYAIOT BO3MOKHOCTH MPUKOCHOBEHHUS K TOKOBEAYIIIUM YaCTSAM, HAXOSIIUMCS
nox HanpsbkeHueMm 1o 1000 B, a Taxke nmpu nmpoBeleHHWM HCHBITAaHUN 00O0pyaoBaHMs (11
pabOTHUKOB, KOTOPBIE HEMTOCPEACTBEHHO MPOBOISAT UCTIHITAHUS MOBBIIICHHBIM HANIPSHKEHUEM) U
MIPU DIIEKTPOCBAPOYHBIX paboTax.

394. Bo Bpems mpoBeneHus pabOT Ha ydacTKax OTKIIOYEHHBIX TOKOBEAYLIMX dYacTel
AJIEKTPOYCTAHOBOK, OHU JIOJKHBI ObITh 3a3€MJIEHBI B LENSIX CHATHS HaBEACHHOIO MOTEHLHUANA.
be3 npumeHeHus cpeICTB 3alUThI, 3aMPEIIaeTCs MPUKACATHCS K HE3a3eMIICHHBIM OTKIIIOUEHHBIM
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TOKOBEIYUIMM 4YacTsAM. PeMOHTHBIE NpUCHOCOOIEHHUs, KOTOphIe B Ipolecce paboT MOTyT
0CTaBaThCS M30JIMPOBAHHBIMU OT 3€MJIH, IOJKHBI OBITH 3a3€MJICHBI.

395. MamuHbl ¥ TEpeiBWKHBIE MEXaHH3Mbl Ha ITHEBMOKOJECHOM XOJIy, KOTOpBIE
HaxonaTcs B 30He BiusHUs D1, 1omKHBI OBITH 3a3eMiieHbI. [Ipu uX nmepeBKeHUH B 3TOW 30HE,
IUIL CHATHSI HAaBEJCHHOTO TOTEHIMAada HEOOXOAMMO HCIOJIb30BaTh METAJUIMYECKYIO LElb,
MPUCOEANMHEHHYIO K IIIACCH WJIM KY30BY, KOTOpasi TOJIKHA KacaThCsl 3eMIIH.

396. B 30ne BausHus OII 3ampemaercss 3ampaBka MallMH U MEXaHU3MOB IOPIOYUM U
CMa304YHbIMHU MaTepUaIaMU.

397. B kauecTBe Mep 3aIIUTHl OT BO3JCHCTBUS MarHUTHOTO TOJIS JOJDKHBI NPUMEHSATHCS
CTallMOHAPHBIE WM TIEPEHOCHBIE MATHUTHBIE SKPaHbI.

398. PaGoune mecta u MapHIpyThl MEpeIBUKECHNUS PAOOTHUKOB JTOJKHBI HAXOIUTHCS Ha
PAcCTOSTHUU OT UCTOYHUKA MarHUTHOTO TI0JIsA, ¢ 0OecTieueHneM coOmroaeHus TpeboBanmii m.381.

399. 30HBI SNEKTPOYCTAaHOBOK C YpPOBHSAMHM MAarHUTHbIX moieil Beime 80 A/M u
ANEKTPUYECKUX TMOJIeH Bbile 5 KB/M MomkHBI 0003HAaYaThCS MPEAYNPEKIAONUIMI 3HAKAMU U
Ha/AMUCSAMHU.

400. 30HBI SJEKTPOYCTAHOBOK C YPOBHSIMH DBJIEKTPUYECKMX W MArHUTHBIX TOJIEH,
MPEBBIAIOIINMYI MPEAETIHHO JIOMYCTHUMbIE 3HAYCHHUS, TOJKHBI OBITh OTPaXK/ICHBI.

401. KapThl HanpsKEHHOCTA MATHUTHBIX U AJIEKTPUYECKUX TTOJIEH JOJIKHBI HAXOAUTHCA HA
pabounmx MecTax OINEpPaTUBHOTO WJIM ONEPaTHMBHO-PEMOHTHOTO IIEpCOHANa, KOTOPBIi
00CITyKHBAET 3JIEKTPOYCTAHOBKY.

402. JlonoiaHUTENbHBIE MEPbl 0€30MaCHOCTH MPH MPOU3BOACTBE padOT B 30HE BIUSHUS
MarHMTHOTO U 3JIEKTPUUYECKOTO MOJIeH TOJKHBI ObITh OTpakeHbI B Tpade «OTneabHbIe yKa3aHHsD
Hapsa.

Yactsp 2
I'eHepaTOpbl U CHHXPOHHBbIE KOMIIEHCATOPBI

403.Bparmaromuiicst HeBO30yKI€HHBII T'€HEPaTOp ¢ OTKJIIOYEHHBIM YCTPOHCTBOM aBTOMATa
ramenus nods (nanee — AI'TI) cuuraercs o6opyoBaHUEM, HAXOAIITUMCS TTO/ HANPsDKEHUEM (3a
UCKJIIOYEHHEM CIIy4asi BpallleHUs! OT BaJOIIOBOPOTHOI'O YCTPOUCTBA).

404. [Ipu ucnpITaHUSAX TE€HEpPATOPA, IEUCTBUS MO YCTAHOBKE U JIEMOHTAXY CIEIUATIbHBIX
3aKOPOTOK Ha y4YacTKaX €ro CXeMbl WJIM CXeMbI OJOKa JOJDKHA BBITOJTHATHCS TOCTE HX
3a3emuieHus. PaspemaeTcst ycTaHOBKA M CHSITHE CHEIMANIbHBIX 3aKOPOTOK MpH pabouei yacTore
BpallleHHsI C MHCIOJIb30BAaHUEM CPEJCTB 3alllUThl I0CJIE pPa3BO30YXKAEHUS TeHepaTtopa H
orknroueHuss AI'TL

405. PaboThI B cXeM€ OCTAaHOBJIIEHHOTO OJIOUHOTO FeHEepaTopa MPOBOATCS 0e3 3a3eMIICHUS
BBIBOJIOB, €CJIM MOBBIIAIONIMI TpaHcopmarop OJioka 3a3eMJI€H CO CTOPOHBI BBICIIETO
HaNpsDKeHUs, a TpaHCPOpPMaTOp COOCTBEHHBIX HYXKJ Ha OTBETBJICHHUU — CO CTOPOHBI HU3IIETO
HANpsDKEHUs, M MCKIIIOYAeTCs BO3MOXKHOCTH I10/IaYM HAMpsDKEHHUs uepe3 TpaHchopMaTop
HaIpsKEHUSL.

406. Ha »iexkTpryeCcKuX MOJCTAHIUAX 3a3EMJIISIIOIIUE CXEMbl TEHEPATOPOB YTBEPKAAKOTCS
MIPUKA30M YIPABISIONIETO XO3AUCTBYIOIIETO CyOBEKTa, C YYETOM THIA CHUCTEM BO30Y KICHHS
TeHEPaTOpOB, cxeM PY mpu TreHepaTOpHOM HAINpPsHKEHUH, CXEMbI OJOKa M CXEMbI HEUTpaH
reHepaTopa.

407. [domxHa OBITh HMCKJIIOYEHA I0Jlaya HAINpsDKEHHS B OOMOTKY pOTOpa OT CXEMBbI
HAYaJbHOTO BO30YXKICHUS.

408. B 1ensx Bpamawmerocs HEBO30YKIEHHOTO TEHeparopa € OTKIIOYECHHBIM
ycrpoiictBom AITI, pa3pemiaercss u3MepsATh 3HAUEHHWE OCTATOYHOTO HAMPSIKEHUS, OMPEIeNaTh
MOPSIOK YepenoBanus (a3 v T.1. DTH paboThI BRIIOIHIIOTCS MEPCOHATIOM DIICKTPOTEXHUUECKUX
naboparopuii, X03sHUCTBYIOIUX CYOBEKTOB, OKa3bIBAIOIINX CEPBUCHBIC YCIYTH, C IPUMEHEHHEM
ANEKTPO3AIIUTHBIX CPEACTB, B COOTBETCTBUH C HAPSAIOM WM PacOPsLDKEHUEM, 1101 HAOII0IEHUEM
OTIEPaTHUBHOTO WUJIM ONEPATUBHO-PEMOHTHOTO TIEPCOHAIA.
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409. Paspemaercss NpOBOAWTH H3MEPEHUS HANPSOKEHHMsT HAa Baly M CONPOTHBIICHUS
U30JILUHN POTOpa paboTAOLIETr0 TeHepaTopa, 0 PACHOPSKEHUIO, ABYM paOOTHUKAM C IpyMIOi
o 0e3omacHocTu IV u III, cooTBETCTBEHHO.

410. OOtouka u nuMQOBKA KOJEI POTOpa, HUTH(POBKA KOJIJIEKTOpAa BO30YIUTENS
BBIBEJICHHOTO B PEMOHT I'€HEpaTopa MOXKET BBIIOJIHATHCS MO PACIOPSIKEHUIO pAaOOTHUKOM U3
quciaa HEIIEKTPOTEXHUYECKOro IIepCoHana, MoJ HaOJIIoA€HUWEM JiMna C TIpyHnnod 1o
anektpobde3onacHocTu He Huxke I11. [Ipu BeimonHeHu# padoT cieayeT Moyib30BaThCs CPEeICTBAMH
3aIUTHI JIUIA U IJ1a3 OT MEXAaHNYECKUX BO3IEUCTBUM.

411. Paspemaercs, MO pAcHOPSIKCHUIO, EIMHOJIMYHO MPOBOIUTH PabOTHl IO
00CITy’)KUBAaHHIO IIETOYHOIO ammnapaTa TIeHeparopa CHENUaJbHO OOYYEHHOMY JJsl 3TOro
pabOTHHKY, UMEIOIIEMY TpyIIy Mo 3iekTpode3onacHoctu He Hke III, ecnu uckirodaeTcs
BEPOSATHOCTh 3aMBbIKaHMS Ha 3E€MIII0 WJIM MEXKIOJIIOCHOTO 3aMbIKaHUs, C COOIIOEHUEM
CIICAYIOIINX Mep 0€30MMacHOCTH:

1) ucnonb30BaTh 3alIUTHYIO KacKy M CpeJICTBa 3allUThl I3 W JIMLA, CIEHUAIBHYIO
3aCTErHYTYIO0 OJEXK]y, OCTEPErasiCh 3aXBaTa OJIEX/1bl BPALLAIOUIMMHUCS YaCTIMU MAalllUHBI,

2) HCIONB30BaTh AUAIEKTPUUYECKUE IEPYATKH, TajOIIM WIM KOBPHKH, BO M30eXkKaHUe
BEPOATHOCTH CIy4aliHOIO IPUKOCHOBEHUS yUYaCTKaMHU TeJla K 3a3€MJICHHBIM YacTsM;

3) octeperaTbcsi OJHOBPEMEHHOTO IIPUKOCHOBEHMS PyKaMH K TOKOBEIYIIMM YaCTsAM JBYX
IOJIFOCOB WJIM K TOKOBEAYLIUM U 3a3€MJIEHHBIM YacTsIM.

Yacts 3
DJIEKTPOJIM3HbIC YCTAHOBKHU

412.]Ipu sKcrulyaTallMM SJIEKTPOJIM3HOM YCTAaHOBKM 3alpeliacTcsl co3JaBaThb CMECh
BOJIOPOJIa C KMCIOPOAOM HIIU BO3LyXOM.

413. 3anpemaeTcs paboTa 3JIEKTPOIU3EPOB, €CIN YPOBEHB KUIKOCTH B CMOTPOBBIX CTEKIIAX
PEryJIATOPOB JABJICHUS HE BUJIEH.

414. MakcuMaiabHO AOMYCTUMBIN Tepenaj JaBJIeHUs MEX1y BOJOPOAHON M KHCIOPOIHOM
CHUCTEMaMH He JOJKEH OBITh BbIlIe 3HaueHus 1961,4 I1a (200 mm Bog. cT.).

415. Anmapatsl 1 TpyOOIPOBOABI AIIEKTPOIU3HON YCTAaHOBKH (KpOME PECHBEPOB) IMEpe.
IIyCKOM MPOYBAIOTCSA a30TOM. 3alpelieHO IPOoLyBaTh ATH allapaThl yIIEKUCIbIM Fa30M.

416. PecuBepsl 31€KTPOIM3HBIX YCTAHOBOK ITPOYBAIOTCS a30TOM WJIN YTJIEKUCIIBIM Fa30M.

417. Tlpu HEoOXOIMMOCTH BHYTPEHHETO OCMOTpAa pPECHBEpAa WM TPYIIIBI PECHUBEPOB,
HE00XO0IMMO IPOU3BECTH MX MPOAYBKY a30TOM HIIH YTICKUCIBIM ra30M sl yAaJIeHUS BOJOPO/a,
OTKJIFOYUTB OT JPYTUX IPYII PECUBEPOB 3aIOPHON apMaTypoi U METANINYECKUMU 3ariIyIKaMH,
HUMEIOLIUMH XBOCTHKH, U 3aT€M IIPOAYTh YHCTHIM BO31YXOM.

418. IIponyBKy pecuBEpOB MHEPTHBIM ra30M, BO3LyXOM U BOJIOPOJIOM CIIEYET BECTH J0
MOJTyYeHHs KOHIIEHTPALUii KOMIIOHEHTOB, YKa3aHHbIX B Tabnuie Ne 4.

Tabnuna Ne 4
ITopsaaok NpogyBKH pecUBEpPOB
Onepauusi BbITECHEHHUS Mecro OnpeaesnsieMbli Conep:xanue
oT0opa KOMIIOHEHT KOMIIOHEHTA
10 HOpMe,
%
Bosnyxa yriekucnsiv razom |Bepx VYriekucislii ra3 85
pecusepa

Bozayxa azotom Amnanornuno |Kwucnopon 3,0
Yriekucinoro raza Hus pecusepa | Yriekucnslii raz Kucinopon 1,0
BOJOPOJOM 0,5
A30Ta BOAOPOAOM Amnanornyno | Asor Kucnopon 1,0
0,5
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Bonopoaa yraekucisim Bepx Yraekucineli ra3 95
ra3om pecusepa
Bonopoaa azotom Amnanoruuno |Bogopon 3,0
Yraekucnoro rasa Bo3gyxoM [Hus pecusepa |Yriekucnslii ras OTtcyTCcTBHE
A30Ta BO3yXOM Amnanornuyno |Kucnopon 20

419. ITpu ucnonb30BaHUHU JIJISI TPOAYBKH PECUBEPOB YTIICKUCIIOTO ra3a TEXHUYECKOTO CopTa
¢ conepxanueM okucu yrieponaa 0,05%, ero cineayer XpaHUTh OTIEIBHO OT YTJIEKHCIIOTO ra3a
MUIIEBOTO COPTA.

420. [Ipu OTKJIIOUEHUH DJIEKTPOIU3HON YCTaHOBKU O0Jiee UeM Ha YEThIpEe yaca, MpoyBKa
a30TOM ammapaToB U TPyOOMPOBOIOB YCTAHOBKH SIBIISIETCS 00s13aTeNbHON. B ciyyae oTkitoueHus
Ha 1-4 yaca, cucTeMy MO>KHO OCTaBUTb IOJI JAaBJIEHUEM BOJIOPOJAA WMJIM KHCIOpOJAA B Ipeaeax
(9,807-19,614)-10° Ia (0,1-0,2 krc/cm?).

421. Ilpu OTKIIOYEHUH YCTAaHOBKM MEHEE YE€M Ha OJIMH 4ac, pa3peuiaercs OCTaBIIATH
anmapaTtypy o]l HOMUHAIIbHBIM JaBJICHUEM ra30B, IIPHU TOM 3alperiaeTcs OTKI0YaTh CUCTEMY
CUTHAJM3allMy TIOBBIIIEHUH PAa3HOCTU JaBJEHUS B peryisaTopax JMAaBJIEHUs Bojaopoda U
KHCIIOpO/Ia.

422. TlpoxyBKka a30TOM SIBISIeTCSl 00s13aTENbHOM, €CIU OTKIIOYEHHE OBbLIO 00YCIOBIEHO
HECOOTIOCHHEM TEXHOJOTHYECKOr0 pPEXKMMa WM €CIH TOClie OTKIIIOUEHHUS HEoO0XOIMMO
OTKayaTh AJIEKTPOJIUT U3 JJIEKTPOJIU3EPa.

423. PemonTHBle paboOThl Ha Ta30MpPOBOAAX BOJOPOJAA, pECHBEpax U ammaparax
ANIEKTPOJIN3HON YCTaHOBKHU BBIMOJIHSIOTCS IO Hapsy.

424. Ecnu BbINONHEHHE pabOTHl HE TpeOyeT MPOBEACHUS TEXHUYECKUX MEPOTMPUSATHI 1O
MOJATOTOBKE PabOYMX MECT, OHAa MOXKET BBINOJHSATHCS MO PACIOPSLKEHUIO, 0] HAaOII0ACHUEM
OTEpPaTUBHOTO WJIM OINEPATUBHO-PEMOHTHOTO TMEpPCOHANa, KOTOPBIM O0OCTYy>KHMBaeT MaHHYIO
YCTaHOBKY.

425. PaboTel C OTKpPBITHIM OTHEM Ha pECHBEPax, MOABOASIINX M OTBOISIIMX
TpyOOmpoBoax Ha paccTossHUM MeHee 10 M OT HuUX, a Takke pabdoThl Ha 00OpYyIOBaHHH B
MOMEIIEHUSAX JJIEKTPOJIM3HON YCTAaHOBKM TPOBOJUTCS COTJIAaCHO Hapsaxy. B »ToM ciydae
cOOJIIO/ICHNE MEep MPOTUBOIIOKAPHOH 3aIIUTHI, 00ECTICYMBAIOIINX 0€30TacHOCTh PadoT, JOIKHO
ObITh 3amucaHo B rpade Hapsga «OtnenpHbIE yKa3zaHUs». 3ampeniaercs paboTaTh ¢ OTHEM
HENOCPEACTBEHHO Ha KOpIycax 000py10BaHUs U TpyOONpOBOJaX, 3alI0JIHEHHBIX BOJIOPOAOM.

426. BrimonHeHHe CBapOYHBIX WJIM PEMOHTHBIX PabOT CO BCKPBITHEM OOOpYAOBaHUS
ANEKTPOJIN3HBIX YCTAHOBOK OCYILECTBIISIETCS C MPOJYBKOM J0 MOJIHOIO OTCYTCTBUS BOJOPOAA B
KOHEYHOH TOYKE TPyOOIpoBOAa MO X0y MPOAYBKH.

427. PabOTbI C OTKPHITHIM OTHEM B IOMEIICHUSX 3JICKTPOJIIM3HON YCTaHOBKH BBIITOJIHSAIOTCS
rocJjie OTKJIIOYEHHs YCTaHOBKHM, MPOBEICHMsI aHallM3a BO3/AyXa Ha OTCYTCTBHE BOJOpOJa U
o0ecreyeHns: HePEPbIBHON BEHTUIISLINY.

428. Jlna BeIMONMHEHUS pabOT C OTKPHITBIM OTHEM Ha anmaparax pPEeMOHTHPYEMOM
AJIEKTPOJIM3HON YCTaHOBKM, INPH HAIWYMM B TOM JK€ IIOMEIIEHUH Jpyroil paboTtaromieit
AJICKTPOJIM3HOW  YCTaHOBKH, TpyOONMpOBOABI pabOTAIOIMICH  DJICKTPOIM3HONW  yCTAaHOBKH
OTCOCIMHAIOTCS OT TPYyOONPOBOJOB PEMOHTHPYEMOW 3JEKTPOIU3HOW YCTaHOBKH, U
YCTaHABIIMBAIOTCS 3ariylIKK ¢ XBOCTOBUKaMU. MecTo npoBeneHus paboT ¢ OTHEM JO0KHO ObITh
OTPa’KIEHO HETOPIOYUMHU HIUTAMH.

429. 3anpemniatoTcsi peMOHTHBIE pa0OTHI Ha amnmapaTax, HallOJTHEHHBIX BOJAOPOJIOM.

430. 3amep3mme TPyOOMPOBOABI U 3aJBHXKKH MOXXHO OTOTPEBaTh TOJIBKO MapoM WU
ropsiueil BOJOW. YTEUKy Ta3a U3 COCIWHEHUH BBISBIAIOTCS C TOMOIIBIO CIEIUATbHbBIX
TeYeHCKaTelell WM C MCIOJIb30BAaHUEM MBUIBHOTO pacTBOpa. 3alpeniacTcs HCIOoIb30BaTh
OTKPBITBIN OTOHB JUISI OTOTPEBA U ONPEeNICHUs yTEeUeK.

431. B nomeIeHusx 31eKTPOIM3HON yCTaHOBKH M BOJIM3U PECUBEPOB 3aIIPEIIAeTCsl KYPUTH,
UCIIOJIb30BaTh OTKPBITHIII OTOHb, HArpeBaTelbHbIE 3JEKTPONPUOOPHI W MEPEHOCHBIE JIaMIIbI
HanpspkeHueM Belie 12 B.
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432. ]l BHYTPEHHETO OCBELIEHUS alapaToB BO BPEMS MX OCMOTpPa U PEMOHTA CIEAYET
MOJIb30BAaThCA  MEPEHOCHBIMM  CBETHJIBHUKAMHU BO  B3PHIBO3AIIMIIEHHOM  HCIIOJIHEHUU
HanpspkeHueM He Oosiee 12 B, orpakIeHHBIMU METAITMYECKUMH CETKAMU.

433. BHyTpH 5JEKTPOJIM3HOM YCTAHOBKH M Ha JBEPSIX JOJKHBI OBITh BBHIBEIICHBI 3HAKH
0€30MacHOCTH, 3ampelnaronife IOJIb30BaThCsl OTKPHITHIM OrHeM. Ha pecuBepax Bomopozaa
noipkHBI OBITh caenanbl HaamucH: «BOJIOPO/]. B3PBIBOOITIACHO - ITOXKAPOOITACHO!».

434. 3ampemniaeTcsi XpaHUTh JIETKOBOCIUIAMEHSIOIIMECS W B3pbIBUATHIC BEIIECTBA B
MTOMEILIEHUH YJIEKTPOJIN3ZHON YCTaHOBKH.

435. PaboThl C 3NMEKTPOIUTOM MPOBOASTCS C UCHOIB30BAHHUEM CICIHATBLHOW 3alUTHOU
OJIeXK/IbI, CPEJICTB 3aLIUTHI IJ1a3, pyK U HOT OT XMMHUYECKUX (DaKTOPOB, ClieUaNIbHON 00yBU U
JIPYTUX CPEICTB MHIAUBUIYaIbHOW 3amuThl. HepomycTuMo momajnanue ®KUAKUX WIH TBEPIbIX
mieoyen (IeI09YHbIX paCTBOPOB) HAa KOXKY, BOJIOCHI U B IJ1a3a.

436. OT6op mpOOBI ANIEKTPONUTA U MU3MEPEHHS IUIOTHOCTU IMPOBOJAUTCS TOJBKO TPHU
CHSITOM JIaBJICHUU.

437. 3ampeneHo NpUKacaTbcs K AJIEKTPOJIM3epaM, OCOOCHHO K KOHIIEBBIM IUIMTaM, 0e3
cpenacTB 3amuThl. He nomyckaercs momajaHue MIENIOYM HA HM3O0JSLUOHHBIE BTYJKH CTSKHBIX
00JITOB M Ha M30JATOPHI O] MOHOMOJSPHBIMU TUTUTaMU. Ha 1oty y 37eKTpou3epoB TOIKHBI
OBITh PacCTEJICHBI PE3UHOBBIE TUAIEKTPUUECKUE KOBPUKH.

438. OOGopynoBanne u TpPyOONPOBOABI DIIEKTPOJIU3HON YCTAHOBKH, PECUBEPHI U
TpyOONpPOBOJIBI OT PECUBEPOB A0 MALIMHHOIO 3ajla JOJDKHBI COCTaBISATh HA BCEM MPOTSKEHHUU
HENPEPBIBHYIO 3JIEKTPUYECKYIO LENb M IPUCOEAMHATHCA K 3a3€MIIIOIIMM YycTpoiicTBam. B
npeienax MeKTPOIU3HON YCTaHOBKH, alapaThl U TPYOOIPOBO/IbI JOKHBI OBITH 3a3€MIIEHBI, KaK
MUHUMYM, B IByX MECTaXx.

439. TpeboBanus HacTosmux [IpaBui1 HE MPUMEHSIOTCS MPH IKCIUTYaTAIIMKA BO3TyXOBO/IOB,
PaCTONOKEHHBIX Ha DJIEKTPOJU3HBIX YCTAHOBKAX JI0 TA30BBIX IMOCTOB, & TAKXKE TPyOOIPOBOJIOB
ra3oMacisiHOM CHCTEMBI OXJIaXKIEHUSI TeHEPATOPOB.

440. Jlna npoBEpKH MPEeIOXPaHUTEIbHBIX KJIAIIaHOB, IEKTPOJIM3HASL YCTAaHOBKA JIOJKHA
ObITh OTKJIIOYEHA M TPOJyTa a30TOM. 3amlpeuiaeTcs BBINOJHATh HUCIBITAaHUS KJIalaHOB Ha
paboTarolieil ycTaHOBKe.

441. 3amnpeniaeTcs MOATIATUBATH OOJITHI M TAMKH anmapaToB U apMaTyPbl, HAXOIAIIAXCS IO
nasienueM. [lmanru u mTynepsl JOMKHBI OBITh HAJIE)KHO 3aKPEIUICHBI.

442. [Ilyck »DJIEKTPOJIM3HONW YCTAHOBKH TIOCIIC TPOBEICHUS MOHTAXKHBIX PadoT,
KalnUTAJIbHOTO PEMOHTA WM JJIUTEIbHOW OCTAHOBKHM JIOJDKEH MPOBOJUTHCS MO HAI30pPOM
OTBETCTBEHHOT'0 pa0OTHUKA W3 YUCIJIa HHKEHEPHO-TEXHUYECKOT O TIepCcoHaa.

Yacrts 4
DJIeKTPOABUT AT N

443.Ecnu BeIMOJIHEHHE pa0OT Ha AJIEKTPOJABUTATEINIC WM HA IPUBOJIUMOM MM B JIBHDKCHHUE
MEXaHU3ME MPEIoiaraeT MPUKOCHOBEHHWE K TOKOBEAYIIMM WJIM BpAIIAIOIIUMCS YacTsM,
ANEKTPOABUraTeNNb JOJHKEH OBITh OTKIIIOYEH, C BBIMOJIHEHHMEM TEXHUYECKHUX MEPONPHUSATHIH,
MpPeyCMOTPEHHBIX HacTosmuMy [IpaBuinamu, MpeaoTBPAIIAIONINX €0 OMMO0YHOE BKIIOUCHHE.
B 3ToM ciiydae y ABYXCKOPOCTHOTO 3JI€KTPOABUTATENsI TOJKHBI ObITh OTKIIOYEHBI U pa300paHbl
o0e 1enu nutaHust 0OMOTOK cTaTopa.

444. Ecnu paboThl HE CBsI3aHbl C IPUKOCHOBEHHWEM K TOKOBEAYLIUM HJIM BPaIlAIOIIUMCS
4acTsM JJIEKTPOJIBUTATelNsl WU MPUBOJUMOTO UM B JIBIDKEHHE MEXaHHM3Ma, pa3peliaeTrcs uX
BBITIOJHATH HAa pabOTAalOIIEM 3JIEKTPOABUTATENE.

445. 3amperiaercs CHUMATh 3allUTHBIE KOXXYXH BpaIIAIONIMXCSA YacTeill paboTarommx
AJIEKTPOJIBUraTellsl U MEXaHU3MA.

446. B nporecce BBIMOIHEHUST pabOT HA 3JIEKTPOABUTATENE TOJKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI
3azeMiieHus Ha Jo0oM ydactke KJI, KOTOphIi coemuHseT 3JEKTpOABUTATENb ¢ cekiuend PV,
pacipenenuTeIbHbIM IIUTOM | T.1.
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447. Ecnu paGoThI Ha 3JIEKTPOBUTATEIIE PACCUNTAHBI HA JUIUTEIBHBIN MIEPUO] BPEMEHH, HE
BBITIOJHSIOTCS MJIM TMPEpBAaHbl HAa HECKOJBKO JHEH monpsia, To oTcoeauHeHHas or Hero KJI
JIOJKHA OBITH 3a3eMIIEHA TAKKE CO CTOPOHBI AIEKTPOABUTATEISL.

448. B cimyvasx, Korja ceyeHHE KWl Kabelel He IMO3BOJIACT NMPUMEHSTh TMEPEHOCHBIE
3a3eMJieHus, y dJeKkTponaBurareneit HampsbkenueM no 1000 B, KJI 3azemmsiercs MeaHbIM
MIPOBOJAHUKOM CEUEHHEM HE MEHEE CEUEeHMsl JKWJIbl Kaless, WM >KUJIbl KaOemns COeTUuHSIOTCS
MEXIy co00i M M30IupyroTcs. Takoe 3a3eMJICHUE WM COCJMHEHHUE KU Kabemst Mexy co0oii
JOJKHO YYUTBIBATHCS B OMIEPATUBHOM TOKYMEHTAIlMU HApSALY C IEPEHOCHBIMU 3a3€MJICHUSIMHU.

449. Tepen momyckoM K paboTam Ha 3JEKTPOIABUTATENSAX, CIIOCOOHBIX BpPAIaThCs 338 CUET
COEIMHEHHBIX C HUMHU MEXaHHU3MOB (JIBIMOCOCHI, BEHTHJIATOpPBHI, HACOCHI M Jp.), LITYpBajbl
3aIopHON apMaTypsl (3aIBIKEK, BEHTHIICH, ITMOEPOB U T.I1.) JOJDKHBI OBITH 3alepThl HA 3aMOK.
Kpome Toro, 10mkHBI OBITH MPUHATHI MEPHI MO 3aTOPMAKUBAHUIO POTOPOB AJIEKTPOABUraTEICH
WM PaCICTUICHUIO COCTUHUTENBHBIX My (T.

450. HeoOxomumble omepanuu ¢ 3alOpHONM apMaTypod TOJDKHBI OBITH COTJIACOBAHBI CO
CTapILUM 110 CMEHE TEXHOJIOTUYECKOro I1eXa, y4acTKa C 3alMChI0 B ONIEPATHBHOM JKypHAJIE.

451. Co cxeM Ppyd4yHOro [JUCTAHIIMOHHOTO W  aBTOMAaTHUYECKOrO  yIpaBJICHUS
ANEKTPOTIPUBOJAAMH 3alOPHON apMaTyphl, HAMPABISIIONIMX allapaToB JOKHO OBITh CHSTO
HanpspkeHue. Ha mrypBanax 3aiBukek, UOEpOB, BEHTHIIEH JT0JKHBI OBITh BBIBEILICHBI II1aKaThI
6e3onacuoctu «HE OTKPBIBATB! PABOTAIOT JIFOAU!», a Ha kiitoyax, KHOTIKaX yIpaBiIeHUs
anektponpuBoaamu 3anopuor apmarypel — « HE BKIIFOUATH! PABOTAROT JIFOAU!».

452. Ha snexTpoaBUraresisX, yCTAaHOBICHHBIX PSAIOM C AJIEKTPOJBHraTENIeM, Ha KOTOPOM
IIPEACTONT BBIMONIHATh PabOTy, MOIKHBI OBITH BBIBEIICHBI IUIakaThl OesomacHoctH «CTOM!
OITIACHOCTL CMEPTEJIBHOI'O OSJIEKTPOIIOPAXEHIM!» He3aBuCHMO OT TOTO,
HAXOJSATCSl OHU B paboTe WM B pe3epBe.

453. Ha aniektpoBuratesne, Ha KOTOPOM MPEACTOUT paboTa, TOJIKEH ObITh BBHIBEIICH IIAKAT
oe3omacHoctu «PABOTATD 31EChy.

454. PaboThI IO OJJTHOMY HapsITy Ha AIEKTPOABUTATENSIX OJHOTO HAMIPSKEHHSI, BBIBEICHHBIX
B PEMOHT arperaToB, TEXHOJOTHYECKUX JMHUI, YCTAaHOBOK TPOBOJATCS Ha YCIOBUSX,
npenycMoTpeHHbIX 11.143, 144. Jlomyck Ha mpeaBapUTEIbHO MOJATOTOBJICHHBIE paboune MecTa
paspelaercs BHIIOIHITh OAHOBPEMEHHO, a 0(hopMIIEHHE NTepeBo/ia C OJHOro pabovero Mecra Ha
apyroe He TpeOyercs. [Ipu sToM 3ampemiaercs onpoboBaHue UM BKIIOUYEHUE B paboTy 11000r0
U3 TIEPEUYMCIICHHBIX B Hapse 3JEKTPOABUTATEIeH 0 MOJIHOr0 OKOHYAaHUSA pabOThl HA IPYrHX
JIBUTATEISIX.

455. Tlopsmoxk BKJIIOYEHHUS DJICKTPOIBUTATENSI i  OMPOOOBAHUS JIODKEH OBITh
CIIETYIOIIHM:

1) mpousBoaUTENH PAOOT yaaIsieT Opuraay ¢ Mecta padoThl, 0opopMIIsET OKOHYaHUE PAOOTHI
U C/IaeT HapsJl OTIEPATHBHOMY WIIM OTIEPATHBHO-PEMOHTHOMY HIEPCOHAITY, JOMYCKAIOIIEMY;

2) omepaTWBHBIA TMEPCOHA] WM OIEPATUBHO-PEMOHTHBIA (OMYCKAIOMNUNA) CHUMAET
YCTaHOBJICHHBIE 3a36MJICHUSI, TIAKAThI 0€30MaCHOCTH, BBIMIOJIHAET COOPKY CXEMBI.

456. Eciii mocne onpoOoBaHus HEOOXOAMMO MPOIOKUTH pabOTy Ha AJIEKTPOJIBUTATEIIE,
OTepaTUBHBINA UM OTIEPATUBHO-PEMOHTHBIN MEPCOHAN (JIOMYCKAIOIINii) BHOBb TOTOBUT pabouee
MecTo, a Opuraga mno Hapsay MOBTOPHO JOIMYyCKaeTcss K TPOMU3BOJACTBY pabOT Ha
3JIEKTPOABHUTraTENE.

457. PaboThI Ha IEHCTBYIOLIEM JIEKTPOIBUTATENE 0€3 CONPUKOCHOBEHHSI C TOKOBEAYIIIUMHU
Y BPAILAIOIUMHUCS YaCTAMU MPOBOASTCS MO PACTIOPSKEHHIO.

458. OOcnyXuBaHWE IIETOYHOTO armapata Ha padOTalIIeM 3JIEKTPOJBHUraTese
paspelaercsi BBIMOJHATH MO PACHOPSHKEHUIO CIIEHUATbHO OOyUYEHHOMY AJIS 3TOW IIeNd JIUILY,
UMEIIIeMy Tpynmy 1o anekTpode3onacHoctu He Huxe III, ¢ cobmoneHnem creayrommx mMep
0€30MacHOCTH:

1) ucnonb3oBaTh CPEICTBA 3AILMTHI JIMLA U TJa3, CIELUATIbHYIO 3aCTETHYTYIO OJEKIY
ocTeperasch 3axBaTa OJCK bl BPAIIAIOIIMMHUCS YaCTSIMH JIEKTPOABUTATES;

2) moJIb30BaThCA JUAIEKTPUUECKON O0YBBIO U KOBPUKAMU;
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3) octeperarbcs OQHOBPEMEHHOTO NPUKOCHOBEHMS PYKaMHU TOKOBEIYIIMX 4YacTed ABYX
TMOJIFOCOB WJIM TOKOBEAYIIMX M 3a3€MJICHHBIX YaCTEH.

Pazpemaercs mn@oBaTh KOJblla pOTOpa Ha BpAINAIOLIEMCs JIEKTPOJBUTATENE, TOJIBKO
UCIOJIB3YS CHEIHaIbHOE MPUCTIOCOOIEHUE U3 U30JISLIMOHHOTO MaTepuraa.

459. B MHCTPYKIMSAX 1O OXpaHE 370pOBbsS M OE30MaCHOCTH TpyJa XO3SMCTBYIOMIMX
CyOBEKTOB JIOJDKHBI OBITH JIETAIbHO OTpPaKeHBbI TPEOOBAaHMS K MOJTOTOBKE pabodero Mecra u
opraHuzanyu 0e30IacHOT0 MPOBEACHUS padOT Ha 3JIEKTPOJBUTATENAX, YYUTHIBAIOIINE BHIBI
UCIOJIb3YEMBIX JJIEKTPUYECKHUX MAalINMH, OCOOEHHOCTH MYCKOPETyJIHPYIOIUINX YCTpPOICTB,
crneun(pUKy MEXaHU3MOB, TEXHOJIOTHYECKUX CXEM U T.1.

Yacrsb 5
KommyTanuonHble annapartsl

460./lonyck k paboTe Ha KOMMYTAIlMOHHOM amiapaTe pa3periaeTcs MOcCie BBHITIOTHEHUS
TEXHUYECKUX MEpOIpPUATUH, MPelycMOTPeHHbIX HacTosmumu [IpaBunamu, oGecrieunBaromux
0e30macHOe MPOM3BOJCTBO pabOT, BKJIIOYAs MEPOIPUATHS, NPEMATCTBYIONIME OMIMOOYHOMY
cpabaThIBaHNIO KOMMYTALIMOHHOTO aIapara.

461. Ilepen nomyckoM K paboTe Ha KOMMYTAIMOHHBIX almapaTax C JUCTAHIIHOHHBIM
YIPaBJICHUEM JIOJIKHBI OBITh!

1) orxitoueHsl BTOpUYHBIE LeNM (YNpaBICHMs, CUTHAIW3ALUMU, MOAOIpeBa U T.1.) U
CHJIOBBIE LI€TIU IPUBO/IOB;

2) 3aKpbITHl U 3alepThl HAa 3aMOK 33JBIKKM Ha TPyOONpOBOjE MOAAYM BO3AyXa B Oaku
BO3AYIIHBIX BBIKJIIOYATEIeH WMIM HAa IHEBMATUYECKHE IPUBOJBI, W BBIIYIIEH B arMocdepy
HAaKONMBIIMICS B HUX BO3YX, IPH 3TOM CITyCKHbIE KJIallaHbl OCTAIOTCSl B OTKPBITOM I10JIOKEHHH;

3) npuBelieHb! B Hepabouee M0JI0KEHNE BKIFOYAIOLINM Ipy3 WK BKIIIOYAIOIINE MPYKHUHBI
13 [IPUBOJIOB BBIKJIIOYATENEH;

4) NIpUHATHI MEPBI, IPEMATCTBYIOLINE OIIMO0YHOMY M CAMOIIPOU3BOIBHOMY CpaOaThIBAHUIO
KOMMYTAllMOHHOTO aIlapara;

5) BeiBemennl miakatel Oe3omacHoct: «HE BKIIFOYATH! PABOTAIOT JIFO/IN» Ha
kiouax auctaniuonHoro ymnpasieHus u 3Haku « HE OTKPBIBATH! PABOTAIOT JIFOAW» —
Ha 3aKpPbITHIX 3aJBI)KKAX.

462. Pa3pemniaercst MOAHUMATHCS Ha HAXOAALIMICSA 10/ pab0YUM JaBIEHUEM BBIKIIOYATEh
CO CXKaTbIM BO3AYXOM TOJBKO IPHU MPOBEACHUU HAIAJO4YHBIX pabOT M BO BpPEMs BBIIOJIHEHUS
UCIBITaHUH. 3anpelaeTcs IOAHUMATHCS Ha OTKIIIOYEHHBIN BBIKJIIOYATENb CO CKAThIM BO3yXOM,
C BO3/IyXOHAIIOJHEHHBIM OTJENIUTENEM, KOT1a OTAEIUTENb HAaXOAUTCS MO/ paOOUUM JaBICHUEM.

463. Ilepen moabeMOM Ha BO3QYIIHBIM BBIKJIIOYATENb JUIsI IPOBEAEHUS UCIBITAHUNA WIN
HaJIAAKA HEOOXOIUMO:

1) OTKIJIIOUNTH LIENH YIIPABIICHUS;

2) 3a0y0KMpOBaTh KHONKY MECTHOIO YIpPaBJIEHUS MM IIyCKOBBIE KIallaHbl IIyTEM
YCTaHOBKH CIIEIIMATIBHBIX 3arIylIeK, TU00 3amnepeTsh MmKa(bl U TOCTABUTh OKOJIO BBIKIIOYATEIS
00y4YEHHOT0 4eHa Opurajpl, IOPy4HUB €My JIOMyCKaTh K ONEPUPOBAHUIO BBIKIIIOYATENEM (TIOCe
M0Jja4y ONEpPaTHMBHOTO TOKA) TOJBKO OJHOTO OMNpPEICNCHHOro paOOTHUKA M0 YKa3aHWIO
MIPOU3BOIUTEINS padoT.

Bo Bpemst Haxox1eHus1 paOOTHUKOB Ha BBIKJIIOYATENIE CO CKATHIM BO3AYXOM, HAXOAIIEMCS
MOJl JIaBJICHHEM, HEOOXOIMMO TPEKpaTUTh Bce paboThl B mKadax yHOpaBIeHUS W
pacripeenuTeNbHbIX MmKadax. s CHATHA HaBEIEHHOTO HAIPSKEHUS, BBIBOJBI BBIKIIIOYATEIS
HanpspkeHueM 220 kB u Bblle 1eHCTBYIONIMX NOICTaHIIUM JOJIKHBI OBITh 323€MJICHBI.

464. Ilepen nomyckom K paboTaM, CBS3aHHBIM C TNpeObIBAHMEM IIE€pCOHAja BHYTPHU
BO3JIyXOCOOPHHKOB, CJIETyET:

1) 3aKkpbITh 3aJBUXKKM Ha BCEX BO3AYXONPOBOJAX, IO KOTOPHIM IPEAyCMOTpPEHA Iojaya
BO31yXa, 3alepeTh UX MPHUBOABI (IITypBaJl) Ha 3aMOK, UCIOJb3ys METAJUIMYECKYIO II€Mb, U
BBIBECUTHh Ha TIpuBofax 3aaBmwkek miuakat O6e3zomacHoctd «HE OTKPBIBATH! PABOTAIOT
JIFOAN ! »;
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2) BBIYCTUTH U3 BO3TYXOCOOPHHUKOB BO3YX, OCTABIIMKCS O] U30BITOYHBIM JIaBJICHUEM,
OCTaBUB OTKPBITHIMH CITyCKHOM 3a/IBUKKY, MPOOKY MJIM IPEHAKHBIA BEHTUIIb;

3) OTCOEOMHUTH OT BO31yXOCOOPHHKOB BO3IYXOIPOBOJIBI MOJA4X BO3AyXa U YCTAHOBUTH
Ha HUX 3arJIyHIKH.

465. Hynegvle IOKa3aHUA MAHOMETPOB Ha BBIKJIIOUATEINISAX M BO3AYXOCOOPHUKAX HE MOTYT
CIIyKHUTb JOCTOBEPHBIM MPU3HAKOM OTCYTCTBUS JAABIICHUS C)KATOTO BO3/AyXa.

466. Ilepen oTBMHUMBaHMEM OOJTOB M TaeK Ha KpBIIIKax JIIOKOB U  JIa30B
BO3yXOCOOPHUKOB CIIEYET JTUYHO YOEIUTHCS B OTKPHITOM IOJIOKEHUU CITyCKHBIX 3a/IBHKEK,
pOoOOK WM KJIAMAHOB C IIEIIBIO ONPEAENICHHs IEHCTBUTEIBHOTO OTCYTCTBUS C)KaTOTO BO3AYXA.

CrnyckHbIe 3aJBWKKH, TMPOOKM (KJIamaHbl) pa3pemaeTcss 3aKpbiBaTh TOJBKO IOCIHE
3aBHHYMBAHUS BCEX OOJITOB M TaeK, KPETSIIIUX KPBIIIKH JIFOKOB.

467. Bo BpeMs OTKJITIOUEHUS U BKJIIFOUCHHS BO3YIIHBIX BRIKITIOYATENICH MPU OMIPOOOBAHUH,
HAJTAJIKe U UCTIBITAHUSX MMPUCYTCTBUE PAOOTHUKOB OKOJIO BBIKJIFOUATENICH 3aMpeniaeTcs.

468. IlpowsBomutens pabOT MOJDKEH OTHATh KOMaHIy Ha BBHINIOJIHCHHE OTIEPAIIHi
BBIKJTIOYATENIEM TOJBKO TMOCJE TOTO, KaK WICHBI OpUraasl OyIyT yAaleHbl OT BBIKIIOUATENS HA
0e30IMacHOe pacCTOSIHUE WIH B YKPBITHE.

469. JIns mpoOHBIX BKIIOYEHUH M OTKIIOUYEHHH KOMMYTAlIMOHHOTO amnmapara MpH ero
HaJaJIKe ¥ PeryJupoBKe pa3peniaercs, 0e3 ciauu Hapsia, BpeMeHHasl o/jaua HanpsKeHHs B LIETIb
OTIepaTHUBHOTO TOKA, CHJIOBBIE IIETH MPUBOJIA, a TAKXKE M0/1a4a BO3/IyXa HA BRIKIIIOYATEIb.

470. YcraHOBKa CHATHIX NPEAOXPAHUTENICH, BKIIOYEHHUE OTKIIIOYEHHBIX aBTOMATOB M
OTKPBITHE 3aJBMKEK JUIS TOJa49d BO3/IyXa, a TAKKE CHIATHE HA BpPEeMs OMPOOOBAHMS TUIAKATOB
0€30MaCHOCTH BBITIOJIHSAETCS ONMEPATUBHBIM WIIM ONIEPATUBHO-PEMOHTHBIM IIEPCOHATIOM.

471. Omepauuu 10 ONPOOOBAHMIO KOMMYTAIIMOHHOTO ammapaTra OCYIIECTBISET
MIPOM3BOIUTEINb pabOT, €CIIM Ha UX MPOBEACHUE MOITYYEHO pa3pellieHrne paboTHIKA, BbIIABILETO
HapsiJI, TOATBEPXKIeHUE 3amuchio B Tpade «OTaenbHbIe YKa3aHUsD Hapsaa, WU OlepaTUBHBINA
Tu00 ONepaTUBHO-PEMOHTHBIM MEPCOHAN BBIMOJHSAET JAaHHBIE OIEpalud IO TPeOOBAHUIO
MIPOU3BOUTENS PadOT.

472. Tlocne onpoOoBaHUs, IPH HEOOXOAMMOCTH ITPOIOJDKEHUS PaObOT HA KOMMYTallHOHHOM
amnmapare, ONePaTUBHBIN WIH ONEPATUBHO-PEMOHTHBIM BBITIONHSIET TEXHHUYECKUE MEPONPUSTHUS,
HEOOXOAMMBIE JIJIsl AOMyCKa OpUTabl K padboTam.

473. B 5neKkTpOyCcTaHOBKAaxX, HE HMEIOIIMX MECTHOTO ONEPaTHBHOIO IE€pPCOHAIA,
MIPOM3BOIUTENIO pabOT HE TPEOYEeTCs MOBTOPHOTO pa3penieHus IJIs MOATOTOBKH paboyero Mecra
U JIOMyCKa K paboTe rnocie onpoOoBaHUsS KOMMYTAIIMOHHOT'O anmapara.

Yacts 6
KommnuiekTHbIe pacnipenejnTe/bHbIe YCTPOHicTBa

474. Tlpu BBINOJIHEHUH PAaOOT Ha OOOPYAOBAaHUH, YCTAaHOBJICHHOM Ha TEJEKKaxX HIU B
orceke mkadga KPVY, Tenmexky ¢ oOopyaoBaHMEM HEOOXOAUMO BBIKATUTH B PEMOHTHOE
II0JIO)KEHHE, IITOPKY OTCEKa, B KOTOPOM TOKOBEAYIIME YacTH OCTAJIMCh IOJ HANpPSIKEHHUEM,
3ameperh Ha 3aMOK M BBIBeCHTh Iurakat OesomacHoct «CTOM! OIIACHOCTbD
CMEPTEJIbBHOI'O JJIEKTPOITIOPAXEHUWA!». Ha Tenexke wiam B OTceke, rae OyayT
MIPOBOJIUTHCS pabOTHI, ciieayeT BbhiBecuTh akat 6ezonacHoctd «PABOTATD 3/IECh».

475. Ipu BemonHenuu padbot BHe KPY Ha moakimo4eHHOM K HeMy 00OpYIOBaHUU WM Ha
orxonsaumx BJI u KJI, Tenexky ¢ BbIK/IIOYATEIEM CIEAYET BHIKATUTH B PEMOHTHOE IOJIOKEHUE
u3 mkada; MTOPKY WIH ABEPIbI 3alepeTh Ha 3aMOK M Ha HUX BBIBECUTH IJIaKaT 0e30MacHOCTU
«HE BKIIIOYATB! PABOTAIOT JITOAN!» unu «HE BKIIKOUATH! PABOTA HA JIMHUN!».

B stoM cnyuae paszperaercs:

1) ycraHaBiIMBaTh TEJIEXKKY B KOHTPOJIBHOE (TECTOBOE) MOJIOKEHUE IOCJE BKIIIOUEHUS
3a3eMIIIOIIMX HOKEU TONBKO MPU HAIWYUHM OJIOKMPOBKH MEXAY 3TUMHU HOXKAMH U TEJIEKKOU
BBIKJTIOYATEIs;

2) ycTaHaBIMBaTh TENEXKKY B IMPOMEXYTOuHOoe monoxeHne B mkadax KPY, mexnmy
KOHTPOJIbHBIM M PEMOHTHBIM IIOJIOKEHUEM, IPU YCIOBUM €€ 3allupaHus Ha 3aMOK, €CIIU
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OTCYTCTBYET Takas OJOKMpPOBKAa WM OTCYTCTBYIOT 3a3eMIISIONINE HOXH. Paspemraercs
YCTaHaBJIMBATD TEJIEKKY B POMEKYTOUHOE MOJIOKEHNE HE3aBUCUMO OT HaJIMUMs 3a3eMJICHUS Ha
MIPUCOETUHEHHH.

476. [1pu ycranoBke 3a3emsieHnii B mkadgax KPY B cnydae BegeHus paboT Ha OTXOISAIINX
BJI, Heo6x0oauMo yuuTHIBaTh TpeOOBaHMS, IPeAyCMOTpeHHbIE 1.329-331.

477. OnepupoBath BbIKaTHOW Tenexko KPY ¢ cuioBeiMH mpenoxpaHUTEIIMHU
pasperaercs oJ| HanpspDKEHUEM, HO 0e3 Harpy3KH.

478. Jlns WCKIIOYEHHS TOPAXEHHM  AJIEKTPUYECKUM TOKOM U CMEPTEIbHBIX
ANEKTPOTIOpaKeHUN B pe3epBHBIX sueiikax KPY MoKHBI OBITh BBIMOTHEHBI MEPOIPHSITHS,
MPEMSITCTBYIONIUE OIMNOOYHOMY NPOHUKHOBEHHIO PAOOTAIOIIMX B ATHU SUEHKH (3amepThl Bce
OTCEKH SYEEK U IITOPOUYHBIA MEXaHU3M Ha MEXaHUUYECKHUE 3aMKH).

479. YcraHaBiuBaTh B KOHTPOJIBHOE TMOJIOKEHHUE TEJIECKKY C BBIKIIOYATENEM IS
ornpoOoBaHUs U PabOTHl B MEMSX yHPaBICHUS U 3alUTHI Pa3pelIaeTcsi TOIbKO B T€X CIydasX,
Koraa He mpoBoasaTcs padoTsl BHE KPY, Ha orxomsmux BJI, KBJI u KJI wim Ha moaxiro4eHHOM
K HUM 00OpYJIOBaHHH, BKJIIOYAs MEXaHU3MbI, COSIMHEHHBIC C AJICKTPOABUTATEISIMU, WU €CIIN
BBITIOJTHEHO 3a3eMyieHue B mkady KPVY.

480.B PV, ocHalieHHBIX BaKyyMHBIMU BBIKIIOYATEIISIMU, UCHBITAHUS IYTOTaCUTEIbHBIX
KaMep MOBBIIIEHHBIM HANpPSKEHHUEM C aMIUIUTYIHbIM 3HadeHueMm Oonee 20 kB HeobGxommmo
BBITIONHATh C UCIHOJB30BAaHUEM CIICIUATBHOTO DJKpaHa Mg 3allUThl Pa0OTHUKOB OT
PEHTTEHOBCKUX U3JIy4YESHUH.

Yacrts 7
MauToBbie (€cT0/100BbIe) TPaHCHOPMATOPHbIE NOJACTAHIMH U KOMILJIEKTHbIE
TpaHcGopMaTopHbIe MOACTAHIIHA

481. Ilpu BeinonHenuu pabot Ha o6opynoBanuu MTII u KTII Ge3 oTkiroueHus nuTaromei
nuHun HanpsbkenueM Bbimie 1000 B pazpemarorcst aumib T€ OCMOTPBI U PEMOHT, KOTOPBIE
BO3MOYXHO BBITIONHATh CTOS HA IUIOMIAJKE W TPH YCIOBHH COOJIIOJICHUS PACCTOSHUHN 10
TOKOBEIYIINX YacTeH, HaXOISIIUXCS O] HaNpsDKeHWeM, yka3zaHHbIX B Tabmuie Ne 1. Ecim ati
pPacCTOSIHUSL MEHBIIE JOIMyCTUMBIX, TO pa0dOTa BBHIMOIHICTCS C OTKIIOYCHHUEM U 3a3eMIICHUEM
TOKOBEIYIIMX yacTeil HanpsbkenueM Boiire 1000 B.

482. Jlonyck k BeimosHeHUt0 padotr Ha MTII u KTII kxuockoBoro Tuma, HE3aBUCUMO OT
HAJIM4YUSl WIA OTCYTCTBHS HAINPsDKEHUS HA JIMHUM, MPOU3BOJAUTCS TOJBKO IOCJE OTKIIOUEHUS
CHavaja KOMMYTAlMOHHBIX ammapatoB HampspkeHueM pno 1000 B, 3areM nauHeWHOro
pazbeaunutens HanpsokeHueM Boime 1000 B u HanmoxkeHus 3a3eMIIeHUsT Ha TOKOBEAYIIINE YacTH
aNIeKTpruecKoi nojactanuuu. Ecinu Bo3moxHa nmogaya Hanpspkenus 380/220 B, To nuHUM 3TOT0
HaMPSDKEHUS JOJDKHBI ObITh OTKIIIOYEHBI CO CTOPOHBI, MPOTHBOIIOIOKHON K MUTAIOIIEH CTOpOHE,
MPUHUMAS MEPHl TMPOTUB MX OMIUOOYHOTO WM CaMOMPOW3BOJIBHOIO BKIIOUEHUS, a Ha
ANEKTPUYECKUX MOJACTAHIUSAX Ha ATH JUHUHM 10 KOMMYTAIIMOHHBIX amllapaToB JOJKHBI OBITH
HAJIO’KEHBI 3a3EMJICHHUS.

483. Ha MTII, nepekntoyaTeNbHbIX MyHKTaX M JAPYTUX YCTPOWCTBAX, HE HMEIOIIUX
OTPaKICHUM, PUBOJIBI Pa3beIUMHUTENCH, BEIKITIOYATEICH HArpy3KH, ITKa( bl HAIPSHKEHUEM BBIIIIE
1000 B u pacnipenenutenbHabie muThl HanpspkeHueM 10 1000 B 1omkHBI OBITH 3a1epThl Ha 3aMOK.

484. CtanoHapHbIe JIECTHHUIIBI Y TUIOIIAAKH O0CITYKMBaHUS TOJKHBI OBITH COJIOKUPOBAHbI
C pa3bEAMHUTEIISIMH U 3aNIEPTHI HA 3aMOK.

Yacts 8
CuJjioBble TpaHC(OPMATOPHI, MAC/ISIHBbIE HITYHTHPYIOLIHE U AYroracsiiie peakTopbl
485. Ocmotrp cunoBbIX TpaHchopMaTOpoB (manmee — TpaHCHOPMATOPHI), MACISTHBIX
IIYHTUPYIOIUX M Jyroracsiiux peakToOpoB (fajiee — peakTOpbl) AOJKEH BBITOIHATHCS
HETIOCPEJICTBEHHO C 3€MJIM WJIM CO CTAllMOHAPHBIX JIECTHHIl C TOPYYHSMH, C COOIIOJEHUEM
MUHHMMAJIbHO OIyCTUMBIX PACCTOSHUM JJO TOKOBEAYIIMX YacTel, ykazaHHbIX B Tabmue Ne 1.
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486. BxiroueHMe M OTKIIOYEHHE PEAKTOPOB  BBINOJHAETCA C IPUMEHEHHEM
TUBJIEKTPUYECKHUX NepYaToOK U OOT.

487. I1pu BBOIE pEakTOPOB B pabOTy CHavajIa BKIIOUAETCS CHIIOBOI TpaHCHOPMATOp, 3aTEM
C IOMOIIBIO Pa3beIUHUTEINSI BKIIOYAETCS PEaKTOP, a IPU BBIBOJIE PEAKTOPOB U3 pabOTHI ONEpaluu
BBITOJIHSAIOTCS. B 0OpaTHOH 1MOCIE10BaTEIbHOCTH.

488. 3ampenraeTcs BKJIOYATh WM OTKIIOYATh PEAKTOPHI MPU BO3HUKHOBEHHUHM B
AJIEKTPUUYECKON CETH 3aMBIKaHUS Ha 3eMJTIO.

489. IlepexiroueHre OTBETBICHUN HA PEAKTOPE CO CTYNEHYAThIM PETyJIMPOBAHUEM TOKA
KOMIICHCAIIUM HEO0XOJMMO TMPOBOJUTH TOJBKO TIOCJIE €ro OTKIIOYEHHS C BBIMOJIHEHUEM
TEXHUYECKHUX M OPraHU3alMOHHBIX MEPOTIPUATHH O OE30MaCHOCTH.

490. Ilpu pabore peakTopa B peKHME KOMIICHCAIIMA €MKOCTHOTO TOKAa 3aMbIKAHUS Ha
3eMJTIO 3alpeniaeTcs NpuOIMKaThCS K HeMy Onrke 8 M 6€3 IpUMEHEHUS JUJICKTPUUECKUX OOT.

491. OcMmoTp ra3oBOro pelie nocie cpadbaTblBaHus Ha CUTHA U 0TOOp P00 ra3a u3 ra3zoBoro
pene pabdoTaromiero TpaachopmaTopa (peakTopa) JOKEH BBITIOIHATHCS TOCIIE CHATHS Harpy3KH
U OTKJIIOUEHUs TpaHchopmaTopa (peakropa).

492. 3anpemaercs TOAHUMATBCA Ha KpBINKYy 0Oaka pa0oTaromero CHUJIOBOTO
TpaHchopMaTopa, a TakkKe MPUOIIIKATHCS K HAXOMAIIEMYCS IMOJI HANPSHKEHUEM CHIOBOMY
TpaHcGopMaTopy, UMEIOIIEMY SIBHbIE IPU3HAKU MTOBPEKICHHUSL.

493. Pa0boTbI, CBSI3aHHBIE C BBIEMKOM aKTUBHOM yacTh U3 6aka Tpanchopmaropa (peakropa)
WM TIOJHATHEM KOJIOKoJia, BeinoiHstoTcs no [1I1P, cnenuansHo pa3paboTaHHOMY UISi MECTHBIX
YCJIOBUH.

494. BeimoaHnenue paboT BHyTpH 0aka TpaHchopMaTopa (peakTopa) MOKET OBITh TOPYUEHO
CMEUUAIBHO MOJATOTOBJICHHBIM CIELUANINCTAM U IEpPCOHaNy, 3HAIOIIUM IyTH MEPEeMELCHHUS,
KOTOpBIE UCKIIIOYAIOT MaJIEHUE U MOJIy4eHHE TPAaBMBbI BO BPEMs BBIIIOJIHEHUS paOOT UM OCMOTPOB
aKTHUBHOM 4acTH TpaHcdopmaropa (peakropa).

495. Crentoaex/ia epcoHajga JIOJDKHA OBITh YHCTOW M YAOOHOM IJIsl MEepeIBHKCHUS, HE
MMETh METAJUIMYECKHX 3aCTEXKEK M 3aLUIIATh TEJIO OT MEePErpeBa U 3arpsi3HEHUS MacIIOM.

496. PaGoTel BHYTpH TpaHCchopmaTopa (peakTopa) BBITIOJHSIOTCS B 3alIUTHON Kacke U
nepyuaTkax.

497. B kadecTtBe 00yBH HEOOXOAMMO HUCIIOIB30BATh CIICIIHAIbLHBIC PE3NHOBBIE CATIOTH.

498. [lepen NpOHUKHOBEHHEM BHYTPh TpaHChopMaTopa cieayeT yOeauThCsl B TOM, 4TO U3
0aKa MOJHOCTBIO YJAJICHbI a30T WU JIPYTHUE rasbl, a TAK)KE BBIMOJIHEHA JOCTaTOYHAS BEHTHIISALUS
0aka BO3IyXOM, C KUCIOPOI0OCOAEep)KaHUEM BO3ayxa B Oake He MeHee 20%.

499. PaGoTbl BHYTpU TpaHc(opMaTopa BBITIOJHSICTCS MO Hapsay TpeMs paOOTHHUKaMH,
BKJIIOYAst IBYX cTpaxymomux. IlocnenHue JOmKHBI HAXOIUTHCS Y CMOTPOBOTO JIFOKA WIIH, €CIIH
€ro HeT, Y OTBEPCTHUS JIsl yCTAaHOBKHU BBOJIA C KAHATOM OT JIIMOYHOTO IIPEJOXPAHUTEIHHOIO Mosica
paboTHHKa, paboTaroniero BHYTpU TpaHc(hOpMaTOpa, ¢ KOTOPBIM JOJDKHA MOJIEPKUBATHCS
MOCTOSIHHAST CBs3b. McmomHUTENh paboT BHYTpH TpaHchopMmaropa IOJDKEH OBITH 0OecredeH
[IJITAHTOBBIM IIPOTHUBOTA30M.

500. IIpu BeIMOMHEHUU PAOOT BHYTPU TpaHcPopMaropa, MPOU3BOAUTENH PabOT JOHKEH
UMETh TPYIITY 110 3JIEKTPoOe30MmacHOCTH He Hibke V.

501. TIlpu BeIONMHEHWM pabOT BHYTPU TpaHCcPopMaTropa, OCBEUIEHHUE JOJIKHO
o0ecreunBaTbcsl MEPEHOCHBIMU CBETHIIBHUKAMHU HampspDkeHueM He Oonee 12 B ¢ 3ammrtHOU
CETKOH TOJIKO 3aBOJICKOTO M3TOTOBJICHHS WIIM aKKyMYJISATOPHBIMU (GoHapsMu. B To ke Bpems,
pasfenuTenbHbI TpaHchOopMaTop, UCTHOIb3YEMBIA Ji MUTAHUS TEPEHOCHOTO CBETHIIBHUKA,
J0JDKEH OBITh YCTAaHOBJICH BHE Oaka TpaHcdopmaropa.

502. Ecnu B mpouiecce paboThl B 6aK MOJAeTCs OCYLICHHBIH BO3IYX (C TOUKOW POCHI HE
Boitie — 40° C), To o01iee BpeMs npeObIBaHUS KaXA0r0 padOTHUKA BHYTpU TpaHCchopmaTopa HE
JOJKHO TPEBHIIATH 4 4aCOB B CYTKHU.

503. PaboTsI 0 pereHepaiiuu TpaHcGopMaTOPHOTo Maciia, €ro OCYIIKe, YHCTKE, Jera3aluu
JOJKHBI BBITIOHATHCS C UCTIOIB30BAaHUEM 3AIIUTHOM OJEKIbI U 00YBH.
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504. B mporiecce cnuBa 1 3a11Ba TpaHC()OPMATOPHOTO MAcia B CUIIOBbIE TPaHC(HOPMATOPEI
HanpsbkeHueM 110 kB u BbIme BBOABI TpaHC(HOPMATOPOB JOJKHBI OBITH 3a3€MJICHBI BO
n30eKaHue MOSIBICHHUS Ha HUX JICKTPOCTaTHUECKOTO 3apsija.

Yacrs 9
H3mepurenbHbie TpaHcGOpMaTOPHI TOKA

505. 3anpemaercs UCNOIB30BATD IIMHKI LIETIH TEPBUYHON 00MOTKH TpaHC(HOPMATOPOB TOKA
B Ka4eCTBE TOKOBEAYIINX IIPY MOHTAXXHBIX M CBAPOYHBIX paboTax.

506. Jlo oxoHuUaHHs MOHTa)ka BTOPUYHBIX LEMEH, 3IECKTPOM3MEPUTENBHBIX MPHOOPOB,
YCTPOUCTB PEIEHHON 3alUThl U 3JIEKTPOABTOMATHKH, BTOPUYHbIE OOMOTKH TpaHC(OPMATOPOB
TOKA TOJDKHBI OBITh 3aMKHYThI HAKOPOTKO.

507. Tlpu mpoBepke TMOJAPHOCTH BTOPUYHBIX OOMOTOK MPUOOp, YKA3BIBAIOIIHI
MOJISIPHOCTh, MPHUCOCIUHICTCS K 3aXHMMaM BTOPUYHON OOMOTKM [0 TOJAayd HUMIIyJbca B
MEePBUYHYI0 0OMOTKY TpaHC(HOPMATOPOB TOKA.

Yacts 10
DJleKTpUYeCKHE KOTJIbI

508. 3ampemraercst Ha TPyOONPOBOAAX BKIIOUCHHBIX JJIEKTPUUYECKUX KOTIIOB BBITIOJHATH
paboThl, ciocoOHBIe HAPYIIATh 3ALUTHOE 3a3eMJICHHE.

509. Tlepen BbIMOMHEHUEM PadOT, CBA3AHHBIX C Pa3beAMHEHUEM TPYyOOIPOBOIOB (3aMeHa
3aJIBI)KEK, YUYACTKOB TPYOBbl), HEOOXOAMMO BBIIIOJHHUTH C MOMOIIBIO JIEKTPOCBAPKU HAJIEKHOE
AIIEKTPUIECKOE COCTMHECHHE Pa3beANHAEMbIX YacTei TpyoonpoBoaa. [lpu Hanmuuu GaidmmacHOTo
00BOJIa MecTa pa3pbIBa TAKOI'O COSAUHEHHSI HE TpeOyeTcsl.

510. Koxxyx 3J1eKTpU4YeCKOro KOTia ¢ H30JIMPOBAHHBIM KOPITYCOM JOKEH OBITh 3aKPHIT Ha
3aMOK. OTKpBIBaTh KOXKYX AJIEKTPUYECKOTO0 KOTJIA C M30JUPOBAHHBIM KOPILyCOM JOITyCKaeTCs
TOJIBKO TIOCJIE CHATHS HANPSKEHU C KOTJIA.

511. TpeboBanus HacTosmux [IpaBuit He IPUMEHSIOTCS P AKCIUTY aTAIIUH SJICKTPUIECKUX
MapoBBIX KOTJIOB ¢ pabounmm pnaeienueMm Beime (0,07 MIla w BOAOTpeHHBIX KOTJIOB C
TeMIepaTtypoi Harpesa BoJibl Bbiie 115° C.

Yacrs 11
IIeKTPOPHIBTPHI

512. Tlo nHapsay BBINOJHAIOTCS PAaOOTHI Ha 3IEKTPOGUIbTPaxX (IMEKTPOCTATUUECKUX
(bumpTpax), Ha AMEKTPOOOOPYAOBAHUH MEXAaHU3MOB BUOPAIIMHU-BCTPSIXHUBAHMS, U IPYTHE paOOTHI
BHYTPH JIEKTPO(YUIBTPOB U Ta30X0/I0B.

513. OcmoTpbl W TeXHHWYECKOE OOCTy)XMBAaHUE JJICKTPODUIBTPOB JODKHBI OBITH
OpPraHU30BaHbl HAa OCHOBaHMM HWHCTPYKIMHA MO OXpaHE 3A0pOBbi U OE30MACHOCTH TpPYyAa,
pa3pabOTaHHBIX M YTBEP)KICHHBIX XO3SIMCTBYIOIIMM CYyOBEKTOM, SKCIUTyaTHPYIOIIUM JaHHOE
000pyI0BaHUE, B COOTBETCTBUH € TpeOoBaHUAMHU HacTosuX [IpaBui u ¢ yueToM ocoOeHHOCTEH
KOHKPETHOM 30JI0yJIaBJIMBAIOIIEN YCTAHOBKU. B MHCTPYKIMAX 10JKHA OBITh periaMeHTHPOBaHA
nporenypa BbIIa4M HApsSAOB U JIONMyCKa K BBIIOJHEHHIO pPabOT Ha 3NIEKTpOoUiIbTpax B
3aBUCUMOCTH OT paclpelieleHusl 00sI3aHHOCTEH MEXAy MOApa3JeNeHUsIMH XO3SHCTBYIOLIETO
cyOBeKTa.

514. B npotiecce sKCIuTyaTanuu 31eKTpOPUIbTPOB 3aMpPeIaeTCs:

1) BKIIOYATh MEXAHU3MbI BCTPSAXUBAHMS JII ONPOOOBAHMS W PEryJMpPOBKH BO BpeMs
HaXOXJICHHUS PaOOTHUKOB B JIEKTPOPMIBTPAX, €CIIH ITO HE OrOBOPEHO B CTpoKe «OTAeNbHbIC
yKa3aHHUsD» Hapsiaa;

2) OIHOBPEMEHHO IPOBOAMTH PEMOHTHBIE pabdoOThl B OyHKepax M  CEKLUHAX
3JIEKTPO(UIIBTPOB;

3) momaBaTh HaNpsDKEHHE HA SJICKTPOPHIBTPH WM THTAIONIME WX Kabemu IpH
HEHUCIIPAaBHOCTH OJIOKUPOBKM arperaTtoB NMUTaHMs, OTCYTCTBUM WJIM HEHMCIIPABHOCTH 3aIllOpOB
JIFOYKOB U OTBEPCTHH CEKIUH 3IEKTPOPHUIBTPOB, U3OIATOPHBIX KOPOOOK H T.II.
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He3zaBucumo ot Hanuuust OJIOKUPYIOUIMX 3a3eMIISIFOIUX YCTPOUCTB, 3a3EMIISIOIINX HOXKEH
BBICOKOBOJIbTHBIX BBIBOJOB IOBBICUTEIbHO-BBIIPAMUTENBHBIX arperaroB Imnpu paboTe B
ANIEKTPOUIBTPE JODKHBI yCTAaHABINBATHCS IEPEHOCHBIE 3a3EMJICHHUS.

515. Ilpu BeIMOMHEHWH PabOT BHYTPHU AJIEKTPOPMIBTPOB W Ta30XO0JI0B HCIOIB3YIOTCS
IIEPEHOCHBIE BJIEKTPUYECKHE CBETWJIBHUKM HanpsykeHueM He Bwimie 12 B, mpu 3ToM
MOHMXKAIOLUHI TpaHC(HOPMATOP JOKEH pacloaraTbCs CHapyKu 3J1eKTpoUiIbTpa.

516. Ilepen momyckoM paOOTHHKOB B CEKIIMU 3JEKTPOPUIBTPA MOCIEAHUE JOIDKHBI OBITH
IIPOBEHTUJIIMPOBAHbI U U3 OyHKEpOB JOJKHA ObITH yJaleHa 30ia. TemmepaTypa HE JOJKHA
npessimath 45°C.

517. Ilpu npoBeneHnn pabOT B OJTHOM CEKIUU AIEKTPOPUIBTPA, HA PE3CPBHOMN IIUHE WIIH
Ha OJTHOM U3 KaOeleil MUTaHUs CEeKIMU JJOJKHBI OBITh OTKITIOYECHBI M 3a3€MJICHBI BCE TUTAIOIINE
arperaTbl 1 KaOeJln OCTaJIbHBIX CEKLIUH.

518. Ilocne oTKIIOYEHHs AIEKTPOPMIBTPA, C IMEKTPOPUIbTpa U MHUTAIOUIMX Kabemeit
JOJKEeH OBITh CHAT CTAaTMYECKUM 3aps] IOCPEACTBOM 3a3€MJICHHSI 3JIEKTpOarperaros.
3amnpemnaercs NpUKacaThCsl K He3a3eMJICHHBIM YacTsAM JIEKTPOPHIbTPA.

Yactp 12
AKKyMYyJIITOPHBIE OaTapen

519. AxkymyIsITOpHOE TOMEIICHHUE JOKHO OBITH 3alepTo Ha 3aMOK. PAOOTHUKH, KOTOPBIE
OCMAaTPHUBAIOT 3TH MOMEIIEHHUS U BHIIOJHSAIOT B HUX PalOTHI, MONYyYarOT KIIOYM B YCIOBHSX,
npeaycMoTpeHHbix Yactoio 3 I'nassr 1.

520. 3anpemaercss KypeHUE B aKKYMYJSATOPHOM MOMENIEHWHM, BXOJ B HEro C OTHEM,
MOJI30BaHUE DJIEKTPOHATPEBaTEIHLHBIMU MPUOOpaMHU, anmaparaMd ¥ WHCTPYMEHTaMH, KOTOpbIe
MOTYT JIaTh UCKPY, 32 UCKIIOUEHHUEM BBITIOJHEHHsI paboT, yKa3aHHBIX B IIyHKTE 535.

521. Ha pBepsx akKyMyJsSTOPHOTO TOMEIICHUS IOJDKHBI OBITh CIIETaHBl HAJIUCH:
«AKKYMVYJIATOPHAA», «OTHEOITACHO», «KYPEHUE 3AIIPEHIEHO» ninu BBIBEIICHBI
COOTBETCTBYIOIINE TUIAKATHI OE30MACHOCTH O 3alpEIleHUH HCIIOJIIB30BAHMSI OTKPHITOIO OTHS U
KypEHHSL.

522. B akkyMyJsATOpPHBIX MOMEHICHUSX MPUTOYHO-BBITSIKHAS BEHTWISLUSA JIOJDKHA
BKJIIOUATHCS TIepe]] HauajaoM 3apsSaKd aKKyMYJSTOPOB M OTKJIIOYAaThCs HE paHee yem uepe3 1,5
yaca 1ocJjie OKOHYaHMS MPOLECcca 3apsIKH.

523. B kax/10M aKKyMYJISITOPHOM MTOMEIICHUH JTOKHBI OBITh:

1) crexnsinHas uinu GapdopoBas (MOIMITHICHOBASA) KPYXKKa C HOCUKOM (WM KyBIIHH)
€MKOCTBIO 1,5-2 11 17151 COCTaBIICHUS AJEKTPOIUTA U JJOJIUBKHU €r0 B COCY/IbI;

2) HeUTpamu3yoImui 2,5-POLEHTHBII pacTBOP MUTHEBOM COJIBI IS KUCIOTHBIX OaTapeil u
9-MpoTEHTHBIM PacTBOP OOPHON KUCIOTHI WM YKCYCHOW KHUCIOTHI (YKCYCHOM ACCEHITMH) ISt
IIETIOYHBIX OaTapei;

3) Boga a1 0OMBIBA PYK;

4) nonoTeH1e.

524. Ha Bcex cocyaax ¢ 3JIEKTPOJIMTOM, JUCTUIIMPOBAHHOW BOJON U HEUTPATU3YOIIUMH
pacTBOpaMu YKa3bIBAIOTCS HAMMEHOBAHUS BEIIIECTB.

525. Kucnora nomKHa XpaHUTHCS B CTEKISIHHBIX OYTBUISIX C TPHUTEPTHIMU TPOOKAMH,
CHaOKEHHBIX OMPKaMU C Ha3BaHUEM KHCIIOTHI.

526. Kucnora st 3apsIku akKyMyJISITOPOB JJOJIKHA XPAHUTHCS B OT/I€JIbHOM ITOMEILIEHUH,
r7ie KpOME Hee J0MYyCKaeTCsl XpaHUTh AUCTUIUIMPOBAHHYIO BOAY U MOPOKHUE OYTHIIH.

527. ByTbumu ¢ KUCIIOTOM ClIeyeT yCTaHABIMBATh HA IOJIy B KOP3WHAX WJIU JI€PEBSHHBIX
oOpeleTkax.

528. Bce paboThl ¢ KHUCIOTOM, IMIENOYbI0 M CBUHIIOM JIOJDKEH BBIMIOJNHATH CHEIUATIBHO
00y4YeHHBIH MepcoHal.

529. CrexisiHHbIE OYTHUIM C KUCJIOTaMH JOJDKHBI IEPEHOCUTH ABOE paOOTHUKOB. ByThlIb
BMECTE C KOpP3MHOW MEPEHOCUTCS B CHEIHATIbHOM JEPEBSIHHOM SIIUKE C PyYKaMH WM Ha
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CHEIHAIbHBIX HOCHIIKAaX C OTBEPCTUEM MOCEPEANHE U 0OPEIIeTKON, B KOTOPYIO OyThUIb BXOJIUTh
BMECTE C KOP3UHOM Ha 2/3 €€ BBICOTHI.

530. Ilpu nOpUTOTOBIEHUHU SIEKTPOIUTA KHCIOTAa IODKHA MEUIEHHO (BO H30ekKaHue
WHTEHCUBHOTO HAarpeBa pacTBOpa) BIMBATHCS TOHKOW CTpyeH W3 KPYKKHU B (GapPopoBbIil (WiH
Apyrod TEPMOCTOMKHUNA COCY[) ¢ JUCTWIMPOBAHHOW BOAOH. DJIEKTPOJIMT MIPU 3TOM BCE BPEMS
HY’KHO TEepEMENINBATh CTEKISTHHBIM CTEPKHEM MU TPYOKOH 160 TpyOKOl U3 KHUCIOTOYNOPHOU
MJIACTMACCHI.

531. 3anpeniaercs NpUrOTOBIATH 3JIEKTPOJIUT, BIMBAs BOAY B KUCIIOTY.

532. B roToBbIil 37EKTPOJIUT MOXKHO JOJIUBATh NUCTUUIMPOBAHHYIO BOJY B 3aBHCHUMOCTH
OT HEOOXOJUMOTO YPOBHS KOHIIEHTPALIUH.

533. PaboThI C KUCIOTaMH | IMIEIOYaMH MMPOBOJSATCS B CHEIMAIBLHOMN 3aIIUTHON OJEKIE,
MIPUMEHSISI CPEACTBA 3aIUTHI IJ1a3, PyK U HOT OT XUMHUYECKHUX (PaKTOPOB.

534. Kycku enkoil menodnm cleayeT ApOoOWTh B CHEIHAIBLHO OTBEJCHHOM MeECTe,
MIPEABAPUTENIEHO 3aBEPHYB UX B MEIIKOBHHY.

535. PaboTs! 1o maiike MIACTHH B aKKyMYJISITOPHOM IOMEIIEHHH CJIEIyeT BBIIOJIHSTDH C
COOJIOICHUEM CIIETYIOIINX YCIOBHIA:

1) maiika pa3peliaeTcs He paHee 4eM uepe3 2 yaca Mociie OKOHYaHUs MpoLecca 3apsiKu.
Bbarapewu, paboraroiue 1o MeTory HOCTOSTHHOTO MO3apsiia, TOJIKHBI ObITH 3a 1Ba yaca 70 Hayaa
paboT mepeBeICHBI B PEKUM pa3psa;

2) no Havayia paboT MOMeEIIEHUE TI0JDKHO OBITh MPOBEHTUIMPOBAHO B TEUCHHUE OJTHOTO Yaca,

3) B mporecce Naku IJACTUH JOJKHA BBIMOJHATHCS HENPEPhIBHAS BEHTUIISALIUS
MIOMELICHUS;

4) MecTo MalKH IMJIACTHH JOJHKHO OBITh OTPAXKIACHO OT OCTAIBHOW OaTapen HeroproYuMU
LIUTaMU;

5) Bo m30ekaHWE OTPABJICHHSI CBHUHIIOM U €r0 COCIWHEHUSMHU JOJKHBI OBITh HPUHSTHI
CHelUaJIbHble MEPbl MPEAOCTOPOKHOCTH M ONPEIEIEH PEXKHUM JHS B COOTBETCTBUU C
WHCTPYKIUSIMH T0 SKCILTyaTallii U PEMOHTY aKKyMYJIATOPHBIX OaTtapeit.

536. PaGoThI 1m0 maiike TUIACTHH B aKKYMYJISITOPHBIX TIOMEIIEHUSX TIPOBOISATCS 110 HAPSIY.

537. OOcnyxuBaHUE AaKKyMYJSTOPHBIX Oarapeil M 3apsAHBIX YCTPOMCTB BBIMOJIHACTCS
CHeIaIbHO 00YUEHHBIM ITEPCOHATIOM, UMEIOIIUM TPYIITY T10 3JeKkTpode3onacHocTH He Hike [11.

Yactsp 13
Konaencaropuble yCTAaHOBKH

538. Ilpu nmpoBeneHun pabOT KOHIAEHCATOPHI TMEpea MPUKOCHOBEHHEM K HUM WU HUX
TOKOBEAYIIMM YacTSIM IOCJIE OTKIIOYECHHUS YCTAHOBKH OT MCTOYHHMKA MHUTAHUS JOJDKHBI OBITH
pa3psHKEHbl HE3aBUCHMO OT HAJM4Ms Pa3psAIHBIX YCTPOMCTB, MPUCOEAUHEHHBIX K LIMHAM WM
BCTPOEHHBIM B KOHEHCATOPHI.

539. Pa3psin koHAEHCATOPOB (CHUKEHUE OCTATOYHOTO HAMPSHKEHUS 10 HYJIS ) IPOU3BOIUTCS
IyTEM 3aMbIKaHUSl BHIBOJOB HAKOPOTKO M HA KOPITYC METAJUIMUECKOM IIMHOM C 3a3eMJISIOIIUM
MPOBOJHUKOM, YKPEIJICHHOW HAa U30JIMPYIOIIEH IITAHTE.

540. BbiBoJbI KOHJIEHCATOPOB, KOTOPBIE HE MOJKIIOUEHBI K AJEKTPUUYECKUM CXEeMaM, HO
HaxonsaTcs B 30He geiictBust OIl (HaBeneHHOro HANpPSKEHUs), AOKHBI OBITH 3aMKHYTHI
HaKOPOTKO.

541. Jlo pa3psga KOHACHCATOPOB 3ampeliaeTcsi IMPUKAcaThesl K KIeMMaM OOMOTKH
OTKJIFOUEHHOTO OT CETH AaCHHXPOHHOTO SJEKTPOJBUTATENS, UMEIONIET0 HWHAMBHUAYAIbHYIO
KOMIIEHCAIUI0 pEaKTUBHON MOIITHOCTH.

542. 3anpemaerca KacaTbCsl TOJBIMM  PyKaMd  KOHJIEHCATOPOB, IMPOINUTAHHBIX
Tpuxiopaupenusom (nanee — TXJ) m umerommx Teub. Ilpu nomamanum TXJ[ Ha KoKy
HEO0OXOUMO TMPOMBITH KOXKY BOJOH C MBUIOM, MpU MOMAJaHUU B TJa3a — MPOMBITH TJa3a
pa30aBIEHHBIM PACTBOPOM OOPHOM KHCIIOTHI MJIM PACTBOPOM IBYYTJICKHCIIOTO HATpus (OIHA
YaifHast T0’KKa MUIIEBOM COMIbI HA CTAKaH BOJbI).
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Yacts 14
KaleabHble JMHUM 3JIeKTpoONepeaYn

IMoguacts 1
3emJisiHbIE Pa0OTHI

543. 3emnsHbie PabOTHI HA TEPPUTOPHUU XO3STUCTBYIONIUX CYOBEKTOB WJIM HACEJICHHBIX
MYHKTOB, @ TaK)X€ B OXPaHHBIX 30HAX MOJ3EMHBIX KOMMYHMKALUH (3IEKTpokadenu, xadenu
CBSI3U, TA30MPOBOBI U JIp.) HAUMHAIOTCS TOJBKO IOCJIE MOIYYEHUs: MUCbMEHHOTO pa3pelieHus
YIPaBJISAIONIETO XO3SHCTBYIOUIETO CYObEKTa WIIM OpraHa MECTHOTO IyOJIMYHOTO yrpaBieHus, H,
COOTBETCTBEHHO, OT COOCTBEHHMKa O3THMX KOMMyHHMKauuid. K paspemieHuto IomkeH ObITh
NPUIOXKEH IUIaH (cXema) pa3MeIleHUs] U TIIyOMHBI 3aJ0KEHUS KOMMYHUKalUH (1anee — ImiaH
KOMMYHUKaIMif). MecToHax0X/1eHHe MOA3EMHBIX KOMMYHHUKAIUI JTOJDKHO OBITh 0003HA4YEHO
COOTBETCTBYIOIIMMHU 3HAaKaM{ WJIM HAJIUCSIMU KaK Ha IUIaHE (CXEMe), TaK M Ha MecTe
BBITIOJTHEHHSI pa0oT.

544. Ilpu oOHapyXeHMH HE OTMEYEHHBIX Ha IUIaHAX KOMMYHHKAIMi KaOeneil,
TpyOOIIPOBOJIOB M IOJ3EMHBIX COOPYXKEHUH, 3eMIISIHbIE DPAa0OOTBHI CIIEAyeT HpPEKpaTUTh 10
BBISICHEHUS TIOJIOKEHUS U OJYUYCHUS pa3pelieHns: OT COOCTBEHHUKOB Kabenel, TpyO, MOA3EeMHBIX
COOpY’KEHHUH Ha MPOJODKEHUE padoT.

545. TIpu Hax0XKICHUM OPYXKHSI WIM OOCTIPUIIACOB, 3eMJISIHbIE PA0OTHI CIIEAYET MPEKPATUTD
10 BBISICHEHHUs IIOJIOKEHUS W IOJydeHHs pasperieHus HanuoHanbHON ciyKObl SKCTPEHHBIX
BbI30BOB 112 Ha npozomkeHue pador.

546. 3ampeniaercs MPOBOANTH 3eMJIEPOMHBIC PAOOTHI MAIlIMHAMHM HAa PACCTOSTHHHM MeHee |
M, & MEXaHU3MaMHU yJIapHOTO JEHCTBHS — MEHEEe 5 M OT Tpacchl Kalels, eciii 3TH paboThl He
CBSI3aHBI C PACKOIIKOM KaOes.

547. IlpumeHeHHE 3eMJICPOWHBIX MAallUH, OTOOMHBIX MOJIOTKOB, JIOMOB U KHUPOK JUIS
PBIXJICHHSI TPYHTA HaJ| KabelleM pa3pelnaeTcsi IpOu3BOAUTE MPH NIPOBEACHNUH padoT, Ha IITyOuHY,
IIpU KOTOPOM /0 Kabens octaercs cioid rpyHTa He MeHee 30 cM. DTOT cloi rpyHTa JOJDKEH
YAAIATHCS BPYUYHYIO JIOIATAMHU.

548. Ilepen nauanom packonku KJI 1omkHO OBITH IPOM3BEAEHO KOHTPOJIEHOE BCKPBITHE
JIUHUY TI0J1 HaJI30POM TepCOoHaIa X03IMCTBYIOIIETO CyOobekTa — coocTBeHHUKa KJI.

549. B 3uMmHee BpeMs K BbIEMKE T'PYHTA JIONATaAMU Pa3pelIeHO MPUCTYNATh TOIBKO MOCIE
ero ororpeBaHus. IIpum 3TOoM nomyckaeTcs NpUOIMIKEHHE MCTOYHMKA TeIUla K KaOensMm Ha
paccrostHue He Oumxe 15 cm.

550. MecTo paboT 1O PHITHIO KOTJIOBAHOB, TPAHIIEH HOKHO OBITh OIPAXKICHO C YUETOM
tpeboBanuit NCM B.01.05:2019 «I"pagoctpoutensctBo. [ImanupoBka u 3acTpoiika TOPOACKHUX U
CEJIBCKUX IOCETICHUI.

551. Ha orpaxaeHusx 00s3aTeNbHO JOMKHBI ObITh BBIBEIICHBI TIPSy TPEKIAIONINE 3HAKU
Y HaJIIACH, @ B HOYHOE BPEMsI — CUTHAJIbHOE OCBEILICHUE.

552. Ilpu peiThe TpaHIICH BO BIAKHOM TPYHTE M KOTJa €CTh yrpo3a oOBajia, UX CTEHBI
JOJKHBI OBITh HAJIEKHO YKPEIUIECHBI.

553. B chbimyunx rpyHTax pabOThl MOKHO BECTH 0€3 KpEIUIEHHUS CTEH, HO C YCTPOMCTBOM
OTKOCOB, COOTBETCTBYIOIUX YTy €CTECTBEHHOTO OTKOCA IPyHTA.

554. I'pyHT, n3BI€4YEHHBIN U3 KOTJIOBaHA WIN TPAHILIEH, CIIEIyET pa3MelaTh HA paCCTOSHUU
He meHee 0,5 M 0T OpOBKU BBHIEMKH.

555. Pa3paGoTka W KpeIUsieHHE TpyHTa B BBhIEMKax TIIyOMHOW Oonee 2 M JOJKHBI
npousBoauTkcs no [111P.

556. B rpyHTax €CTECTBEHHOM BJIAXXHOCTH, IPH OTCYTCTBUU TI'PYHTOBBIX BOJA U IIpU
OTCYTCTBHM PACIOJIOKEHHBIX MNOOIM30CTH MOJ3EMHBIX COOPY)KEHUH, PbIThE KOTJIOBAHOB U
TpaHLIeH ¢ BEpTUKAJIbHBIMU CTEHKaMU 0€3 KpEIUIeHHUs pa3pelaeTcs Ha rTyOuHy He 6onee 1 M —
B HACBIITHBIX MTECUYAHBIX U KPYITHOOOJIOMOYHBIX IpyHTaX; 1,25 M — B cynecsix; 1,5 M — B CyriImHKax
U TJIMHAX.
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557. B 1IOTHBIX CBA3aHHBIX TIPYHTaX TPAHIIEHW C BEPTUKAIbHBIMU CTEHKAMHU PBIThH
POTOPHBIMH U TpaHIICHHBIMU SKCKaBaTOpaMu 0Oe€3 YCTaHOBKM KpEIUIEHWH paspemaercs Ha
rnyOuHy He Oosiee 3 M. B 3Tux cimyyasx cmyck paOOTHHKOB B TpaHIIEIO 3amperieH. B mecrax
TpaHIIEeH, TIe HEOOX0IUMO MpeObIBaHNUE PAOOTHUKOB, JOKHBI OBITH YCTPOCHBI KPETUICHUS WIIH
BBITTOJIHEHBI OTKOCHI.

558. Pa3paboTka Mep3/ioro rpyHta, KpoMe CBITYYero, pasperiaeTcss 0e3 KperuieHWd Ha
riyOuHy poMep3aHHusl.

559. Ilpu ycioBusiX, OTANYAIOIMIMXCS OT YCIOBUM, TPUBEICHHBIX B 11.556-558 HacTosIIMX
[IpaBui, KOTIOBaHBI M TpPaHIIEU CJexyeT pa3pabaThiBaTh ¢ OTKOCaMHU 0e3 KperuieHuil imubo c
BEPTUKAIbHBIMU CTEHKaMU, 3aKPETNIEHHBIMU Ha BCIO BHICOTY.

560. KpenyieHre KOTJIOBAaHOB M TpaHIIEH TIyOWHOW MO 3 M JOJDKHO BBIMOJHATHCS IO
TUNOBBIM TIpoekTam wiu [1I1P.

561. Ilepemerienue, ycTaHOBKa M paboTa CTPOUTENBHBIX MAIIMH W aBTOTPAHCIIOPTA,
pasMenieHune Jebenok, o0OpyIOBaHWsA, MaTEPHAIOB W T.II. BOJM3U BBIEMOK (KOTJIOBAHOB,
TpaHIIel, KaHaB) ¢ HEYKPEIJICHHBIMU OTKOCAMHU pa3pelaeTcsi TOJNBKO 3a MpeAesiaMH HpPU3MBI
oOpylIeHHs TPYHTa Ha paccTOsSHUM, ycTaHoBieHHOM [II1P, min Ha paccTosSHUM MO TOPU3OHTANIN
OT OCHOBAHHSI OTKOCA BBIEMKH 10 OJMKAMIIMX OMOPHBIX YacTel BBINICYKA3aHHBIX MAIIHH,
obopynoBaHus, JeO€I0K, MaTepruaIoB HE MeHee ykazaHHOro B Tabmwuie Ne 5.

Ta6muma Ne 5

PaccTosiHue M0 ropu30HTAIN OT OCHOBAHNS O0TKOCA BHIEMKH
A0 Osmxaiiiieil onopbl MAINHBI

I'my0nHa BbIeMKH, M I'pynr
NeCYaHblil | CynecYaHblid | CYIVIMHMCTBIA | IJIMHUCTBIA
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2.0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50
MHomuactp 2

ITonBecka n kpenieHue kadeneid U My QT

562.01kpeIThie My(DTHI TOJDKHBI YKPEIUISATHCS HAa JOCKE, IMOABEIICHHOW C TOMOIIBIO
MIPOBOJIOKH WJIM TPOCa K MEPEKUHYTHIM Yepe3 TPaHIICI0 OpyChsM, M 3aKpbIBaThCA KOpPOOaMH.
OnHa U3 CTeHOK KOopoOa JoKHA OBITh ChEeMHOW U 3aKPETUIAThCs 0€3 MPUMEHEHHsI TBO3/IEH.

563. 3ampemaeTcss WCMONB30BaTh IS TOJBEIIMBaHUS KabOened coceaHue Kadenw,
TpyOOIIPOBOJIBI U T..

564. KaGenu ciemyeT NOABENIMBATH TAaKAM OOpa3oM, 4YTOOBI HE MPOUCXOAWIO HX
CMEILIEHNUE.

565. Ha xopo6a, 3akpbIBaloIINe OTKOITAHHBIC KaOEIH, TOJDKHBI OBITh YCTaHOBJICHBI TUTAKATHI
6esomacuocti « CTOM! OTTACHOCTB CMEPTEJIBHOI'O SJIEKTPOITOPAXKEHW !y,

Hoauacts 3
Pa3pe3anue kabeJssi, BCKpbITHE MY(PT

566. Ilepen paspe3anriem kabesst WU BCKPBITUEM MY(]T CleIyeT yAOCTOBEPUTHCS B TOM,
9T0 paboTa OyAeT BHIMONHATHCS Ha TpeOyromeM peMoHTa Kadese, 9To 3TOT KaOelb OTKIII0UEH
YTO BBIMIOJHEHBI MEPOMPUATHUS IO TEXHUKE 0€30MaCHOCTH.

567. Ha paGouem mecTe, MoAJIeKAITUN PEMOHTY Ka0elb CIIeTyeT ONPEICIUTh:

1) B ciayuyae mMpOKJIaAKH B TYHHEJE, KOJUIEKTOpE, KaHalle — MPOCIS)KHUBAHHEM, CBEPKOM
PaCKIIAZKH ¢ YePTEeIKAMH U CXEMaMH, TIPOBEPKOI 10 OMpKaM;
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2) B ciaydae MpoKJaaku Kalened B 3eMie — CBEPKOM MX PACIONIOKEHHS C YepTEKaMU
MPOKJIAJIKH.

Jlnist 3TO# 1enu oJbKHA OBITH MPEeIBAPUTENBHO MPOPHITA KOHTPOJIbHAS TpaHiues (mypd)
nonepek kadesnei, Mo3BOJISIONIas BUJIETh BCE KaOEIH.

568. B ciyuasx, korga OTCyTCTBYEeT BUAMMOE MOBPEKICHUE Kabems, ClieAyeT MPUMEHSTh
anmapart JJisl OTBICKAHUSI MECT MOBPEKICHUS B KaOEIbHBIX JIMHUSX.

569. Ilepen paspe3anuem KabOesst UM BCKPHITUEM COSAUHUTEIHHONH My(ThI HEOOXOAUMO
MIPOBEPUTH OTCYTCTBUE HANPSDKEHUS C TIOMOIIBIO CHEIUATIBHOTO MPUCTIOCOOICHHUSI, COCTOSIILIETO
U3 MH30JMPYIOUIEM IUTaHTM W CTaJbHOM MIVIBI WM pexyliero HakoHeuHnuka. Ha KIJI ¢
JBYXCTOPOHHUM IUTAaHUEM OTCYTCTBUE HAIPSKEHUS MPOBEPSIETCS MPOKOJIOM AUCTAHIMOHHBIM
CIIOCOOOM C JIByX CTOPOH OT MECTa MOBPEXKIACHUS KaOelst WM COSMHUTEIIEHOU My (PTHI.

B TyHHensx, KoJuIeKTOpax, KOJIOALAxX, TpaHIIesx, e MPOoJI0KEHO HECKOIbKO Kabeneil, u B
ApyTuX KaOeNbHBIX COOPY)KEHHUSX NPUCHOCOOTIEHUE JOJDKHO OBITh € JAWCTaHIMOHHBIM
yrpasieHueM. [Ipucrnocobaenune T0KHO 00ECTICUUTh TPOKOJT HITH pa3pe3aHue 000JIOUKH 10 KU
C 3aMBIKaHHEM UX MEX]y COOOM U 3a3€MIICHUEM.

Kabenb y MecTa npokasibIBaHUS MPEIBAPUTEIHHO JOJKEH OBITh 3aKPBIT 3KPAHOM.

570. Ilpu npoxone kabemst ciemyeT MOJb30BAThCA IUAJICKTPUUYECKUMHU TEepUYaTKaMU |
CPEICTBAMU 3aIUTHI OT TEPMUUECKUX PUCKOB IEKTPUUYECKOM TyTH (CHELOeK 10, CpeicTBaMu
3alIUThl JUIA U TJ1a3), IpU 3TOM HEOOXOAMMO CTOSTh Ha M30JIMPYIOLIEM OCHOBAaHHM CBEPXY
TpaHIlled Ha MAKCUMAJIbHOM PacCTOSIHUU OT MPOKAJIbIBAEMOTro Kabers.

571. IIpokon kabens BHINOJIHSIOT ABa paOOTHUKA: OITYCKAIOIIUI U MPOU3BOAUTENb paboT
WJIM IPOU3BOJUTENb U PYKOBOAUTENH paboT. OAMH U3 HUX, MPOLIEAIINH clielnaibHOe 00yUueHue,
HETOCPEICTBEHHO MPOKAIBIBACT Kabelb, a BTOPOl — HAOIIOAAET.

572. Ecnim B pesynbTaTe MOBPSKACHHM KaOeias OTKPBITHI BCE TOKOBEAYIIHE >KUJIBI,
OTCYTCTBUE HAINpPSHKEHUS MOXKHO TPOBEPSATh HETOCPEACTBEHHO yKazaTelleM HampshkeHus 0e3
MPOKOJIa Kabes.

573. Jlna 3a3eMieHUs] MPOKAJBIBAIOLIETO MPUCIIOCOOICHUS HCTIONB3YIOTCS 3a3€MIIUTEb,
MOTPYKCHHBIM B TOYBY Ha rinyomHy He MmeHee 0,5 M wmiam Oponst kabens. IlpucoenuHsaTh
3a3eMJISIOIINI TPOBOIHUK K OpOHE ClIeyeT HOCPEACTBOM XOMYTOB; JI0 YCTAHOBKH XOMYTa OpOHS
OJDKHA OBITH 3aYHIIEHA.

574. Ha KJI snextpocTaHIiuii ¥ MOJCTAHIMA, TJe JUIMHA M CIOCOO MPOKIAIKK Kabenei
MO3BOJISAIOT, MOJb3YSICh YEPTEKaMU, OMpPKaMHU, arapaToM Ui OTBICKaHHsI MECT IOBPEKICHUS B
KaOeNbHBIX JIMHUAX, TOYHO OINPEACIUTh MOJUIekKAIIUNA PEMOHTY Kabenb, pa3pelaercs I1o
YCMOTpPEHHIO pa0OTHHMKA, BBIIAIOIIETO HAps, pa3pe3arh Kabelb WM BCKpbIBaTh My(pTy 0€3
IIPEIBAPUTENILHOTO MPOKOJIA.

575. BckpbiBaTh coeMHUTENBbHBIE My(DThI U pa3pe3arh Kabellb B TeX cClydasxX, Koraa
IIPEIBAPUTENIbHBIN MPOKOJ HE JENIaeTcsi, CIEAYeT 3a3€MJICHHBIM MHCTPYMEHTOM, HaJEB
JTUAJIEKTPUYECKUE TIEPUYATKH, UCIIOJIb3Ys CPEACTBA 3AIIUTHI JIMLA U IJ1a3 OT TEPMUUYECKUX PUCKOB
JIIEKTPUYECKON TYI'd U MEXAHUYECKUX BO3ICHCTBUM, CTOSI HA U30JIMPYIOLEM ocHOBaHuU. Ilocie
MPEeIBAPUTENILHOTO TMPOKOJa Te JK€ Olepaluu Ha Kabele [OMyCKaeTcs BBIMOJIHATh 0e3
BBIIICYKA3aHHBIX JIOTIOJIHUTEIIBHBIX MEp 0€30MacHOCTH.

IToguacrs 4
Pa3zorpeB ka0ejibHOI MacChl U 3a1UBKAa MY (T

576. KabGenbHast Macca A 3alMBKM My(QT JOJDKHA pa3orpeBaThCsi B CHELUATBHOM
YKEJIE3HON MOCYI€ C KPBIIIKONW U HOCUKOM.

577. KaGenpHas Macca U3 BCKPHITOM OaHKM BBIHUMAETCSI MPU TIOMOIIM MOJOIPETOro HoXka
B TEIUIOE BPEMsI F'0J1a M OTKAJIbIBAETCS — B XOJIOIHOE BpeMs rojia.

578. 3anpernieHo pa3orpeBaTh HEBCKPhIThIE OaHKH ¢ KaOeIbHON Maccoil.

579. Ipu 3anmuBke Myt KabeapHOM Maccoi pabOTHUK JOKECH OBITh OJIET B CHCIIHATBLHYO
OJICK/Y, OpE3EHTOBbIEC PYKABHUIIbI M 3ALIUTHBIE OUKH.
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580. Pazorpes, cHATHE M NIEPEHOC COCYla C IIPUIIOEM, a TAKXKE COCYAA C MACCOM JOKHBI
BBITIOJTHATHCS B TEPMOCTOMKUX pyKaBULIAX U MPEIOXPAHUTEIbHBIX OUKAX.

581. 3anpermiaercs nepegaBaTh COCyl C MPUIIOEM JINOO COCY] ¢ Maccoii U3 pyk B pyku. [Ipu
nepenaye He0OXOIMMO CTaBUTh ATH COCY/JIbI Ha 3€MJIIO.

582. IlepememnBanye pacIulaBI€HHOW MacChl BBIITOJIHAETCS METANINYECKOW MEIIAJIKOH, a
CHSTHE Harapa ¢ MOBEPXHOCTU IMPUIOS B PACIUIaBIEHHOM COCTOSIHUU — METaJUIMYECKOM Cyxou
JI0XKKOM. Memanka 1 JI0’KKa 1epel IPUMEHEHUEM JTOJIKHbI OBITh TIOZOTPETHI.

583. B xomogHOe BpeMmsl Tofia COCIMHUTEIbHBIE U KOHIIEBBbIE MY(THI TIEpe]l 3AIMBKON MX
TOPSIYUMH COCTaBaMH JIOJKHBI OBITH TIOAOTPETHI.

584. PazorpeB kabOenpHON Macchl B KaOCIBHBIX KOJIOANAX, TYHHENSAX, KaOEIbHBIX
COOPYKEHUSX 3aIPEILEH.

Hoxuacte S
IIpoxnaaka u nepekjaaka kadesei, nepeHocka Mmy¢gr

585. Tlpu mepekaTtke OapabaHa ¢ kKabeneM HEOOXOIUMO TPHUHATH MEPHI BO H30€KaHUE
3axBaTa OJCXK/Ibl YacTsIMU OapabaHa.

586. Ilepen Hayamom paboT Mo mepekaTke OapabaHa cienyeT 3aKpernuTh KOHIIBI Kalens u
yIQJIUTh TOpUalye u3 6apabaHa rBO3IH.

587. Paspemaercss mepekaTbiBaTh OapabaH c kabeneM TONBKO IO TOPU3OHTAIBHOM
MOBEPXHOCTHU IO TBEPAOMY IPYHTY WJIM HACTHUILY.

588. IIpu pyuHoii mpoKIaaKe KaOels YUCIO 3a1eHCTBOBAaHHBIX PAOOTHUKOB JIOJDKHO OBITh
TaKuM, 9TOOBI Ha Ka)KJIOTO MIPUXOIUIICS YUaCTOK Kabemst maccoit He 6onee 35 kr.

589. PaGotbl mo py4yHOH mNpokKIaake KaOeys JOKHBI BBIOJIHATHCA B OpE3CHTOBBIX
pyKaBHUIIaX.

590. Ilpu npoknaake kaOens 3amperiaeTcss CTOSATh BHYTPH YIJIOB MOBOPOTA, a TaKXkKe
MOJAJEPKUBaTh KaOenb BpPYUHYIO Ha IMOBOpOTax Tpacchl. [lnst 3TOM Leau JODKHBI OBITh
YCTaHOBJICHBI YTJIOBHIE POJIUKH.

591. Tlpu mporpeBe kaGens 3ampemniacTcsl MPUMEHSTHh TpaHCHOPMATOPHI HAMPSHKEHUEM
Boimie 380 B.

592. Ilepexnanky kabGenmeid W mepeHOC My(T CIEIyeT OCYHIECTBISATH TOJBKO IOCIHE
OTKITFOUEHUS KaOes.

593. IlepexnanpiBaTh KaOeib, HaXOMSIIUWUCS TOJ HANPsHDKCHUEM, pa3pemaeTcs B
CIICAYIOUIMX CIyYasX:

1) xorga Temmneparypa nepeKiIaapBaeMoro kaoens cocrapiser He Huxke 5°C;

2) korya My ThI Ha TIEPEKIIAABIBAEMOM yYacTKe Kabelsl YKPeIJIeHbl XOMyTaMH Ha JTOCKaX;

3) xorma paboTa BBIMOJHSETCS B JUAJIEKTPUUYECKUX MEpyuaTKax, MOBEPX KOTOPBIX IS
3aIUTHl OT MEXaHHMYECKUX TMTOBPEXKICHUHN HAIEThl OPE3CHTOBLIC PYyKABUIIHI,

4) xorja paboThI BHIMOTHACTCS PAOOTHUKAMHU, UMEIOIIIMMHE OITBIT TPOKJIAJIKK KaOeme, mo;y
HAQ/J30pOM  pyKOBoIuTenss paboT, wuMeromero V Tpymmy MO 3JIeKTpoOe30macHOCTH B
AJIeKTpoycTaHOBKax HampspbkeHneM Bbiie 1000 B, m mpoumsBomutens pabot, umeromero [V
IpYIITy I10 3JEKTPOOE30MaCHOCTH — B 3JICKTPOYCTaHOBKaxX HanpsbkeHueM 1o 1000 B.

Hoxuacts 6
IIpoBenenne padoT Ha KadeIbHBIX JUHUAX, PACHOJIOKEHHBIX B
MO/I3¢MHBIX COOPY/KEHUAX

594. Pa6ots! Ha KJI, pacrionoXKeHHBIX B MOJI3EMHBIX KaOCIBHBIX COOPYKECHHSAX, & TAKIKE X
OCMOTp CO CITyCKOM B HUX BBITIOJHSIETCS 1O Hapsly HE MeHee 3 paboTHUKaMU, IBO€ U3 KOTOPBIX
— CTpaxyloliye, Ipy HAJIMYMKA BH3YAIbHOW WM (MIJIM) TOJIOCOBOH CBSI3M MEXIY pabOTHHKaMH,
BBITIOTHSIONIMMHE PaboTy, U CTPaXyIOIIUMHU.

595. [IpousBouTeNb pabOT TOJDKEH HMETh TPYIIITY IO JIEKTpoOe30macHoCTH He Hike [V.
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596. B nexax u Ha yyacTKax JOJKEH ObITh NMEPEUYCHb MOA3EMHBIX COOPYKEHH, Te eCTh
OIAaCHOCTh YTEUKHU rasa, yTBEP:KJICHHBIN YIIPABIISIOMINUM X034UCTBYIOLIEro cyonekTa. [lepeuenn
JOBOJUTCSI 1O CBEJICHUS ONIEPAaTUBHOIO WM ONIEPAaTUBHO-PEMOHTHOI'O IIEPCOHANIA.

597. Bce no3eMHBIE COOPYKEHUS C OMMACHOCTHIO YTEUKH Ta3a JOJKHBI ObITh OTMEUEHBI Ha
o0IIeM IUTaHe ¢ M300paXEHUEM 3[JaHMN, COOPYKEHHUH U MOJ3EMHBIX HIIEKTPOTEXHHUUECKUX
KOMMYHUKAaIWH.

598. JIroku U BepH ra300MACHBIX NOMELIEHUI TOJIKHBI HAJEKHO 3alUPaThCS U UMETh
3HaKW, NPEAyCMOTpeHHBbIe coriacHo TpeboBanusMm IlocranoBnenus IIpaButenbctBa «O
MUHHMAJIbHBIX TPEOOBAHUAX K OOECIIEUCHHIO YKa3aTelel OXpaHbl 30POBbs U OE30MIaCHOCTH Ha
paboueM MecTe».

599. JTo nayasia u Bo BpeMst pabOTHI B IOA3EMHOM COOPY>KEHHHU JOJKHA ObITh oOecreueHa
€CTECTBEHHAs WIN PUHYAUTEIbHAs BEHTUISIMS, CO B3SITUEM aHallM3a Ha COJIep KaHUe B BO3TyXe
KHCJIOPO/a, KOTOPOTO JOJKHO OBITH HEe MeHee 20%.

600. EctecTBeHHass BEHTWISIIIUS CO3JA€TCSl OTKPHIBAHUEM HE MEHEE JBYX JIIOKOB C
YCTaHOBKOW OKOJIO HUX CHELMAIBHBIX KO3BIPHKOB, HAIIPABJISIOIINX BO3AYyIIHbIE TOTOKU. [lepen
HavasoM paboThl MPOJOIKUTEIBHOCTh €CTECTBEHHOW BEHTHIIALINHU I0JKHA COCTAaBIISITh HE MEHEE
20 MUHYT.

601. [TpunynuTenpHAsS BEHTUIISAIUS 00CCIICYMBACTCS BEHTHIISITOPOM HITH KOMITPECCOPOM B
tedeHre 10 — 15 MUHYT OCpeCTBOM pyKaBa, OIIyCKaeéMOI'O BHU3 U HE JIOCTUTAIOUIETO JHA Ha
0,25 M, 10 moaHOTO OOMEHA BO3/AyXa B MOJA3EMHOM COOPYKCHHH.

602. 3ampeniaercs NPUMEHSTH JUI BEHTWISALUHU TOA3EMHOTO COOPY>KEHHs OaJIJIOHBI CO
C)KaTbIMH Tra3aMu.

603. Ecnu ecrecTBeHHasi WM MPUHYIUTEIbHAS BEHTWISALUS HE 00ECIIEYUBAIOT MOJIHOTO
yAaJeHus BPEAHBIX BEIECTB, CIYCK B IMOA3EMHOE COOPY)KEHHE OCYIIECTBISIETCS TOJNBKO C
IIPUMEHEHUEM CPEJICTB, M30JUPYIOIIMX OPraHbl JIbIXaHUS, B TOM YHCJIE C HCIIOJIB30BAHUEM
[IJIAHTOBOT'O IPOTUBOTa3a.

604. 3amnpemaercs npuctynarb Kk paboram 0e3 HMPOBEPKH IMOA3EMHBIX COOPYKEHUH Ha
3ara3oBaHHOCTh. [IpoBepKy JOKHBI TMPOBOAUTH pPAOOTHUKU, OOY4YEHHBIE TOJIH30BAHUIO
cOOTBeTCTBYIOIMMH MpubOopamu. CIUCOK TakuX pabOTHUKOB YTBEP)KIAETCS YIPABISIOIIMM
X03SIUCTBYIONIETO CYOBhEKTa (CIEUaTU3UPOBAHHOTO OIPA3ICTICHNUS).

605. 3anpenieHa npoBepsATh OTCYTCTBUE T'a30B C MOMOIIBIO OTKPHITOrO OTHS.

606. Ilepen nauamoMm pabOTHI B KOJUIEKTOpAaX M TYHHENSIX, 00OpPYIOBaHHBIX CHUCTEMOM
MPUTOYHO-BBITSOKHON BEHTWIALIMEH, CUCTeMa JOJDKHA OBITh NMPUBEACHA B JICHCTBHE HAa CPOK,
OomnpeAessieMbld MUCXOJI M3 MECTHBIX YCJIOBUH. B 3TOM ciydae paspemaercss HE MPOBEPATh
OTCYTCTBHE rasa.

607. Ilpu BeIMONIHEHNH PAaOOT B KOJUIEKTOPAX M TyHHEISIX U T.M. JOJKHBI OBITh OTKPBITHI
7IBa JIIOKa WM JIBE€ JIBEPH, YTOOBI pAaOOTHUKH HAXOIWJIUCh MEXIYy HUMH. Y OTKPBITOTO JIIOKA
JOJKEH OBITh YCTAHOBJICH MPEeAyNPEKIAONINIA 3HAK WU CIEJIaHO OTpakKJIeHHE.

608. Ilepen Hauamom paboOTHI, YIEHBI OPUTANBI TOMKHBI OBITH O3HAKOMIICHBI C TUIAHOM
ABaKyalluy U3 MOJ3EMHOT0 COOPY>KEHHUS B CiIydae HEMpeaABUIEHHBIX OOCTOATEIbCTB.

609. Ilpu OTKpHIBAaHMH KOJOIIEB HEOOXOIUMO NPHUMEHATh WHCTPYMEHTHI, HE JAOIIUE
UCKpPOOOpa3oBaHus, U U30eraTh yJapoB KPBIILIKK O TOPIOBUHY JIIOKA. Y OTKPBITOTO JIFOKa KOJIOALA
JOJDKEH OBITh YCTAHOBJICH MPEAYPEKAAIONINI 3HAK WM CACTAHO OrpakICHHE.

610. B xonoauax pa3pelieHo HaxOIUThCS M NMPOU3BOAUTH PAbOTHI OJHOMY pPaOOTHUKY,
UMEIOIIEMY TpPYIIy Mo 3JeKkTpoOe3onacHocTd He Hmxke III, ¢ mpumeHeHHEM JSIMOYHOTO
MIPEIOXPAHUTEIBHOTO MOsICAa U CTPAXOBOYHOrO KaHaTa. [{pyroil KoHel KaHaTa JO0JKEH JIepKaTh
OJIMH U3 CTPaXYIOIIUX paOOTHUKOB.

611. [Ipu npoBeneHnn pabOT B KOJIOIAX 3aMPEIIACTCS Pa3KUTATh B HUX MAsTIbHBIC JIAMIIBI,
yCTaHABIMBAaTh OAJUIOHBI C IPONaH-0yTaHOM, pa30rpeBaTh COCTABHI TS 3ATUBKU MY (]T.

612. OmyckaTh B KOJOZEL pacIUIaBIE€HHBIA MPUIION U Pa30rpeThle COCTAaBbl ISl 3JIMBKU
My}T clelyeT B CHEIUAIBHOM 3aKpBITBIX COCYAaX, MOJBEIICHHBIX C MOMOIIBI0 KapaOuHa K
METAJINYECKOMY TPOCHKY.
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613. Ilpu mpoBeneHHH pabOT C OTKPHITHIM OTHEM JOJDKHBI TPUMEHSTHCS IIUTKUA W3
OTHEYMOPHOI'0 MaTepuaa, OrpaHUYUBAIOIINE PACIIPOCTPAHEHHE TNIAMEHH, U IPUHUMATHCS MEPhI
0 MPEIOTBPAIICHHUIO MTOXKAPOB.

614. B komiekropax, TyHHENSNX, KaOETbHBIX MOMydTaXaX M IMPOYUX ITOMEIIECHUSIX, B
KOTOPBIX MPOJIOKEHBI Kabeln, BO BpeMs IPOU3BOICTBA pabOT C MCIOIB30BAHNEM ITPONIaH-0yTaHa
CyMMapHasi BMECTUMOCTb HaXOSIIUXCS B NMOMELIEHUH OaJlJIOHOB HE JOJDKHA TMPEBBIMIATH 5
JIUTPOB.

615. [Tocne okoHyaHust pabOT OAITIOHBI C Ta30M JIOJDKHBI OBITh YAQJICHBI, & TIOMEIICHUE —
MIPOBEHTUIMPOBAHO.

616. [Ipu npokuranuu Kabenel HaXOIUTHCS B KOJIOAIAX 3allperiacTcs, a B TYHHENSIX H
KOJUIEKTOPAX Pa3pelieHo TOJbKO Ha y4aCTKaX MEXIY ABYMSI OTKPBITHIMU BXOJIAMH.

617. 3anpeniaeTcs BBINOIHATH paOOTHI Ha KaOesIX BO BpeMs UX ITPOKUTAHUSI.

618. Bo m30exaHue MokapoB, IO OKOHYAHWUHU TPOKUTAHUS Kabenel HeoOXOAMMO HX
OCMOTDETb.

619. Ilepen nomyckoM K paboTaM ¥ MPOBEACHUEM OCMOTpa B TyHHEISX, CIIOCO0 MeHCTBUS
YCTPOICTB MPOTUBOMOXKAPHON 3alllUThl B HUX JOJDKEH OBITh MEPEBENEH C aBTOMAaTUYECKOTO
NCHCTBYS HA JAUCTAHIIMOHHOE YIIPABJICHWE, M HA KJIIOYE YMPABICHHS TOJIKEH OBITh BHIBEIICH
miakaT 6e3omacHocTy «HE BKIIFOYATB! PABOTALIOT JIKOIIA!».

620. 3anpemnaercst KypuTh B KOJIOAAaX, KOJUIEKTOPAax U TYHHENSIX, a TAKXKE HAa paCCTOSHUU
MEHEE 5 M OT OTKPBITHIX JIFOKOB.

621. [Ipu nuTenbHBIX paboTax B KOJIOIAX, KOJUIEKTOPAX M TYHHENSIX BpeMsl IPeObIBAHUS
B HUX JOJDKEH ONpeneniTh paOOTHHK, BBIJAIONIMM Hapsii, B 3aBUCUMOCTH OT YCJIOBHUU
BBITTOJIHEHUS pabOTHI.

622. B cnydae mosiBIeHUS Ta30B paOOTHI B KOJOAIAX, KOJJIEKTOpaxX, TYHHENIAX W T.II.
JOJDKHBI OBITh TPEKpaIIeHbl, a PAOOTHUKH BBIBOJSATCS W3 OMACHOW 30HBI IO BBISBIICHUS
MCTOYHUKA 3ara30BaHHOCTHU U €ro ycTpaHeHHs. [[j1s BeITeCHEHUS Ta30B HEOOXOAUMO PUMEHSATh
MPUHYAUTEIbHYIO BEHTHIISILIHIO.

623. Jlnsa ocsemeHuss pabOYMX MECT B KOJOAIAX W TYHHENSX JIOJDKHBI MPUMEHSTHCS
CBETWJIBHHUKHM HampspkeHueM 12 B wimm akkyMynsTtopHble (oHapu BO B3pPHIBO3AIIHUIICHHOM
WCIIOJTHEHUH.

624. TpancdhopmaTop sl CBETHIHBHUKOB HampspkeHUueM 12 B nomkeH pacronaratbesi BHE
KOJIOJI[a UJTU TYHHEJS.

Yacte 15
Bo3ayumiHble JJMHUHT dJIEKTponepenayu

Hoauacts 1
Pa0oTbl Ha onopax u ¢ onopamMu

625. PaGoThl 1O 3aMEHE JIEMEHTOB OIOPbI, MOHTAXY U JIEMOHTaXy OIOpP U MPOBOJIOB,
3aMeHe rupisHa u3ossTopoB BJI mosmkubl BeimosHAThCA no TK wmum [P B mpucyrcTtBrmM
pyKoBOAUTEINS padOT.

626. [TogaumaThCcs Ha OomMOpy W paboTaTh HA HEW pa3pemaeTcs TOJIBKO TOCIE MPOBEPKH
JOCTaTOYHOM yCTOMYMBOCTHU M MIPOYHOCTHU ONOPHI, 0COOEHHO €€ OCHOBAHMUS.

627. IlpouHOCTb JAEpEBSHHOM OIOpPHI JOHKHA TMPOBEPATHCS 3aMEPOM 3arHUBAHUS
JPEBECHHBI C OTKAINbIBAHUEM OIOPHI Ha ITyOuHy He MeHee 0,5 M.

628. /1151 onpeenieHust MpOYHOCTH KEJIE€300€TOHHBIX ONOP U OETOHHBIX IPUCTABOK JOKHO
IIPOBEPATHCS OTCYTCTBHE HEOMYCTUMBIX TPEILMH B OETOHE, OCEaHUs MIIM BCITyYHBaHUS TPyHTA
BOKPYI' ONOpBI, pa3pyllieHusi OeToHa omnopbl (IpUCTaBKH), MyTEM OTKalbIBaHUS TPYHTa Ha
riyOuny He MeHee 0,5 M 1 IPOBEPKU COCTOSHUS OeTOoHa.

629. Ha metammmyeckux Omopax MpOBEPSETCS OTCYTCTBHE ITOBPEXKACHUH (QyHIaMEHTa,
HaJIMYME BCEX PACKOCOB M TaeK Ha aHKEPHBIX OOJTaxX, COCTOSHUE OTTSDKEK, 3a3eMIISIOIIUX
IIPOBOJHUKOB.
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630. HeoOxoauMOCTh U CIOCOOBI YKPEIUICHHUSI ONOPbI, IPOYHOCTh KOTOPOW BBI3BIBACT
COMHEHHUs (HEIOCTaTOYHOE 3ariayOiieHue, BCIYYMBAaHUE TPyHTAa, 3arHUBaHUE JIPEBECUHBI,
HE/IOMYCTHMBbIE TPEUIUHBI B OETOHE U T.II.), JOJDKHBI ONPEENIATHCS Ha MECTE MPOU3BOIUTEIEM
paboT UM PyKOBOJUTEIEM padoT.

631. PaGoThI O YKPETIICHHIO OTIOPHI C TOMOIIIBIO PACTSHKEK BBIITOIHAIOTCS 0€3 mobemMa Ha
OTIOpYy, C TEJIECKOMMYECKON BBIIIKM WM JAPYroro MeXaHu3Ma Jyis MoabeMa paOOTHHKOB, C
YCTaHOBIJIEHHON PSIIOM OMHOPBI, JINOO Ui 3TOrO MPUMEHSIOTCS CIIEHUAIbHBIE PACKPEIUIAIONINe
YCTpOICTBa, JUIsl HABECKM KOTOPHIX HE TpeOyercs MmoaHuMathes mo omope. [logHumatbes mo
OIIOpE pa3pelaeTCs TONBKO MOCIIE €€ YKPEIUICHHUS.

632. Onopsl, KOTOPbIE HE PACCUUTAHBI HA OJTHOCTOPOHHEE TSKEHHE MPOBOJOB U TPOCOB U
BPEMEHHO TOABEPraloTCs TAaKOMY TSKECHUIO, TOJDKHBI OBITh MPEABAPUTEIHHO YKPEIJICHBI BO
n30eXaHue UX [aJcHus.

633. [lo ykperuieHus: Orop He JIOMYCKaeTCsi HapylaTh 1IeIOCTHOCTh MPOBOJIOB U CHUMATH
BSI3KH C OIOP.

634. IloguuMarbCs Ha OMNOpPY paspemaeTcs wWieHaMm Opurajabl, JOMYLICHHBIM K
MIPOM3BOJICTBY BEPXOIa3HBIX padOT U UMEIOIIKM CIIEIYIOIINE TPYTIbI MO AJIEKTPOOE30MacHOCTH:

1) ve Hmxe 111 — npu Bcex Bumax padoT, BEITOIHAEMBIX JI0 BEpXa OMOPHI;

2) me meree 1 — mpu paboTax, BEIMOTHAEMBIX ¢ OTKII0oueHneM BJI, 1o Bepxa omopsl, a mpu
paboTtax Ha HeTOKOBeAyIIHX dacTsax BJI, Haxosmieics moa HanpsHKEHUEM — HE BBIIIE YPOBHS,
IIpU KOTOPOM OT TOJIOBBI UCIOJIHUTEIS padOT A0 YPOBHS HIXKHUX MpoBoJoB 3Toi BJI ocraercs
paccTosiHue 2 M.

Hckimouenne cocTaBisioT paboThI IO OKPACKE OMOp, KOTOPbIE MPOBOJISATCS B COOTBETCTBUU
c 1m.652.

635. Ilpm momapemMe Ha JEpPEeBSIHHYIO WJIH JKEJIE300€TOHHYIO OIMOPHI  CTPOI
IIPEIOXPAHUTEIBHOTO 1105ICa CIEAYET 3aBOAUTD 3 CTOMKY.

636. 3anpeniaeTcs MOJIHUMATHCS U PadOTATh CO CTOPOHBI BHYTPEHHETO YIjla Ha YIJIOBBIX
OIIOPAaX CO HITHIPEBBIMU U30JIATOPAMH.

637. Ilpu mnpoBeneHnu paboOT HA OMOpEe CJEAYeT TMOJb30BAThCS  JIIMOYHBIM
MPEeIOXPAaHUTENBHBIM TOSCOM M ONMUPAThCS HA 00a MOJBEMHO-CIYCKHBIX KOTTS B ClIy4yae HX
MIPUMEHEHUS.

638. Ilpum mpoBemeHun pabOT HA CTOWKE OMOPBI, HCIOIHHUTENh pPadOT JOJDKEH
pacmosaratbcs TakuM oOpa3oM, 4TOObl HUKOTJa HE TEpsSITh W3 BHUIY OJdMKalIIne MpoBOja,
HaXOZAIINECS MOl HAIIPSYKEHUEM.

639. I1pu 3ameHe aetanel OMmopsl JOKHA OBITh UCKIIOUEHA BO3MOYKHOCTh CMEIIICHHSI WITH
NaJCHMSI OIIOPHI.

640. 3amnpemniaeTcss OTKambIBaTh cpa3y 00€ CTOWKH OMOPHI MPU 3aMEHE OJMHAPHBIX H
CIIBOCHHBIX MpHUCTaBOK [1-00pa3ubix minu All-o06pa3Heix onop. Heob6xoammo 3aMeHNTh cHavaia
MPUCTABKY Ha OJIHOI CTOMKE OMOPHI, 3aKPENUTh OaHJaKU U yTPpaMOOBaTh 3€MITIO, M TOJIBKO MOCIIe
9TOr0 IMPUCTYIIUTH K 3aMEHE IIPUCTABOK HA JPYI'OM CTOMKE.

641. 3aMeHITH CIBOCHHBIC TPUCTABKU HEOOXOIUMO TTOOUYEPETHO.

642. 3ampemaercss HaXOOUThCS B KOTJIOBAaHE IPU BBITACKUBAHUM WJIM OIyCKAaHUU
MIPUCTABKH.

643. CriocoObI BaJIKM U YCTAaHOBKH OIOPBI, HEOOXOUMOCTh U CIIOCOOBI €€ YKPEIUICHUS B
n30eKaHNe OTKIOHEHHUS OTIPEICISIFOTCS PYKOBOIUTENEM paboT. B ciyyae nmpruMeHEHUs OTTSKEK
C KPIOKaMU TOCTIEHUE JOTKHBI OBITh CHA0KEHBI TIPEIOXPAHUTEILHBIMU 3aMKaMH.

644. Tlpu BeITIOTHEHUN paOOT HA M3O0JUPYIONINX MOJBECKAX pa3peniacTcs MepeMenaThes
M0 TOJJCPKUBAIOLIUM OJHOIENHBIM M MHOTOLEMHBIM (C ABYMsS M 0Oojee THpISHAaMU
U30JISITOPOB) U 10 HATSDKHBIM MHOTOLIEITHBIM I1O/IBECKAM.

645. PaboThl Ha OHOLICTIHON HATSHKHOW HW3OJHPYIOIIEH TOJABECKE HOIMyCKAeTCs MpHU
WCTIOJIb30BAHUY CIICIIUAIIBHBIX MTPHCITOCOOICHHUHN ISt (PUKCAIINHN TIOJOKEHUS Tea.

646. Ilpu BoimomHeHUM PAOOT Ha MOAACPNKUBAIOUICH H3OIUPYIOIIEH IMOABECKE CTPOI
MIPEIOXPAaHUTENBHOTO TOsca JIOJDKEH ObITh 3aKkpersieH 3a TpaBepcy. Ecnm gnmnHa crpoma
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HEJ0CTAaTOYHA, HEOOXOIMMO TOJIh30BAThCS 3aKPEIJICHHBIMU 3a MOSIC ABYMsI CTPaXOBOYHBIMU
kaHatamMu. OIMH KaHAT MPUBS3BIBAIOT K TpaBepce, a BTOPOH, MPEABAPUTEIHLHO 3aBECHHBIN 3a
TpaBepcy, KOHTPOIUPYET U MOAAET, MPU HEOOXOJMMOCTH, MTOACTPAXOBHIBAIOIINI YIeH OpUTaIbl.

647. Ilpu BeIONHEHWM pPabOT Ha HATHKHOW HM3ONHMPYIOMIEH TOJABECKE CTPOI
MPEeIOXPAaHUTENFHOTO TIOSca JIOJDKEH OBITh 3aKperyieH 3a TpaBepcy WIH 3a JApyrue
MpeIHa3HauYeHHbIE JI ATOU LENIH MPUCTIOCOOTICHHUS.

648. Ha noanepuBaromux U HATSHKHBIX JBYXIEMHBIX, TPEXLETHBIX U T.J. H30JIUPYIOLUIUX
MOJIBECKaX JOIMYCKAETCs 3aKPeIUIATh CTPOIN IMPEeIOXPAaHUTENLHOTO IMOosica 3a OJHY U3 THPIISIHI
M30JISITOPOB, HA KOTOPOM pabOTHI HEe BEAYTCS. 3ampeniaeTcs 3aKperIsTh TOT CTPOII 33 TUPJISHIY,
Ha KOTOPOH UIYT paObOTHI.

649. B ciiyuyae oOHapyXeHHs HEUCIIPABHOCTH, KOTOPask MOYKET MPUBECTH K PACIETICHHIO
M30JIUPYIONICH MOBECKH, paboTa JI0JDKHA OBITH MPEKpaIleHa.

650. IIpu nmoabeme WM OMyCKaHUM HA TPaBEpPChl MPOBOJOB, TPOCOB, a TAKXKE MPHU UX
HATSKEHUH UCTIOJIHUTENSIM paboT 3alpeliaeTcss HaXOAUThCS Ha STUX TpaBepcax WM Ha CTOMKaxX
MO/ HUMH.

651. BriOupaTh cxemy moabeMa rpy3a U pa3MeniaTh MObEMHBIE OJIOKH CJIETYET C TAKHUM
pacderoMm, 4TOObI HE BO3HUKAJH YCUIIHSI, KOTOPHIE MOTYT BBI3BATh MIOBPEXKICHUE OTIOPHI.

652. Oxpacky oOmnopsl ¢ MOJABEMOM JI0 €€ Bepxa MPOU3BOJIUT MEPCOHAN C TPYIIOH IO
anekTpobe3onacHocTy He Hiwke 11, ¢ cobmonennem TpeboBanuii myHkTa 634.

653. [Ipu okpacke OmMOpbHI JIOJDKHBI OBITh MPEAINPHHATHI MEPhI MO MPEAOTBPANIECHUIO
nonagaHusl KPacku Ha U30JIATOPHI U ITPOBO/IA.

654. [lpu U3MepeHH COMPOTHUBIICHUS 3a3€MJICHUN ONOP OTCOCAWHSATH M MPHUCOCAUHSTH
3a3eMJISIOIIMN CIYCK IPO303aIUTHOTO TPOCA, W30JIMPOBAHHOIO OT 3€MJIM, HEOOXOIUMO MOce
MIpeIBAPUTENILHOTO 3a3eMJICHUS TpOca.

Hoguacts 2
PaGora Ha onmopax npu COBMECTHOM MOIBECKe HA HUX HECKOJIbKUX
JINHUH, HA BBOJAX B KUJIbIE I0MA

655. TIpu nmpou3sBoaCcTBE padOT C OMOPHI, TENECKONMUYECKOH BBIIIKH, THAPOIIOILEMHUKA 03
M30JIMPYIOMIETO 3JIEMEHTa WU JAPYroro MexXaHu3ma Hjs HoJbeMa JIIoJed pacCTOSHUE OT
paboTHUKA, WHCTPYMEHTOB, MPHUCIOCOONCHUN, KAaHATOB, OTTSHKEK 70  IPOBOJOB
(amekTponepeaaun, paaIuoTPAHCISIIIUK, TEIEMEXaHUKH ), HAXOISIIHUX o1 HanpspkenueM 10 1000
B, momxHo ObITE He MeHee 0,6 M.

656. ITpu ipon3BoACTBE PabOT, IPH KOTOPHIX HE UCKIIOYEHA BO3MOXKHOCTD MTPUOJIMIKESHUS
K MMPOBOJAAM (3JIEKTPONEpelauu, CBS3H, PAAUOTPAHCISALUHN, TEIEMEXaHUKH U T.I1.) HA PACCTOSIHUE
menee 0,6 M, 3TH MPOBOJA MOJKHBI ObITh OTKJIIOYEHBI U 3a3€MJICHBI HAa MECTe MPOU3BOJCTBA
pa0or.

657. PaboTsl 110 mepeTsikke U 3aMmeHe nmpoBoaoB Ha BJI nanpsikenuem 10 1000 B qomxHBI
BBITIOJTHATHCS C OTKIIOYCHHEM BCEX JIMHUHN U 3a3€MJICHHEM UX C IByX CTOPOH pabodero Mecra.

658. PabGotel mo mepeTsbkke M 3aMeHe TpoBonoB Ha BJI mampsbkenumem go 1000 B
BBITIONTHSETCS 10 Hapsily Opurazoi B COCTaBe HE MEHEe NIByX PaOOTHHUKOB, a MPOU3BOIUTEIH
paboT NOJKEH UMETh IPYIINY M0 3JEKTPOOe30MacHOCTH He Huxe [V.

IMoguacte 3
Pa6oThI Mo HANPSIZKEHHEM HA TOKOBETYIIMX YACTAX WM OJIM3H HUX

659. PaboThI 1O/ HAITPSDKEHUEM HA TOKOBEIYIIUX YACTSAX WM BOJHM3M HUX BBITOTHSIOTCS
Opurazoi 1mo Hapsy.

660. IIpu BeimomHeHuu pabor Ha BJI monx HampsbkeHWeM, O€30MacHOCTH TEpCOHANA
o0ecreurBaeTcs MyTeM MPUMEHEHHSI OJTHOM U3 JABYX YKa3aHHBIX CXEM.

Cxema I.

[IpoBog mon HampsKEHUEM-H30ISAIUA-pa0OTHUK-3eMIiA. Cxema peanu3yercs IByMs
crocodamu:
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1) pabora B KOHTaKTe, KOTJa OCHOBHBIMH 3alIUTHBIMHU CPEICTBAMU SIBIISIOTCS
IURJIEKTPUYECKHUE MEePUYaTKH U M30JUPOBAHHBIM MHCTPYMEHT. DTUM CIOCOOOM BBIMOJHSIOTCA
pabotsl Ha BJI Hanpsixeruem 10 1000 B;

2) paboTa Ha pacCTOSIHUM, KOTJa MEPOIPHUSITHS BHIMOIHIIOTCS ¢ MPUMEHEHHUEM OCHOBHBIX
(M3oMMpyIOLIMe MITAaHTH, KJICUIM) U JOTOJHUTENbHBIX (AMAJIEKTPUUECKUE TEpUaTKH, OOTHI,
HAKJIaJKH) 3JIEKTPO3AIIUTHBIX CPEICTB. DTOT crocod npuMensercs Ha BJI HanpsbkeHueM Bbliie
1000 B.

Cxema II.

[IpoBon mOA HampsHKEHHUEM-PAaOOTHHUK-M30JSIIUsA-3eMis.  PaboTel 1o 31Ol  cxeme
JOITYCKAIOTCA MPU CIEAYIOIINX YCIOBUSAX:

1) m3omsus paboTAIOMIETO OT 3€MJIM CIIEHUAIBHBIMU YCTPOHCTBAMU COOTBETCTBYIOIIETO
HaIpsKEHNUS;

2) IpUMEHEHNE IKPAHUPYIOIIETO KOMIIJIEKTA;

3) BbIpaBHMBAHHME IOTEHIMAJIOB 3KPAaHUPYIOIIErO0 KOMIUIEKTa, pabodeil Miomaaku u
NPOBOJIA CIIEIHATBPHON INTAHTOW JJIs MepeHoca MoTeHIuana. PacctosHue oT paboTHHKA 10
3a3€MJICHHBIX 4YacTeil U 3JIEMEHTOB 00OpYJOBaHMs BO BpeMsl pabOThl TOJKHO OBITH HE MEHEe
paccrosiHus, ykazanHoro B TaOmurie Ne 1.

661. Konkpernsie BBl pabOT, IPOBOJUMBIX IO MIOTEHIIUAIOM TPOBOJIA, BHITOTHIIOTCS
0 CHeNHaIbHBIM HHCTPYKIHIM win 1o TK, nmpoekram opranuzanuu padot, [1I1P.

662. Vcronmautenu paboT, MMEIONIME MPaBO BBIMOJTHEHUS pPadOT IMOJ TMOTEHIIMATIOM
IIpOBOAA (C HEMOCPEACTBEHHBIM KacaHUEM TOKoBenyIux yacreil) BJI nanpspkenneM Boie 1000
B, n0mkHBI MIMETh TpyTITy O AyIeKTpoOe3onacHocTy He Huke [V, a ocTalibHbIe HCIIOIHUTENH, U3
qHcia epcoHaa Opuraisl — rpyniy 1o 3aekTpode3zonacHocty He Hke 111

663. [1pu BeITOTHEHUH PA0OT C IJIOIIAIKK U30JIUPYIOIIETO YCTPONCTBA, HAXOISIIIETOCS MO/
MIOTEHLIMAJIOM MPOBOJIA, 3alpellacTcs NPUKAcaTbCs K M30JATOpaM U apMaType HU30JIUPYIOLINX
MTOJABECOK, MMEIOIIMX HMHOW, Ye€M NpPOBOJ, NOTEHIMAJ], a TakKe IepeJaBaTh WIA MOJy4aTh
MHCTPYMEHT WJIM TPUCTOCOOIeHUsT pabOTHHMKAaM, HE HaxOJIIMMCS Ha TOW e paboueid
IJIOIIAJIKE.

664. Ilepen wHavaroM pabOT Ha U3OMUPYIOIIMX IMOJBECKaX CJIEAyeT IPOBEPUTH
M30JUPYIONICH IITAHTON AIEKTPUUECKYIO0 MPOYHOCTh (papdopoBeix m3omaropos. [Ipu Hammuun
BBIITYCKAIOIIETO 3a)KUMa CJIelyeT 3aKJIMHUTh €r0 Ha ONope, Ha KOTOPOU BBITIOIHSIOTCS PabOThI, 1
Ha COCEHHMX OTIOpax, €CIIM ATO TpeOyeTcs MO pelibedy TPACCHI.

665. PaboTel Ha W3OJMPYIOMIEH TOIBECKE IO €€ IMEepelenKe, 3aMeHe OTACIbHBIX
M30JTOPOB, apMaTrypbl, IPOBOJMMBIE MOHTEPAMH, HAXOIAIIMMUCA Ha H30JUPYIOLINX
YCTpOICTBaX WK TpaBepcax, JOIMyCKAOTCs ITPU KOJIMUYECTBE UCIIPAaBHBIX U30JISITOPOB B IIOJIBECKE
He MeHee 70% oT ux o0IIero KoJm4ecTna.

666. 1Ipu nepeuenke uzonupyromux noasecok Ha BJI manpspkenuem 330 kB u Bbie,
BBINIOJTHSEMOM C TpaBepc, YCTaHABIMBATH M OTLEIUIATH OT TpaBepchl HEOOXOIUMbIE
MPUCTIOCOOJICHUS CIEAYET B JUAJICKTPUUECKUX TepUaTKax M ¢ MPUMEHEHHEM SKPaHHUPYIOLIETO
KOMILJIEKTA.

667. Paspemaercs npukacarbesd Ha BJI HanpspkeHneMm 35 kB k nepBomy H30I58TOpY NpU
JIBYX UCIIPaBHBIX U30JISITOpPax B M30JUPYIOIIEH mojBecke, a Ha BJI nanpsikxenuem 110 kB u BbIme
- K IEpBOMY U BTOpOMY U30JATOpY. CUET N30JISITOPOB BEETCS OT TPABEPCHI.

668. YcranoBka TpyOUaThIX pa3psiAHUKOB 101 HarnpsikeHueM Ha BJI nanpspkennem 35-110
kB jmomyckaeTcss mpu  YCIOBHM TPUMEHEHHS] H30JUPYIOUIMX TMOJBECHBIX TabapUTHHUKOB,
MCKJTIOYAIONINX BO3MOYKHOCTh NMPUOJMKEHUSI BHEIIHETO AJIEKTPOJa pa3psAHHKa K MPOBOIY Ha
paccTosiHuEe MEHee 3aIaHHOTO.

669. 3anpeniaeTcss HaXOAUTHCS B 30HE BO3MOXKHOTO BBIXJIONA Ta30B MPU MPUOIIKEHUH
BHEILIHETO 3JIEKTPOJA pa3psAIHUKA K MPOBOJY WIM OTBOJAE 3JEKTPOJAA MPHU CHATUU pa3psIHUKA.
[TpuOnamxaTh UM OTBOJUTH BHELITHUI AJIEKTPOJI pa3psAHHUKA CIIETYET C TOMOIIBIO N30JIUPYOIIEH
LITaHTH.
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670. 3anpemiaercst mpuONIMKATHCSA K U30JIMPOBAHHOMY OT OINOPBI I'PO303ALIUTHOMY TPOCY
Ha pPacCTOsIHHE MEHEee OJTHOTO METpa.

671. Ilpu ncronb30BaHUM TPO303AILUTHOTO TPOCa B CXEME IIABKU roJIojiefia JOIyCTUMOE
paccTosiHie MPUOIMKEHHUS] K TPOCY JOJDKHO OIpPENesThCS B 3aBUCHMOCTH OT HAIPSIKEHHUS,
HE00X0IUMOTO IS TUIABKU TOJIOJNIEAA.

672. Ilpu BbIMONHEHWH PpabOT TOJ HAMNPSHKCHHMEM Ha OTKPBITOM TEPPUTOPHH
HETOCPEJCTBEHHO IIepe]] HayaloM palOoThl CJEAyeT OIpPEeaeUTh aTMOc(epHbIe YCIOBUS,
BIIMSAIONINE Ha BO3MOXHOCTH O€30IaCHOTO BBITIOJHEHUS pPabOThI, a B Mpolecce padoThl —
KOHTPOJIMPOBATh BO3MOXHBIE U3MEHEHUS IIOTOIHBIX YCIOBHIA.

673. BO3MOXHOCTH BBIMOJHEHUS pabOT TOA HANPsHKEHHEM B 3aBUCUMOCTH  OT
aTMOC(EepHBIX  YCIOBHHM  ompezensieTcs pyKOBOAUTENIEM paboT, JOMyCKAIOMMM WX
MIPOM3BOUTENIEM padOT B COOTBETCTBHH C YKa3zaHUAMH Ta0muier Ne 6.

674. 3anpemaercs pabotars Ha BJI u BJIC, Haxoagmuxcs Mo HarpsbkeHHeM, B TYMaHHY 1O,
JOXKJIMBYIO, CHEKHYIO TIOTOJly, B HOUHOE BPEMs, a TaKKe B YCIIOBUSX BETpa, 3aTPyAHSIONIETO
paboTy Ha ornopax.

Hoxuacts 4
PaGoThI B mpoJieTax npecevyeHus ¢ AeiiCTBYIOIIMMH BO3YIIHBIMU
JIMHHUSIMH 3JIeKTponepeaaqyu

675. [Ipu MOHTaxe W 3aMEHE MPOBOJIOB M TPOCOB pacKaThiBaTh WX ¢ OapabaHa clexyeT
IUTaBHO, 0€3 PBIBKOB, TITOBBIE KaHATHI HEOOXOAMMO HANpAaBIsATh TaK, 4YTOOBI HM30EkKaTh
MOJIXJIECThIBAHUS U MPHUOIMKEHUS K MPOBOAAM, HaXOASAIIKUMCS MO HampsbkeHueM. B kauectse
OTTSDKEK M KOHTPOTTSDKEK CIEAyeT MPUMEHSTHh KaHAThl U3 PACTUTENBHBIX WU CHHTETHUYECKHX
BOJIOKOH.

676. Vcnionb3yeMsble pu padboTe JIeOSAKU U CTATbHBIE KAaHATHI JOJKHBI OBITh 32a3€MJICHBI.

677. IlpoBo wim Tpoc ¢ Kakaoro 6apadbana rnepej packaTKoON JOKEH OBITh 3a3eMJICH.

678. Ilepen HauaIOM MOHTXKHBIX pabOT (BU3UPOBKA, HATSKKA, MIEPEKIIAIKA U3 POJIHUKOB B
3aKMMBbI) pacKaTaHHBIA MPOBOJ, TPOC AOKEH OBITh 3a3€MIIEH B JByX MECTaxX: y HadajJbHOU
aHKEpHOW OMOphl BOJMM3M HATSHKHOTO 3aXKMMa M HAa KOHEYHOW Omope, 4Yepe3 KOTOpPYIo
Mpou3BOaUTCS HaTshkeHue. KpoMe Toro, 3a3eMiieHHs JOKHBI HAKIIaAbIBaThCS HA TIPOBOJ, TPOC
1 Ha KaXJI0M MPOMEKYyTOYHON OMOpEe HA yUACTKE, T MPOU3BOAITCS PabOTHI.

679. Jlns npoBoga WM Tpoca, JEKAINEr0 B METAUIMYECKUX PACKATOYHBIX POJIUKAX HIIH
3KMMaxX, JOCTATOYHBIM SIBISIETCS 3a3eMJICHHE OOONWM JTHX pOJHKOB (3akuMoB). [lpu
€CTECTBEHHOM METaJUIMYECKOM KOHTAKTEe MEXIy METALINYECKON 000iMO posnka (3aKkuma) u
TEJIOM METaJUIMYEeCKON MM apMaTypHOH kKelne300€TOHHON OMopbl, He TpeOyeTcsi BHIMOIHEHUE
JIOTIOJTHUTEIBHBIX MEPOTIPUSATHI 110 3a3eMIICHUIO METAIIIMUYECKOTO POJIHKA (3a5KUMa).

680. [Tpu nmpousBoacTBE PabOT HA MPOBOJAX, BBIMOIHIEMBIX C TEIECKOMNYECKON BBITIIKU
(mompreMHUKa), paboyas TIIOMIAIKA BBIIIKA JTOJDKHA OBITh C IMOMOIIBIO CIIEIHUATBLHON IITaHTH
coeMHEHa ¢ IPOBOJOM JIMHMU THOKUM MEJHBIM IPOBOJHHKOM CeueHHMeM He MeHee 10 Mm% a
cama BBIIITKA (MOLEMHUK) TOJDKHA OBITH 3a3emiieHa. [IpoBoa pu 3TOM TOKEH OBITH 3a3€MJICH
Ha Omkaifieil onope win B IpoJieTe.

681. Ilocne coemuHeHus paboyell IUIOMIANKK TEJIECKOMMYECKOW BBIIIKA C MPOBOJAOM
3arpeniaeTcs BXOIUTh B KAOWHY BBIIIKHA W BBIXOJUTH U3 HEe, a TAKXKE MPUKACATHCS K KOPITYCY
BBIIIIKH, CTOSI HA 3eMJIC.

682. 3anperniaercs UCMOIB30BaTh METAIITUYECKHM TPOC B KauecTBE OECKOHEYHOT O KaHaTa.

683. MammHHCT (BOIUTEIN), YIPABISIOMNNA TOJBEMHHKOM C 3EMJIH, JOJDKCH OBITh B
OURIEKTPUYECKUX 00TaxX U AMAICKTPUUECKUX TepyaTKax.

684. Ilernu, pacrnonoXeHHbIE HAa AaHKEPHOM OIOpe, CIeAyeT COEIUHATH TOJIBKO I10
OKOHYaHUHM MOHTQ)XHBIX PabOT B CMEKHBIX C 3TOH OMOPOil aHKEPHBIX MPOJIETAX.

685. Ha ankepnbix omopax BJI mampstkenuem 110 kB u Bbilie meTiaud 10 COCIUHEHUS
JOJKHBI OBITh 3aKPEIUICHBI 32 TPOBOIA WIIH 32 HATSHXKHBIE N30JIMPYIOIINE TOABECKH, HO HE OJIKe
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4eM 3a YETBEPTHII U30JIATOP, CUUTAast OT TpaBepchl, a Ha BJI HanpspkeHneM 35 kB 1 HMbke — TOJIBKO
3a poOBOJA.

686. IIpu BbimonHeHuu padot Ha mpoBoaax BJI B mponere mepeceuenus ¢ apyroit BJI,
Haxojdulelcs MoJA HampsKeHHEM, 3a3eMJICHHE HeoOXOAMMO YCTaHaB/IMBaThb Ha OIOpE, T
BeAyTcsi paboThl. Ecam B 3TOM mposieTe MOABEIIMBAIOTCS MM 3aMEHSAIOTCS MPOBOJA, TO
3a3eMJICHHE KaK MOJBEIIMBAEMOro, TaK M 3aMEHSIOLIEro MPOBOJA OCYIIECTBIAETCS ¢ 00eux
CTOPOH OT MECTa IEPECCUCHHUS.

687. IIpu 3ameHe MpoOBOJIOB, TPOCOB, a TAKXKE OTHOCSIIUXCS K HUM U30JISITOPOB M apMaTyPhl,
PacroJIOKEHHBIX B MPOJIETaX MEPECEUEHUI HUXKE MPOBOJOB, HAXOIAIMXCS O] HAPSKEHUEM,
4epes3 3aMeHsIeMBbIe IPOBOJIA, TPOCHI, B LIEIAX NPELYTPEKICHUS ITOACEUKN PACIIOI0KEHHBIX BBIILIE
MIPOBOJIOB JOJKHBI OBITh MEPEKUHYTH KAHATHI U3 PACTUTENIBHBIX WM CUHTETHYECKUX BOJOKOH.
KanaTsl crnengyer nepekuabiBaTh B ABYX MecTax — IO 00€ CTOPOHBI OT MecTa IepecedeHus,
3aKperIsii MX KOHIBI 3a sKOops MWiIM KOHCTpykuuu. [lompeM mpoBonma, Tpoca AOIKEH
OCYUIECTBIIATHCS MEJIEHHO, IUIABHO.

688. PabGoTbl Ha mpoBOAAx, TPOCax M OTHOCSAIIMXCS K HHUM H30JATOpax, apMarype,
PacIoIOKEHHBIX BbIILIE IPOBOJOB MM Kalenel, HaxoqsAIuXcs 0] HalpsHDKEHUEM, He00X0AUMO
BbInoyHATh 1o III1P, yTBep)aeHHOMY yHpaBISIOMIMM XO3dHCTByomero cyonekra. B TIITP
JOJKHBI OBITh IPEYCMOTPEHBI MEPbI [UIs IPEAOTBPALLCHUS OITyCKaHUs IPOBOAOB, TPOCOB U JUIS
o0ecreyeHus 3alUThl OT HaBEJIEHHOTO HANPSKECHUSI.

689. PaboThI MO 3aMeHE MPOBOJIOB, TPOCOB, YKa3aHHBIC B M.688, MPOBOASATCS CO CHATHEM
HaNPsDKEHUS C NEPEeCceKaeMbIX IPOBOJIOB, KPOME CIIy4aeB BHITIOJIHEHUS padOT ¢ MPUMEHEHHEM B
AJIEKTPOYCTAHOBKax HampsbkeHueM 220 kB u BbIllle TEXHOJOTHH pPEMOHTA, HUCKIIOYAKOIIUX
npuOJIMKEHHE 3aMEHIEMOro IPOBOJIa, Tpoca K MpoBoJaM nepecekaembix BJI, Haxonsmmmces mox
HaIPsDKEHUEM, Ha PACCTOSHUSA MEHEE IOy CTUMOTO.

Ta6muma Ne 6

Bo03MO0KHOCTH BBLINIOJIHEHUS paﬁOT Mo HANPSIZKEHUEM B 3aBUCUMOCTH OT aTMOC(l)epHLIX yCJ'lOBI/lﬁ

AtMocdepHbie| Bo3Mo:kHOCTH BBITIOJIHEHHSI PA0OT MO/I HANPSIZKEHNEM B YCTAHOBKAX ¢ HOMHHAJIBHBIM
ycJI0BHS HaNpsSKeHNeM
o 1 xB nepemennoro Toka | Cspiiie 1 kB nepemenHoro 110 xB u 6os1ee
uiau 1,5 kB nocrosinHoro Toka uiau 1,5 kB
TOKa NOCTOSTHHOTO TOKA, u 10 35
kB
B Ha Ha B Ha Ha B Ha Ha
JAUIJIEKTPH- | pacCTO- | MOTEH- | TU3JIeKTPH- | paccTo- | MOTEH- | TMIJIeKTPH- | paccTo- | MOTeH-
YeCKHX SIHUM | [HaJle | YecKHX SIHUM | [Hajle | YecKHX SIHUM | HHaJIe
nepyaTkax nepyaTkax nepyaTkax
c c c
MOMOIIBIO MOMOIIbI0 NMOMOLIbIO
Py1HOTO PYy1HOTO Py4HOT0
HHCTPY- HHCTPY- HHCTPY-
MEHTAa MEHTAa MEHTa
Mopocsmmuit b b - b b b - b b
JOXK b,
MOKpBIN CHET
CunbHbIN c c - c c c - c c
JOXK]Tb,
MOKpBIN CHET
TymaH, at a+t - b+ b+ b+ - b+ b+
CUJIbHBIN
CHeromnaj
Cna0blit BeTep a a - b b b - b b
(menee 9,5 m/c)
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CHIIBbHBIH UK a a - b b b - c c
IIKBAJIUCTBIN
Betep (Oonee
9,5 m/c)
3ameTHbBIE c c - c c c - c c
MOJIHHH,
CIIBIIITAMBIE
packaThbl rpomMa

[Ipumeuanue:

a — pa3pelaeTcsi HAYMHATh U 3aKaHYMBaTh PabOTy M0/ HAIPSHKEHUEM

b — pa3periaercsi 3aKaHYMBaTh HA4aTylO pabOTy MO HANPSDKEHUEM; He pa3pellaeTcsi HAYnHATh HOBYIO
pabory;

C — 3ampemiaeTrcss Ha4MHATH padOTy II0J HaNpsDKEHHEM; HadaTylo padoTy cieqyeT HpeKpaTHTh
HEMEJICHHO;

«» — paboTa oA HANPSHKEHUEM HE J0ITyCKaeTCst;

«+» — B clTy4yae BU3YaIbHOM CBS3U MEX/IY YWICHAMH OpHUTaIblL.

Ecmu ycnoBust paboTsl Ha MecTe He obecreunBaioT TpeboBaHs 0e30MMacHOCTH paboTHHKA (HarpuMep,
KOT'JIa Ha IPOBOJAX eCTh 00JieeHeHHe), paboTa oI HalpsDKEHHEM 3alpenieHa.

IToguacrte S
Pa0oTbl Ha BO3AYIIHON JTHHUM YJIEKTpOINIepeaqyu M0 HaBeJeHHbIM HAIIPSIZKeHUEM,
C O/THOM OTKJIKOYEHHOM 1eNbl0 MHOTOLENMHOI BO3YIIIHOI
JINHMH JJIeKTponeperadn

690. PaGorHuku, obOcmyxuBatomue BJI nomKHBI MMETh M 3HATHh IEepeYeHb JIMHUM,
HaXOSIIIMXCA TOCJIE OTKJIIOYEHHUs T0J] HaBEJICHHBIM HampsbkeHueM Bbilie 42 B. B mepeune
JOJDKHBI OBITh YKa3aHbI 3HAUEHUs] HABEJICHHOTO HAIPSDKEHUS Ha OTKIIIOYEHHBIX MpoBojax BJI, a
TaK)K€ Ha MPOBOJAX NPU HUCIOJIb30BAaHUHU PA3IMYHBIX cxeM 3azemieHus BJI cranmonapHbMH
3a3€MIIMTEISIMU (3a3€MIISIFOIIIMMHU Pa3beIMHUTENSIMU, 3a3€MIIIOIMMHY HOKaMu) B PY.

691. 3HaueHue HaBEJCHHOIO HampsyKeHUs Ha paboueM Mecte (ywactke BJI wumm
MOJICTAHLIMOHHOM 000pyA0BaHNM npucoeanHeHus BJI) B 3aBUCMMOCTH OT cxeMbl 3a3emiieHust BJI
B PV 1 Hannums 31eKkTpuyecKoil cBA3M Mexay 3azeMieHueM B PY u pabouum MecToM JOJIAKHO
OBITH 3anucaHo B cTpoke «OTAenbHbIe YKa3aHUsD» Hapsia.

692. V3mepenus (pacueTbl) 3HaUEHUN HaBelEeHHOro HampspbkeHus Ha BJI (yuactkax BJI)
HEO0XOMMO MPOBOJUTH B MECTaX BO3MOXHOIO MAaKCHUMaJbHOIO 3HAUEHHUs HAaBEIEHHOTO
HanpspKkeHus (mepecedeHus, conmxeHus, pacxoxaenus BJI, mapannenbHoro cieoBanus u mp.).

693. Bce Buabl padot Ha BJI (yuacTkax nuHUN) O] HAaBEJCHHBIM HaNpsbKeHUeM Oonee 42
B npu 3azemnennu BJI B PY nnm oTrcyTCcTBUUM 3JEKTpUYECKOi cBs3m pabouero mecra ¢ PV,
CBSI3aHHBIE C INPUKOCHOBEHMEM K IPOBOIY, I'PO303aIUTHOMY TpOCY, NPOBOIAIIMM YacCTAM
MAaIllMH, MEXaHU3MOB, TaKeIaXa, JOJDKHBI BRITONHATHCA 110 TK niu [111P, npexycmarpusaromumm
oTkiroueHue u 3azemieHue BJI Bo Bcex PY u y cekmoHMpyrommux KOMMYTallMOHHBIX aIaparos,
IJIe OTKIIIOYEHA JIMHUS C 3a3€MJIEHUEM ITPOBOJIOB BCeX (ha3, TPO303aIMTHBIX TPOCOB HA pabounx
MeCTax KaKIOoH Opurajbl, ¥ BHIIOJIHEHUE OJHOTO WM HECKOJBKUX CIEAYIOUIMX MEPOIpPUATH,
o0ecreunBaroImuX 0e30MmacHoe MPOU3BOJICTBO padoT:

1) ypaBHUBaHME M BBIPDABHMBAHME MOTEHIMAJIOB IIyTeM 3a3eMJICHUS IPOBOJIOB,
IPO303alIMTHBIX TPOCOB, a TaKKe MPUMEHSEMBIX IMpU paboTax MalIMH, TaKejJaxa,
NPUCIOCOOIEHNH U MEXaHW3MOB, B TOM YHCIIe pabOYMX IUIOL[A0K MOAbEMHHUKOB (BBIIIEK) HA
OJINH 3a3€MJIUTEIb;

2) UCIOIB30BAHUE HIIEKTPO3AIIUTHBIX CPEICTB B 3aBUCUMOCTH OT BEIMYMHBI HABEJICHHOTO
HaNpsDKEeHUs (AUAJIEKTPUUECKUE TEPUaTKU, U30IUPYIOIIHE IITAHT U, CIIEUAIbHbBIC U30JIUPYIOIINE
YCTPOMCTBA U MHCTPYMEHT U JIp.);

3) npUMEHEeHNE CIEeNMABHBIX YCTPOUCTB IS 3alllUThl OT HABEJIEHHOT'O HAIIPSKEHHUS.

694. YcraHoBka M JEMOHTaX 3a3eMieHMH Ha pabodem mecte BJI mox HaBeaeHHBIM
HaIpsDKEHUEM OCYILECTBIISIETCS Mocie ee 3a3emiieHuss B PY cTanMoHapHBIMH 3a3eMIISIFOIIMMHU
HOXKaMH, a Ha 3JIEKTPUYECKH He CBsA3aHHBIX ¢ PY yuactkax BJI (B ciiyuae MOHTaxka, 1€eMOHTax)a
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MIPOBOIOB, TIPY BBHIMIOTHEHUH PA0OT B aHKEPHOM MPOJIETE C PACCOSAMHEHUEM aHKEPHBIX METEeNb U
Ip.) — TOCJe YCTaHOBKM 3a3€MJICHHH CO BCEX CTOPOH 30HBI pabOT B MeCTaX, 3JEKTPUYECKU
CBSI3aHHBIX C pabOYMMM MECTaMHM W MMEIOIIUX yAaJeHHe OT MEeCTa MPOU3BOACTBA paboT, AJs
UCKJTIOYEHHS] OUMIMOOYHOIO WJIM CaMOMPOHU3BOJIBHOTO CHSTHS 3THUX 3a3eMJICHHH, oclabiieHus
KOHTAaKTOB IPUCOEINHEHUS 3a3€MJICHUI.

695. [Ipu HEBO3MOXKHOCTH 00€cTIeunTh 6€30macHOe MTPOU3BOACTBO PaObOT B COOTBETCTBUH
¢ myHKTOM 690, Ipy POBEJICHUN PAOOT TOJIKHBI BHIIOTHATHCS CICAYIONINE MEPOTIPUSITHS:

1) BeiBoguMas B peMoHT BJI co croponsl PY He 3a3emusiercs;

2) BJI (y4acTok) 3a3eMIIsieTcsi TOIBKO B OJJHOM MecTe (Ha MecTe paboThl OpUraabl) WK Ha
JIBYX CMEXHBIX onopax. [Ipu cHATHY epeHOCHBIX 3a3eMIICHUH 1OCIe OKOHYAaHUU paboT CHavyana
HE00XOIMMO OTCOETUHHUTH CTPYOIIMHBI 3a3eMJICHHS OT MIPOBOJIA, IPpo303amuTHOTO Tpoca BJI, a
3areM OT 3azemiuTens. Jlomyckaercs paboTa TOJBKO C OMOPbI, HA KOTOPOHl yCTaHOBJIEHO
3a3eMJICHUE, WIH B MPOJIETE MEXKY CMEKHBIMH 3236 MJICHHBIMUA OIIOPAMU;

3) ycTaHOBKa (CHATHE) MEPEHOCHBIX 3a3eMJICHHH Ha pabodyeM MecCTe MPOU3BOJUTCS C
[IOMOILUBI0 HM30JIMPYIOLIEH INTaHIW, OCHAIIEHHOW IyroracsiiuM YCTPOMCTBOM, WM IIOCIIE
BpemeHHoro 3azemiieHust BJI B onHom n3 PY. 3azemusttomne Hoxu Ha koHie BJI B PY nomxHb
OBITh OTKJIFOYECHBI TOJIBKO TTOCJIE YCTAaHOBKHU (CHATHH) 3a3eMJICHHS Ha pabodeM MecTe;

4) paOoTbl BBINONHSETCS C MCIOIb30BAaHUEM CPEACTB 3alUThl OT HABEACHHOIO
HaIpsKEHUSI.

696. Ilepen coenHeHNEM WM Pa3pbIBOM AJIEKTPUUECKU CBI3aHHBIX YUaCTKOB, IPOBOJIOB,
IPO303alIUTHEIX TPOCOB, HEOOXOAUMO BBIPOBHSITH MOTSHIIHAIBI TUX YYaCTKOB.

697. YpaBHUBaHME MTOTEHIMAIOB OCYILIECTBISETCS MYyTEM COEIUHEHHS TPOBOJHUKOM 3THX
YYaCTKOB WJIM YCTAaHOBKOH 3a3€MJICHU 110 00€ CTOPOHBI pa3phiBa (IPEANOIAraeMoro pa3phiBa) C
MPUCOEAMHEHNEM K OJTHOMY 3a3€MIIUTENIO (3a3eMJISIOIIEMY YCTPOUCTRY).

698. Ha BJI, rne Ha pabounx MecTax HaBeleHHOE HanpshkeHue Boie 42 B, paboTs ¢ 3emi,
a Takke pabOoThI C 3a3€MJICHHBIX MAIIMH U MEXaHU3MOB, METAJUIMYECKUX U MHBIX MPOBOJSIINX
KOHCTpYKLIHMH, B TOM uucie omnop BJI, cBsa3aHHbIE ¢ IIPUKOCHOBEHHEM K IIPOBOLY,
IPO303alUTHOMY TPOCY, ONYIIEHHOMY C OIOpPBI, JOJKHBI BBIMOJHATHCS C HCIOJIb30BAHUEM
AJEKTPO3AIIUTHBIX CPEACTB B 3aBUCHUMOCTH OT 3HAUYEHHUS HABEJICHHOIO HAMPSKEHUS
(IMdneKTpuYecKue nepyaTku, OOThI, FaNOIIH, IITAHTH, CIIEHUATbHBIE H30JUPYIOLIUE YCTPOHUCTBA
U MHCTPYMEHT W Jp.) WM C METAUIMYECKOM IUJIOMIAJKU, COCIMHEHHOW MJis ypaBHUBAHUSA
[MOTEHI[MAJIOB MPOBOAHUKOM C 3THM MPOBOAOM, I'PO303AIIUTHBIM TPOCOM, WIIM C MPUMEHEHHUEM
KOMIUIEKTA JIJIsl 3alIUTHI OT HABEIEHHOT'O HATPSKEHUS.

699. CoeamHeHHe METAUIMYECKOW TIUIOMIAJKH C MPOBOJOM, TI'PO303aIIUTHBIM TPOCOM
BBINOJIHAETCS TIPOBOJHUKOM CEYCHHEM He MeHee 25 MM’ ¢ NPUMEHEHHEM 3JIEKTPO3AIIUTHBIX
CPEICTB, TOJIBKO MOCIIE PACTIONOXKEHHS paOOTHUKA Ha TUIOIIAIKE.

3anpenaercs:

1) mpubnmxaThes K mouaake 0e3 MpUMEeHEHHs CPEICTB 3alUThI OT HANPSDKEHUS 11ara;

2) BXOJIUTh/BBIXOANTDH B/M3 KAOMHBI MEXaHU3Ma, a TAK)Ke MPUKACATHCS K €ro KOPITyCyY, CTOs
Ha 3eMJie, Mociie COeTUHEHHs paboyeil IO KU MEXaHu3Ma ¢ IPOBOIOM;

3) BBIMOJHATH PabOTHI C 3eMIIM 0e3 MPUMEHEHHS JJIEKTPO3aIIUTHBIX CPEICTB WM 0e3
METAJUTMYECKOM IUTOIIAIKN WIIM KOMIUIEKTA /IS 3aIUTHI OT HABEIEHHOI'O HAIPSKEHHUS.

700. [IpumeHsieMble CTaJbHBIE TATOBBIE KAHATHI CHAayala HEOOXOIUMO 3aKperuiaTh Ha
TATOBOM MEXaHMU3ME U JJI ypPaBHUBAHUS MOTEHLIMAIOB 3a3€MJIATh Ha TOT K€ 3a3€MJIUTEINb, YTO U
npoBoJ. [Tocne ykazaHHBIX JEHCTBHUM pa3peliaeTcsi IPUKPEIUIATh TATOBBIA KaHAT K IPOBOY.

701. Pa3zbenuHATh NPOBOJ U TATOBBIM KAaHAT pa3pellieHO TOJbKO MOCE YPaBHUBAHUS HUX
MOTEHIIUAJIOB, T.€. IIOCJIe COCTUHEHUS KaXI0T0 U3 HUX C OOIINM 3a3EMIIUTEIEM.

702. 3anpemaeTcst UCTIONb30BaTh B KAYeCTBE «OECKOHEUHBIX» KAHATHI 3 TOKOMPOBOISIINX
MaTepuanoB.

703. Ilpu mMoHTaxHbIX pabotax Ha BJI, Haxonsmuxcs moa HaBEACHHBIM HAMPSKEHUEM
(moabeM, BUBMPOBAHUE, HATSKKA, MIEPEKIa/iIka MPOBOIOB U3 PACKATOYHBIX POJHMKOB B 32)KUMBI U
T.1.), IPOBOJ JOJDKEH OBITh 3a3€MJIEH Ha aHKEPHOM OMOpE, OT KOTOPOI BENETCsl pacKkaTka, Ha
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KOHEUYHOM aHKEPHOH 0II0OpE, Yepe3 KOTOPYIO IPOBOAUTCS HATSAXKKA, U HA KaXKJI0M IPOMEKYTOUHOU
ornope, Ha KOTOPYIO ITOJHUMAETCS IPOBOJ.

704. [To okoHYaHUM PaOOTHI HAa MPOMEKYTOYHOM OMOpE pa3perIaeTcs: CHATHE 3a3eMIICHHS
C TpoBOJia Ha 3TOHM omope. B ciaydae BO300HOBIEHUs pabOTHl Ha MPOMEXKYTOYHOW OIOpE,
CBSI3aHHOM C MPHUKOCHOBEHUEM K IMPOBOJY, MPOBOA JOJDKEH OBITh BHOBBH 3a3€MJICH Ha TOH ke
orope.

705. Ha BJI non HaBeIeHHBIM HaNpsKEHUEM IEPEKIANKy IPOBOJOB M3 PACKAaTOUHBIX
POJIMKOB B MOJICPKUBAIOIIME 3aXKUMbl CJEIyeT NPOBOAUTH B HANpaBiICHUH, OOpaTHOM
HAMpPaBIICHUIO packaTku. Jlo Hadaa mepeKiaku Heo0X0JMMO, OCTABUB 3a36MJICHHBIMU TIPOBO/IA
Ha aHKEpPHOI omope, B CTOPOHY KOTOPOM OyJeT MPOBOAUTHCS MEPEKIaaKa, CHITh 3a3€MIIEHUE C
IIPOBOJIOB HA aHKEPHOH OIOpE, OT KOTOPOI HaUMHAETCS MEepPEKIaIKa.

706. [1pu MoHTaxke npoBoioB Ha BJI moa HaBeeHHBIM HANPSKEHUEM 3a3€MJICHHS C HUX
MOHO CHUMATb TOJIBKO MOCJIE MEPEKIIAIKHU MPOBO/IA B MOAICPKUBAIOIINE 3KUMbl U OKOHYAHUS
paboT Ha JaHHO# orope.

707. Bo BpeMs nepekiaiki NpOBOIOB B 3aKUMbI CMEXKHBII aHKEPHBIN IIPOJIET, B KOTOPOM
MEepPEeKIaJKa YK€ 3aKOHYEHA, CIEAYeT paccMaTpuBaTh KaK HaXOIAIIMICS IOJ HaBEACHHBIM
HampsDKeHUEM. BBIMONHATE HA HEM paboThl, CBSA3aHHBIE C MPUKOCHOBEHHEM K IPOBOAM,
paszpelaercsi TOJIbKO MOCie 3a3eMJICHHS X Ha pabodyeM MecTe.

708. Paspemnaercss BBIMONHATH PAaOOTHI HAa OTKIIOYCHHON Ilemu MHororenHoi BJI ¢
PaCIIOJIOKEHUEM LIeTIeN OIHA HaJ APYroi P yCIOBHUM, YTO 3Ta LENb MOJBEHICHA HIXKE IIeNeH,
HaxXOJAIIMUXCSA TOJ HaNpsDKEHUEM. 3amlpeliaeTrcs 3aMeHsTh W PeryjaupoBaTh MPOBOJA
OTKJIFOUYEHHOH IIEIIH.

709. Ilpu nupoBeneHuM pabOT Ha OJHOW OTKIIOYEHHOW Ilemu MHoromemHod BJI ¢
TOPU30HTAJILHBIM PACTIONIOKEHUEM Ieneil Ha CTOWKaxX JOJDKHBI OBITh BBIBELIEHBI KpacHbIE
(XK CO CTOPOHBI LIETIeH, OCTABIINXCSI O] HANpsbKeHneM. (DIIa)KKK BHIBEIITUBAIOT HA BBICOTE
2-3 M OT 3eMJId MPOU3BOJIUTENH PadOT COBMECTHO C YJIECHOM OpHUTrajbl, UMEIOIIUM IPyIIIy MO
anekTpobe3onacHoctu He Hinke 111

710. 3ampemaercss NMOAHUMATHCA HA OMNOPY CO CTOPOHBI IEMH, HAXOMAMIEHCS TOM
HaIpsHKEHUEM, U MEePEXOUTh Ha YYaCTKU TPAaBEPCHI, MOAEPKUBAIOLIUE 3Ty 1enb. Ecinu onopa
MMEET CTEeN-00JThl, MOJHUMATHLCS 110 HUM Pa3peniaeTcsi He3aBUCUMO OT TOT0, MO KaKOH IENbIo
OHHU pacroyiokeHbl. [Ipy pacmonoKeHuu CTen-00JTOB CO CTOPOHBI LENeH, OCTABIIUXCS IOJ
HanpsDKEHUEM, MOAHUMATHCA Ha OINOpy CleAyeT MOj HaOJIoJeHHEM HaXOSIErocs Ha 3emiie
MPOU3BOIUTENS pabOT WIM 4ieHa OpUrajbl, UMEIOIIEro TPYIIY MO 3JIEKTPOOE30MacHOCTH He
Hwke [II. [TogbeM Ha Takue OMOpbI OCYIIECTBISETCS C UCMOIB30BAaHUEM MPEAOXPAHUTEIBHOTO
nosica JIIMOYHOTO THIIA C Y -00pa3HOi 3aCTEXKOM (ABYXKOTTEBOE SKOPHOE MPUCIIOCOOIICHHUE).

711. IIpu paboTe ¢ onmopbl Ha MPOBOAAX OTKIFOYCHHOM 11eru MHOTOoemHoN BJI, ocTtanbHbIe
[eNu KOTOPOW HAXOAATCS IO HaNpsDKEHUEM, 3a3eMIIeHHE HEOOXOIMMO YCTaHABJIMBATH HA
Ka)KJIOH ormope, Ha KOTOPOM BeAyTCs paOOTHI.

IHoguacTs 6
IHoda3ublii peMOHT

712. Ilpu BeimosHEHUH TOGa3HBIX PeMOHTHBIX padboT BJI 3ampemiaercs 3azemistb B PY
MIPOBOJI OTKIIOUEeHHOH (a3bl. [IpoBo 1omKeH OBITH 3a3eMJICH TOJIBKO Ha paboyeM MecCTe.

713. Ha BJI nanpsokenuem 35 kB u BbIlie BO BpeMsi IPOBEICHUs pa0OT Ha MPOBOJIE OHOM
(a3bl UK MOOYEpeIHO Ha MPOBOAAX KaXIoi (as3wl AomyckaeTcs 3a3eMIIsITh Ha paboueM MecTe
MPOBOJT TOJNBKO TOH (pa3pl, Ha KoTOpoWl BeIMONHSAETCS pabora. [Ipm >TOM 3ampemiaercs
MpHUOIIKATHCS K TIPOBOIaM OCTaIbHBIX HE3a3eMIICHHBIX (pa3 Ha pacCTOSTHUE MEHEe YKa3aHHOTO B
Tabmume Ne 1.

714. ITpu noa3HOM peMOHTE AJIsl YBETUUYECHUS HAICKHOCTH 3a3€MJICHHSI OHO JTOJIKHO OBITh
JBOMHBIM, COCTOSIIMM U3 JBYX OTJEJIbHBIX, YCTAHOBJIEHHBIX MapajyIeNbHO 3a3€MJICHHM.
BrinmonHsATs paboThl Ha IPOBOE pa3periaercs He aajee 20 M OT MecTa YCTaHOBKH 3a3€MJICHUSI.
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715. Ilpu BbImosHEHNH pabOT HECKOJIBKUMHU OpUraaMu, OTKIIOUYEHHBIH MPOBOJ JOJIKEH
OBITh pa3bEeIMHEH Ha DJIEKTPUYECKH HE CBSI3aHHbIE YUACTKH. 3a KaKJoi OpUraaoi 3akpensisercs
OTJENbHBIN Y4acTOK, Ha KOTOPOM YCTaHABIMBAETCS OJHO JBOMHOE 3a3€MJICHHE.

716. Ilpu nodaznom pemonte Ha BJI Hanpsokennem 110 kB u BbImIe, ajs JTOKaTU3aIuu
IYrOBOTO pa3psila, Mepel YCTAHOBKOM WIIM CHATHEM 3a3€MJICHHSI TPOBOJ JIOJDKEH OBIThH
IIPEIBAPUTEIIBHO 3a3€MJICH ¢ TOMOLIBIO M30JIMPYIOLIEH IITAHTH C AYTOracsiiM yCTPONCTBOM.

717. 3azeMifOMUI MPOBOJ SICKTPOM3OIUPYIOMIEH MITAHTH JOJDKEH OBITh 3apaHee
IIPUCOEIUHEH K 3a3€MIIMTENI0. DJTa IITaHra J0JDKHA OBbITh CHATA JIMILIb IOCJIE YCTaHOBKH (MIIH
CHSITHS1) IEPEHOCHOTO 3a3€MJICHMSL.

718. Ilpu BeIMONHEHMH TOQa3HBIX PEMOHTHBIX paboT Ha BJI ¢ ropuszoHTaTBHBIM
pacriosiokeHueM (a3 3ampeniaeTcss MepexoauTh Ha YYacTKH TPaBEPChI, IMOJACPKUBAIOIINE
IpoBoJia (a3, HaXOAALIMXCS MO HAIPSKEHUEM.

719. I1pu BeImosHEHNH MTO(a3HBIX PpeMOHTHBIX padoT Ha BJI nanpsbkenuem 35 kB u Bbime
OHU JIOJIKHBI OBITh YKa3aHbl B cTpoke «OTAeIbHbIC YKa3aHUS) Hapsa.

IMoguacts 7
PacyucTka oT JepeBbeB TPACChl BO3AYIIHOM JIMHUM JJIeKTpoIepeaadn

720. PaGothl o pacuucTtke Tpacchl BJI OT AepeBbhEB BBITIOIHSIIOTCA C YIETOM IPaBUI TI0
TEXHUKE O€30MacCHOCTH, NPUMEHSIEMBIX B JI€CO3arOTOBUTEILHOM, IepeBOOOpPadATHIBAIOIIEM
IIPOM3BOJICTBAX U NPH MIPOBEACHUU JIECOXO3AHCTBEHHBIX Pa0OT.

721. PaGoThI O pacuucTKe OT iepeBbeB Tpacchl BJI 1 o BIpyOKe 1epeBbeB, YIPOKAIOMINX
najieHueM Ha npoBoja BJI, BBIMOMHAIOTCS 1O HApsiAy WIM PAaCHOPSKEHHIO, M B COOTBETCTBUU C
TK Ha oTnenbHbIe BUABI IECOCEUHBIX paboT.

722. OOpe3ka nepeBbeB U Betok BOMM3u BJI 0,4-10 kB ocymectBisieTcss Opuramnoii.
Heo6xoaumMocTs Ha3HAYCHHS PYKOBOJIUTENS paboT onpeaenseT pabOTHUK, BBIIAIOIIUI HAPsII.

723. Jlonmyck nuI, He paboTamImMX y cCOOCTBeHHMKA AeicTByromieir BJI, k pabotam 1o
00pe3Ke BETOK U CYyYhEB Ha JIEPEBBSIX OCYIIECTBIIACTCS B COOTBETCTBUH C TpeOoBaHUSIMHU [ TaBbI
XII.

724. O0pe3Ky IepeBbeB U X BETOK Ha BHICOTE OoJiee 5 M MPOBOIAT MPEUMYILIECTBEHHO C
MOOWIBHOW TOJTLEMHON paboueil TIaTGopMbl, B TOM YHUCJIE C DJIEKTPOU3OIHPYIOMIUM 3BEHOM
(2IEKTPON30IHUPYIOIIEH JTHOIBKOM).

725. Jlo HavaJia BaJIKM IepeBhEB pabovee MECTO JOJDKHO OBITh PACUMILICHO.

726. B 3umHee BpeMsi 17151 OBICTPOTO OTX0J1a OT MaIAIOUIET0 JepeBa CIEAyeT MPOJIOKHUTh B
CHETy JIB€ JOPOXKH JJIMHOM 5-6 M moA ymJIOM K JIMHUM TaJeHUs JepeBa B CTOPOHY,
MIPOTHBOMOJIOXKHYIO HANpaBJICHUIO TMAJeHUs. 3alpeniaeTcss Bje3aTb Ha MOAPYOJCHHbIE H
HOJIMICHHBIE IEPEBbS.

727. Tlepen HayamoM pabOTHI MPOU3BOAUTENb PAOOT JOJHKEH MPEeAyNpPEaUTh BCEX YJICHOB
Opurazpl 00 OACHOCTU MPUOIMKEHUS CBAIMBAEMBIX J€PEBbEB, KAHATOB U T.II. K MpoBoaaM BJI.

728. Bo n30exxaHue maJieHus JepeBbEB HA MPOBOIA Mepel HayaloM pyOKH TOJKHBI OBITH
IIPUMEHEHBI OTTSIKKH.

729. 3anpemaeTcst BAINTH JAepeBbs 03 MOANMUIA Wi NoApy0a, a TaKkkKe J1el1aTh CKBO3HOM
IIPOIMJI IepEeBa.

730. HaknoHeHHBIE JepeBbsl CIEAyeT BAIUTh B CTOPOHY HMX HAaKJIOHA, HO IpPU Yrpose
najeHus nepesbeB Ha BJI nx Banka 3anpemaercs 10 oTkirodeHus BJIL

731. B cinyuae majieHus AepeBa Ha MPOBOJA 3alpeliaeTcs NpUOIMKaThCsA K JAEpeBy Ha
paccTosiHue MeHee 8 M J10 CHATUS HanpsbkeHus ¢ BJL.

732. TIuablIuKK JOJDKHBI MPEayNpenuTh APYyrux padoYuMxX O BO3MOXKHOM HaJeHUH
CBAJIMBAaEMOI0 JiepeBa. 3allpellaeTcsi CTOSIThb CO CTOPOHBI MaJeHUs JepeBa, a TaKkke ¢
IIPOTUBOIOJIOXKHON CTOPOHBI.

733. PaboThI IO MOAMNMITY U BAJIKE IepeBa JOJKHBI ObITh 3aBEPILEHBI O BPEMEHH NepephIBa
paOOTHHUKOB, a TaK)Xe BO BpeMsI UX Iepexo/ia K paboTaM Mo BaJIKe JPYTUX JePEBbLEB.
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734. Tlepen BanKOM THWIIBIX M CYXOCTOMKHX JEPEBHEB HEOOXOAMMO OINPOOOBAaTH HX
IIPOYHOCTB, & 3aTeM CeJIaTh MOANWII. 3anpenaeTcs NoApyOaTh 3TH IE€PEBbs TOMOPOM.

735. 3anpenaercs rpynnoBas BajJKa JE€PEBbEB C IPEIBAPUTEIBHBIM MOANWINBAHUEM U
BaJIKa C HCIIOJIb30BAHMEM IIaJICHUS OJHOrO JepeBa Ha Apyroe. B mepByro ouepenp, cienyer
CBAJINBATh MOATHUBIINE U OOTOPEBIINE JICPEBBSI.

Hoxuacte 8
OcMoTp BO3YLIHOM JTHHUH dJIEKTponepesadn

736./1ns ocmotpa BJI Ha3HauaTh mpon3BOAUTENS pabOT HE 0053aTENBHO.

[Ipu BemMomHeHun ocmotpa BJI 3amperiaeTcss BBIMOMHATH KakWe-THMOO PEMOHTHBIE M
BOCCTAaHOBUTEJIbHBIE pPa0OTHI, a TaKKe IOJHUMATHCS Ha OMOPY M HA €€ KOHCTPYKTHBHBIC
aneMeHThl. [logbeM Ha omopy nmomyckaercs B Hensix BepxoBoro ocmotrpa BJI. IlpoBenenue
NEPUOINYECKOTO 00YUEHHUs IIEPCOHANA B 3TOM CIIydae SBJISIETCS 00s3aTeIbHBIM.

737. B TpyaHOIOCTYTHBIX MecTax (00510Ta, BOJHBIE OOBEKTHI, TOPHI, JICCHBIE 3aPOCITH H T.I1.)
U B YCIIOBUSX HEOJIArOMpUATHON MOTOBI (JI0K/b, CHETOMaJ, CHIILHBII MOpO3 U T.I1.), a TAKXKE B
TEMHOE BpeMs CyTOK ocMOTp BJI 1OJKHBI BHIIOMHATH HE MEHEE JBYX PaOOTHHKOB, UMEIOLIUX
rpymniy 1o 3jiekTpobe3onacHocTH He Hipke I, oaMH M3 KOTOpBIX Ha3Havaercs cTapmmuM. B
OCTAJIbHBIX Clly4dasiXx ocMarpuBath BJI MoxkeT oauH paOOTHUK, HUMEIONIMH TPyHmy 1o
anekTpobe3onacHoctu He Hike I1.

3anpeniaercs UATH MO MpoBojaMu pu ocmotpe BJI B HouHOE Bpems.

[Ipu moucke nOBpexIAeHUN mHIa, ocMmarpuBarome BJI, momkHbl uUMeTh mpu cebe
MpeIynpexaarolne miakaTbl 0€30MacHOCTH.

[Ipu npoBeneHnn 00X00B JTOHKHA OBITH 0OecredeHa BO3MOXKHOCTD MIOCTOSIHHON CBSI3H C
JTUCIIETYEPOM.

738. [lpu HamM4MK MPU3HAKOB MPOTEKAHHUS TOKA 3aMBIKAHUS Ha 3eMIIO (TIOBPEXKICHUE
M30JTOPOB, IPUKOCHOBEHHWE IMPOBOJA K Telly ONOpbl, HCIAPEHHWE BIArd U3 IOYBHI,
BO3HUKHOBEHHE DJIEKTPUUYECKOU TIyT'M HA CTOMKAX M B MECTaX 3aeJIKU OMOphI B TPYHT U JIp.),
3amnpenaeTcs MpuOIMKaThCI Ha PACCTOSHHE MEHee 8§ M K JiexarieMy Ha 3emiie mpoBoay BJI
HanpspkenueM Beime 1000 B, k HaxoasmmMes 1Mo HanpsbKeHHEM jKelle300eTOHHBIM omopaM BJI
HarnpspbkeHueM 6-35 kB. B aTux ciaydasx BOJIM3M MPOBOAA WM OMOPHI CIEAYET OpraHU30BaTh
OXpaHy IS TPEAOTBPAIICHUS TNPUOIKEHUS K MECTy 3aMbIKaHUs JIIOJeH M KUBOTHBIX,
YCTaHOBUTbH, 110 MEPe BO3MOKHOCTH, MpeayNpekaatoniue miakatbl 0€30MacHOCTH, COOOIIUTD O
MPOHUCIIECTBUU COOCTBEHHUKY BJIL.

Hoxuacte 9
PaboTbl Ha nmepecevyeHUNAX U COJMKEHUSIX BO3AYLIHON JTHHUHI
3JIeKTponepeaavn ¢ J0poraMmu

739. PabGoTe! Ha yuacTkax nepecedeHus BJI ¢ TpaHCIOPTHBIMU MarucTpaisiMu (KeJIe3HbIe
JOPOTH, PEKH U T.I.), C BPEMECHHBIM IPUOCTAHOBIICHHWEM JIBIKEHHUS TpPAaHCIOpTa IJHMOO
npuocTaHoBiieHueM padoT Ha BJI Ha BpeMs IBMKEHHS TpPaHCIIOPTA, MPOBOJATCS B MPUCYTCTBUU
MPEJICTABUTENST  CIYXKO, OTBEUAIOMIUX 33 JBMKCHHE TI0 TPAHCIOPTHON MarucTpai,
MPUIJIAIEHHOTO JJI 3TOr0 PaOOTHUKOM, BBIJABUIMM Hapsii. OTOT MPeACTaBUTENb JOKEH
o0ecrevYnTh OCTAHOBKY IBMKCHHSI TPAHCIIOPTa HA HEOOXOAMMOE BPEeMs WU TPeayNpexnaTh
Opuragy o mpuOMIKaromeMcs: TpancnopTe. J[ist mpomycka TpaHcmopTa MpoBOJa, MEIIAOIINE
JBUKEHUIO, TOJKHBI OBITH TIOJHATHI HA 0€30MAaCHYI0 BBICOTY OT MOBEPXHOCTU 3€MITH.

740. IIpu npoBenenun pabOT Ha ydacTKax nepecedeHus: win commkenus BJI ¢ mytamu
COOOIIIEHUSI WM TPOCEIIOYHBIMU JOPOTaMH, JJs MPEAYNPEKICHUS BOIUTENEH TPaHCIOPTHBIX
CPEICTB WJIU JUIsl OCTAaHOBKH JIBM)KCHHUS, TIOCIIE cOoTjlacoBaHus ¢ HalmoHanbHBIM MHCTIEKTOPATOM
natpynupoBanus (HUII), npousBomutens paboOT MOMKEH BBICTABUTH CUTHAIBIIMKOB Ha
COOTBETCTBYIOIIUX ITyTSAX COOOIICHHS/ IOPOTaX.
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741. CurHasjbIUKy JOJDKHBI HAaX0AUThCs Ha pacctostHuU 100 M 1o 06e CTOPOHBI OT MecTa
nepecedeHus: win commkenus BJI ¢ goporamu, u uMmeTh npu cebe AHEM KpacHbIe (IIaKKH, a
HOYBIO — KpacHbIe (JOHAPH.

IHoxuacts 10
OO0cayxxuBaHue ceTeil yJIMYHOIO OCBELCHUS

742.1IpoBeneHne pabOT TO pacHoOpsDKCHHIO, O€3 OTKIIOYEHHUS CETH OCBEIeHHUS,
pa3peraeTcs B CICAYIOMNX CIIydasx:

1) mpu UCIIOJIB30BAHNUH TEJIECKONMNYECKON BBIIIKU C U30JIUPYIOLIUM 3BEHOM,;

2) TIpU PacCIoIOKEHUN CBETUIILHUKOB HUXKE MPOBOJOB HA paccTossHuM He MeHee 0,6 M Ha
JEPEBSHHBIX OMOpax 0e3 3a3eMIISIOIIMX CIYCKOB C OMOPbI WM C MPUCTAaBHOM HM30JIMPYIOLICH
JICCTHMIIBI.

743. B cnywyae mpoBeneHUs Opyrux paldoT, Kpome MpeayCMOTPEHHBIX I1.742, ciemyeT
OTKJIIOYATh U 3a3€MJIATh BCE MOJIBEIIEHHBIE HA ONOPE IPOBOJA, U BBIIIOIHATH pabOTy 1O HapsILy.

744. Jlns npoBeneHus paboOT Ha MyCKOPETYIUPYIONIEH anmapaType ra3opaspsIiHbIX JamIl
70 OTKJIFOYEHHS €€ OT OOILIEeH CXeMbl CBETHJIbHHKA CIEAYET MPEABAPUTEIBHO OTCOCIUHUTH OT
CETH MUTAIOIIKE NPOBOJA U Pa3PSIAUTh CTATUYECKUE KOHAEHCATOPHI (HE3aBUCUMO OT HaJIM4Us
Pa3psAIHBIX PE3UCTOPOB).

IToguacts 11
PaGoTbl HA BO3XYIIHOI JIMHUM JJIEKTPONepeIavYn HANPAKeHUueM
6-20 xB ¢ npoBoaMu, NMEINMMH 3aLIUTHOE NOKPbITHE

745. PaboThl Ha TPOBOAX BO3AYLIHOM JIMHUH JIEKTPOIIEPEauu € IPOBOIAMHU, UMEIOIIUMHU
3amuTHOE TTOKphITHE (Hanee — BJI3) 6-20 kB, 10KHBI BBITIOIHITHCS C €€ OTKIIIOUCHHEM.

746. Paccrosinre oT pabOTHUKOB A0 IpoBo0B BJI3 1 1pyrux 31eMeHTOB, COEUHEHHBIX C
IIPOBOJIaMH, PACCTOSIHUE OT ITPoBO10B BJI3 10 MEXaHM3MOB U Irpy30MOABEMHBIX MAIIUH JOHKHO
OBbITh HE MEeHee yKa3aHHbIX B Tabmure Ne 1.

747. PaccTosiHUE OT MPOBO/IA C 3aIIUTHBIM IMTOKPHITHEM JI0 IEPEBHEB JIOJDKHO OBITH HE MEHEE
2 m.

748. [Ipu ynaneHuu ymaBIIux JAepeBbeB ¢ MpoBoaoB BJI3, muHus nomkHa ObITh OTKIIOUYCHA
U 3a3€MJICHA.

749. Ha mneorxmouenHod BJI3 pgomyckaercss BBIMOMHATH PAOOTHI IO yIAJEHUIO
IIOCTOPOHHUX MPEAMETOB U BETBEW [E€PEBHEB C NPUMEHEHHEM H30IMpYyromMx mrTadr. llpu
BBITIOJTHEHUH YKa3aHHBIX paboT 0e3 MpHUMEHEHHUs 3alUTHBIX CPEACTB JIMHUS JOJDKHA OBITh
OTKJIIOUEHA U 3a3€MJICHA.

IHoxuacts 12
Pa0oThl Ha BO3AYLIHOI JTHHUH dJIeKTponepenayn HanpskenueMm 0,38 kB ¢
MPOBOJAMH, HMEIOIIUMH H30JIMpYIoLIee IOKPBITHE

750. PabGoTel Ha BO3AYIIHOW JHHHUHM OJJICKTPOINEpENadd C MPOBOJAAMH, HMEIOIIUMHU
n3onupytoiee nokpeitue (ganee — BJIN) 0,38 kB, MOTyT BBIMOIHATHCS C OTKIIIOUYSCHHEM MK 0€3
otxiroueHus BJL.

751. Pabotsl ¢ otkmouenueM BJIM 0,38 kB BBIMOTHAIOTCS MpU HEOOXOIUMOCTH 3aMEHBI
KTyTa MPOBOJAOB ILIEIUKOM, IPHU Pa3beIUHEHUM WIM COCJUHEHHM (OJHOIO WJIM HECKOJIBKHUX)
IIPOBOJIOB HA JIMHMSX, MPOXOASIIMX BO B3PBIBOONACHBIX M I0XKApOOMACHBIX 30HaX (BOIM3H
OCH30KOJIOHOK, Ta30paclpeeIUTENbHBIX CTaHIUKA H T..). He 00s3aTenbHO OTKIIOYATh BCIO
JUHHIO, a TOJIBKO NPOBOJA, HA KOTOPBIX OyAeT BBINONHATHCS padota. IlpoBon, mocne ero
olpesiesieHus] 10 MAapKUPOBKE M MPOBEPKU OTCYTCTBHSI HA HEM HANpsKEHUs, TOJIKEH OBITh
OTKJIIOYEH CO BCEX CTOPOH, OTKYJa Ha HEro MOKeT OBbITh MOJaHO HAINpsDKEHUE, U 3a3eMJIEH Ha
MecTe paboTHI.

752. be3 cuarus nHanpsbkenus Ha BJIM 0,38 kB paspemaercss BBINONHATH CIAEAYIOIINE
paboTHI:
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1) 3amMeHa onop U UX 3JIEMEHTOB, JIMHEHHON apMaTyphl;

2) mepeTsKKa MPOBOJIOB;

3) 3ameHa COeIMHUTENbHBIX, OTBETBUTEIIbHBIX M HATSHKHBIX 32KUMOB;

4) moAKIIIOUEHUE WIIM OTCOEAMHEHNE OTBETBICHUH K 3JIEKTPOIIPUEMHUKAM;

5) 3aMeHa y4acTKa WM BOCCTAHOBJICHUIO U30JISILIUH OTIEIBHOTO (pa3HOTO MpoBOA.

Jlis  BbIMONIHEHUS pabOT MO MOJKIIOYEHHIO WM OTCOEIWHEHUIO OTBETBICHHM K
ANEKTPONPUEMHHUKAM JOJKHBI UCTIOIb30BAThHCS CAEAYIOIINE CPEACTBA 3AIMUTHI:

1) qudnexkTpruuecKue nepyuaTku;

2) BNEKTPOU30JINPYIOIINE KIHOYH;

3) Kacka ¢ 3alUTHBIM SKPaHOM IS JIHIIA.

[Ipn BeIMONHEHWU pabOT JODKHBI  YYUTHIBATBCS H  TEXHOJOTHUECKHE KapThl
MPOU3BOAUTENEH TpuHaIexuocTen nis BJIN.

753. Jlna BinonHEeHUs paboT 0e3 CHATHS HANpPSHKEHUS Ha CAaMOHECYINX M30JIMPOBAHHBIX
MPOBOAAX C HEHU3OJUPOBAHHBIM HYJEBHIM IPOBOJOM, HEOOXOJUMO H30JUPOBATH HYJIEBOU
pabounii poOBOJ M METAJUIMYECKYIO apPMATYpPy € MOMOIIBIO H30JIUPYIOIMX HAKIIAI0K U KOJIIAKOB.

754. 3amnpemaercs pabora Ha BJIM 0,38 kB 0e3 cHATHA HanpspKeHUS B CIICTYIONTUX
ClIyyasix:

1) otkmouenue BJI, BpI3BaHHOE ONMTMOKOM OpUTaIBI;

2) obHapy:xeHue nospexaeHus Ha BJI, nukBuganus KOToporo HeBO3MOXKHa 0€3 HapyIIeHUsS
TpeOOBaHUIN TEXHOJIOTHUHU PabOT;

3) OTCYTCTBHUE WM HEMCIIPABHOCTh TEXHUUECKUX CPEACTB U CPENICTB 3aALLUTHI;

4) armocdepHbIie ycroBus, ykazanHbie B Taomauie Ne 6;

5) npyrue o0CTOATENHCTBA, YIPOKatoNIre 6€30MacCHOCTH MIPOBEICHUS padoT.

755. Pa6oter Ha BJIU 0,38 kB 6e3 cHATHS HanpsHKEHUS TOHKHBI BBITIOJHITHCS TIO HAPSTY .

756. bpurana, koTopasi IPOBOAUT pabOTHI 0€3 CHATHS HAIPSHKCHUS, TOJDKHA COCTOSITh HE
MEHee YeM U3 JIByX pabOOTHUKOB — TMPOU3BOAUTENS paboOT, HUMEIOUIEro TIpYyIIy IO0
a5IeKTpoOe30nacHOCTH He Hike [V, 1 unena Opuraipl, UMEIOLIETO 10 JIEKTPOOEe30MacHOCTH He
Huxe 1.

757. IlponsBoauTenb pabOT U WieH OpUrajbl JOJKHBI TOJYYUTh MIPABO HA MPOU3BOICTBO
pabort 6e3 cuatus Hanpspkenust Ha BJIM 0,38 kB, a Takyke mpaBo Ha MPOU3BOJICTBO BEPXOJIA3HBIX
pabot, 0 yeM JOJDKHA OBITH C/ElaHa COOTBETCTBYIOIIAs 3amuch Ha cTpaHuue «lIpoBenenue
CHeIHabHBIX Pad0T» pa3pelIuTeI-HOrO TaJOHa.

I'maBa V
HNCIIBITAHUSI U UBSMEPEHUS

Yacrs 1
HcnbiTaHus 3JIeKTPOYCTAHOBKHY € M0Ja4ell MOBbINICHHOT0 HANIPSIKEHHU S
OT IIOCTOPOHHEr0 HCTOYHHKA

758. K MIPOBEJICHUIO WCTIBITAHUI 3JIEKTPOOOOPYI0BaAHUS JIOITyCKaeTCs
JJIEKTPOTEXHUYECKUN IIEPCOHAN, MPOLIEAIINN CIIEHUAIbHYI0 IIOATOTOBKY C IIPOBEPKOW 3HAHWM,
B TOM 4YHCJe TpeOOBaHWW HacTOsIIeH [7aBbl, KOMUCCHEH, B COCTaB KOTOPOW BKIIOYAIOTCS
aBTOPU3MPOBAHHBIC CIICHUAIUCTB 10 HUCHBITAHUAM OOOPYAOBAaHHS, HMEIOLIUE TPYIIy IO
aneKkTpobe3onacHocT V — B AJIeKTpoycTaHOBKax HampspkeHueM Bbimie 1000 B u rpynmy no
a5IeKTpobe3onacHOCTH He Huxke [V — B anekTpoycTaHoBKax HanpsbkeHueM 1o 1000 B.

759. [IpaBo Ha poBeeHNE UCIIBITAHUI TOATBEPKIaeTCs 3anuckio B rpade «IIpoBenenue
CHELUANBHBIX pab0OT» pPa3peIInTeIbHOTO TaJIOHA.

760. Jlo mosiyueHHs IIpaBa Ha IPOU3BOJCTBO MCHBITAHUM W HU3MEpPEHUN B
3JIEKTPOYCTAHOBKAX, IPOU3BOIUTEINL pabOT, YICHBI OpUrajibl, 3a1eCTBOBaHHBIE B 3TUX paboTax,
a TakkKe pabOTHUKH, HEMOCPEACTBEHHO MPOBOJALINE MCIBITAHUS CAMOCTOATEIBHO C
UCIIOJIb30BAHUEM CTAallMOHAPHBIX, MEPEHOCHBIX WU MEPEABUKHBIX HCIBITATENIBHBIX YCTaHOBOK,
JOJKHBI IPOMTH MECAYHYIO CTaXXUPOBKY 101 KOHTPOJIEM OIBITHOIO PaOOTHHKA.
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761. UcnobiTaHus 5IEKTPOOOOPYIOBAaHUS, B TOM YHCIE U BHE 3JIEKTPOYCTaHOBOK,
MPOBOAMMBIE C HCIHOJIB30BAaHUEM MEPEIBUKHOW HCIBITATEIbHOW YCTAaHOBKH, JIOJIKHBI
BBITIOJIHSITHCS TIO HAPSATY.

762. Jlomyck K BBINOJHEHHUIO WCIBITAHUS SJIEKTPOOOOPYIOBAaHUS B JACHCTBYIOUIUX
ANIEKTPOYCTAHOBKAX IPOU3BOAUTCS ONEPATUBHBIM IIE€PCOHAIOM HWJIH ONEPAaTUBHO-PEMOHTHBIM
nepcoHasioM B cootrBeTcTBUU Yacthio 7 ['nmasel I, a BHE 37€KTpOYyCTAaHOBOK —pYKOBOJMUTEIEM
paboT uiM, eciii OH He ObUT HA3HAYEH — IPOU3BOAUTENEM PadoT.

763. IIpoBeneHre UCIIBITAHUH B MpoIiecce paboT MO0 MOHTAXKY WIJIM PEMOHTY 000PY1I0BaHHUS
JOJDKHO OBITH YKa3aHO B Haps/e.

764. UcnpiTanus SJIEKTPOOOOPYIOBAaHUS  BBHITIOJHSAETCS  OpHWramoil, B  KOTOPOM
MIPOU3BOUTENH paboT JODKEH MMETh TPYHILy IO 3JIeKTpoOe3omacHocTH He Hipke [V, uien
Opuragael — rpymmy Mo 3iekTpobOe3omacHoctu He Hke III, a unen Opuransl, KOTOpoMmy
MopyYaeTcsi OXpaHa — IpymiLy 1o 3eKkTpode3onacHocTu He Huxe 1.

765. B coctaB Opuraibl, IpOBOISIIEH UCTIBITAHUE 000PYIOBAHUS, JJIsl BEIIOJHEHUS pabOT
10 TOATOTOBKE M HAA30pa 3a 000pYJOBAHUEM, pa3peliaeTcs BKIIOYATh PAaOOTHUKOB M3 YHCIIA
PEMOHTHOTO MEpCOHANa, HE HMMEIOIIUX JOMYCKa K BBIMOJIHEHHIO PAdOT MO HU3MEPEHUAM H
HCIIBITAaHUSIM.

766. MaccoBble HCIBITAaHUS MAaTEPUATIOB M M3ACIHA (CPEACTBA 3allUThI, Pa3INYHBIC
M30JSIMOHHBIE JAETajad, Macjlio MU T.[.) C MCIOJIb30BAHMEM CTAallMOHAPHBIX HCIBITATENIBHBIX
YCTAaHOBOK, y KOTOPBIX TOKOBEAYIIME YaCTH 3aKPHIThl CIUIOIIHBIMA MU CETYATHIMU
OTPaXJIEHUSIMH, a JBEpU CHAOXKEHbI OJIOKUPOBKOM, JOMYCKAETCS BBINOJHATH DPAOOTHHKY,
HMEIOIIeMy TPYITy Mo 3JekTpode3onacHocTH He HWxke III, Ha ocHoBe mepedyHs padoT,
BBIIIOJHAEMBIX B MOPAJKE TEKyIIEH SKCIUTyaTalliM, C HCIIOJIb30BAHUEM THUIIOBBIX METOJUK
WCIIBITAaHU M.

767. Pabodee MeCTO onepaTopa UCIBITATEILHON YCTAHOBKH JIOJKHO OBITH OTAEIIEHO OT TON
YacTU YCTAHOBKH, KOoTopas umeeT Hampspbkenwe Boime 1000 B. JIBeps, Bemymas B 4acTh
UCTIBITATEIbHOM ycTaHOBKH HarnpspkeHueM Boiie 1000 B, nomkHa ObITh cHaOXeHa 0J10KHPOBKOIA,
o0ecrnieunBaroIIel CHATHE HANPSKEHUS! C UCTIBITATEIbHON CXEMbI B ClIy4ae OTKPBITUS ABEPU U
HEBO3MOXHOCTh MOJauu HAIPsDKEHUs MPHU OTKPBITHIX 1Bepsx. Ha pabouem mecte omepaTopa
UCIBITaTEIbHON YCTAHOBKH JI0JKHA OBITH MPElyCMOTPEHA pa3JieibHasi CBETOBas CUTHAIU3AIIMS,
M3BEIIAONas O BKIIOYEHMH HanpspkeHus 1o u Beiue 1000 B, m 3BykoBas curHanmsanus,
M3BEIAoasi O I0Jlaye WCIBITaTeIbHOrO HampspkeHus. llpu mojgadye HMCHBITaTENbHOTO
HaIpPsDKEHUST ONEPAaTOp UCIBITATEIbHOW YCTAHOBKHU JOJDKEH I0JIb30BATHCS AMAIEKTPUUECKUMU
nepyaTkaMy U AUAJIEKTPUYECKUMU KOBPUKAMHU.

768. IlepenBKHBIC HCHBITATENbHBIE YCTAHOBKH JIOJKHBI OBITH OCHAIIEHBI HAPY)KHOM
CBETOBOM CUTHAJM3aIMell, KOTOpas aBTOMAaTHYECKH BKJIIOYAETCS MPU HAIWYUM HAIMPsDKEHUS Ha
BBIBOJIE HCHBITATENILHON YCTAaHOBKHM, M 3BYKOBOM CUTHAJM3alMEld, KOTOpas KPAaTKOBPEMEHHO
M3BEIAEeT O M0JIa4ye UCIIBITATEILHOTO HAMPSKEHNUS.

769. [lomyck k paboTaM MO HapsiiaM, BBIJAHHBIM Ha IPOBEICHUE UCTIBITAHUN U TIOATOTOBKY
paboyero mMecTa, T0OJKHBI ObITh BBIMOJIHEHBI TOJIBKO MOCIIE yAAJTEeHUs ¢ pabovyero Mecta Apyrux
Opuraz, paboTaromKX Ha IMOJJIEKAIIEM MCIBITAHUIO OOOpYNOBaHMM, W CIAYM MMM HapsioB
JoIycKarolemMy. B ajexkTpoycraHoBKax, He UMEIOIIUX JEKYPHOTO MepcoHaia, IpOU3BOAUTEIIO
paboT paspemaercs, rmocie yxoja Opurajpl, OCTaBUTh y ce0st Haps1, opopMuB repepsiB B paboTe.

770. UcnbiThiBaeMOe 00OpYyJAOBAaHHE, HUCIBITATENIbHAS YCTAaHOBKA W COCIUHUTEIIHHBIC
MPOBOAA MEXKAY HUMH JOJDKHBI OBITh OTpaKIEHbI IUTAMH, KaHaTaMd U T.N., HA KOTOPBIX
BbIBeIIMBaeTcs mnpeaynpexaatromuii miaakat oe3onacHoctu «CIIBITAHUE! OITACHOCTD
CMEPTEJIBHOI'O DJIEKTPOITOPAXKEHUA!, obpariennslii Hapyxy. OrpakaeHue J0IKHbI
YCTaHOBUTbH PAOOTHHUKH, KOTOPHIE MPOBOJSAT UCTIBITAHUS.

771. B cinydyae HeoOXOOUMOCTH, BBICTABISIETCS OXpaHa W3 PSAIOB YJICHOB OpUTabl,
UMEIOLIUX TPyINIy Mo 3eKkTpode3onacHocTy He Hwke I, g npenoTBpaiieHuss npuOImKeHus
MOCTOPOHHUX JIIOJCH K HCIBITATEIbHOW YCTAHOBKE, K COCIWHUTENBHBIM MPOBOJAM U
UCTIBITHIBAEMOMY 000py/ZOBaHMIO. YJeHbl Opuranapl, OOECIIEYMBAIOIINE OXpaHy, IOJDKHEI
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HAXOJUTHCSI BHE OTPAXIEHUM M CUUTATh HCIBITHIBAEMOE O0OpYNOBaHHME HAXOISAIIMMCS TOA
HanpspkeHueM. [ToKuHyTh MOCT 3TH pabOTHUKU MOTYT TOJBKO C pa3pelieHus MPOU3BOIUTENs
pa0or.

772. Tlpu ucneitanusx KJI, eciu ee mpOTUBOMOJIOKHBIA KOHEI[ PACIOI0XKEH B 3aMepTOM
kKamepe, orceke KPY niau B momenieHnu, Ha ABEPSAX WM OTPa)KI€HUH JOJDKEH OBbITh BBHIBEIICH
MpeyPEXK A0 rJiaKkaT 0€30macHOCTH «CIIBITAHUE! OITACHOCTbD
CMEPTEJIBHOI'O DJIEKTPOITOPAKEHUVA!». Ecniu nBepu u orpaskaeHus He 3arepThl 1100
WCIBITAHUIO MOABEPraeTCsl pEMOHTHpYeMasi JIMHUS C pa3JelaHHbIMKU Ha Tpacce XKujiaMu Kades,
MIOMUMO BBIBEIIMBAHUA TJIAKATOB OE30MACHOCTU Y JIBEpEH, OTPaKIACHUN U pa3JeNlaHHBIX KU
Ka0esi, BRICTABIISIETCA OXpaHa U3 WICHOB OpUTaJibl, UMEIOUINX TPYTITY MO IEKTPOOE30MacHOCTH
He Hwke I, nnm 13 yncna onepaTUBHOTO UM ONIEPATUBHO-PEMOHTHOI'O IIEPCOHANIA CMEHBI.

773. Ilpu pa3menieHuu HCTIBITATeILHON YCTAaHOBKH M MCHBITHIBAEMOTO0 OOOPY/IOBaHHS B
pa3HBIX MOMELICHUAX MM Ha pa3HbIX yyacTkax PV paspemiaercs HaxoxJeHHUE YICHOB OpUTaIbl,
MMEIOIIUX TPYIITY 1o 3NekTpobe3onacHocT He Huxke 111 n Bemymux HabmoaeHne 3a COCTOSTHUEM
M30JISLUH, OTJCIBHO OT MPOU3BOAUTENS PabOT. DTU UJIeHbI OpUTabl JOIDKHBI HAXOIUTHCS BHE
OTPAKICHUS M TOJYyYWUTh TMIepel HayaJoM HCHBITAaHUNH MEepHOJUYecKoe O0OydYeHHe OT
MIPOU3BOUTENS PadOT.

774. CHuMaTh 3a3eMJICHHS, YCTAHOBJIGHHBIE TP TIOATOTOBKE paboyero Mecra H
IIPEMSITCTBYIOLIUE NPOBEACHUIO MCIBITAHUM, a 3aT€M YCTaHABJIMBATh MX BHOBb pa3pellaeTcs
TOJIBKO T10 YKa3aHUIO MPOU3BOUTEINS paboT, MOCIEe 3a3eMJICHHUS BHIBO/Ia BHICOKOTO HATIPSIKEHUS
UCIBITATENBHON YCTaHOBKHU.

775. Pa3pemienre Ha BPEMEHHOE CHSTHE 3a3€MJICHUN JOJDKHO OBITh YKa3aHO B CTPOKE
«OTaenbHbIE YKa3aHUs Hapsaa.

776. Ilpu cOOpKe HCHBITATEIHHOM CXEMBI, MPEXKIAEC BCETO, JOKHO OBITh BBIMOJHEHO
3aMTHOE U pabodee 3a3eMIIGHHE WCHBITATEIbHOM yCTaHOBKU. Kopryc mnepeaBuxHOiM
UCIBITaTEIbHON YCTAaHOBKH JOJKEH OBITh 3a3€MJIEH OTAEIbHBIM 3a3€MJISIOLIUM ITPOBOJHUKOM U3
rMOKOro MeJHOTO MPoBoia cedeHneM He MeHee 10 Mm?. Ilepest HCTIBITaHUEM CIIEIYET IPOBEPUTH
HAaJIeKHOCTh 3a3€MJICHHSI KOpITyCa.

[lepen mpucoeqMHEHHWEM HCTIBITATENbHOM YCTAaHOBKM K ceTH HampspkeHuem 380/220 B
BBIBOJI BHICOKOT'O HAIIPSKEHUS €€ T0JKEH ObITh 3a3eMJICH.

CeueHne MEIHOTO MPOBOAA, MPUMEHSIEMOTO B UCHBITATENBHBIX CXEMax IS 3a3€MJICHUS,
JIOJKHO OBITH He MeHee 4 MMZ.,

777. [lprcoenMHEHNE UCTIBITATEILHONW YCTAaHOBKU K ceTh HamnpspkeHrueM 380/220 B nomkHO
BBIIIOJIHATBCS 4Y€pe3 KOMMYTAIMOHHBIA anmapar ¢ BHUAUMBIM pPa3pblBOM LENU WIH Yepe3
LITENCEIbHYIO BUJIKY, PACIIOJIOKEHHBIE HA MECTE YIIPABJICHUS YCTaHOBKOM.

778. KomMmyTanMoHHBIA  ammapaT JIOJDKEH OBbITh  O00OpyJOBaH  YCTPOWCTBOM,
IPEMSTCTBYIOMM ~ CaMOINIPOU3BOJBHOMY  BKJIIOYEHHIO, WM MEXIy MOABWKHBIMU U
HEMOJIBYKHBIMU KOHTaKTaMU afrnapaTa JI0JKHBI ObITh YCTAaHOBJIEHBI N30JIMPYIONINE HAKITAIKH.

779. IIpoBox uinu Kabesb, UCIIOIB3yEeMBbIi JIs1 TUTAHUS UCIIBITATEIILHOM JIEKTPOYCTaHOBKH
ot cetu HampsbkeHueM 380/220 B, momkeH OBITh 3alMINEH yCTAaHOBJIICHHBIMU B ITOM CETH
MPEAOXPAHUTENISIMU I aBTOMATUYECKUMU BBIKITIOUATEISIMU.

780. IlomkmroyaTh K CETH TNEPEABMIKHYIO HCIHBITATEIbHYI) YCTAHOBKY JIOJKHBI
MPEJCTaBUTEIIN XO3SHUCTBYIOUIETO CyOBEKTa, KOTOPBIM SKCIUTyaTUPYET 3TH CETH.

781. CoenMHUTENBHBII IPOBOA MEXTy UCIIBITHIBAEMBIM 000PYI0OBAaHUEM U UCIIBITATEIILHON
YCTAaHOBKOM CHauajla TPUCOEAUHSETCS K 3a3€MJICHHOMY BBIBOJY BBICOKOTO HAIpPSKEHUS
UCIBITaTEIbHONM YCTAaHOBKH. OTOT IMPOBOJ CIEAYET 3aKpeIuiiTh TakK, 4ToObl H30exarhb
npuOIKeHUs (TTOIXJIECTHIBAHMS) K HAXOAAIIUMCS TIO]T HANIPSKEHHUEM TOKOBEIYIIUM YacTsIM Ha
paccrosinue, MeHee ykazaHnHoro B Tabmure Ne 1.

782. IlpucoenuHATH COEOUHHUTENBHBIM TPOBOA K (pa3e, IMOJIOCY HCIBITHIBAEMOTO
00OpYZOBaHUSI WIHM K XHJIE KaOellss W OTCOSAMHSATh €ro pa3peniaeTcss TOIBKO IO YKa3aHHUIO
MIPOU3BOIUTENS PabOT, BBHIMOIHSAIONIETO UCIBITAHUS, U TOJIBKO MOCJE MX 3a3eMIICHUS, KOTOPOe
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OCYILIECTBIIIETCS BKJIIOYEHHEM 3a3€MJIIIONIMX HOXKEHM WIM TIOCPEACTBOM IEPEHOCHBIX
3a3eMJICHU.

783. Ilepen kaxaoi mojmavyel HCIBITATEILHOTO HANPSDKEHUS IMPOU3BOAUTENL paboT
JOJKEH:

1) mpoBeputh NPaBUIHLHOCTH COOPKH CXEMbl U HAJCKHOCTh PAOOUMX U 3aIIUTHBIX
3a3eMJICHU;

2) IpOBEPUTH, BCE JIU YICHBI OpHUrajbl M paOOTHUKY, HA3HAYSHHBIE 11 OXPAHBI, HAXOIATCS
Ha YKa3aHHBIX MM MeCTax, yJajeHbl UM IOCTOPOHHHE JIIOJM M MOXKHO JH T0JaBaTh
UCIBITATEIbHOE HAMPsDKEHUE Ha 000pyA0BaHNUE;

3) mpenynpeauTh 4JIe€HOB Opuraasl U paOOTHUKOB, HA3HAYEHHBIX JIJISI OXPAHBI, O MOjJaye
Hanpsokenus cnoBamu «[IOJAKO HAIIPSAXKEHUE!» u, yoenuBmucy, 4To MpemynpexacHue
MOJTy4E€HO BCEMU WICHaMU OpUrajbl, CHATh 3a3€MJICHHE C BHIBOJIA HCIIBITATENILHOM YCTAHOBKHU U
nojath Ha Hee Hanpspkenue 380/220 B.

784. C MOMEHTa CHATHS 3a3€MJICHHS C BBICOKOBOJIBTHOI'O BBIBOAA WCIIBITATEIBHOM
YCTAaHOBKH BCS HCIBITATENIbHAS YCTAaHOBKA, BKIIOYAs WCIBITEIBAEMOE OOOpyJOBaHUE U
COEMHUTENIbHBIE TPOBOJA, CUUTACTCS HAXONALICHCS TMOJ HampsHKEHUEM, U 3alperiaercs
MPOBOANTHh KaKHe-TUOO TEepPECOCTUHECHHsSI B HCHBITATEIILHON CXeMe W Ha UCHBITHIBAEMOM
000pyI0BaHUU.

785. C MoMeHTa 1oJ1ayu HAaNpsHKEHUS Ha BBIBOJI UCIIBITATEIbHOW YCTAHOBKU 3alpeIaeTCs:

1) HaxXOAUTHCS HA UCTIBITHIBAEMOM 000Dy I0BaHHH,

2) nmpuKacaThCsl K KOPITyCY MUCTBITATEIbHON YCTAHOBKH, CTOS Ha 3eMJIE,

3) BXOIUTH U BBIXOJUTH U3 MEPEABMKHON J1abopaTopuH,

4) npukacaTbCs K Ky30BY NEpEIBIKHON 1ab0paTopuu.

786. VcnbIThIBaTH WM MPOXHUTaTh Je(EeKThl Kabems ClIemayeT CO CTOPOHBI ITyHKTOB,
HUMEIOLINX 3a36MIIIOIINE YCTPONUCTBA.

787. Ilocne OKOHYAHUS WCIIBITAHUN TPOU3BOAUTENH PaOOT MOJDKEH CHU3UTH HATPSIKCHHE
UCTIBITATEIbHON YCTAaHOBKH /10 HYJIS, OTKJIIOUUTH €€ OT MuTaromel cetu Hanpsbkenuem 380/220
B, 3azemunTh BBIBOJI YCTAHOBKM M COOOIUTH OO0 OJTOM 4YjeHAM OpHrajabl CIIOBaMH
«HATIPSDKEHUE CHATO». Tonpko mocie 3Toro pa3peiaeTcsi HOBTOPHO COEANMHUTH IPOBOJA
WIH B CIy4ae MOJTHOI0 OKOHYaHUS UCTIBITAHUSI OTCOESMHUTD UX OT HCIBITATENIbHON YCTAHOBKH U
CHSITh OTPAXACHHUS.

788. Ilocne ucnbpiTanust 000pyAOBaHUS CO 3HAUUTEILHON €MKOCThIO (Kabeu, reHepaTophl)
C HETO JIOJDKEH OBITh CHAT €eMKOCTHOH 3aps]] CTIeUaTbHON pa3psAHOM IITaHTOH.

Yacts 2

PadoThI ¢ 371eKTPON3MEPHUTEIbHBIMH KJICIIAMU U H3MEPUTEIbHbIMH IITAHTAMH

789. B  oamekrtpoycraHoBKax — HampspkeHuem  Beime 10000 B pabGotel ¢
JIEKTPOU3MEPUTENIBHBIMU KJIEIaMHU JOJDKHBI ITPOBOJIUTH /1Ba paOOTHHMKA: OAMH — MMEIOLIUIL
TpyMIly IO 3JIEKTPoOe30macHOCTH He Hwke [V (M3 Ymcina omepaTMBHOTO WIJIM ONEPaTUBHO-
PEMOHTHOTO TIEPCOHAJA), APYTOM — UMEIOIIHUKA TPYMIy MO 3JIeKTpoOe3onacHocTy He Hroke 1,
MOXET OBITh W3 4YHCIa PEMOHTHOrO TmepcoHana. [lpu  BBINOJIHEHUWH  HM3MEpPEHU
JNEKTPOM3MEPUTEIBHBIMA  KIICIIAMH  IPUMEHSIOTCS — OWIJIEKTpudeckue mnepyarku. He
JIOIYCKAETCsl HAKJIOHATHCS K MPUOOPY U OTCUETa OKAa3aHUH.

PaboTbI ¢ 31eKTpON3MEPUTENBHBIMU KJIEHIIAMH BBIIIOJIHAETCS IO PaCOPSLKEHHUIO.

790. B snextpoycranoBkax HampsbkeHreM 10 1000 B, paboTsl ¢ anekTpousmMepuTeIbHbIMU
KJICIIIAMU MOTYT BBITIOJIHATHCS OJHUM PaOOTHUKOM, UMEIOIIHUM TPYTIITY 10 AJIEKTPOOE30MacHOCTH
He Hwke III. JlanHble paOOTHI MPOU3BOAATCA MO PACHOPSIKEHHUIO WM B TOPSAIKE TEKyIICH
JKCIUTyaTalUu.

791. 3anperiaercs BHIIOIHEHUE paboT € 3IEKTPOU3MEPUTENBHBIMU KileaMu ¢ onopsl BJI.

792. PabGoTbl ¢ W3MEPUTENBHBIMU INTAHTAaMHU JIOJDKHBI TPOBOJAWUTH HE MEHEE ABYX
paOOTHUKOB: OJMH — UMEIOIIMN TPyMIy IO 3JIeKTpode3onacHOCTH He Huxke IV, ocTanbHble —
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uMeroIye rpymnmy mno snekrpodezonacHoctu He Hiwke 11 ITogauMaThCst Ha KOHCTPYKIUIO WITH
TEJIECKOIMUYECKYIO BBIIIIKY, a TAKXKE CIIyCKaThCs ¢ Hee cieyeT 0e3 HITaHTH.

PaboThI ¢ M3MEPHUTENBHBIMH IITAHTAMH OCYIIECTBIISIOTCS 0 HAPALY, JaKe IPU €AMHUIHOM
MU3MEPEHUH C UCIIOJIb30BAHNEM ONOPHBIX KOHCTPYKIMK WIIM TEIECKONNYECKOM BBILIKH.

Yacts 3
Pab6oTbl, npoBoaMMbIe ¢ MMITYJIbCHBIM M3MepPHUTEIeM JTUHUH

793. IMIyJIbCHBIN U3MEPUTEIIh MPUCOCTUHIETCA TONBKO K OTKJIFOYEHHOW U 3a3€MJICHHOM
BJL

794. [IprucoeMHEHUE UMITYJIBCHOTO U3MEPUTENS MPOU3BOAUTCS B CICAYIOIIEM MTOPSIKE:

1) coenMHUTENbHBIA MPOBOJ MPUCOCAUHSIETCS K 3a3€MJICHHOW MPOBOJKE HMITYJIbCHOTO
u3MepuTens (MAyLe oT 3allMTHOTO YCTPOHCTBA), a 3aTeM C TIOMOIIbIO U30JIUPYIOIMIUX IITAHT —
k nposoay BJI. Bo BpemMs u3MepeHMi, IITAaHI'M, KOTOPBIMM COCJUHUTEIBHBIM IIPOBOJ
noncoenunsercs k BJI, momkHbl ocTaBaThCs Ha MpoOBOAE JHUHUU. PaboThl co mITaHramu
BBITIOJIHSIIOTCS B IUAJIEKTPUUYECKUX TIEpUaTKax;

2) caumaetrcs 3azemisieHne ¢ BJI Ha TOM KOHIle, T/i€ NPHUCOCIWHEH WMITYJIbCHBIN
u3meputenb. [Ipn HE0OXOIMMOCTH, IOIMYCKAeTCS CHITHE 3a3€MJICHUHM W HAa JIPYTHX KOHIAX
mmepsemoir BJI. Tlocne cHatus 3azemsienuss ¢ BJI coequHUTENbHBIN TPOBOA, 3aIUTHOE
YCTPOMCTBO M TPOBOJKA K HMMIYJIbCHOMY HW3MEPUTENI0 CUMUTAIOTCS HAXOMASIIUMHUCS O]
HaIpsKEHUEM, U IPUKACAThCs K HUM 3alpPELIEHO;

3) CHATDH 3a3€MJICHHUE C MTPOBOJIKM UMITYJIbCHOT'O U3MEPUTEIIS.

795. llpucoenuuenne kabeyst UMITYJILCHOTO u3MepuTels K BJI ¢ moMorsio n301mupyonmx
LITaHT OCYIIECTBIISIET ONEPATUBHBIN MJIU ONEPATUBHO-PEMOHTHBIN MEPCOHAII, UMEIOIIHUM TPYTITy
0 JIEKTPOOEe30MmacHOCTH He Huke [V, mim mepcoHan 3JIeKTPOTEXHUIECKON JTabopaTopuu o
HaJ[30pOM OINEPATUBHOTO WM ONEPATUBHO-PEMOHTHOT'O MIEPCOHATIA.

[TogknroueHre HMMIYJIBCHOIO HW3MEPUTENS Yepe3 CTAlMOHAPHYI0 KOMMYTAlMOHHYIO
anmaparypy K yxe mnpucoequHeHHOM K BJI cranvoHapHOM IIPOBOJKE U HM3MEPEHUS MOLYT
IIPOBOJIUTH CAMOCTOSITEJIBHO OINEPATUBHBIA WIM ONEPATUBHO-PEMOHTHBIM MEPCOHAN, WIH, IO
pacnopsHKeHHI0, paOOTHUK U3 YMCIIa TIEPCOHANIA IEKTPOTEXHUIESCKOU JIa00OpaTOPUH, UMEIOTIIHIA
TPYIITy 10 3JeKTpobde3omacHoCcTH He Hike [V.

796. 1o oxonuanuu u3mepenuit BJI nomkHa ObITH CHOBA 3a3€MJICHA, U TOJIBKO MOCIIE 3TOTO
pa3pemaeTcsi CHATh M30JIMPYIOIME MITAHTH C COEUHUTEIBHBIMU MpoBOAamMu cHavana ¢ BJI, a
3aTeM C MPOBOAKU UMITYJILCHOTO U3MEPUTENS.

797. V3mepeHuss MUMIYJIbCHBIM HM3MEPUTENIEM, HE HMEIOIIUM Te€HepaTopa HMITYJIbCOB
BBICOKOT'O HAaNPSHKEHMS, pa3pelacTcs BhIMONHATE 0e3 ynanenus ¢ BJI paboraromux 6pura.

Yacts 4
PaboThl, NpoBOAMMBIE C METAOMMETPOM

798. Pa0GoThl 1O BBHINOJIHEHUIO M3MEPEHHH MEraoMMETpPOM B IPOLECCE AHKCIUTyaTalluH
paspelaeTcs BHIIOIHATh 00y4YeHHBIM paOOTHUKAM U3 YHCIa AIEKTPOTEXHUYECKOT0 MepCoHaa.

799. B snexrpoycraHoBkax HanpspbkeHueM Bbimie 1000 B, m3mepeHuss meraomMmeTpom
OCYIIECTBIISIOTCS IO HApsIy, 3a WCKIIOYEHHEeM paldoT, yka3zaHHbIX B 1.182, 183, 187, a B
ANEeKTpoycTaHoBKax HampsbkeHueM 10 1000 B u Bo BTOPHYHBIX LENAX — B COOTBETCTBUHU C
nepeyHeM padoT, BHIMOIHIEMBIX B MOPSIIKE TEKYIIEH SKCITyaTaluy.

800. B Tex cimyuasx, Korja M3MEpeHHs METaOMMETPOM BXOJAAT B cCoOJiepKaHHE padoT,
OrOBapUBATh ITH U3MEPEHUS B HapsiJie WIN PACcIIOPSKEHUU He TpedyeTcs.

801. Paspemaercs  M3MEpeHUs  METAaOMMETPOM  CONPOTHBIECHUS  M30JALUU
anexkTpoobopynoBanus Beiie 1000 B, BkirouaeMoro B paboTy 1ocie peMOHTA, BBITOJIHAT ABYM
pabOTHHKAM U3 YKCIIa ONEPATUBHOTO WM ONEPaTUBHO-PEMOHTHOI'O MepcoHaa, uMeroum [V u
[II rpynms! 1o 31eKTpoOe30nacHOCTH, MPU YCIOBUU BBIMOJIHEHUSI TEXHUUYECKUX MEPONPHUATHH,
obecreynBaroIux 6€30MacHOCTh paboT CO CHATHEM HAIPSKEHHUS.
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802. lN3mepeHue CONPOTHBIECHUS M30JIALMA METAaOMMETPOM OCYILIECTBIISIETCS Ha
OTKJIFOYEHHBIX TOKOBEIYIIUX YACTAX, C KOTOPBIX CHAT 3apsj ITyTeM 3a3eMJICHUS.

803. 3azemsieHMe cHMMaeTcsd C TOKOBEAYLIMX 4YacTed TOJBKO IOCJIE MOJIKIIOUEHUS
MEraoMMeTpa.

804. Ilpu npoBeaeHMM U3MEPEHUI METraOMMETPOM  COINPOTHUBIICHUS  M30JSALUU
TOKOBEJYILIMX YacTed COEJUHMUTENIbHBIE MPOBOJA CIEAYET MPUCOECIUHATh K HUM C IOMOIIBIO
M30JIMPYIOIIMX Aep KaTeell (IITaHr), MoJb3ysICh TUAIEKTPUUECKUMHU ITepUYaTKaMHU.

805. [Tpu BeIOTHEHUHU PAOOT C METAOMMETPOM 3aIPEIIACTCS MPUKACATHCS K TOKOBEY UM
4acTsM, K KOTOPbIM OH IPUCOEINHEH.

806. ITocne oxoH4aHMs pabOT CIEAYET CHIATh C TOKOBEAYIIUX YACTEH OCTATOYHBIM 3apsia
IIyTEM UX KPAaTKOBPEMEHHOTO 3a3€MJICHUS.

I'masa VI
YNUCTKA 1 OBMbIB N30JIATOPOB 1101 HAITPA’KEHUEM
807. B siekTpoycTaHOBKax OOMBIBaTbH THUPISHABI HU30JIATOPOB, OMOPHBIE H3OJIATOPHI H
dhaphopoByI0 M3OJAIKMI0 000PYNOBAaHMS pa3pelieHo, HE CHUMasl HAIMPsDKEHUS C TOKOBEIYIIHX
yacreil, B coorBeTcTBUH ¢ [P mim MHCTpYKUMSAME 11O OXpaHe 310pOBbs U O€30MACHOCTH TPYAaA

X03sIUCTBYIOMIET0 cyObekTa. JIJInHa CTpyr BOJBI TOJDKHA OBITH HE MEHee yKa3aHHOW B TalOimiie
Ne 7.

Tabmuma Ne 7

MuHHMMAJIbHO JOMYCTHMbIE PACCTOSIHUSI IO CTPYe BOABI MeXKAYy HacaaKon
U 00MBbIBaeMbIM H30JIATOPOM

JnameTp BBIXOHOTO MMHMMAJIBLHO 10IyCTHMOE PAcCTOsIHME 0 CTPYe, M, IPH
OTBEPCTHS HACAAKH, MM HANPSI’KeHNUHU 3JIEKTPOYCTAHOBKH, KB
<10 35 110-150 220 330 500
10 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
12 3,5 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0
14 4,0 5,0 6,5 8,5 9,5 11,0
16 4,0 6,0 7,0 9,0 10,0 12,0

808. Bo BpeMsi BBITIOJIHEHUST OOMBIBA, CTBOJI, TEJIECKOMMMYECKAs BBIIIKA U IUCTEPHA C BOJIOH
JIOJKHBI OBITH 3a3€MJICHBI.

809. [Tpu 0OMBIBE € TEIECKOMUYECKON BBIIIKH CTBOJI C HACAAKOU JOIHKEH OBITh COSAMHEH C
KOP3UHOM BBIIIKH U paMOW aBTOLMCTEPHBI THOKUM METHBIM MPOBOJHUKOM CEUYEHHUEM HE MEHEe
25 mm2,

810. IIpu mpoBeneHnn OOMBIBA C 3€MJIM, C TEJIECKOTMYECKON BBIIIKK WIIM CHEIUATBHOM
METAJUTUYECKON TUIOMIAJKU PAOOTHHK JIOJDKEH HCIIONIB30BaTh IUAIIEKTPUYECKHEe OOThI U
IUDJIEKTPUYECKHE MTEPUATKU.

811. B mpouecce oOMBbIBa, CTOA Ha 3emiie, 3aNPEIIACTCS MPUKACATHCS K MAIIMHE WIIH
MEXaHHU3MY, UCIOIb3yEeMbIM MPU OOMBIBE, BHIXOAUTH U3 KaOUMHBI MJIM Ky30Ba U BXOJUTh B HUX.
JIOMKHBI OBITH TPUHATHL MEPBI JJISl OTPAHUYCHHUS NPUOIMKCHHUS TOCTOPOHHHMX JIOJCH K
MallMHaM U MeXaHU3MaM, IPUMEHSIEMbIM IpU OOMBIBE.

[TepeHoCUTH pyKaB ¢ BOJIOH pa3penaeTcs TOIbKO MOCTe MpeKpalieHrs 0OMbIBa.

812. B 3PV pa3zpemaercss YUCTUTh U30JATOPBI, HE CHUMAas HANpPSKEHHUS] ¢ TOKOBEIYIIUX
9acTeld, C MOMOIIBI0 CIEIUANTBHBIX MIETOK, 3aKPEIJICHHBIX Ha W30JHMPYIOMIUX INTAaHTax, JTU0O
MBUIECOCOM B KOMIUIEKTE C TOJIBIMU W30JIUPYIOINIMMHU HITAHTaMU C HACaJKaMHU.

813. UnicTka mpoBOIUTCS C MOJIA WIK C YCTOMUMBBIX moaMocTeld. [Ipu uncTke Heo0X0auMo
MPUMEHSTh TUAJIEKTPUUECKHE OOTHI U TUAIEKTPUUECKUE TEPUATKH.

191



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

814. Ilepen HayaioM pabOT MU3OISAMOHHBIE TOBEPXHOCTHU IITAHT JTOJKHBI ObITh OUMIIICHBI
OT NbUTU. BHYTPEHHIO0 MOJI0CTh IITAHT HY?>KHO CUCTEMaTHYECKU OYHUINATh OT MbUIX U B ITpOLECcce
YHCTKH.

815. T'on0BKHM, Haca)kMBae€Mble Ha IMOJbIE H30JIUPYIOUIME IITAHTH TBUIECOCOB, TAaKKe
JOJDKHBI OBITh M3TOTOBIICHBI M3 U30JIALIMOHHOTO MaTepualla BO H30eXaHNe 3aMbIKaHUS COCETHUX
(a3 31eKTPOYCTAaHOBKHU B IPOLIECCE YUCTKH U30JIALINY.

816. Yuctka mzonsauuu Oe3 CHATHUS HANpSHKEHUS JIIOOBIM CIOCOOOM BBITIOJIHSAETCS IO
HapsAqy IByMs paOOTHHKaMu. PabOTBI BBINOJIHAIOTCS YJIECHOM OpHUrajbl, MMEIOIUM TPYIIIY 110
anekTpobesonacHocT He Hmxke I, mox HaGmroneHHMeM NPOU3BOAMTENS PabOT, MMEIOLIETO
rpynny 1o sjekTpode3onacHocTd He Hike [V. PaGOTHMKM HOMKHBI MONYy4HTh INPaBO Ha
BBIMIOJIHEHUE JTHX paboT ¢ 3amuceio B Tpade «BpImonHeHHE CHENMATbHBIX PabOT»
YAOCTOBEPEHUs] O TMPOBEpPKE 3HAHUM MpaBWil  OE30MAaCHOCTH MPU  HKCIUTyaTaluH
3JIEKTPOYCTAHOBOK.

817. Yuctka m3onsmuu B 3PY 0e3 CHATHS HANPSKEHUS MOKET BBIMIOTHATHCS MMPH HATMIHH
B HUX TMPOXOJOB JIOCTAaTOYHOH INHMPHHBI, IO3BOJISIOUIMX CBOOOJHO  ONEPUPOBATH
IbIICYJATSIOIIMMU CPEACTBAMH, U BBIIOJIHAETCS TOJIBKO C M0J1a WK YCTOWYMBBIX TOJMOCTEH.

T'nasa VII
CPEJCTBA CBsI3U, JUCIHHETYEPCKOI'O U TEXHOJIOI'HYECKOI'O
YIIPABJIEHUSA

Yacrs 1
O01mme TpedoBaHMS

818. TpeGomanus, mnpeaycMOTpeHHbIE B 3ToW [1aBe, MODKHBI COOJIOMATHCS TIPH
nposesnenuu padot Ha KJI u BJIC, na o6opynoBanuu u B ycrpoiictBax CATY, pacnonoxkeHHbIX
B aIllapaTHBIX 3aJlaX, KPOCCaxX, paguoys3jlaxX CBA3HM M IOMEIICHHUAX 3JIEKTPOIHEPreTUYECKUX
NPEANPUATHI,, HA YCTaHOBKaxX BBICOKOYACTOTHOM cBsi3u 1o BJI, peneiHOM 3amuTel U
TEJIEMEXaHUKH, B YCTAHOBKAX IPOMBIIUIEHHOTO TE€JICBUACHUS U BBIYACIUTEIbHBIX YCTPONUCTBAX.

819. PykoBonutens paboT Ha3HAYaeTCs Uil MPOBEACHHUS PAOOT, BHITOIHAEMBIX COTIACHO
.95, a Tak)Ke TIPH BBHIMIOJHEHUH CIISAYIOIMHNX PadoT:

1) o ycTpoiCTBY NEPEXO/I0B, 3aMEHE KOHIIEBBIX YIJIOBBIX OIIOD;

2) no ucneitanuto KJIC;

3) c anmapatypoit HYII win HPIT;

4) Ha punpTpax MpucoeTUHEHU 0€3 BKIIFOUCHHS 3a3EMJISIOIIET0 HOXKa, UCKITF0Yasi OCMOTPHI
¢GuIbTPOB 6€3 UX BCKPBITHSI.

820. PaGoTHuWK, BBIJAIOIMMIA Hapsi, BIOpaBE Ha3HA4YaTh PYKOBOIUTENS padbOT W IS
MIPOBEICHUS IPYTHX paboT, KpOME yKa3aHHBIX B 1.819.

821. Paspemaercs COBMEIICHHE PYKOBOAUTEIEM pPaOOT WM TPOU3BOAMTEIIEM padOT
o0s13aHHOCTEH nomyckaroriero B ycrpoiictBax CATY, eciau nist moaAroToBku pabodero Mecra He
TpeOyercss onepupoBaTh KOMMYTALMOHHBIMU ammaparaMud. B 3ToMm ciydae, nomyckaromemy
paspemraercss CHUMaTh IPEJOXPAHUTETH M COBMECTHO C WJIEHOM Opurajsl YCTaHABIUBATh
IIEPEHOCHBIE 3a3¢MIICHUSI.

822. B ycrpoiictBax CATY, no pacnopsiKeHHIO, BBIMIOIHAIOTCA paOOThl, YKa3aHHBIC B
I'mase 11, YacTu 3, a Takxke cieayromme padboTh:

1) Ha otkmouenHsIx BJIC un KJIC, He mogBepKEHHBIX BIUSHUIO JTMHUN 3JIEKTpONepelaun 1
PaguOTPaHCIALMOHHBIX TUHUM | Knnacca;

2) mo peMoHTy, MOHTaxy M Hajanke ycrporctB CJ/TY, kpome ammapaTypbl
BBICOKOYACTOTHOM CBSI3M, pacroyio)keHHOW B PV, Brimouas »meMeHTHl 00paboTku |
IIPUCOEAVHEHNS BBICOKOYACTOTHBIX KAHAJIOB CBA3H.

823. Pabots! B ycTpoiictBax CATY, pacnonoxeHHbx Ha Teppuropun PY, noikHbl ObITH
OpraHU30BaHbI B COOTBETCTBUU C 11.163, 164.
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824. PaboTa Ha BHICOKOYACTOTHBIX 3arpauTeNsaX, ycTaHOBICHHBIX Ha BJI BHe Teppuropun
PV, mpoBoauTcs 1o Hapsiy, BhIIaBaeMOMY IepcoHanoM, oociyxuBatomum BJI.

Yacrtp 2
KabenbHble JIMHUM CBA3H

825. Ilpu ucneitanusax KJIC mNOBBILIEHHBIM HAMNpPSHKEHUEM HCIBITHIBAEMBIN yYaCTOK
JOJKEH OBITh OTPaHUYEH.

826. Bo m30ekxaHue TOSBICHHS HCHBITAaTEILHOTO HampsbkeHusi Ha ydactkax KJIC, He
MOJIBEPraeMbIX UCIIBITAHUSM, BCE COSTUHEHHSI MKy HUMU JIOJKHBI OBITH CHSTHI.

827. Mexny paOOTHHKaMH, HaxXOMSIIUMHCSI BO BpPEMS HCIBITAHUS JJICKTPHUECKOU
MIPOYHOCTH M30JISALMHU Ha pa3HbIX KoHIax KJIC, nomkHa OBITh 3BYKOBask CBSI3b.

828. Tenedonnsiii ammapatr Ha mambHeMm koHIe KJIC momkeH OBITH BKIIIOYEH JI0
MIPOBE/ICHUS UCTIBITAHUN Yepe3 pa3fenuTeNbHble KOHIeHcaTophl eMKocThio 0,1 MK® u pabounm
HarnpspkeHueM 5-6 kB, BkitoueHHbIe B kaxayto xuny BJIC, BeiienenHo s TeneoHHOM CBS3H.
TenedhoHHsIil anmapaT ¥ KOHJAEHCATOPHI CIEAYET paciojiaraTh BHE KOTJIOBaHA WM KOJIOAIA Ha
JICPEeBSIHHON TMOJICTaBKE, IOKPBITON pPE3MHOBBIM IUAJIEKTPUUECKUM KOBpoM. TenedoHHbIE
Pa3roBOPHI JOKHBI MPOBOIUTHCS MPU OTCYTCTBHH MCIBITATEIHHOTO HANPSDKEHUS Ha Kabene u
TOJIbKO 10 TIOJYyYeHHHM BBI30Ba OT OTBETCTBEHHOTO PYKOBOAWUTENS pPaloT. 3amperieHo
JOTparuBathcs 10 TeNeOHHOTO ammapara U COCAUHUTENBHBIX MPOBOJOB MPH MPOBEIACHUU
WCIIBITAaHUM.

829. [Ipu npoBeneHNH UCTIBITAHUH TesIe()OHHBIN anmapar y pyKoBOAUTENs paboT JOJKEeH
OBITh OTKJIIOUEH, BKJIIOUATh €r0 CIEAYET MOC/Ie OKOHYAHUS UCTIBITAHUN U CHATHS 3apsiia ¢ Kabes.

830. Ilepen momaueil MCHBITATEIBLHOIO HANPSIKEHHUS Ha KaOelnb pPyKOBOAMTENb pPaboOT
JOJHKEH MpelynpeauTh Mo TenedoHy 4WieHOB OpUraspl O Hayaue UCIbITaHUH.

831. 3ampemieHO TPOW3BOAUTH KaKHUE-THOO TEPEKIIOYCHHsT Ha OOKcax U KOHIIAX
pa3aenaHHoro Kabers, a Takke MpUKacaThes K KaOelto BO BpeMsl UCTIBITAHUM.

832. Merammyeckue KopIiyca H3MEpUTEIbHBIX MPUOOPOB U YCTPOHCTB JIOJIKHBI OBITH
3a3eMJICHBI 10 Havasia paboThl, a CHATHE 3a3€MJICHHUS TOJIKHO ObITh BHITMIOJIHEHO MTOCIE OKOHYAHUS
paboThl ¢ mpubOpaMu M yCTPOWCTBAMH B KaUECTBE 3aKIIOUUTEIBHOM onepanun padorT.

833. Dnekrpuueckue nzmepenus: KJIC, moaBep:KkeHHBIX BIUSHUIO JIMHUI 3JIEKTpONepeaun
U DJCKTpU(DHUIIMPOBAHHBIX TPAHCIOPTHBIX JOPOT, CIEAyeT MPOBOAWTH C MPUMEHEHHUEM
ANEKTPO3AIIUTHBIX CPEJICTB.

834. [NonkmoueHue kabeneil K yCTpolcTBaM 3alIUThl OT KOPPO3UH, 3aIIUTHBIX YCTPOHCTB
K MCTOYHUKY OJyXKJaloIMX TOKOB, a TakXe paldoThl Ha YCTAHOBKax KAaTOJHOW 3alllUThI,
NIPOBOJUMBIC 0€3 CHSITHS HANpPSHKEHHS C YCTAHOBKH, CIEAYET BBIOJIHATH C NPUMEHEHUEM
IUBJIEKTPUYECKHUX TepUYaTOK.

835. PeMOHT JpeHakHOM YCTaHOBKH BBITIOJIHSIETCS MIOCJIE €€ OTKIIOYEHUS OT 3IEKTPOCETH
CO CTOPOHBI KOHTaKTHOM ceTH, Kabesls M 3a3eMJICHHS JAPEHAKHOTo Kabens cOo CTOPOHBI
KOHTaKTHOW CETH NEKTPUPUITUPOBAHHBIX TPAHCIOPTHBIX JIMHUH.

836. Dxcrmmyaramust 00opyAOBaHHUs, KOTOpPOoe OOECIeurMBaeT COJACpKaHWE KaOems Iof
M30BITOYHBIM BO3YIITHBIM JJaBJIEHUEM, T0JKHA cO0TBeTCTBOBAaTh NRS 35-03-67:2003 «IlpaBuna
YCTpOMCTBa M 0€30TMaCHOM IKCILTyaTallK COCYA0B, pabOTaIOIMX MO JaBiIeHHEeM». PaboThl Ha
3TOM OO0OpYJOBaHUHM BBINOJHAIOTCA IO PACIOPSIKCHUIO, TIOCNIE OTKIIOYECHUs Kabens W
MOArOTOBKU paboyero mecta. CHUMAaTh MaHeau ¢ 0JI0Ka OCYIIKH U aBTOMATHKHU U MPUCTYNATh K
paboTtam paszpemiaeTcs He paHee 15 MUHYT HOcCe CHSTHUS HampsbKeHus ¢ obopynoBanus. [Ipu
BBITIOJIHEHUH PA0OT CIIEAyeT HCIOJB30BaTh JUANICKTPHUECKUE OOTHI WM TUDJIEKTPUYCCKHMA
KOBEp.

837. Jucranumonnoe nutanue HVYII mOCTOSHHBIM W TEPEMEHHBIM TOKOM JOJIKHO
CHUMAThCS MpH cleayromux padorax Ha KJIC:

1) MOHTaX, IEMOHTaX U MepeKIIaKa Kaoes;

2) peMOHT NOBPEXICHHOI TeledOHHOH CBS3U;

3) BBINOJIHEHHE U3MEpPEHUI Ha Kalere.
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838. Jlucranumonnoe mnutanue HYII (HPII) momxHO OBITH mpekpamieHo MO 3asBKe
nexypaoro CIATY, koTopyro OH JaeT Ha UMs JCKYPHOTO WM HadalbHUKA OOCITYKHBAaeMOTO
ycunuTelnbHoro myHkra (nanee — OVII). B 3asBke yka3blBaeTcsi Ha3BaHUE MArucTpaivd, HOMEP
LEeNHU JUCTAHLMOHHOIO NMHTaHMs, Y4aCTOK M XapakTep paloThl, BpeMs Hayajla U OKOHYAHMS
paboThl, BUJ TUCTAHIIMOHHOTO MUTAHUS, (paMUiIns pyKOBOIUTENS paboT.

839. Mucranmumonnoe muranue HYII (HPII) momxHO mnpekpamarbcss Ha MUTAIOIIEM
YCWJINTENBHOM IYHKTE I€XYpHBbIM WM HadanbHUKOM OVII mocne nmosydeHus pazpemeHus ot
YIOJIHOMOYEHHOT'0 Ha 3TO pa0OTHHUKA.

840. B nenu nepenaun JUCTAaHIMOHHOIO IUTAHUS CIEAYET CAENIATh pa3pbIBbI IyTEM CHATHUS
COOTBETCTBYIOIIUX JYXEK, INIABKUX MPEAOXPAHUTENIEH WIN APYTUX 4acTedl B 3aBUCHMOCTH OT
KOHCTPYKIIMM  anmaparypbl. Jns BBIMONHEHUS 3THX paboT CleayeT  IOJIb30BaThCs
IUAJIEKTPUYECKUMU ITepUaTKaMHU.

841. [Tocne nonyuenus pasperienus: Ha nposenenue pador B HYII (HPII), pykoBoaurens
paloT AOJKEH ONpPENeIUTh Kabesb, OJIXKALINI PEMOHTY, IPOBEPUTHh OTCYTCTBUE HAIPSIKEHHSI
Ha HEM U pa3paauTh €ro. OTH OINEpalMM CJIEAYeT BBINOJHATH B 3AIIMTHBIX OYKaxX U
IUAJIEKTPUUECKUX MepyaTKax.

842. JIns oGecneuenus Oe3zomacHocTH pador Ha kabene B HYII (HPII) momxHBI OBITH
CZI€JIaHbl JOMIOJHUTEIbHBIE Pa3phIBbI B LETIAX PUEMA AUCTAHIIMOHHOTO IIUTaHMSL.

843. Jlomyck Opuransl k mpoBeacHuio padot Ha kadene B HYII (HPII) ocymectBusieTcs
PYKOBOAUTENIEM pabOT, OCIIE BBIIIOIHEHUS BCEX Mep 0€30IacHOCTH.

844. XozsiicTByromne CyObeKTbl UMETh MIEpeUeHb YCTPOUCTB, UMEIOIIUX JAUCTAHIIMOHHOE
IUTAHUE, U JOBOJUTH €r0 A0 CBEJICHHUs PaOOTHUKOB, 0OCITYKMBAIOIIUX 3TH YCTPOICTBA.

845. PaGoter B momzeMHbIXx coopyxeHusix KJIC momKHBI BBIIONHATHCS COTJIACHO
TpeboBaHUsIM 11.594-624.

Yacrts 3
Annapartypa Heo0CJyKUBAEMbIX YCHJINTEJIbHbIX IYHKTOB

846. Padotsr B HYII (HPII) BeImomHSAIOTCS IO HApSAILY WM PACTIOPSHKEHUIO OpUTaaoi, B
KOTOPOH MPOU3BOAUTENH pabOT UMEET TPYIITy MO JeKTpode3onacHoCcT He Hinke [V, a uieHs
Opurajbl — TpymIy 1o JeKTpode3onacHocTu He Hiwke 11

847. Kamepsr HYII (HPII) 6e3 mocTOsSHHOM BEHTWJISIMHU, TEpe] HAYaJIOM U BO BpeMs
MPOBEACHUS pabOT JOJKHBI TPOBETpUBaThHCS. Bo BpeMs BeimonHenus padot kamepa HYTI (HPIT)
JOJDKHA OBITH OTKPBITA.

848. I1pu Bemmonnennn padot B HYII (HPII), 060pynoBaHHBIX BEHTUIISAIIMEH, TOJKHBI OBITH
OTKPBITH BEHTWISIIMOHHBIC KaHAIBI.

849. [Ilepen mpoBeneHWEM HCHBITAHWWA amnmaparypbl JAUCTAHIIMOHHOTO MUTAHUS
obecnieunBaercs TenedonHas cBsi3b Mexxay Bcemu HYII (HPIT) u nurarommmu ux OVYIL

850. CHumate c amnmaparypbl OTAEIbHBIE IUIATHl JIOMYCKAETCA TOJIBKO C pa3peuieHus
pyKoBoauTENs pabOT, MOCIE CHSTHUS HANPSHKCHHUS IUCTAHIIMOHHOTO THTAHHS. 3amlpeniactcs
MIPOBOAMTH PEMOHT anmnapaTypbl, HAaXOAIIEHCS MO HAPSHKEHUEM.

Yacrs 4
Bo3ayuminbie THHUH CBA3H

851. YcrpoiictBo nepeceuenuii u peMmoHT poBo1oB BJIC, koTopsie nmepecekaroT mpoBoaa
KOHTaKTHOW ceTu TposuieidycoB, ocymectBistorcs mo [IIIP u Hapsamy, ¢ OTKIIOYEHHEM U
3a3€MJICHHEM KOHTaKTHOM ceTh Ha MecTe pabdoT, B MPUCYTCTBUU NPEACTaBUTENS
XO3AHCTBYIOLIETO CYyOBEKTa — COOCTBEHHHKA KOHTAKTHOM CETH.

852. Ilpu mepeTsruBaHUHM MPOBOJOB HA YJIHUIIAX HACEICHHBIX ITyHKTOB HEOOXOAUMO
BBICTABJISITh CUTHAIBLIMKOB € (IIaXKKaMH JUIs IPEIYTPEKACHUS IPOXOKUX U TPAHCIIOPTA.

853. Ilpu HaTsaruBanuu u perynuponke npoogos BJIC, npoxoasmux non wiu Hajg BJI,
JOJDKHBI COONMIONIaThCsl TPeOOBaHUS, MPeNLyCMOTPEHHbIE 1.686, C COOIIOAECHUEM TOJIOKEHUI
Yactu 15 I'nassr IV.
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854. Ilepen nHawamoMm pabOTHI MpoBepsieTCs OTCYTCTBHE HampshkeHus Bbimie 42 B Ha
npoBonax BJIC (Mexny mnpoBomamm u 3emuieit). Ecnm Ha mpoomax BJIC oGHapyxkeHO
HanpsbKeHue Boimie 42 B, 3anperniaercs mpucTynaTh K paboTaM 10 BBISICHEHHSI TIPUYUH TOSIBIICHUS
HanpsHKEHUs U COKpalieHus ero Huke 42 B.

855. Paboter Ha BJIC, Haxoasmuxcsi Mo HaBeICHHBIM HANPSYKCHUEM, BBITOIHSAIOTCS C
cobmoieHneM TpeboBaHMM, peaycMOTpeHHBIX 1M.690-711, kacaromuxcsi IpoOU3BOACTBA padboT
10/] HABEJACHHBIM HATIPSKEHUEM.

856. 3azemnenue nporogoB BJIC, Haxomsmuxcs moj HampsHKEHUEM, OCYIIECTBIISIETCS
yepe3 APEHaKHbIE KaTYIIKU C TTOMOIIBIO IITAHTH JJIs HaJIOKEHUSI IEPEHOCHBIX 3a3€MJICHUH.

857. Ilpu Bemonnenun padot Ha BJIC, Haxoasmmxcs moa HaBEIECHHBIM HAMPSIKCHHUEM,
packaTeiBaeMble MOHTHpPYEMbIE IPOBOJA JODKHBI OBITh 3a3€MIIGHBI B Hadalie MpojeTa |
HEMoCpeACTBEHHO y MecTa paboThl. [IpoBos, nexaiiuii Ha 3emiie, He JI0JKEH COMPHUKAcaThCs C
JTUHEHHBIMU TIPOBOIAMHU U TIPOBOJIAMHU, PACKATAHHBIMH Ha CJIEITYIONINX YYaCTKaX.

858. PerynupoBath cTpeily mpoBeca M KpenuTh MPOBOJ HA yYaCTKE CIEIYET 10 COCTUHEHUS
€ro ¢ MpoBOJIOM MpenbiayIero yyactka. [lepen coequHeHueM OTAEIbHBIX YYAaCTKOB MIPOBOJIA B
MecTe paboT JOJKHBI OBITh 3a3€MJICHBI C 00€UX CTOPOH OT MECTa COSAMHEHHUSI.

Yacrtb S
Panuo u paauopeseiinbie JUHUA

859. PaGotrel ¢ pagumoanmapaTypol MOTYT TPOM3BOAUTHECS IO PACHOPSKEHHUIO.
OOciyxuBaHUE pagHoaNIapaTypbl MOKET OCYLIECTBISATHCS OJHUM PaOOTHHUKOM, HUMEIOIIMM
rpyIminy 1o snekrTpode3omnacHoctd He Huxe III, Oe3 mpaBa BBIMOIHEHUS PEMOHTHBIX padoT, 3a
UCKJIIOYEHHEM pPEMOHTHBIX paboT Ha ammaparype, HUTaHHE KOTOPOW OCYIIECTBISETCS
HanpspbkeHueM 110 25 B.

860. PaboTHI B 3EKTPOMArHUTHBIX MOJIAX € YacToTamu B auanazoHe 60 kI - 300 I'TL]
BBITIONTHSIIOTCS ¢ coOmoienneM [loctanornenus [IpasutensctBa Ne 697/2018 «O06 yTBEp K IeHUH
MuHMMaNbHBIX TpeOOBAaHWH MO OXpaHe 3J0pOBbS M 0O€30MacCHOCTH TpyJda pPaOOTHUKOB,
MOJIBEPraloIIUXCsl PUCKAM, CBA3aHHBIM C BO3/IEHCTBUEM AJIEKTPOMATHUTHBIX MOJICH».

861. B nponecce HaCTpOMKM M UCTIBITAHUI BBICOKOYACTOTHOM annaparypbl UCHIOIb3YHOTCS
CPEICTBA 3alIUTHI OT MOPAKEHUS FJIEKTPUUECKUM TOKOM, CMEPTEIHHOTO 3JIEKTPOIIOPAKEHUS U OT
MOBBIIIEHHBIX AJIEKTPOMArHUTHBIX U3Ty4eHui. [IpuMeHsemMble 3alUTHbIE OYKU JTOJIKHBI UMETh
METAJJTU3UPOBAHHOE MOKPHITHE CTEKOJL.

862. Ycrpanenue HeMCIpaBHOCTEH, MpOBeIeHUE U3MEHEHH B cxeMax, cOopka U pazdopka
aHTEHHO-(UAECPHBIX YCTPOUCTB OCYIIECTBIISIOTCS MOCIIE CHATHS C HUX HANPSKEHHUS.

863. 3anpeniaercs:

1) onpenensTh HAIMYUE AIEKTPOMArHUTHOTO U3ITyUYEeHHsI IO TEeII0BOMY 3G (EKTy Ha pyke
WJIU IPYTOU YacCTH TeEJIa;

2) HaAXOJIUTHCS B 30HE U3ITYUYECHHUSI C TUIOTHOCTHIO MIOTOKA SHEPTUH BhIIIE JOIYCTUMOM, 6e3
CPEICTB 3alUTBHI;

3) HapymaTh SKpaHUPOBAHUE UCTOYHUKA JIEKTPOMArHUTHOTO U3ITy4YECHHUS,;

4) HaXOIUTHCS MEPE]] OTKPHITHIM pabOTAIONINM aHTEHHO-(DUIEpPHBIMU YCTPOIICTBaMHU.

864. PaGoThl IO MOHTaXy M OOCITY>KHBAHHIO BHEITHUX aHTECHHO-(PHIEPHBIX YCTPOWCTB,
pAacIioyIoKEHHBIX Ha OalTHAX U MauTax, JOJDKHA BBITOTHATH OpHrazaa, CoCTosAIIas U3 IMepcoHala,
kotopelii umeer IV u III rpynnsl no snextpobesonacHoctu. Ilepen Hawamom paboT ciexyer
OTKJIFOUUTH BBICOKOYACTOTHYIO anmnaparypy.

865. I1pu mpoBeaeHNM pabOT Ha AaHTEHHO-MAYTOBBIX COOPYKEHHUSAX, TOKHBI COOTI0IaThCS
clenyromue TpeOoBaHHUs:

1) pa®OTHMKH, TIOJHUMAIOUIMECS IO 3TUM KOHCTPYKIHSM, JOJDKHBI HMETh JIOMYCK K
BEPXOJIa3HBIM paboTaMm;

2) mepea BBINOJIHEHHEM pabOT AOKHA OBITH OTKJIIOYEHA ammapaTypa CUTHaJIbHOIO
OCBEILIEHUS Ma4Thl U yCTPOMCTBA MpOrpeBa aHTEHH, W BbIBElIeH miuakat OezomacHoctu «HE
BKIIFOYATDB! PABOTAIOT JIFOAU»;
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3) HpI/I 3aMCHC JIaMII BHCKTpI/I‘-IGCKOI‘O CUTHAJIBHOI'O OCBCUICHHUSA MaAdT JOOJIXKHBI
cobmoiatbest TpedoBaHus 11.742-744.

Yacrtb 6
Bbicoko4acTOoTHAsA CBSI3b M0 BO3AYIIHBIM JIMHHUAM dJIeKTponepeaain
¥ TPO303ALMTHBIM TPOCAM

866. OOciyxuBaHue, HANAJKy U PEMOHT OOOPYJOBAaHHUS BBICOKOYACTOTHBIX YCTaHOBOK,
pacnonoxeHHbiX B PY win Ha BJI Hanpspkenuem Boime 1000 B, 10/KHBI IPOBOAWTH HE MEHEE
IBYX paOOTHHKOB, OJIMH U3 KOTOPBIX JOJDKEH UMETh TPYIITY 10 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH HE HUXKE
IV, ¢ ygeTom Toro, 4T0 00€CTOYCHHBIC NUICH(BI BHICOKOYACTOTHBIX 3arpaguTesieii MOTYT OBITh
10/] HABEJACHHBIM HATIPSKEHUEM.

867. Jlumo, nmerolee rpyniy 1o ekTpooezonacHocTy He Hroke I1I, mpoBoaut paboTel Ha
JeUCTBYIOIIEH anmapaType co BCKPBITHEM OJIOKOB, C MCIOJIb30BAHUEM CPEACTB 3amuThl. [lepen
HayajoM paboT HeoOXOJUMO TPOBEPUTH OTCYTCTBUE HAMPSOIKEHUS HAa COEAMHUTEIHHOU
BBICOKOYACTOTHOW JIMHHUH. 3aMpeIiaeTcs BEIOIHATH paOOThI MO/ HaIpshKeHneM Bhiie 42 B.

868. [Ipon3BoauTh U3MEHEHUS B CXeMaX, pa300pKy U COOPKY BHICOKOYACTOTHOTO TPAKTA, &
TaK)X€ YCTPAHSTh HEUCIPABHOCTU B HUX JOMYCKAETCS TOJBKO IOCIE CHATHUSI HAIPSKEHUS C
a1eMeHTOB 00paboTku u npucoeanHeHus: BJI. [Ipu pabote Ha kabene u GuiIbTpe TPUCOCTUHECHUS
JOCTaTOYHO BKIJIFOYHMTH 3a3eMJISIOIINI HOX Ha HIDKHEH 00KJIaIke KOHIEHCATOpa CBSI3H.

869. 3ampeniaercs OTKIIOUECHHUE 3a3€MIISIIOIIMX MPOBOJHUKOB OT 3AIIUTHBIX YCTPOMCTB,
anmaparypsl ¥ JpyTUX 3JIEMEHTOB 000PYA0BaHHs BHICOKOUYACTOTHON YCTAaHOBKH, MOJIKIIOUEHHON
k BJI, 6e3 3a3emiieHus HIDKHEH OOKJIaJKH KOHJEHCATOPa CBSI3H.

870. IoaxiroueHne U OTKIIOYEHHUE MPUOOPOB B LEMSIX MEKIY KOHIEHCATOPAaMU CBSI3U U
GUIBTPOM MPUCOEAMHEHUS IPOUZBOAUTCS TOIBKO MPH 3a3€MIICHHOH € IOMOILBIO 3a3€MJISIOIIETO
HOYKa HIDKHEH 00KIagke KOHAEHCAaTOpa CB3H. [IpM MHOTOKpaTHOM MepecoeIMHEHHH TPHOOPOB
B IpollecCe H3MEpPEHUIl HIKHAS OOKJIaJKa KOHIEHCATOpa CBSA3M KaXIbld pa3 JOJDKHA
3a3€MJIATHCA.

871. V3Mepenus MpoIODKUTEIBHOCTEIO HE 00Jiee OJHOT0 Yaca MOTYT MPOBOIUTHCS IO
PacTOpsHKEHUIO OJHUM HCIIOJHUTENIEM, UMEIOLIUM TPYIILY MO 3JeKTPOOE30MacHOCTH HEe HUXKE
IV, nox Han3opom pabOTHHKA U3 YUCIIAa ONIEPATUBHOTO UJIH ONEPATUBHO-PEMOHTHOIO NIEpPCOHAA
C IPYMIIOii 1O 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH He HIKe [V. DT n3MepeHus BBIOIHAIOTCS TOJIBKO BHYTPU
¢bunbTpa NpucoeAMHEHUsI, 0€3 OTKIIOUEHUS Pa3psIHUKA, TPU OTKIIOUEHHOM 3a3€MJISIOIIEM HOXKE
HIDKHEH OOKJIaZIKU KOHJEHCATOpa CBsA3H. B TO ke BpeMs, mMpuOOpbl JOKHBEI OBITh 3a3€MIICHBI;
U3MEpPEHUs]  JIOJDKHBI  BBIMOJHATHCS € TNPUMEHEHHEM  BJIEKTPO3aUIUTHBIX  CPENCTB
(mmdnexTpudeckre O00Thl U IEPUYATKU, HHCTPYMEHT € U30JUPYIOMUMU pyKoaTKaMu). 3mMepenus
MPOJOIKUTEILHOCTHIO 00JIee OJTHOTO Yaca JI0JKHBI TPOBOAUTHCS 110 HApALY.

Yacrts 7
BpeMeHHasi BBICOKOYACTOTHAS CBA3b

872. MoHTaXX M JEMOHTaX MEPEBO3HBIX (ITEPEHOCHBIX) BHICOKOYACTOTHBIX TMOCTOB CBSI3H
OCyILECTBIIsIETCSl OpHUrazoil B coctaBe HE MeHee IByX paOOTHUKOB, OJMH W3 KOTOPBIX JOJDKEH
MMETh Tpymnmy To »3Jekrpobe3omacHocT He HWxke [V, a gpyroit — rpynmy 1o
anekTpobe3onacHoctu He Hinke 111

873. AnTeHHa KpenuTcs Ha ONOpPY Ha PacCTOSIHUE HE MeHee 3 M OT YPOBHSI PacIOI0KEHUS
HKHUX TipoBoaoB BJI nox Hanpskenuem 1o 110 kB BkimtountensHo U HEe MeHee 4 M — B citydae
BJI nanpsoxkenuem 150 u 220 kB. Crpena mpoBeca aHTEHHBI JOJKHA ObITh OOJIBIIE CTPEIIbI
nposeca nposoja BJIL.

874. Ilepen noaBeInBaHNEM aHTEHHBI IOCT C AaHTEHHOM KaTYILIKOM 3aKperIsieTcs] Ha 0Iope
Ha BeIcoTe 1-1,5 M m 3a3emMirsercs.

Koner aHTeHHBI, BXOAIIMM B IOCT, 3a3€MJISIETCS YEPE3 IPOCCEINb, YCTAaHOBIIEHHBIN BHYTpU
M0CTa, U Yepe3 3a3eMJISIOIINNA HOXK, BKIIOYEHHBIM HapajienbHO c apoccenem. IlapamnensHo
JPOCCEIII0 JOJIKEH OBbITh BKJIIOUEH pa3psaIHUK Ha HanpsbkeHue 1000 B.

196



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

AHTEHHY cJelyeT HaTATUBaTh OCTOPOKHO, O€3 PHIBKOB.

875. Ilpu nmoxbeMe U CIyCcKe aHTEHHBI OJUH PaOOTHUK, CTOSAIIMN B CEpeIrHE IMpoJieTa B
CTOPOHE OT TPACChl, CIEAWT 3a TeM, YTOObl aHTEHHAa HE MPUOIMXKalack K mpoBomam BJI,
HaXOSIIMMCS TI0J] HAaMpsDKEHUWEM, Ha PAacCTOSAHME MEHee yKa3aHHOro B 1.873. 3ampemaercs
HaxXOXXIACHUC MEpCOHAJIa MO NpOBOAAMU aHTCHHBI.

876. Ilepen cmyckoM aHTEHHY HEOOXOAMMO 3a3eMJISITh C TIOMOIIBIO 3a3€MJISIONIECTO HOXA
WJIU TIEPEHOCHOTO 3a3€MJICHUSI.

Yacts 8
AnnapatHble CpeICTBa AUCNETYEPCKOr0 M TEXHOJIOTHYECKOro YIpaBJIeHus

877. BrinonHenue paboT Ha yCTPOUCTBAX, PACIIOIOKEHHBIX B allapaTHBIX MOMELICHHUSX,
BKJIIOUEHHUE U OTKJIIOUYEHHE, a TAK)KE PEMOHT aInaparypbl Tee)OHHON CBSA3U, paIuOTPAHCIIALINN
U T.II. MOKET OCYIIECTBIATh OJUH PAOOTHHUK, UMEIOIIMKA IPYMITy MO 3JIEKTPOOE30MacHOCTH He
Huxe 11

878. Ha mony nepen BBOAHBIMH M BBOJHO-ucHbITaTeNnbHbIMU cToMkamu KJI u BJIC,
CTOMKaMH JMCTAaHLIMOHHOTO IMUTAHUSA, CTOMKAMHM aBTOMATHYECKUX DPETYJISTOPOB HAIPSKEHUS,
TOKOpacHpelIeNuTENbHBIMI CTOMKAMHU JIOJDKHBl HAXOJUTHCA PE3UHOBBIE JIUAJIEKTPUUYECKHE
KOBPHKH WJIH U30JIUPYIOIIUE MOCTABKH.

879. Ha uexubl 000opynoBaHus, K KOTOPOMY MOABOAMTCS HANPSHKEHHE IUCTAHLIMOHHOTO
MUTaHMs, JAOKHBI OBITh HAHECEHBI IUIaKaThl 0€30MacHOCTH, MPEeXyNpexAaloliue O HaJuduu
HaIpsKEHUSL.

880. IIpoMbIBKY KOHTaKTOB (KOHTAKTHBIX TOJICH) MCKaTeJeld M pejie BBIMOJIHSIOT IMOCIE
CHSTHUSA C HUX HANPSHKSHMUS.

881. B cnyuae mnomamaHus HaBEIEHHOTO HampsokeHus Bbime 42 B (or nuHHUM
AJIEKTpOIepeauy, amnmapaTrypbl AUCTAHIIMOHHOTO TMHUTAHMS M T.I.), HAa JIMHUIO CBS3H,
BKJIFOYEHHYI0 B BBOJHO-HCIIBITATENBHYIO CTOMKY WM 3alUTHYIO IOJIOCY KpOCCa, AEKYPHBIH
MepCOHAJI JOJKEH TAaKYI0 JIMHUIO OTKIIIOUUTH U U30JIMPOBATH, MOJIB3YSICh CPEACTBAMHU 3aIIUTHI. O
HaJIM4YMH HABEJICHHOT O HaNpsKeHUs Bbilie 42 B cieyeTr mocTaBUTh B U3BECTHOCTh ONEPATUBHBIN
NEPCOHAT WJIM OIEPATUBHO-PEMOHTHBIH OOBEKTa, a B €ro OTCYTCTBUE — BBIIIECTOSIIHI
OTIEpPaTUBHBIN MEpCOHA. 3aMEHY Pa3psAIHUKOB WM MPEIOXPAHUTENEH pa3peliaeTcsi MpOBOIUTh
TOJIBKO IIPU OTCYTCTBUU HABEJIEHHOTO HAIIPSIKEHUSI.

882. Ilpu BeIMONHEHUH pabOT HA ammaparype JUHUN CBS3H, TOJBEPKEHHBIX BIUSHUIO
ANEKTPU(UIIMPOBAHHBIX TPAHCIIOPTHBIX JIMHUW, 3aMEHAa IWHEHHBIX 3allUTHBIX YCTPOWCTB
JOJDKHA TPOBOAUTHCA B JIUAJNIEKTPUYECKUX NepyaTkax (WIM KiIellaMd C HU30JHUPYIOIKUMU
PYKOSITKAMH) U B 3aIIUTHBIX OUKaX C MPUMEHEHUEM TUAJIEKTPUUECKOTO KOBPUKA.

883. Pabounme mecta TeneOHHCTOB KOMMYTAaTOPOB U IEPEAATOYHBIX CTOJIOB
ABTOMATUYECKUX TENCPOHHBIX CTAHIHMKA JOJDKHBI OBITh 3aIIUIICHBl OTPAHUYUTEISIMU
aKyCTHUECKUX yaapoB. Bo Bpemsi rpo3bl TeneOHHCTH TOJKHBI TOJIB30BAaTHCS BMECTO
MUKPOTENe(OHHBIX TAPHUTYP MUKPOTEIE(HOHHBIMHU TPYOKaMH.

884. Ilpu umctke oOOpyIOBaHHUS 3alperiacTcs IOJIb30BATHCS KHUCTSIMH C OTKPBITOM
METaJUTMYECKOM OMpaBoy, a TAKXKe IIJIAHTaMU IbLUIECOCOB C METAINTIMYECKUMH HAKOHEUHUKAMU.

885. 3ameny nmamn B anmapaType OCYHIECTBISETCS TOCJIE CHITHS C HUX HaNpsHKEHUS.
Pa3pemaercs 3ameHa jgamn noa HanpspkeHneM A0 250 B ¢ npumeHeHreM CpecTB 3alUThl.

Yactp 9
OnTuKo-BOJIOKOHHBbIE Kadeu
886. K BbmonHeHHo paboT MO MPOKIAAKE U MOHTaXy ONTHKO-BOJIOKOHHBIX Kabemnei
JOMYCKAIOTCsl paOOTHUKH, MMEIOIINE OMBIT BhIoHeHH padot Ha KJIC.
887. Ilpu BbImomHeHUU pPabOT C YCTPOMCTBOM [UIsl CBAapKH ONTHYECKUX BOJIOKOH
COOJTFOIAFOTCS CIIEAYIONTUE TPEOOBAHUS 1O 0€30MaCHOCTH:

197



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

1) mpoBOIUTH TOAKIIOUEHHE M OTKJIIOYEHHE MpHOOpOB, TpeOYIOIMX pa3pbiBa
UIEKTPUUYECKOW LIEMU WIM COEIMHEHHMsS C BBICOKOBOJIBTHBIMU LEMSAMH YCTPOMCTBA, IpH
IIOJIHOCTBIO CHSITOM HampsKEHUHU;

2) 3a3eMJIATh YCTPOMCTBO, HA KOTOPOM BBITIOJTHSIFOTCS PAOOTHI;

3) 3ampemaeTcst SKCIUTyaTalusi yCTPOHCTB CO CHSTHIM 3alllUTHBIM KOXYyXOM OJloKa
JIEKTPOOB;

4) paGOTHHMKH, OCYILIECTBISAIONINE MOHTAX ONTHUKO-BOJIOKOHHBIX KaOenel, JOKHBI UMETh
rpyIiny 1o 3iekrpobde3omacHoctu He Huxe 1.

888. PaboThl Ha ONTHKO-BOJOKOHHOM Kabelie, BCTPOEHHOM B Tp0O303alMTHBIA Tpoc BJI,
IpOBOJATCS ¢ oTKiItoueHueM BJI, mo Hapsinam, BblIaBaeMbIM IIPEICTABUTENEM XO3HCTBYIOLIETO
cyObeKTa, KOTophIi akciuryatupyet BJIL.

I'masa VIII
YCTPOHCTBA PEJEMHOM 3ALLIUTHI U SJIEKTPOABTOMATUKH, CPEJCTBA
W3MEPEHUW U TIPUBOPHI YYETA JEKTPOIHEPT UM,
BTOPUYHBIE LHEITN

889. Jlns oOecrneueHust Ge30macHOCTH PabOT, MPOBOJUMBIX B IEMSAX H3MEPUTEIBHBIX
npuOopoB, ycTpoicTtB P3A, BTOpuuHbIe 11eny (0OOMOTKH) M3MEPUTEIBHBIX TpaHCPOpPMATOPOB
TOKa W HAIPSDKEHMS! TOJDKHBI UMETh IIOCTOSIHHBIE 3a3€MIJICHHA. B CIOXKHBIX CXeMax pesieiiHOU
3alUThl A TPYNNbl JIEKTPUUYECKH COEJUHEHHBIX BTOPUYHBIX OOMOTOK H3MEPHUTEIbHBIX
TpaHc(hOpMaTOPOB JIOMYCKAETCsl BHIOIHATH 3a3€MJICHUE TOJIBKO B OAHOI Touke. Bee paboTsl B
CXEMax yCTPOMCTB CJIOXKHBIX 3aIIUT BBIIOJHSIOTCA 10 MPOrpamMmamM, B KOTOPBIX B TOM YHCIIE
JIOJDKHBI OBITH YKa3aHbl MEPbI 0€30MaCHOCTH.

890. [Ipu HeoOXOAMMOCTH pa3phiBa TOKOBOM IEMTH U3MEPUTEIBHBIX MPUOOPOB, YCTPOUCTB
P3A, nenp BTOpu4yHOI OOMOTKM TpaHc(opmaTopa TOKa MPEABAPUTEIHHO 3aKOPAYMBAETCS HA
CHELMAIBHO MPEJIHA3HAUYEHHBIX JJI 3TOT0 3aKMMAaX MJIM C MOMOLIbIO UCIBITATENbHBIX OJIOKOB.
Bo BTrOpuuHO# 1enu Mexay TpaHchoOpMaToOpaMu TOKAa M YCTAaHOBJIEHHOW 3aKOPOTKOW He
J0ITy CKAaeTCs POU3BOAUTE PAOOTHI, KOTOPhIE MOTYT IPUBECTH K Pa3MBIKAHUIO LIETIH.

891. I1pu paGorax BO BTOPHYHBIX YCTPOUCTBAX U LEMIX TPAHCPOPMATOPOB HAPSKEHUS C
nojadyell HampsHKeHHs OT IMOCTOPOHHEr0 HCTOYHMKA JOJDKHBI OBITh HPEJNPUHATHI MEpHI,
HCKJTIOYAIOIINE BO3MOXHOCTh 00paTHOM TpaHC(hOpMaIHH.

892. IIpoBepka, onmpoboBaHUE IEUCTBHS YCTPOUCTB P3A, B TOM unCIie ¢ OTKIIOYECHUEM HITH
BKJIFOUEHUEM KOMMYTAI[MOHHBIX allapaToB, OCYLIECTBIISIETCS B COOTBETCTBUH C MOJIOKEHUSIMU
. 189.

893. [IpousBoauTens paboT, UMEIOIIKI TPYMITY O IEKTpoOe30mnacHoCTH He Hike [V, u3
Yyucia TIepcoHaja, KOTOphIH oOciyxuBaeT ycrtpoiictBa P3A wu T.1., BIpaBe COBMENIATh
o0s3aHHOCTH  gomyckatomiero. I[IpomsBoaurens paboT ompenenser Mepbl O€30MacHOCTH,
HEOOXOAUMBIC IJIsi TIOATOTOBKM pabodero wmecrta. Takoe COBMENICHHE OOsS3aHHOCTEH
paspernraercsi, iy A MOATOTOBKM pabouero mecra He TpeOyeTcs BBITOIHEHHS OTKIIOYCHUH,
3a3¢MJICHUS, YCTAHOBKA BPEMEHHBIX OTPaXkKICHUN B YAaCTH DJIEKTPOYCTAHOBKH HAIPSHKCHHEM
Boie 1000 B.

894. IIpousBoautento paboT, UMEIOIIEMY TPYIITY MO 3IEKTpoOe30macHoCTH He Huxe [V,
CaMOCTOSITENIFHO, ¥ YWICHaM OpHUrajbl, MMEIOLINM IPYIITy 10 3eKTpode3onacHoctu He Huxe I11,
B YCIOBMSX, MpeaycMOTpeHHbIX 1m.148-151, paspemaercs paboTaTh BO BTOPUYHBIX LEMAX U
ycrpoiictBax P3A u np., OTIENBbHO OT APYTUX WIEHOB OpUraipbl, B Cilydae, KOrJa 3TU LENH U
ycTpoiicTBa pazMeniatorcs B PY u B momenieHusx, rjie TOKoBeAyIIue YacTy HaNpsyKEHUEM BbIIIIE
1000 B oTCYyTCTBYIOT, MOJIHOCTBIO OTPa’KICHbI WJIM PACIIONOKEHBI Ha BBICOTE, HE Tpedyrowe
OTPAKICHMUSL.

895. IlepcoHan 351eKTPOIHEPTETUUECKUX MPEINPUATHI BBIIOIHAET paboThl ¢ MpHOOpaMu
ydeTa moTpebureneil Ha MpaBax KOMAHIUPOBAHHOTO TMEpCOHaa. DTU pabOThl MPOBOIATCS
Opurazioi B cocTaBe He MeHee IByX paOOTHHUKOB.
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896. B nomemenusax PY paspemaercs cHUMaTh OKa3aHUS IEKTPOCUETYMKOB NIEPCOHAITY
ANEKTPOIHEPIETUYECKOTO MPEANPUATHS, UMEIOLIEMY IPYIIY 0 3JIeKTPOOE30NaCHOCTH HE HIKE
111, B mprcyTCTBUM MpEACTABUTENS IOTPEOUTEINS.

897. B snexrpoycraHnoBkax motpeduTeneit HanpspkenueM a0 1000 B, ¢ obcmyxuBarommum
MIEPCOHAJIOM, Pa0OTAIOIIUM [0 COBMECTHUTEIBCTBY MM MO IOTOBOPY (AETCKUE CaJibl, Mara3uHbl,
MTOJIMKJIMHUKHA, OMOIMOTEKH W Jp.), MOATOTOBKY paboyero Mecra W JAOMYyCK K paboTtam ¢
npubopaMu ydera 3JIeKTPOIHEPTUU MOKET IPOBOJUTDH ONIEPATUBHBIN EPCOHAI WM OTIIEPaTUBHO-
PEMOHTHBIM TEepCOHal CHUCTEMHBIX OINEPaTOPOB B COOTBETCTBHM C THepeyHeM paboT,
BBITIOJIHAEMBIX B TIOPSIKE TEKYLIEW SKCIUTyaTaluu, OpUrajioil B cocTaBe ABYX PaOOTHHUKOB,
uMerImux rpynmbl daekrpode3onacHoctr III u IV. PaboTel mpousBoasTCS B MPUCYTCTBHH
MPEJCTaBUTEIIS OTPEOUTEIIS.

898. PaGoThI c mpubopamMu yueTa 3J€KTPOIHEPTHH BBITIOHIIOTCS CO CHATHEM HAPSKCHHUS.
B 1mensx »ieKTpOCYETUYMKOB, MOJKIIOYEHHBIX K H3MEPUTENbHBIM TpaHchopMaTopaM, IpH
HAJIMYUU UCTIBITATENIFHBIX KOPOOOK ClIeIyeT CHUMATh HAMPSYKEHUE CO CXEMbI 3JIEKTPOCUYETUHKA B
yKa3aHHBIX KOPOOKax.

899. Pabotel ¢ omHOGMA3HBIMH 3JIEKTPOCUCTUYUKAMH MOTYT TPOBOJIUTHCS E€AMHOIUYIHO
OIIEpaTUBHBIM [IEPCOHATIOM UJIM ONEPaTUBHO-PEMOHTHBIM [IEPCOHATIOM CUCTEMHBIX OIIEPaTOPOB,
MMEIOIINM TPYIITY IO 3JIeKTpoOe3onacHocTH He Hike III, co cHATHeM HampspKeHHs, Ha OCHOBE
YTBEP)KICHHOTO TIepeyHsi paboT, BHIMOJIHAEMBIX B TMOpPSIKE TeKylled skcrutyatauuu. [lpu
OTCYTCTBMM KOMMYTAI[MOHHOTO ammapaTa [0 5JEKTPOCYETUHMKAa B JIEPEBSHHBIX J0OMax, B
MOMEIICHUAX O€3 MOBBIIIEHHON OMACHOCTH, 3TH PabOTHl MOTYT OCYIIECTBISATHCS O€3 CHATHS
HANpPSDKEHUs, TIPU CHATOU HarpyskKe.

900. Pabotsl, npenycMoTpeHHble 1.897, 899, MOryT OBITh 3aKpeIjieHbI 3a MEPCOHAIOM
TEPPUTOPUATBHBIX YYAaCTKOB (paiioH, MyHUIMIHNN U T.A.) BHYTPEHHUM INPUKA30M CUCTEMHBIX
oreparopoB. B 6mankax pabounx 3aaHuil OlepaTUBHBIN MIIH OTIEPATUBHO-PEMOHTHBIH IepCOHA
JOJKEH OTMEYaTh TEXHUYECKHE MEPOINPUSITHS, BHIMOIHIEMbIE AJIsl oOecrieueHus: 6e30MacHOCTH
paboT B AIIEKTPOYCTaHOBKAX.

901. /st 6e30macHOTO BBIMOTHEHUSI padOT C MPUOOpaMu ydeTa, CUCTEMHBIE ONEPATOPHI
JOJDKHBI pa3paboTars HHCTpYKUuU win TK o kaxmaomy Buay paboThI.

I'masa IX
SJNEKTPUYECKAS YACTh YCTPOUCTB TEILIOBOM ABTOMATHKW,
TEIUVIOTEXHUYECKNUX U3MEPEHU U 3AIIIUT

902. OOciyxXuBaHHE OJIEKTPUYECKOW YaCTH YCTPOWCTB TEIUIOBOM aBTOMATHKH,
TEIUIOTEXHUUYECKUX M3MEPEHMH, 3aluT M TexHudeckux cpeacts ACY BbINOIHAETCS C
COOJIIFOICHUEM MEp 3JIEKTPOOE30IacHOCTH, IPEyCMOTPEHHBIX HacTosuMu [IpaBunamu.

903. Omnepauuu ¢ KOMMYTAallMOHHBIMHM amlapaTaMM Ha IyJbTax yIpaBlEHUs,
pacnpenenuTesbHbIX muTax U coopkax TAW MOryT BBINOIHATHCSA ONEPATUBHBIM IEPCOHAIOM
WIA OIEPaTUBHO-PEMOHTHBIM TIEPCOHAIIOM WJIM TMPOU3BOJUTEIEM pPAa0OT, MO Hapsdy, €CiH
paspelieHrne Ha 3T paboThl NOATBEPAKAECHO 3alKChio B rpade «OTaenbHbIE yKa3aHUs» Hapsa,
WIA TI0 PaclopsDKEHHIo, C 3amucbio B rpade Ne 7 sxypHanma ydyera paboT MO Hapsgam H
PaCIOPSKCHUSM.

904. [ToaroToBKY y4acTKa TEXHOJOTHUECKOT0 000PYAOBaHUS Iepe TOIMyCKOM K paboTam
Ha ycrpoictBax TAH noikeH NpOBOAUTE ONEPATUBHBIN WM ONIEPATUBHO-PEMOHTHBIHN ITEPCOHAI
1[eXa, Y4acTKa, B YIPABICHUU KOTOPOT0 HAXOAUTCS TEXHOJIOTHYECKOe 000py0BaHHE.

905. OmpoOoBaHHMe M TPOBEpPKA TOJ HAINpPSIKEHHWEM, MPOOHOE BKIIOYEHUE OTACIIBHBIX
JJIEMEHTOB M YYacTKOB CXEMbl WIH Y3510B ycTpoicTB TAM BO BpeMmMsi peMOHTa, HaJlaJku
BBITIOJIHSIOTCS C pa3pelleHns HayalbHUKa CMEHbI (OMEPaTUBHOIO WM ONEPATUBHO-PEMOHTHOIO
NIEpCOHaja) TEXHOJOTHUECKOT0 11€Xa, y4acTKa, IPH COOIOCHUN CIEIYIOUINX YCIOBUNA: paboThI
JOJDKHBI OBITH MIPEKPAIIEHBI, OpUraa oT OpoOyeMOTo SHEPTETHIECKOTO 000PYA0OBAHUS TOJKHA
OBbITh yJaJieHa, 3aIlUTHBIC 3a3eMJICHUS, OTPaKICHUS M IUIaKaThl 0€30MaCHOCTH JOJKHBI OBbITH
CHSITBI.
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906. PaboTbl, CBs3aHHBIE C HEOJHOKPATHBIM BKJIIOYEHHEM U  OTKIIOYCHUEM
AIEKTPOOOOPYAOBaHUS B MPOIECCe OMPOOOBAHUs, pa3peniaeTcsi MPOBOAUTH 0€3 0hOopMIICHUS
NEPEepHIBOB B Hapsle, HO C BBIIOJHEHUEM KaXIblii pa3 HEOOXOAWMBIX TEXHHUECKUX
MEPOIPHUSITHH.

907. Ilo pacmopsKEHHI0O MOTYT MPOU3BOIUTHCS paboThl Ha yctpoicTBax TAW, rme He
TpeOyeTcsi K3MEHEHHE TEXHOJIOTHYECKOW CXEMBI WIIH peXuMa paboThl 000py0BaHHUS.

908. B ycrpoiictBax TAU, pabOTHHUK, UMEIOLIHIA TPYTITY MO 3J€KTPOOE30MaCHOCTH HE HUXKE
III, MOKeT caMOCTOSATETHLHO MPOU3BOIUTD, TIO PACTIOPSHKEHUIO, CIIEIYIONINE PaOOTHI:

1) HanmaiKa perucTpalMoHHON YacTH MPUOOPOB;

2) 3amMeHa MaHOMETPOB (KpPOME OJJICKTPOKOHTAKTHBIX), IU(PMaHOMETPOB, TEepMOIIap,
ANEKTPUYECKUX TEPMOMETPOB COMPOTHUBIICHNUS;

3) ycrpaneHue AePEeKTOB B MPUOOpax TEIJIOTEXHUYECKOTO KOHTPOJS Ha OJIOYHBIX H
TPYNIOBBIX IUTAX yIPABICHHUS;

4) npodunakTUKa IEPEKITI0YATEICH TOYEK TEMITEPATyPHBIX H3MEPEHUH;

5) PEMOHT KOMIIJIEKCA TEXHUYECKUX CPEJICTB BEIUUCIUTENBbHON TeXHUKU ACY;

6) HaMaaKa U IPOBEpKa MapaMeTPOB HACTPOIKHU 3JIEKTPOHHBIX OJIOKOB aBTOPETYIISITOPOB;

7) YIUIOTHEHHE KOPOOOK 3aKUMOB;

8) BBIOJIHEHHWE HAJAMUCEH, MapKUPOBKM CTEHIOB, MJATYUKOB, MCIIOJIHUTEIBHBIX
MEXaHH3MOB, MaHEIeH U T.II.;

9) 001yBKa MIMTOB, MTAHEJIEH CKATBIM BO3TYXOM.

909. Bce pabotsl B yerpoiictBax TAW, pacnoiokKeHHBIX B Pa3MUYHBIX IIeXaX, Y4acTKax,
JIOJKHBI  BBITIONTHATHCS € COTJIacHsl HadyallbHUKAa CMEHbI (OMepaTHMBHOIO WIIM OMNEpPaTUBHO-
PEMOHTHOTO IepPCOHAla) [1eXa, B KOTOPOM OYAyT MPOBOAUTHCS paOOTHI.

910. B ciyuae BwImoigHEHHUs pabOT Ha cOOpKax 3aaBWIKEK, Ha MPHUBOAAX 3aJIBHIKCK H
PETYISITOPOB U AP. NOJDKHBI cobmoaaThes TpedboBanus Yactu 4 ['masel [ u Uactu 4 ['naBsrl.

911. [omyckaromuM K padoTaM, BBIMOJHSAEMBIM [0 PACIOPSDKCHHIO WM HapsIy B
ycrpoiictBax TAW, sBisercs omepaTUBHBIM MM ONEpPaTMBHO-PEMOHTHBIM NEPCOHAN Liexa,
y4acTKa TEXHOJOTHUECKOT0 00BhEKTa, UMEIOIINIA IPYIITY 10 3JieKTpode3onacHocTH He Hipke I11.

[IpouzBoauTento paboT, UMEIOLIEMY TPYHIy MO 3JekTpobOe3onacHocTH He Huke IV, u3
quclia 3JIEKTPOTEXHUYECKOTO MTEPCOHAA, pa3peliaeTcs COBMEaTh 00S3aHHOCTH Oy CKAOIEro
U OIpEeNeNsATh, BO BpeMs MOJATOTOBKHM pabouero mecra, Mepbl 0€30IacHOCTH, CBSI3aHHBIE C
anekTpuieckoit yacteio TAU, o uem BHOCUTCS 3anuch B Tpady «OTAenbHbIC yKa3aHU HapAIa.

I'maBa X
IHHEPEHOCHBIE 9JIEKTPOMHCTPYMEHTbBI U CBETHJIBHUKHU, PYYHbBIE
AJIEKTPUYECKHUE MAIINHBI, PA3JIEJIMTEJIbHBIE
TPAHC®OPMATOPDBI

912. IlepeHOCHBIE DJJIEKTPOMHCTPYMEHTHI W CBETWIbHUKH, PYYHBIE BJICKTPUUYECKUE
MAIlIMHBI, Pa3JEeNUTENbHBIE TpaHC(HOPMATOPbl M JPyroe BCIIOMOraTeilbHOE 00O0pyIOBaHUE
UCIOJb3YIOTCS IIPU BBIOJHEHUU paboT ¢ colmoieHneM Hactosmux [Ipasui.

913. K BbImonHEHHIO pabOT C HCHOJIb30BAHUEM DJICKTPOMHCTPYMEHTOB M PYUYHBIX
JNEKTPUYECKUX MAIIMH ¢ KI1accoM 3amuTel 0 1 I, B MOMEIIEHNAX ¢ NOBBILICHHON OMAaCHOCTHIO,
JIOJDKEH JIOMYCKaThCs MEPCOHAN, MMEIOIINI TPYIIIY MO 3JIeKTpode3onacHocT He Huxe I1.

914.  IloxmkmroueHuWe  BCIIOMOTATENIBHOTO  00OpynoBaHMsl  (TpaHC(OpPMaTopoB,
npeoOpa3oBareseil 4acTOThl, YCTPOMCTB 3alIUTHOTO OTKIIIOYEHHUS U T.I1.) K DJIEKTPUYECKON CeTH
U OTCOEJUHEHHE €r0 OT CETH JIOJKEH BBINOJHATH AJIEKTPOTEXHUYECKUIN MEpPCOHaN, UMEIOIINN
rpynmy 1o anekrpobe3omacHoctd He Hmwke III, M KOTOpbBIM 3KCIulyaTupyer oTy
AJEKTPOYCTAaHOBKY.

915. Knacc 3aImThl IEPEHOCHOTO 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA U PYUYHBIX dJIEKTPUUECKUX MALLUH
JOJDKEH COOTBETCTBOBAaTh KAaTETOPUU  AJIEKTPOOE30MAaCHOCTU IMOMEIEHUS U YCJIOBUSM
IIPOM3BOJICTBA PAabOT C NPUMEHEHUEM HJIEKTPO3AIUUTHBIX CPEACTB, COIJIACHO TPeOOBaHUSM,
ycTaHOBJIeHHBIM B Tabmune Ne 8.
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916. B momermieHusX C TOBBIIMICHHOH OMACHOCTBIO U OCO0O OMACHBIX IEPEHOCHBIE
ANEKTPUYECKUE CBETHIILHUKU JOJKHBI TIOJy4YaTh HampshKeHUe He Bolie 25 B.

B ciydae BeinmonHeHUs paboT B 0c000 HEOIArONPUATHBIX YCIOBHSX C TOYKHU 3PEHUS PUCKOB
(B KoJo/Iax BRIKITIOUATENeH, orcekax KPY, 6apabanax KOTIOB, METAJUIMUECKUX pE3epByapax u
T.I1.) IEPEHOCHBIE CBETUIILHUKH JIOJKHBI UMETh HaIpsikeHue He Boiie 12 B.

917. Ilepen HawamoM pabOT ¢ PYYHBIMH DJICKTPUUYECKHUMH MAalTUHAMHU, MEPEHOCHBIMH
ANEKTPOMHCTPYMEHTAMHU U CBETHIILHUKAMH CJICIYET:

1) onpenenuTs MO NAaCHOPTY KJIACC MAIIMHBI UM UHCTPYMEHTOB;

2) NpOBEPUTH KOMIUIEKTHOCTb U HAJEKHOCTh KPEIJICHUSI IeTaJIEH;

3) yCTaHOBUTH MyTEM BHEUTHETO OCMOTPA IEJIOCTHOCTh Kabels, ero 3aluTHON TPYOKH H
IITETICETTFHOW BHJIKH, IEJIOCTHOCTh HW3OJISIIMOHHBIX JIETale KOopIyca, PYKOSTKH U KPBIIIEK
LIETKOJIepKaTeNeH, 3alUTHBIX KOXKYXOB;

4) npoBEpUTH UCIIPABHOCTH BBIKIIIOUATENS;

5) BBITIOJIHUTH (TTpU HEOOXO0AMMOCTH) TecTupoBanue Y30,

6) IPOBEPUTH PAOOTY IEKTPOMHCTPYMEHTA UM MAIIMHBI HA XOJIOCTOM X0y,

7) mpoBepuTh y MamuHbl | Kjacca 3alMThl MCIPABHOCTh LIETIH 3a3eMIICHUS (KOPILyC
MAaIlIMHBI- 3a3€MJISIOIINI KOHTAKT IITENCEIbHON BUJIKH).

918. 3ampeniaeTcst UCMOIB30BATh B pa0OTE PYUYHBIC AIEKTPUICCKHNE MAIITUHBI, IEPEHOCHBIC
ANEKTPOMHCTPYMEHTBI M  CBETWJIBHMKM C OTHOCSIIMMCS K HHUM  BCHOMOTaTeIbHBIM
o0opyaoBaHHEM, UMEIOIHE TePEKTHI U HE MPOIICANINE TEPHOTUICCKON MPOBEPKU (MCTIBITAHHMS ).

919. Ilpu MoONB30BaHUM IEKTPOUHCTPYMEHTOM, PYUYHBIMH DJIEKTPUYESCKHUMH MAIllMHAMH,
MEPEHOCHBIMU CBETHWJIbBHMKAaMH WX MPOBOJAa M KalOeau MOJKHBI MO BO3MOXKHOCTH OBITH B
MOABEIICHHOM TOJI0KEHUH.

920. 3ampemaercss HEMOCPEICTBEHHOE COMPUKOCHOBEHHE IIPOBOJIOB M Kabenmehd ¢
TOPSTYMMH, BIQXKHBIMU M MACISTHBIMH TTOBEPXHOCTSMHU U TIPEIMETAMH.

921. Kabenb 37eKTpOMHCTPYMEHTA OHKEH OBITH 3alTUIIICH OT CITy4ailHOTO MEXaHUUECKOTO
MOBPEKIACHUS U OT COMPUKOCHOBEHUS C TOPSYNMH, CHIPHIMH U MACIISTHBIMU TIOBEPXHOCTSIMHU.

922. 3anpemiaercs HATATHBATh, IEPEKPYyIHBATh, CITABIUBATH U NTeperndaTh Kadeb, CTABUTH
Ha HETO THKECTH, a TaKXkKe JOMyCKaTh MEPEeCceYeHHe ero C TpocaMu, KadelssMHu, IIIaHTaMu
ra3ocBapoOYHOro ammapara.

923. [1pu oOHapyKEHNU KaKUX-THO0 HEUCIIPABHOCTEH paboTa C pyUYHBIMHU JIEKTPHUECKUMHU
MallMHAMM, TEPEHOCHBIMH JJIEKTPOMHCTPYMEHTAMHU U CBETHJIBHUKAMU JIOJDKHA OBITh
HEMEJIJIEHHO MPEeKpallleHa.

Ta6muia 8

YciaoBus UCNOJL30BAHUS B pa60Te JJEKTPOMHCTPYMEHTA M PYUYHBIX JJICKTPUYECKUX
MalIUH Pa3JuYHbIX KJIaCCOB 3allIMThI

MecTto padoThI Kuace YciioBus npuMeHeHHs 3JIEKTPO3alUTHBIX
3aLUTHI CpeacTB
3J1eKTPOUH-
CTPYMEHTa
|
JIeKTPH-
YecKHX
MalnH

[Tomemenus 6e3 I B ciryuae cucremsr TN-S — 6e3 npumenenus
HOBBIILICHHOH ONTACHOCTH 9NIEKTPO3ALIUTHBIX CPEICTB PU
monkIroYeHnH depes Y30 wmu ¢
NPUMEHEHHEM XOTS OBl OJJHOTO 3alIUTHOTO
cpenctsa. B cmyuae cucremsr TN-C — ¢
NPUMEHEHHEM XOTS OBl OJHOTO 3alUTHOTO
CpencTBa.

1I be3 npruMeHeHus 3J1eKTPO3aUTHBIX CPELICTB
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I be3 npuMeHeHust 371eKTPO3alUTHBIX CPEJICTB
ITomenienus ¢ NOBBILIEHHON | B ciryqae cucremsr TN-S — 6e3 mpuMeHeHUS
OITaCHOCTBIO ANEKTPO3AIIUTHBIX CPEIICTB MPH

noKItoYeHNH yepe3 Y30 Wi py MUTaHUuH
TOJIBKO OZTHOTO 3JIEKTPONPHEMHHKA (MAIINHA,
HWHCTPYMEHT) OT OTACIBHOTO HCTOYHUKA
(paznenuTensHEIN TpaHCchopMaTop,
reHeparop, mpeobpasoBatens). B ciyuae
cucrembl TN-C — ¢ mpuMeHeHHeM XOTsI Obl
OJIHOTO JIEKTPO3ALIUTHOTO CPEACTBA.

II be3 npuMeHeHust 371eKTPO3alUTHBIX CPEJICTB
I be3 npuMeHeHus 3J1eKTPO3aIUTHBIX CPELICTB
Oco00 oracHble NOMENIEHUS I C ucnons3oBanueM Y30 uim ¢ npUMEHEHUEM
XOTsI OBI OJTHOTO 3JIEKTPO3ALINTHOTO CPEACTBA
II be3 nprMeHeHus 3JIEKTPO3aIUTHBIX CPEJICTB
I be3 npuMeHeHus 371eKTPO3alUTHBIX CPEICTB
[pu Hanmmauu 0cobo | 3anpeniaercs UCIOJIb30BAHNE
HEOIArONpPHUATHBIX YCIOBHH 1I C mpuMeHEHHEM XOTsI OBl OJHOTO 3alIUTHOTO
(B cocynax, anmaparax u cpencTsa. bes npumenenus
APYTHX METAJUIMICCKUX 9JIEKTPO3AIIUTHBIX CPEJICTB MPHU
EMKOCTSIX C OIPaHHYCHHOM MOIKITFOYeHUH yepe3 Y30 Wity pu MUTaHuU
BO3MOKHOCTBIO TOJIEKO OZHOTO SJIEKTPOIIPHEMHHIKA OT
TIEPEMENIEHUS ¥ BBIXO/1A) OTAEJILHOTO UCTOYHHUKA.
111 bes ucnonb3zoBaHUs 3EKTPO3AILUTHBIX
CpeacTB

924. Bri1aHHbIE U UCTIOJIb3yEMbIE B pa0OTE pyUHBIE AIEKTPUUECKUE MAILIMHBI, IEPEHOCHbBIE
JIEKTPOMHCTPYMEHTBl U CBETUJIBHMKH JIOJDKHBI OBITH ITOCTABJIEHbI HA YYET XO3SHCTBYIOLIUM
CyOBEKTOM (CTelHaIn3upOBaHHbIM MOJAPA3ACIEHUEM), MPOXOJUTh MPOBEPKY U MCIIBITAHUS B
CPOKM U B 00BEMax, YCTAHOBJIEHHBIX TEXHUYECKHMMM YCIOBUSIMH JTHX YCTPOWCTB, HX
IIPOU3BOIUTEIIEM.

925. Jlns noazepkaHusi UCIIPABHOTO COCTOSIHUSL, TPOBEACHUS EPUOINIECKUX HCTIBITAHUH
U TPOBEPOK PYUHBIX OJJIEKTPUYECKUX MAIIMH, HEPEHOCHBIX 3JEKTPOUHCTPYMEHTOB U
CBETUJIbHUKOB, BCIOMOTaTeIbHOIO 000pYy10BaHUs, IPUKA30M YIIPABIISIOLIETO X035 CTBYIOIIETO
cyObeKTa JOKEH OBbITh Ha3HAYeH OTBETCTBEHHBIM paOOTHUK, HUMEIOUIMH Trpynmy Mo
anekTpobesonacHoctu He Hinke I11.

926. Ilpu ncYe3HOBEHUM HANpPSIKEHUS WIM MEpepbiBe B paboTe 3JIEKTPOMHCTPYMEHT U
PYUHBIE 3JEKTPUUECKHUE MAIIUHBI TOJIKHBI OBITh OTCOEJUHEHBI OT MJIEKTPHUUECKON CETH.

927. PaboTHHMKaM, MONb3YIOMIHUMCS 3JIEKTPOUHCTPYMEHTOM U PYUYHBIMU AJIEKTPUUECKUMU
MallliHaMH, 3aIlpenaeTcs:

1) mepenaBaTh pyyHbIE B3JEKTPUUYECKHE MAIIMHBI U 3JIEKTPOMHCTPYMEHT, XOTS Obl Ha
HEMPOJIOJKUTEIBHOE BpeMsl, APYTUM pabOTHUKAM;

2) pa3OupaTb py4HbIE 3JEKTPUUECKHE MAIMHBI U 3JIEKTPOMHCTPYMEHT, MPOU3BOAUTH
KaKOH-THO0 pEMOHT;

3) nepxatbcd 3a MPOBOJ D3JIEKTPUUECKONM MAIIUHBI, 3JEKTPOMHCTPYMEHTa, KacaThCs
BpAIAIOIINXCsl YacTel WIN YJAIATh CTPYKKY, OIHMIKU A0 HOJTHOH OCTAaHOBKU MHCTPYMEHTA UJIH
MaIl1HBI;

4) ycraHaBiuBaTh pabo4yl0 4acTh B MAaTPOH MHCTPYMEHTA, MALIMHBI M HU3bIMAaTh €€ W3
MaTPOHA, a TAK)KE PETYIMPOBATH HHCTPYMEHT 0€3 OTKIIFOUEHUS €T0 OT CEeTH;

5) paboTaTh C NIPUCTABHBIX JIECTHHUII;

6) BHOCUTHh BHYTpb 0apa0aHOB KOTJIOB, METANTHYECKUX PE3EPBYapOB M T.II. MEPEHOCHBIC
TpaHchopMaTOpbl U MPeoOpa30BaTENN YACTOTHI.

928. Ilpu WCIOJB30BAHUH PA3ACITUTEIBHOTO TpaHC(HOpMATOpa JOKHBI COOJIOIATHCS
clleAyIoMe TpeOOBaHUS:
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1) or pa3menuTensHOTO TpaHcpopMaTopa pa3peliaeTcss MHTaHWE TOJNBKO OJHOTO
ANEKTPONPUEMHHUKA;

2) 3ampeniaercs 3a3eMIIeHHe BTOPUYHONH OOMOTKH pa3eUuTeIbHOr0 TpaHchopmaTopa;

3) xopmyc TpaHcopmaTopa B 3aBUCHUMOCTH OT peXHUMa HEUTpadd MUTAIOIICH
ANEKTPUIECKON CETH JIOJDKEH OBITh 3a3eMJICH WM 3aHYyJIeH. B 3TOM ciiyuae 3a3eMJeHHe Kopiyca
ANEKTPONPUEMHHUKA, TPUCOEAUHEHHOTO K pa3ieIUuTeIbHOMY TpaHchopmaropy, He TpeOyeTcs.

I'nasa XI
PABOTHI B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX C IPUMEHEHUEM ABTOMOBWJIE,
Irry30onOAbEMHBIX MAIINH, MEXAHU3MOB U JIECTHUI]

929. B nsieKkTpoycTaHOBKax, pabOThl C HCHOJBb30BAHHUEM TIPY30IMOJBEMHBIX MAIIHMH H
MEXaHU3MOB BBIIOJIHAIOTCS 110 HAPSY.

930. Boaurenu, KpaHOBITUKH, MAITUHUCTHI, CTPONAIBIIUKH, pAOOTAIONINE B IEHCTBYIOIINX
ANIEKTPOYCTAaHOBKAX MM B OXpaHHOI 30He BJI, 10KHBI HMETH TPYIITY MO AJIEKTPOOE30MacHOCTH
He Huxke 11

931. [Ipoe3a aBTOMOOMIICH, KpaHOB M MEXaHU3MOB 110 TeppuTopun OPY 1 B 0XpaHHOI 30HE
BJI ocymectBisiercss moa HabmrogeHueM paOOTHUKA, MMEIOIIET0 MpPaBO OCMOTpa (M3 YHCIIA
ONEpaTUBHOTO WJIM OINEPaTUBHO-PEMOHTHOTO IE€pCOHaja, pabOTHUKA, BBIIAIOLIETO Haps,
PYKOBOAUTENSL paboT), a B AJIEKTpOycTaHOBKax HampspkeHueM 10 1000 B — nmox Habmronenuem
MIPOM3BOAUTENSI pabOT, UMEIOIIETO TPYMIY MO dJeKTpode3onacHocTr He HUke [V. Bo Bpems
CTPOUTEIILHO-MOHTAXXHBIX paboOT B oxpaHHOH 30He BJI, nmepemerienne aBToMoOUIeH, KpaHOB U
MEXaHU3MOB OCYILIECTBIIETCS TOJ HaONIOJCHUEM PYyKOBOIUTENSI pabOT WM MPOU3BOIUTENS
paboT, UMEIOIIEro TPYMITY o AIeKTpobde3onacHocTu He Hinke 111

932. YcraHoBka U paboTa Tpy30M0IbEMHBIX MAIllUH U MEXAaHU3MOB B JJIEKTPOYCTaHOBKaX
JOJDKHBI  BBIMIOJHATBCA IO HENPEPhIBHBIM  PYKOBOJICTBOM M HaJI30pOM pPabOTHHKA,
OTBETCTBEHHOTO 3a 0€30macHOE MPOU3BOACTBO PabOT KpaHaMHU (IMOJBEMHUKAMH, BBIIIIKAMH),
MMEIOIIEro rpymnmy 1o sjiekTpobe3omacHoctd He Hwke V. B rpade «OtnenvHble yKa3aHUs)
Hapsiia Jenaercs 3amuch O Ha3HAaYeHUWM pabOTHUKA, OTBETCTBEHHOIO 3a Oe3omacHoe
MIPOU3BOJICTBO PabOT KpaHaMu (TIOJHEMHUKAMHU, BBIIIIKAMU ), C YKa3aHUEM JTOJDKHOCTH, (haMUITHH
Y MHUIIMAJIOB, a TAK)KE BBIMOIHIEMbIX [0/ €M0 PYKOBOACTBOM PadoT.

933. Bo Bpems npoe3na no tepputopun OPY u nox BJI, BeIABUXKHBIE U TOTBEMHBIE YaCTH
IPy30M0AbEMHBIX MAIIUH U MEXAHU3MOB JOJKHBI HAXOAUTHCS B TPAHCIOPTHOM IOJIOKEHUH.

934. ITo poBHOI MECTHOCTH, B Tpezesax pabodero Mecra, €clii He TpeOyeTcs: Mpoe3KaTh
noA IMHAMU W mnpoBogamu BJI, Haxomdmuxcs moa HanpsDKEHUEM, pPa3pemiaeTcs Ipoesn
Ipy30IM0BEMHBIX MAIIMH C MOAHATHIM pabodnuM opraHom, 0e3 rpysa u Jrojael Ha MOJIbEMHON U
BBIJIBIYKHON YaCTH MAIlMHBI, €CJIM TaKOE MEPEMEIIECHHUE MPENYCMOTPEHO HHCTPYKIIMEN 3aBoAa-
U3TOTOBUTESL.

935. Ha teppuropuu OPY, ckopocTh IBHKEHUS TPY30HOIbEMHBIX MAIIMH U MEXaHU3MOB
OTIpEeIeNIAETCS] MECTHBIMHU YCIIOBUSIMH, HO HE JIOJDKHA IpeBbImaTh 10 kM/4.

936. ABTOMOOWIIH, TPY30IOABEMHBIC MAIIIMHBI 1 MEXaHU3MBI JIOJDKHBI TIpoe3xath moa BJI
B MECTax HaUMEHBIIIETO MPOBEca MPOBOIOB (BOIM3H OIIOD).

937. Tlpu ycraHoBKe KpaHa Ha MeCTe pabOThl, PyKOBOIUTEIEM padOT COBMECTHO C
JIOIY CKAIOIIIUM JTOJDKEH OBITh OTpe/ieieH BO3MOXHBIN Y4aCTOK MepeMeIIeHus cTpelbl KpaHa. J{o
Hadaja paboT 3TOT y4YacTOK JOJDKEH OBITh OTpaHMYeH KOOPAMHATHOM 3aIlUTON KpaHa WIIH
mectaMu ¢ GIakKkamMu, a B HOUHOE BPEMS — CUTHAIIbHBIMU OTHSIMHU.

938. [lox HaxonmammMMUCsS MoJ HampsbkeHueMm npoBojnamu BJI manpsbxkenuem no 35 xB
BKJIIOUUTENBHO, 3alpellaeTcss YCTaHABIMBATh M BBHIMNOJIHATH PAOOTHI TPYy30MOIBEMHBIMU
MallMHAMU U MEXaHU3MaMH. Y CTAHOBKY I'Py30I0bEMHON MAIIMHbI (MEXaHU3Ma) Ha BBIHOCHBIE
OTIOPHI U MEPEBOJ €€ pabouero opraHa M3 TPAHCHOPTHOTO TOJIOXKEHUS B pabouee MOJIOKEHHE
MIPOM3BOJIUT YINPABJISIOMIMA MAIIMHOW MAaIIMHHUCT. 3ampeuiaeTcs NPUBJIEKAaTh K BBITOJHEHUIO
3TOU PabOTHI APYTUX PAOOTHUKOB.
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939. Bo Bpems mpoesfa, yCTAaHOBKHM M pabOThl aBTOMOOMIIEH, TPy30II0{bEMHbBIX MALIHH U
MEXaHM3MOB, PACCTOSHUS OT TPY30B, MOABEMHBIX U BBIIBMKHBIX 4YacTei, CTpPOIOB,
Ipy303aXBaTHBIX MPHUCIIOCOOICHHUH 10 TOKOBEAYIIMX YacTel, HAXOAAIMINXCS IO HANpsHKEHUEM,
JOJDKHBI OBITh HE MeHee yKa3aHHbIX B Ta0ymie Ne 1.

940. YV TenecKONMMYECKUX BBIIMIEK U THAPONOIBEMHHUKOB IMEpe] HadyajaoM padoT JOJHKHBEI
OBITh MPOBEPEHBI B ACHCTBUM BBIIBH)KHBIE U MOJBEMHBIE YACTH, & Y TEIECKOMUYECKUX BBIIIEK,
KpOME TOTO, TIOJJbeMHAs 4acTh JIOJDKHA ObITh YCTAaHOBJECHA BEPTHUKAIBHO U 3a(UKCHpPOBaHA B
TaKOM TOJIO’KEHUH.

941. Tlpu BbIMONHEHUH PA0OT HA YIJOBBIX OINOpaX, CBS3aHHBIX C 3aMEHON H30JIATOPOB,
MIPOBOJIOB MM PEMOHTOM apMaTypbl, 3allpellaeTcsl yCTaHABIMBATh TEIECKONMUYECKHE BBILIIKU
(TUAPOIIOIBEMHUK) BHYTPHU YTJI1a, 00pa30BaHHOTO MPOBOAAMHU.

942. Ilpu npousBoactee padbotr B OPY u B mpenemax oxpanuoit 30HbI BJI, 6e3 cHATHA
HATNPSDKEHUS, MEXaHU3MBI M TPY30I0IbEMHBIC MAIIHHBI JIOJDKHBI OBITh 3a3€MIICHBI.

943. [I'py3onoabemMHble MallMHBl HAa TyCEHUYHOM XOAY TMPH HMX YCTAaHOBKE
HETIOCPEJICTBEHHO Ha TPYHTE 3a3eMJISTh HE TpeOyeTcs.

944. Eciu B pe3yabTaTe CONPUKOCHOBEHHUS C TOKOBEYIITUMH YaCTAMHM UM BOSHUKHOBEHUH
NEKTPUYECKOTO paspsia MEXaHW3M WIM TPy30I0AbEMHAs MalllMHA OKAXyTCi IOJ
HaNpsDKEHUEM, TPUKAacaThesl K HUM U CITyCKaThCS ¢ HUX Ha 3€MJII0 WM MOJHUMAThCS Ha HUX JI0
CHATHS HANpsDKeHUs 3ampelnieHa. Boaurens (MammHUCT) 0053aH NPEAYNPEIUTh OKPYKAIOIIUX
pabOTHUKOB O TOM, YTO IPYy30MOIbEMHAS MalllMHa, MEXaHW3M WJIM aBTOMOOWIIb HAXOJUTCS TOA
HaIpsKEHUEM.

B cnyuae Bo3ropaHusi rpy30noJbeMHONW MAIIMHBI, MEXaHW3Ma WJIM aBTOMOOMJIBHOIO
TPAHCIIOPTA, HAXOSAIIET0Cs O]l HAMPSKEHUEM, BOAUTENb (MAIIMHUCT) AOJKEH COPBITHYTh HA
3eMJII0, COEIMHUB HOTM M HE MPHUKACasACh pyKaMH K MalluHe. 3aTeM CJeAyeT YAATUThCS OT
MAaIlIMHbI Ha PACCTOSIHUE HE MEHee 8 M, MePEeBUTAsICh «TYCHHBIM HIarom» (MSATKY OJHOW HOTH
MIPUCTAaBIISASA K HOCKY JIPYTOi, HE OTPbIBasi CTYITHU HOT OT 3€MJIH).

945. Bo BpemMst pabOThI TPY30MOABEMHBIX MAIIHMH, 3alpemiaeTcs MpeObIBaHNE JIFOICH TTOT
MOJIHUMAEMBIM TPy30M, TI0]] KOP3UHOM TEIECKOMNYECKOM BBIILIKH, a TAKKE HA PACCTOSIHUU OJMKe
5 M OT HaTATMBAEMBIX POBOIOB, TPOCOB, YIIOPOB, KPEIUICHUI U pabOTAIOMINX MEXaHU3MOB.

946. Bo Bpems BBIMOJMHEHUsS PAOOT C TEIECKOMUYECKON BBINIKHA (THIPOMOIHEMHHUKA)
JO0JDKHA OBITH oOecrieueHa IMOCTOSIHHAs 3pHUTENbHAs CBS3b MEXAY HAXOAALIMMCS B KOp3UHE
(;ronpke) wieHoM Opuraabl U BoguTeneM. [Ipu OTCYTCTBUM Takoi CBS3M y BBIIIKH JOJKEH
HAXOJUTHCS WICH OpUrajbl, IepeaalonIfi BOAUTEII0 KOMAH/Ibl O IOJbEME WIN CIIyCKE KOP3HHBI
(JTFONTBKN).

947. PaboThl C TENECKOMMYECKUX BBIMICK (THIPOMOABEMHUKOB) BEHYTCS, CTOS Ha JTHE
KOP3UHBI (JIIOJBKU), MOJIB3YSICh CTPOIOM HPEIOXPAHUTEIHHOTO MOsiCa U 3aKPENHBIINCH Yepe3
OJIOKMPOBKY BEPEBKH MPEIOXPAHUTEIHFHOTO MOSACA C SHEPTONOTIIOIATENEM.

948. Ilepexom u3 Kop3WHBI (JIFOJIBKKM) Ha OMOpPY WWIM 00OpyIOBaHME W OOpaTHO
OCYILIECTBIISICTCS TOJIBKO C Pa3peIIeHus IPOU3BOAUTEINS padoT.

949. B ciyyae CONMPUKOCHOBEHHUS CTPEIbl KpaHAa WM KOP3WHBI (JIFOJBKH) MOIBEMHOTO
MEXaHU3Ma C TOKOBEAYUIMMHU YaCTAMH, HAXOIAMMUCS TI0JI HAIPSHDKEHUEM, MALIMHUCT JI0JKEH
MIPUHSTH MEPHI K OBICTpENIIIEMY pa3phiBY BO3HUKIIETO KOHTAKTa U OTBEACHHIO MOABHKHOM YacTh
MeXaHU3Ma OT TOKOBEIYIIUX YacTeil Ha paccTOsHUE, He MeHee ykazaHHoro B Tabmume Ne 1, ¢
MPEeyNpekXACHUEM OKpYKaOIUX pPAOOTHUKOB O TOM, YTO MEXaHU3M HaxOJUTCS IMOJ
HaMPSKEHUEM.

950. 3anmpemiaercs MCIOJB30BaTh IEPEHOCHBIE METAUIMYECKHE JIEeCTHUILI B PY
HanpspkeHneM 220 kB u Huke, a Takke B 3/IaHUAX M COOPYXKEHHUSIX AJIEKTPOYCTAaHOBOK,
OTHOCSIIMUXCS K TOMEILIEHUSIM C MOBBIILIEHHOW ONAaCHOCTBHIO U 0COO0 OMACHBIM.

951. B OPVY nanpsokxennem 330 kB u Bblllle IPUMEHEHNE NMEPEHOCHBIX METAIIMYECKHUX
JIECTHUI] pa3penaeTcs Ipu COOMIOACHNN CIEAYIOMINX YCIIOBHIMA:
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1) JICCTHHLIA JOJKHA MCPCHOCUTHCA B I'OPHU3OHTAJIBHOM IIOJIOKCHUU T10J] HCIIPCPBIBHBIM
HaJ[30POM MPOMU3BOIUTENS pabOT, pabOTHUKA, UMEIOIIETO TPYIITY IO 3JIEKTPOOE30NaCHOCTH HE
ke [V, U3 dncna onepaTuBHOTO WIH ONIEPATUBHO-PEMOHTHOTO ITEPCOHATNA;

2) nns CHATHS HABEJCHHOTO IMOTEHIIMaja ¢ MEePEeHOCHOM JIECTHUIBI K HEeW OJKHA OBITh
MPUCOSANHEHA METATNIEeCKas 1IeTh, KACAIOIIAsICS 3EMITH.

952. 3anpemaercs paboTa Irpy30MOAbEMHBIX MAIIMH B YCJIOBHUSIX BETPa, KOTOPHIE MOTYT
BbI3BaTh NPHUOJIDKEHHE Ha HENOMYCTHMMOE PACCTOSHHE TIPy30B MJIM TPOCOB M KAaHATOB JUIA
MOJIBECKH T'PY30B, A0 HAXOASIIUXCS MO HAMPSHKEHUEM TOKOBEIYIINX YacTeH.

I'nasa XII
OPI'AHU3ALIIUA PABOTbBI KOMAH/IMPOBAHHOTI'O NIEPCOHAJIA

953. K xoMmaHAUPOBAaHHOMY ITEPCOHAITY OTHOCSITCS PAaOOTHUKH X03SHCTBYIONIUX CyOBEKTOB,
HampaBlisieMble N7l BBIMOTHEHHUS paObOT B JCHCTBYIONIUX, CTPOSIINXCS, TEXHOJIOTHYECKH
MEPEBOOPYKAEMBIX, PEKOHCTPYUPYEMBIX JJIEKTPOYCTAaHOBKaX, HE COCTOsIIME€ B IITaTe
NPEINPUSTHIA — COOCTBEHHUKOB 3JIEKTPOYCTaHOBOK.

954. [TosryueHue pa3perieHus Ha padoThI JOIMYCK K BBIMOJTHEHUIO pa00T KOMaHIUPOBAHHBIM
MIEPCOHAIIOM TPOU3BOAMUTCS B COOTBETCTBUU C HacTosumHu [IpaBumamu.

955. KoMaHmupyemblii TIepcoHal JOJKEH MOCTOSTHHO UMETh MpHU ce0e pa3pelnTeTbHbIN
TaJOH, COIJIACHO 00pa3ily, yCTaHOBIEHHOMY Hactosmu [IpaBunamm.

956. Xo03sAHUCTBYIOIHA CYOBEKT, OTKOMaHIWPOBABIIMI TEPCOHAN, JODKHA YKa3aTh B
COMPOBOJIUTEIILHOM THChbME IIe]b KOMaHIAMPOBKH, JHI], KOTOPBIM MPEIOCTaBISETCS MPABO
BBIIaYU HApPS/IOB, JIMII C MPaBOM OBbITh PYKOBOAUTEISIMH DPAaOOT, MPOU3BOAMUTENSIMHU DPadoT,
YJIeHaMU OpUTaJIbl, U TIOJTBEPAUTH TPYIIIHI IO AJIEKTPOOE30MaCHOCTH 3TOTO NIEpCoHAIa.

957. Ilo npuOkITHK Ha MECTO Ha3HAYCHHMS, KOMaHAMPOBAHHBINA TIEPCOHAN 00sI3aH MTPOUTH
o0y4yeHHe TI0 OXpaHe 310pOBbsI U O€30MACHOCTH TPY/Ia, B COOTBETCTBUU C TPEOOBAHUSAMH 3aKOHA
00 oxpaHne 370poBbi U Oe3omacHocTH Tpyna Ne 186/2008, 03HAKOMUTHCSA C DIEKTPUUECKOU
CXEMOW U OCOOCHHOCTSMU 3JIEKTPOYCTAHOBKH, B KOTOPOM MPEACTOUT MPOU3BOAUTH PabOTHI, a
MepCcoHaNl, KOTOpPOMY TMPEAOCTaBIseTCsl MNpPaBO BbIAAYM HApsAa, HCIOJIHATH O0S3aHHOCTU
pykoBoxuTenss paboT W mpou3BoxuTens paloT, 00s3aH TPOWTH O0OydeHHe IO CXeme
ANEKTPOCHAOKEHUS SJIEKTPOYCTAHOBKH.

958. PaGoronatens, moayyaromuil yciryru, JobKeH odecneunBaTh 00yueHHe paOOTHUKOB
0 KOHKPETHBIX BHJaX AESITEIbHOCTH COOTBETCTBYIOLIETO MPEINPUSITHS, O PUCKAX AJIS OXpaHbl
3I0POBbS U O€30MaCHOCTH TPYAa, M O MEPOIIPHUATHUSAX I10 3aIUTE U NPEAYIPEKACHUIO HA YPOBHE
MPENNPUATHS, YKa3aHHBIX B KOJUIEKTUBHON KapTOuke 00ydeHHs B 00JIaCTH OXpaHbl 3J0POBbs U
6e30macHOCTH Tpya.

959. KomrekTrBHAs KapTOyka OOy4YeHHUs B OOJIACTH OXPaHBI 3I0POBbS U OE30MaCHOCTH
TpyJla COCTAaBJISECTCA B JBYX OJK3EMIUISIPAX, W3 KOTOPBIX OJHMH DJK3EMIUISP XpaHUTCS Y
paboToaaTensi/Ha3HAYeHHOTO PaOOTHUKA/BHYTPEHHEH CITy)KObI TPEIyNpekKICHUsT W 3alllUTHI,
NPOBOJUBIIEH 00yUYeHHE, a APyroi — y paboTomares MoayyuBIINX 00ydeHne pabOTHUKOB.

960. I[IpenocraBiieHre KOMaHIUPOBAHHOMY IEPCOHATY TMpaBa Ha BBIIOJHEHHE PabOT B
JEUCTBYIONINX JIEKTPOYCTAHOBKAX B KAUECTBE PAOOTHUKOB, BEIIAIOIINUX HAPS, PyKOBOIUTEICH
paboT U MPOU3BOIUTENCH pabOT, HAOIIOJAIONINX, YJICHOB OpUTabl, MOXKET OBITH TIOITBEPIKIACHO
YIOPABJISIOMUM  XO3SUCTBYIOLIET0 CyOBeKTa (CHEIUATU3UPOBAHHOTO —TMOApA3JCICHUs) —
COOCTBEHHUKA AJIEKTPOYCTAHOBKH, PE30JIOIIUEH Ha MMChME TPEATIPHUSTHS, OTKOMaHINPOBABIIIETO
MIEPCOHAI, WIIH MTPUKA30M XO3AHUCTBYIOIIETO CYObeKTa (CIEHATN3UPOBAHHOTO MOIPa3eIICHus ).

961. OOydeHHe KOMaHAMPOBAHHOTO IIEPCOHANA  OCYIICCTBISETCS  IEPCOHAIOM
XO3SICTBYIOIIETO CyOBheKTa — COOCTBEHHUKA AJIEKTPOYCTAaHOBKHU, U3 YUCIIA aIMUHUCTPATUBHO-
TEXHUYECKOTO TIepCOHaNa, HWMEIOmEero V Tpymmy IO 3JIeKTPOOE30MacHOCTH, B cliydae
BBHITIOJTHEHHSI PadOT B AJIEKTPOyCTaHOBKax HanpsbkeHueM Boitie 1000 B, a mpu npoBeaeHnn padot
B QJIEKTpOyCTaHOBKax HanpspkeHueM 10 1000 B — rpynmy mo anextpobde3onacHocT He HUxke [V.
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962. Copepxanue OOy4YeHHs [OJDKHO OBITH OIPENEIEHO OO0YyYaromuM paOOTHHUKOM B
3aBHCUMOCTH OT XapaKTepa U CI0KHOCTU PabOT, OT CXeMbl U OCOOEHHOCTEN IEKTPOYCTAHOBKH.
dakt 00yueHHs Ha paboyeM MecTe PErHCTPUPYETCs B HapsiJe, TUIIOM BBLAABIIUM HapPSI.

963. Xo3siicTBYIOINH CYOBEKT, OTKOMAaHIUPOBABIIUHN MEPCOHAN, HECET OTBETCTBEHHOCTH
32 COOTBETCTBHE MPUCBOCHHBIX KOMaHIUPOBAHHOMY II€PCOHAITY TPYIIII 110 AJIEKTPOOE30MaCHOCTH
Y MpaB, B COOTBETCTBUHU C 11.956.

964. X03gHUCTBYIOINI CYOBEKT, B JIEKTPOYCTAHOBKAX KOTOPOTO MPOM3BOIATCS pabOThI
KOMaHIMPOBaHHBIM IIEPCOHATIOM, HECET OTBETCTBEHHOCTh 3a COONIO/IEHHE Mep 0e30MacHOCTH,
o0ecreynBaloOIUX 3aUIUTy PAOOTHUKOB TMOPAKEHHH AJIEKTPHYECKUM TOKOM U CMEPTEIbHBIX
JIEKTPONOPAKEHUH, BbI3BAaHHBIX PA0OYMM U HABEJCHHBIM HAIPSKCHUEM DJIEKTPOYCTaHOBKH, a
TaKXe 3a MPaBUIBLHOCTH JIOMyCKa MepcoHaa K MPOU3BOACTBY paboT.

965. IloaroroBka pabouero Mecta M JOMyCK KOMaHIAPOBAHHOTO MepcoHaia K paboTraMm B
ANIEKTPOYCTAHOBKAX OCYIECTBISAETCS B COOTBETCTBUM C HacTosAmmMH IIpaBuiiamMu, nepconaioM
XO3AHCTBYIOLIETO CyOBEKTA, B 3JIEKTPOYCTAHOBKAX KOTOPOTO MIPOU3BOJATCS pabOTHI.

966. Ha BJI Bcex ypoBHei HampspKEeHHsS BO3MOXKHO COBMEIICHUE PYKOBOJHUTEIEM paboT
WIA TPOU3BOAUTENIEM DPAOOT W3 4YHCIa KOMAHIMPOBAHHOIO IEpcoHala 00sA3aHHOCTEH
JOMYCKAIOIIETO B TEX B CIy4asX, KOrJa JJIsl MOJATOTOBKH pabouero Mecta HE0OX0AUMO TOIBKO
IIPOBEPUTH OTCYTCTBHE HANIPSYKECHHS M YyCTAaHOBUTH IIEPEHOCHBIE 3a3€MJIEHUS HAa MecTe paboT, O3
OINEPUPOBAHUS KOMMYTALIMOHHBIMHU amIapaTaMu.

967. XO3SAMCTBYIONIUM  CYOBEKTaM,  DJEKTPOYCTAaHOBKHM  KOTOPBIX  ITOCTOSTHHO
00CITy’)KUBAIOTCSI PaOOTHUKAMHU XO3SHCTBYIOIUX CYOBEKTOB, MPEAOCTABISIONIMX CEPBHUCHBIC
yCIyTH, pa3pelaercs NpeAoCTaBIATh ATUM pabOTHHKAM IpaBa ONEPATUBHO-PEMOHTHOIO
NepCOHaja MOCJE COOTBETCTBYIOIIErO OOYYEHHsS M OICHKM 3HAaHUM KOMHCCHEH IO MECTy
MTOCTOSTHHOM PaOOTHI.

968. PaGoTel Ha AEHUCTBYIOIIUX 3JEKTPOYCTAHOBKAX MPOM3BOIATCS KOMaHIUPOBAHHBIM
[IEPCOHAJIOM Ha OCHOBE HAPSAAOB M PACHOPSDKEHUM, a e€ClM KOMaHIMPOBAHHOMY IE€PCOHATY
MIPEOCTABIISACTCS MPABO ONEPATUBHO-PEMOHTHOTO MIEpCOHANa, paboThl MOTYT MIPOBOJIUTHCS U B
MOPSAJKE TEKYIIEH IKCIUTyaTallul, B COOTBETCTBUU C NosiokeHusiMu Yactu 4 ['nassi 11.

T'nasa XIII
JOIMYCK NEPCOHAJIA CTPOUTEJBHO-MOHTAKHBIX U TIPOEKTHBIX
MPEINPUSITUNA K PABOTAM B JEVCTBYIOIIUX DJEKTPOYCTAHOBKAX B
OXPAHHOW
30HE JIMUHUM JIEKTPOIIEPEIAUN

Yacrtp 1
OO01ue nmosoxxeHust

969. CTpouTEeIbHO-MOHTAKHBIC, PEMOHTHBIC W HaJaJ04YHbie PAaOOTBI HA TEPPUTOPHUH
XO3AUCTBYIOIETO CyObEKTa — COOCTBEHHHMKA SJICKTPOYCTAaHOBOK, JOJKHBI BBIIOJHATHCS Ha
OCHOBaHMM JOrOBOPA WJIM HMHOTO COTJAIIEHUs, 3aKIOYEHHOTO B MHCBMEHHOM BHJIE CO
CTPOUTEIILHO-MOHTAXXHBIM NpeanpusatueM (naisee — CMII), B KoTOpoM JOIKHBI OBITH YKa3aHbI
CBEICHMSI O cofiepaHUK, 00bEME U CPOKE BBIMIOJHEHUS paboT, UCIOIb3yEMbIX MEXaHU3MaX M,
npu  HEOOXOAMMOCTH, Bpemsi aBapuiiHOH roroBHOcTH. [lepconan CMII  cumraetcs
KOMaHAMPOBaHHBIM NIEPCOHAIIOM.

970. Ilepen nauanom pab6or CMII HOKHO TPEACTaBUTH CHUCOK MEpCOHAaNla, UMEIOIIETO
IIPaBO BbIJIaYM Hapsia U MPaBO UCIOJIHEHUs O0S3aHHOCTEN PYKOBOAMTENS paboOT, C yKa3aHUEM
dbamMuHii, UMEH U 0TYECTB, 3aHUMAEMBIX UM JIOJDKHOCTEH, TPYIII MO 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH.

971. Ilepen Hauamom padOT, pyKOBOJIUTEH WIIH YIIOJTHOMOYEHHOE JIUIIO XO3SHCTBYIOIIETO
cyObeKkTa (CHenMamTu3upOBaHHOTO TMOJpa3felieHus), COoBMecTHO ¢ mpeacTtaButenem CMIIL,
JOJDKHBI  COCTaBUTh aKT-J0MYCK Ha IPOU3BOJICTBO pPabOT Ha TEPPUTOPUHU JECHCTBYIOILETO
X03sicTBYIOMIEro cyOBheKTa, mo ¢popme, ycraHoBieHHoH B [Ipunoxennn Ne 8.

972. B akTe-n0mycke Ha MPOU3BOICTBO padOT ONPEAEIAIOTCS:
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1) Mecta co3maHusi BUIUMBIX Pa3pbIBOB SJICKTPUUYECKON CXEMbI, 0Opa30BaHHBIX IS
otaeneHus: BbiaeneHHoro st CMII yyacTka OT AEMCTBYIOIIEH 3JIEKTPOYCTAHOBKH, U MECTa
YCTaHOBKH 3a3E€MJICHHS,

2) MECTO M BUJ OTPa)JI€HUMN, UCKITIOYAIOIINX BO3MOKHOCTh OLITMOOYHOIO MPOHUKHOBEHUS
nepconana CMII 3a npezens! 30HbI paboT;

3) MecTo Bxona (BbIX0/1a) M Bhe3/ia (BbIe3/1a) B 30HY padoT;

4) Hanu4ue BPEeIHBIX U OMACHBIX (DAKTOPOB.

973. B akTe-monycke WM TMPHUKA3e XO3IUCTBYIOMIETO CyOBeKTa (CIEeIMaTn3UpOBAHHOTO
MOJpa3ieNieHus) — COOCTBEHHHKA 3JIEKTPOYCTAHOBOK, YKa3bIBACTCS MEPCOHAI, UMEIOIIUI TPaBo
nomycka K paboram nepconana CMII u mpaBo moanucy Hapsaa. B aToMm cirydae oiuH 3K3eMIUISP
Hapsiia Beliaercs npeacrasutennto CMILL

974. OTBETCTBEHHOCTh 3a COOJIOJICHUE MEPONPUATHH, 00CCIICUHBAIOIINX O€30MacHOCTh
MIPOM3BOJICTBA PabOT, MPEAYCMOTPEHHBIX AaKTOM-JIOIyCKOM, HeceT pykoBomutenu CMII wu
X03SUCTBYIONIETO CYOBEKTa — COOCTBEHHHKA JICKTPOYCTAaHOBOK.

975. I1o nmpubbITUN HA MECTO IpoBeAeHUs padoT, nepconan CMII o6s13aH npoiiTu 0OyueHue
10 OXpaHE 3/I0POBbs M 0€30MTACHOCTH TPYyJa, B COOTBETCTBUH C TPEOOBAaHUSAMHU 3aKOHA 00 OXpaHe
3M0poBbsi M Oe3zomacHocTH Tpyna Ne 186/2008, ¢ y4eTroM MECTHBIX OCOOCHHOCTEH, O
NeSTeIbHOCTH COOTBETCTBYIOUIETO MPEANpUATUS, O pHCKaX [UIsl OXpaHbl 3/I0pOBbi U
0€30MacHOCTH TpyJa, M O 3alUTHBIX M TMPEAYNPEKIAIONUX MEPONPUSTUIX Ha YPOBHE
MPEANPUATHSI, C BHECEHHEM 3allMCH B KOJIJIEKTUBHYIO KapTOUKy OOy4YeHHs] B 00JIACTH OXpaHbl
310pOBbs M Oe30macHOCTU TpyAa. PaOOTHHKY, MMEIOLIHE NPABO BbIIAYH HAPSIOB U MPABO OBITH
PYKOBOAUTEISIMH ~ pabOT, o0O0sA3aHBI MPOWTH JOMOJHHUTEIBHO OOy4YeHHE TI0 CXeMaMm
3JIEKTPOYCTAHOBOK.

976. [IpoBenenue o0yueHus Ha paboueM MecTe 0hOPMIISIETCS B HAPSIIE, JIMIIOM, BBIIABIIINM
HapsII.

977. CTpouTeNbHO-MOHTAKHBIC, PEMOHTHBIC W HaJaJ04YHbIe PAaOOTBI HA TEPPUTOPHUH
XO3SIMCTBYIOIIETO CYOBEKTa TPOBOAATCA TIO HApSAAY, BBIJABAEMOMY OTBETCTBEHHBIMU
padoraukamu CMII, mo TtumoBor ¢dopme, ycranoBineHHor NCM A.08.02:2014 «Oxpana
3I0POBbS U 0€30IaCHOCTD TPY/1a B CTPOUTEIILCTBEY.

978. PaGouee mMecTO UIsI BHITIOJHEHHSI CTPOUTEITHLHO-MOHTKHBIX paOOT TOTOBHUTCS, IO
3asBke CMII, nmepcoHanoM X03SHCTBYIOIIET0 CyObeKTa — COOCTBEHHHUKA 3JIEKTPOYCTAHOBOK.

Yactp 2
Jonyck k padoram B pacnpeaeJUTeJbHbIX YCTPOCTBAX

979.Pabouas 30Ha, BeiaeneHHas s CMII, nomkHa UMETh OTpaskeHUE, IPETSITCTBYIONIEE
OmMUO0YHOMY TPOHUKHOBEHUIO nepcoHania CMII B aeiicTByoINE 2IEKTPOYCTAHOBKH.

980. [1yTu npoxoaa u npoes3aa nepcoHana, MmamuH U Mexanu3moB CMII B BbiieNieHHY 1O 1)1
BBITIOJTHEHUS pabOT M OrpakJIeHHYI0 pabodylo 30HY, HE JIOJDKHBI IIEpeceKaTh TEPPUTOPHUIO WU
IIOMEUICHUS ACUCTBYIOLIEN JIEKTPOYCTaHOBKH.

981. IlepBuuHblii nmomyck K paboTaM Ha TEPPUTOPUU XO3SUCTBYIOIIETO CyOBEKTa
MPOBOAMTCS JTOMYCKAIOIIMM M3 YHCTIa TIepCOHANIa XO3SHCTBYIOMIEro CyObeKkTa — COOCTBEHHUKA
AJIEKTPOYCTaHOBOK. JlOMyCKaroNuii pacuchiBaeTCsl B Hapsiie, BeigaHHOM paboTHHKOM CMII,
OTBETCTBEHHBIM 32 Bbljauy Hapsiga. [locne satoro pykoBogutens CMII pa3peniaer npucTynuTh K
pabortam.

982. B ciyuae, xorga pabodas 30Ha HE OTTOPOXKEHA WM MYTh CJEIOBAaHUS PaOOTHHKOB
CMII B BbIIENEHHYIO pabOuYyl0 30HY MPOXOIUT IO TEPPUTOPUH WM dYepe3 IMOMEIICHUs
neiictByromero PY, exenneBHbI nomyck k paboram mepconHana CMII mpousBoautcs
JOMYCKAIOIUM 10 HapsAIy, BbIAHHOMY [UJIi HAOJIOJAIONIEr0 M3 YHCla IepcoHalia
XO3sICTByIOIIErO0 CyOBeKTa — COOCTBEHHHMKA SJIEKTPOYCTAHOBOK, a padOThl OJIKHBI
BBITIOJIHSITHCS O] KOHTPOJIEM HAOJII0JAI0IIET0 13 Yncia paOOTHUKOB XO3SICTBYIOIIETO CyOhEKTa
— COOCTBEHHHKA JIEKTPOYCTAHOBOK.
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983. HaOmromaromuii, Hapsay ¢ pykoBoaurteneMm (ucmonnutenem) pabor CMII, necer
OTBETCTBEHHOCTb 3a:

1) cooTBeTCTBHE MPEAIPUHATHIX MEPOIIPUATHH IO MTOATOTOBKE pab0Yero MecTa yKa3aHuUsIM,
MIPEAYCMOTPEHHBIM B HapsIJIE;

2) HajgM4yue W IEJIOCTHOCTh Ha paboueM MecTe 3a3eMIICHHUH, OrpakJeHHM, IUIaKaToB
0€30IaCHOCTH U T.1I.;

3) HanMuue 3aIUPAOLIUX YCTPONCTB IPUBOIOB;

4) zammuty pabotHukoB CMII oT mopakeHul SIEKTPUYECKUM TOKOM W CMEPTEIIbHBIX
JJIEKTPOIIOPAKECHUM.

Yacrts 3
Jonyck k paoTam B 0XpaHHON 30He JIMHHII dJ1eKTponepeIayn

984. Jlonyck nepconana CMII k paboramM B OXpaHHOW 30HE JUHHUU SIIEKTpONEpEaayH,
HaXOSIIEHCS TIOJT HAIpsOKEHUEM, a TAaKKe B MPOJIETE IepecedyeHus ¢ aeiictByromen BJI,
IIPOBOASAT AOIYCKAIOLMI U3 YKCa MEpCOHaia OpraHu3aliy, KOTOpas 3KCILIyaTUPYET JIMHUIO
AJIEKTpOIIepeIavyy, U OTBETCTBEHHBIN pykoBoauTenb pabot CMII. Jlonmyckaromuii OCymecTBIseT
JIOMYCK OTBETCTBEHHOT'O PYKOBOIMTESI U UCTIOIHUTENS Kaxkaoi opuraast CMIIL.

985. K paboraM B OXpaHHOW 30HE OTKIIOYEHHBIX JUHUU AJIEKTPOIEpEavyr, B TOM YHUCIIE
HENOCPEACTBEHHO Ha OTKJIIOUYEHHBIX JMHMSIX 3JIEKTpOIEperadH, AOIMYCKAIOLIEMy pa3peliaercs
JOTyCKaTh TOJBKO Mpou3BoauTenst padotr CMII, KOoTopbIii 3aTeéM CaMOCTOSATEIHLHO MPOU3BOIUT
JOIyCK ocTaiabHOro nepconana CMII.

986. BrimostHeHNE pabOT B OXpaHHOW 30HE JIMHHUH AJICKTPOIIepeaavr, HaXOAAIICHCS O/
HanpsDKEHUEM, MPOBOAMTCSA C paspemieHus pykoogurenas pador CMII u mox Hamzopom
HaOJII0IAIOIIET0 U3 YUCIIa MTePCOHaa X03IUCTBYIOIIET0 CyObhEeKTa, KOTOPBI KCIUTyaTUPYET 3TU
JIMHUM DJIEKTPONEPEIAUH.

987. BrimonHeHne paboT B OXPaHHOM 30HE OTKIIFOYCHHOW JIMHUHU AJICKTPOIEepeayr U Ha
CaMOM OTKJIOYEHHOW JIMHUM IIPOBOIATCS C pa3pelleHus TOIyCKAOIIEro JINLA X03SMCTBYOLIETO
cyOBeKTa, KOTOPBIM IKCILTYyaTUPYET JIMHUIO 3JIEKTPOIiepeiauy, Moce YCTAHOBKU 3a3eMJICHHM B
cooTBeTCTBUM ¢ TpeboBanusmu Yactu 6 I'nassr 111

988. Brimonenue padbor CMII B oxpanHbix 30Hax a BJI, ¢ ucnonp3oBaHueM 1o IbeMHBIX
MAaIllH U MEXaHU3MOB C BBIJIBUKHOH 4aCThIO JIOMyCKaeTcsi ¢ coOroaeHneM TpeboBanmii m.939,
U TOJIbKO B cCllydae, KOTJla pacCTOsSHHE IO BO3AYXY OT MAaIIMHBI (MEeXaHu3Ma) WIH OT ee
BBIJIBIKHOHM MJTH TIOABEMHON YacTH, OT €e padoyero opraHa Wid MoJHUMAeMOro rpysa B J11000M
MOJIOKEHUU 0 ONyKailliero mpoBojia, HAXOMALIETOoCs MO HampsbDKeHHeM, OyJeT He MeHee
paccrosiHus, ykazaHHOro B Tabmwuie Ne 9.

Ta6muma Ne 9

MuHHUMAJIBHO JOIYCTHMBbIEC PACCTOSTHUS 10 TOKOBEYIINX YaCTeil JIeKTPOYCTAHOBOK,
HAXOASLIMXCHA IO/i HANIPSIAKEHUEM, IPH BLINOJHEHHU PadoT B OXPaHHOMH
30He JJUHHI JIeKTponepeIaYn

Hanpsxenue BJI, kB Paccrosinue, m
mo 1 1,5
BhIlIe 1 1 HKe 35 2,0
BoImIe 35 u Hrke 110 4,0
Beiie 110 u Hmke 220 5,0
BoImre 220 u Hwke 400 7,0
Boimre 400 u ke 750 10,0
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989. B paspenieHnn Ha BBINOJHEHHE 3eMIISTHBIX paboT B oxpaHHOU 30He KJI u B akre-
JIOIyCKE Ha MPOU3BOACTBO pabOT IOJKHBI OBITh YKa3aHbI PacloyIOKEHUE U TITyOMHA 3aKJIaaKH
KJL.

990. Ilepen HavasioM 3eMIISTHBIX paboT B oxpaHHou 3oHe KJI, mox Hamg3opoMm mepcoHama
XO3AUCTBYIOIETO CyOBeKTa, KOTOphld skcruryatupyer KJI, HeoOXoaumMo MpOU3BECTH
KOHTPOJIbHOE BCKPBITHE I'PYHTA JJIs1 yTOUHEHUS PACIOI0KEHU U IITyOUHBI IPOKJIAIKU Kabenel,
a TaKXKe yCTaHOBHTb BPEMEHHOE Orpa)kJIeHHe, OrpaHUYMBAIONIEEe 30HY PabOTHI 3eMIIEPOHHBIX
MalIVH.

991. Ilpokon kabens MOHKEH BBIMONHATHCS PAOOTHUKAMH XO3SHCTBYIOIIETO CyOBEKTa,
kotopsIi kcrryatupyet KJI, B coorBerctBum ¢ 11.570, 571.

992. UYwucnoBele 3HaueHus, NpUHATbIE B HacToAwmx [lpaBuinax, ¢ yka3zaHuem
CIIOBOCOUYETAHUS «HE HUXKE», SIBIIAIOTCS MUHMMAaJIbHBIMM 3HAUYCHUSIMU 0a30BOro IOKas3aTess, a
YHCIIOBbIE 3HAYEHUS, YKa3aHHBIE CO CIIOBOCOUYETAHHUEM «J10» CUUTAIOTCSA 3Haue€HHEM 0a30BOTro
ITOKa3aTelsl BKIYUTEIBHO.
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[Tpunoxenue 2
k [IpaBunam Ge3omacHOCTH
IPH SKCIUTyaTaluy 3JIEKTPOYCTAHOBOK

IMPOLHEAYPA ITIPUCBOEHMUS I'PYIIIBI 11O 3JIEKTPOBE30ITACHOCTHU

1. Tlpouenypa mpUCBOEHHUS TPYMIBI MO 3JeKTpoOe3onacHocTH (manee — Ilporemypa)
YCTAQHABJIMBACT YCJOBUS TPHCBOCHHS, Mepeo(OpMIICHUS, TPUOCTAHOBICHHUS TPYMHIHBl IO
ANIEKTPOOE30MaCHOCTH, U PEryIUPYET:

1) nopsiiok aBTOpHU3aLMii Ha TPYIITY 1O 3JIEKTPOOE30NacHOCTH, a TAaKXKe IepeBoja B 0ojee
BBICOKYIO T'PYIIIY IO 3JIEKTPOOE30acHOCTH;

2) yciioBUSL IPUOCTAHOBJIEHUS Pa3pELIMTEIbHOIO TaJlOHA WJIM BHEOUEPEAHBIX NPOBEPOK
3HAHUU JJI IOATBEPKICHUS TPYMIIBI 10 AJIEKTPOOE30MacCHOCTH;

3) ycnoBus aBTOpHM3alMKA i TPUCBOCHHUS TPYIIBl IO  3JIEKTPOOE30MaCHOCTH,
MOJITBEPKIaEMOMY pa3pelIUTEIbHBIM TAIOHOM O MPUCBOCHUHU TPYTIIHI IO AJIEKTPOOE30MacHOCTH
¢u3NUYeCKUM JUIaM, KOTOpBIE MpPH OCYIIECTBICHHM JEATEILHOCTH MPOBOJAT pPabOTHI IO
MOHTaXy, PEKOHCTPYKILHH, TEXHUYECKOMY OOCIIyKHBaHHIO/PEMOHTY, Hajajake o0OpyaOBaHUs
3JIEKTPOYCTAHOBOK, B TOM YHCJIE€ [0 KOHTPOJIO (MHCIIEKTUPOBAHMIO) (CIELMAIUCTHI IO OXpaHe
3I0POBbS M O€30MACHOCTH TPY/Ia);

4) TDNOpAOOK  OCYIIECTBIEHMs Haa30pa 3a  JCSITEIBHOCTBIO  aBTOPU30BAHHOI'O
ANEKTPOTEXHUYECKOTO MePCOHAA.

2. Tlponenypa pacrmpocTpansercs Ha (u3uUecKux IuIl (B TOM 4YHCIIE HHOCTPAHIIEB),
paboTaroOIIMX:

1) TeXHUYECKUMU TUPEKTOpPaMH (IJIABHBIMH MHXEHEPAMU); 3aMECTUTEISIMU TEXHUUECKHUX
JTUPEKTOPOB MO IKCILTyaTallMOHHBIM U ONEPATUBHBIM BOMPOCAM; HaYaJIbHUKAMHU MOApa3IeIeHUN
(MHXeHepaM1) BHYTPEHHHX CITy’KO 3allUTHI M MPEIYTPEKACHUS SJHEPTeTHUECKUX TPEAIPUATHIA;

2) TEeXHUYECKUMU TUPEKTOpamMu (TJIaBHBIMU WHXEHEPaMH); 3aMECTUTEISIMU TEXHUUECKHUX
JUPEKTOPOB M0 IKCILTyaTallMOHHBIM U ONIEPATUBHBIM BOIPOCAM; Ha4aJIbHUKAMHM [TOApa3eICHUN
(MHXXeHepaMM) BHYTPEHHHUX CIIYyKO 3alIUTHl U MPEeIyNpexACHUS MPEANPHUSATHH, BBITOIHIIOIINX
paboThI IO TEKYIIEMY U KalTUTAJIbHOMY PEMOHTY, TEXHUYECKOMY OOCITYKUBAHHIO U COJIEPIKAHHIO
ANEKTPOYCTAHOBOK,  MPUHAAJSKAIUX  JAPYTMM  HPEaNpHsITHsIM, B  TOM  4YHUCIE
ANEKTPOIHEPTETUYECKUM (J1aJle€ — CEPBUCHBIE MTPEATIPUATHS);

3) 2IeKTPOTEXHUUECKUM MEPCOHAIOM W/UIIM OTBETCTBEHHBIMU 32 3JIEKTPOXO3SIMCTBA U UX
3aMECTUTENSIMM Ha MPEANpPUATHIX, HE3aBUCHMO OT MX BEJIOMCTBEHHOM IPHHAJJIEKHOCTH U
(hopMBI COOCTBEHHOCTH;

4) cneumanucTaMH IO OXpaHE 370POBbi M 0O€30MaCHOCTU TPyJa C IMPAaBOM IPOBEPKHU
AJEKTPOYCTAaHOBOK;

5) aBTOpU30BaHHBIMHU IEKTPUKAMU;

6) HaYaJTbHUKOM WJIM YJICHOM OpHUTabl AJIEKTPOTEXHUYECKOH TabopaTopuu;

7) 4IeHaMu KOMHMCCHM 10 aTTECTallMM 3IEKTPOTEXHUYECKOTO NTEPCOHaa MPEANPUATHI;

8) PIEKTPOTEXHOJIOTMYECKUM TIEPCOHATIOM (JIEKTPOCBAPIIMKAMH U T.]1.);

9) aBTOPH30BAHHBIM IIEPCOHATIOM, KOTOPBII Oy1€T OpraHu30BBIBAThH M IPOBOAUTH O0yUeHHUE
HERJIEKTPOTEXHUUECKOI0 NepcoHana 1o I rpymmne mno 31eKTpo0e30nacHOCTH;

10) npyrue nuia ynoMsiHyThie B JaHHBIX [IpaBunax.

[Ipouenypa pacnpocTpaHsieTCsl U Ha BBIITYCKHUKOB YUPEXKJIEHUN U LIEHTPOB MOATOTOBKH B
ANEKTPOTEXHUYECKON 00TIaCcTH.

4. lesb aBTOPU3AIUU COCTOUT B TIPOBEPKE MPO(HECCHOHATBHBIX CIIOCOOHOCTEH 3asBUTEIICH,
OLICHKE 3HAHHUA HUMHU TMOJOXKEHHH HOPMAaTUBHO-TEXHHUYECKHX JIOKyMEHTOB, MPABUJ, HOPM,
MOJIOKEHUH, WMHCTPYKIMH TIO OXpaHe 37paBbsi W 0O€30HaCHOCTH TpyJAa, TEXHHUYECKOU
AKCIUTyaTalluy JJIEKTPOIHEPreTUYECKHX YCTAHOBOK, a TaKXKe HMX yMEHHsI MPUMEHSTh UX Ha
MIPAKTHKE.
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5. O6s13aHHOCTH IO 001IIEMY HAA30PY 3a AEATEIBHOCTHIO 3JIEKTPOTEXHUYECKOT 0 IePCoHaa,
B YacTH COOJIIOJICHHS TPEOOBaHUM, CBSI3aHHBIX C TPYMIIION IO 3JEKTPOOE30MACHOCTH, a TaKXKe
HaOIIOACHUsT 3a TpoleccoM OOyuYeHHUs] HEIIEKTPOTEXHHYECKOTO IEepPCOHANA, HCIIOIHACTCS
MEPCOHAIIOM OpraHa rocyAapCTBEHHOTO0 SHEPreTHYEeCKOro HaJa30pa, B TOM YHUCIE B Ipoliecce
TEXHUYECKOTO KOHTPOJIS DJIEKTPOYCTaHOBOK.

6. Ynpansiomue NpeanpuaTiii, OpraHu3aluid U yUYpexKICHUM, a TakKe MOoApa3aeICHUM
HECYT OTBETCTBEHHOCTh 32 OPTraHU3AIMI0 TMEPUOJUYCCKON aTTECTAllMH IOJYUHEHHOTO
ANEKTPOTEXHUYECKOTO MEepPCOHAA.

7. TlpucBoeHHe TPYMIBI MO AJIEKTPOOE30MACHOCTH IMOATBEPKAACTCS PA3PEIIUTEIBHBIM
TaJOHOM, BBIAHHBIM OPTaHOM TOCYJapCTBEHHOTO SHEPreTUYECKOro HaA30pa MM KOMHUCCHUSIMHU
XO3AUCTBYIOIIUX CYyOBEKTOB.

8. TIpymma mo  31ekTpoOe30MmacHOCTH  HpucBauBaeTcs  (U3MYECKUM  JIMLAM,
OCYIIECTBIISIONIUM JESTEIIEHOCTh IO MOHTAXY, PEKOHCTPYKITH, TEXHUIECKOMY 00CTYKUBaHUIO,
COJIEp’KaHUIO, PEMOHTY, HalaJKe OOOPYIOBAaHMS U 3JIEKTPOYCTaHOBOK, pabOTalOT B KauecTBe
ANEKTPOTEXHOJIOTUYECKOTO TEPCOHANla WM  yYacTBYIOT B  TPOU3BOACTBE paboT B
ANIEKTPOYCTAaHOBKAX WM B OXPAaHHOW 30HE DOJIEKTPUUECKUX CeTed M CHaBLUIMM C
VAOBIETBOPUTEIBHBIMU  pe3ylibTaTaMU  OJK3aMCHAIIMOHHYI)  CECCHI0  Ha  TPEaMeT
npodeccuoHaNbHBIX CIIOCOOHOCTEN 3asBUTENEH, OLIEHKY 3HaHUS UMM TOJI0KEHUN HOPMAaTUBHO-
TEXHUYECKUX JOKYMEHTOB, 3aKOHOB, HOpPM, NpPaBWJ, HHCTPYKIUH 1O OXpaHE 3I0POBbS H
0€30MacHOCTH  TpyJa, TEXHUYECKOW OSKCIUTyaTallud JJIEKTPOTEXHUYECKHX  YCTaHOBOK,
MIPOTUBOTIOKAPHOH 3aIIHTHI, a TAK)KE UX YMEHHS UX MPUMEHSThH Ha MPAKTUKE.

9. [TpurcBoeHue TPyMIbI 1O IEKTPOOE30MACHOCTH OCYIIECTBIISIETCS HA OCHOBE DK3aMEHa,
KOTOPBII MMPOBOJUTCSI METOIOM YCTHBIX BOIIPOCOB U OTBETOB.

ABTOpHM3aNMs MEPCOHAJIA

10. IIpucBoeHue TPYIIIBI MO JIEKTPOOE30MACHOCTH OCYIIECTBISIETCS TEPPUTOPHUATLHBIMU
9K3aMEHALIMOHHBIMU ~ KoMmHccuaMH HamuonansHoro ArentctBa mno PerymupoBanuio B
DHepreTHke (Hajee — ATEHTCTBO) U KOMUCCHSIMHU XO3SICTBYIONIUX CYOBEKTOB.

11. Komuccunm  31€KTPOIHEPreTUUECKUX/TEIIIOPHEPIeTUUECKUX — NPEANPHATHH U
XO3SIMCTBYIOIMX CYOBEKTOB, OKAa3bIBAIOUIMX YCIYTH MO OOCIYXUBAaHUIO SHEPreTUYEeCKUX
OOBEKTOB NPEANPHUATHIA HHEPreTUUYECKOr0 KOMIUIEKCa, aBTOPH3YIOTCS OK3aMEHAllMOHHOM
KOMHCCHEN ATEeHCTBa.

12. Ynensl KoMHCCHH XO3SHCTBYIOIUIMX CYOBEKTOB aBTOPU3YIOTCS TEPPUTOPUATBHBIMU
KOMHCCHUSIMU ATEHTCTBA.

13. CocTtaB KOMHUCCH ONIpENENsIeTCs B CIyYae:

1) DKx3aMeHaITMOHHONW KOMUCCHH, TEPPUTOPUATIBLHBIX KOMUCCHI — MPUKa30M [ eHepasbHOTO
IUPEKTOpa ATEHTCTBA;

2)  KOMHCCHH  DJICKTPOIHEPIeTHUYCCKUX/TCIUIOPHEPTETUUECKUX  NPEANPUATAH U
XO3AUCTBYIOIIUX CYOBEKTOB, OKAa3bIBAIOIIMX YCIYTHM IO TEXHHYECKOMY OOCIYXHBAHHUIO U
COJIEP’KaHUIO SHEPTETUUECKUX OOBEKTOB MPEAIPUIATUN SHEPTETUUECKOT0 KOMILIEKCa — IPUKA30M
YIPaBJISIOUIUX 3TUX TPEANPUATHIA;

3) KOMHCCHH XO3SHCTBYIOIIUX CYOBEKTOB — TMPUKA30M  YINPABIAIOMIMX  ATHUX
XO3AUCTBYIOIIUX CYyOBEKTOB.

14. Komuccuu sSBISIOTCS IPaBOMOYHBIMU, €CJIHM Ha UX 3aCEJaHUsIX IPUCYTCTBYIOT HE MEHEE
3 uneHoB, BKIIIOYAs IpeIceaTeNs WM 3aMECTUTENS MTPEACEAATENsT KOMUCCUH, aBTOPU30BAHHBIX
COTJIaCHO ycaoBUAM Hacrosuiei [Iponenypsr.

15. Jluna, OTBETCTBEHHBIE 3a 3JEKTPOXO3SIMCTBO, MX 3aMECTUTEIM M CIELHAIUCTHI MO
OXpaHe 37]0pOBbs U 0€30IIaCHOCTHU TPY/1a, JOMYIIEHHbIE K MHCIEKTUPOBAHUIO 3JIEKTPOYCTAHOBOK,
MPOXOAAT TPOBEPKY 3HAHUNW B TEPPUTOPUATIBHONM KOMHUCCHUHM OpraHa TroOCYyJapCTBEHHOIO
SHEPreTUYECKOro HaA30pa.
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16. B paGote komuccuil X03IHCTBYIONNX CyOBEKTOB BIPAaBE y4aCTBOBAThH MPECTABUTEIND
OpraHa rocyJapCTBEHHOTO PHEPreTHYECKOro Haj30pa, M0 MUChbMEHHON 3asiBKE YIPABIIAIOIIETO
XO3AUCTBYIOLIETO CyOBEKTA.

17. IlpencenareneM KOMUCCHM HAa3HAYACTCS:

1) B ciry4ae KOMUCCHIA XO3HCTBYIOUINX CyOBEKTOB CO CTaTyCOM HEOBITOBOTO MOTPEOHUTEIS
ANEKTPOIHEPTUH — JIUI0, OTBETCTBEHHOE 32 3JIEKTPOXO3SHCTBO;

2) B choydae OQJIEKTPOIHEPIeTUYECKUX MPEANPUATHN M TMOCTaBUIMKOB YCIYyr B
SHEPreTUUECKOM CEKTOpE — INIaBHBIN HH)KEHEP UM TEXHUYECKUH TUPEKTOP;

18. Ilpencenarens KOMHUCCHHM XO3SHCTBYIOUIETO CyOBEKTa MOJDKEH HMMETh TPYMIy IO
anekTpoOe3omacHocTd  V, eciau  Ha OallaHce  XO3AWMCTBYIOIIETO CyOBEeKTa HMMEIOTCS
3JIEKTPOYCTAaHOBKH HampspkeHueM Boiie 1000 B, u rpymnmy mo 35ekTpo6e30MmacHOCTH HE HUXKe
IV, ecnii Ha GanaHce UMEIOTCA AJIEKTPOYCTaHOBKHU HampsbkeHueM a0 1000 B.

19. Ilpencenarens KOMUCCHUU 3JEKTPOIHEPTETUUECKUX MPEANPUATUN U XO3IMCTBYIOLIUX
CyOBEKTOB, MPEJOCTABISIONIMX YCIYTH B AJIEKTPOIHEPTETUYECKOM CEKTOpe, JOKEH HMETh
TPYIITY IO 3JEKTPOOE30MacHOCTH V.

20. /Ins Bcex YJICHOB KOMHCCHM, 3a HWCKIIFOYCHHEM IPEACTaBUTENCH MPO(COIO3HBIX
KOMHTETOB, HAJIMYUE TPYIIIHI 110 AJIEKTPOOE30MaCHOCTH SIBJIIETCS 00s13aTeIbHBIM. HOMUHANBHBIIH
CIMCOK WJIIEHOB KOMHCCHUH €XETOJAHO TIPOBEpSAETCSs M YTBEPXKAAETCS  YIPABIAIOIIUM
XO3AUCTBYIOLIETO CyOBEKTA.

21. VYmpapasiomuid XO03SUCTBYIOIIETO CYOBEKTOB MOJXKET CO37aBaTh KOMHCCHUU B
CTPYKTYPHBIX NOJIpa3Ac/ICHUSAX.

22. IIpy HEBO3MOXKHOCTH XO3SIMCTBYIOIIETO CYOBEKTa CO3/1aTh KOMUCCHIO B COOTBETCTBUH
¢ TpeboBaHMsIMU HacTosmien [Iporenypbl, mpoBepka 3HaHMI TEpCOHaNIa T0JIKHA OCYIIECTBISTHCS
B TEPPUTOPUATILHON 3K3aMEHAIIMOHHOI KOMUCCHH OpraHa SHEPreTUYecKoro Haa30pa B paguyce
JeSITeIbHOCTH X03IUCTBYIOLIETO CyOBeKTa.

23. [IpucBoeHue TPYNIIBI IO AIEKTPOOE30MACHOCTH B KOMUCCHSIX OpraHa YHEPTeTUYECKOTO
HaJ30pa NpeyCMaTPUBAET CIAEAYIOLIUE 3TAIIbI:

1) Tlomaya XO3SUCTBYIOIIUM CYOBEKTOM 3asBICHUS O MPUCBOCHUU TPYIIIBI TIO
3JIEKTPOOE30MaCHOCTH, TI0 00pasily, ycraHoBieHHOMY B [Ipunoxennn Ne 3;

2) IOTyCK 3asBUTENS K AK3aMEHY 10 IPOBEPKE 3HAHUH B KaueCTBE KaHIUaTa;

3) nmpoBepka 3HaHWM KaHAWJATOB HA CECCUSAX U MPUHATUE COOTBETCTBYIOIIUX PELICHUH 110
pe3ynbTaTtam;

4) opopmieHue U BbIIaYa pa3pelInTeIbHOTO TAI0HA,

5) y4eT neHCTBUTEILHOCTH Pa3peIIUTEIbHBIX TaJIOHOB.

24. Komuccun opraHa TOCYyJapCTBEHHOTO HSHEPreTUYECKOTO Haa30pa BBIMOJIHSIOT
crnenyronye 00s13aHHOCTH:

1) obGecrieunBarOT OPraHU3alUIo U MPOBEACHUE IK3aMEHA;

2) yTBEPKIAIOT MepeYeHb BOIIPOCOB K IK3AMEHY;

3) OLICHMBAIOT OTBETHI KaHAUIATOB;

4) NmpUHUMAIOT pEIIeHUs IO pe3yJbTaTaM 3K3aMEHa C BHECEHHEM COOTBETCTBYIOLIMX
3aMuceil B CEUAIbHBIE Ky PHAJIbL;

25. Dk3aMeHalMOHHAsE CeCCHsl IO TPHUCBOCHHIO TPYMIBI IO SJIEKTPOOE30MaCHOCTH
IIPOXOJUT B CIEAYIOLIUX yCIOBUSAX:

1) nomyck KaHAMIaTOB B HAMEUEHHBIN JEHb U BPEMs, [0 IOKYMEHTY YJOCTOBEPSIOIIEMY
JUYHOCTH U JOKYMEHTY, MMOATBEPKAAI0IIEeMy MPopHIbHOE 00pa30BaHUE;

2) Uil KaKJIOTO KaHauaaTa, JJIMTETbHOCTh 9K3aMEHa 10 MPOBEPKE 3HAHUN COCTABIISACT HE
oounee 1 yaca;

3) ompeneneHue TeM A SK3aMEHAI[MOHHOM CECCMM KOMHUCCHSIMH B COOTBETCTBHM C
TPYIION MO 3IEKTPOOE30MaCHOCTH, HAa KOTOPYIO MPETeHIyeT KaHIuIaT;

4) BBICTaBJIEHHE OLIEHOK 33 OTBETHI — «YIOBJIETBOPUTEIHHO» UJI «HEYAOBIETBOPUTEILHOM.

26. CumTaroTcsl CIABIIUMHU 3K3aMEH MO MPOBEPKE 3HAHUN KaHAWAAThl KOTOpHIE Aalu
IIpaBWJIbHbIE OTBETHl U MOJYYUBIIMMH OLEHKY «yJIOBIE€TBOpUTENbHO» Ha 80 % 3amaHHBIX
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KOMUCCHEH BOMPOCcoB. Pe3ynbTaT 3K3aMEHAIMOHHON ceccrr coo0IIaeTcst 3asBUTENIO B JICHb U B
MeCTE MPOBEACHUS IK3aMEHALMOHHOW CECCHH.

27. B OTHOIIEHUH KaHIUJIATOB HE CAABIIMX 3K3aMEH, Yb€ KaUeCTBO OTBETOB OI[CHUBAETCS
KaK «HEYJIOBJIETBOPUTEIBHO», 3aII0JIHAETCS POTOKOJL.

28. Kanaunatel, He CAABIINE SK3aMEH, MOTYT OBITh JOMYIIEHBI K HOBOMY 3K3aMEHY, HO HE
paHbILIE YeM Yepe3 IBE HEJECH.

IIpucBoenue rpynmnsl 1o 3j1eKTpode3onacHocTu. BHeouepeanasi npoBepka 3HAHUH

29. CrieninanucraM B 00J1aCTH OXPaHBI 37I0POBbsl M 0€30MaCHOCTH TPY /A, CAABLINM dK3aMEH
1o TpOBepKe 3HaHUH B oObeme IV Tpymmbl 1Mo  37eKTpoOE30MaCHOCTH, BBIIACTCS
pa3pelIUTeNbHbIM TalOH C MPaBOM WHCIEKTHPOBAHUS 3JIEKTPOYCTAHOBOK XO3SHCTBYIOLIETO
cyOBeKTa.

30. Cpok cieayroolero 3K3aMeHa ONpENeNsieTCs B COOTBETCTBHU C JATOM TeKyulei
MPOBEpPKU 3HaHMH. B ciiydae mpojyieHust cpoka AeHCTBHs BO BpeMs €KErOJHOTO OTIYCKa WU
OTITyCKa M0 00JIE3HH, pa3peraeTcs PO UIUTh CPOK Ha MECSIIL CO JTHS BO30OHOBIICHHS paboThL, 03
JIOTIOJTHUTEIbHBIX PEIICHUH.

31. IIponienypa nepeBoja B 6oJiee BBICOKYIO TPYIITY IO 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH aHAIOTHYHA
MEPBUYHOMY JIOMYCKY, HO TOJIbKO C COOJIOJIGHMEM MHMHHMMAJIBHOTO CTaka paboThl B
3JIEKTPOYCTAHOBKAX MO MPENbIIyNIeil Tpynme MO 3JIeKTPOOe30MacHOCTH, B COOTBETCTBHH C
TpeboBanusimMu [Ipunoxennn No 1.

32. JIns 3anucy Ha yyacTue B 3K3aMeHE N0 IPOBEPKE 3HAHUI, XO3AUCTBYIOIUI CyOBEKT, ¥
KOTOpOro paboTaeT/paboTaloT 3asBHUTENb/3asBUTENN, IIOJACT 3asABKy B KOMHCCHH OpraHa
rOCYJIapCTBEHHOT'O YHEPTeTUUECKOro Haa30pa, o 00pa3iyy ycraHoBieHHOMY B [Ipunoxenun Ne
3.

33. IloganHas B KOMHUCCHM OpraHa rocyJapCTBEHHOI'O YHEPreTHYECKOTro Hal30pa 3asBKa
PETUCTPUPYETCSI, U 3aIBUTEIIO COOOIAETCS O JaTe, BpEMEHU U MeCTe IPOBEACHHUSI 3aceIaHus 10
IIPOBEPKE 3HAHUM.

34. 3asBKa Ha ydacTHE B CECCHH IO TMPOBEPKE 3HAHMK MOXKET OBITh HANpaBlICHA IO
NIEKTPOHHOM TIOYTE IO aJpecy OpraHa »HEPreTHMYECKOro HaaA30pa, C IOCIEAYIOIINUM
Mpe/ICTaBJICHUEM OPUTHHAJIOB TOKYMEHTOB B IEHb MPOBEPKH 3HAHUIA.

35. Ecnu y xo3siicTByrOIEro cyObnekTa HET COOCTBEHHBIX KOMHCCHH, HO €CTh MecCTa
noTpebieHus], pacIoyIOKEHHbIE B pajuyce ACSITeIbHOCTH TEPPUTOPHAIBHBIX KOMUCCUI OpraHa
HHEPreTUYECKOT0 HaJa30pa, TOTrJa SK3aMEHbl MO IMPOBEPKE 3HAHMN AJIEKTPOTEXHUYECKOTO H
ANEKTPOTEXHOJIIOTUYECKOTO  MEpCOHaja KaXJIO0ro MecTa MOTpeOJieHuss NpOBOAATCA B
COOTBETCTBYIOIIUX TEPPUTOPUATBHBIX KOMUCCHSIX.

36. BaxeouepenHass TpoBEpKa 3HAHUM AJIEKTPOTEXHHYECKOIO TEpcoHana JOJDKHA
MIPOBOJUTHCS HE3aBUCHMO OT CPOKa MPEIBbIYLIeH MPOBEPKH B CIEAYIOUINX CIIydasx:

1) mpu W3MEHEHUM WU BBEICHUM HOBBIX HOPMATHBHO-TEXHHUYECKHX JOKYMEHTOB B
00JIaCTH 3IEKTPOIHEPTETUKH;

2) mpu yCTAaHOBKE HOBOTO OOOPYIOBaHHUS, W3MEHEHUU OJJICKTPUYECCKUX  H/WIH
TEXHOJIOTHYECKUX CXEM;

3) mpu mpueme Ha pabOTy WIM TEpPEeBOJE Ha Jpyroe pabodyee MECTO C HOBBIMH
TpeOOBAHUSAMHU HOPMATUBHO-TEXHUYECKUX JOKYMEHTOB;

4) npu BBISBICHUH HapyIIeHNUN TpeOOBaHUH 0 3J1eKTpoOe30nacHOCTH HacToAux [IpaBui;

5) o TpeGoBaHUIO OpraHa YHEPreTHUECKOTr0 Ha/A30Pa;

6) mpu HEOOXOIMMOCTH MOBBILLIEHUS TPYIIIHI 110 3JIEKTPOOE30NaCHOCTH;

7) B ciiydae nepepbiBa B paboTe 0ojiee yeM Ha [IECTh MECSIIEB.

37. BueouepenHas mpoBepKa 3HAHUNM HE OTMEHSET OYEPEIHBIX HA3HAYEHHBIX CPOKOB
9K3aMEHa, M MOKET BBIMIOJNHATHCS KOMHCCHEH OpraHa rocyJapCTBEHHOTO SHEPreTHYECKOro
HaJ30pa WIN P Yy4aCTUU PEICTaBUTENS OpraHa rocyJapCTBEHHOIO SHEPreTHYECKOro Ha30pa
B KOMUCCHUH XO3SHUCTBYIOIIETO CYyOBEKTA.
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IIpucBoenue I rpynnbl 1o 3J1eKTPO0E30MaACHOCTH

38. IlepBas rpymma mo 3JeKTpoOE30MacHOCTH MPHCBAUBACTCS HEAICKTPOTEXHUIECKOMY
NEPCOHATY XO3SHUCTBYIOLIETO CyOBEKTA.

39. HeaneKTpoTeXHUYECKOMY TEPCOHAITY, BBIOITHSIONEMY PaOO0ThI, B TIPOIIECCE KOTOPHIX
MO’KET BO3HUKHYTh OIIACHOCTb MOPAKEHUS 3JIEKTPUUECKUM TOKOM, €XKETOIHO MpucBauBaeTcs |
rpynma 1o 3JeKTpo0e30nacHOCTH Mocje 00yUYeHHs U MPOBEPKU 3HAHUU.

40. OOyueHHE HEDIEKTPOTEXHUUECKOIO MEPCOHANA MPOBOIUTCS DIEKTPOTEXHUUYECKUM
MIEPCOHAJIOM C TPYMIION 1Mo AneKTpobe3onacHocTu He Hike [11.

41. Pe3ynbpTaThl IPOBEPKU 3HAHUN HENIEKTPOTEXHUYECKOIO MEPCOHAA PErUCTPUPYIOTCS
MOJMKUCHIO B )KypHaJle yyeTa MPOBEpKU 3HAHUU MepcoHaina | rpymmne mo 3jaeKTpoOe30macHOCTH,
1o o0Opasily, yctaHoBieHHOMY B [Ipmioskenun Ne 4, KOTOpBIN HAXOIUTCS MO MECTOHAXO0XKICHHIO
XO03SIICTBYIOIIEr0 CyOBEKTa, HETOCPEICTBEHHO MTPOBOAUBIIETO 00YUEHHE U IPOBEPKY 3HAHUIMA.

42. ITpu npucBoenuu I rpymisl Mo 6€30MaCHOCTH HE BBIIACTCS pa3peIIUTEIbHBIN TaIOH.

43. [IpucBoenue I rpynms 1o 371€KTPOOE30aCHOCTH OCYIIIECTBISETCS:

1) nHa mpemnpusTHsaX (y XO3SHCTBYIOUIMX CYOBEKTOB, B YUYPEXKICHHSIX), HUMEIOMINUX
ABTOPU3UPOBAHHBIM DJICKTPOTEXHUYECKHUH TMEpCOHAT — OOyYeHHEe | TIPOBEPKY 3HAHUU
HERJIEKTPOTEXHHUUYECKOTO MEPCOHAA STUX NPEANPHUATHIA OCYIECTBIIAETCS pAOOTHUKOM U3 YHCIIA
AJIEKTPOTEXHUYECKOTO MEPCOHAIa, UMEIOIIUM TPYIITY IO 3JieKTpode3onacHocTH He Hinke [11.

2) y XO3AUCTBYIOLINX CyOBEKTOB, HE UMEIOIMX aBTOPU3UPOBAHHOTO AJIEKTPOTEXHUYECKOTO
nepcoHana — oOydYeHHEe W TpOBEpKa 3HAHUM  HEdJIEKTPOTEXHMYECKOTO MepcoHaa
OCYILIECTBIISIETCS IO I0TOBOPY, ABTOPU3UPOBAHHBIM 3JIEKTPOTEXHUUECKHUM IIEPCOHATIOM JPYIrOro
MIPEANPUSITHS, UMEIOIINM TPYTITY TI0 3JIeKTpoOe3onacHocTu He MeHee 111, mprucBoeHHy10 opranom
SHEPreTUYECKOro Ha/130pa;

3) ONEeKTPOTEXHUYECKUM  IEPCOHAJIOM  JIPYroro  XO3AWCTBYIOHIET0  CyOBeKTa,
00CITy’KMBAIOIIETO IO JOTOBOPY 3JEKTPOYCTAHOBKM MAHHOTO YUYPEXKACHUS, MPEANPHITUS U
MMEIOIIETO TPYIIy 10 dJekrpodbe3omacHoctn He MeHee III, mpucBoeHHy0 opraHom
SHEPreTUYECKOr0 Ha/A30pa,.

44. XypHan ydeTa MpOBEpKH 3HAHUH MepcoHana 1o I rpyrmme mo 371eKTpoOe30MmacHOCTH
KaX/I0TO XO3AWCTBYIOIIETO CyOBEKTa MODKEH OBITh CKPEIUIEH MeYaThlo, MOJIMUCHI0 U C
IIPOHYMEPOBAHHBIMU CTPAHUIIAMM.

45. K )xypHaiy y4yeTa NpoBEpKH 3HaHUI mepcoHana 1o I rpynme mo 31eKTpo0e30macHoCTH
MpUaraeTcs KOmus pa3pelInTebHOro TaJoHa LA, TPOBOAMBILET0 00yUeHHUE.

IIpucBoeHue rpynmnsl 1o 3/1eKTPo0e30NacHOCTH BHINYCKHUKAM YUYpesKAeHHIl U IeHTPOB
MOJATOTOBKH B 3JIEKTPOIHEPreTH4ecKou 001acTn

47. ]I BBIMYCKHUKOB YUYPEXKIECHUA W IEHTPOB MOJATOTOBKH B AJIEKTPOIHEPrETUUECKOMN
00JIacTH, HK3aMEHAIIMOHHAs CEeCcCHsi 10 TPUCBOCHUIO TPYIIBl MO 3JIEKTPOOE30NacHOCTH
IIPOBOAMTCA:

1) mo TtpeboBaHuiO, B OK3aMEHAIIMOHHOW KOMHUCCHH OpraHa TrocCyJapCTBEHHOTO
DHEPreTUYECKOr0 HaA30pa, B IOpAAKE, HM3I0XKEHHOM B Hacrosmed IIpounenype, ecim y
YUPEXKIEHUS WIH LIEHTPa TOATOTOBKHM HET KOMMCCHUHU, aBTOPU30BAHHOM U HA3HAYEHHOW IPUKa30M
0 NIPEANIPUATHIO;

2) B cOCTaBe KOMUCCUU YUPEKIEHUS, LIEHTPA IOATOTOBKH, €CJIM B HEM UMEETCSI KOMUCCHS,
aBTOPU30BAaHHAs OPTaHOM I'OCYJapCTBEHHOI'O SHEPreTUYECKOTr0 Haa30pa.

48. B cocraB KOMHMCCHM IO NPOBEPKE 3HAHUN YUPEKICHHS WIM LEHTPa NOATOTOBKU
IepcoHala Ha TPYIINy IO 3JIEKTPOOE30MacHOCTH BKIIOYAETCS B 00S3aTEIbHOM MOPSIKE
IIPEICTaBUTENb OpraHa rocyJapCTBEHHOTO SHEPT€TUYECKOr0 Haq30pa.

49. BrinmycKHUKaM MPUCBAaUBAETCs TPYIINA 110 3JeKTpobde3onacHocTy He Bhime 11.

50. ITpu BnageHnu panee TpymIoH 1Mo 3IeKTpoOe30macHOCTH Bhlliie I 1 ¢ 1elCTBUTENBHBIM
CPOKOM, 3TOT BBIIMYCKHMK UMEET MPaBO Ha MOJATBEP)KJIEHUE I'PYMIbI M0 3JIEKTPOOE30MacHOCTH
IIPY YCHEIIHOM clladye dK3aMEHALIMOHHOW CECCUMU.
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51. 3anmpemraercs AOmMycKaTh K CaMOCTOSITEIbHOM paboOTe M NpUCBAUBATh TPYIILY IO
anekTpobe3onacHocTy Bhimie [ mpakTukanTam oOpa3oBaTeIbHBIX YUPEKICHUH B Bo3pacTe A0 18
ner. OHM JOJKHBI HAXOJUTHCS B JIEHUCTBYIOIIMX 3JIEKTPOYCTaHOBKAX TOJIBKO I0OJ HaA30pOM
IEKTPOTEXHUYECKOTO IEepCcOoHaa, OOCIYKMBAIOLIETO 3TH IEKTPOYCTAHOBKM U HMMEIOLIETO
rpymiy 1o 3aekTpoOe3onacHocty He Huxke I B anexTpoycranoBkax HampspkeHueM 10 1000 B u
He Hke [V — B anekTpoycraHoBkax HanpsikeHuem Boiie 1000 B.

Paspemure/IbHbINH TaJT10H

52. Kanaupary, CHaBIIMMHM 3K3aMEH Ha OLICHKY «YAOBJIETBOPUTEIBHO», MO PELICHUIO
KOMUCCHHM MpPHCBAMBAETCs TPyMNa MO 3JIEKTPOOE30MacCHOCTH U BBLAAECTCA PpPa3pelIUTEIbHBIN
TaJoH.

53. PazpemmrenbHbIi TaJOH O TPUCBOCHUU TPYIIBI IO 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH
JNEUCTBUTENIEH CPOKOM Ha OJHWH TOJ, a JJs aJMHHHCTPAaTUBHO-TEXHUYECKOTO IEepCoHaa,
KOTOPBI HE OPraHU30BBIBAET U HE BHITIOJIHSAET paOOTHI B 3JIEKTPOYCTaHOBKAX — TPU rOJa.

54. Pa3pemnTenbHbIid TAIOH O MPUCBOCHUM TPYMIIBI 110 3JEKTPOOE30MaCHOCTH, COTIACHO
oOpasiy, yctaHoBieHHoMY B [Ipmnoxenun Ne 5, sBiseTcs TOKYMEHTOM CTPOTOM OTYETHOCTH,
MMEHHBIM, HE MOJIJIeKAIIUM NIepeaaye, J1eUCTBUTEIbHBIM Ha YCTAHOBJICHHBIN CPOK, U COAEPIKUT
CJIeIyIOLINE JaHHBIE:

1) HauMeHOBaHKE BBIIABINETO CyOBEKTa U HOMEP Pa3peIIUTEIHHOTO TATIOHA;

2) dpamunus 1 ©MS BIAICIIbIIA;

3) HauMEHOBaHHE M IOPHIMYECKUN aJpec XO3sMCTBYIOIIEro cyOwbekTa, rae pabdoTaeT
BJIJIENIELl;

4) naTy npoBEpKHU 3HAHUM;

5) IPUCBOEHHYIO TPYIITY IO AJIEKTPOOE30MIaCHOCTH;

6) HaMMEHOBAaHUE PA3PEIICHHBIX Pa0OT U HAMPSKEHHUE IEKTPOYCTAHOBKH;

7) cpoK AeicTBUS;

8) moanuck u paMuIuIo, UM peAceIaTeNs SK3aMEHAIIMOHHOM KOMUCCHH.

55. BeinanHblil pa3pemuTeIbHBIA TAJIOH O MPUCBOSHUN TPYMIIBI IO 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH
perucTpupyeTcsi B KypHalle, ¢ pe3yibTaTaMu HSK3aMEHa KaHAMJIATOB, KOTOPBIA XpaHUTCS Yy
cyOBbeKTa BBIJIABLIETO pa3pelINTEIbHbINA TaIOH.

IIpuocTaHoB/IeHHE NeHCTBUA Pa3PEeLIUTEILHOIO TAJIOHA

56. DnexTpOTEXHMYECKUH MEPCOHANl C MCTEKIIMM CpPOKOM JEHCTBUS TIpyNIbl 110
anekTpodezonacHoctu (II-V) unm He caaBmMii B CpOK IK3aMEHAITMOHHYIO CECCHIO, CUUTACTCS
uMeroImuM [ rpynmy 1mo 31eKTpo0e30macHOCTH, C TPHOCTAHOBICHUEM IIPaBa MPOBECHUS padoT B
COOTBETCTBUM C TpeOOBAHMSAMHU paHEe HMMEBIICHCA TIPyHNbl IO 3JIEKTPOOE30MaCHOCTH, 1O
YCIEIIHOM cJaul HOBOT'O 3K3aMeEHa.

57. B caydae mopuu WM YTEPH Pa3pEIIUTEIHHOTO TAJIOHA O MPUCBOEHUU TPYIIIBI MO
3JIEKTPOOE30MaCHOCTH, BBIJAIOIIUM CYOBEKTOM MOXET OBITh BbIIaH IyOJIHKaT, 10 MUCbMEHHOMY
00OCHOBAHHOMY 3asIBJICHUIO BIIAJIEIIbLIA, C BHECEHUEM 3alMUCU B COOTBETCTBYIOLIMM XKy pHAI.

58. JleiicTBHe pa3pemIMTeNbHOIO TalOHA MOXET OBbITh MPUOCTAHOBJIECHO MO TPEOOBAHMIO
OTBETCTBEHHOTO 3a 3JIEKTPOXO35MCTBO, B CIIy4ac HapyIIEHUs NEPCOHAIOM JaHHbIX [IpaBui.

59. JleiicTBHe pa3pemIMTeNbHOIO TaJlOHA MOXET ObITh MPUOCTAHOBJIECHO MO TPEOOBAHMIO
OpraHa rocyJapCTBEHHOIO 3HEPreTUYECKOro Haa30pa, OOHApY KHMBIIETO B XOAE TEXHUYECKOU
IIPOBEPKHU AIEKTPOYCTAHOBKH, UTO IEKTPOTEXHUYECKUI NIEPCOHAN HapyuaeT AaHHble [IpaBuna.
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ITpunoxenue 3
k [IpaBunam 6e3zomnacHocTi
MIPH SKCIUTYaTAI[MH 3JIEKTPOYCTAHOBOK

OBPA3EI 3AABJIEHUSA O IPUCBOEHUHA
I'PYHIIBI 11O 3JIEKTPOBE30ITACHOCTH

HaumMeHoBaHue X03SHMCTBYIOLIETO CyObEKTa

azipec, CTallMOHAPHBIH, MOOMIBHBIH TenedoH, 2IeKTPOHHBIH afpec

Ne T« » 20 r.

(xomy)

Hacrosiium IIPOCUT IPOBECTH NIPOBEPKY 3HAHUUI
(HaMMEHOBaHHUE XO35ICTBYIOIIETO CyObEKTa)

JUISL IPUCBOEHHUS TPYIIIIBL 10 MIEKTPOOE30IIaCHOCTH B JIEKTPOYCTAHOBKAX CIECAYIOIIHUX JIULL:

1. — rpyIIa 1o 3J1eKTpoOe30nacHOCTH B
¢)aMI/IJ'H/UI, UM - JOJIKHOCTH

3JIEKTPOYCTAHOBKAX HANPsHKEHUEM 1000 B;
(o mu BBIIIE)

2. - TpyTIIa 10 3JIeKTPOoOe30MacHOCTH B
CbaMI/IJ'H/IH, UM - TOJDKHOCTH

ANIEKTPOYCTAHOBKAX HAIIPSDKCHUEM 1000 B;
(1o nnu BoILIE)

3. - TpyIIIa 1o 371eKTpoOe30MacHOCTH B
(l)aMI/IJ'II/IH, UM - TOJDKHOCTH

JJIEKTPOYCTaHOBKAX HANPSKCHUEM 1000 B;
(110 mu BhILLIE)

00CITyKHMBaeT COOCTBEHHBIE IEKTPOYCTaHOBKH/

(HaUMEHOBaHHUE XO3SAHCTBYIOIIETO CyObeKTa)

MPEOCTABIISIET YCIIYTH 10 00CIYKMBAaHHIO OOBEKTOB SHEPT€THKH.

Ynpasasomuii
(moxnuce) (bamumus, ums)
[punoxenne 4
k [IpaBunam 6e3omacHoCTH
TIPH SKCIUTYaTaI[lH JIEKTPOYCTAaHOBOK
KYPHAJI YYETA
MPOBEPKUW 3HAHUU MEPCOHAJIA 110 I T'PYIIIIE ITO
SJIEKTPOBE30OITACHOCTH
Ne | @amunaus | HaumenoBanu | JloykHOCT Hdara Hdara Ouenk Hoanuce

H/ ) HMA € llexa, b U CTAXK leeIlbI)IyHIe TeKyHIeﬁ a HHchyKTOp HPOBepﬂeMor

n y4acTka, rae | padorsl B H NPOBepPK | 3HAHUH a o

pa6Gotaet JaHHOI NMPOBEPKHU uu auna
JOJKHOCTH NpUYNHA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

IIpunoxenue 5
K IpaBUJIaM 0€3011acHOCTH
IIPY SKCIUTyaTaluH JIEKTPOYCTaHOBOK

OBPA3EI PASPEHIMTEJIBHOI'O TAJIOHA O I'PYIIIIE ITO

SJIEKTPOBE30IMACHOCTH
Jluyesas cmopona
_ «Iepo» PA3PEIIUTEJIBHBIN TAJIOH | YpoBeHb HaNpsiKeHHs
Ne__ , rpynma no <1000 B « | 21000 | «
3JIeKTPO0E30NACHOCTH » B »
/ /202
damunus, nMs
JlomkHOCTD
X034iCcTBYOIUI
CyOBEKT
Vrpasstrommii (uMs1, hamMuIHs, TOKCH, 1EYaTh)
XO3SICTBYIOIIETO
cyObeKTa
E:xerognbie 0TMeTKH
Komuccus no nonycky |Kommuccusi mo qomycky Komuccus nmo xomycky
TI'open 1o
/ 202 / 202 / 202
Nwms, pamumms, noamucs | UM, hamunms, moamucs Nwms, pamums, moanuce
npeacenaTesnsi KOMUCCHH |TIPeICeAaTeNnss KOMICCUU npeacenaTesnsi KOMUCCHU

Ilpumeuanue: Pazpewsrumensnviii. manoH, 6vl0aHHbIL AeeHmMcmEoM, O0XHCEH
codepacams u 2epd Aeenmcemaa

B cayuae ewioauu  paspewiumenvnozo manona  Azemmcmeom,  cmpoka
«Ynpasnaowuil xo3aticmeyowezo cyoveKmay UCKIIOYAemcs, a NOONUCL npeocedameis
Komuccuu noomsepacoaemces nevamuio.

Obopomuas cmopona

Tun nepconana

AIMHHUCTPATHBHO-TEXHUIECKUN «»
OnepaTHBHBII «»
PemonTHBIIM «»
DNEeKTPOTEXHOIOTHICCKUN «»
Crienuamict o oxXpaHe 310pOBbs B 0€30MaCHOCTH «»

CrnennajibHble padoThI

VicnibITaHus 1 n3MepeHus « »
KomanaupoBaHHBIN IEpcoHa «»
PaboTbl 1o HaNpsHKEHNEM «»
Pa6OT]>l o4 HaBCJACHHBIM HaIIPS>KEHUEM «»
BepxomnazHbie paboThI «»
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Ipumeyanus u ormerku Komuccenu no gomycky

«/[A» o3Hauaem asmopuzupogarue 0Ji1 COOMBEMCMEYouell Kame2opuu
«HET» o3nauaem omcymeue agmopuszayutl 01 COOMEemcmayoujell Kamezopuu

Ipunoxenue 6
k [IpaBunam Ge3omacHocTH
P SKCIUTyaTalUH AJIEKTPOYCTaHOBOK

HAPAJA-AOMYCK JJISI PABOT B DQJIEKTPOYCTAHOBKAX
JluneBasi cTOpoHA

X03sHCTBYIOMNI CYOBEKT
ITonpasnenenue

HAPSIJI-IOIYCK Ne
IUTsi paboT B NIEKTPOYCTAHOBKAX

PYKOBOAMTEIO paboT ,
((amumys, UMs, OTYECTBO, FPYIIIA O IEKTPOOE30NACHOCTH)

JOMyCKaIoIEeMy
((pamunust, ©MsI, OTYECTBO, IPYIIIIA TI0 AIEKTPOOE30MACHOCTH)

[IpousBoauTeso padoT ,
((pamutuis, UMs1, OTYECTBO, IPYIIIIA IO AIEKTPOOE30MaCHOCTH)

HabIoAa0IeMy
((pamunuist, ©MsI, OTUECTBO, IPYIIIIA IO AIEKTPOOE30MACHOCTH)

C WICHAMH OpUTasl

(pammutuist, UMs1, OTYECTBO, FPYIIIIA O IEKTPOOE30IACHOCTH)

ITopyuaercs
PabGoty Hauats c: nara BpeMs
Paboty 3akoHuUMTE: naTa BpeMsi

Tabmuma Ne 1

MEPOIPUATHUA 11O HOATOTOBKE PABOYUX MECT

HaumeHoBaHHe 3JIEKTPOYCTAHOBOK, | UTO 10J5KHO OBITH BoInoJjiHeHO
B KOTOPBIX OyAYT NPOBOAUTHCS OTKJIIOYEHO U re | (1arTa, BpeMsi, MOAMUCH)
OTKJIIOYeHHus u OyayT Oyner 3a3eMJIeHO
YCTAHOBJIEHBI 323eMJIeHHS
1 2 3

OTxenpHbIE yKa3aHUS

Hapsna-nonyck BeLgan: nata BpeMs
Ionnuce (bamunusi, UMsl, OTIECTBO
Hapsan-nonyck nposien fo: nara BpeMs
IHonnuce (amunnusi, UM, OTIECTBO
JHata BpeMs
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Tabmuma Ne 2

PETICTPAIISA PASPEHIEHNS HA TIOAT'OTOBKY PABOUYUX MECT U HA
JOITYCK K BBIITIOJTHEHHUIO PABOT

Paspemenue Ha NOATOTOBKY Hara, Moanucey padoTHUKA,
paGoyux mMecT U Ha BpeMs MOJYyYHBIIIETr0 Pa3penieHne Ha
JOMYCK K BBINOJHEHHIO MOAT0TOBKY Pado4yux MecT H
padoT BbIAAJ HA JIO0IYCK OpUraabl K
(1oJKHOCTD, (hamMuins, BBINOJHEHHIO PadoT
MOJAMUCH)
1 2 3

O6opoTHast cTOpOHA
PabGoune mecra noarorosieHsl. [Tos HanpsHKEHUEM OCTAIIUCH:

Jonyckaromuit

(monuce)

[IpoBepwI1 BEIIOTHEHIE MEPOTIPUATHI IO TIOATOTOBKE pab0YUX MECT
PykxoBoautens padot
(TIpou3BOIUTENH PAOOT MITH HAOIIOJAFOIINI)

(moxnuce)

Tabmuma Ne 3

EJKEJJHEBHBIM JIOITYCK K PABOTAM U BPEMSI UX OKOHYAHMUSI

Bpuraaa nony4uiia nepuoguyeckoe o0yueHue 1 J0NyLieHa Pabora oxoH4eHa,
K NMOAr0TOBKe padoyero Mecra Opurajaa ygajieHa
HanmenoBanue | larta, Hoanucu (moanuck, Hara, Hoanucey
pabouero BpeMs hamuins, ums) BpeMs | MPOU3BOAUTENS
MecTa Jomyckaromero | IIponsBoxuresisi pador
pador (na0aronaroLero)
(Ha6.TI07AI0LIET0) (moanucey,
hamuins, nms)
1 2 3 4 5 6
Tabnuna Ne 4

W3MEHEHHUS B COCTABE PABOYEM BPUTAJIBI

BBenen B cocrtaB Opuraabl BroiBenen u3 cocraBa Hara, Pazpemna
(®amusus, UMsl, 0TYECTBO, Opuraapl BpemMs (moamuce,)
rpymnmna no (pamuiius, umMsl, OTYECTBO, | (xara, | (pamuaus, ums,
3JIeKTP00e30MaACHOCTH) rpymnmna no BpeMsi) 0T4eCTBO)
3JIeKTP00e30MacHOCTH)
1 2 3 4
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Tabmauma Ne 5

O®OPMJIEHUE NNEPUOJIUYECKUX OBYYEHUI

O0yuyenue
npoBeJ

IMporpamma u KpaTkKoe
cojiepKaHue
NEPUOANYECKOT0
00yueHust

O0yuenne
MOJTYYHJI

PaboTHUK, BEIIAIONIMN HAPS-
JTOITYCK

(Damunus, ums)

(noonucw)

PykoBoaurens padot
(Damunus, ums)
(ITomnucs)

IIpousBoauTes pabot
(HabJr0 MArOIIHHA )
(Damunus, ums)
(ITonnuce)

Jomyckaromuii
(Pamunus, ums)
(noonucv)

PykoBoaurens pador
(Damunus, ums)
(noonucw)

[TpousBoauTens padboT
(Habr0 MArOIIHHA )
(Damunus, ums)
(noonucw)

UieHb! Opurap:
(Damunus, umsi, NOONUCY)

PykoBogurens pabot
(Damunus, ums)
(noonucw)

[TpousBoauTens padboT
(Damunus, ums)
(noonucwv)

Unens! Opuraabt
(Damunus, ums, noonucs)

[TpousBoauTens padboT
(Haburo marormwmii)
(Damunus, ums)
(noonucw)

Usnensl Opuraabt
(Damunus, ums, noonucs)

PaboTa MOIHOCTBIO 3aKOHUEHA,
CHSITEHI,

Opuramoi,

Hara

Opurajma yaajeHa, 3a3eMIICHHsS, YCTAHOBJICHHbIC
C000I1IEHO

(pamunust, ©Ms1, OTIECTBO)

IIpousBonurens

pabot

PykoBogurens pabot

(HAOITIO TATOTITHI )

(mmoamuck, paMmIns, UMsI, OTIECTBO)

(noxnuck, haMuiIus, UMsi, OTYECTBO)

JlononHuTeNbHBIN ONaHK K HapsA-10IycKy Ne

(Oama

Cxema QJICKTPOCCTHU IPU IPOU3BOJACTBC pa60T

(naumenosanue noocmanyuu, BJI, anexmpoycmanosxu u np..)

Ha cxeme YKa3bIBaCTCsA, KaKMUC amnmnaparbl J0JKHBI OLITH OTKJIKOYCHBI, U I'IC AOJIXKHBI OLITH

YCTaHOBJICHBI 3a3€MJICHU.
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qDaMI/IJII/Iﬂ, HWHHUIHAJIBI U IIOAIIHUCH pa60THm<a, BBIAABIICTO HAPAI-AOITyCK

Yka3zaHusi 110 3aM0JTHEHUIO HAPsAa A1 padoT B JIEKTPOYCTAHOBKAX

1. 3anucu B Hapsae i paboT B AJIEKTPOYCTAHOBKAX JOJDKHBI ObITh pa3doopunBsiMu. He
JIOITyCKAETCs 3all0THEHUE Hapsi/ia KapaHaanioM U UCIIPaBICHHE TEKCTa.

2. Cucrema HyMmepalMu Haps[OB YCTAHABJIMBACTCS YHPABISIOIINAM XO3SHCTBYIOLIETO
cyObeKTa.

3. IIpu yka3aHuM JaThl MUIIYTCS YUCIIO, MECAL U MOCeIHUE 1B LU pbI, 0003HAYaroIue
rox, Hanpumep: 29.09.00, 12.12.01, 30.01.02, 15.10.12.

4. Kpome pamunmii pabOTHUKOB, yKa3aHHbBIX B Hapsi/ie, 3alIUCBIBAIOTCS TAK)Ke UX UMEHA U
rpyTIa 1o 3JEKTPOOE30MacHOCTH.

5. B Hapsne  ykasblBaeTcsl  JAMCIIETYEPCKOE  HAaUMEHOBaHHME  (MapKHpOBKA)
AJIEKTPOYCTAHOBOK, MPUCOEANHEHHH, 000PYI0BaHUSI.

6. B ciyuae HezocTaTka CTpPOK B TaONMLAX Hapsa, pa3periaercsl MPUKIagbIBaTh K HEMY
JOTIOJTHUTENBHBIN OJaHK TOJ TeM K€ HOMEpPOM, C yKa3zaHHeM (paMuiny, UMEHH U OTYECTBa
paOOTHHUKa, BBIABLIETO HapsA, Ul NpojoKeHus 3anucei. Ilpu 3ToM B mocieIHUX CTpoKax
COOTBETCTBYIOIIEH TaOJIMIbI OCHOBHOrO OJaHKa cieayeT 3amucarb: «CM. JOMOIHUTEIbHBIN
OmaHK». JlomoMHNUTENbHBINA OJJaHK JTOJIKEH ObITh MOAMUCAH PAOOTHUKOM, BBIJABIIUM Haps.

7. Ilpu 3an0/IHEHNH JINLEBOIl CTOPOHBI HapsAaa:

1) B ctpoke «Ilonpasnenenuey ykasbplBaeTcsl CTPyKTYpHOE MojapaszzeneHue (1ex, ciyxoa,
YYaCTOK H T.[I.) XO35ICTBYIOIIETO CyOBEKTa, B QJIEKTPOYCTAHOBKAX KOTOPOTO OYYT MPOBOIUTHCS
paboTHI;

2) B cirydasx, KOr/ia pyKOBOJIUTEINb pa0OT HE HA3HAUYCH, B CTPOKE «PYKOBOOUMEII0 padom
JieNlaeTcs 3aluCh «HEe Ha3HAYaeTCs»;

3) B CTpOKE «JIOMyCKamwIlIeMy K padoTam» yKa3bIBaeTCs (PaMUIUS IOMYCKAOIIEro K
paboTaM, Ha3HAYAEMOI'0 U3 YHCJIAa ONEPATUBHOTO MM ONEPATUBHO-PEMOHTHOTO NEpCoHaa, UK
POU3BOAUTENST (PYKOBOIUTENS) padOT M3 YMCIIa PEMOHTHOTO IEPCOHAaa, COBMEMIAIOIIETO
00s13aHHOCTH omycKatouiero. [Ipu nposeneHnn padoT B 3J€KTPOYCTaHOBKAX, TJ€ IOy CKAOIINM
ABNsieTC PaOOTHUK W3 YHCIAa ONEPATHBHOTO WM OIEPAaTHBHO-PEMOHTHOTO II€PCOHAIA,
HaXOoJALIerocs Ha JEXKYpCTBE, B CTPOKE 3allUCBIBACTCS «ONEPAMUBHOMY nepconany» 0e3
yKa3aHus (paMuIum.

4) B crpoke «c unenamu Opuzadvl» TIEPEUUCIAIOTCS BCE WIEHbI OpHrajbl, KOTOpbIE
BBITIOJIHSAIOT PAa0OTBI B AJIEKTPOyCTaHOBKax. [Ipu BBIMOTHEHWHM pabdOT C TNPUMEHEHUEM
aBTOMOOWJIEH, MEXaHHW3MOB M CaMOXOAHBIX KPAaHOB, yKa3bIBae€TCs, KTO M3 WIEHOB OpuUIajsl
SBIISICTCS BOJUTENIEM aBTOMOOWJIS, KPAaHOBLIMKOM, CTPONAIBLIMKOM, M THII MEXaHU3Ma WIIH
CaMOXO/IHOTO KpaHa, Ha KOTOPOM OH pa0oTaer.

5) B cTpokax «nopyuaemcay:

a) s snektpoyctanoBok PY u KJI yka3eiBaeTcss HAMMEHOBAHUE JICKTPOYCTAHOBKH U €€
MPUCOECTUHEHUH, B KOTOPBIX OYIyT MPOBOAUTHCS pabOTHI, COEpKaHIE PadOThI;

b) mns BJI yka3piBaioTcs HaMMEHOBAHHUS JIMHUM W TPAHUIBl ydyacTKa, IJi€ MPEACTOUT
pabotare (HOMEpa OIOp, HAa KOTOPBIX WIM MEXIY KOTOPHIMH, BKIIOYAs 3TH ONOPBI, OyayT
IIPOBOJUTBCS PAOOTHI, OTAEIbHBIE MIPOJIETHI), & TAKXKE colepKaHue padoThl. [IJI1 MHOTOLIETTHOM
BJI yxa3piBaeTcsi HAMMEHOBaHHUE IENH, a TpU MOPa3HOM PEMOHTE — PACIOJIOXKEeHHE (a3bl Ha
orope.

6) B ctpokax «Pabomy nauamev» v «Pabomy 3aKkonuump) yKa3bIBAIOTCS JaTa U BpEMs
Hayaja U OKOHYaHUs pabOThI COTJIACHO HapsIy.

7) B Tabnuue «Meponpuamusa no nodzomoeke padouezo mecmay yKa3blBaeTCs:

a) mpu paboTax B ekTpoycTtaHoBkax PY u na KJI:

1. B rpage | — HauMeHOBaHHE 3JCKTPOYCTAHOBOK, B KOTOPHIX HEOOXOAMMO IPOBECTU
OIepaluy ¢ KOMMYTAllMOHHBIMU allapaTaMy U YCTAHOBUTD 3a3€MJICHHUS;
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2. B rtpade 2 - HAWMECHOBAaHHWE KOMMYTAIIMOHHBIX allllapaToB, NPUCOCIUHEHUH,
000py0BaHUs, C KOTOPBIMH MPOBOJSATCS ONEPALUU, U MECTa, € JOJIKHBI ObITh YCTaHOBJIEHBI
3a3€MJICHUS.

b) npu paborax na BJI:

1. B tpade 1 — HauMeHOBaHWE JIMHWUU, LEMH, IPOBOJOB 3alMCAaHHBIE B CTPOKE
«nopywaemcsa» HapsJa, U HAUMeHOBaHUsA Ipyrux BJI winn neneil, noanexammx OTKIIOUYEHHUIO U
3a3eMJICHUIO B CBSI3U C BBINIOJHEHHEM palboT Ha peMoHTupyemoi BJI win nenu (nanpumep, BJI,
MepECEKAOIINECs C PEMOHTHUPYEMOW JIMHUEH WM TPOXOMAIINX BOJM3U HEE, IPYTUX Iemen
MHororennou BJI, u 1.11.);

2. B rpade 2 — mus BJI, oTkimrowaeMbIX M 3a3eMIIIEMBIX JIOMYCKAIOIIMM M3 YHCIIA
OMEpPAaTUBHOTO WM OINEPATUBHO-PEMOHTHOTO IMEpPCOHANIa, HAUMEHOBAHHUS KOMMYTAlMOHHBIX
anmapatroB B PY u Ha BJI, ¢ KOTOphIMU MPOBOIATCSI ONEpALMU, U HOMEpPa OMop, Ha KOTOPBIX
JOJKHBI OBITh YCTAHOBIICHBI 323E€MIICHHUS.

B a70i1 3xe rpade 1omKHbI ObITH YKa3aHbl HOMEpa OMOp WM MPOJIETHI, T/Ie MPOU3BOIUTEIND
paboT JOMKEH YCTAaHOBHUTH 3a3€MJICHUS Ha MPOBOA, TPOCH HA pabodyeM MecTe, B COOTBETCTBUH
cn.332, 337, 341-344, 346-348, 351 nacrosmux [IpaBu.

Ecnu Mecta ycTaHOBKH 3a3eMJICHHN MPU BbIIaYe HapsIa HENb3s OMPEACIIUTh, UK PabOThI
OyIlyT TPOBOAMTHCS C TEPECTAHOBKOW 3a3eMJICHHH, B Tpade yKa3blBaeTcs «3a3eMJIUTh Ha
paboumx MecTaxy.

B rpade 2 — mecra, re npousBoauTeNh padOT TOJDKEH YCTaHOBUTH 3azemiieHus Ha BJI,
MEPECEKAIONINXCS C PEMOHTUPYEMOU NUHHEH uiau mpoxonsmeit Bomu3u Hee. Eciu st BJI
AKCIUTYaTUPYIOTCS OPYTMMH XO3SHCTBYIOIIMMU CyOBEKTaMH, B CTpoke Hapsiia «OTaenbHbIe
YKa3aHUs» JOJHKHO OBITH YKa3aHO O HEOOXOIUMOCTHU MPOBEPKH 3a3eMJIICHHH, YCTaHABIMBACMBIX
MIEPCOHAJIOM 3TOT0 XO3SIMCTBYIOLIETO CyOBEKTa.

B tabmuiy «MepomnpusTasl Mo MOATOTOBKE pabodero Mecra» BHOCATCS TE ONEpaliH C
KOMMYTAllUOHHBIMU amnmapaTaMi, KOTOpble HEOOXOAUMBI AJIsi HETOCPEICTBEHHOW MOATOTOBKU
pabouero mecra. [lepexitoueHus, BBINOJIHSAEMBIE B IPOLECCE MOATOTOBKH pabodero mecra,
CBSI3aHHBIE C U3MEHEHHEM CXeM (Hampumep, IepeBo/] MPUCOSTUHEHHH ¢ OJTHOM CUCTEMBI IIIMH Ha
JIpYTrylo, TEPeBOJl MUTAHUS y4acTKa CETH C OJHOTO HMCTOYHMKA MHUTAaHUS Ha JApPYrom), He
PETUCTPUPYIOTCS B TaOJIUIIE.

IIpu pabotax, KoTOpsle HE TPeOYIOT MOArOTOBKM pabouero mecra, B rpadax TaOIUIIbI
nenaetcs 3anuck «He TpeGyercsy.

8) B cTpoke «OtenbHble YKa3aHUSI) yKa3bIBAIOTCSA:

a) JIOTIOJHUTENIbHBIE MEpONpPHATHS, oOecleunBarone Oe30macHOCTh PAOOTHUKOB
(ycTaHOBKa Orpa)KJ€HUM, MPOBEpPKA BO3JyXa Ha OTCYTCTBHE BOJOpPOAAa, MEphI MOXKapHOU
0€30MacHOCTH);

b) aTambl paboOTBl W OTHENBHBIE ONEpPAlliU, KOTOPBIC JOJDKHBI BBIMOIHITHCS O]
HETPEPHIBHBIM PYKOBOJACTBOM PYKOBOAUTENS padoT corytacHo 11.98-101 HacTosmux [Tpasu;

c) B ciyudae odopmieHUS Hapsjaa HaOmonaromeMmy — (QaMuiusg, UMs U OTYECTBO
OTBETCTBEHHOTO paOOTHUKA, KOTOPBIM BO3TJaBiseT Opuramy, cormacHo m.111-115 macTosmmx
[IpaBu;

d) pa3peiieHre pyKoBOIUTENIO pabOT U MPOU3BOAUTENIO padOT Ha BBHITOJTHEHUE TIEPEBOAA
paboTHUKOB Ha Ipyroe padbodee MecTo corniacHo 1m.245, 246 nactosuux [Ipasu;

€) pa3pelleHHue MPOU3BOIUTENIO PabOT (HAOIIOAAIOIIEMY) OCYIIECTBIATh MOBTOPHBIM
JOMyCK cornacHo 1.255-260 nactosimux IIpasun;

f) pa3perrenre BKIIFOYATh JIEKTPOYCTAHOBKY HITU €€ 9acTh (OTICIIbHBIC KOMMYTAIlHOHHBIE
anmapatel) 0e3 pa3pelleHrs WU PACTOPsKEHUs ONEPAaTUBHOTO, WIH OMEPATUBHO-PEMOHTHOTO
IepcoHaNa corjaacHo MyHKTY 269 Hacrosimux [IpaBu;

g) paspelleHre Ha BPEMEHHOE CHSTHE 3a3€MJICHMI M KOPOTKO3aMbIKaTeJel, COTIacHO
1m.323-325, 774, 775 nactosimux [IpaBui;

h) paspemienue TpOU3BOIUTENIO PabOT OMEPUPOBATH KOMMYTAIIMOHHBIMHU armapaTaMu
cornacHo Yactu 2 ['nmaswl [X nacrosmux [IpaBui;
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1) paOOTHHKH, OTBETCTBEHHBIE 3a O€30MacHOE MPOU3BOJCTBO pabOT KpaHaMH (TIOAEEMHBIMHU
Mexanu3mamu) corsacHo Yactu 3 I'maBel X1 HacTosmux [Tpasun;

J) YKa3aHue O TOM, YTO pPEMOHTHpyeMas JUHHS HAXOAWUTCS B 30HE HABEICHHOTO
HanpspbkeHus apyrou BJI, cornacHo m.688, 689 nactosimux [Ipasui;

k) nononauTeNbHBIE TPEOOBAHMS, IPEABSBIIEMbIC K MEpaM 0€30IaCHOCTH BO BpeMs paboT
B 30HE BIIMSIHUSA JIEKTPUYECKOTO M MAarHUTHOTO 10JIA, corytacHo 11.402 Hacrosmumx Ipasw;

1) ykazanume o HeoOXOAMMOCTH MpoBepkH 3azemiieHuss BJI npyrux Xxo3sicTBYIOMIMX
cyobekToB (IMyHKT 7) HacTosmero [Ipunoxenus;

m) yKazaHHEe O TOM, 4YTO OOOpyIOBaHME MOJACTAHUUH (yKa3bIBae€TCS AMUCIETUYEPCKOE
HalMEHOBAaHKE) HaXOUTCS B 30HE HABEJIEHHOI'O HANPSKEHUS;

n) paspeuieHue MPOU3BOIUTENI0 paboT OCYLIECTBIATH ONMPOOOBAHHE KOMMYTAITMOHHBIX
arnmaparoB corjacHo 11.469-473 nacrosuux [Ipasui;

o) Homepa TK, I1I1P, mo koTopsIM MpOU3BOAATCS pabOTHI;

PaboTHHKY, BbIAIOIIEMY Hapsij, Pa3peliaeTcsi BHOCUTh 110 CBOEMY YCMOTPEHUIO Jpyrue
3aIliCH, CBSI3aHHBIC C BHITIOTHSAEMO paboTOH.

9) B ctpoke «Hapsin-nomyck Beinam» u «Hapsa-momyck mpoayiuin, paOOTHUK, BBIIAFOIIHMA
HapsiZl, yKa3bIBaeT JaTy U BPEMsI €T0 MOANHUCAHUS.

PaGoTHMKH, BBIAAIONIME M MPOJUIEBAIONINE HAPSA, TOMUMO MOAMHUCU JOJKHBI yKa3aTb U
cBoU (haMHIIUH;

10) B Tabnuue «Pa3pemieHre Ha MOArOTOBKY paOO4YMX MECT U HA JAOMYCK K BBIITOJHEHHIO
paboTy», 3amoNHAEMOW MpHU MOJYyYEHHH pa3pelieHHs Ha TOATOTOBKY pabodyero MecTa W Ha
NEPBUYHBIN IOMYCK K paboTaM, YKa3bIBaeTCs:

a) B rpape 1 — pabOTHHMKH, MOATrOTABIUBAIOIIME paboyMe MecTa, M JOIYyCKAIOIIUii
YKa3bIBalOT JOJDKHOCTH U (aMHIMM PAOOTHUKOB, BBIJABIIMX pPa3pelIeHHe Ha MOATOTOBKY
pabounx MeCT W Ha JOMyCK K BBINOJHEHHIO paboT (nmamee - pasperienue). Ilpu mepemaue
paspeuieHuii, B rpade 1 pacnuceiBaioTcs paOOTHUKH, BBIAAIOLIIUE pa3pelieHHEe, C yKa3aHUEM
CBOMX JIOJDKHOCTEH;

b) B rpade 2 — nara u BpeMs BbIJaUM pa3peIICHNUS;

) B rpade 3 — pacnuchIBalOTCs paOOTHHUKH, MOTYYHBIIUE pa3peuieHue. [Ipu moaroroske
pabounx MECT HECKOJbKMMH PAOOTHUKAMH WJIM PAaOOTHHKAMH Pa3IMYHBIX 1IEXOB, B rpade 3
pacIUCBIBAIOTCS BCE T€, KTO TOTOBWII pabOYHe MECTa.

Ecnu pasperieHus He 3amnpamimBaroTCsl OJJHOBPEMEHHO, TO B Tabnuue «Pa3pemenue Ha
NMOATOTOBKY Pa004MX MeCT M HA JONMYCK K BBINOJHEHHIO Pa00T» 3alOIHSIOTCS IBE CTPOKU:
OJlHa — 10 pa3peleHHIO Ha TIOJrOTOBKY pabo4ero MecTa, pyras — [0 pa3peleHHIo Ha JO0IMyCK K
paboTtam.

8. [Ipu 3anmonHeHNN 000POTHOM CTOPOHBI HAPSIA:

1) mpu paborax B PY wmmu na KJI, B ctpoke «Paboume mecra moxarorosieHsl. Ilox
HaNpsOKEHUEM OCTaMChy», JIONMYCKAIOMIMKA yKa3blBae€T HAUMEHOBAaHMS OCTaBIIUXCS I10A
HaIpsDKEHUEM TOKOBEIYIIMX YacTell PEMOHTHPYEMOW M COCEJHUX IPUCOEAMHEHUH (Win
000pyI0BaHNE COCETHUX MPUCOSANHEHUH ), ONKanux K padbodemy mecty. [Ipu paborax va BJI
B 3TUX CTPOKAaxX 3alMChIBAIOTCS HAUMEHOBAHUS TOKOBEIYIIMX YacTel, yKa3aHHbIe paOOTHUKOM,
BBIIAIOIIMM Hapsal, B cTpoke «OTAenbHbIE YKa3aHUsS» JHMIEBOH CTOPOHBI Hapsjaa, a IpH
HEOOXOJMMOCTH W HAaUMEHOBaHMs JPYTHMX TOKOBeQylmMx 4yactedd. Jlomyckarommii u
PYKOBOIUTENH PadoT (TPOM3BOAUTENH pabOT, HAOIIOJAIOMINM, €CIT PyKOBOAUTENb pabOTHI HE
ObUI Ha3HaueH) pAaCHUCHIBAIOTCS TMOJA CTpokoi «Paboune wmecra mnoxarorosneHsl. [lox
HaNPSHKCHUEM OCTATMCH» TOJBKO MPU NIEPBUYHOM JIOITYCKE K BBHITIOTHEHUIO Pa0OT.

2) B tabnune «ExxeqHeBHbIN 10MycK K paboTaM M BpeMsl UX OKOHYaHMs» YKa3bIBalOTCS
CBEZICHMsI 00 €XEeIHEBHOM JIOMYCKe K paboTe U JaTe U BPEMEHM €€ OKOHYAHMsI, B TOM YHCIIE O
JIONyCKe NpH TepeBoje Ha Jpyroe paboyee mecto. Ecnu mpousBoauTens paboT coBMeLIaeT
0053aHHOCTH JIOITyCKAIOIIETO, & TAK)KE €CIM MPOU3BOIUTENI0 pa0dOT pa3pemaercs MPOBOIUTH
MOBTOPHBIN JTOMYCK OpUrajipl K BHIMOJIHEHUIO padoT, OH pacnuchiBaercs B rpadax 3 u 4. Koraa
PYKOBOJIUTENIO padOT pa3peliaeTcss IPOBOAUTH MOBTOPHBIM TOMycK Opurajsl K paboraMm, OH
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pacnuceiBaeTcsi B Trpade 3. OxoHuyaHwe pabOT, CBSA3aHHOE C OKOHYAHWEM pabouero mHs,
odopmIIsieTCs MPOU3BOUTENEM padoT (HabmoatomumM) B rpadax S u 6.

3) B tabnune «M3MeHeHus B cocTaBe OpUraabl» yKa3blBalOTCs (paMHIIUs, UM, OTYECTBO,
IPYMIIBI IO 3JEKTPOOE30MaCHOCTH WICHOB OpUra/ibl, BBEIEHHBIX WIN BBIBEICHHBIX U3 €€ COCTABA;
bamunus, UMs UM OTYECTBO paOOTHHKA, Pa3pelIMBIIETO H3MEHEHHMS B COCTaBe OpHUrajbl,
NOJTBEPXKAECHHbIE ero noAnuceo. Ilpu BBOJAE B cocTaB OpUraabl MM BBIBOJE U3 €€ COCTaBa
BOJIUTEJISI WIIM MAIIMHUCTA MEXaHU3Ma, KPaHOBIIMKA, YKA3bIBAECTCS TAK)KE THIT 3aKPETICHHBIX 32
HUM aBTOMOOWJIA, MEXaHHW3Ma WIM caMoXoaHoro kpaHa. Ilpu mnepenaue pasperieHus o
TenedoHy, paano, MPOU3BOAUTENL PadOT yka3biBaeT B rpade 4 dhammnuio pabotHuka. B rpade
«PaboTa TOJHOCTHIO 3aKOHYEHa, Opuraja yAajieHa, 3a3eMJICHUS, YCTaHOBJICHHbIE OpUTaaOH,
CHSITBI, COOOIIEHO (KOMY) » YKa3bIBa€TCsl JOJKHOCTD, (PaMuus, UMs M OTYECTBO
JIMLIA, TOTY4YHUBIIETO HH(OPMALIHIO.

4) Ilocrme mMOTHOTO OKOHYaHUS paboOT, MPOU3BOAUTENH paboT (HaOmomaroumii) u
PYKOBOIUTEINL pabOT PaCHUCHIBAIOTCS B COOTBETCTBYIOLIMX CTPOKAX HApsAAA, yKa3bIBasi IPU 3TOM
JaTy W BpeMsl MOJHOTO OKOHYaHus pabot. Ecnmm pykoBogutens paboT He ObUl Ha3zHAueH, TO
noanuch B cTpoke «PykoBonutens pabor» He ctaBurcs. Eciu Bo Bpemst opopMiieHus B Hapsiie
MIOJTHOTO OKOHYaHUs pabOThI OTCYTCTBYET ONEPATUBHBIN UIIH ONIEPaTUBHO-PEMOHTHBIN NIEPCOHAT,
WIX JIOITYCKAIOUIMH U3 YKCIla ONIEPaTUBHOIO NEPCOHANA, TM00 MPOU3BOIUTENL pAaOOT COBMEILAET
0053aHHOCTH JOIMYCKAIOILIET0, MPOU3BOAUTENb PA0OT WM HaOMIoNaIoMMi 0hOpMIIIET MOJIHOE
OKOHYaHHE padOT TOJIBKO B CBOEM SK3EMIUIIpE Hapsaa, yKasblBas JODKHOCTb M (haMUINIO
pabOTHHKA, KOTOPOMY OH COOOLIMWJI O TOJHOM OKOHYaHMM paloT, a TaKkKe JaTy U BpeMs
cooOuieHus. Eciu Bo BpeMs o(opMIIeHUs B Hapsi/ie MOJHOIO OKOHYaHUs paObOThl IPUCYTCTBYET
ONECPAaTUBHBIA WM OIEPATHUBHO-PEMOHTHBIM IEPCOHAJ WM JOIYCKAIOUH U3 4HCIIa
OTIEPAaTUBHOTO TEpPCOHaNa, MPOU3BOIUTENL PadOT WM HaOMIOAAIOMUNA OGOPMIIIET IOJHOE
OKOHYaHHue paboT B 000MX 3K3eMIUIIpax Hapsaa. Ecnu Opuraga He ycTaHaBiIMBaia 3a3eMJICHHH,
TO CJOBa «3a3€MJICHMs, YCTAHOBJIEHHbIE OpHUrasioil, CHATB U3 TEKCTa COOOLIEHMS
BBIUEPKHBAIOTCS.

9. Jlo odopmiieHus aormycka Opuraasl K paboTaM Mo Hapsay, AOJKHA OBITh MPOBEICHO
nepuouieckoe oOyueHne paOOTHUKOM, BBIIAIOIIUM HapPSI-IOMYCK, W JOMYCKAIOMIUM, a JI0
Hayaima paboT — pykoBoauTesneM paboT (mpow3BOAUTENEM pPabOT, HAOIIOJAIOMINUM), C HX
oopmieHreM B COOTBETCTBYIOUICH TaONUIle PErHCTPalUU MNEPUOTUYECKOTO OO0yUYCHHMS,
IIPOBOJIUMOr0 paOOTHUKOM, BBIAAIOIIUM Hapsj, B OnaHke Hapsjaa. [IpoBeneHue nepuoauueckux
00y4YeHHI JOIKHO OXBATHIBATh BCEX YYACTHUKOB padoT 0 Hapsy — OT paOOTHHKA, BBIIABIIETO
HapsJ, 10 wieHoB Opurazpl. [loanucu paGOTHUKOB B TaONMLAX PErUCTPAllMU IEPUOIUUECKOTO
00y4YeHHs CITyKaT NOATBEP)KICHHEM POBEICHUS U MOTyUYeHHUs 0O0yUCHHS.

ITpunoxenue 7
k [IpaBuiam 6ezomacHocTn
P SKCILTYaTAI[HU IEKTPOYCTaHOBOK

THIIOBAS ®OPMA
KYPHAJIA YUETA PABOT, BBIIIOJIHAEMBIX B JIEKTPOYCTAHOBKAX ITIO HAPAJIAM U
PACIIOPS)KEHUSAM
Homep |Homep| Mecro |IIpomsBo-| Yiennl | PaGornuk, | Texunmdeckn | IHopmuen K Pador
pacnopsi | Hapsx U AUTeNb | OpUraabl | BHIAAIOIIM e paGoTHu- | padota a
- a HanuMeHOo | paboT, |(pamvuans 71 Meponpu- KOB, M 3aKO0H-
JKEeHM S - Ha0/1r012- , HapsAL, ATHA 110 NpPOBO- |MPHCTY-| 4YeHAa
BaHHe oL M I uMmsl, oTaamolMii | obecmeve- | auBmIMX | mmaum | (mara,
padoThl | haMUJINA | OTYECTBO | pacnops- HMIO " (narta, | Bpems
, U rpynmna JKeHue Oe3omac- | MOJy4HB- | BpeMsi) )
uM4, no (pamuins, HOCTH LIHMX
OTYECTBO | JJIEKTPO- M, pabor, nepuoan-
U rpynmna | 0esomac- | OTYeCTBO c yeckoe
1o HOCTH) W rpynmna | ykasaHuem
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3JIeKTPO- no Heo0X0- | o0yueHue
Oe3omac- 3J1eKTPO- JHUMBIX
HOCTH) 0e3omac- OTKJIIO-
HOCTH) YeHuid,
MecT
YCTAaHOBKH
3a3eMJIeHU I
" T.J.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[Ipu BhIMoONHEHNHU PA0OOT MO HapALY, B )KypHaie 0GOpMIISETCs TOIbKO MEPBUYHBIN JOMYCK
K paboTam ¥ yKa3bIBaeTCsi HOMEp Hapsa, MECTO M HaMMEHOBaHUE pabOThI, JaTa U BpeMs Hadaia
Y TIOJIHOTO OKOHYaHUs paboThl (3anonHsaroTcs rpadst 2, 3, 9, 10).

[Ipu BbIMONHEHWH PAOOT MO PACMOPSHKEHUIO JOJDKHBI OBITH 3aMONIHEHBI Bce Trpadbl
KypHaJIa, 3a UCKII0UeHHEeM rpadsl 2 (HoMep Hapsaa).

[Ipu BBIONIHEHUWH PAOOT MO PACHOPSIKEHHIO, MPOBEACHHUE MEPUOAMYECKOro OOydeHHs
peructpupyercs B rpade 8 )xypHaia, 3a OANUCHI0 PAOOTHUKOB, MPOBOINUBIINX NEPUOTUICCKOE
oOydyeHHe U pabOTHUKOB, TMONy4YHBIIUX oOydyeHue. Ecaum oOydeHue mNpoBOJUTCS C
HCIIOJIb30BAaHUEM CPEJCTB CBS3H, IIPOBEJIEHUE 00ydeHMs (PUKCUpYETCs B ABYX JKypHaiax ydera
paboT 1Mo HapsiAaM M PACTIOPSDKEHUSIM — B KypHasle paOOTHUKA, OTAABIIETO PACIOPSHKEHUE, U B
KypHaje paOOTHHKOB, IOJyYHMBIIMX OOydY€HHE, C COOTBETCTBYIOUIMMH ITOATBEPKIAOIIUMHU
MOJMHUCSAMU B 000HX KypHaax.

Cpok xpaHEHUs KypHaja — OJIUH T'OJl CO JIHS peructpamnuu B rpade 10 xypHaIa MOJHOTO
OKOHYaHUS paboTHI M0 MOCIEIHEMY 3apEeTrUCTPUPOBAHHOMY HAPSIIy WU PACIIOPSIKEHUIO.

[Tpunoxenne 8
K IIpaBUIaM 0€30MacHOCTH
HPY SKCIUTYaTalUH DIIEKTPOYCTaHOBOK

AKT-10IIyCK
Ha NMPOM3BO/ICTBO PA0OT HA TEPPHUTOPHHM 3J1EeKTPOIHEPreTHYeCKUX NMpeINnpHsTHIA
(y4acTok, noapasjejieHue)

I. « » 20 ropa.

HanmeHnoBaHue npeanpuaTys (HIM 00beKTa CTPOUTENHCTBA HIIM PEKOHCTPYKIIHH)

MI)I, HWXKCIOATIUCABIIUECS, IPCACTABUTEIN NPCAITPUATUA

(pamunus, ums, QOAHCHOCMD)

[IpencraBurenu noapsauuKa (CyOmoapsIInK)

(pamunus, ums, QOAHCHOCMD)

Pa3zpaborann AKT ¢ IeJIb10

[Mpeanpusitre (MOAPSTIMK) MPEACTABISET yYacTOK (TEPPUTOPHIO), 0003HAUCHHYIO KOOPAHHATAMH

(naumenosanue oceti, yposueil u Ne yepmedgica)

J1yis BBITTOSTHEHUS paboOT

(HaumenosaHue pabom)
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[Tox pyKOBOJCTBOM TEXHUYECKOTO MIEPCOHANA — IIPEJICTABUTEINIS TeHEPAIbHOTO OAPsTYMKa (CyOHOAPSTYNK)
Ha MepHoJ BPEMEHHU:
Hayaso « » T. OKOHYaHHE « » T.

OmnacHble ycinoBus 1 (GakTOPb! B POU3BOICTBEHHOM MPOLIECCE, KOTOPBIE BIUAIOT UIIM MOTYT BOSHUKHYTh Ha
paboueM MecTe, He3aBUCUMO OT BU/Ia PadOTHI:

Hauano « » 20 T'; OKOHYAHUE « » 20 T.

Hepez[ HayaJlioM pa60T HCO6XO,HI/IMO o0ecreynTh CJICAYIOMNE MCPBI IJIA 0E30I1aCHOI0 BBIITOJIHEHHUS pa60T:

Ne HaunmeHoBaHue Mephbl CpoK BBINIOJIHEHHSI Hcnoanurennb
n/m.

[MpeacTaBuTenb MPEANPUATHS (TCHEPATBHOTO MOIPSIYNKA)
(noonucw)

[MpencTaBuTeNh FEHEPATBLHOTO MOAPSAUUKA (CYOIOAPAAIHNKA)
(noonucw)

B CJIydac npoaJICHUs pa60T O UCTCUCHHNHU CPOKA, YKA3aHHOT'O B AKT€ AOITYyCKa Ha NPOU3BOJACTBO pa60T Ha
TCPPUTOPUU DJICKTPOIHCPICTUICCKUX HpeHHpHHTHﬁ.

IIpunoxenue 9
K IpaBuJIaM 0€3011acHOCTH
IIPY SKCILTyaTaluH JIEKTPOYCTaHOBOK

JKYPHAJI YUETA INPOBEPKHU 3HAHUM DJEKTPOTEXHUYECKOI'O U
SJEKTPOTEXHOJIOI'MYECKOTI'O ITIEPCOHAJIA

Ne | @amuins, Jdara Jara Oomasn Moanuck Jara
n/n UM, npeabIAylIed | Tekymen OLleHKa, IK3aMeHYeMOro | ciaexyonei
OTYECTBO, | NMPOBEPKH, |NMPOBEPKH| TIpynmna mno i (ouepenHoii)
JOJIKHOCTD | IPUCBOEHHAS U 3JIEKTPO NMPOBEPKHU
rpynna no | npu4uHa (6e30nacHOCTH
0e30MmacHOCTH
1 2 3 4 5 6 7
IIpencenarens KOMUCCUHU:

JomxHoCTh, moaIUCH, DamMuus, UMs

Usensl KOMMCCHHU:

JomxHOoCTh, moaIUCH, DamMuus, UMs

CTpaHI/II_[BI KypHajla y4€Ta IMPOBCPKU 3HAHUU QJICKTPOTCXHUYCCKOTO TIEPCOHAJIa TOJIKHBI
OBITE MPOHYMCPOBAHLI U NPOIIWTHEI HUTHIO, HAa KOHIIBI HUTHU HAHOCHUTCA 6YMa)KHa$I miomba ¢

232



http://www.amac.md
Asociatia "Moldova Apa - Canal” E-mail: apacanal@yandex.ru

nevyarpio, ¢ (aMUINe, UMEHEM M TOJIMUCKHIO JIMIA, OTBETCTBEHHOTO 3a IEJIOCTHOCTh M yYET
KypHaa.

[Tpunoxxenue 10

K IIpaBHjIaM 0€301acHOCTH

OPH DKCIUTYaTAIMH SIICKTPOYCTAHOBOK

_ JKYPHAJ YUETA
ITPOBEPKH 3HAHUU 3JIEKTPOTEXHUYECKOI'O IEPCOHAJIA
SJIEKTPOOHEPI'ETHYECKUX NNPEAITPUATHA

(HauMeHOBaHME TPENIPHUITHS ) (cTpyKTypHOE Iopa3aeieHue)
JKYPHAJI VUETA ITPOBEPKM 3HAHUIA

Havamo «  » 20 T.
OKoHYaHHE «  » 20 T.

Cﬂez[yronme CTpaHUIIbI:

Ne| ®amuinsi, uMsi, 0TYECTBO, Homep nportokoJia, pamuinus Hdara| OO0wmas I'pynna no
AO0JLKHOCTH (mpodeccus) npeacegaTessi KOMMCCHM 10 NPOBepKe OIICHKA 3J1eKTpo-
3HAHUH Oe3omac-
HOCTH
1 2 3 4 5 6

1. Crpanuus! XKypHaia JOIKHBI ObITh IPOHYMEPOBAHbI U 3AIIHIIECHBI OT XUICHUS WM OAMEHBI.
2. [IpoBepka 3HaHMH MIEPCOHANA IEKTPOIHEPTETHUECKUX MPEINPUATHIA B obnacTu 3HaHUs Hopm u mpaBui
9KCIUTyaTallH 3JIEKTPOYCTAHOBOK PETUCTPUPYETCS B XKypHAJIE HA OCHOBE MPOTOKOJIA IPOBEPKH 3HAHUH.

[Tpunoxenne 11
K IIpaBHIaM 0€30MacHOCTH
P SKCILTYaTaIl1 JIEKTPOYCTAaHOBOK

MPOTOKO.I
MPOBEPKHU 3HAHUIN
IPABWJI DKCILTYATALIMM DJIEKTPOYCTAHOBOK

JlaTa npoBepku 3HaAHUI
[IpnurHa npoBepKU 3HAHUIT
Komuccns

(HaMMEHOBaHHE KOMHCCHH)

B cocTtaBe:
[Ipencenarens KoMUcCHA

(OKHOCTD, (haMUITUsL, KMSI U OTYECTBO)

UsneHp! KOMUCCHH (JIOJKHOCTD, (PaMHIIHSL, UMSI U OTYECTBO):

IIpOBeNa MPOBEPKY 3HAHUH HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB, HHCTPYKIIUII (yKa3aTh UX HAMEHOBAHUE)
IIpoBepsieMbrlii:
damunus, UMs, OTYECTBO
Mecto paboTh
JomxraocTs (mpodeccus)
JlaTa npeasiayieit NpoBepKy 3HAHUI
OrieHka, rpyIa Mo 3J1eKTpoOe30acHOCTH
PesynbTaTel IpoBepKH 3HAHUIL:
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IIpaBun ycTpoiicTBa 31€KTpOYCTaHOBOK

TexHUUEeCKUX MPaBUIl IKCILTyaTalluy MIEKTPOCTAHLUN U 3JIEKTPOCETEN
[TpaBui Ge30MacHOCTH NMPY IKCILTYaTaLUH AIIEKTPOYCTAHOBOK
Jlpyrux mpaBwil ¥ MHCTPYKIMWH, pa3paOOTaHHBIX OPraHOM TOCYIApCTBEHHOTO IHEPreTHUECKOro Ha/a30pa

(HauMeHOBaHHE PABUI, HHCTPYKITHIA)

3aKIF0UeHNE KOMHCCHH:
O0611as oreHKa
I'pynma o snexkTpobe30nacHOCTH
[IpomomKuTEeTPHOCTD AYyOMUpOBaHUS <*>
Jormymen k paboTraM B KauecTBe
Jata cnenyromeil npoBepKu
ITopnucu:

IIpencenarens komuccuu

(nmoxnucek, haMUIIUsL, UMsL B OTYECTBO)

UjieHbl KOMUCCHUU

(mmoamycy, paMIIUs, UMS 1 OTYECTBO)

[IpencraButens (MpeCTaBUTENN) OpraHa FOCYJapCTBEHHOTO SHEPTeTHIECKOT0 Haf3opa <**>

(mmoamych, paMIIUs, UMS 1 OTYECTBO)

C 3aKIIFOYEHHEM KOMHUCCHH O3HAKOMIICH

(moamnuch, GaMUITHS, UMSI 1 OTYECTBO)

<*> yKa3bIBaeTCs ISl ONEPATHBHOTO PYKOBOIUTEIIS, ONIEPATHBHOTO M ONEPaTHBHO-PEMOHTHOTO TIePCOHAIa;
<**> [TOIMUCHIBAET, €CIIH YIaCTBYET B pab0oTe KOMHUCCHH.

[Ipunoxenue 12
K IpaBHjiaM 0€3011acHOCTH
IPH AKCIUTYyaTaIMHU JIEKTPOYCTAaHOBOK

MEPEYEHD PABOT, BBINIOJIHSIEMBIX B TOPSIIKE TEKYIIENA
IKCILTYATALIUM

YTBEPXJAIO

(TOIKHOCTD)

(HanMeHOBaHUE XO3SIMCTBYIOIIETO CYOBEKTA)
(moamucek, haMuns, UMs, OTIECTBO)

« » 20 T.
Ne|HaumenoBanue| Mecto u | [Ipodeccuu u | Kosmmuec-| Meponpusitusi,| Ilopsinok
pa6ort XapakTep |Heo0XoquMble | TBEHHBIH | o0ecneun- |odopmienus
BbINOJIHSI-| TPYINIBI 0 | COCTaB BaloLue pabot
eMBbIX 3JIeKTpO- | Opuragbl Oe3omac-
padort Oe3omac- HOCTh
HOCTH nepcoHaJia

TexHUUeCKUil  PYKOBOIUTENH/OTBETCTBEHHBIH 32
3JIEKTPOXO35IICTBO

oANnMCh

(amuus, UMst
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